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LAl Cedra™ Dargiabucio namo Drauovsies 2 34, Kavne, Kowno . sov., ainaginimo invesizijy projehias

1. IVADAS

Daugiabu¢io namo, esanéio Draugystés g. 3A, Kaune, Kauno miesto sav., modernizavimo
investicijy planas rengiamas pagal 2014 m. vasario mén. 20 d. sutarti CPO29193/C14-0482. Prie
investicijy plano pridedamas pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0238-44
energinio naudingumo klasé — E. Prie investicijy plano pridedama statinio apZilros aktas 2013 05
27, Nr. Dr.3A-11, UAB “Cedra” pastato vizualinés apZitiros aktas 2014-04-17, Nr. VA/14-04-
17/2. Pastatui taikomas 12a. 48 bt. ('ser.114-117-30) tipinis namo techninis projektas patalpintas
BETA tinklalapyje (Www.atnaujinkbusta.t).

Projektas atitinka Kauno miesto bendrajj plang patvirtintg savivaldybés tarybos 2003 m.
geguzes men. 29 d. sprendimu Nr.T-242.

Visi investicinio plano pasiiilymai yra pateikiami kaip prie3projektiniai sprendimai
projektavimo darbams.

Gyvenamas namas yra 12-13 auksty, 48 buty pastatas, su risiu, pastatytas 1985 metais pagal
tuo metu galiojusias statybos normas.

Daugiabuéiam gyvenamam namui &luma tickiama i§ miesto centralizuoty Silumos tiekimo
tinkly. Namo Sildymo sistema prie centralizuoty ilumos teikimo tinkly pajungta pagal
nepriklausomg jungimo schemg per Silumokait].

Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano rengéjai :

L?areigos | V. pavardé Tel. Nr. Atestato Nr. | Iiduotas Galioja iki
InZinieré Lolita Jakstiene 837320350 0238 | 2013 05 15 neribotai
Konsultantas | Rymantas Zimkus | 837 320350 | ]
2. DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO TIPO APIBUDINIMAS
2.1 Namo tipas (pagal sieny medZiagas) Murinis namas su skersinémis ir i8ilginémis ]
F laikangiomis sienomis, sutapdintu stogu, su riisiu

Auksty skaidius 12-13
2.3 Statybos metai, tipinio namo projekto, 1985 m., serija 114-117-30

pagal kurj pastatytas namas, serijos
Nr. (jeigu yra)

24 Pastato energinio naudingumo klasé E, sertifikato Nr. KG—023 8-044, i5davimo data 2014-
06-03
2.5 UZstatytas plotas 462 m*
2.6 Priskirto Zemés sklypo plotas, m -
5 Atkuriamoji namo verte, tukst. Lt 5512
L (VI Registry centro duomenimis)

3. PAGRINDINIAI DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO RODIKLIAI

Vadovaujantis V] Registry centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko
2014 01 21 i8radu, V] Registry centro 2014 01 20 idduotu buty (patalpy) saragu pastate, pastaty
energinio naudingumo sertifikaty duomenimis Nr. KG-0238-0044 ir namo inventorizacines bylos
1985 09 10 planais pateikiami pagrindiniai daugiabugio gyvenamojo namo rodikliai.

I lentelé
Eilés Pavadinimas Mato vnt. | Kiekis, Pastabos
Nr., vnt,
1. 2. 3. 4, 3.
2l Bendrieji rodikliai
3.1.1.  |Buty skaiéius vnt. 48 f
3.1.2. | Buty naudingasis plotas m’ 2925,60 Registro duomenys — buty "
sara$as

3.1.3. | Namo negyvenamujy patalpy skaitius* vnt. 0 T

}%A&z ‘ 3
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| Eileés Pavadinimas Mato vnt. | Kiekis, Pastabos
Nr. vnt.
13.1.4. [Namo negyvenamosios paskirties patalpy m’ | 0 !
ﬂ bendrasis (naudingasis) plotas # J
[3.1.5  [Namo naudingasis plotas (3.1.2+3.1.4) m’ | 2925,60
3.2.1 Fasadiniy sieny plotas (atémus langy ir kity m* [ Visi fasadiniai elementai. be
angy plota) 4683,3 | cokolio, visi angokrasciaj -
i 1827,0 m'
3.2.2.  |Fasadiniy sieny Silumos perdavimo - W/m'K ' 127 Nesiltintos
‘; koeficientas ’ ’
3.24. | Cokolio plotas (atémus angy plota) [ m’ | 240,1 |
3.2.5. | Cokolio $ilumos perdavimo koeficientas W/m'K 2.8 Nesiltintas ]
p
3.3. Stogas (sutapdintas)
ES. I. |Stogo dangos plotas f m” J 497.1 ‘
3.3.2. | Stogo Silumos perdavimo koeficientas | W/mK | 0,85 |Nesiltintas
(34, |Langai ir lauko durys
13.4.1 Buty ir kity patalpy langy skaitius. i3 ju: vnt. f 187 ] Langai butuose
3.4.1.1 )Langq, pakeisty j aukstesnes $ilumos laidumo - ‘ 154 Lax:jgai butuose. plastikiniai ir
klasés langus skaiius L mediniai
3.4.2, ] Buty ir kity patalpy langy plotas, i§ ju: m”’ l 383,8 | Langai butuose *1
3.4.2.1. | Langy, pakeisty | aukstesnes Silumos laidumo o J 318.9 |Langai butuose, plastikiniai ir
L klasés langus, plotas , ? mediniai
(M1 = sy 5 . T T
343 Skalcl.ljs. buty ir kity patalpy balkony (lodzi jy) ik 7 Billioma s
dury, i3 jy:
3.4.3.1 |Skaigius balkony dury, pakeisty i aukitesnes Balkono durys butuose. plastikinés
L Silumos laidumo klasés duris, plotas Wi 56 ir medinés
3.44 gi?;as buty ir kity patalpy balkony (lodzijy) o ! 5 el - RS,
3.4.4.1 |Plotas balkony (lodzijy) dury, pakeisty | i 91.6 Plastikines ir medines balkony
aukstesneés Silumos laidumo klasés duris. plotas ’ durys
3.4.5. |Bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy, risiy ir it i 36 Bendry koridoriy ir laiptines j
kt.) langy ir balkony dury skaicius, is ju: ) / langai -25 vnt.. risio langai 11 vnt.
3.4.5.1. | Pakeisty bendrojo naudojimo patalpy
, (laiptiniy, risiy ir kt.) langy ir balkony dury vaL. 4
skaiius |
3.4.6  |Bendrojo naudojimo patalpy (laiptir?iq, rasiy ir i | 38,0 |Koridoriaus ir laiptines langai
kt.) langy ir balkony dury plotas, i3 ju: I ’ 31.36 m*. Risio langai 6.60 m?
3.4.6.1 |Bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy. risiy ir
kt.) langy ir balkony dury, pakeisty | i 53
aukstesnés Silumos laidumo klases langus ir ?
duris, plotas
13.4.7. [Lauko dury (laiptiniy ir kt.) skai¢ius { Pagrindinio jéjimo. riisio. T
vnt. | 81 laiptings. tambury, lifto holy
! durys
3.4.7.1 | Dury (laiptiniy ir kt.) plotas, i% ju: " Rusio durys 1,95 m”. Laiptines
2 it i&jimo durys 95,4 m2.
i , 233,72 Tambiiro durys 72.36 m2. lifio
| holy durys 64.0 .
3.4.7.2. | Pakeisty lauko dury (laiptiniy ir kt.) plotas m’ | 4,67 ’Rﬁsio ir laiptines 1 durys ]
295 Rasys ir cokolis
3.5.1. |Riisio perdangos plotas m’ l 388,2
== — o :
2.3.2. | Risio perdangos $ilumos perdavimo ‘ 0.71 | Nesiltinta

koeficientas

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabuciame name esancios kitos paskirties
‘prekybos, paslaugy ir pan.) patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras
nekilnojamasis daiktas.



4. DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO KONSTRUKCIJU, BENDROJO
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NAUDOJIMO PATALPU IR INZINERINII; SISTEMU FIZINES-TECHNINES

BUKLES I[VERTINIMAS

Namo konstrukcijy. bendrojo naudojimo patalpy ir inZineriniy sistemy fiziné-techniné bikJe

ivertinta. vadovaujantis vizualiniy namo a

Nr. 2).

Daugiabuéio gyvenamojo namo konstrukcijy,

sistemy fiziné-techniné biklé

pzitry rezultatais ir foto fiksavimo medZziaga (priedas

bendrojo naudojimo patalpy ir inZineriniy

2 lentele
Eil. Nr. ApZiiiros Bendras Detalus bitklés apragymas Ivertinimo pagrindai 1
objektas ivertinimas* | (defektai, deformacijos nusidevéjimo lygis ir pan.)
L | 2, 3. 4. 5 !
4.1. ! Sienos 2 [Sorés pastato sienos — geltony apdailos plyty | UAB .Cedra™ 2014 |
(fasadinés) muras. Del krituliy poveikio paZeistos 04 17 - pastato

| ' virSutiniy auksty maras. Pazeidimy laipsnis apZiuros aktas,

[ pagal fasado plota vidutinis. Fasady duomeny surinkimas

' skardinimy biiklé patenkinama. Sienos | energiniam auditui,

{ neapsiltintos, U=1.15 W/m’ K. Sieny i energinio naudingumo
Siluminé varza neatitinka Stuolaikiniy normy | sertifikavimas
reikalavimuy.

Reikalingas viso fasado remontas ir

| apSiltinimas.

ﬁ,z_ I Pamatai, 3 Pastato pamatai juostiniai. Dalis priegrindos | UAB _Cedra~ 2014
cokolis ir irengtos i3 betoniniy plyteliy, kurios yra 04 17 - pastato
priegrindos susikraipiusios. suskilusios. Pamaty ir apZitros aktas,

' cokolio sieny konstrukcijy bakle duomeny surinkimas
patenkinama. Cokolis ir pamatai nesiltinti, energiniam auditui,
todel turi poveiki pirmo a. grindy dideliam energinio naudingumo
Silumos laidumui. sertifikavimas |
Reikalingas cokolio ir pamato remontas ir '

L apSiltinimas.

| 4.3 Stogas 2 Stogas sutapdintas, neiltintas. vidinis lietaus | UAB ..Cedra~ 2014
nuvedimas. Labai bloga hidroizoliacinio 04 17 — pastato
sluoksnio ant stogo ir stogelio baklé. Blogai | apzidros aktas,
suformuoti nuolydziai, ant dangos laikosi duomeny surinkimas
vanduo. Suridije skardinimai. prieSgaisrinés | energiniam auditui.
kopétios. Netinkamai uzdengti védinimo energinio naudingumo
kanalai, aptrupéjes jy miras. Stogo biikle sertifikavimas
bloga. Iki 1992 m. pastatyty gyvenamosios
paskirties pastaty stogy -U=0.85 W/m> K.

Stogo Silumos laidumo koeficientas
neatitinka Sivolaikiniy normy reikalavimuy.
Reikalingas stogo remontas ir apSiltinimas.

4.4. | Langai ir 4 Dalis langy ir balkony dury butuose yra UAB ..Cedra™ 2014
balkono pakeisti plastikiniais ir mediniais langais ir 04 17 — pastato
durys balkony durimis Like seni mediniai langai ir | apZiuros aktas,
butuose balkoninés durys butuose ir bendrose duomeny surinkimas

patalpose fiziskai susidévéje, nesandaris. energiniam auditui,
Pakeisty langu baklé gera. U=1,7 W/m> K. energinio naudingumo
Nepakeisty langy ir balkoniniy dury $ilumos sertifikavimas
laidumo koeficientas neatitinka Siuolaikiniy

,_ normy reikalavimy.

[ 45 Balkony ar 3 Laikanti konstrukcija — gelzbetonis. apdaila — | UAB ..Cedra~ 20[4

I lodzijy daZymas. Atitvaros konstrukcija — 04 17 - pastato

‘ laikan&ios gelzbetonis, apdaila— dazymas. dalis balkonu | apzitros aktas,

| l konstrukci- istiklinti. Balkony laikangiy gelzbetoniy duomeny surinkimas

A

konstrukeijy biklé gera. Pavojingy

| energiniam auditui,

o]
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Eil. Nr.

ApZiiiros
objektas

Bendras
ivertinimas*

Detalus biiklés apraSymas

(defektai, deformacijos nusidévéjimo lygis ir pan.)

i
r
|

J
|

Jjos

konstrukeijos jlinkiy nepastebéta,
Evakuacinés neuzdiiminamos laiptinés

JF balkonas daug kur uztvertas.

| Reikalingas balkony remontas. vienodas

+ istiklinimas, evakuacinés neuzdiminamos
laiptinés balkono atnaujinimas.

energinio naudingumo
sertifikavimas

’ Ivertinimo pagrindai
I
|

Risio

perdanga

(F'5)

GelZbetoniné perdanga virs rasio

neapsiltinta, pavojingy jtrikkimy ir ilinkimy
nepastebeta. Iki 1992 m. pastatyty
gyvenamosios paskirties pastaty atitvaros,

| kurios yra ant perdangos virs nesildemy riisiy
| - U=0.71 W/m’K. Silumos laidumo

| koeficientas neatitinka Siuolaikiniy normy
reikalavimy.

Reikalingas pirmo auksto grindy remontas ir
| apsiltinimas arba cokolio sieny apSiltinimas.

|
;
!
i

UAB ..Cedra~ 2014

04 17 ~ pastato

apzitiros aktas, l
duomeny surinkimas
energiniam auditui,
energinio naudingumo
sertifikavimas

|
|
|

Langai ir
lauko durys
laiptinése ir
kitose
bendro
naudojimo
patalpose

Laiptinés, koridoriy langai seni mediniai.
iSskyrus pakeistus 4 langus plastikiniais.
Risyje visi langai - seni mediniai, fiziskai

! susidévéje, nesandaris. dalis uZmdiryta.

l Evakuacinio i3¢jimo i$ laiptinés ir rasio durys
‘ naujos metalinés. Pagrindinio 1&jimo durys
|

|

SUmontuotos naujos netinkamoje vietoje —
neatitinka prie$gaisriniy reikalavimuy.
Tambiiro durys, evakuacinés laiptinés
pragjimy iSorés ir tambiiry durys — senos,
nesandarios, dalis tambiiry dury i¥montuota.
Siuksliy konteinerio laikymo patalpos durys -
medinés, senos nesandarios, neapsiltintos.
[3¢jimo ant stogo, stogo ventkameros, lifty
maSiny patalpos, lifty holy durys — senos,
nesandarios, neatitinka prieSgaisriniy
reikalavimy. Pagrindinio ¢jimo, Siuksliy
konteinerio laikymo patalpos laipty g/b
pakopos apire, nelygios, atraminés g/b
sienutés pavirsius aptrupejes. Seny dury ir
langy biiklé bloga. U=2.56 W/m> K.
Reikalingas koridoriy seny langy, risio langy
keitimas, lauko, tambury ir lifto holo dury
keitimas, i3orés laiptuy, Ju aiksteliy remontas.
Reikalingas pandusas nejgaliesiems patekti |
[ auksta,

UAB ..Cedra~ 2014‘|
04 17 — pastato
apZitros aktas,
duomeny surinkimas
energiniam auditui,
energinio naudingumo
sertifikavimas

4.8

Silumos
mazgas

Siluma pastatui tiekiama centralizuota; is
Kauno miesto silumos tinkly. Pastato
Sildymo sistema prie centralizuoty Silumos
teikimo tinkly pajungta pagal nepriklausoma
Jjungimo schemg su $ildymo sistemos
ploksteliniu 3ilumokai¢iu, $ildymo sistemos
cirkuliaciniu siurbliu bei automatizuotu
Silumos kiekio reguliavimu, priklausomai
nuo iSorés oro temperatiiros.

Silumos mazgas — renovuotas pries 12 mety.
| Karstas vanduo ruosiamas pastato $ilumos
punkte ploksteliniame Silumokaityje, su
automatiniu kar$to vandens temperatiiros
reguliavimu. Silumokaitis pakeistas prie§ 2
metus. Silumos mazgo jrangos bik[é

UAB _Cedra™ 2014
04 17 — pastato
apZitros aktas,
duomeny surinkimas
energiniam auditu;,
energinio naudingumo
sertifikavimas

%&w@af -6
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Detalus biiklés apradymas

Eil. Nr.|  Apziidros Bendras Ivertinimo pagrindai
objektas ivertinimas* | (defektai, deformacijos nusidévéjimo lygis ir pan.)
‘ patenkinama.
4.9, Sildymo 2 Sildymo sisterma vienvamzde apatinio UAB ..Cedra™ 2014
inZinerinés paskirstymo. Magistraliniai Sildymo sistemos | 04 17 — pastato

“ sisternos vamzdynai pakloti risio palubéje, sena apzitros aktas.

, izoliacija su asbestu. Prie Sildymo prietaisy duomeny surinkimas

I sumontuoti trieigiai ¢iaupai, kurie yra paseng. | energiniam auditui,

| uzkalkéje ir reguliavimui netinkami. energinio naudingumo

Vamzdynai stovuose ir pajungimo sertifikavimas
atvamzdziai nekeisti nuo eksploatacijos
pradzios. Sildymo prietaisai butuose ir

’ laiptinéje seni ketiniai, plieniniai. uzsinese.

' Stovy uzdaromoji armattra pakeista, stovai
be balansavimo armatiiros. Laiptine
nesildoma. imontuoti prietaisai, Sala butai,

| kurie yra Salia laiptinés. Sildymo sistemos
bikle bloga. nevienodai sildomos patalpos.
Reikalingas $ildymo sistemos remontas,

4.10. | Védinimo 2 Vedinimo sistema natirali. vertikaliais UAB . Cedra™ 2014
inZinerines kanalais, per virtuviy ir sanmazgy groteles, 04 17 - pastato
sistemos Veikia patenkinamai, neregulivojamos apZidiros aktas,

groteles, kanalai nevalyti. Dél padidéjusio duomeny surinkimas
sandarumo, kei¢iant butuose langus, védimas energiniam auditui,
butuose pabloggjes. energinio naudingumo
Reikalingas védinimo kanaly remontas. sertitikavimas
orlaidés languose.

4.11. | Karsto 3 Karstas vanduo ruoSiamas pastato ilumos UAB ..Cedra™~ 2014
vandens punkte. Cirkuliaciné sistema. Karto vandens 04 17 - pastato
inZinerines sistemos stovai ir magistraliniai vamzdynai apzitros aktas,
sistemos seni. Sistema nesubalansuota. Stovy duomeny surinkimas

uzdaromoji armatiira susidévejusi. energiniam auditui,
Vamzdyny izoliacija asbesting, energinio naudingumo
nepakankamas jos storis. sertifikavimas
Reikalingas karsto vandens vandentiekio

[ tinkly remontas.

4.12. | Salto 3 Salto vandentiekio sistemos stovai ir UAB .Cedra~ 2014
vandens magistralés senos. Sistema nesubalansuota. 04 17 - pastato
inZinerinés Stovy uzdaromoji armatiira susidévéjusi. apZiros aktas,
sistemos Vamzdyny izoliacija asbesting, duomeny surinkimas

nepakankamas jos storis arba jos néra visai. energiniam auditui,
Reikalingas Salto vandens vandentiekio energinio naudingumo
L tinkly remontas. sertifikavimas

4.13. Nuoteky 2 Buitiniy nuoteky vamzdynai ketiniai, UAB ,.Cedra™ 2014
salinimo nekeisti, yra nesandariy stovy , surlidijusiy 04 17 - pastato
inZinerines vamzdyny. vamzdyny biklé patenkinama. apZiiiros aktas,
sistemos Lietaus nuoteky vamzdynai ketiniai, duomeny surinkimas

nesandariis, apriidije, vamzdyny biklé energiniam auditui,
patenkinama. energinio naudingumo
Reikalingas buities ir lietaus nuoteky tinkly sertifikavimas
remontas

4.14. Bendrojo 3 Elektros instaliacija laiptinése sena. nekeista, | UAB ..Cedra™ 2014
naudojimo bakle patenkinama, laidai seni, aliuminio. 04 17 - pastato
elektros Pagrindiniame skyde pakeisti automatai. apZidros aktas,
instaliacija Reikalingas bendro naudojimo elektros tinkly duomgqq surinkin?as
it irengimai remontas. energ}n}am aud_1tu1.

energinio naudingumo
sertifikavimas
| 4.15. | Liftai 2 Liftai seni, susidévéje, Reikia keist naujais UAB ..Cedra~ 2014
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[Eil. Nr. ApZitros Bendras Detalus biiklés aprasymas [vertinimo pagrindai
L objektas ivertinimas* | (defektai, deformacijos nusidévéjimo lygis ir pan.)

04 17 - pastato
apzidros aktas,
duomeny surinkimas
energiniam auditui.

|

|

| g 4

I: energinio naudingumo
‘; sertifikavimas

* — [vertinimo skalé: 4 — geras: 3 — patenkinamas: 2 - blogas (per artimiausius kelerius metus bltina remontuoti): | —
(batina remontuoti nedelsiant. egzistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi didel; ckonominiai nuostoliai dé| papild
paZeidimuy).

labai blogas
omy pastato

5. ESAMAS SILUMINES ENERGIJOS SUVARTOJIMAS PER SILDYMO SEZONA

Esamas $iluminés energijos suvartojimas per 2011, 2012, 2013 mety Sildymo sezonus

3 lentelé
| Eiles Nr. | Rodiklis | Mato vnt. Kiekis | Pastabos
1] 2 3 4 T s
{?l.i. Skai¢iuojamosios namo Silumines energijos |

J sanaudos patalpy $ildymui pagal energinio KWhm/metus
naudingumo sertifikato duomenis

Namo energinio naudingumo klasé klase

Faktings Silumingés energijos sanaudos namo kWh/metus
patalpy Sildymui pagal ankstesniyjy 3-jy R
mety iki projekto rengimo mety vidurki kWh/m"/metus

n
e
[o8)

5.1.4. 5.1.3 punkte nurodyty Sildymo sezony
vidutinis dienolaipsniy skai¢ius

dienolaipsnis

54
[

Silumineés energijos sanaudos patalpy

kWh/dienolaipsniui
Sildymui vienam dienolaipsniui

5.2 Pagrindinés $ilumos nuostoliy priezastys pagal namo esamos padeéties energinio naudingumo
sertifikato duomenis - patiriami dideli $ilumos nuostoliaj per nesiltintas pastato sienas, 3al¢io
tiltelius, stoga, senus langus ir duris, neapsiltintas pirmo auksto grindis.

Taip pat tinkamas $ildymo sistemos stovy balansavimas ir $ildymo sistemos magistraliniy
vamzdyny Silumineés izoliacijos pakeitimas, termostatiniy ventiliy prie radiatoriy jrengimas leisty
sutaupyti iki 12% energijos sanaudy Sildymui.
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(MODERNIZAVIMO) PRIEMONES

Numatomos

NDINTI DAUGIABUCIO NAMO ATNAUJINI

[vertinus pastato energinio naudingumo sertifikato Nr. KG-02
apzitry duomenis, numatomos namo atnaujiz
aukStesne, palyginti su esama. ir ne maZesn
skai¢iuojamasias $ilumines energijos sanauda

imo  (modernizavimo) prie

MO

8-0044. namo fizinés bikles
mones, kurios turi uztikrinti
¢. kaip C pastato, energinio naudingumo klase ir sumazinti
§ ne maziau kaip 40 procenty.

Igyvendinti daugiabudio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés

4 lentelé

[_Priemoniq paketas C

—

Numatomi priemoniy techniniai—energiniai rodiklia;

! l
I F Atitvaros Darby kiekis
{ Eil. Nr. Priemonés Trumpas priemonés aprasymas, nurodant Silumos (tikslinamas
[J pavadinimas konstrukciniy sprendimy principus, techninés perdavimo techninio projekto
‘ irangos charakteristikas ir pan. koeﬁcieptas. rengimo metu)
L U(W/mK) * (m~, m, vnt.)
[ 2 3 4 ] 5
6.1 Energijos efektyvumg didinan&ios priemonés
| Fasady sieny (taip | Sigloma atlikti sieny ir cokolio ap$iltinima | 0.20 (0.3 — Sieny plotas: —[
pat ir cokolio) termoizoliacinémis medziagomis, cokolio) (fasady
Siltinimas, [skaitant irengiant apdaila: fasadiniy sieny prie$ projekeijy
sieny (cokolio) apsiltinima paruo$imas — apirusio miro plotai),
konstrukcijos remontas, plovimas dezinfekuojanéiais 4677.83m"
defekty Salinima ir | skysciais. apgiltinimas i$ iSorés tinkuojama konsoliy pl.
nuogrindos Siltinimo sistema, apsildant pastato sienas 5.5 m,
sutvarkyma, visy ir balkony (lodzijy) viduje, angokraséiy Cokolio,
fasado elementy apsiltinimas, fasady apdailos irengimas, pamato plotas:
remonta apskardinimy remontas. 240,12 m?
Sitilloma apsiltinti cokolj Zemiau Zemes,
aptaisant mechaniniams paZeidimams
atsparia danga, atkasant pamatus 60cm
Zemiau Zemés lygio, sutvarkant pamaty
itrikimus ir kitus defektus, irengiant
hidroizoliacija. Atstatyti pastato
nuogrinda, {rengiant ja i§ skaldos. Dalinai
apsiltinti ir jrengti apdaila piliastrams,
balkony plokstéms. j&jimo sienutéms,
aiksteléms.
6.1.2 | Stogo $iltinimas. Siuloma apsiltinti stoga, irengti nauja 0.16 Stoguy visas
taip pat ir naujos stogo hidroizoliacing danga. Suformuoti plotas
dangos ar naujo tinkamus stogo nuolydzius lietaus vandens (horizontali
Slaitinio stogo surinkimui  jlajas, ap3iltinant stoga, projekcija):
irengimas (i8skyrus {rengiant bituming ruloning hidroizoliacine 4971 m’
patalpy pastoggéje dangg. Lietaus vandens nuvedimo
irengima) sistemos stovy remontas ir ilaju keitimas,
ant stogo esanciy ventiliacijos kaminéliy
miro remontas, stogo $ilumos izoliacijos
vedinimas deflektoriniais kaminéliais,
parapety apsSiltinimas ir apskardinimas
pagal apsiltinimo storj, védinimo kanaly
remontas, priesgaisriniy kopéciy
remontas, apsauginés tvorelés aplink
pastato stogo perimetrg jrengimas
(parapeto paaukstinimas), Zaibosaugos
remontas, visuy stogo elementy remontas,
Stogeliy hidroizoliacijos, vandens
i nuvedimo ir apdailos remontas.
16.1.3 | Buty ir kity patalpy | Sitloma keisti likusius senus langus ir 1,2 Langai butuose

langy keitimas i

balkony duris butuose | mazesnio Silumos

|

|

| 9%@4 9
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mazesnio $ilumos
laidumo langus

pralaidumo langus - | dviejy kamery stiklo
paketais stiklintais plastikinius langus ir
balkony duris su dviem selektyviniais
stiklais, su orlaidémis, senus langus
iSmontuojant, naujus langus sumontuojant,
sandarinant, |statant naujas vidaus ir i$orés
palanges, jrengiant angokra$giy apdaila
viduje ir iSoréje.

Sitloma keisti bendry koridoriy ir
patalpy, laiptinés langus ir stiklo
blokelius(lauke) naujais plastikiniais
langais, stiklintais vienos kameros su
vienu selektyviniu stiklu stiklo paketais.
Pakeisti riisio senus medinius langus
naujais plastikiniais. Atstatyti risio langus
damams iSleisti pagal priedgaisrinius
reikalavimus. Atverti uzmirytas angas,
Demontuoti neuzdiiminamos evakuacinés
laiptinés balkony istiklinima.

60,1 m
Balkony durys
butuose —

26,2 m?
Langai bendro
naud. patalpose

26,0 m?
Langai risyje —

6,6 m’

perkrytio reguliavimu. Ant visy radiatoriy
montuojami termostatiniai ventiliai su
iSankstiniu nustatymu ir termostatiniais

6.1.4 | Balkony ar lod%ijy | Siiloma stiklinti buty balkonus (pagal g Visas plotas—
istiklinimas, gyventojy duomenis), i§montuojant senus 425,0 m*
iskaitant esamos balkony jstiklinimus, atitvaras, naujus
balkony ar lodZijy | langus sumontuojant, sandarinant.
konstrukcijos Remontuoti balkony atitvaras ir plokstes.
stiprinimg, ir (ar) (Balkony stiklinimas vir§ altitudes 26,5m
naujos jstiklinimo | nuo Yemés pavirSiaus apribotas
konstrukcijos prieSgaisriniais reikalavimais)
irengima pagal
vieningg projekta

6.1.5 | Laiptiniy lauko Siiloma keisti pagrindinio j&jimo duris, 1,4 ISorés durys —
dury ir tambiiro tambiry duris, §iuksliy konteinerio 92,7 m®
dury keitimas, laikymo patalpos duris, patekimo Tambiry durys
iskaitant susijusius evakuacing laipting per neuzdiiminama -7,8 m’%
apdailos Fiar bus, pragjima duris auk$tuose naujomis: naujy
i&jimo laipty dury statymas, reguliavimas ir tvirtinimas,
remonta ir sandiiry tarp stakty ir sienos
pritaikyma hermetizavimas, angokra$&iy remontas.
neigaliyjy [Sores laipty, $iuksliy konteinerio i¥veimo
poreikiams aikStelés remontas, pagal galimybes
lrengimas pritaikyti nejgaliyju poreikiams.

6.1.6 | Silumos punkto Silumos mazgo atnaujinimas numatytas - Sildymui —
irenginiy keitimas | 6.1.7 p. kiek reikia prie Sildymo sistemos 250,0 kW,
ar pertvarkymas pertvarkos. Karstam

vandeniui —
226,0 kW

6.1.7 | Sildymo sistemos Sitloma vietoj esamos vienvamzdés - Balansiniai
pertvarkymas ar Sildymo sistemos jrengti reguliuojama ventiliai:
atnaujinimas vienvamzde §ildymo sistema. Kei¢iami 19 vnt.;

visi $ildymo sistemos magistraliniai ir Termostatiniai
stovy prijungimo vamzdynai risyje, ventiliai:

(stovai butuose nekeigiami). Izoliuojami 222 vnt,;
naujai pakloti vamzdynai. Ant kiekvieno Magistraliniai
Sildymo sistemos stovo jrengiami vamzdynai:
automatiniai balansiniai ventiliai su slégio 180,0 m.;

Radiatoriai ir
Silumos kiekio
dalikliai:

% » c‘é’f.c/’ '
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elementais, kuriy gamyklinis nustatymas
yranuo 16 °C temperatiiros. Tikslesnei
Silumos apskaitai jvertinti prie radiatoriy
montuojami Silumos mokes&iy dalikliai-
indikatoriai bei jrengiama reikalinga
{ranga duomeny nuskaitymui nuotoliniu
bidu. Butuose kei¢iami radiatoriaj (pagal
gyventojy duomenis). Keigiamy radiatoriy
tipas, galingumas, $ildymo sistemos
irengimui reikalingy magistraliniy
vamzdyny diametras, reikalingy $ilumos
punkto irenginiy parinkimas, atsizvelgiant
i pasikeitusius Silumos poreikius ir
sistemos valdyma, numatoma rengiant
techninj darbo projekta. Nurodyti
iSankstiniy termostatiniy ventiliy
sureguliavima pagal gamintojo
rekomendacijas

222vnt.

6.1.8

Ventiliacijos ir
rekuperacijos
sistemy
pertvarkymas,
keitimas ar
frengimas

Sitloma dezinfekuoti ir i§valyti esamus
nattiralios ventiliacijos kanalus, [rengti
reguliuojamas oro pritekéjimo orlaides ir
reguliuojamas oro iStraukimo groteles
butuose. Reguliavimas — automatinis i
kreguojantis | drégmes pasikeitima bute.
[rengimai, darbai turi atitikti Lietuvos
Respublikos galiojanéiy norminiy
dokumenty reikalayimus,

Védinimas
visiems butams -
2925,60 m*

Grotelés
kanaluose:

97 vnt.
Orlaidés
languose
(sienose):

198vnt.

Karsto
vandentiekio
sistemos
pertvarkymas ar
atnaujinimas

Sitloma atnaujinti kar$to vandentiekio
sistema pakei¢iant magistralinius ir stovy
prijungimo vamzdynus riisyje (stovai
butuose nekeitiami), jrengiant nauja
reguliavimo ir uZdarymo armatiira,
izoliuojant vamzdynus. Gyvatukai
kei¢iami pagal gyventojy pageidavimus.
Irengti sistemos balansavima.

Magistralés:
110 m
Gyvatukai:
48 vnt,

6.2

Kitos priemonés

6.2.1

Salto vandentiekio
sistemos
pertvarkymas ar
atnaujinimas

Sialoma atnaujinti $alto vandentiekjo
sistema pakeiiant visus $alto vandentiekio
magistralinius ir stovy prijungimo
vamzdynus riisyje (stovai butuose
nekeitiami), jrengiant nauja reguliavimo ir
uzdarymo armatiirg, izoliuojant
vamzdynus. Remontuojamas vandentiekio
ivadas, prie§gaisrinio vandentickio tinklai
rasyje, laistymo &iaupai.

Magistralées: ﬁ
120 m

6.2.2

Buities nuoteky
sistemos
pertvarkymas ar
atnaujinimas

Siuloma atnaujinti buities ir lietaus
nuoteky sistema pakeiéiant visus
magistralinius vamzdynus, stovus risyje ir
i3vadus iki Suliniy.

Magistralés:
130 m
Stovai riisyje:
32m

6.2.3

Lifty keitimas

Keitiamas 2 seni liftai, montuojant |
esamas Sachtas. Atliekami visi su lifty
keitimu susije apdailos darbai.

Liftai — 2 vnt.

]

Pastabos:
1. Priemoniy kiekiai tikslinami projekto rengimo metu.
2:

[rengimai, priemoniy jgyvendinimo sta

norminiy dokumenty reikalavimus.

tybos darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos galiojangiy

fj‘u%?/}i?ﬁ 11
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Numatomi priemoniy techniniai—energiniai rodikliai

Eil. Atitvaros Darby kiekis
Nr Priemopés Trumpas priemonés apra§ymas, nurodant Silumos (tikslinamas
) pavadinimas konstrukeiniy sprendimy principus, techninés perdavimo techninio projekto
irangos charakteristikas ir pan. koeficientas, U rengimo metu)
(W/m*K) * (m? m, vnt.)
1 2 3 4 5
6.1 Energijos efektyvumg didinan&ios priemonés
6.1.1 | Fasady sieny (taip Sitloma atlikti sieny ir cokolio ap8iltinima 0,20 (0,3 — | Sieny plotas:
pat ir cokolio) termoizoliacinémis medziagomis, [rengiant cokolio) (fasady
Siltinimas, jskaitant | apdaila; fasadiniy sieny pries apSiltinima projekcijy
sieny (cokolio) paruoSimas — apirusio miiro remontas, plotai),
konstrukcijos plovimas dezinfekuojangiais skyséiais, 4677,83m’
defekty Salinimg ir | apgiltinimas i§ i$ores tinkuojama Siltinimo konsoliy pl.
nuogrindos sistema, ap$ildant pastato sienas ir balkony 5,5 m’,
sutvarkyma, visy (lodZijy) viduje, angokragtiy apSiltinimas, Cokolio,
fasado elementy fasady apdailos jrengimas, apskardinimy pamato plotas:
remonty remontas. 240,12 m*
Sitiloma apiiltinti cokolj Zemiau Zemes,
aptaisant mechaniniams pazeidimams
atsparia danga, atkasant pamatus 60cm
Zemiau emés lygio, sutvarkant pamaty
itrikimus ir kitus defektus, [rengiant
hidroizoliacija. Atstatyti pastato nuogrinda,
irengiant ja i§ skaldos. Dalinai apsiltinti ir
irengti apdaila piliastrams, balkony
plokStéms, j¢jimo sienutéms, aiksteléms.
6.1.2 | Stogo Siltinimas, Siiloma apgiltinti stoga, jrengti naujg stogo 0,16 Stogy visas
taip pat ir naujos hidroizoliacing dangg. Suformuoti tinkamus plotas
dangos ar naujo stogo nuolydZius lietaus vandens (horizontali
Slaitinio stogo surinkimui { {lajas, apsiltinant stoga, projekcija):
irengimas (i§skyrus | jrengiant bituming ruloning hidroizoliacine 497,1 m?
patalpy pastogéje danga. Lietaus vandens nuvedimo sistemos
Irengima) stovy remontas ir ilajy keitimas, ant stogo
esandiy ventiliacijos kaminéliy miro
remontas, stogo Silumos izoliacijos
veédinimas deflektoriniais kaminéliais,
parapety apSiltinimas ir apskardinimas
pagal apiltinimo storj, védinimo kanaly
remontas, prieSgaisriniy kopéciy remontas,
apsauginés tvorelés aplink pastato stogo
perimetra jrengimas (parapeto
paaukstinimas), Zaibosaugos remontas, visy
stogo elementy remontas. Stogeliy
hidroizoliacijos, vandens nuvedimo ir
apdailos remontas.
6.1.3 | Buty ir kity patalpy | Sidloma keisti likusius senus langus ir 1,2 Langai butuose

langy keitimas |
mazesnio §ilumos
laidumo langus

balkony duris butuose | maZesnio $ilumos
pralaidumo langus - | dviejy kamery stiklo
paketais stiklintais plastikinius langus ir
balkony duris su dviem selektyviniais
stiklais, su orlaidémis, senus langus
iSmontuojant, naujus langus sumontuojant,
sandarinant, jstatant naujas vidaus ir iSorés
palanges, jrengiant angokrasgiy apdailg
viduje ir iSoréje.

Sialoma keisti bendry koridoriy ir patalpy,
laiptinés langus ir stiklo blokelius (lauke)

60,1 m*
Balkony durys
butuose —

26,2 m’
Langai bendro
naud. patalpose

26,0 m?
Langai risyje —

6.6m’ |

JjZ;/w 12
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plastikiniais langais. stiklintais vienos
kameros su vienu selektyviniu stiklu stiklo
paketais.

Pakeisti rlisio senus medinius langus
naujais plastikiniais. Atstatyti risio langus
damams i3leisti pagal prieSgaisrinius
reikalavimus. Atverti uzmirytas angas.
Demontuoti neuzdiminamos evakuacings

yra nuo 16 °C temperatiiros. Tikslesnei

laiptinés balkony jstiklinima, !
[rengimai, darbai turi atitikti Lietuvos |
Respublikos galiojan¢iy norminiy r
dokumenty reikalavimus. i
6.1.4 | Balkony ar lodzijuy | Sialoma stiklinti buty balkonus (pagal - Visas plotas—
! istiklinimas. gyventojy duomenis), i§montuojant senus 4250 m’
iskaitant esamos balkony istiklinimus. atitvaras, naujus
balkony ar lodZijy langus sumontuojant, sandarinant. ‘
konstrukeijos Remontuoti balkony atitvaras ir plokstes. |
stiprinimg, ir (ar) (Balkony stiklinimas vir altitudés 26.5 m ]
naujos istiklinimo | nuo Zemés pavirdiaus apribotas
konstrukcijos prieSgaisriniais reikalavimais)
irengimg pagal [rengimai, darbai turi atitikti Lietuvos
vieningg projekta Respublikos galiojan¢iy norminiy
dokumenty reikalavimus.

6.1.5 | Laiptiniy lauko Sialoma keisti pagrindinio j&jimo duris. 1.4 [Sorés durys —
dury ir tambiro tambury duris, siuksliy konteinerio 92,7 m’
dury keitimas, laikymo patalpos duris, patekimo Tambiry durys
iskaitant susijusius evakuacing laipting per neuZdiiminama - ,
apdailos darbus, pra¢jima duris auktuose naujomis: naujy 724 m’;
&jimo laipty dury jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas,
remonty ir sandiiry tarp stakty ir sienos
pritaikyma hermetizavimas. angokrasciy remontas.
neigaliqjq [Sores laipty, 3iuksliy konteinerio i§vezimo
poreikiams aikstelés remontas, pagal galimybes
irengimas pritaikyti nejgaliyjy poreikiams.

6.1.6 | Silumos punkto Silumos mazgo atnaujinimas numatytas - Sildymui -
irenginiy keitimas | 6.1.7 p. kiek reikia prie ildymo sistemos 250,0 kW,
ar pertvarkymas pertvarkos. Karstam

[rengiami saulés kolektoriai ant stogo vandeniui —
karsto vandens energijos gamybai. 226.0 kW
Sumontuojama visa reikalinga {ranga
Silumos mazge, sujungiama su namo karsto
vandens sistema, {rengiami reikalingi
privedimai, automatinis valdymas.

6.1.7 | Sildymo sistemos Sitiloma vietoj esamos vienvamzdes - Balansiniai
pertvarkymas ar Sildymo sistemos jrengti reguliuojama ventiliai:
atnaujinimas vienvamzde Sildymo sistema. Keiiami visi 19 vnt.;

Sildymo sistemos magistraliniai ir stovy Termostatiniai
prijungimo vamzdynai riisyje, (stovai ventiliai:
butuose nekeigiami). [zoliuojami naujai 222 vnt.;
pakloti vamzdynai. Ant kiekvieno Sildymo Magistraliniai
sistemos stovo jrengiami automatiniai vamzdynai:
balansiniai ventiliai su slégio perkryéio 180,0 m.:
reguliavimu. Ant visy radiatoriy Radiatoriai ir
montuojami termostatiniai ventiliai su Silumos kiekio
iSankstiniu nustatymu ir termostatiniais dalikliai:
elementais, kuriy gamyklinis nustatymas 222vnt,

— 1
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Silumos apskaitai jvertinti prie radiatoriy
montuojami $ilumos mokeséiy dalikliai-
indikatoriai bei irengiama reikalinga jranga
duomeny nuskaitymui nuotoliniy badu.
Butuose kei¢iami radiatoriai (pagal
gyventojy duomenis). Kei¢iamy radiatoriy
tipas, galingumas, Sildymo sistemos
irengimui reikalingy magistraliniy
vamzdyny diametras, reikalingy Silumos
punkto jrenginiy parinkimas, atsizvelgiant j
pasikeitusius §ilumos poreikius ir sistemos
valdyma, numatoma rengiant techninj
darbo projekta. Nurodyti iSankstiniy
termostatiniy ventiliy sureguliavimg pagal
gamintojo rekomendacijas

6.1.8 | Ventiliacijos ir
rekuperacijos
sistemuy
pertvarkymas,
keitimas ar
irengimas

Sitiloma dezinfekuoti ir i$valyti esamus
nattiralios ventiliacijos kanalus, jrengti

reguliuojamas oro pritekéjimo orlaides ir
reguliuojamas oro i$traukimo groteles

butuose. Reguliavimas — automatinis ,
kreguojantis { dregmés pasikeitima bute.
Irengimai, darbai turi atitikti Lietuvos
Respublikos galiojangiy norminiy
dokumenty reikalavimus.

Karsto
vandentiekio
sistemos
pertvarkymas ar
atnaujinimas

Sialoma atnaujinti karsto vandentiekio
sistema pakeitiant magistralinius ir stovy
prijungimo vamzdynus riisyje (stovai
butuose nekeitiami), irengiant naujg
reguliavimo ir uzdarymo armatiira,
izoliuojant vamzdynus. Gyvatukai keidiami
pagal gyventojy pageidavimus. Irengti
sistemos balansavima.

6.2 Kitos priemoneés

i

Védinimas
visiems butams -
2925,60 m?
Groteles
kanaluose:
97 vnt.
Orlaidés
languose
(sienose):
198vnt.
Magistralés:
110 m
Gyvatukai:
48 vnt.

6.2.1 | Salto vandentiekio

Sitiloma atnaujinti $alto vandentiekio

Magistralés:

sistemos sistema pakeiiant visus $alto vandentiekio 120 m
pertvarkymas ar magistralinius ir stoyy prijungimo Stovai:
atnaujinimas vamzdynus riisyje (stovai butuose 370 m;

nekei¢iami), jrengiant nauja reguliavimo ir

uzdarymo armatiira, izoliuojant vamzdynus.

Remontuojamas vandentiekio lvadas,

prieSgaisrinio vandentiekio tinklaj rasyje,

laistymo &iaupai.

6.2.2 | Buities nuoteky Sitlloma atnaujinti buities ir lietaus nuoteky Magistrales:
sistemos sistemg pakei¢iant visus magistralinius 130 m
pertvarkymas ar vamzdynus, stovus risyje ir igvadus iki Stovai:
atnaujinimas Suliniy. 430 m

6.2.3 | Lifty keitimas Keitiamas 2 seni liftai, montuojant j Liftai —

€samas Sachtas. Atlickami visi su lifty 2 vnt.
| keitimu susije apdailos darbai. ]

Pastabos:

3. Priemoniy kiekiai tikslinami projekto rengimo metu.
4. Irengimai, priemoniy igyvendinimo statybos darbaj turi atitikti Lietuvos Respublikos galiojanéiy
norminiy dokumenty reikalavimus.

bl



Lausinbucio vame Draugysies g, 34, Kaune, Ko L sav. abmanfinimo invesiicijy projetios

7. NUMATOMU [GYVENDINTI DAUGIABUCIO NAMO ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PRIEMONIU SUMINIO ENERGINIO EFEKTYVUMO
NUSTATYMAS

Daugiabugio namo energinio naudingumo skai¢iuojamieji rodikliai, igyvendinus daugiabugio
namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones, nurodytas 4 lenteléje, pateikiami 5 lenteléje.

5 lentelé
Rodikliai Mato vnt
Numatoma
variantai C ir
2 3 4 5
Pastato energinio naudingumo klasé Klase E C
7.2 SS;SEEJO?ZEZ?;T;?;;; iiil:minés energijos kWh/m*metus 224,72 68,25
B2.I I8 ju pagal energija taupanéias priemones:
7.2.2 | Fasadinés sienos (ir cokolis) kWh/m’ /metus 107,92 16,9958
7.2.3  |Stogas kWhim’fmetus 9,25 1,7417
1.2.4 | Perdanga virs isores kWhim’ /metus 0,07 0,0317
72.5 | Grindys kWhim’/metus 3,94 3,9420
72.7 |Langai kWh/m’/metus 27,18 23,1940
72.8 |Durys kWh/m’/metus 2,17 3,4028
12.9 | Pastato ilginiai §ilumos tilteliai kWHh/nt’ fmetus 33,80 13,7291
7.2.10 | Del iSoriniy dury varstymo kWhi/m/metus 0,38 0,3763
7.2.11 | Védinimas kWh/m’/metus 24,04 24,0366
|1.2.12 Deél virsnormines oro infiltracijos kWhim’/metus 17,25 11,5176
7.2.13 |Silumos pritekéjimai § pastato i§ isorés kWh/nt' fmetus -18,71 -17,0996
7.2.14 | Vidiniai §ilumos i$siskyrimai pastate kWh/m/metus -14,12 -14,1240
7.2.15 | Elektros energijos suvartojimas pastate kWh/m’ /metus 21,00 21,0000
7.2.16 | Energijos sqnaudos karitam vandeniui ruosti kWh/m’ /metus
1.2.17 |Energijos sqnaudos pastato Sildymui kWh/m’/metus
7.2.18 |Pastato suminés energijos sqnaudos kWh/m’ /metus
7.2.19 |Silumos pritekejimai | pastatq (papild. inf) kWh/m fmetus
7.3 SkaiCiuojamuyjy $ilumines energijos sanaudy
patalpy Sildymui sumazéjimas palyginti su procentais
esamos padéties duomenimis
’H I$metamo SESD (COy) kiekio sumazéjimas tony/metus
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8. PRELIMINARIOS

Lugiobidio name D, QVSIEs g 34, Ko,

DAUGIABUCIO NAMO

]
a

PRIEMONIU KAINOS APSKAICIAVIMAS

Vadovaujantis Tvarkos apraso 13

Kauwo v sav.

priemoniy kaina. Suvestiniai skai¢iavimo duomenys pateikiami 6 lenteléje.

Preliminari daugiabuéio namo

Priemoniy paketas C

atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy kaina

alnafinimo e edfu pr

ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

punktu, apskaitiuojama preliminari numatomy jgyvendinti

Chigy

6 lentele

Eil. Priemonés pavadinimas Preliminari kaina
N IS viso, tiikst. Lt |Lt/m?2 (naudingojo
ploto)
1 2 3 4
1. |Energijos efektyvumg didinan&ios priemonés
1.1. [Fasady sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas ir apdaila,
Iskaitant sieny (cokolio) konstrukeijos defekty Salinimg ir
nuogrindos sutvarkyma, i&jimo laipty remonta, visy fasado
elementy remonta. 1181,257 403.,8
Stogo §iltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo $laitinio
stogo jrengimas (i¥skyrus patalpy pastoggje irengima) 129,251 442
Buty langy keitimas I maZesnio $ilumos laidumo langus 47,416 16,2
4 |Kity patalpy langy keitimas i maZesnio $ilumos laidumo
langus 17,550 6,0
1.5 |Balkony ar lodZijy jstiklinimas, iskaitant esamos balkony ar
lodZijy konstrukcijos stiprinima ir (ar) naujos istiklinimo
konstrukcijos irengimg pagal vieninga projekta, 187,018 63,9
1.6 |Laiptiniy lauko dury ir tambiiro dury keitimas, jskaitant
susijusius apdailos darbus 125951 43,1
1.7 | Silumos punkto jrenginiy keitimas ar pertvarkymas (saulés
kolektoriaus irengimas) - -
1.8 |Sildymo vienvamzdés sistemos remontas: magistraliniy ,
vamzdyny, $ildymo prietaisy keitimas, vamzdyny Silumos
izoliacija, balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas,
termostatiniy ventiliy ir §ilumos kiekio dalikliy ant radiatoriy
sumontavimas 321,816 110,0
1.9 |Ventiliacijos sistemy remontas 144,0@ 492
1.10 |Karsto vandentiekio sistemos pertvarkymas ar atnaujinimas 40,958 14,0
L1T |Lifty keitimas 220,000 75,2
I Viso taupanéios priemonés: 2415,217 825,5

2. JKitos priemonés

2.1

Salto vandentiekio ir buities nuoteky sistemy pertvarkymas ar
atnaujinimas

|

Viso kitos priemonés: ’

15 viso:T
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FOfeIS

Priemonés pavadinimas

Preliminari kaina

I$ viso, tikst. Lt |Lt/m? (naudingojo

1 JEnergijos efektyvuma didinanéios priemonés

I.1. |Fasady sieny (taip pat ir cokolio) &iltinimas ir apdaila,
iskaitant sieny (cokolio) konstrukeijos defekty Salinimg ir

nuogrindos sutvarkyma, 1&jimo laipty remonta, visy fasado

!

elementy remonta. 1181,257 403,8
— 7 8
1.2, |Stogo siltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo $laitinio
stogo jrengimas (isskyrus patalpy pastogéje irengima) 129,251 442
oo e o P
1.3 |Buty langy keitimas 1 maZesnio $ilumos laidumo langus

47,416

Kity patalpy langy keitimas i maZesnio Silumos laidumo
langus

17,550
Balkony ar lodZijy Istiklinimas, jskaitant esamos balkony ar
lodzijy konstrukeijos stiprinimg ir (ar) naujos jstiklinimo
konstrukeijos jrengima pagal vieninga projekta 187,0& 63,9
Laiptiniy lauko dury ir tambiro dury keitimas, jskaitant
susijusius apdailos darbus 125,951 43,1
1.7 |Silumos punkto jrenginiy keitimas ar pertvarkymas (saulés
kolektoriaus irengimas) 119,950 41,0
1.8 [Sildymo sistemos pertvarkymas ir keitimas: vienvamzdes
sistemos pertvarkymas i dvivamzde, visy vamzdyny, Sildymo
prietaisy keitimas, vamzdyny Silumos izoliacija, balansiniy
ventiliy ant stovy jrengimas, termostatiniy ventiliy ir §ilumos
L kiekio dalikliy ant radiatoriy sumontavimas 321,816 110,0
1.9 | Ventiliacijos sistemy remontas 144,000 492
1.10 ‘Kar§to vandentiekio sistemos pertvarkymas ar atnaujinimas 40,958 14,0
L1 [Lifiy Keitimas 220,000 75,2
( Viso taupandios priemonés: 2535,167{ 866,55
2. (Kitos priemonés
2.1 |Salto vandentiekio ir buities nuoteky sistemy pertvarkymas ar
atnaujinimas 35,107 12,0
‘ IS viso kitos priemonés: 35,107' 12,0
| I§ viso: 2570,274 ( 878,5
Pastabos:

1. Priemonés darby sudetis aprasyta 5 skyriuje.

2. Numatomy investicify preliminariis dydziai nustatyti pagal UAB “

Sistela” 2014 m. kovo men,

Skaiciuojamasias resursy rinkos kaings “ Sustambinti statybos darby kainy apskaiciavimai”,
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6.1 lentele. Langy keitimas butuose
’ﬁriemoniq paketai C ir D
]

Keitiamy| Keiciamy

l Buto langy| balkono Preliminari ; Preliminari langy,
| Buto balkony | plotas m2 | dury | balkono, balkoniniy dury ir
I , langy dury (ke¢iami| plotas m2| Preliminari Balkony stiklinimo| balkono stiklinimo
plotas plotas seni | (kei¢iamos investicijy | {stiklinimo investiciju suma investiciju suma
Buto Nr.j m2) m2 langai)J senos b.d) | suma Lt./Bt. | plotas, m2 Lr./Bi Lt./Bt.
# i | 2 3 4 | s 5 7 8 [ 9
1] 84 1.6 1.6F 1.6 1.798.5 3.6 2.483,71 4.282.2
2l 62 1.6 6,2 1.6] 43181 5.6 2.483,7 6.801,8
3 99| 3.3 3.6 1.6] 29017 11.3] 4.967.4 7.869.1
4] 43| 1.6 0.0/ 0.0 0.0 5.6 2.483,7 2.483.7
5/  8.3] 33 0,0] 0,0 0,0 1.3 4.967.4 4.967.4
i 6] 62 1.6 0,0] 0,0] 0.0 5.6 2.483,7 2.483.7
— 71 99/ 33 0,0] 0,0 0,0 1.3 4.967.4 4.9674
ff 8/ 6.2 1.6 0,0] 0,0 0,0 5.6 2.483,7 2.483.7
[ 9] 88 3.3 0.0] 0.0 0.0 113 4.967.4 4.967,4
| 10] 62 1.6 0,0] 0,0 0,0 5.6] 2.483,7 2.483,7
L 11l 99 3.3 0,0 0.0 0.0] 11,3] 4.967.4] 4.967 4
12] 62 1,6 0,0] 0.0 0,0 56] 2.483.7] 2.483,7
13] 88| 3.3 0,0 0.0 0,0 11.3 4.967.4] 4.967,4
4] 6.2] 1.6 0,0 0,0 0,0] 5.6 2.483,7] 2.483.7
3.3 3, 1.6  2.901,7 [1.3 4.967.4] 7.869,1
1,6 0,0! 0,0 0,0 5.6] 2.483,7] 2.483,7
3,3 0,0 0,0 0.0 1,3 4.967.4] 4.967.4
1.6 0,0 0,0 0.0 56/ 24837 2.483,7
3.3 9.9 33| 72197 11.3 4.967.4 12.187,2
1.6 6.2 1,6  4.318.1 5.6 2.4837 6.801.8
3.3 0,0 0,0 0.0 1.3 4.967.4 4.967.4
1,6 5.2 0.0 1.229.1 5.6 2.483.7 3.712.9
3.3 1,4! 1.6]  1.672,6 11,3 4.967.4 6.640.,0
1,6 0.0] 0.0 0,0 5.6] 2.483,7 2.483,7
5 3,3 3.7, 33| 3.857.9 11.3] 4.967.4 8.825.3
6 1.6 0,0] 0,0 0,0 5.6] 2.483,7 2.483,7
7] 3.3 0,0/ 0,0 0,0 11,3] 4.967.4 4.967.4
28] 6.2 1.6 0,0] 0,0 0.0] 56| 24837 2.483,7
29; 88| 3.3 0,0 0,0 0,0 11,3 4.967,4 | 4.967.4
30/ 6.2] 1,6 0.0 0,0 0.0 5.6 2.483.7] 2.4837
31 99 33 0.0 0.0 0,0 [1.3 4.967.4] 4.9674
320 62 1.6 2,0 1.6/ 20226 5.6 2.483.7 4.506.3
33] 88| 3, 0.0 0,0 0,0 11,3 4.967,4] 4.9674
- 34 62 16 0,0 0,0 0,0 5.6 2.483,7|
| 351 99 3,3 4.0 1.6/ 3.0889]  1L3] 4.967.4| 8.056,3
36| 6.2 1,6 4,2 1.6]  3.194.7 5.6] 2.483,71 5.678,4
37] 88| 3.3 1.4 1.6 1.672,6 11.3] ‘
38 62 1,6 0,0 0,0 0,0 5.6] 2.483.7
39 99 3.3 9.9 33| 771897
| 40| 62 1,6 0,0] 0.0 0.0
41/ 88 3,3 0,0] 0.0 0,0
42] 62 1.6 0,0] 0,0 0,0 5.6
| 43 _99] 33 0.0] 0.0 0.0 13
44] 62 1.6 0,0] 0,0 0.0 5.6
t‘ 45| 88] 33 0.0] 0.0 0.0 L3 967, 967,
f 46 6.2] 1,6 0,0] 0,0 0.0 5.6/ 2.483,7]
7 a4 33 0.0! 0.0 0.0 206 9.062.6] 9.062.6
[ 48 147 33| 0.0] 0.0 0,0 20.6] 9.062.6] 9.062.6
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f?riemoniuc paketai C ir D I
f ‘ Kei¢iamy| Keiciamy

| Buto langy balkonoJ Preliminari| Preliminari langy.

' Buto| balkony| plotas m2 dury ba{konoj balkoniniy dury ir
! langy dury; (keGiami| plotas m2| Preliminari Balkony stik!inimcI balkono jstiklinimo

f plotas plotas seni (keiéiamosl investicijy | jstiklinimo investicijy suma | investicijy suma
[ Buto N, m2 m2 | langai)! senos b.d)| suma Lt./Bt. plotas, m2 Lt./Bt. Lt. Bt.

L1 2 | 3 4 8 1 .5 T 7 8

[ Viso: 383,8! 117,7] 60,1 ; 187.017.6 234,433 4|

9. PROJEKTO PARENGIMO IR IGYVENDINIMO SUVESTINE KAINA

7 lentelé
Qriemonilg paketas C
| Eil. ] |
; Nr. I I8laidy pavadinimas | Preliminari kaina. tikst. [t ( Santykiné kaina, Lt/m*
| I
i | i |
1] 2 i 3 l
| 9.1. |Statybos darbai. i§ viso 2450,325
9.1 (I3 ju: ‘
Statybos darbai, tenkantys energijos 24152171
, efektyvuma didinandioms priemonéms |
9.2 "Projekto parengimas (iskaitant projektinius ;
|pasialymus, ekspertize ir projekto |
ﬁgyvendinimo prieziiira, kuria vykdo
L |Projekto vadovas 2%)

9.4 |Projekto administravimas

)j@. 3 |Statybos techniné priezitira 2%

i Galutiné suma: | 2569,400 |
[ |

|Priemoniy paketas D

Eil. ] |
Nr. l‘ ISlaidy pavadinimas J Preliminari kaina, tikst. Lt ; Santykiné kaina, Lt/m’
L | |
| 1] ) o 3 ] 4
| 9.1. [Statybos darbai, &§ viso ! 2.57027] 878.55
9.1.1 [I5jy T ;
i Statybos darbaj, tenkantys energijos 2.535.167 iﬁ 866,546

|
efektyvumg didinangioms priemonéms J '
9.2 |Projekto parengimas (jskaitant projektinius \ ‘
|

.‘l pasillymus, ekspertize ir projekto

ligyvendinimo prieZiiira, kuria vykdo
[ Projekto vadovas 2%)
| 9.3 [Statybos technine prieZitira 2%
9.4 | Projekto administravimas

Galutiné suma: | 2.694,148 ! 920,887

Pastaba: Paskaiciuota nevertinant lengvatinio kredito paskolos palitkany (palikanos linijinis palitkany
atidavimo biidas 3%, paskolos terminas 2 0 mety) ir valstvbés paramos energrjos efektyvuma didinancioms
priemonéms, bei statinio projekto parengimo iSlaidoms bei techninei prieZirai.



10. PROJEKTO IGYVENDINIMO PLANAS

 Cedrg™ Deaugiahucio namo Draugysies g 3.1, Kaune, Kauno m, sov. ¢ @Hjinimo vesiciiy projelios

8 lentelc
Eil. . 5.5 o : . ;
Nr. | [gyvendinamy namo atnaujinimo ( modernizavimo) priemoniy | Darby pradzia | Darby pradzia
ir etapy (jei projektas igyvendinimas etapais) pavadinimas (metai ménuo) | (metai ménuo)
] 2 3 5
0.1 |Fasady sieny (taip pat ir cokolio) §iltinimas ir apdaila, jskaitant
sieny (cokolio) konstrukeijos defekty $alinimg ir nuogrindos
sutvarkyma, j€jimo laipty remonty ir pritaikyma nejgaliyjy
purcikiams, visy fasado elementy remonta.
10.2. | Stogo Siltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo $laitinio
storo jrengimas (isskyrus patalpy pastogéje irengima)
10.3 | Buty ir kity patalpu langy keitimas i maZesnio $ilumos laidumo
langus
i0.4 | Balkony ar lodZiju jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar
lodzijy konstrukcijos stiprinima ir (ar) naujos jstiklinimo
konstrukeijos jrengimyg pagal vieningg projekta
10.5 |Laiptiniy lauko dury ir tambiro dury keitimas. iskaitant 201503 01
susijusius apdailos darbus 20151001
10.6 | Sildymo sistemos pertvarkymas ir keitimas: vienvamzdes
sistemos pertvarkymas | dvivamzde, balansiniy ventiliy ant
stovy jrengimas, vamzdyny $ilumos izoliacijos gerinimas,
Sildymo prietaisy ir vamzdynu keitimas
10.7 | Silumos punkfo jrenginiy keitimas ar pertvarkymas
10.8 | Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, keitimas ar
jrengimas
10.9 | Karslo vandentiekio sistemos pertvarkymas ar atnaujinimas
10.10 | Salto vandentickio ir buities nuoteky sistemy pertvarkymas ar
atnaujinimas
10.11 | Elcktros instaliacijos pertvarkymas ar atnaujinimas
10.12 | Lifty keitimas

Visos modernizavimo priemonés bus jgyvendintos vienu etapu

11. PRELIMINARUS PROJEKTO FINANSAVIMO PLANAS

Preliminariame Projekto finansavimo plane numatomas planuojamy investicijy, nurodyty 8
lentel¢je, paskirstymas pagal finansavimo %altinius: buty ir kity patalpy savininky nuosavos lésos,
finansuotojo leSos (kreditas), valstybés paramos lésos, savivaldybés paramos léSos (jei tokios yra)
ir kitos 1éSos.

Sudarant preliminary Projekto finansavimo plang ir investicijy paskirstyma, daugiabucio
namo buty ir kity patalpy savininkams turi biti ivertintas Valstybés paramos blistui isigyti ar
18sinuomoti ir daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) {statyme nustatytas reikalavimas,
kad ménesiné imoka, tenkanti buto naudingojo ploto 1 kv. metrui, nebuty didesné uZ Vyriausybés
nustatytaja.

s
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10. PROJEKTO IGYVENDINIMO PLANAS

8 lentele
Eil. ; s, i L : . o e |
| e, lgyvendinamy namo atnaujinimo ( modernizavimo) priemonty | Darby pradzia Darby pradzia !
i ir etapy (jei projektas igyvendinimas etapais) pavadinimas (metai ménuo) | (metai ménuo) ,‘

]J 2
10.1 | Fasady sieny (taip pat ir cokolio) §iltinimas ir apdaila, iskaitant
sieny (cokolio) konstrukcijos defekty Salinimg ir nuogrindos
sutvarkyma, ¢jimo laipty remonts ir pritaikyma nejgaliyjy
poreikiams, visy fasado elementy remonta.

Stogo Siltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo §laitinio
stogo jrengimas (idskyrus patalpy pastogéje irengima)

j 10.3 | Buty ir kity patalpy langy keitimas | maZesnio $ilumos laidumo
i langus

I

|

|
} 10.4 | Balkony ar lodZijy jstiklinimas, iskaitant esamos balkony ar '
i lodZijy konstrukeijos stiprinimg ir (ar) naujos jstiklinimo J
[ konstrukcijos irengima pagal vieningg projekty, f
i 10.5 [Laiptiniy lauko dury ir tambiro dury keitimas, iskaitant
{ susijusius apdailos darbus 201503 01 '
106 Sildymo sistemos pertvarkymas ir keitimas: vienvamzdes 20151001 i

sistemos pertvarkymas [ dvivamzde, balansiniy ventiliy ant
stovy {rengimas, vamzdyny %ilumos izoliacijos gerinimas,
Sildymo prietaisy ir vamzdyny keitimas
10.7 |Silumos punkto irenginiy keitimas ar pertvarkymas
Ventiliacijos sistemy remontas
Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, keitimas ar
irengimas
10.11 [Kardto vandentiekio sistemos pertvarkymas ar atnaujinimas
Salto vandentiekio ir buities nuoteky sistemy pertvarkymas ar
atnaujinimas
10.12 | Elektros instaliacijos pertvarkymas ar atnaujinimas
10.13 |Lifty keitimas
10.15 [Lifto holo pertvaros remontas, dury keitimas

Visos modernizavimo priemonés bus igyvendintos vienu etapu

11. PRELIMINARUS PROJEKTO FINANSAVIMO PLANAS

Preliminariame Projekto finansavimo plane numatomas planuojamy investicijy, nurodyty §
lenteléje, paskirstymas pagal finansavimo 3altinius: buty ir kity patalpy savininky nuosavos lésos,
finansuotojo 1&30s (kreditas), valstybés paramos l¢Sos, savivaldybeés paramos lesos (jei tokios yra)
ir kitos lé3os.

Sudarant preliminary Projekto finansavimo plang ir investicijy paskirstyma, daugiabuéio
namo buty ir kity patalpy savininkams turi biti jvertintas Valstybes paramos bistui jsigyti ar
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Preliminarus Projekto finansavimo planas

Sedd

igyvendinimo laikotarpiu:

9 lentele
Eriemoniq paketas C 7
Eil. Nr. Lé3y Saltiniai Planuojamas investicijy Pastabos
dydis
Suma, tikst. Lt | Dalis, %
1 2 3 4 5
11.1 Planuojami 163y $altiniai projekto parengimo ir

11.1:1 )Butq ir kity patalpy

[savininky nuosavos lé$os

nuo 2015 m. spalio 1 d. bus apmokama arba
| kompensuojama 50 procenty.

11.1.2 I?reditas ar kitos skolintos 2450.32 95.379, | M40 2015 m. spalio 1 d. bus apmokama arba
ﬁnansuotojo 1é50s = ) | kompensuojama 50 procenty.
I1.1.3 | Valstybés paramos [éS0s.
kurios skiriamos
apmok.ant pl-‘OJekto 20, | MU0 2015 m. spalio | d. bus apmokama arba
pare'ng_1mo, _.]0 ) ( 119.08 4.63 /Gl kompensuocjama 50 procenty.
administravimo ir F
statybos techninés
prieziliros i3laidas '
I.1.4  |Kitos (ES paramos., ' |
savivaldybés ar kito - "if
paramos tiekéjo [é50s) l |
I3 viso: | 2569,40 100%
11.2 Valstybeés paramos lésos, kurios bus skiriamos
kompensuojant patirtas islaidas. igyvendinus projekta, i
| ju |
[1.2.1 [Projekto parengimo Kai pasiekiama ne mazesné kaip D energinio
i8laidy kompensavimas 4901 100% nau.qi_ngglmo k_Iasév ir Suma.liinamo‘s_
| skai¢iuojamosios 3ilumineés energijos sgnaudos
[ ne maziau kaip 20 procenty
[1.2.2 [Statybos techninés Kai pasiekiama ne mazesné kaip D energinio
prieziiiros i§laidy 49.01 100% nau'cii_ngymo k?asév_ir sulv'ne_aiinamo_s.
kompensavimas ’ skamlug}amo.sms Siluminés energijos sanaudos
ne maziau kaip 20 procenty
I1.2.3 | Projekto jgyvendinimo
administravimo ilaidy 21,06 100%
kompensavimas
I1.2.4 | Statybos rangos darby Pagal valstybés paramos programa
iSlaidy, tenkanéiy energinj
efektyvuma didinan¢ioms 362,28 15%
priemonéms,
kompensavimas
[1.2.5. |Statybos rangos darby Jeigu statybos rangos darby sutartis daugialﬂé?o
i$laidy, tenkanéiy energinj Namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui
efektyvuma didinangioms 603.80 25% | lgyvendinti bus sudaryta iki 2014 m. gruodzio
priemonéms, 3ld ir 8is projektas bus jgyvendintas iki 2015
kompensavimas m. spalio 1 d
5 viso: 1085,16 42.23% %iisstt};giejztzn;zesnsacuos dalis nuo bendros




Priemoniy paketas D

Eil. Nr. Lé3y Saltiniai Planuojamas investicijy dydis Pastabos
Suma, tiikst. Lt Dalis, %
1 2 3 4 5

&8

Planuojami Ié3y $altiniaj projekto parengimo ir
igyvendinimo laikotarpiu:

|

I1.1.1

Buty ir kity patalpy
savininky nuosavos [&$os

;nuo 2015 m. spalio | d. bus apmokama arba
~ | kompensuojama 50 procenty.

Kreditas ar kitos skolintos "
finansuotojo lésos -

< anos | MU0 2015 m. spalio 1 d. bus apmokama arba
95.40% t kompensuojama 50 procenty.

Valstybés paramos |éos.
kurios skiriamos
apmokant projekto
parengimo, jo
administravimo ir
statybos techninés
priezitros i3laidas

|
4.60% -nuo 2015 m. spalio 1 d. bus apmokama arba
e ' kompensuojama 50 procenty.

11.1.4

Kitos (ES paramos,
savivaldybés ar kito -
paramos tiekéjo [é30s)

|
|
|

|

|
2.694,15 100%!

I8 viso:
11.2 Valstybeés paramos 1&30s, kurios bus skiriamos '
kompensuojant patirtas ilaidas. igyvendinus projekta, i§ Ju ’
11.2.1 |Projekto parengimo ' Kai pasiekiama ne mazesné kaip D energinio
i3lai i - | naudingumo klasé ir sumazinamos
e SRS 3l 100 ‘ skaiéiuijamosios Siluminés energijos
| Sanaudos ne maZiau kaip 20 procenty
11.2.2 | Statybos technines | Kai pasickiama ne mazesne kaip D energinio
prieZitiros islaidy 5141 100% ! nau.di.ngt_lmo k_Iasé.ir suyna_rz‘inamo‘sl
kompensavimas ’ I skai¢iuojamosios silumineés energijos
___sanaudos ne maZiau kaip 20 procenty
11.2.3 | Projekto jgyvendinimo |
administravimo islaidy 21,06 100% |
kompensavimas |
[1.2.4 | Statybos rangos darby ' Pagal valstybés paramos programa
iSlaidy, tenkanéiy energinj |
efektyvuma didinan&ioms 380,28 15%
priemonéms,
kompensavimas l
[ 11.2.5. [Statybos rangos darby | jeigu statybos rangos darby sutartis
islaidy, tenkanciy energinj # daugiabqéio namo atnaujinimo
efektyvumg didinanéioms 633.79 25% l (modemga_vimo) projektui i_gyvendipti _bus
priemonéms, ’ lsud_aryta iki 2(_)14 m, g_ruod.?lol 31d.ir3is ‘
kompensavimas Ji;lJr;)Jektas bus igyvendintas iki 2015 m. spalio
f
Bviso: 1.137,94 12.24% I _Valst){bf':.s kompensacija dalis nuo bendros
’ [ Investicijy sumos

Pastaba: | valstybes paramq nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal

Pinigines socialineés paramos nepasiturintiems
susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekio igyvendinimu. (i

11.3 Preliminarus investicijy paskirstymas but

gyventojams [statymg,

y ir Kity patalpy savininkams

apmokant kreditq ir paliikanas,

Preliminarus investicijy paskirstymas buty
lentelés duomenis. Detalesnis investic

priede nr.3, lentelése 13.1 ir 13.2.

Apskai¢iuojant investicijy paskirst

nuosavomis lésomis.

L ir kity patalpy savininkams nustatomas pagal 10
|y paskirstymas buty ir kity patalpy savininkams pateikta

yma svarbu jvertinti patalpy savininky galimybes dalyvauti

Wa )
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Nustatant nuosavy ir skolinty leésy poreikj, biitina ivertinti, kad ig nuosavy lé$y turi bitj
apmoketos pradinés Projekto (pastato energinio naudingumo sertifikatas ir Investiciju planas)
parengimo islaidos. ir Ivertinti, kad Valstybés paramos bistui isigyti ar iSsinuomoti ir
daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) istatymo [3.2] numatyta valstybés parama bus
teikiama kompensuojant patirtas iflaidas. jgyvendinus Projekts.

10 lentelé
Priemoniy paketas C
Eil. |Buto |Patalpy ,&vesticijq suma, Lt Investicijy Kredito Preliminarus | Pastabos
Nr. |Nr. |naudingas Bendroji Indivi- | I§ viso suma, atémus  |suma, Lt |ménesinés
plotas, m? duali valstybés imokos dydis,
parama, Lt Lt/m?
3 6 T 8 9 10
7282 47373 28696 47373 2,81
9802 45148 273238 45148 3,04
3. |3 52 1 52775 | 10869 63644 38544 63644 2,87
E [ 4 ] 38,15 | 27018 | 5484 | 32501 | 19684 32501 2.86
5 5 65,64 46486 | 7967 54453 32987 54453 2.79
6 6 49.80 | 35268 | 5484 40752 24690 40752 2,75
7 7 74,29 | 52612 | 7967 60579 36704 60579 2,74
8. | 8 | 49.77 | 35247 | 5484 40731 | 24677 40731 2,75
o. 1 9 T 65,66 46500 | 7967 54467 | 32996 54467 2,79
10 [ 497 35204 5484 | 40688 | 24651 40688 275
: | ¥l 74,12 52491 7967 60459 | 36631 60459 2,74
! : 35311 5484 40794 24716 40794 2.75
- | 13 65,55 46422 | 7967 54390 32948 54390 2,79
4 | 35240 5484 40723Jr 24673 | 40723 2,75
.|l 15 A3 [ 52498 | 10869 63368 38376 63368 2,87
L16. | 16 | 49.87 | 35318 | 5484 40801 24720 40801 2,75
. 7967 | 54404 32957 54404 2,79
5484 40745 24686 40745 3,75
15187 67629 40933 67629 3,07
9802 45112 27307 45112 3,04
7967 54581 33064 54581 2,79
. 35240 | 6713 41953 25410 41953 2,83
.1 23] 74,36 | 52661 9640 62301 37738 62301 2,81
24. | 24 49,87 | 35318 | 5484 40801 24720 40801 2
25. | 25 65,69 | 46521 | 11825 58347 35323 58347 2,98
126. | 26 | 4973 | 35254 5484 40738 | 24681 40738 2,75
L] 277] 74,45 | 52725 7967 60692 | 36773 60692 2,74
. 28] 49,86 | 35311 5484 40794 | 24716 40794 | 2,75
.| 29 ] 65,57 | 46436 | 7967 54404 | 32957 54404 | 2,79
EED 49.77 | 35247] 5484 40731 24677 | 40731 2,15
.31 ] 74,17 | 5527 7967 60494 36653 60494 2,74
.| 32] 49,88 | 35325 7506 42831 25938 42831 2,88
.33 65,75 | 46564 | 7967 54531 33034 54531 2,79
N 49.74 | 35226 | 5484 40709 24664 | 40709 2,75
NN 7406 | 52449 | 11056 63505 | 38459 | 63505 2,88
.| 36 | 4989 35332 8678 44010 26646 44010 2,96
| 37 | 6543 ] 46337 | 9640 55977 33900 55977 | 2,87
. 38 49,83 | 35289 | 5484 40773 24703 40773 2,75
.| 39 74,10 52477 | 15187 67664 40954 67664 3,07
40 49.86 35311 5484 40794 24716 40794 2,75
41 | 6550 | 46387 | 7967 | 54334 32927 54354 2,79
42 49,90 35339 | 5484 40823 24733 40823 2,75
43 74,17 52527 | 7967 60494 | 36653 60494 2,74
44 49,86 35311 5484 40794 24716 40794 2.75
45 66,07 46790 | 7967 54758 33172 54758 2,78
KD 49,86 35311 5484 10794 24716 40794 2,75
1 47. [ 47 | 99,50 | 70465 | 12063 | 82528 49994 82528 2,79
48. | 48 ] 96,48 | 68327 | 12063 | 80389 48697 | 80389 | 2,80
| 292560 | 2071891 378433 | 2450325 | 1484238 | 2450325 2,81
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10 lentele
| Priemoniy paketas D
(Eil.  |Buto |Patalpy Investicijy suma, Lt Investicijy Kredito Preliminarus | Pastabos
[Nr. [Nr. naudingasis ’Endroji Indivi- | I% viso suma, atémus  |suma, Lt meénesinés
’ plotas, m? duali valstybés imokos dydis,
[ paramg, Lt Lt/m~
[ 1 2 3 | 4 5 6 7 ‘ 8 5 ! 11
L. I 56,61 42412 7282 19694 30088 19694 2.95
{2 [ 2 19.91 37392 | 9802 47194 28556 47194 3,17
3. [ 3 74,52 55830 | 10869 66699 40377 | 66699 3,00
L+ | 4] 38.15 28582 | 5484 34065 20622 34065 3,00
| 5. | 5 65.64 49177 | 7967 57144 34602 57144 2,92
| 6.1 6 ) 49,80 37310 5484 42794 25915 42794 2.89
7. [ 7 ] 7429 | 55658 7967 63625 | 38532 63625 2.88
L8 &8 [ 49,77 37287 5484 42771 25902 42771 2,89
L9 | 9] 65.66 49192 7967 57159 346111 57159 2,92
L 10. [ 10| 49.71 37242 | 5484 42726 25874 | 42726 2,89
hl. | 11 ] 74,12 55530 7967 63498 38454 63498 | 2,88
12 [ 1 49,86 37355 | 5484 | 12839 25942 42839 2.89
13. ] 13] 65.55 49110 | 7967 57077 34561 57077 2,92
14 [ 14 ] 19,76 37280 | 5484 42764 25897 | 42764 2,89
L 15 [ 15 ] 74.13 55538 | 10869 66407 40200 66407 3,01
| 16. | 16 | 49.87 37362 | 5484 42846 25947 | 42846 2.89
[ 17 ] a7 | 65.57 49125 [ 7967 57092 34570 | 57092 2,92
[ 18] 18 | 49,79 37302 | 5484 42786 25911 | 42786 2,89
| 19. ] 19 [ 74,05 55478 | 15187 70665 42754 | 70665 3,20
. 20 ] 49,86 37355 9802 47157 28533 47157 B.IT
] 21 ] 65,82 49312 | 7967 57279 34684 | 57279 2,92
22 49.76 37280 6713 43993 26634 43993 2,97
3 74,36 55710 [ 9640 65350 39567 65350 2,95
24 | 49.87 | 37362 5484 12846 25947 42846 2.89
25 | 65,69 | 49215 11825 61040 36939 61040 3,12
] 26 ] 49,78 | 37295 5484 42779 25906 42779 2,89
127 ] 74,45 55777 | 7967 63745 38604 63745 2,88
1 28. | 28 | 49,86 37355 5484 42839 25942 42839 2,89
29. [ 29 65,57 | 49125 7967 57092 34570 | 57092 2,92
30. | 30 ] 49,77 37287 5@{ 42771 25902 | 42771 2,89
31. | 31 | 74,17 55568 7967 63535 38477 | 63535 2,88 ]
%2. | 32 ] 49,88 37370 7506 14876 27165 | 44876 3,02 |
33. ] 33 ] 65,75 49259 7967 57227 | 34652 | 57227 | 2,92
34. | 34 ] 49,74 37265 5484 42749 25888 | 42749 2,89
35. | 35 | 74,06 55485 | 11056 66542 40280 | 66542 3,02
36. | 36 | 49.89 37377 8678 46056 27873 | 46056 3,10
37. | 37 | 65.43 49020 | 9640 58660 35510 | 58660 3,01
38. | 38 | 49,83 37332 5484 42816 25929 | 42816 2,89
39. [ 39 | 7a10 55515 | 15187 70702 42777 | 70702 3,20
40. [ 40 | 49,86 37355 5484 42839 25942 | 42839 2,89
41. [ 41 ] 65,50 49072 7967 57040 34538 | 57040 2,92
42. | 42 ] 49,90 37385 5484 42868 25961 | 42868 2,89
[45. ] 43 | 74,17 55568 7967 63535 38477 | 63535 2.88
[ 44. | 44 ] 49.86 37355 5484 42839 25942 | 42839 2.89
[45. ] 45 | 66,07 49499 7967% 57467 34797 | 57467 2,92
16 49,86 37355 5484 42839 25942 42839 2,89
99,50 74545 | 12063 86607 52442 86607 2,92
96,48 72282 | 12063 84345 51070 | 84345 | 2,94
2925,60 | 2191841 | 378433 | 2570274 1556207 | 2570274 | 2,95




Ter ehiper | ] WAL

11.4 DidZ¥iausios (leistinos) ménesineés imokos dydio skaiiavimas

I1.4.1. C variantas,
DidZiausia ménesiné jmoka. tenkanti buto naudingo ploto arba kity patalpy bendrojo ploto

«

vienam kvadratiniam metruj 3,36 Lt./m*/mén (apskai¢iuota pagal formule, nustatytg Lietuvos

namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui igyvendinti skirto kaupiamojo inago ir (ar) kity
imoky didZiausios ménesinés imokos nustatymo™ (Zin.. 2009, Nr.156-7024: 2011. Nr.15-651.
punkte 2.4).

Didziausia daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto igyvendinimo jmoka
(iskaitant kredito graZinima ir paliikanas) igyvendinus daugiabu¢io namo atnaujinimo

(modernizavimo) projekta, tenkantj patalpy | m° naudingo ploto (Lt./m>/ mén.):

I=((Ee—Ep)xKe/12)xKpr: (174,86-54,66 x 0.2543/12 ) x [.3x 1.01=3.36 Lt./m*mén

Kur, I - didziausia daugiabuéio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto igyvendinimo
imoka Lt./m*/mén.

Ee — faktinés $iluminés energijos sanaudos per metus pries daugiabuio namo atnaujinimo
(modernizavimo) projektg (174,86 kWh/m*/metus):

Ep — skai¢iuojamosios siluminés energijos sanaudos per metus igyvendinus daugiabuéio namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekta (54,66 kWh/mz/metus);

Ke-3ilumines energijos kainos tarifas, fiksuotas konkrecioje vietovéje atnaujinimo
(modemizavimo) projekto patvirtinimo dieng ( 0.2543 Lt./kWh).

Kp - Siluminés energijos sutaupymo, Siluminés energijos kainos pokycio jvertinimo paklaidos
koeficientas 1,3;

K- koeficientas, jvertinantis investicijy dalj, nesusijusia su energijg taupan¢iomis atnaujinimo
(modernizavimo) priemonémis:

K=(len+lkt)/len=(2415,2+35,1)/2415.2 = 1.01

11.4.2. D variantas.

DidZiausia ménesiné jmoka, tenkanti buto naudingo ploto arba kity patalpy bendrojo ploto
vienam kvadratiniam metrui 3,36 Lt./m*/mén (apskai¢iuota pagal formule, nustatyta Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2009 m. gruodzio 16 d. nutarimo Nr.1725 "Del Valstybés paramos
daugiabu¢iams namams atnaujinti ( modernizuoti) teikimo taisykliy patvirtinimo ir daugiabugio
namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui jgyvendinti skirto kaupiamojo jnaso ir (ar) kity
imoky didZiausios ménesinés imokos nustatymo™ (Zin., 2009, Nr.156-7024; 2011, Nr.15-651,
punkte 2.4).

DidZiausia daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo imoka
(iskaitant kredito graZinima ir paliikanas) igyvendinus daugiabuéio namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekta, tenkantj patalpy 1 m* naudingo ploto (Lt./m%/ meén.);

[=((Be-Ep)xKe/12)xKxKp=(174.86-54,66 x 0.2543/12 ) x 1.3x 1,01= 3,36 Lt./m2/men
K=(len+1kt)/len=(2535,17+35,1)/2535.17 = 1 0]

1.5 preliminarus kredito grazinimo terminas: 20 metuy.

R
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12. INVESTICLJUY EKONOMINIO NAUDINGUMO [VERTINIMAS

Projekto ekonominis naudingumas jvertinamas vadovaujantis Tvarkos apraso 25 punkte

nurodyta metodika.
Investicijy ekonominio jvertinimo rodikliaj

11 lentelé
i_Priemoniq paketas C

Eil. | Rodikliai Mato vnt. , Rodiklio Pastabos |
Nlr. ‘ . - | re:kjrsme : ]
2 3 ' | '
12.1. Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas ;
1211, pagal suvesting kaing |  metais l 28.7 | |
12.1.2, atemus valstybeés parama | metais | 16.6 i i
122 Energija taupanéiy priemoniy atsipirkimo laikas T
( 1981, pagal suming kaing | metais | 270 ; ;
&.2.2. atemus valstybés paramg | metais | 16,2 | j
[ Priemoniy paketas D ]
Eil. Rodikliai Mato vnt. Rodiklio Pastabos |
Nr. reik¥meé |
| 1] 2 3 4 5 |
121 | Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas o
| 12.1.1. | pagal suvesting kaina | metais 30.1 I i
2.1.2. | atémus valstybés paramg |  metajs 17,4 [ _i
12.2, I Energija taupanéiy priemoniy atsipirkimo laikas —j
12.2.1. pagal suming kaing metais f 28,3 | N
[ 1222, atémus valstybes parama metais | 17,0 | |

Faktiniy Silumos energijos sanaudy perskai¢iavimas norminiams metams

12 lentele
Kaunas ]
Norminés salygos (RSN 156-94 Faktinés salygos J Energijos
Statybiné klimatologija) ’ sanaudy
Dienolaipsniai 3 o perskai¢iavimo
Dienolaipsniai ;

koeficientas |
[ 4446 3334 | 1,333 |

Prie§ renovacija imamas triju paskutiniy $ildymo sezony vidutinis faktinis $ilumos energijos
suvartotas kiekis tenkantis vienam pastato Sildomo ploto kvadratiniam metrui 131,13 kWh/
m2/metus. Perskaiéiuotas norminiams metams sudaro 174,86 kWh/m2/metus,
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Konkretus $ilumos vartojimo pasidalinimas

Dhouciabucio namo Draugysics o 31 Koune,

sutaupymu pateiktas Zemiau esan¢iame paveiksle.

kWh/m2/metus

260,00
180,00
160,00
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80,00
60,00
40,00
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0,00

200,00
180,00
160,00
140,00
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100,00
80,00
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20,00
0,00

kWh/m2/metus

Kauro m.sav. omaniinimo wvesiiciiy projelias

_ Idiegus priemoniy paketa C

Prie§ modernizavimg

= Sildymas

©nvesticlly Smokéiimas

Po modernizavimo

Sutaunymas

Idiegus priemoniy paketa D

Prie§ modernizavima

 Sldymas

“nvesticljy 3mokélimas

Po modernizavimo

Sutaupymas

L%

tarp Sildymo, investicijy i8mokéjimo ir

/add wil
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13. Priedas Nr. 1. NORMINIAI DOKUMENTAI

EilNr. | Zymuo

' Pavadinimas

MODERNIZAVIMO PROGRAMOS IR METODINE LITERATURA

L.

LR Aplinkos ministerija
2009 11 10

Daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) plano rengimo tvarkos
apraSas

[§9]

LR Ukio ministerija,
2008 04 29 Nr. 4-184

I$samiojo energijos istekliy ir %alto vandens vartojimo audito atlikimo viesojo
naudojimo paskirties pastatuose metodika

3. LRV 2004 09 23 Daugiabuciy namy atnaujinimo (modemizavimo) programa.

4. LRV 2004 01 21 Lietuvos biisto strategija j

5. LRV 2009 12 16, Valstybés parama daugiabuéiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo
taisyklés

6. LRV 2006 05 11 Nacionaliné energijos vartojimo efektyvumo didinime 2006-2010 mety
programa

7. LR Ukio ministerija, Energijos efektyvumo veiksmy planas

2007 07 02 Nr. 4-270

LIETUVOS RESPUBLIKOS [STATYMAI

4

8. Zin.. 1992, Nr, 14-378; Lietuvos Respublikos valstybés paramos biistuj isigyti ar iSsinuomoti ir
2000, Nr. 56-1639; 2002, daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) istatymas
Nr. 116-5188; 2010, Nr.
125-6378
9 Zin., 2003, Nr. 73- Lietuvos Respublikos piniginés socialinés paramos nepasiturinéioms $eimoms
3352;2006, Nr. 130-4889 | ir vieniems gyvenantiems asmenims jstatymas:
10. Zin., 1995, Nr. 20-449; Lietuvos Respublikos daugiabugiy gyvenamuyjy namy ir kitos paskirties pastaty

2000, Nr. 56-1639; 2012,
Nr. 50-2440

savininky bendrijy jstatymas

2004 09 28 Nr. IX-2452

LR nekilnojamojo kultiros paveldo apsaugos istatymas

Zin., 1996, Nr. 32-788:
2000, Nr. 84-2533: 2001,
Nr. 101-3597

LR statybos jstatymas

STATYBOS ORGANIZACINIAI TVARKOMIEJI IR TECHNINIAI REGLAMENTA]

13. STR 1.01.001:2005 Kultiiros paveldo statinio tvarkomujy statybos darby reglamentai
14, STR 1.01.06:2013 Y patingi statiniai
15. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos risys
16. STR 1.01.08:2003 Statiniy klasifikavimas pagal naudojimo paskirtj 7
17. | STR 1.04.01:2005 Esamy statiniy tyrimai 4
18. STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas
19. STR 1.12.05: 2002 Privalomieji statiniy (gyvenamyju namy) naudojimo ir prieziiiros
reikalavimai
20. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé
21 STR 1.14.01:1999 Pastaty tiiriy ir ploty skai¢iavimo tvarka
22, STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai, Mechaninis atsparumas ir pastovumas
24 STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga <'
24 STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga —[
25. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga
26. STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukimo
27, STR 2.01.01(6):2008 Esminial statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir ilumos i8saugojimas
28. STR 2.01.03:2009 Statybiniy medziagy ir gaminiy 3iluminiy-techniniy dydZiy, deklaruojamos ir
projektinés vertés
29. STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iJorés aplinkos apsauga nuo triukimo
30. STR 2.01.09:2012 Pastaty energetinis naudingumas. Energetinio naudingumo sertifikavimas,
3l STR 2.01.10:2007 [Sorinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacines sistemos
32. STR 2.01.11:2012 ISorinés védinamos termoizoliacinés sistemos j

28
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Eil.NF, lZymuo

! Pavadinimas

33. [STR2.02.01:2004

iGyvenamieji pastatai

' Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms,

| 34 |STR2.03.01:2001
| 35, [STR2.0501:2013

IPastatL{ energinio naudingumo projektavimas

: STR 2.05.02:2008

’ Statiniy konstrukcijos. Stogai.

LStatiniq konstrukcijos. Grindys.

Langai ir iSorinés j¢jimo durys,

Sildymas. védinimas ir oro kondicionavimas

37 ISTR 2.05.13:2004
| 38 [STR 2.05.20:2006
| 3 STR 2.09.02:2005

STR 2.09.04:2008

Pastato 3ildymo sistemos galia. Silumas poreikis 3ildymui

Statiniy statybos resursy poreikio skai¢iavimo tvarka

| 41 STR 3.01.01:2002
| RESPUBLIKINES STATYBOS NORMOS (RSN)
|8

| Statybiné kiimatologija

| 42. [RSN 15694
| HIGIENOS NORMOS

| 43, |HN 42:2009

Gyvenamuyjy ir viesosios paskirties pastaty mikroklimatas

}

E
B

2006 m. gruodzio 29 d. Nr. DI

-637 | Statybiniy atlieky tvarkymo taisykles

'7STATYBOS TAISYKLES IR KITI DOKUMENTAI
44 Zin., 2000, Nr. 74-2262; 2012, Nr. | Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
| 57-2828
[ 45 JPAGD VR 2010-12-07. Nr. 1-1338 JGaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (taisyklés)
| 46. 'PAGD VR 2011-02-22. Nr. 1-64 —[?yvenamujq pastaty gaisrinés saugos taisyklas ﬂ
JJI l DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje
148, JEOIZ -01-02, Nr. 1-2 Ejuc sistemy pastatuose irengimo taisyklés ‘:z

L49.

| 50.  |UAB Sistela

Statiniy statybos skaiciuojamyjy kainy nustatymo rekomendacijos
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15. Priedas Nr. 3. INVESTICIJU PASKIRSTYM
KITU PATALPU SAVININKAMS

Pre

AS DAUGIABUCIO NAMO BUTY IR

liminarus lésy paskirstymas daugiabucio namo buty savininkams (nejskaitant valstybes paramos)

13.1 lentelé

Eriemonilg paketas C

| Buto nr. Patalpy . Bendra investicijy I3 jy:
naudingas ar suma, Lt Statybos darbams Projekto Statybos techninei Projekto
L bendrasi§ plotas parengimui prieziiirai [gyvendinimo
m administravimui
1 56,61 49.677 47.373 948
) 49,91 37.179 45148 836
I 74.52] 66.677 | 63.644] 1248
' 4 38.15] 34.054 32.501 639
# 5] 65,64 57.125 54.453 1100 1.100 ] 473
6] 49,80 12.779 40.752 834 834 359
7] 74.29 63.603 60.579 1244 244] 535
P 8] 19,77 12.756 40.731 834 834] 358
9] 65,66 57.140 54.467 1100 1.100] 473
| 10] 49,71 42.711 40.688 833] 833] 358
11] 74,12 63.476 60.459 1242 1.242] 534
F 12] 49,86 42.824 40.794 835 835 359]
13] 65,55 57.057 54.390 1098 1.098] 472
14] 49.76 12.749 10.723 834] 831
15] 74,13 66.385 63.368 1242 242
16| 49,87 42.831 40.801 835
17] 65,57 57.072 54.404 1098
| 18] 49,79 42.771 40.745 834
19] 74,05 70.643 67.629 1240
20| 49,86 47.142 45.112 835
21] 65,82 57.260 54.581 1103
22] 49,76 43.978 41.953 834]
23] 74,36 65.328 62.301 1246
24| 49,87 42.831 40.801 835
25| 65.69 61.020 58.347 1100]
26| 49,78 42.764 40.738 834 34]
27] 74,45 63.723 60.692 1247 :
28 | 49,86 42.824 40.794 835 +
| 29] 65.57 57.072 54.404 1098 1.098] 472
30] 49,77 42.756 40.731 834 834 358
): 31] 74,17 63.513 60.494 1242 1.242] 534
32| 49.88 44.861 42.831 836 836] 359
| 33 65.75 57.207 54.531 1101 | 1.101 473
34 49,74 42.734 40.709 833 833 358
| 35 74,06 66.519 63.505 1241 [.241 533
36| 49,89 46.041 44.010 836 836] 359
37| 65,43 58.640 55.977 1096 1.096 471
38 49.83 42.801 40.773 835 835 359
39 74.10 70.680 67.664 1241 [.241 533
|40 49.86 42.824 40.794 835 835 359
41 65,50 57.020 54.354 1097] 1.097 472
P 12 49,90 42.854 40.823 836] 836 359
43 74,17 63.513 60.494 1242] 1.242 534
44 49.86 42.824 40.794] 835 835 359
45 66,07 57.447 54.758 1107 [.107 476
46 49.86 42.824 40.794 835 835] 359
47 99,50] 86.578 82.528 1667 [.667, 716
48 96.48] 84.316 80.389 1616 1.616] 695
B | 2925,60 | 2.569.400 2.450.325] 49006 | 49.006 | 21.063




Ll

—

[Priemoniq paketas D
Buto nr. Patalpy i Bendra investicijy I3 ju:
naudingas ar suma, Lt Statybos darbams Projekto Statybos techninei Projekto
bendrasi§ plotas parengimui priezifrai igyvendinimo
m” administravimui
1 56.61 52.091] 49.694 995 995 | 408
2 19.91 19.307! 47.194 877 877, 359
| 3 74,52] 69.854 66.699 1309 13097 537
[ 4 38.15] 35.681 34.065 670 670 275
l 5 65,64 59.924 57.144 1153 Li53]
6 19,80] 44.902 42.794 875 8751
7 74,29 66.771] 63.625 1305 1.305
L 8 49,77 44.878 42,771 875 875/
9! 65,66 59.940 57.159 1154 1.154]
10 19,71 44.831 42.726 873 873
11 74,12 66.636 63.498 1302 1.302]
12| 49,86 44.950 42.839 876 876/ 359
13] 65,55 59.853 57.077 1152 1.152] 472
14] 19,76] 44.870 42.764 874 874] 358
15 74,13 69.546 66.407 1303 1. 5
L 16 49,87 44.958 42.846 876 3
| 17 65,57 59.868 57.092 1152 L. 4
18 49,79 44,894 42.786 875 3
F 19 74,05 73.800 70.665 1301 1.301] 533
| 20 19,86 49.268 47.157 876 876 359
21 65,82 60.066 57.279 1157 11571 474
22 49,76 46.100 43.993 874 874/ 358
23 74,36 68.499 65.350 1307] 1.307 535
24 49,87 44.958 42.846 876 876 359
25 65,69 63.821 61.040 1154 1.154 473
26 49,78 44.886 42.779 875 875 358
L 27 74,45 66.897 63.745 1308 1.308 536
28 49.86 44.950 42.839 876 876/ 359
29 65,57 59.868 57.092 1152 1.152] 472
30 49,77 44.878 42,771 875 875] 358
31 74,17 66.676 63.535 1303 534
32 49,88 46.988 44.876 876 359
F 33 65.75 60.011 57287 1155 473
34 49,74 44.855 42,749 874 358
35 74,06 69.677 66.542 1301] 533
36 49,89 48.168 46.056 877 877] 359
37 65,43 61.430 58.660 1150 1.150! 471
38 49.83 44.926 42.816 876 876 | 359]
39| 74,10 73.840 70.702 1302 1.302] 533
40 49,86 44,950 42.839 876 876] 359
41 65,50 59.813 57.040 1151 1151 472
42 49,90 44.981 42.868 877 877] 359
43 74,17 66.676 63.535 (303 1.303 534
44 49,86 44.950 42.839 876 876 359
45 66,07 60.264 57.467 L161 1.161 476
46 49,86 44.950 42.839 876 876] 359
47 99,50 90.820 86.607 1748 1.748 716
48 96,48 88.430 84.345 1695 1.695 695
[ 2925,60 2.694.148 2.570.274 51.405 51.405] 21.063
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16. Priedas Nr. 4. Investicijy apytikriam ivertinimui taikyti priemoniy jkainiai

Darbu kickiai apskai¢iuoti pagal natiirinius matavimus, pateikti 4 lentel¢je.
Numatonny investicijy preliminaris dydziai nustatyti pagal UAB “Sistela™ 2014 m. kovo mén.
Skai¢iuojamasias resursy rinkos kainas “Sustambinti statybos darby kainy apskaiciavimai™,

Pagrindiniai {kainiai naudojami investicinio projekto skai¢iavimuose pateikti

14 lenteléje.

Eil. Pei . . Mato vnt. Kaina, 1.t
Ny, | Friemongs pavadinimas (m?, m. vnt.) (su PVM)
] 2 3 !
[ |Fasady sieny (taip pat ir cokolio) §iltinimas, iskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty $alinimg
ir nuogrindos sutvarkyma;
I.1. | Tinkuojama fasado §iltinimo sistema, fasado apdaila ! m’ ‘ 240
Z. | Stogo Siltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo §laitinio stogo irengimas (iSskyrus patalpy
pastogéje jrengima):
2.1. |Sutapdinto stogo $iltinimas ir dangos keitimas ’ m? l 260
3. | Butu ir kity patalpy langy keitimas | maZesnio Silumos laidumo langus:
3.1 | Buty ir kity sildomuy patalpy langy keitimas m” 550
3.2. [Nesildomy patalpu langy keitimas m" 490
t. | Laiptiniy lauko dury ir tambiiro dury keitimas, iskaitant susijusius apdailos darbus, 1¢jimo laipty
remonty ir pritaikymag nejgaliyju poreikiams:
L1, | Lauko dury keitimas m? 1300
4.2. |Tambiro dury keitimas m* 700
5. |Balkonu ar lodZijy istiklinimas. {skaitant esamos balkony ar
lodzijuy konstrukeijos stiprinima ir (ar) naujos jstiklinimo m’ 440
konstrukeijos jrengima pagal vieninga projekta
Si kto jrenginiy keitimas ar pertvarkymas (saulés
6. S1lumos‘pun_to frenginiy mas ar pertvarkymas (sa kowapl. 119 950
kolektoriaus jrengimas)
7. |Sildymo sistemos pertvarkymas ir keitimas:
7.1. | Vienvamzdés reguliuojamos $ildymo sistemos irengimas, 2
. S o S i buty m 110
trengiant Silumos kiekio daliklius
7.1.1 tame skaiciuje radiatoriy butuose keitimas buty m%/vnt 30/390
8. | Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, keitimas ar jrengimas:
8.1. |Natiiralaus védinimo kanaly i$valymas, dezinfekavimas ir butui 3000
natliralaus védinimo pagyvinimas
9. |Karsto vandentiekio sistemos pertvarkymas ar atnaujinimas 2
.. buty m 14
(be stovy keitimo)
9.1 tame skaiiuje gyvatuky butuose keitimas Vnt. 278
10. |Salto vandentiekio ir nuoteky sistemos pertvarkymas ar butu m? 12
atnaujinimas (be stovy keitimo) 4
11. |Lifto keitimas 1 vnt. 110000
AL Lot
el a3




UZDAROJI AKCINE BENDROQVE
Im. k. 134291656, PVM m.k. LT342916515, Zamenhofo 5, 44287 Kaunas, tel. 320 350, tel./ faks. 422004

PASTATO VIZUALINES APZITROS AKTAS
2014-04-17, Nr. VA/14-04-17/2

Objektas: Daugiabutis namas
Adresas:  Draugystés g. 3A., Kauno m. sav.

Eil. Nr. Apzifiros ‘ Bendras Detalus biikles aprasymas
objektas [vertinimas* (defektai, deformacijos nusidey €jimo lygis ir pan.)
1. 2. 3. 4,
4.1. | Sienos 2 I30rés pastato sienos — geltony apdailos plyty miras. Dél krituliy poveikio
(fasadinés) paZeistos virdutiniy auksty miras. Pazeidimy laipsnis pagal fasado plotg

vidutinis. Fasady skardinimy boiklé patenkinama. Sienos neapsiltintos, U=1,15
W/m? K. Sieny 3iluminé varza neatitinka Siuolaikiniy normy reikalavimuy.
Reikalingas viso fasado remontas ir apSiltinimas,

4.2. | Pamataj, 3 Pastato pamatai juostiniai. Dalis priegrindos jrengtos i3 betoniniy plyteliy,
cokolis ir kurios yra susikraipiusios, suskilusios. Pamaty ir cokolio sieny konstrukcijy
priegrindos biklé patenkinama. Cokolis ir pamatai nesiltinti, todel turi poveikj pirmo a.

grindy dideliam $ilumos laidumui.
Reikalingas cokolio ir pamato remontas ir apiiltinimas.

4.3. | Stogas 2 Stogas sutapdintas, nesiltintas, vidinis lietaus nuvedimas. Labai bloga
hidroizoliacinio sluoksnio ant stogo ir stogelio biklé. Blogai suformuoti
nuolydziai, ant dangos laikosi vanduo. Suradije skardinima, priedgaisrinés
kopécios. Netinkamai uZdengti védinimo kanalai, aptrupéjes Jjumiiras, Stogo
baklé bloga. Iki 1992 m. pastatyty gyvenamosios paskirties pastaty stogy -
U=0,85 W/m* K. Stogo silumos laidumo koeficientas neatitinka Siuolaikiniy
normy reikalavimy.

Reikalingas stogo remontas ir apSiltinimas.

4.4. | Langai ir Dalis langy ir balkony dury butuose yra pakeisti plastikiniais ir mediniais
balkono durys langais ir balkony durimis Like seni mediniai langai ir balkonings durys
butuose 4 butuose ir bendrose patalpose fizigkai susidévéje, nesandariis. Pakeisty langy

buklé gera. U=1,7 W/m? K. Nepakeisty langy ir balkoniniy dury %ilumos
laidumo koeficientas neatitinka Siuolaikiniy normy reikalavimy.
Laikanti konstrukcija — gelzbetonis, apdaila — daZymas. Atitvaros konstrukcija

[F5]

4.5. | Balkony ar

lodzijy — gelzbetonis, apdaila— daZymas, dalis balkony jstiklinti. Balkony laikanéiy

laikangios gelZbetoniy konstrukeijy baklé gera. Pavojingy konstruke jjos jlinkiy

konstrukci-jos nepastebéta. Evakuacinés neuzdiminamos laiptinés balkonas daug kur
uZtvertas,

Reikalingas balkony remontas, vienodas istiklinimas, evakuacinés
neuzdiiminamos laiptinés balkono atnaujinimas.
4.6 | Rasio 3 GelZbetoniné perdanga virs risio neapiiltinta, pavojingy itrukimy ir {linkimy
perdanga nepastebéta. Iki 1992 m. pastatytu gyvenamosios paskirties pastaty atitvaros,
kurios yra ant perdangos virs nesildomy riisiy - U=0,71 W/m2K. Silumos
laidumo koeficientas neatitinka Siuolaikiniy normy reikalavimy.
Reikalingas pirmo auksto grindy remontas ir ap3iltinimas arba cokolio sieny

apSiltinimas.
4.7. | Langai ir 2 Laiptines, koridoriy langai seni mediniai, i8skyrus pakeistus 4 langus
lauko durys plastikiniais. Risyje visi langai - seni mediniai, fizitkaj susidévéje,
laiptinése ir nesandaras, dalis uzmiiryta. Evakuacinio i$¢jimo i3 laiptings ir riisio durys
kitose bendro naujos metalinés. Pagrindinio i€jimo durys sumontuotos naujos netinkamoje
naudojimo vietoje — neatitinka prie$gaisriniy reikalavimy. Tambiiro durys, evakuacinés
patalpose laiptinés praéjimqviéorés ir tambiiry durys — senos, nesandarios, dalis tambiry

dury i$montuota. Siuksliy konteinerio laikymo patalpos durys - medinés,
senos nesandarios, neapsiltintos. I8¢jimo ant stogo, stogo ventkameros, lifty
masiny patalpos, lifty holy durys — senos, nesandarios, neatitinka
priedgaisriniy reikalavimy. Pagrindinio i¢jimo, 3iuksliy konteinerio laikymo
patalpos laipty g/b pakopos apire, nelygios, atraminés g/b sienutés pavirgius
aptrupéjes. Seny dury ir langy biklé bloga. U=2,56 W/m* K_

Reikalingas koridoriy seny langu, riisio langy keitimas, lauko, tambiry ir lifto

UAB "CEDRA", ats. s. LT817300010075781982, AB Swedbankas, Elektroninis pastas: sic@cedra.lt



Im. k. 134291656, PVM m.k. LT342916515, Zamenhofo 5, 44287 Kaunas, tel.

UZDAROJI AKCINE BENDROVE

320 350, tel./ faks. 422004

Eil. Nr. ApZitros Bendras Detalus bukles apraiyvmas —‘
objektas pvertinimas* (defektai, deformacijos nusidevejimo Iy £15 I pan.)
holo dury keitimas, iSorés laipty, jy aikiteliy remontas. Reikalingas
pandusas nejgaliesiems patekti j I auksta.

4.8 Silumos 4 Siluma pastatui tiekiama centralizuotai i§ Kauno miesto Silumos tinkly.

mazgas Pastato 8ildymo sistema prie centralizuoty 8ilumos teikimo tinkly pajungta
pagal nepriklausoma jungimo schema su Sildymo sistemos ploksteliniu
Silumokaitiu, Sildymo sistemos cirkuliaciniu siurbliu bei automatizuotu
Silumos kiekio reguliavimu, priklausomai nuo iforés oro temperatiiros.
Silumos mazgas —renovuotas prie§ 12 mety. Karstas vanduo ruotiamas
pastato $ilumos punkte ploksteliniame Silumokaityje, su automatiniu karsto
vandens temperatiiros reguliavimu, Silumokaitis pakeistas pries 2 metus.
Silumos mazgo jranga bikle gera.

4.9. | Sildymo 2 Sildymo sistema vienvamzdé apatinio paskirstymo. Magistraliniai §ildymo
inZinerinés sistemos vamzdynai pakloti riisio palubéje, sena izoliacija su asbestu. Prie
sistemos Sildymo prietaisy sumontuoti trieigiai ¢iaupai, kurie yra paseng, uzkalkéje ir

reguliavimui netinkami. Vamzdynai stovuose ir pajungimo atvamzdziai
nekeisti nuo eksploatacijos pradzios. Sildymo prietaisai butuose ir laiptingje
seni ketiniai, plieniniai, uZsinege. Stovy uzdaromoji armatiira pakeista, stovai
be balansavimo armatiros. Laiptiné nesildoma, i¥montuoti prietaisai, §3la
butai, kurie yra 3alia laiptines. §ildymo sistemos buklé bloga, nevienodai
Sildomos patalpos.

Reikalingas Sildymo sistemos remontas.

4.10. | Védinimo 2 Védinimo sistema natiirali, vertikaliais kanalais, per virtuviy ir sanmazgy
inZinerinés groteles. Veikia patenkinamai, neregulivojamos grotelés, kanalai nevalyti. Dél
sistemos padidéjusio sandarumo, keitiant butuose langus, védimas butuose pablogéjes.

Reikalingas védinimo kanaly remontas, orlaidés languose.

4.11. | Karsto 3 KarStas vanduo ruo§iamas pastato $ilumos punkte. Cirkuliaciné
_"af{de“_s . sistema. Kar§to vandens sistemos stovaj ir magistraliniai
;?;?;2265 vamzdynai seni. Sistema nesubalansuota. Stovy uZdaromoji

armatiira susidévéjusi. Vamzdyny izoliacija asbesting,
nepakankamas jos storis.
Reikalingas kar$to vandens vandentiekio tinkly remontas,

4.12. | Salto vandens 3 Salto vandentiekio sistemos stovai ir magistralés senos. Sistema
inZinerinés nesubalansuota. Stovy uzdaromoji armatiira susidévéjusi. Vamzdyny izoliacija
sistemos asbestiné, nepakankamas jos storis arba Jjos néra visai.

Reikalingas 3alto vandens vandentiekio tinkly remontas.

4.13. | Nuoteky 2 Buitiniy nuoteky vamzdynai ketiniai, nekeisti, yra nesandariy stovy ,
$alinimo suradijusiy vamzdyny, vamzdyny biiklé patenkinama.
inZinerinés Lietaus nuoteky vamzdynai ketiniai, nesandarts, apridije, vamzdyny biklé
sistemos patenkinama.

Reikalingas buities ir lietaus nuoteky tinkly remontas

4.14. | Bendrojo 3 Elektros instaliacija laiptinése sena, nekeista, biiklé patenkinama, laidai seni,
naudojimo aliuminio. Pagrindiniame skyde pakeisti automatai. Reikalingas bendro
elektros naudojimo elektros tinkly remontas.
instaliacija ir
irengimai

| 4.15. | Liftai 2 Liftai seni, susidévéje. Reikia keisti naujais

* — [vertinimo skalé: 4 — geras; 3 —
(butina remontuoti nedelsiant, egzis

Investicijy plano rengimo vadové

patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus butina remontuoti); 1 — labai blogas
tuoja pavojus moniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dél papildomy pastato

paZeidimy).

Lolita Jakstiené

>

Investicijy plano rengimo vadovés asistenté

(pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Milda Sviatikaite

e

(pareigos, vardas, pavarde, paraias)
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