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UAB ,, Cedra” Daugiabucio namo T. Masiulio g.13, Kaune atnaujinimo investicijy projektas

I. AISKINAMASIS RASTAS

Daugiabucio namo, esanéio T. Masiulio g.13, Kaune., modernizavimo investicijy planas
rengiamas pagal 2014 m. rugsé¢jo mén. 1 d. sutarti CPOS58851 ir korektiira 2016 m. lapkri¢io mén
11 d. C16-0549. Prie investicijy plano pridedamas statinio apziros aktas 2015-03-10, Nr. VA/15-
0310/1, pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0238-0089, pastato energinio
naudingumo klasé — D. Pastatui netaikomas nei vienas i§ tipiniy techniniy projekty patalpinty
BETA tinklalapyje (www.atnaujinkbusta.lt).

Projektas atitinka Kauno miesto bendraji plana patvirtinta savivaldybés tarybos 2003 m.
geguzés meén. 29 d. sprendimu Nr.T-242.

Visi investicinio plano pasitilymai yra pateikiami kaip prie$projektiniai sprendimai
projektavimo darbams.

Gyvenamas namas yra 3auksty, 27 buty pastatas su sléptuve risyje, pastatytas 1959 metais,
pagal tuo metu galiojusias statybos normas.

Daugiabu¢iam gyvenamam namui §iluma tiekiama i$ centralizuoty Silumos tiekimo tinkly.
Namo $ildymo sistema prie centralizuoty Silumos teikimo tinkly pajungta pagal priklausoma
jungimo schema.

Daugiabutis namo gyventojai pagal 2015 04 23 dienos protokola renkasi renovacijos
priemoniy paketg B.

Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano rengéjai :

Pareigos V. pavardé Tel. Nr. Atestato Nr. Isduotas Galioja iki
Inzinieré Lolita Jakstiené 837320350 0238 20130515 neribotai
Konsultantas Rymantas Zimkus 837 320350

II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAT IR RODIKLIAI

1. Daugiabudio gyvenamojo namo (toliau namas) tipo apibiidinimas

Namo tipas (pagal sieny medzZiagas) Plyty miiro
1.2 Auksty skaicius 3
1.3 Statybos metai, tipinio namo projekto, 1959

pagal kurj pastatytas namas, serijos
Nr. (jeigu yra)

1.4 Pastato energinio naudingumo klasé D, sertifikato Nr.KG—0238-0089, isdavimo data 2015-
03-27

1.5 Priskirto zemés sklypo plotas, m nesuformuotas

1.6 Atkuriamoji namo verté, tiikst. Eur. 0,266

(VI Registry centro duomenimis)

2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

Vadovaujantis V] Registry centro nekilnojamojo turto registro centrinio duomenuy banko iSrasu
2015-02-24, V] Registry centro 2015-02-27 iSduotu buty (patalpy) saraSu pastate, pastaty
energinio naudingumo sertifikaty duomenimis Nr. KG-0238-0089 ir namo inventorizacinés bylos
1961-08-30 planais pateikiami pagrindiniai daugiabu¢io gyvenamojo namo rodikliai.

1 lentele¢
Eilés Pavadinimas Mato vnt. | Kiekis, Pastabos
Nr. vnt.
It 2. 3. 4. 5.

1L Bendrieji rodikliai
2.1.1. |Buty skaiius vnt. 27
2.1.2. | Buty naudingasis plotas m” 1486,21
2.1.3. |Namo negyvenamyjy patalpy skaiCius* vnt. 1
2.1.4. |Namo negyvenamosios paskirties patalpy m° 93,74




UAB ,,Cedra™ Daugiabucio namo T. Masiulio g.13, Kaune atnaujinimo investicijy projektas
Eilés Pavadinimas Mato vnt. | Kiekis, Pastabos
Nr. vnt.
bendrasis (naudingasis) plotas
2.1.5 |Namo naudingasis plotas (3.1.2+3.1.4) m’ 1579,95
e Sienos (panelinés)
2.2.1. |iSoriniy sieny plotas (atémus langy ir kity angy m’ Tame tarpe angokrai¢iai 84,38 m’
s alond . 2 Skaiciuojant sieny $iltinimo kaing
plosy) feleitant angokraliiug 1558,74 |angokraciu plotas nejvertinamas,
nes sieny Siltinimo i kainyje yra
jvertinta angokrai¢iy ap$iltinimas
2.2.2. |iSoriniy sieny $ilumos perdavimo koeficientas W/m’K 1,27
2.2.4, |cokolio plotas m’ 190,10 |Nesiltintas
2.2.5. |cokolio silumos perdavimo koeficientas W/m'K 2,8
2938 Stogas (sutapdintas)
2.3.1. |stogo dangos plotas m’ 940,20 | Pastoges grindy plotas 659,0 m’
e )
2.3.2. |Stogo ar perdangps pastogéje Silumos W/m'K 0.85 |Nesiltintas
perdavimo koeficientas
24. buty ir kity patalpy langai ir balkony durys
24.1 langy skaidius, is juy: vnt. 112
2.4.1.1 |langy, pakeisty | mazesnio Silumos pralaidumo Plastikiniai
rgre vnt. 108
langus, skaicius
2.4.2. |langy plotas, i§ ju: m’ 223,05
TR S —" Blastikinial
2.4.2.1. Lang.u; pakeisty | mazesnio Silumos i 213,02 astikinial
pralaidumo langus, plotas
2.4.3  |balkony (lodzijy) dury skaicius, i$ ju: vnt. 20
2.4.3.1 |balkony (lodZiju) dury, pakeisty { mazesnio vk 20 Plastikinés balkony durys
Silumos pralaidumo duris,skai¢ius '
2.4.4 | balkony (lodZiju) dury plotas, i§ ju: m’ 38,10
2.4.4.1 | balkony (lodZziju) dury, pakeisty | mazesnio 2 Plastikinés balkony durys
v . ; m 38,10
S$ilumos pralaidumo duris, plotas
235¢ Bendro naudojimo patalpy (laiptiniy, rasiy, Silumos punkty ir kity) langai ir lauko durys
g s Laiptinés langai 9 vnt.;
2.5.1 langy skaicius, 18 ju vnt. 15 Rﬁsl:;ollangaigG "y
2.5.1.1 |langu, pakeisty | mazesnio Silumos laidumo
vnt. 9
langus, skaicius
252 iy 2 Laiptinés langai 23,98 m’;
langy plotas, i3 ju: m 27,58 | Rusio langail 3,60 m?
T . Neta
2.5.2.1 |langy, pakeisty  maZesnio $ilumos laidumo m? 2398
langus, plotas
2.5.3. |lauko dury skai¢ius i 1
2.5.4. Laiptinés durys 12,91 m*
lauko dury plotas m’ 28,88 | Tambiro durys 9,58 m*
Rusio durys 6,39 m”
2107 Riisys
2.6.1. |Risio perdangos plotas m” 472,90
2.6.2. |Rasio perdangos Silumos perdavimo W/m’K 071 Neiltinta
3

koeficientas

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabuciame name esancios kitos paskirties
(prekybos, paslaugy ir pan.) patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras
nekilnojamasis daiktas.
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Namo konstrukeijy ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés biuiklés jvertinimas

Namo konstrukeijy, bendrojo naudojimo patalpy ir inzineriniy sistemu fiziné-techniné bukle

jvertinta, vadovaujantis vizualiniy namo apzitry rezultatais ir fotofiksacine medziaga
(zitr. pridedama vizualinés apzitros akta Nr. 2015-03-10, Nr. VA/15-03-10/1).

2 lentelé
Eil. Nr.| Vertinimo | Bendras [3samus bikles aprasymas [vertinimo pagrindai
objektas | jvertinim (defektai, deformacijos nusidévéjimo lygis ir pan.) (kasmetiniy ir neeiliniy
-as® apziliry, statybos
tyrinéjimy ir vizualines
apziros akty datos,
registracijos numeriai,
vykdytojai)
1. 2. 3. 4, 5

3.1. | iSorinés 3 Laikan¢ios pastato konstrukcijos —silikatinés plyty UAB ,,Cedra®“ 2015 03

sienos miiro sienos. Drégmés paveikti paviriai ties stogeliy | 10 — pastato apZitiros
apskardinimais, karnizais bei balkony aktas duomeny
konstrukcijomis. Fasady skardinimy ir lietvamzdziy | surinkimas energiniam
bikleé patenkinama. Sienos neapSiltintos, U=1,27 auditui, energinio
W/m” K. Sieny $iluminé varza neatitinka $iuolaikiniy | naudingumo
normy reikalavimy. sertifikavimas
Reikalingas viso fasado remontas ir apSiltinimas.

3.2. | pamatai 3 Pastato pamatai juostiniai. Apie kiemo puséje pastata | UAB ,,Cedra® 2015 03
jrengta betoniné nuogrinda, nuogrindos pavirsius 10 — pastato apziliros
nelygus,istrupéjes, daug kur nuolydis | pastata. aktas duomeny
Pastato gatvés puséje nuogrindos neéra. surinkimas energiniam
Pamaty ir cokolio sieny konstrukeijy biikle auditui, energinio
patenkinama. Cokolis ir pamatai nesiltinti, tai turi naudingumo
jitakos dideliam pirmo a. grindy $ilumos laidumui. sertifikavimas
Cokolio apdailinis tinkas paveiktas dregmes,
vietomis nutrupéjes. Reikalingas cokolio ir pamato
remontas ir ap$iltinimas.

3.3. | Stogas 3 Stogas $laitinis, dengtas asbestcementiniais UAB ,,Cedra®“ 2015 03
banguotais lakstais, papildomai nesiltintas, lietaus 10 — pastato apziiiros
nuvedimas i$orinis. Danga susidévéjusi, aktas duomeny
apsamanojusi, nesandari, apskardinimai susidévéjg. surinkimas energiniam
Lietloviai ir lietvamzdziai seni. auditui, energinio
Patekimas | pastoge i$ laiptinés per liukus. Pastoges naudingumo
grindys jrengtos ant g/b perdangos dalinai apSiltintos | sertifikavimas
apie 30 cm. §lako sluoksniu. Liukai susidéveje,
neapsiltinti. Medinés stogo konstrukcijos bukle
patenkinama, matomi drégmés poveikio pédsakai.

Pastogés grindy U=0,85 W/m?” K. Pastogés grindy
$ilumos laidumo koeficientas neatitinka $iuolaikiniy
normy reikalavimy. Reikalingas dangos keitimas ir
pastogés grindy ap$iltinimas.

3.4. | butyir 4 Dauguma buty langy ir balkony durys yra pakeisti UAB ,.Cedra® 2015 03
kity plastikiniais langais ir balkony durimis su stiklo 10 — pastato apzitiros
patalpy paketais. Like seni mediniai langai ir balkoninés aktas duomeny
langai ir durys butuose fiziskai susidévéje, nesandards. surinkimas energiniam
balkony Plastikiniy langy biikle gera, U=1,7 Wim® K. auditui, energinio
durys Nepakeisty langy ir balkoniniy dury Silumos laidumo | naudingumo

koeficientas neatitinka Siuolaikiniy normy sertifikavimas
reikalavimy.

3.5. | Balkony 3 Laikanti konstrukcija — gelzbetonis, apdaila — UAB ,,Cedra®“ 2015 03

ar lodZzijy
laikancios
konstruke
-1jos

dazymas. Dauguma buty balkony nejstiklinti.
Balkoniniy laikanéiy konstrukcijy bukle
patenkinama, aptrupéje plokstés, kai kur matosi
atvira armatiira. Pavojingy konstrukcijos jlinkiy

10 — pastato apziiiros
aktas duomeny
surinkimas energiniam
auditui, energinio

i 3
£
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Eil. Nr.| Vertinimo | Bendras I3samus bitklés apraSymas [vertinimo pagrindai
objektas | jvertinim (defektai, deformacijos nusidévéjimo lygis ir pan.) (kasmetiniy ir neeiliniy
-as* apziliry, statvbos
tyringjimy ir vizualines
apzitiros akty datos,
registracijos numeriai,
vykdytojai)
nepastebéta. Balkony atitvaros — metaliniai turéklai, naudingumo
buklé patenkinama. sertifikavimas
Reikalingas apdailos remontas.

3.6 | Rusio 3 Gelzbetoniné perdanga vir$ rasio neapSiltinta, UAB ,,Cedra® 2015 03

perdanga pavojingy itrikimy ir {linkimy nepastebeta. Pirmo 10 — pastato apZziiiros
aukito grindys vir§ rusio mazai apsiltintos. 1ki 1992 aktas duomeny
m. pastatyty gyvenamosios paskirties pastaty surinkimas energiniam
atitvaros, kurios yra ant perdangos virs nesildomy auditui, energinio
riisiy U=0,71 W/m’K. Silumos laidumo koeficientai | naudingumo
neatitinka $ivolaikiniy normy reikalavimy. sertifikavimas
Reikalingas pirmo auksto grindy remontas ir
apsiltinimas.

3.7. | bendrojo 2 Laiptinése visi langai nauji plastikiniai. Riisio langai | UAB ,,Cedra® 2015 03
naudoji- seni mediniai, buklé bloga. 10 — pastato apzitros
mo Dvejos laiptinés lauko durys metalinés, kitos dvi — aktas duomeny
patalpy senos medinés, nesandarios, susidévéjusios. Rusio ir | surinkimas energiniam
langai ir tambirinés durys medinés, susidévejusios, auditui, energinio
lauko nesandarios. I§lipimo ant stogo liukai mediniai, seni, | naudingumo
durys nesandariis, neap§iltinti. Dury buklé bloga. U=2,5-2,6 | sertifikavimas

W/m’ K.
Reikalingas rusio langy keitimas. Lauko, tamburiniy,
risio dury ir i§lipimo ant stogo liuky keitimas.

3.8 | sildymo 4 Silumos mazgas- Siluma pastatui tickiama UARB ,,Cedra® 2015 03
sistema centralizuotai i§ §ilumos tinkly. Pastato $ildymo 10 — pastato apzitros

sistema prie centralizuoty $ilumos tiekimo tinkly aktas duomeny
pajungta pagal nepriklausoma jungimo schema. surinkimas energiniam
Silumos reguliavimas automatinis. Silumos mazgo auditui, energinio
jrangos buklé gera. naudingumo
sertifikavimas

3 Sildymo sistema vienvamzdé virsutinio paskirstymo. | UAB ,,Cedra® 2015 03
magistraliniai §ildymo sistemos vamzdynai pastogéje | 10 — pastato apziaros
seni, nepakankamas vamzdZiy izoliacijos storis. aktas duomeny
Riisio magistralés senos, mazai izoliuotos, izoliacija - | surinkimas energiniam
asbestas. Prie Sildymo prietaisy sumontuoti trieigiai auditui, energinio
¢iaupai, kurie yra pasen¢, uzkalkeje ir reguliavimui naudingumo
netinkami. Vamzdynai stovuose ir pajungimo sertifikavimas
atvamzdziai nekeisti nuo eksploatacijos pradzios.
Sildymo prietaisy butuose ir laiptinéje seni ketiniai.
Stovai be balansavimo armatiiros. Sildymo sistemos
biklé patenkinama.
Riisyje yra neSildomos sléptuvés patalpos.
Reikalingas sildymo sistemos remontas.

3.9 | karsto 3 Karstas vanduo ruo$iamas pastato Silumos punkte UARB ,,Cedra® 2015 03
vandens ploksteliniame $ilumokaityje, reguliavimas 10 — pastato apzitiros
sistema automatinis. Karsto vandens sistemos magistraliniai aktas duomeny

vamzdynai riisyje nauji, naujai jrengta magistralin¢ surinkimas energiniam
cirkuliaciné linija. Magistraliniai vamzdynai izoliuoti | auditui, energinio
nauja izoliacija. Stovai seni, dalinai remontuoti. naudingumo

Sistema nesubalansuota. Stovy uzdaromoji armatira | sertifikavimas

keista. Gyvatukai prijungti prie Sildymo sistemos.

Reikalingas kar$to vandens vandentiekio tinkly

remontas.

%-Z«lw 6




UAB ,, Cedra” Daugiabuéio namo T. Masiulio g. 13, Kaune atnaujinimo investicijy projekias
Eil. Nr.| Vertinimo | Bendras [$samus biklés apraSymas Ivertinimo pagrindai
objektas | jvertinim (defektai, deformacijos nusidévejimo lygis ir pan.) (kasmetiniy ir neeiliniy
-as* apZiary, statybos
tyrinejimy ir vizualines
apziuros akty datos.
registracijos numeriai,
vykdytojai)
3.10. | vandentie 3 Salto vandentiekio sistemos stovai ir magistralés UAB ,,Cedra* 2015 03
kis senos, dalinai keistos. Sistema nesubalansuota. Stovy | 10 — pastato apZitiros
uzdaromoji armatira susidévéjusi, dalinai keista. aktas duomeny
Vamzdyny izoliacija asbestiné, nepakankamas jos surinkimas energiniam
storis. Salto vandens apskaitos mazgas atnaujintas. auditui, energinio
Reikalingas $alto vandens vandentiekio tinkly naudingumo
remontas. sertifikavimas
3.11 | Nuoteky 3 Buitiniy nuoteky vamzdynai ketiniai, keisti tik UAB ,.Cedra“ 2015 03
alinimo fragmentiskai, nekeisty vamzdyny bukle bloga. Ant 10 — pastato apZitros
sistema jvady riisyje reikalinga sumontuoti atbulinius aktas duomeny
voztuvus, nes daznai riisys yra uzliejamas surinkimas energiniam
fekalijomis. auditui, energinio
Reikalingas buities nuoteky tinkly remontas. naudingumo
sertifikavimas
3.12. | Védinimo 3 Vedinimo sistema natiirali, vertikaliais kanalais, per UAB ,,Cedra® 2015 03
sistema virtuviy ir sanmazgy marinius vertikalius kanalus. 10 — pastato apziliros
Veikia patenkinamai, nereguliuojamos groteles, aktas duomeny
kanalai nevalyti. surinkimas energiniam
Reikalingas védinimo kanaly remontas. auditui, energinio
naudingumo
sertifikavimas
3.13 | bendrieji 3 Elektros instaliacija bendro naudojimo patalpose UAB ,.Cedra™ 2015 03
elektros ir sena, nekeista, buklé patenkinama, laidai susidévéje. | 10 — pastato apzitros
apsvieti- [vadinis atnaujintas. aktas duomeny
mo Reikalingas bendro naudojimo elektros tinkly surinkimas energiniam
jrenginiai remontas. auditui, energinio
naudingumo
sertifikavimas
3.14 | Liftas (jei - Lifto néra
yra)
* _ Jvertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas: 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti); 1 — labai blogas
(biitina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dél papildomy pastato
pazeidimuy).

%Zﬂf 3 7
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4. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas (sertifikavimas)

Esamas Siluminés energijos suvartojimas per 2011-2014 mety Sildymo sezonus

3 lentelé
Eilés Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
Nr.
] 2 3 4 5
4.1.1. | Skai¢iuojamosios namo $iluminés energijos kWh/metus 136183
sanaudos patalpy $ildymui pagal energinio 2
naudingumo sertifikato duomenis W Vst 226,98
4.1.2. | Namo energinio naudingumo klasé klase D
4.1.3. | Faktinés $iluminés energijos sanaudos namo kWh/metus 136183
patalpy Sildymui pagal ankstesniyjy 3-jy mety 5
iki projekto rengimo mety vidurkj kWh/m"/metus 85,28
414 5.1.3 punkte nurodyty Sildymo sezony vidutinis dienolaipsnis
: e i 3189,07
dienolaipsniy skaicius
4.1.5. | Siluminés energijos sanaudos patalpy Sildymui | kWh/dienolaipsniui 4270
vienam dienolaipsniui ’

4.2 Pagrindinés Silumos nuostoliy priezastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo
sertifikato duomenis:
- patiriami dideli $ilumos nuostoliai per nesiltintas pastato sienas, cokolj ir stoga, neapSiltintg
riisio perdanga (neapSiltintas pirmo auksto grindis). Taip pat tinkamas Sildymo sistemos stovy
balansavimas ir §ildymo sistemos magistraliniy vamzdyny Siluminés izoliacijos pakeitimas,
termostatiniy ventiliy prie radiatoriy jrengimas leisty sutaupyti iki 12% energijos sanaudy
Sildymui.
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5.

Daugiabucio namo T. Masiulio g.13, Kaune atnaujinimo investicijy projektas

Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo ) priemonés

Ivertinus pastato energinio naudingumo sertifikato Nr. KG-0238-0089, namo fizines buklés
apziiiry duomenis, numatomos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés, kurios turi uZtikrinti
aukstesne, palyginti su esama, ir ne mazesng, kaip C pastato, energinio naudingumo klasg ir sumazinti
skai¢iuojamasias §iluminés energijos sagnaudas ne maziau kaip 40 procenty.

Numatomos jgyvendinti daugiabuéio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones

4 lentele
Priemoniy paketas A
Numatomi priemoniy techniniai—energiniai rodikliai
fi}f“"ﬁms Darby kiekis
Bl Bl Priemonés pavadinimas Trurppas priemlonés aprasy S nur'OQan.t p;gl;\?i?fm (l:];z}lllr?;r?oas
konstrukciniy sprendimy principus, techninés jrangos Koeficient ——
Sy ; oeficientas, proj
charakteristikas ir pan. U (W/m?K) rengimo metu)
* (m’, m, vnt.)
1 2 3 4 5
I. Energijos efektyvumg didinancios priemonés
5.1.1. | Sildymo ir (ar) kar§to vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas:
5.1.1.1 | balansiniy ventiliy Sildymo sistemos stovuose jrengiami Balansiniai
ant stovy jrengimas automatiniai balansavimo - reguliavimo ventiliai ventiliai:
ir atjungimo ventiliai su drenazo funkcija. Ant 28 vnt.
balansiniy ventiliy sumontuojamos terminés
pavaros. Salia balansiniy ventiliy sumontuojami
pavirSiniai temperattiros davikliai. Silumos
punkte sumontuojamas valdiklis, kuris sujungtas
su terminémis pavaromis ir pavirsiniais
temperatiros davikliais ir reguliuoja griztanciy
stovy vandens temperatiira priklausomai nuo
§ilumos punkto paduodamos temperatiiros.
Kei¢iama kita stovy ir magistraliy atjungiamoyji
ir vandens i§leidimo armatura.
5.1.1.2 | vamzdyny Siluminés | Sitloma keisti $ildymo sistemos vamzdyny Izoliacija:
izoliacijos gerinimas | izoliacijg rusyje nauja. Izoliuojami magistraliniai 320 m
Sildymo sistemos vamzdziai ir stovy fragmentai
esantys rusyje.
5.1.1.3 | Sildymo prietaisy ir Sitloma vietoj vienvamzdes Sildymo sistemos Vamzdynai
vamzdyny keitimas jrengti naujg dvivamzdg Sildymo sistema. 670 m
Keigiami visi $ildymo sistemos vamzdynai: Radiatoriai:
magistraliniai riisyje ir stovai butuose. Butuose 93vnt.:
esami radiatoriai kei¢iami | naujus Kei¢iamy
radiatoriy tipas, galingumas, dvivamzdés
Sildymo sistemos jrengimui reikalingy
vamzdyny diametras, naujy Silumos punkto
jrenginiy parinkimas, atsizvelgiant |
pasikeitusius §ilumos poreikius, numatomas
rengiant techninj darbo projekta.
5.1.1.4 | termostatiniy ventiliy | Siloma prie radiatoriy sumontuoti - Termostatiniai

irengimas butuose ir

kitose patalpose

termostatinius ventilius su iSankstiniu nustatymu
ir termostatinius elementus, kuriy gamyklinis
nustatymas yra nuo 16 °C temperatiiros.
Nurodyti iSankstiniy termostatiniy ventiliy
sureguliavima pagal gamintojo rekomendacijas.
Tikslesnei §ilumos apskaitai jvertinti prie
radiatoriy montuojami $ilumos mokesciy
dalikliai-indikatoriai bei jrengiama reikalinga
jranga duomeny nuskaitymui nuotoliniu budu.

ventiliai

93 vnt.

Silumos kiekio
dalikliai

90vnt.
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Daugiabucio namo T. Masiulio g.13, Kaune atnaujinimo investicijy projektas

Priemoniy paketas A

Numatomi priemoniy techniniai—energiniai rodikliai
Atitvaros Darby kiekis
Eil. e Priemonés pavadinimas Trumpas priem.onés P ra-§ymas, nur.m:?an‘t pzrlf]dua]:iorflo (1?(:(2}1'51?;:1?0&5
konstrukeiniy sprendimy principus, techninés jrangos ; o
ot ne koeficientas, projekto
charakteristikas ir pan. U (W/mZK) rengimo metu)
* (mz, m, vnt.)
1 2 3 4 5
5.1.1.5 | KarSto vandentiekio | Sialoma atnaujinti karsto vandentiekio sistema - Stovai:
sistemos pakeiciant stovus, jrengiant naujg reguliavimo ir 150 m
pertvarkymas ar uzdarymo armatiirg. [rengti sistemos Balansiniai
atnaujinimas balansavima. [rengiama karSto vandens ventiliai:
cirkuliaciné linija per stovus. Esami gyvatukai, 9 vnt.
kurie yra prijungti prie Sildymo sistemos, Ventiliai:
kei¢iami naujais ir prijungiami prie karsto 21vnt
vandentiekio cirkuliacinés linijos. Gyvatukai
27 vnt.
5.1.2 Védinimo sistemos Sinloma dezinfekuoti ir iSvalyti esamus - Kanaly
sutvarkymas arba natliralios ventiliacijos kanalus, jeigu reikia juos valymas:
pertvarkymas, paaukstinami. 200 m
iskaitant
rekuperacijos
sistemos jrengima
5.1.3 Stogo ar perdangos Sitiloma ap3iltinti pastogés grindis: paSalinama 0,16 Pastogés
pastogéje Siltinimas, | esama pastogeés grindy apsiltinimo medziaga grindys
iskaitant stogo (8lakas), iSvezamos Siuksles, jrengiamas garo, 659,0m’
konstrukcijos apsiltinimo ir véjo izoliacijos sluoksniai, Stogo danga
sustiprinimg ar irengiami vaiks¢iojimo takai. Sitiloma pakeisti 940,20 m’
deformacijy stogo dangg, apskardinant stogo elementus,
Salinima, stogo remontuojant lietlovius ir lietvamzdzius,
dangos keitima, remontuojant visus stogo elementus.
lietaus nuvedimo
sistemos sutvarkyma
ar jrengima
514 I$oriniy sieny (taip Sitloma atlikti sieny ap$iltinima, jrengiant 0,20 Sienos
pat ir cokolio) tinkuojama Siltinimo sistema: fasadiniy sieny 1484,26 m*
Siltinimas, jskaitant pries apsiltinima paruosimas — sieny plovimas (Be
sieny (cokolio) dezinfekuojanciais skysciais; sieny apSiltinimas agokrasciy)
konstrukcijos defekty | i3 iSorés sertifikuota $iltinimo sistema, Cokolis
pasalinima, esamy apsiltinant pastato sienas ir angokraséius, 190,10m’
lietvamzdziy remontuojant balkony plokstes, visy fasadiniy
demontavima, pavirsiy apdailos jrengimas, apskardinimy
irengima ar keitima, | irengimas.
elektros, dujy ar kity | SiGloma apsiltinti pastato cokolj. Atkasant
sistemy ar jrengimy | pamatus 60 cm Zemiau Zemés lygio, sutvarkant
nuo Siltinamos sienos | pamaty itrikimus ir kitus defektus, jrengiant
(cokolio) atitraukimg | hidroizoliacija, apSiltinant cokolio poZemine ir
(i8skyrus keitima, antzemine dalis sertifikuota apS$iltinimo sistema,
naujais) ir jrengiant cokolio antzeminés dalies apdaila,
nuogrindos atsparia mechaniniams pazeidimams. Izoliavus
sutvarkyma pamatus butina jrengti pastato nuogrinda.
Atitraukti, esamus dujotiekio vamzdzius (52m)
atstumu, kad buty galima jrengti fasado
siltinima.
5.1.5 Balkony ar lodzijy Sitiloma stiklinti visy buty balkonus plastikiniais - 167,70 m°
istiklinimas, jskaitant | langais: iSmontuojant senus balkony
esamos balkony ar istiklinimus, jrengiant naujg stiklinima nuo
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Daugiabucio namo T. Masiulio g.13, Kaune atnaujinimo investicijy projekias

Priemoniy paketas A

Numatomi priemoniy techniniai—energiniai rodikliai

A:Fitvaros Darby kiekis

e Priemonés pavadinimas Trul'npas priem.onés a.pra.éymas, nurpdaqt p;;]clllalzfli?rslo (t‘t}::;:r?;l?oas

konstrukeiniy sprendimy principus, techninés jrangos . :
- 5 koeficientas, projekto
charakteristikas ir pan. U (W/mK) rengimo metu)
* (m®, m, vnt.)
1 2 3 4 5
lodziju konstrukcijos | balkono atitvaros iki balkono luby, sandarinant,
stiprinima ir (ar) remontuoti balkony plokstes.
naujos jstiklinimo
konstrukcijos
jrengimg pagal
vieningg projekta

5.1.6 Bendrojo naudojimo | Sitiloma keisti riisio langus naujais: seny Risio langai
patalpose esanciy mediniy bloky iSmontavimas, naujy langy 3,60 m*
langy keitimas ir (ar) | sumontavimas, sandarinimas.
bendrojo naudojimo
lauko dury (jéjimo,
tambiiro, balkonu,
rusio, konteinerinés,

S$ilumos punkto)

keitimas (jskaitant

SUSIJUSIU.S_?PdaIIO.S Sitloma keisti lauko, tambiro ir riisio duris 1.4 Lauko durys

darbus), j¢jimo laipty o : ; . . 4 2

T naujomis: naujy dury [statymas,-regullawmas ir 6,96 m’,
ik tvirtinimas, sandiiry tarp stakty ir sienos riisio durys

pritaikymas hermetizavimas. [rengiami pandusai prie 9,58 m’

neigaliyjy e _

B laiptiniy lauko dury Tambiiro
poreikiams (panduso 2
. . durys 6,39 m
jrengimas)

5.1.7 Buty ir kity patalpy Sitloma keisti likusius senus langus ir balkony 1,3 Buty langai ir
langy keitimas | duris butuose | maZesnio Silumos pralaidumo balkono
mazesnio §ilumos langus ir duris su stiklo paketu, uzpildytu durys
laidumo langus dujomis ir jstiklintu maziausiai dviem stiklais, i§ 10,03 m’

kuriy bent vienas su selektyvine danga: senus
langus iSmontuojant, naujus langus
sumontuojant, sandarinant, atliekant butinus
angokras¢iy apdailos darbus, jstatant naujas
palanges.

11 Kitos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés

5:2 Kity pastato Sitiloma atnaujinti Salto vandentiekio sistemg Magistralés:
bendrojo pakeiciant stovus ir magistrales, jrengiant nauja 60 m
naudojimo reguliavimo ir uzdarymo armatiira, izoliuojant Stovai:
inzineriniy sistemy | vamzdynus. 110 m
(elektros,
prieSgaisrinés Sitlloma atnaujinti buities nuoteky sistema Magistralés:
saugos, geriamojo | pakeitiant stovus, magistrales ir i§vadus, ant jy 80vnt.
vandens, buitiniy sumontuojant atbulinius voztuvus. Stovai:
nuotekuy, drenazo, 110 m
taip pat ir namui Sitiloma atnaujinti elektros tickimo sistema = Kei¢iamy
priklausanciy pakeic¢iant magistralinius kabelius nuo namo kabeliy trasos
vietiniy jrenginiy) | jvadinio skydo iki buto skaitiklio. ilgis:
atnaujinimas ar 2000 m

keitimas

Pastaba: [rengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje galiojan¢iy norminiy dokumenty reikalavimus
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Daugiabuéio namo 1. Masiulio g.13, Kaune atnaujinimo investicijy projektas

’_Priemoniq paketas B
Numatomi priemoniy techniniai—energiniai rodikliai
Atitvaros | Darby kiekis
Eil. Nr. Priemones Trumpas priemonés aprasymas, nurodant konstrukciniy | > 1umOS (Ghshinamas
pavadinimas sprendimy principus techninésyirangos charakieristikas |  PeTdavimo el
T koeficientas, projekto
Ir pan. U (Wm?K) rengimo metu)
* (m’, m, vnt.)
1 2 3 4 5

1. Energijos efektyvuma didinancios priemonés

5.1.1. | Sildymo ir (ar) karSto vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas:

5.1.1.1 | balansiniy ventiliy | Sildymo sistemos stovuose jrengiami automatiniai Balansiniai
ant stovy jrengimas | balansavimo - reguliavimo ventiliai ir atjungimo ventiliai:

ventiliai su drenazo funkcija. Ant balansiniy 28 vnt.
ventiliy sumontuojamos terminés pavaros. Salia
balansiniy ventiliy sumontuojami paviriniai
temperatiiros davikliai. Silumos punkte
sumontuojamas valdiklis, kuris sujungtas su
terminémis pavaromis ir pavir$iniais temperatiiros
davikliais ir reguliuoja griztanciy stovy vandens
temperatiirg priklausomai nuo ilumos punkto
paduodamos temperatiiros. Kei¢iama Kita stovy ir
magistraliy atjungiamoji ir vandens i§leidimo
armatura.

5.1.1.2 | vamzdyny Sitloma keisti $ildymo sistemos vamzdyny Izoliacija:
Siluminés izoliacijg riisyje nauja. Izoliuojami magistraliniai 320 m
izoliacijos Sildymo sistemos vamzdZiai ir stovy fragmentai
gerinimas esantys riisyje.

5.1.1.3 | Sildymo prietaisy ir | Siuloma vietoj vienvamzdés $ildymo sistemos Vamzdynai
vamzdyny keitimas | jrengti nauja dvivamzde Sildymo sistema. 670 m

Keic¢iami visi §ildymo sistemos vamzdynai: Radiatoriai:
magistraliniai riisyje ir stovai butuose. Butuose 93vnt.:
esami radiatoriai keiCiami | naujus Kei¢iamy

radiatoriy tipas, galingumas, dvivamzdés $ildymo

sistemos jrengimui reikalingy vamzdyny

diametras, naujy §ilumos punkto jrenginiy

parinkimas, atsizvelgiant | pasikeitusius Silumos

poreikius, numatomas rengiant techninj darbo

projekta.

5.1.1.4 | termostatiniy Sitiloma prie radiatoriy sumontuoti termostatinius - Termostatiniai
ventiliy jrengimas | ventilius su iSankstiniu nustatymu ir ventiliai
butuose ir kitose termostatinius elementus, kuriy gamyklinis 93 vnt.
patalpose nustatymas yra nuo 16 °C temperatiiros. Nurodyti

iSankstiniy termostatiniy ventiliy sureguliavima
pagal gamintojo rekomendacijas.

5:1.2 Vedinimo sistemos | Siuloma dezinfekuoti ir iSvalyti esamus natiiralios - Kanaly
sutvarkymas arba ventiliacijos kanalus, jeigu reikia juos valymas:
pertvarkymas, paaukstinami. 200 m
iskaitant
rekuperacijos
sistemos jrengima

5.1.3 Stogo ar perdangos | Siuloma apsiltinti pastogés grindis: pasalinama 0,16 Pastogés
pastogeje esama pastoges grindy apsiltinimo medziaga grindys
Siltinimas, jskaitant | (§lakas), iSvezamos §iuk§les, jrengiamas garo, 659,0m’
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Daugiabucio namo T. Masiulio g 13, Kaune atnayjinimo investicijy projektas

Priemoniy paketas B

Numatomi priemoniy techniniai—energiniai rodikliai

Alitvaros Darby kiekis
Eil. Nr. Priemonés Trumpas priemonés apra§ymas, nurodant konstrukciniy sﬂumps Wikslinamas
pavadinimas sprendimy principus, techninés jrangos charakteristikas kf)i?;\:nr?aos t;g:;ﬁf
1R Pk U (W/mQK)’ rcn?ginio metu)
* (m°, m, vnt.)
1 2 3 4 5
stogo konstrukcijos | apsiltinimo ir véjo izoliacijos sluoksniai, Stogo danga
sustiprinima ar jrengiami vaiksciojimo takai. Sitloma pakeisti 940,20 m*
deformacijy stogo danga, apskardinant stogo elementus,
alinima, stogo remontuojant lietlovius ir lietvamzdZius,
dangos keitima, remontuojant visus stogo elementus.
lietaus nuvedimo
sistemos
sutvarkyma ar
jrengima
5.14 [Soriniy sieny (taip | Sitloma atlikti sieny apsiltinima, jrengiant 0,20 Sienos
pat ir cokolio) ventiliuojamg $iltinimo sistemg; fasadiniy sieny 1484,26 m’
Siltinimas, jskaitant | pries apSiltinima paruo$imas — sieny plovimas (Be
sieny (cokolio) dezinfekuojandiais skysciais; sieny apsiltinimas i§ agokras¢iy)
konstrukcijos iSores sertifikuota Siltinimo sistema, apSiltinant Cokolis
defekty paSalinima, | pastato sienas ir angokra$éius, visy fasadiniy 190,10m’
esamy lietvamzdziy | pavirSiy apdailos jrengimas, apskardinimy
demontavima, irengimas.
jrengima ar Siuloma apsiltinti pastato cokolj. Atkasant
keitima, elektros, pamatus 60 cm Zemiau Zemés lygio, sutvarkant
dujy ar kity sistemy | pamaty jtrikimus ir kitus defektus, jrengiant
ar jrengimy nuo hidroizoliacija, apSiltinant cokolio poZeming ir
§iltinamos sienos antZzeming dalis sertifikuota apS$iltinimo sistema,
(cokolio) irengiant cokolio antzeminés dalies apdaila,
atitraukima atsparia mechaniniams pazeidimams. Izoliavus
(18skyrus keitima pamatus bitina jrengti pastato nuogrinda.
naujais) ir Atitraukti esamus dujotiekio vamzdzius (52m)
nuogrindos atstumu, kad biity galima jrengti fasado Siltinima
sutvarkyma
5.1 Bendrojo Sitloma keisti riisio langus naujais: seny mediniy Rusio langai
naudojimo bloky iSmontavimas, naujy langy sumontavimas, 3,60 m’
patalpose esanéiy sandarinimas.
langy keitimas ir
(ar) bendrojo
naudojimo lauko
dury (jéjimo,
tambiiro, balkonuy,
riisio,
]V{.O RESiSnes, Siuloma keisti lauko, tambiro ir risio duris 14 Lauko durys
Silumos punkto) T 2 ; S ; ’ 2
keifimas (eksitant naujomis: naujy c_iurq 1statymas,-regullav1mas ir _6,96 m°,
. . tvirtinimas, sandiiry tarp stakty ir sienos risio durys
susijusius apdailos - e G % e g 3
darbus), j&jimo hermetizavimas. [rengiami pandusai prie laiptiniy 9,58 m
{siistil FETHSRIAS 5 lauko dury Tambiro
pty 2
pritaikymas dorys§20 m
nejgaliyjy
poreikiams
(panduso

jrengimas)
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Daugiabucio namo T. Masiulio g. 13, Kaune atnaujinimo investicijy projekias

Priemoniy paketas B

Numatomi priemoniy techniniai—energiniai rodikliai

Atitvaros Darby kiekis
Eil. Nr. Priemones Trumpas priemonés apraiymas, nurodant konstrukciniy SHACIR (tikslinamas
pavadinimas sprendimy principus, techninés jrangos charakteristikas perfia_wmo el
. koeficientas, projekto
il U (W/m?K) rengimo metu)
* (mz, m, vnt.)
I 2 3 4 5
5.1.6 Buty ir kity patalpy | Sitloma keisti likusius senus langus ir balkony .3 Buty langai ir
langy keitimas | duris butuose | mazesnio Silumos pralaidumo balkono
mazesnio Silumos langus ir duris su stiklo paketu, uzpildytu dujomis durys
laidumo langus ir jstiklintu maziausiai dviem stiklais, i§ kuriy 10,03 m’
bent vienas su selektyvine danga: senus langus
iSmontuojant, naujus langus sumontuojant,
sandarinant, atliekant baitinus angokrasciy
apdailos darbus, jstatant naujas palanges.
1l Kitos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés
52 Kity pastato Sitloma atnaujinti buities nuoteky sistema Magistralés:
bendrojo pakeiiant stovus, magistrales ir i§vadus, ant jy 80vnt.
naudojimo sumontuojant atbulinius voZtuvus. Stovai:
inzineriniy sistemy 110 m
(elektros,
prie$gaisrinés

saugos, geriamojo
vandens, buitiniy
nuoteky, drenazo,
taip pat ir namui
priklausangiy
vietiniy jrenginiy)
atnaujinimas ar
keitimas

Pastaba: [rengimai, darbai turi atitikti Lietuvoje galiojan¢iy norminiy dokumenty reikalavimus.
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Daugiabucio namo T. Masiulio g.13, Kaune atnaujinimo investicijy projekias

Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio

energinio naudingumo nustatymas

Daugiabucio namo energinio naudingumo skai¢iuojamieji rodikliai, jgyvendinus daugiabuéio
namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones, nurodytas 4 lenteléje, pateikiami 5 lenteléje.
Numatomy jgyvendinti daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio
energinio efektyvumo rodikliai

5 lentelé
Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt, Kiekis
Esama padétis Numatoma
variantai A ir B
1 2 3 4 5

6.1 Pastato energinio naudingumo klasé Klase D C
6.2 SSaljéléli(;Joosj ?)I:tziii; gzladmyi)n iiililminés energijos  |kWh/m*/metus 226,98 92.62
6.2.1 I8 jy pagal energija taupancias priemones
6.2.2 |ISorés sienos (ir cokolis) kWh/m*/metus 96,69 15,03
6.2.3 |Stogas kWh/m’/metus 29,10 6,46
6.2.4 |Perdanga virs nesildomo risio kWh/m’/metus 10,83 10,83
6.2.5 |Grindis ant grunto kWh/n’/metus 3,71 371
6.2.6 |Langai kWh/m’/metus 31,18 30,40
6.2.7 |Durys kWh/m*/metus 1,43 0,58
6.2.8 |Pastato ilginiai Silumos tilteliai kWh/m*/metus 17,77 13,36
0.2.9 |Dél isoriniy dury varstymo kWh/m’/metus 0,23 023
6.2.10 | Vedinimas KWh/m’/metus 24,04 24,04
0.2.11 | Dél virsnorminés oro infiltracijos kWh/m’/metus 15,30 13,49
6.2.12 | Silumos pritekéjimai i pastato is isorés kWh/m’/metus -21,49 -21,24
0.2.13 |Vidiniai silumos issiskyrimai pastate kWh/m’/metus -14,12 -14,12
6.2.14 | Elektros energijos suvartojimas pastate kWh/m’/metus 21,00 21,00
6.2.15 | Energijos sqnaudos karStam vandeniui ruosti | kWh/m’/metus 21,05 21,05
6.2.16 | Energijos sqnaudos pastato Sildymui kWh/m*/metus 226,98 92,62
6.2.17 | Pastato suminés energijos sqnaudos kWh/m’/metus 269,03 134,68
6.3 Skai¢iuojamuyjy $iluminés energijos sanaudy

patalpy §ildyr_nui sumaiéjimas palyginti su procentais ) 59.19

esamos padeties duomenimis
6.4 I3metamo SESD (CO») kiekio sumazejimas tony/metus - 1249,81

t,%/f-“.ﬁz-(
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7. Namo atnaujinimo (modernizavimo)priemoniy skai¢iuojamoji kaina
Vadovaujantis Tvarkos apraso 13 punktu, apskai¢iuojama preliminari numatomy jgyvendinti
priemoniy kaina.

Suvestiniai skai¢iavimo duomenys pateikiami 6 lenteléje.

Daugiabucio namo T. Masiulio g.13, Kaune atnaujinimo investicijy projektas

6 lentelé
FPricmoniq paketas A
Eil. Priemonés pavadinimas Skai¢iuojamoji kaina
Nr. Eur/m’
tikstanciais naudingojo
Eur (bendrojo)
ploto
1 2 3 4
7.1. |Energijos efektyvumg didinancios priemonés
7.1.1 |Sildymo ir karito vandens sistemu pertvarkymas ar keitimas:
7.1.1.1| balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas 10.640 7,16
7.1.1.2 | vamzdyny $iluminés izoliacijos gerinimas 8.821 5,94
7.1.1.3 | Sildymo prietaisy ir vamzdyny keitimas 22.578 15,19
7.1.1.4 |termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir kitose patalpose 18.282 12,30
7.1.1.5|Karsto vandens sistemos pertvarkymas ar atnaujinimas 14.528 9,77
7.1.2 | Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant 3910 2’63
rekuperacijos sistemos jrengima | ?
7.2. |Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos
sustiprinimg ar deformacijy Salinima, stogo dangos keitima, lietaus 63.743 40,35
nuvedimo sistemos sutvarkyma ar jrengimg
7.3 |ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) §iltinimas, jskaitant sieny (cokolio)
konstrukcijos defekty pasalinima, esamy lietvamzdZiy demontavima,
irengima ar keitima, elektros, dujy ar Kity sistemy ar jrengimy nuo 133.181 84.30
Siltinamos sienos (cokolio) atitraukima (iSskyrus keitima naujais) ir
nuogrindos sutvarkyma
7.4 |Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar lodzijy
konstrukeijos stiprinima ir (ar) naujos jstiklinimo konstrukcijos 19.428 13077
irengima pagal vieningg projekta
7.5 |Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy keitimas ir (ar) bendrojo
naudojimo lauko dury (i&jimo, tamburo, balkony, riisio, konteinerinés, 6.908 465
Silumos punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus), j¢jimo ‘ ?
laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams
7.6 | Buty ir kity patalpy langy keitimas | mazesnio Silumos laidumo langus 1.598 1,08
Viso: 303.617 192,17
7.2. |Kitos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés
7.2.1 |Geriamo vandens sistemos pertvarkymas ar atnaujinimas 8.866 5,61
Buities nuoteky sistemos pertvarkymas ar atnaujinimas 9.734 6,16
Elektros instaliacijos pertvarkymas ar atnaujinimas 14.643 9,27
Viso: 33.243 21,04
IS viso: 336.860 213,21
7.3. | Kity priemoniy lyginamoji dalis nuo bendros investicijy sumos, 9.87 %
procentais IR VO
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Daugiabucio namo T. Masiulio g.13, Kaune atnaujinimo investicijy projekias

6 lentele

Priemoniy paketas B

Eil. Priemonés pavadinimas Skai¢iuojamoji kaina
Nr. Eur/m?
18 viso, naudingojo
tukst. Eur. (bendrojo)
ploto
1 2 3 4
7.1. |Energijos efektyvuma didinancios priemonés
7.1.1 |Sildymo ir karsto vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas:
7.1.1.1| balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas 10.640 7,16
7.1.1.2 | vamzdynu $iluminés izoliacijos gerinimas 3.821 5.94
7.1.1.3 |Sildymo prietaisy ir vamzdyny keitimas 22.578 15,19
7.1.1.4 | termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir kitose patalpose 11.766 7,92
7.1.2 | Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant 3910 263
rekuperacijos sistemos jrengima ' =
7.2. | Stogo ar perdangos pastoggeje Siltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos
sustiprinimg ar deformacijy $alinima, stogo dangos keitima, lietaus 63.743 40,35
nuvedimo sistemos sutvarkyma ar {rengima
7.3 |ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) §iltinimas, jskaitant sieny (cokolio)
konstrukcijos defekty pasalinima, esamy lietvamzdziy demontavima,
irengimg ar keitima, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo 181.890 115,12
Siltinamos sienos (cokolio) atitraukima (i8skyrus keitimg naujais) ir
nuogrindos sutvarkyma
7.4 | Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy keitimas ir (ar) bendrojo
naudojimo lauko dury (jéjimo, tambaro, balkonuy, riisio, konteinerinés, 6.908 465
silumos punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus), jéjimo ’ ’
laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams
7.5 |Buty ir kity patalpy langy keitimas | mazesnio $ilumos laidumo langus 1.598 1,08
Viso: 311.854 197,38
7.2. | Kitos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoneés
7.2.1 |Buities nuoteky sistemos pertvarkymas ar atnaujinimas 9.734 6,16
Viso: 9.734 6,16
IS viso: 321.588 203,54
7.3. | Kity priemoniy lyginamoji dalis nuo bendros investicijy sumos, 3.03 %
procentais s (!
Pastabos:
1. Priemonés darby sudétis aprasyta 5 skyriuje.
2. Numatomy investicijy preliminariis dydziai nustatyti pagal UAB “Sistela” 2016m.kovo mén.
Skaicivojamaqsias resursy rinkos kainas ** Sustambinti statybos darby kainy apskaiciavimai”.
AP
L,//
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Daugiabucio namo T. Mastulio g.13, Kaune atnaujinimo investicijy projekias

6.1 lentelé. Langy keitimas butuose

Priemoniy paketas A

Buto | Buto Buto | Kei¢iamy | Kei¢iamy | Preliminari Balkony Preliminari Preliminari langy,
Nr. langy | balkony langy balkono investicijy | jstiklinimo balkono balkoniniy dury ir
plotas dury plotas m* dury suma plotas stiklinimo balkono jstiklinimo

m’ plotas plotas m* Eur/butui m? investicijy suma| investicijy suma

m’ Eur/butui Eur/butui
1 2 3 4 5 6 7 8§ 9
1 10,03 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0
2 7,53 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0
3 7,53 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0
4 8,82 3,81 0,00 0,00 0 16,77 1943 1943
5 6,92 1,91 0,00 0,00 0 8,39 971 971
6 6,92 1,91 0,00 0,00 0 8,39 971 971
7 8,82 3,81 0,00 0,00 0 16,77 1943 1943
8 6,92 1,91 0,00 0,00 0 8,39 971 971
9 9,72 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0
10 7,53 0,00 2.51 0,00 400 0,00 0 400
11 10,03 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0
12 7,53 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0
13 6,92 1,91 0,00 0,00 0 8,39 971 971
14 8,82 3,81 0,00 0,00 0 16,77 1943 1943
15 9,43 1,91 0,00 0,00 0 8,39 971 971
16 9,72 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0
17 8,82 3,81 0,00 0,00 0 16,77 1943 1943
18 9,43 1,91 0,00 0,00 0 8,39 971 971
19 7,53 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0
20 7,53 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0
21 10,03 0,00 7,53 0,00 1199 0,00 0 1199
22 6,92 1,91 0,00 0,00 0 8,39 971 971
23 6,92 1,91 0,00 0,00 0 8,39 971 971
24 9,43 1,91 0,00 0,00 0 8,39 971 971
25 6,92 1,91 0,00 0,00 0 8,39 971 971
26 6,92 1,91 0,00 0,00 0 8,39 971 971
27 9.43 1,91 0,00 0,00 0 8,39 971 971
Spect| 000/ 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0
alioji

223,05 38 10,03 0,00 1.598 167,70 19.428 21.026

hia 8
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Daugiabuéio namo T. Masiulio g 13, Kaune atnaujinimo investicijy projektas

6.1 lentelé. Langy keitimas butuose

Y /'
A e

Priemoniy paketas B
Buto | Buto Buto | Kei¢iamy | Kei¢iamy | Preliminari | Balkony Preliminari Preliminari langy,
Nr. langu | balkony langy balkono investicijy | istiklinimo balkono balkoniniy dury ir
plotas dury plotas m* dury suma plotas stiklinimo balkono jstiklinimo
m’ plotas plotas m’ Eur/butui m’ investicijy suma | investiciju suma
m? Eur/butui Eur/butui
1 % 3 4 5 6 7 8 9
1 10,03 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0
2 7,53 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0
3 7,53 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0
4 8,82 3,81 0,00 0,00 0 16,77 0 0
5 6,92 1,91 0,00 0,00 0 8,39 0 0
6 6,92 1,91 0,00 0,00 0 8,39 0 0
7 8,82 3,81 0,00 0,00 0 16,77 0 0
8 6,92 1,91 0,00 0,00 0 8,39 0 0
9 9,72 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0
10 7,53 0,00 2,51 0,00 400 0,00 0 400
11 10,03 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0
12 7,53 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0
13 6,92 1,91 0,00 0,00 0 8,39 0 0
14 8,82 3,81 0,00 0,00 0 16,77 0 0
135 9,43 1,91 0,00 0,00 0 8,39 0 0
16 9.72 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0
17 8,82 3,81 0,00 0,00 0 16,77 0 0
18 9,43 1,91 0,00 0,00 0 8,39 0 0
19 7,53 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0
20 7,53 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0
21 10,03 0,00 7,53 0,00 1199 0,00 0 1199
22 6,92 1,91 0,00 0,00 0 8,39 0 0
23 6,92 1,91 0,00 0,00 0 8,39 0 0
24 9,43 1,91 0,00 0,00 0 8,39 0 0
25 6,92 1,91 0,00 0,00 0 8,39 0 0
26 6,92 1,91 0,00 0,00 0 8,39 0 0
27 9,43 1,91 0,00 0,00 0 8,39 0 0
Speci| 00| 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0
alioji
Viso: | 223,05 38,10 10,03 0,00 1.598 167,70 0 1.598
19
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8. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina

Daugiabucio namo T. Masiulio g. 13, Kaune atnaujinimo invesiicijy projektas

7 lentelé

Priemoniy paketas A

Eil.
Nr. I§laidy pavadinimas Preliminari kaina, Eur Santykiné kaina, Eur/m’
1 2 3 4
8.1. |Statybos darbali, 18 viso 336.860,05 21321
8.1.1 I8 ju:
Statybos darbai, tenkantys energijos 303.617,25 192,17
efektyvumg didinanéioms priemonéms
8.2 |Projekto parengimas (jskaitant
projektinius pasitilymus, ekspertize ir 3.580.20 14.92
projekto jgyvendinimo prieziara, kurig B ’
vykdo Projekto vadovas 7%)
8. 3 |Statybos techniné priezitra 2% 6.737,20 4,26
8.4 |Projekto administravimas 4.588,17 2,90
Galutiné suma: 371.765,62 235,30

Priemoniy paketas B
Eil.
Nr. Islaidy pavadinimas Preliminari kaina, Eur Santykiné kaina, Eur/m’
1 2 3 4
8.1. |Statybos darbai, i§ viso 321.588.41 203,54
8.1.1 I8 ju:
Statybos darbai, tenkantys energijos 311.854,28 197,38
efektyvuma didinan¢ioms priemonéms
8.2 | Projekto parengimas (jskaitant
projektinius pasiilymus, ekspertizg ir 22.511.19 14.25
projekto jgyvendinimo prieziiira, kurig T ’
vykdo Projekto vadovas 7%)
8.3 |Statybos techniné priezitira 2% 6.431,77 4,07
8.4 |Projekto administravimas 4.315,95 2,73
Galutiné suma: 354.847,32 224,59

Pastaba: Paskaiciuota nevertinant lengvatinio kredito paskolos palikany (palikanos linijinis palikany
atidavimo biidas 3%, paskolos terminas 20 mety) ir valstybés paramos energijos efektyvumq didinancioms

priemonéms, bei statinio projekto parengimo islaidoms bei techninei prieZiirai.

Z- Jp(/
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9. Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas

Projekto ekonominis naudingumas jvertinamas vadovaujantis Tvarkos apraSo 17 punkte

nurodyta metodika.
Investicijy ekonominio jvertinimo rodikliai

8 lentelé

Priemoniy paketas A

Eil. Rodikliai Mato vnt. Rodiklio Pastabos

Nr. reikSme

I 2 3 4 5

%l Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
9.1.1. pagal suvesting kaing metais 51,66
912 atémus valstybés parama metais 40,80
92, Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
0.2.1. pagal suming kaing metais 42,19
92.2. atémus valstybés paramg metais 31,33
Priemoniy paketas B

il Rodikliai Mato vnt. Rodiklio Pastabos

Nr. reikSmeé

1 2 3 4 3

9.1. Investiciju paprastojo atsipirkimo laikas
9.1.1. pagal suvesting kaing metais 49,31
9.1.2. atémus valstybés parama metais ¢ 38,33
9.2. Energijg taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
9.2.1, pagal suming kaing metais 43,34
4312 atémus valstybés paramg metais 32,36

Konkretus Silumos vartojimo pasidalinimas tarp $ildymo, investicijy i$mokéjimo ir sutaupymy

pateiktas Zemiau esanCiame paveiksle.

Faktiniy Silumos energijos sgnaudy perskai¢iavimas norminiams metams

Kauno miesto

Norminés sglygos (RSN 156-94 Faktinés salygos Energijos
Statybine klimatologija) sanaudy
Dienolaipsniai . L perskai¢iavimo
Dienolaipsniai
koefientas
44472 3189,07 1,395

Pries renovacijg imamas trijy paskutiniy $ildymo sezony vidutinis faktinis $ilumos energijos
suvartotas kiekis tenkantis vienam pastato naudingo ploto kvadratiniam metrui 85,28 kWh/

m?/metus. Perskai¢iuotas norminiams metams sudaro 118,92 kWh/m*/metus.
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Daugiabucio namo T. Masiulio g.13, Kaune atnaujinimo investicijy projektas

Priemoniy paketo A investicijy ekonominio naudingumo grafinis jvertinimas

50,00

0,00

-50,00

-100,00

-150,00 *

118,92
. me
-93,03
Prie§ modernizavimg Po modemizavimo

oSildymas  @linvesticijy iSmokéjimas O Sutaupymas

Priemoniy paketo B investicijy ekonominio naudingumo grafinis jvertinimas

!_égo,oo =
200,00
150,00
100,00

50,00

0,00

-50,00

-82,81

Prie3 modemizavima Po modemizavimo

-100,00

oSidymas DO Sutaupymas @ Investicijy iSmokéjimas
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10. Projekto jgyvendinimo planas

Daugiabucio namo T. Masiulio g.13, Kaune atnaujinimo investicijy projektas

9lentelé
Eil. ; o s . ; ; s Darbuy
Nr. | lgyvendinamy namo atnaujinimo ( modernizavimo) priemoniy | Darby pradzia beiiglmets
ir etapy (jei projektas jgyvendinmas etepais) pavadinimas (metai ménuo) pa :]lfi?uzj)c
1 2 3 5
10.1 |Sildymo ir karsto vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas
10.1.1 | Silumos punkto ir karSto vandens ruo§imo jrenginiy keitimas ar
pertvarkymas
10.1.2 | balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas
10.1.3 | vamzdyny Siluminés izoliacijos gerinimas
10.1.4 | Sildymo prietaisy ir vamzdynuy keitimas
10.1.5 |individualios $ilumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos ir
termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir kitose patalpose
10.1.6 | karSto vandentiekio sistemos pertvarkymas ar atnaujinimas
10.2. | Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant
rekuperacijos sistemos jrengimg
10.3 | Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo
konstrukcijos sustiprinima ar deformacijy Salinima, stogo 2017 05 01
fiangc‘)s keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymg ar 2017 12 30
jrengima
10.4 |18oriniy sieny (taip pat ir cokolio) iltinimas, jskaitant sieny
(cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima, esamy lietvamzdziy
demontavimg, jrengima ar keitima, elektros, dujy ar kity sistemy
ar jrengimy nuo Siltinamos sienos (cokolio) atitraukima
(i8skyrus keitima naujais) ir nuogrindos sutvarkymag
10.5 |Bendrojo naudojimo patalpose esan¢iy langy keitimas ir (ar)
bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo, tambiiro, balkony,
riisio, konteinerinés, Silumos punkto) keitimas (jskaitant
susijusius apdailos darbus), j&jimo laipty remontas ir
pritaikymas nejgaliyjy poreikiams
10.6 |Buty ir kity patalpy langy keitimas | mazesnio §ilumos laidumo
langus
10.7 |Buities nuoteky sistemos pertvarkymas ar atnaujinimas

Visos modernizavimo priemonés bus jgyvendintos vienu etapu.

11. Preliminarus projekto finansavimo planas

Preliminariame Projekto finansavimo plane numatomas planuojamy investicijy, nurodyty 8
lenteléje, paskirstymas pagal finansavimo Saltinius: buty ir kity patalpy savininky nuosavos léSos,
finansuotojo léSos (kreditas), valstybés paramos léSos, savivaldybés paramos 1éSos (jei tokios yra)
ir kitos Iésos.

Sudarant preliminary Projekto finansavimo plang ir investicijy paskirstyma, daugiabucio
namo buty ir kity patalpy savininkams turi bati jvertintas Valstybés paramos biistui jsigyti ar
i§sinuomoti ir daugiabuc¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) jstatyme nustatytas reikalavimas,
kad ménesiné jmoka, tenkanti buto naudingojo ploto 1 kv. metrui, nebiity didesné uZ Vyriausybés

nustatytaja.
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Preliminarus Projekto finansavimo planas
10lentele
Priemoniy paketas A
Eil. Nr. Lé&y 3altiniai Planuojamos lé3os Pastabos
Suma,. Eur Procentiné dalis-
NUo VIS0S Sumos
%
1 2 3 4 5

Planuojami 1é3y altiniai projekto parengimo ir jgyvendin

imo laikotarpiu:

Buty ir kity patalpy savininky nuosavos 1ésos

5.662,69

1,52%

Gyventojy nuosvos 1é8os
techninei priezitrai ir
projekto administravimui

11.1.2

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo léSos

348.650,15

93,78%

Rangos darbams ir
projektavimui

1113

Valstybés paramos lé3os, kurios skiriamos
apmokant projekto parengimo, jo
administravimo ir statybos technines
priezidros islaidas

17.452,79

4,69%

11.1.4

Kitos (ES paramos, savivaldybés ar kito
paramos tiekéjo 1é5os)

I§ viso:

371.765,63

100%

Valstybés paramos lé3os, kurios bus skiriamos kompensuojant patirtas

iSlaidas, jgyvendinus projekta, i§ jy:

11.2.1

Projekto parengimo i3laidy kompensavimas

11.790,10

50%

11.2.2

Statybos techninés priezitiros ilaidy
kompensavimas

3.368,60

50%

11.2.3

Projekto jgyvendinimo administravimo islaidu
kompensavimas (24 mén)

2.294,09

50%

11.24

Valstybés parama, tenkanti energini
efektyvuma didinan¢ioms priemonéms:

11.2.4.1

valstybés parama kompensuojant 15 proc.
investicijy, tenkanéiy energinj efektyvuma
didinan¢ioms priemonéms

45.542,59

15%

Pagal valstybés paramos
programg

11.2.4.1

papildoma Klimato kaitos specialiosios
programos léSomis teikiama valstybés parama
kompensuojant islaidas, tenkancias energinj
efektyvuma didinan¢ioms priemonéms, kai po
pastato atnaujinimo pasiekiamas ne mazesnis
kaip 40 proc. energinis efektyvumas, palyginti
su pastato energiniu efektyvumu prie§ pastato
atnaujinimo (modernizavimo) projekto
igyvendinima

60.723,45

20%

Jjeigu daugiabuc¢io namo
atnaujinimo
(modernizavimo) projektas
nebus jgyvendintas iki 2017
m. gruodzio 31 d. valstybés
parama bus 15%

11.3

Preliminarus laikotarpis, per kurj valstybés
parama kompensuojant 15 procenty
investicijy, tenkan¢iy energinj efektyvuma
didinanéioms priemonéms, suteikiama
nuraSant lengvatinio kredito paltikanas iki 0
procenty, kol bendra nurasyty lengvatinio
kredito paltikany suma pasiekia apskai¢iuota
15 procenty suma, nurodytg 1 priedo 10
lentelés 11.2.4.1 papunktyje, ménesiais

88




UAB , Cedra” Daugiabuéio namo T. Masiulio g.13, Kaune atnaujinimo investicijy projektas

Priemoniy paketas B

Eil. Nr. Lesy Saltiniai Planuojamos léSos Pastabos
Suma, Eur | Procentiné dalis
nuo visos
Sumos
O/D
1 2 3 4 5
Planuojami lé3y Saltiniai projekto parengimo ir jgyvendinimo laikotarpiu:
11.1.1 Buty ir kity patalpy savininky nuosavos 1é3os Gyventoju nuosvos lésos
5.373,86 1,51% | techninei priezidrai ir
projekto administravimui
11.1.2 Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo 1é30s 332.844,01 93.80% Raqgos dgrba.ms ir
projektavimui
11.1.3 Valstybés paramos 1é5os, kurios skiriamos
apmokant projekto parengimo, jo administravimo | 16.629,46 4,69%
ir statybos techninés priezidros islaidas
11.1.4 Kitos (ES paramos, savivaldybés ar kito paramos
tiekéjo 1€30s) " )
I3 viso: | 354.847,33 100%
11.2 Valstybés paramos léSos, kurios bus skiriamos kompensuojant patirtas
iSlaidas, jevvendinus projekta, i§ jy:
11.2.1 Projekto parengimo i§laidy kompensavimas 11.255,59 50%
11.2.2 lEta’tybos te(?hnmes priezidros islaidy 3.215.88 50%
ompensavimas
11.2.3 Projekto jgyvendinimo administravimo i$laidy 2.157.98 50%

kompensavimas (24 mén)
11.2.4 | Valstybés parama, tenkanti energinj efektyvumg
didinan¢ioms priemonéms:

11.2.4.1 |valstybeés parama kompensuojant 15 proc. Pagal valstybés paramos
investicijy, tenkanc¢iy energinj efektyvuma 46.778,14 15% | programa
didinan¢ioms priemonéms

11.2.4.1 |papildoma Klimato kaitos specialiosios jeigu daugiabu¢io namo
programos leSomis teikiama valstybés parama atnaujinimo (modernizavimo)
kompensuojant i§laidas, tenkancias energinj projektas nebus jgyvendintas
efektyvuma didinancioms priemonéms, kai po iki 2017 m. gruodzio 31 d.
pastato atnaujinimo pasiekiamas ne maZesnis 62.370,86 20% | valstybés parama bus 15%

kaip 40 proc. energinis efektyvumas, palyginti su
pastato energiniu efektyvumu prie§ pastato
atnaujinimo (modernizavimo) projekto
igyvendinimg

11.3 | Preliminarus laikotarpis, per kurj valstybés
parama kompensuojant 15 procenty investicijuy,
tenkanciy energinj efektyvuma didinan¢ioms
priemonéms, suteikiama nuraant lengvatinio
kredito paliikanas iki 0 procenty, kol bendra 88
nuradyty lengvatinio kredito paliikany suma
pasiekia apskai¢iuota 15 procenty suma, nurodyta
1 priedo 10 lentelés 11.2.4.1 papunktyje,
meénesiais

Pastaba: | valstybés paramq nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal
Piniginés socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams jstatymq, apmokant kreditq ir palitkanas,
susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimu.

12. Preliminarus investicijy paskirstymas buty ir kity patalpy savininkams

Preliminarus investicijy paskirstymas buty ir kity patalpy savininkams nustatomas pagal 10
lentelées duomenis. Detalesnis investicijy paskirstymas buty ir kity patalpy savininkams pateikta
priede nr.2, lentelése 12.1 ir 12.2.

Apskai€iuojant investicijy paskirstyma svarbu jvertinti patalpy savininky galimybes dalyvauti

nuosavomis léSomis. _
Preliminarus investiciju paskirstymas daugiabuc¢io namo buty ir kity patalpy savininkams | / /?/ T
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13. Didziausios (leistinos) ménesinés jmokos dydzio skaidiavimas

13.1 A ir B variantai

Didziausia ménesiné jmoka, tenkanti buto naudingo ploto arba kity patalpy bendrojo ploto
vienam kvadratiniam metrui 1,24 Eur/m*/mén (apskaiciuota pagal formule, nustatyta Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2009m. gruodzio 16 d. nutarimo Nr.1725 “Dél Valstybés paramos
daugiabu¢iams namams atnaujinti ( modernizuoti) teikimo taisykliy patvirtinimo ir daugiabuéio
namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui jgyvendinti skirto kaupiamojo ina3o ir (ar) kity
imoky didZiausios ménesinés jmokos nustatymo” (Zin., 2009, Nr.156-7024; 2011, Nr.15-651,
punkte 2.4).

Didziausia daugiabuc¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo jmoka
(1skaitant kredito graZinima ir palikanas) jgyvendinus daugiabu¢io namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekta, tenkantj patalpy 1 m” naudingo ploto (Eur./m*/mén):

((Ee - Ep) x Ke/12) x K x Kp x Ki=((226,98-92,62)x 0,0619/12)x1,2x1,3x1,1= 1,24 Eur./m¥mén

kur:

I — didZiausia daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo
imoka (Eur/m’ per ménesj);

Ee — faktinés Siluminés energijos sanaudos per metus prie§ daugiabuc¢io namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekto igyvendinima (kWh/m? per metus);

Ep — skaiCiuojamosios Siluminés energijos sanaudos per metus jgyvendinus daugiabucio
namo atnaujinimo (modernizavimo) projekta (kWh/m” per metus);

Ke — Siluminés energijos kainos tarifas, fiksuotas konkretioje vietovéje atnaujinimo
(modernizavimo) projekto patvirtinimo dieng (Eur/kWh);

12 — ménesiy skai¢ius metuose (meén.);

Kp — Siluminés energijos sutaupymo, Siluminés energijos kainos poky¢io jvertinimo
paklaidos koeficientas — 1,3;

K - koeficientas, jvertinantis investicijy dali, nesusijusia su energija taupanciomis
atnaujinimo (modernizavimo) priemoneémis, atsizvelgiant | Daugiabu¢iy namy atnaujinimo
(modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23
d. nutarimu Nr. 1213 D¢l Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos
patvirtinimo*® (toliau — Programa), priedo pastabos 4 punkta, — 1,2;

Ky — koeficientas, jvertinantis 1¢3y skolinimosi atnaujinimo (modernizavimo) projektui ar
Jjo daliai parengti ir statybos techninei priezitrai vykdyti jtaka, — 1,1.

14. . Preliminarus kredito grazinimo terminas: 20 mety.
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15. Priedas Nr. 1. NORMINIAI DOKUMENTAI

Eil.Nr. | Zymuo

‘ Pavadinimas

MODERNIZAVIMO PROGRAMOS IR METODINE LITERATURA

1.

LR Aplinkos ministerija
2009 11 10

Daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) plano rengimo tvarkos
aprasas

2. LR Ukio ministerija, I3samiojo energijos istekliy ir $alto vandens vartojimo audito atlikimo viesojo
2008 04 29 Nr. 4-184 naudojimo paskirties pastatuose metodika

3. LRV 2004 09 23 Daugiabuéiy namy atnaujinimo (modemizavimo) programa,

4, LRV 2004 01 21 Lietuvos biisto strategija

5 LRV 2009 12 16, Valstybés parama daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo
taisyklés

6. LRV 2006 05 11 Nacionaliné energijos vartojimo efektyvumo didinimo 2006-2010 mety
programa

i LR Ukio ministerija, Energijos efektyvumo veiksmy planas

2007 07 02 Nr. 4-270

LIETUVOS RESPUBLIKOS [STATYMAI

8. Zin., 1992, Nr. 14-378; Lietuvos Respublikos valstybés paramos biistui jsigyti ar i§sinuomoti ir
2000, Nr. 56-1639; 2002,  |daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) jstatymas
Nr. 116-5188; 2010, Nr.
125-6378

9. Zin., 2003, Nr. 73- Lietuvos Respublikos piniginés socialinés paramos nepasiturinéioms seimoms
3352;2006, Nr. 130-4889 ir vieniems gyvenantiems asmenims istatymas;

10. Zin., 1995, Nr. 20-449; Lietuvos Respublikos daugiabu¢iy gyvenamuyjy namy ir kitos paskirties pastaty
2000, Nr. 56-1639; 2012, savininky bendriju jstatymas
Nr. 50-2440

11. 2004 09 28 Nr. IX-2452 LR nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymas

12 Zin., 1996, Nr. 32-788; LR statybos jstatymas

2000, Nr. 84-2533; 2001,
Nr. 101-3597

STATYBOS ORGANIZACINIAI TVARKOMIEIJI IR TECHNINIAI REGLAMENTALI

13. STR 1.01.001:2005 Kultlros paveldo statinio tvarkomuyjy statybos darby reglamentai

14, STR 1.01.06:2013 Ypatingi statiniai

15; STR 1.01.08:2002 Statinio statybos riisys

16. STR 1.01.08:2003 Statiniy klasifikavimas pagal naudojimo paskirtj

17. STR 1.04.01:2005 Esamy statiniy tyrimai

18. STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

19. STR 1.12.05: 2002 Privalomieji statiniy (gyvenamujy namy) naudojimo ir prieZiiiros
reikalavimai

20. STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé

21. STR 1.14.01:1999 Pastaty turiy ir ploty skai¢iavimo tvarka

22, STR 2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas

23. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

24, STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

25. STR 2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

26. STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk§mo

27 STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir $ilumos i§saugojimas

28. STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSores aplinkos apsauga nuo triukdmo

29. STR 2.01.02:2016 Pastaty energetinis naudingumas, sertifikavimas.

30. STR 2.01.10:2007 I5orinés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos

31. STR 2.01.11:2012 ISorinés védinamos termoizoliacinés sistemos

32. STR 2.02.01:2004 Gyvenamieji pastatai

33. STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai zmoniy su negalia reikméms.
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Eil.Nr. | Zymuo Pavadinimas
34. STR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukcijos. Stogai.
35. STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos. Grindys.
36. STR 2.05.20:2006 Langai ir iorinés i&¢jimo durys.
; STR 2.09.02:2005 Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas
38. STR 3.01.01:2002 Statiniy statybos resursy poreikio skai¢iavimo tvarka
RESPUBLIKINES STATYBOS NORMOS (RSN)
39.  |RSN 156-94 | statybiné klimatologija
HIGIENOS NORMOS
40. l HN 42:2009 ' Gyvenamuyjy ir vieSosios paskirties pastaty mikroklimatas

STATYBOS TAISYKLES IR KITI DOKUMENTAI

41]. Zin., 2000, Nr. 74-2262; 2012, Nr. | Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
57-2828
42, PAGD VR 2010-12-07, Nr. 1-1338 | Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (taisyklés)
43. PAGD VR 2011-02-22, Nr. 1-64 Gyvenamyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés
44. DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje
45. 2012 -01-02, Nr. 1-2 Dujy sistemy pastatuose jrengimo taisyklés
46. 2006 m. gruodzio 29 d. Nr. D1-637 | Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés
47. UAB ,,Sistela® Statiniy statybos skai¢iuojamuyju kainy nustatymo rekomendacijos
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Daugiabucio namo T. Masiulio g.13, Kaune atnaujinimo investicijy projekias

16. Priedas Nr. 3. INVESTICIJU PASKIRSTYMAS DAUGIABUCIO NAMO BUTU IR
KITU PATALPU SAVININKAMS

Preliminarus léy paskirstymas daugiabu¢io namo buty savininkams (nejskaitant valstybés paramos)

12.1 lentele

Priemoniy paketas A

Buto nr. Patalpy Bendra investiciju | . I ju:
naudingas ar | sumg Eur. | Statybos Projekto | Statybos techninei | Projekto
bendrasis |dar‘bams !pareng,imui | prieZitirai { lgyvendinimo
plotas m? ; ' | administravimui
1) 6784 15137 13.639 1.012] 289 - 197
2| 40,85 9173 8270  e6l0, 174, 119
3] 5361 11.993]  10.808 80, 229 156
4 6919  17379| 15850 1.033] 295 201
5| 41,08 1095|9287 613 175 119
6| 54,65 13194 11987, 816 233, 159
7 68,85 17303 15982 1.028) 294 200
8 41,49 10.286 9.369 619 177 120
9] 54,50 12.189| 10.985 813 232 158
10| 51,91 12.017 10.870 | 775 221 151
11 52,48 11.743 10.583 | 783 224 152
121 51,20 11.460 10.329 | 764 218 149
13]  52]13| 12.637 11.485 778 222 151
14| 53,87 13.993 12.803 804 230 156
15| 6852 16.259 14.745 1.023 292 199
16 51,21 11.462 10.331 | 764 | 218 149
i 53,52 13.916 12.733 799 228 | 155
18] 6821 16.191 14.684 1.018 291 198
19 52,54 11.756 10.595 784 | 224 153
200 40,93 9.190 8.286 611 175 119
21| 68,38 16.456 14.945 1.021 292 199
22 53,01 12.831 11.660 791 226 154
23| 41,81 10.356 9.433 624 178 121
24 69,74 16.529 14.988 1.041 297 203
25| 53,64 12.971 11.786 | 801 229 156
26 - 41,58 10.305 9.387 621 177 121
27 69,47 16.469 | 14.934 1.037 296 202
Specialioji 93,74 18.376 16.305 1.399 400 272
I8 viso: 1579,95 371.766 336.860 23.580 6.737 4.588
pi A
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Daugiabucio namo T. Masiulio g.13, Kaune atnaujinimo investicijy projektas

Priemoniy paketas B

Buto nr. Patalpy Bendra investicijy e
naudingas ar | sumg Eur. jStal_\bos iProjekto | Statybos techninei | Projekto

bcndrasi.js  darbams | parengimui | priezilirai ‘ jgyvendinimo s |

plotas m® | | | | - administravimui
I ~ 67.84 15.169|  13.741 967 276 185
2 40,85 _9.191] 8332 s&  166] j§¥]
3 _ 53,61 _ 12,017 _ 10.889 764 218 146
4 69,19 15468 14011 986 282, 189
B __4_‘_,0§_i _9242)  8.378| 585 167 B Vi
6 54,65 | 12.248 1097 719, 222 149
7 68,85 15392  13.943| 981 280 188
8 41,49 9.333 8.460 591 169 113
9 54,50 | 12.214 11.067 777] 222 149
10] 51,91 12.040 | 10.948 740 211 142
11| 52,48] 11.767 10.662 748 214 143
12| 51,20/ 11.484 10.406 729 208 140 |
13 52,13 11.690 10.592 743 212 142
14 53,87 12.075 | 10.941 768 219 147
15 68,52 15.319 13.877 976 279 187
16|  51,21] 11.486 10.408 730 208 140
17 - 53,52] 11.997 10.871 ] 763 218 146
18 68,21 15.251 13.815 972 278 | 186 |
19 52,54 11.780 10.674 749 214 144
200 40,93 9.209 8.348 583 167 112]
21 68,38 16.487 15.048 | 974 278 187
22] 53,01 11.884 10.769 755 216 145
23 41,81 9.404 8.524 596 | 170 114
24 69,74 15.589 14.121 994 284 191
25 53,64 12.024 | 10.895 764 218 147
26| 41,58 9.353 8.478 592 169 114
27 69,47 15.530 14.067 990 283 190
Specialioji 93,74 20.203 18.230 1.336 382 256
I3 viso: 1579,95 | 354.847 321.588 22.511 6.432 4.316
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17. Priedas Nr. 4. KAINU APSKAICIAVIMO PAGRINDIMAS

Darby kiekiai apskai¢iuoti pagal natirinius matavimus, pateikti 4 lenteléje.
Numatomy investicijy preliminaris dydziai nustatyti pagal UAB “Sistela” 2016 m. kovo mén.
skai¢iuojamasias resursy rinkos kainas “Sustambinti statybos darby kainy apskai¢iavimai”.
Pagrindiniai jkainiai naudojami investicinio projekto skai¢iavimuose pateikti 14 lenteléje.

Daugiabucio namo T. Masiulio g.13, Kaune atnaujinimo investicijy projektas

14 lentelé
Eil. Mato vnt. Kaina, Eur.
Nr. |Priemonés pavadinimas (m*, m, vnt.) | (su PVM) variantai
AirB
I 2 3 4
1. |Fasady sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, iskaitant sieny (cokolio) konstrukeijos defekty Salinima
PP i
ir nuogrindos sutvarkyma:
1.1. |Tinkuojama fasado Siltinimo sistema m’ 81,94
1.2. | Védinama fasado §iltinimo sistema m’ 111,91
2. |Stogo Siltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo §laitinio stogo jrengimas (i$skyrus patalpy
pastogéje jrengima):
2.1. |Sutapdinto stogo Siltinimas ir dangos keitimas m’ -
2.2. |Slaitinio stogo dangos keitimas ir pastoges grindy Siltinimas:
2.2.1 |Slaitinio stogo dangos keitimas m’ 53,86
2.2.2 |Pastogés grindy siltinimas m’ 19,06
3. |Buty ir kity patalpy langy keitimas j mazesnio Silumos laidumo langus:
3.1. |Buty ir kity $ildomy patalpy langy keitimas m’ 159,29
3.2. [Nesildomy patalpy langy keitimas m’ 141,91
4. |Laiptiniy lauko dury ir tambiro dury keitimas, jskaitant susijusius apdailos darbus, j&jimo laipty
4 P ] P
remonta ir pritaikyma nejgaliyjy poreikiams:
4.1. | Laiptinés dury keitimas m’ 376,51
4.2. |Tamburo ir rasio dury keitimas m’ 236,33
5. |Balkony ar lodzijy jstiklinimas,jskaitant esamos balkony ar
lodZijy konstrukcijos stiprinimag ir (ar) naujos jstiklinimo m’ 115,85
konstrukcijos jrengima pagal vieninga projekta
6. | Silumos punkto jrenginiy keitimas ar pertvarkymas kompl. -
7. | Sildymo sistemos pertvarkymas ir keitimas:
7.1. |balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas m’ 7,16
7.2. |vamzdyny Siluminés izoliacijos gerinimas m’ 5,94
7.3. |Sildymo prietaisy ir vamzdyny keitimas m’ 15,19
7.4 |individualios Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos
ir termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir kitose m’ 12,30/7,92
patalpose(A/B variantai)
7.5 |Karsto vandentiekio sistemos pertvarkymas ar atnaujinimas m’ 9,77
8. | Vedinimo sistemy pertvarkymas, keitimas ar jrengimas:
8.1. |Natiralaus védinimo kanaly i$valymas, dezinfekavimas ir .
_ e S Butui 144,81
natiiralaus védinimo pagyvinimas
8.2. |Mechaninio védinimo sistemos jrengimas butui -
9. |Geriamo vandentiekio sistemos pertvarkymas ar atnaujinimas m’ 5,61
10. |Buities nuoteky sistemy pertvarkymas ar atnaujinimas m’ 6,16
11. |Elektros instaliacijos pertvarkymas ar atnaujinimas m’ 9,27

W““ 39



NATURINIU MATAVIMU ATLIKIMO AKTAS
2015-03-10, Nr. NMA/15-03-10/1

Statinio adresas: T. Masiulio g.13, Kaunas

Natlrinis matavimas: Dél darby kiekiy nustatymo Investicijy plano rengimui.

Statinio planuojamus statybos darby kiekius nustate:
Investicijy plano rengéjas: Lolita JakStiené
Kiti:

Eil. Pavadinimas Mato Kiekis
Nr. vnt.
Pagrindiniai Planuojami darby
daugiabucio kiekiai, nustatyti
gyvenamojo namo atliekant
rodikliai matavimus vietoje
1 2 3 4 5
I |EN ERGIN] EF EKTYVUMA
DIDINANCIOS PRIEMONES
1. | Fasado sieny Siltinimas, {skaitant sieny m?
konstrukcijos defekty pasalinimq. 1484,26 1484,26
2. | Cokolio sieny Siltinimas, {skaitant cokolio sieny m?
konstrukcijos defekty pasalinimaq ir nuogrindos 190,10 190,10
sutvarkymaq
3. | Pastogés Siltini ir naujos dangos frengimas m? : i .
BRI ¥ g Pastogés grindys Pastogés grindys 659,0
659.0 Stogo danga 940,20
Stogo danga 940,20 ?
4. |Langy ir balkony dury butuose ir kitose patalpose m? Buty langai ir Buty langai ir balkony
keitimas { mazesnio Silumos pralaidumo langus balkony durys 10,03 |durys 10,03
Rilsio langai 3,6 Riisio langai 3,6
5. | Balkony ar lodzijy stiklinimas, iskaitant esamos m?
laikanciosios konstrukcijos sustiprinimgq ir (ar)
naujos {stiklinimo konstrukcijos jrengimq pagal 167,70 167,70
vienq projekiq
6. |Laiptiniy lauko dury ir tambiro dury keitimas, m? Lauko durys 12,91 Lauko durys 6,96
iskaitant susijusius apdailos darbus, jéjimo laipty Tambiry durys 9,58 | Tambiiry durys 9,58
remontq ir pritaikymaq neigaliyjy poreikiams Riisio durys 6,39 Riisio durys 6,39
7. |Risio perdangos Siltinimas m? - 1
8. | Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, m
keitimas ar jrengimas 200 Gl
9. |Sildvmo ir karsto vandens sistemy pertvarkymas ar
keitimas:
9.1 | balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas vnt 28 28
9.2 |vamzdyny Siluminés izoliacijos gerinimas m 320 320
9.3 |Sildymo prietaisy ir vamzdyny keitimas(gyvatuky Vnt (m)
keitimas) 93/670 (27) 93/670 (27)
9.4 |individualios $ilumos apskaitos prietaisy ar dalikliy vnt 90 90

sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas

1 lapas 18 2 lapy



Eil. Pavadinimas Mato Kiekis
Nr. vnt.
Pagrindiniai Planuojami darby
daugiabucio kiekiai, nustatyti
gyvenamojo namo atliekant
rodikliai matavimus vietoje
1 2 3 4 5
butuose ir kitose patalpose
9.5 | karstovandentiekio vamzdyny ir izoliacijos keitimas m/m 150/ - 150/ -
(vnt)
KITOS NAMO ATNAUJINIMO .
II. |(MODERNIZAVIMO) PRIEMONES*
11. |Vandentiekio inZinerinés sistemos m 170 170
12. | Nuoteky salinimo inZinerinés sistemos m 190 190
13. | Elektros bendrosios inZinerinés sistemos m 2000 2000

Natiirinius matavimus atliko:

UAB ,,Cedra® investicinio plano rengimo vadové

i

/

Lolita Jakstiene

2 lapas i§ 2 lapy



UZDAROJI AKCINE BENDROVE

Im. k. 134291656, PVM m k. LT342916515, Zamenhofo 5, 44287 Kaunas, tel. 320 350, tel/ faks. 422004
PASTATO VIZUALINES APZIUROS AKTAS
2015-03-10, Nr. VA/15-03-10/1

Gyvenamasis namas

Objektas:
Adresas:

T. Masiulio g. 13, Kaunas

Fil. Nr.

Apziliros objektas

Bendras
jvertinimas®

Detalus bukleés apraSymas
(defektai, deformacijos nusidévéjimo lygis ir pan.)

1.

2.

3.

4

4.1.

Sienos (fasadinés)

3

Laikancios pastato konstrukcijos —silikatinés plyty muro
sienos. Drégmés paveikti pavirSiai ties stogeliy
apskardinimais, karnizais bei balkony konstrukcijomis.
Fasady skardinimy ir lietvamzdziy buklé patenkinama.
Sienos neapsiltintos, U=1,27 W/m® K. Sieny $iluminé varza
neatitinka Siuolaikiniy normy reikalavimy.

Reikalingas viso fasado remontas ir ap§iltinimas.

4.2,

Pamatai, cokolis
ir nuogrindos

Pastato pamatai juostiniai. Apie kiemo puséje pastata
irengta betoniné nuogrinda, nuogrindos pavirius
nelygus,istrup¢jes, daug kur nuolydis | pastata. Pastato
gatveés puséje nuogrindos néra.

Pamaty ir cokolio sieny konstrukcijy buklé patenkinama.
Cokolis ir pamatai neSiltinti, tai turi jtakos dideliam pirmo
a. grindy Silumos laidumui. Cokolio apdailinis tinkas
paveiktas drégmés, vietomis nutrupéjes. Reikalingas
cokolio ir pamato remontas ir ap$iltinimas.

4.3.

Stogas

Stogas $laitinis, dengtas asbestcementiniais banguotais
lakstais, papildomai nesiltintas, lietaus nuvedimas iSorinis.
Danga susidévéjusi, apsamanojusi, nesandari,
apskardinimai susidévéje. Lietloviai ir lietvamzdziai seni.
Patekimas | pastogg i$ laiptines per liukus. Pastogés grindys
irengtos ant g/b perdangos dalinai apsiltintos apie 30 cm.
Slako sluoksniu. Liukai susidévéje, neapsiltinti. Medinés
stogo konstrukcijos buklé patenkinama, matomi drégmés
poveikio pédsakai.

Pastogés grindy U=0,85 W/m” K. Pastogés grindy $ilumos
laidumo koeficientas neatitinka $iuolaikiniy normy
reikalavimy. Reikalingas dangos keitimas ir pastogés grindy
apsiltinimas.

4.4.

Langai ir balkono
durys butuose

Dauguma buty langy ir balkony durys yra pakeisti
plastikiniais langais ir balkony durimis su stiklo paketais.
Like seni mediniai langai ir balkono durys butuose fiziskai
susidévéje, nesandaris. Plastikiniy langy buklé gera, U=1,7
W/m? K. Nepakeisty langy ir balkono dury $ilumos laidumo
koeficientas neatitinka Siuolaikiniy normy reikalavimy.

4.5.

Balkony ar
lodzijy laikan&ios
konstrukci-jos

Laikanti konstrukcija — gelzbetonis, apdaila — dazymas.
Dauguma buty balkony nejstiklinti. Balkoniniy laikanéiy
konstrukcijy buiklé patenkinama, aptrupéje plokstés, kai kur
matosi atvira armatira. Pavojingy konstrukcijos ilinkiy
nepastebéta. Balkony atitvaros — metaliniai turéklai, buklé
patenkinama.

Reikalingas apdailos remontas.

4.6

Risio perdanga

GelZbetoniné perdanga virs risio neapsiltinta, pavojingy
itrikimy ir jlinkimy nepastebéta. Pirmo auksto grindys vir§




[ Eil. Nr.

Apzitros objektas

Bendras
Ivertinimas*

Detalus buklés apraiymas
(defektai, deformacijos nusidévéjimo lygis ir pan.)

risio mazai apSiltintos. Iki 1992 m. pastatyty gyvenamosios
paskirties pastaty atitvaros, kurios yra ant perdangos virs
nesildomy riisiy U=0,71 W/m’K. Silumos laidumo
koeficientai neatitinka Siuolaikiniy normy reikalavimy.
Reikalingas pirmo auks$to grindy remontas ir apsiltinimas.

4.7.

Langai ir lauko
durys laiptinése ir
kitose bendro
naudojimo
patalpose

Laiptinése visi langai nauji plastikiniai. Rusio langai seni
mediniai, buklé bloga.

Dvejos laiptinés lauko durys metalinés, kitos dvi — senos
medinés, nesandarios, susidévéjusios. Risio ir tambiiro
durys medinés, susidévéjusios, nesandarios. I$lipimo ant
stogo liukai mediniai, seni, nesandarts, neapsiltinti. Dury
biklé bloga. U=2,5-2,6 W/m® K.

Reikalingas rusio langy keitimas. Lauko, tambiro, riisio
dury ir i8lipimo ant stogo liuky keitimas.

4.8

Silumos mazgas

Siluma pastatui tiekiama centralizuotai i$ §ilumos tinkly.
Pastato Sildymo sistema prie centralizuoty $ilumos tiekimo
tinkly pajungta pagal nepriklausoma jungimo schema.
Silumos reguliavimas automatinis. Silumos mazgo jrangos
biiklé gera.

49

Sildymo
inZinerinés
sistemos

Sildymo sistema vienvamzdé virsutinio paskirstymo.
magistraliniai $ildymo sistemos vamzdynai pastogéje seni,
nepakankamas vamzdziy izoliacijos storis. Riisio
magistrales senos, mazai izoliuotos, izoliacija - asbestas.
Prie Sildymo prietaisy sumontuoti trieigiai ¢iaupai, kurie yra
paseng, uzkalkeje ir reguliavimui netinkami. Vamzdynai
stovuose ir pajungimo atvamzdziai nekeisti nuo
eksploatacijos pradzios. Sildymo prietaisy butuose ir
laiptinéje seni ketiniai. Stovai be balansavimo armatiros.
Sildymo sistemos biiklé patenkinama.

Risyje yra nedildomos sléptuvés patalpos.

Reikalingas Sildymo sistemos remontas.

4.10.

Védinimo
inzinerinés
sistemos

Veédinimo sistema natiirali, vertikaliais kanalais, per
virtuviy ir sanmazgy marinius vertikalius kanalus. Veikia
patenkinamai, nereguliuojamos grotelés, kanalai nevalyti.
Reikalingas vedinimo kanaly remontas.

Karsto vandens
inZinerinés
sistemos

Karstas vanduo ruoSiamas pastato $ilumos punkte
ploksteliniame Silumokaityje, reguliavimas automatinis.
Karsto vandens sistemos magistraliniai vamzdynai riisyje
nauji, naujai jrengta magistraliné cirkuliaciné linija.
Magistraliniai vamzdynai izoliuoti nauja izoliacija. Stovai
seni, dalinai remontuoti. Sistema nesubalansuota. Stovy
uzdaromoji armatura keista. Gyvatukai prijungti prie
Sildymo sistemos. Reikalingas karsto vandens vandentiekio
tinkly remontas.

4.12.

Salto vandens
inzinerinés
sistemos

Salto vandentiekio sistemos stovai ir magistralés senos,
dalinai keistos. Sistema nesubalansuota. Stovy uZdaromoji
armatiira susidévéjusi, dalinai keista. Vamzdyny izoliacija
asbestiné, nepakankamas jos storis. Salto vandens apskaitos
mazgas atnaujintas. Reikalingas $alto vandens vandentiekio
tinkly remontas.

4.13

Nuoteky $alinimo
inzinerinés

Buitiniy nuoteky vamzdynai ketiniai, keisti tik
fragmentiskai, nekeisty vamzdyny buklé bloga. Ant jvady

2
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Eil. Nr. ApzZitros objéktas Bendras Detalus biikles aprasymas
vertinimas® (defektai, deformacijos nusidévéjimo lygis ir pan.)
sistemos riisyje reikalinga sumontuoti atbulinius voZtuvus, nes
daznai rusys yra uzliejamas fekalijomis.
Reikalingas buities nuoteky tinkly remontas.

4.14 Bendrojo 3 Elektros instaliacija bendro naudojimo patalpose sena,
naudojimo nekeista, biiklé patenkinama, laidai susidévéje. [vadinis
elektros atnaujintas.
instaliacija ir Reikalingas bendro naudojimo elektros tinkly remontas.
jrengimai

4.15. Liftas (jei yra) - Lifto néra

* — Jvertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti); 1 — labai
blogas (butina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dél
papildomy pastato paZzeidimy).

Investicijy plano rengimo vadoveé

Lolita Jakstiené %%:W

Administruojanéios jmonés atstovas

(pareigos, vardas, pavarde, parasas)

Vyr. specialistas
Algirdas Vaitiekiinas

(pareigos, vardas, pavardé, parasas)

UAB "CEDRA", ats. s. LT817300010075781982, AB Swedbankas, Elektroninis pastas: sic@cedra.lt




UZDAROJI AKCINE BENDROVE

Im. k. 134291656, PVM m.k. LT342916515, Zamenhofo 5, 44287 Kaunas, tel. 320 350, tel./ faks. 422004
PASTATO VIZUALINE APZIURA - FOTOFIKSACINE MEDZIAGA 2015-03-10 Nr. VA/15-03-10/1

Vakarinis fasadas

Vakarinio fasado lauko durys medinés senos




Pastogés bendras vaizdas Stogo medinés konstrukcijos paveiktos drégmeés

UAB "CEDRA", ats. s. LT817300010075781982, AB Swedbankas, Elektroninis pastas: sic@cedra.lt
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Sildymo sistema vienvamzde, virSutinio

paskirstymo, vamzdziy izoliacija sena, asbesto
: . - roscr s

aku

Sildymos mazgo jranga

k.

Kamslrap

ezt e . Mg 1 s
KT W EOE

Silumos mazgo pajungimo schema

UAB "CEDRA", ats. s. LT817300010075781982, AB Swedbankas, Elektroninis pastas: sic@cedra.lt



Sildymo sistemos magistraliniy vamzdyny izoliacija
sena, asbesto, nepakankamas jos storis

* ¥

: tuvés elektros skydas
Sléptuvés salto vandens talpos P "

28
[T

1
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E ! : : T ! -
Atvira riisio perdangos armatiira Remontuotas $alto vandentiekio jvadas

UAB "CEDRA", ats. s. LT817300010075781982, AB Swedbankas, Elektroninis pastas: sic@cedra.lt




Lig e 7

+ A it : 3 3 ¥ o LA
Dalinai keista $ildymo sistemos vamzdyny izoliacija ~Magistraliniai kar$to vandentiekio vamzdziai ir jy
ir armatiira izoliacija atnaujinti

AR 3

mos pajungimo mazgas

Dujotiekio jvadas ipatatq Skardinis laitinés Sildymo prietaisas

UAB "CEDRA", ats. s. LT817300010075781982, AB Swedbankas, Elektroninis pastas: sic@cedra. It
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ADMINISTRUQJANTIS UAB KAUNO KOMUNALINIS

IR BUTY UKIS

Chemijos ¢.18, 31339 Kaunas

STATINIO APZITROS AKTAS

2014-¢620Nr. 4457
Kaunas

pp Statinio adresas: T.Masiulio 13

Ap7ilira:
ApZitroes tiks!
vadovaujantis

Apziliros objekiai

Pagrindinés
konstrukeijos:
Stogas, kaminai

Fasadas

Pamatai. cokolis
) Nuogrinda
Balkorai
Laiptai pric
1¢jimy j pastatg

~ Perdenginiai
Laiptings
langai
Risio langai

* Bendro naudojimo
- patalpos:

Laiptines
faiptatakial.
pakopos
Turekiai
Laipiines

~ apdaila

Bendroji inZineriné

iranga

- Vaandentiekio
- vamzdynai

Lietaus kanalizaciios
vamzdynai

Fekalins kanalizacijos

vamzdyvnai
Silumos tickimo
vamzdynai

kasmeting
5: kasmeting statinio. atskiry jo konstrukeijy it inzinerines irangos apzilira.

FR1.12.05: 2002

Pastebeti defektai,
detormacijos. frangos
gedimai

2

Slaitinis,danga vietomis
paZeista
Plviy miro
Betono bloka
Aptrupéje

Bikle patenkinama

Medinial

Mediniai
Biiki¢ patenkinama

Bikle patenkinama
Tvarkingos

Bukle patenkinama
Suradije

Biikle patenkinama

Bikle pateskinama

Rekomenduojami
darbal defektams
Salinu

4

2017 m.l-ras

~ ketv.

ketv.

2014 milras
- ketv.

Pasalintl defektal

i

5 m Hl-¢lay



(5

LA

~d

Stlumos punkias.

siurblial, karsto

vandens ruofimo
irenginiai

Elektros apsvietimo ir

jezos tinklai

~ Flekiros skydinés

Komisijos pirmininkas

Nariai

Renuovuotas

Riikié patenkinama

Gera

o

#
) = 7 e

. Algirdas Kuslys
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ADMINISTRUOQJANTIS UAB KAUNO KOMUNALINIS
IR BUTU UKIS

Chemijos g.18. 51339 Kaunas

STATINIO APZIUROS AKTAS

2014-11.28Nr. 5055

Kaunas

Statinio adresas: T. Masiulio g 13

ApZiiira: kasmetiné

Apaitros tikslas: kasmeting statinio, atskiry jo konstrukeijy ir inZinerinés irangos apZitra.
vadovaujantis STR] 1.12.05: 2002

(Eil. . Apyitros objektai | Pastebéti defektai, | Rekomenduojami Paalinti defektai

'Nr. - deformacijos, jrangos  darbai defektams
S gedimai gl b
- e S IR TS S P SN
& Pagrindinés |
- Komstrukeijes: | WP SR
1.1 Stogas. kaminai Slaitinis, danga vietomis - Remontas
| paZeists numatomas 2017
T BT . I e im Do kety, .
t.2  Fasadas ' Plvty miiro. Bakle !
. S . pawenkinama
L3 . Pamatai, cokolis - Betono blokai. Bukle
e patenkinama it
1.4 Nuogrinda - Néra i
1.5 Balkonai - Aptrupéjes betonas 2015 m Ml-gias
L6 Laipai prie jéjinmy Biiklé patenkinama
... pasata S e
1.7 Perdanga . @b, buklé patenkinama
1.8 Laiptinés langai Mediniai. Bakie
ST .. patenkinama :
1.9 Rasio langai . Mediniai. Bakle
b patenkinama e
2. Bendro naudojimo
... patalpos: S
2.1 . Laiptinés laipty - Bukle patenkinama
... pakopos
=2 i Turékiai . Bikle patenkinama i N B
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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
SERTIFIKATAS

Nr. KG-0238-0089

Unikalus pastato Nr.: 1985-9022-0020
Pastato adresas: T. Masiulio 13, Kaunas, Kauno m. sav.
Pastato paskirtis: Kiti gyvenamosios paskirties pastatai (namai)

Pastato naudingasis plotas: 1596,90 m?

Nustatyta pastato energinio

Pastaty energinio naudingumo klasifikavimas | klases*:
A 2 9 ) naudingumo klasé:

* A++ klase yra laikoma auk&&iausia, nurodo energijos beveik
nevartojant] pastatg, G klasé nurodo energiskai neefektyvy pastatg

Skaidiuojamosios suminés energijos sgnaudos vienam

kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto: 269,03 kWh/(m?xmetai)

Pagrindinis pastato Sildymui naudojamas Silumos $altinis:  Silumos tinklai, automatinis
reguliavimas

Energijos sgnaudos pastato Sildymui: 226,98 kWh/(m*xmetai)

Sertifikato iSdavimo data: 2015-03-27

Sertifikato galiojimo terminas: 2025-03-27

Sertifikatg ; Atestato

iSdave ekspertas Lolita Jakstiene Nr.0238

UAB "CEDRA"

Skeaifiavimai atlikti nanal STR 2 N1 092005 raikalavimine  Sardifikati renictras skalhiamas www anee i



Priemoniy pastato energiniam naudingumui gerinti jvertinimas

Priedas prie sertifikato Nr.KG-0238-0089

Eil. |Priemonés pavadinimas pastato energiniam naudingumui| Energijos kiekis, | Energijos dalis nuo
Nr. gerinti galimas sutaupyti dabartiniu metu
kvadratiniame metre pastato
pastato naudingojo suvartojamo
ploto per metus, energijos kiekio,
idiegus priemoneg, | galima sutaupyti
KWh/(m? metai) idiegus priemone
1 Pastato sieny apsiltinimas taip, kad visy sieny Silumos 80,93 0,27,
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus
2 Pastato stogy ap3iltinimas taip, kad visy stogy Silumos 21,77 0,07
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus
3 Pastato perdangy, kurios ribojasi su iSore, apsiltinimas taip, Pastate néra Pastate néra
kad visy perdangy, kurios ribojasi su iSore, $ilumos perdavimo
koeficientas atitikiy normy reikalavimus
4 Pastato perdangy virs neSildomy risiy ir pogrindziy 3,01 0,01
apsiltinimas taip, kad visy perdangy vir§ neSildomy risiy ir
pogrindZiy Silumaos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus
5 Pastata grindy ant grunto apiltinimas taip, kad jy Silumos 1,14 0,00
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus
6 Horizontaliai pakraStiuose apéiltinty grindy ant grunto Pastate néra Pastate néra
apéiltinimas taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty
norm reikalavimus
7 Vertikaliai pakradtiuose apSiltinty grindy ant grunto ap&ittinimas Pastate néra Pastate nera)
taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus _
8 Vertikalial ir horizontaliai pakragtiuose apsiltinty grindy ant Pastate néra Pastate néra|
grunto apsiltinimas taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas
atitikty normy reikalavimus
°] Sildomo rilsio atitvary, kurios ribojasi su gruntu, apsiltinimas Pastate néra| Pastate néra
taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normiy
reikalavimus
10 |Pastato langy keitimas langais, atitinkangiais normy 1,00 0,00
reikalavimus
11 |Pastato iSoriniy jéjimo dury keitimas durimis, atitinkangiomis 0,08 0,00
normy reikalavimus
12 |Pastato karSto vandens ruodimo sistemos rekonstravimas: 0,00 0,00
karitas vanduo ruoSiamas pastato Silumos punkte su
automatiniu reguliavimu arba jrengiama kita tokio pat
efektyvumo kaip Silumos punkto su automatiniu reguliavimu
sistema
13 |Viso pastato patalpy Sildymo reguliavima apimangiy Sildymo 26,70 0,09
sistemos reguliavimo jtaisy jrengimas. Termostatiniy Sildymo
prietaisy ventiliy ir patalpy arba iSorés termostato
sumontavimas
14 |Silumos 3altinio keitimas: pastato ildymas pajungiamas prie 0,00 0,00
Silumos tinkly su automatiniu Silumos $altinic reguliavimu arba
prie kito analogisko efektyvumo Silumos Saltinio
15 |13 ir 14 eilutéje iSvardyty priemoniy jdiegimas 26,70 0,09

Pastaty energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas:

Lolita Jakstiene, atestato Nr.0238 %Z&’w’
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Pastato energijos sanaudy skaiéiavimo rezultatai

Priedas prie sertifikato Nr.KG-0238-0089

Eil. Energijos sgnaudy apiblidinimas Skaigiuojamasios
Nr. energijos sgnaudos
kvadratiniame metre
pastato naudingojo
ploto per metus,
kWh/(m2xmetai)
1 |Silumos nuostoliai per pastato sienas 96,69
2 |Silumos nuostoliai per pastato stoga 29,10
3 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su igore 0,00
4 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas vir§ nesildomy risiy ir pogrindziy 10,83
5 |Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu: 0,00
5.1 |- per grindis ant grunto 3,71
5.2 |- per horizontaliai pakrastiuose apéiltintas grindis ant grunto 0,00
5.3 |- per vertikaliai pakrastiuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.4 |- per vertikaliai ir horizontaliai pakra&€iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.5 {- per Sildomo rUsio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu 0,00
Silumos nuostoliai per pastato langus 31,18
Silumos nuostoliai per pastato iSorines j&jimo duris, nejskaitant nuostoliy del 1,43
dury varstymo
Silumos nuostoliai per pastato ilginius Siluminius tiltelius 17,77
Silumos nuostoliai del i$oriniy jéjimo dury varstymo 0,23
10 |Energijos sqnaudés pastato vedinimui 24,04
11 |Silumos nuostoliai del virSnorminés isorés oro infiltracijos 16,30
12 (Silumos pritekéjimai | pastata i& iSores -21,49
13 |Vidiniai Silumos iSsiskyrimai pastate -14,12
14 |Elektros energijos suvartojimas pastate 21,00
15 |Energijos sanaudos karStam vandeniui ruoéti 21,05
16 |Energijos sgnaudos pastato Sildymui 226,98
17 {Pastato sumineés energijos sanaudos 269,03
18 |Silumos pritekéjimali | pastata (papildoma informacija) -34,69

Pastaty energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas:

Lolita Jak&tiene, atestato Nr.0238 %gm
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