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I. AISKINAMASIS RASTAS

Daugiabuéio namo, esanéio Partizany g. 86 Kaunas atnaujinimo (modernizavimo) investicinis projektas
atlickamas AB ,.City Service SE* (toliau — Uzsakovas) uzsakymu, vadovaujantis 2016 m. rugsejo 14 d.
sutartimi. Investicijy projektas parengtas vadovaujantis Daugiabu¢io namo energijos naudingumo sertifikatu Nr.
KG-0558-00046 (toliau — Sertifikatas) bei jo priedais: Pastato energijos sanaudy skai¢iavimo rezultatai ir
Priemoniy  pastato energiniam naudingumui  gerinti Ivertinimas, Daugiabudio namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprasu, Daugiabugio namo atnaujinimo (modernizavimo) programa
(toliau — Programa), atlikta vizualine apzidra Nr. KVA-16/02. Pastate esan¢iy buty naudingasis plotas nustatytas
remiantis Uzsakovo perduotais VI Registry centro nekilnojamojo turto registro centriniy duomeny banko buty
(patalpy) sgrasu pastate. Esama padétis nustatyta apzidros metu (Zr. 3 ir 18 skyrius), modernizavimo sprendimai
nustatyti remiantis Progamoje numatytomis priemonémis, efektyvumas remiantis Sertifikato duomenimis bej
numatomu energetiniu efektyvumu jvykdzius modernizavimg.

Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy igyvendinimo kaina apskai¢iuojama
vadovaujantis UAB | Sistela® Pastaty  atnaujinimo (modernizavimo) darby  skai¢iuojamuyjy kainy
rekomendacijomis, pagal 2016 m. statybos resursy skai¢iuojamasias kainas, kuriy nustatymas pateikiamas
investicijy plano prieduose. Darby kiekis nustatytas pagal natiiriniy matavimy duomenis bei pastato
nekilnojamojo turto objekto kadastriniy matavimy bylos duomenis. Investicijy planas atitinka Kauno miesto
savivaldybes teritorijos bendrajj 2013-2023 m. plana patvirtinta 2014 m. balandzio 10 d. tarybos sprendimu Nr.
T-209.

Visi investicinio plano pasidlymai yra pateikiami kaip prieSprojektiniai sprendiniai projektavimo
darbams. Ataskaitoje pateikiami investiciniai skaiCiavimai nuo realiy gali skirtis dél keliy priezas¢iy: 1)
Energijos taupymo priemoniy ir statybos darby kaina yra orientacing, todel rangos darby atlikimo konkurso
metu gali kisti; 2) Energetiniy iStekliy kainos gali kisti priklausomai nuo valstybeés, savivaldybés, 3ilumos
tiekéjo vykdomos politikos, infliacijos, kuro rinkos kainos ir kity priezas¢iy; 3) Skelbiant rangos darby atlikimo
konkursa, statybos darby konkurse dalyvaujangios jmonés privalo atlikti savo skai¢iavimus objekte, statybos
darby kiekiams nustatyti.

Investicijy plano rengéjas neprisiima atsakomybes del daugiabugio namo modernizavimo pirkimy metu
pasitlytos paslaugy ar darby kainos, virijancios investiciniame projekte numatytas modernizavimo darby
kainas.

II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI

1. Daugiabuc¢io gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibiidinimas

1.1. namo konstrukcija (pagal sieny medziagas) — surenkamy bloky, paneliy;

1.2. auksty skai¢ius — 9;

1.3. statybos metai, tipinio namo projekto, pagal Kurj pastatytas namas, sefijos Nr. (jeigu yra) — 1973 m., tipinio
projekto néra,

1.4. namo energinio naudingumo klasé: E, sertifikato Nr. KG-0558-00046, isdavimo data 2017 m.;

1.5. namui priskirto Zemés sklypo plotas (m?) — nepriskirtas; uzstatytas plotas 560,76 m?;
1.6 atkuriamoji namo verté, tikst. Eur — Nekilnojamojo turto registro duomenyse nenurodyta;

2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

I lentelé
Eilés Nr. Pavadinimas It = IehiE, . Eastahos j
vnt. vnt.
1 2 3 4 5
28 bendrieji rodikliai
2011 buty skai¢ius vnt. 72 Gyvenamosios paskirties patalpos
2.1.2. buty naudingasis plotas m? 3783,69
213, nam? negyvenamosios paskirties patalpuy - 0 %/
skaiius*
2.1.4. namo negyvenamosios paskirties patalpy m? 0 7

-



bendrasis plotas

namo buty ir kity patalpy naudingasis Plotai nustatyti remiantis UzZsakovo

2.1.5. ; m? 3783,69 | pateikta objekto nekilnojamojo turto
(bendrasis) plotas (2.1.2+2.1.4) kadastro registro buty i¥ragais.
2807 sienos (nurodyti konstrukcijg)
i : iy Tame tarpe: ~2590,70 m? fasadas,
25,1, ‘S"”““l* i‘em.* il‘?:ast(atemﬁ langy ir kity m? 289283 | angokratiai, balkony ativary, ~302,13
angy plotg), iskaitan a“g‘? A m? dZiovyklos fasado mdernizavimas.
eh nial i v Remiantis STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty
2.2.2. ]1(5 or;_m_q Sienq SIS PErdivinio W/m2K 1,27 energinio naudingumo projektavimas ir
DeSlciias sertifikavimas®™ 5 priedu.
; Virs Zemés ~102,15 m?, po Zeme
2 s ;
2:2.3: cokolio plotas m 263,43 ~161,28 m?
Remiantis STR 2.01.02:2016 .Pastaty
2.2.4. cokolio ilumos perdavimo koeficientas W/m?K 1,27 energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas™ 5 priedu.
2.3, stogas (nurodyti konstrukcija)

~556,81 m? stogo plokituma, ~ 118,37
2.3.1. stogo dangos plotas m? 675,18 m? paskutiniy auksty balkony stogai,
ventiliacijos $achtos, parapetas.

Remiantis STR 2.01.02:2016 Pastaty

stogo ar perdangos pastogéje $ilumos

2.3.2 A b W/m2K 0,85 energinio naudingumo projektavimas ir
_ PeLagyInio kocuclenias sertifikavimas™ 3 priedu.

2 buty ir kity patalpy langai ir balkony durys

2.4.1. langy skaidius, i3 ju: vnt. 234

2411, langy, pakeisty j mazesnio $ilumos vat. 200

pralaidumo langus, skaicius
2.4.2. langy plotas, i§ jy: m? 552,96
Langy, pakeisty j maZesnio $ilumos

24.2.1. i m? 418,50
pralaidumo langus, plotas
2.4.3. balkony (lodZijy) duru skaicius, i§ jy: vnt 108
balkony (lodZijuy) dury, pakeisty |
2431 mazesnio §ilumos pralaidumo duris, vnt. 88
skaigius
2.4.4. balkony (lodzijy) dury plotas, i§ ju: m? 185,76
9:4.4,, | Plkonu (lodijy)dum, pakeisty | m? | 149,64
mazesnio §ilumos pralaidumo duris, plotas
bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy,
2.5. riisiy, $ilumos punkty ir kity) langai ir
lauko durys,:
S S 18 laiptinés, 30 riisio, 2 techniniame
2.5.1. langy skaiéius, i§ jy vnt. 50 aukétuf
2511, | langy, pakeisty j maZesnio Silumos vnt 5 2 vnt, riisio langy
laidumo langus, skai¢ius
252 langy plotas, i3 ju: m? 106,64
2591, ]apgq,,pakeistq 1 mazesnio ilumes il 0,81 ,
laidumo langus, plotas
Po 2 vnt. jéjimo, rasio, $iuksliy achty,
2:5.3: lauko dury skai¢ius vnt. 8 techninio auk$to. Tambiro durys
demontuotos.
2.54. lauko dury plotas m? 16,24
2.6 riisys
Nustatyta remiantis pastato kadastro
2.6.1. riisio perdangos plotas m? 426,92 registro iraSu bei inventorinés bylos
kopijomis.
262, rasio perdangos §ilumos perdavimo W/mlK 0.71

koeficientas

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabugiame name esancios kitos paskirties (prekybos, paslaugy ir pan.) patalpos, jregistruotos
Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. Nustatant suminj gyvenamujy ir negyvenamujy patalpy plota, sumuojamas gyvenamujy
patalpy (buty) naudingasis plotas ir negyvenamujy patalpy bendrasis plotas (kadangi pagal Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy taisykles
negyvenamosioms patalpoms taikoma tik bendrojo ploto savoka). ‘




3. Namo konstrukceijy ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés biiklés jvertinimas

2 lentelé
Ivertinimo pagrindai
{kasmetiniy ir neeiliniy
Eil. Vertinimo Bendras .Iésamus bl._l.klés apl-"asyrp.z'is e .ap?iﬁrq,'sta'tybo:? )
Nr. A e s (defektai, deformacijos, nusidevéjimo lygis ir tyrme.j:mq ir vizualings
] 1 ¢
pan.) apzitiros akty datos,
registracijos numeriai,
vykdytojai)
3.1. | i%orinés sienos 3 Sieny konstrukcija — surenkamy bloky, be iSorinio
tinko sluoksnio. Sieny konstrukcijos fizine biklé ir | AB ,City Service*
Siluminé varza neatitinka STR 2.01.02:2016 | statinio apziiiros aktas
~Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir | (2016-05-25 Nr. Tai
sertifikavimas® ir STR 2.05.01:2005 ,Pastaty 111-13);
atitvary $iluminé technika® reikalavimy. MB , Konsultacijy
- S — = — 1 avilys* atlikta
3.2 pamatai 3 Pamata.u — juostiniai, isoreje tlnkuotlv.‘l_)amatq bukle | i aline apiiira
patenkma.lma, deformgcuq apzitros I‘I:lBtLl 2016-09-14 Nr. KVA-
nepast_ebeta.- Parpatq t.lnkE‘lS: vietomis suskiles, 16/02;
Ezfag'rmda vietomis pasvirusi | pastato puse arba jos Daugi_z-abuéio ngmo
Pamaty  Siluminé  vara  neatitinhka STR | °MCTEYOS naudingumo
2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo sertifikatu Nr. KG'
projektavimas  ir  sertifikavimas® ir STR | 0558-00046 bei jo
2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary Siluminé technika® prledE}.lS: Pastato
reikalavimy. energijos sanaudy
skai¢iavimo rezultatai
3.3. | stogas 3 Pastato stogas — sutapdintas, lietaus nuvedimo | ir Priemoniy pastato
sistema — vidiné. Stogo dangos ir apskardinimy | energiniam
biklé patenkinama, esant poreikiui vykdomas | naudingumui gerinti
dangos remontas uZtaisant nesandarumus, ta¢iau jvertinimas.
papildomas termoizoliacijos sluoksnis nejrengtas.
Esama stogo Siluminé varza neatitinka STR
2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas  ir  sertifikavimas® _ ir STR
2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary $iluminé technika®
reikalavimy.
3.4. | buty ir kity 3 Dauguma langy ir balkony dury pakeisti (PVC
patalpy langai profilio su stiklo paketais), todel vertinama, kad
ir balkony pakeisti langai atitinka STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty
durys energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas®, jy biiklé gera. Nepakeisti langai —
mediniai suporinti. Pastebéti mediniy langy rémy
papuvimai, daugelyje viety pastebétos rémy
deformacijos. Del $iy paZeidimy langy rémai yra
nesandariis, iki galo neuZsidarantys, susidaro
vir§norminé oro infiltracija, dél to patiriami
Silumos nuostoliai. Ju energetinés savybés
neatitinka STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio
naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®™ ir
STR 2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary $iluminé
technika® reikalavimy.
3.5. - | balkony ar 3 Balkony laikanti konstrukcija — g/b plokstés
lodzijy aptrup¢jusios.  Balkony aptverimai  susidévéje,
laikanéiosios pazeisti drégmes, tvirtinimo elementai apridije,
konstrukcijos vietomis atvira laikanéioji armatira. Blogas
balkony estetinis vaizdas.




3.6. | riisio perdanga 4 Rilsio perdangoje termoizoliacijos  sluoksnis
nejrengtas,  pavojingy  deformacijy, jlinkiy
nepastebeéta.

3.7. | bendrojo 4 Laiptiniy, riisio ir techninio auk3to langai seni,
naudojimo mediniai. Risyje pakeisti 2 vnt. langai, jrengti
patalpy langai gaminai su PVC profiliu ir stiklo paketu. Lauko,
ir lauko durys riisio, techninio auksto durys plieninés, Siuksliy

Sachtos medinés, tambiro durys demontuotos.
Vienos 8 2 lauko dury plieninés, naujos su
pritraukéju.

Nepakeisty dury energetinés savybés neatitinka
STR 2.01.02:2016 ,Pastaty energinio naudingumo
projektavimas  ir  sertifikavimas® ir STR
2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary Siluminé technika*
reikalavimy.

3.8. | gildymo 3 Siluma pastatui teikiama centralizuotai i§ AB
sistema -Kauno energija“. Sildymo sistemos magistraliniai

vamzdynai paZeisti korozijos, izoliacija nesandari,
vietomis paZeista, nealitinka §iuo metu galiojanéiy
reikalavimy. Silumos punktas be automatizuoto
reguliavimo. Pastato Sildymo sistema
nesubalansuota, todel pastatas Syla netolygiai.
Siluminé energija, suvartota patalpy Sildymui,
apskaitoma  bendrai ir iSdalinama patalpy
savininkams proporcingai turimam plotui.

3.9. | kar$to vandens 3 Karsto vandens sistemos biiklé patenkinama, tatiau
sistema vamzdyny izoliacija nesandari, vietomis paZeista,

neatitinka $iuo metu galiojanéiy reikalavimy.

3.10. | vandentiekis 3 Salto vandentiekio sistema prijungta prie miesto
tinkly. Salto vandentiekio sistemos magistraliniai
vamzdynai seni, tikétina, uZkalkéje, sumaZéjes jy
skersmuo.

3.11. | nuoteky 3 Nuoteky 3alinimo sistemos biklé patenkinama.
§alinimo Tikétina, kad dalyje vamzdyny dél apnasy gali bt
sistema sumaZzéjes skersmuo ir sutrikti pralaidumas.

Vamzdynai pazeisti korozijos, tai padidina avarijy
tikimybe.

3.12. | védinimo 3 Vedinimo sistema - natirali kanaliné, oro
sistema pritekéjimas | patalpas vyksta per langus ir duris,

oro iStraukimas pro vertikalius védinimo kanalus
(8achtas), kurie, tikétina, yra susiauréje ar uZsikise.

3.13. | bendrieji 4 Atliktas bendro naudojimo patalpy elektros
-elektros ir instaliacijos, ap3vietimo modernizavimas. [rengti
apsvietimo laiptiniy Sviestuvai su judesio davikliais.
jrenginiai

3.14. | liftai (jei yra) 4 Jrengti 2 liftai. Prie§ ~5 m. atliktas
modernizavimas.

3.15. | kita - -

* [vertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti); 1 — labai blogas (biitina remontuoti
nedelsiant, egzistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dél papildomy pastato pazeidimy).




4. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas (sertifikavimas)
4.1. Siluminés energijos sanaudos pagal esama padétj, 2016 metai.

3 lentelé
[ Eiles Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
Nr.
1 2 3 4 5
4.1.1. | skai¢iuojamosios namo Siluminés energijos sanaudos :
patalpy Sildymui pagal energinio naudingumo kWh/m?/metus 150,19
sertifikato duomenis
4.1.2. | namo energinio naudingumo klasé klasé E
4.1.3. | faktinés Siluminés energijos sgnaudos namo patal Remiantis 2.1.5 p.
sildymui pagal ankstes%]fqiq g-jq mety vidugkj iki kWh/metus 404476 | bendras
projekto rengimo mety kWh/m?/metus 106,90 ;gggtggaﬁf plotas
4.14. | nurodyty Sildymo sezony vidutinis dienolaipsniy dienolaipsnis 3188
skai€ius
4.1.5. | Siluminés energijos sanaudos patalpy Sildymui vienam | kWh/dienolaipsniui 126.87
dienolaipsniui ’

4.2. pagrindinés Silumos nuostoliy priezastys pagal namo esamos padéties energinio
naudingumo sertifikato duomenis:

4.2.1. Silumos nuostoliai per pastato sienas — 49,85 kWh/m?*/metus:

4.2.2. silumos nuostoliai per pastato stoga — 8,48 kWh/m?/metus;

4.2.3. Silumos nuostoliai per pastato langus — 26,78 kWh/m*/metus;

4.2.4. silumos nuostoliai per duris — 0,32 kWh/m*metus.

Pagal esamos padéties energetinio naudingumo sertifikato duomenis, didZiausi Silumos
nuostoliai patiriami per pastato sienas, stoga, langus. Nustatyta, kad pastate neuztikrinami STR
1.12.05:2002 ,,Gyvenamujy namy naudojimo ir prieZitiros privalomieji reikalavimai ir Jju igyvendinimo
tvarka® reikalavimai, todél pastato valdytojas privalo jgyvendinti privalomasias priemones, jvardintas
pastato naudingumo sertifikate, ir kurios pateikiamos &io Investicijy plano 5 skyriuvje.
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6. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio
energinio naudingumo nustatymas

5 lentelé
Eil. e . Mato Klek.]s :
NE. Rodikliai iy Esama padétis Planuojama Planuojama
A (1) paketas B (1) paketas
1 2 3 4 5
PROJEKTO RODIKLIAI
6.1. pastgto energinio  naudingumo | klasé E C C
klasé
6.2. | skaiGiuojamosios Siluminés | kWh/metus
S:_nergijo's ' segnaudos patalp'q kWh/m?/metus 150,19 5134 51,34
Sildymui, i¥ jy pagal energija
taupancias priemones:
6.2.1. | iSoriniy sieny 3iltinimas kWh/m?*/metus 49,85 8,86 8,86
6.2.2. | stogo Ziltinimas kWh/m?/metus 8,48 1,36 1,36 .
6.2.3. | langy (nepakeisty) keitimas kWh/m*metus 26,78 15,46 15,46
6.3. | skai¢iuojamujy siluminés energijos | procentais :
sanaudy patalpy Sildymui ) 65.82 65.82
sumazejimas palyginti su esamos 2 ’
padéties duomenimis '
6.4. iémetiap‘l.o SESD (CQ») kiekio tony/metus i 87.15 87.15
sumaZéjimas
PROJEKTO PIRMOJO ETAPO RODIKLIAT*
6.5. | pastato energinio naudingumo klaseé, klas¢
igyvendinus pirmojo etapo priemones ) ) i
6.6. | skai¢iuojamyjy $ilumines energijos procentais
sanaudy patalpy 3ildymui sumaZzéjimas
palyginti su esamos padeties - = -
duomenimis, jgyvendinus pirmojo
etapo priemones
7. Namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy skaiCinojamoji kaina
6 lentelée

A (I) paketas B (II) paketas

2
Priemonés pavadinimas Eur/m? na]jg;/lmo'
Eur naudingojo Eur (ben dr%j g;)
(bendrojo) ploto blofo
~ 5

3

E_nerglvqu_efektyvumq didinan¢ios priemonés, i3 534927.54
viso, i§ jy:

60601,16

Bl 121 } Lietaus nuotakyno sistemos modernizavimas J 1377,54 ]

Stogo ar perdangos pastoggje Siltinimas, jskaitant
stogo Kkonstrukcijos sustiprinima ar deformacijy
Salinima, stogo dangos keitima, lietaus nuvedimo
sistemos sutvarkyma ar irengima, arba naujo
Slaitinio stogo (be patalpy pastogéje) jrengimas
(jskaitant kopégias j pastogg), apsiltinant jj arba
perdanga pastogéje

s Mt T T e
Sutapdinto  stogo modernizavimas Irengiant

termoizoliacijos sluoksnj, 2 sluoksniy dangg.

036 | 1377.54
’7.1.1.3. Lietaus nuotakyno igvado modernizavimas ‘ 1439,06 J 0,38 l 1439,06

L

7.1.2. |ISoriniy sieny (taip pat 1ir cokolio) $iltinimas,
iskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty




frengima ar keitima, elektros, dujy ar kity sistemy
ar jrengimy nuo Siltinamos sienos (cokolio)
atitraukimg  (igskyrus keitimg  naujais) ir
nuogrindos sutvarkyma

7.1.2.1 | Siltinamas fasadas ir cokolis (su jkasimu)
ventiliuojamo fasado sistemna SU0R0LT 78,46 300690,7
e PR Ty T e B :
7.1.3. [Buty ir Kity patalpy langy ir balkony dury _ : (

keitimas j maZesnio $ilumos pralaidumo langus %
Buty langy keitimas energetiskai efektyvesniais 2757937

pasalinima, esamy lietvamzdziy demontavimg.z

257937

langais

[ 7.1.4. |Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos

balkony ar lodzijy konstrukcijos sustiprinimg ir
(ar) naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengima
pagal vieng projekta

7.1.4.1 | Buty lodzijy ir bakony stiklinimas pagal vieninga

. 69009,55 18,22 69009,55 18,22
projekta

7.1.5. | Bendrojo naudojimo patalpose esaniy langy )
keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko dury
(i¢jimo, tambiiro, balkony, risio, konteinerinés,
S$ilumos punkto) keitimas (iskaitant susijusius - - - -
apdailos  darbus), jéjimo laipty remontas ir
[ pritaikymas  nejgaliyjy poreikiams  (panduso
jrengimas)

7.1.5.1 | Bendrojo naudojimo  patalpy langy (rasio,

|
F
| |
laiptiniy, tech. aukito) keitimas 17110,59 ’ 4,52 f 17110,59 f 4,52

7.1.5.2 | Bendrojo naudojimo patalpy dury (i¢jimy (tik 1 i3
2), rasiy, Siuksliy Sachty, tambury, tech. auksto) | 4677,75 1,23 4677,75 1,23
keitimas

7.1.5.3 | Panduso Irengimas ar modernizavimas (poreikis ir
techninés  galimybés  nustatomos techninio
projekto ir (ar) techninio darbo projekto rengimo

805,6 0,21 805.,6 0,21
metu) ‘

7.1.6. %Vamzdynq Silumings izoliacijos gerinimas ' - l z

7.16.1 [Silumos  tickimo  sistemos magistraliniy

vamzdyny TIK izoliacijos keitimas

.

2616,75 / 0,69

7162 Silumos  tiekimo sistemos magistraliniy

vamzdyny keitimas ir izoliavimas

7.1.6.3 | Paskirstymo  sistemos modernizavimas jrengjant

dvivamzde sistema

7.1.6.4 |Karito vandens tiekimo sistemos magistraliniy 1162.1 03&

vamzdyny TIK izoliacijos keitimas 2 ’ )
7.1.6.5 |Karto vandens tiekimo sistemos magistraliniy

vamzdyny keitimas ) ; ) 2659,95 J 0,7
7.1.6.6 -Karéto vandens tiekimo sistemos stovy vamzdyny ) ] 13728.96 3.63

keitimas ir izoliavimas

7.1.7. | Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas = = =

7.1.7.1 | Silumos tiekimo sistemos balansiniy ventiliy ant

F 13455,68 3,55 13455,68 3,55
stovy jrengimas :

7.1.7.2 |Kar$to vandens tiekimo sistemos balansiniy
ventiliy ant stovy jrengimas 3844,48 1,02 384448 1,02

7.1.8. | Individualios Zilumos apskaitos prietaisy ar




Irengimas butuose ir kitose patalpose

7.1.8.1 |Silumos tiekimo sistemos termostatiniy ventiliy
jrengimas butuose ir kitose patalpose 12600,00 3,33 14600,00
7.1.8.2 | Individualios apskaitos,  daliklinés  sistemos
. irengimas bituose. - i AR

7.1.9, f Silumos punkto ar katilines, individualiy katily ir f

dalikliy sistemos ir (ar) termostatiniy  ventiliy ’

“(ar) kar$to vandens ruogimo Jrenginiy keitimas ar
pertvarkymas, taip pat atsinaujinanéiy energijos
lﬁaltim’q (saules, véjo, geoterminés energijos,
biokuro ir pana3iai) jrengimas

l
|
|
|
= | ~
|
|
|
|
!

7.1.10. | Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas - - | -
1101

Silumos punkto modernizavimas

Sildymo prietaisy (radiatoriy) butuose keitimas _— 14378,36
7.1.102 | Sildymo prietaisy (radiatoriy) bendrojo '
. naudojimo patalpose keitimas ) 1382,535 ‘ 0,37 .

7.1.11. | Védinimo sistemos sutvarkymas arba
pertvarkymas, jskaitant rekuperacijos sistemos - - -
ZA

jrengima

o2

kitos priemones, i§ viso i3 ju: _ -
Kity pastato bendrojo naudojimo inZineriniy
sistemy (elektros, priesgaisrinés saugos,
geriamojo vandens, buitiniy nuoteky, drenazo, -
taip pat ir namui priklausan¢iy vietiniy irenginiy)
atnaujinimas ar keitimas

I

7.2.1.1 | §lato vandens tiekimo sistemos magistraliy

ok 2067,24 0,55
keitimas ir izoliavimas
Salto vandens tiekimo sistemos stovy

7.2.1.2
" S 7364,45 1,95
keitimas ir izoliavimas

Buitinio nuotakyno stovy keitimas 43223 1,14

I N I

Buitinio nuotakyno magistraliy keitimas
Buitinio nuotakyno (18vady) keitimas

kity priemoniy lyginamoji dalis riuo bendros 0 - 2.80

investicijy sumos, procentais

: 7.3.




8. Projekto parengimo ir igyvendinimo suvestiné kaina

7 lentelé

A (I) paketas B (II) paketas
Preliminari kaina,

Santykiné | Preliminari kaina, | Santykiné
Eur kaina, Eur/m? Eur kaina, Eur/m?
A I e e S T
m statybos darbai, i viso: 534927,54 141,38 640328,64 169,23

18 jy:

statybos darbai, tenkantys energijos

efektyvumg didinantioms 534927.54 141,38 622368,23 164,49
priemonéms ‘

projekto  parengimas  (jskaitant
ekspertize, jei biitina, ir projekto
igyvendinimo priezitra, kuria vykdo
Projekto vadovas)

I8laidy pavadinimas

26746,38 7,07

statybos techniné prieziara 5991,19
10987,84 |

578652,95 [

projekto administravimas

Pastaba.

Projekto parengimo kaina apskai¢iuota, 5 proc. nuo statybos darbu, nes pastatas naudingas plotas >3000 m2.

Statybos techninés prieZitros kaina apskaiCiuota, taikant 2 proc. nuo statybos montavimo darby sumos. Taciau
numatytos mazenes i§laidos, kurios suderintos su projekto administratoriumi.

Projekto administravimas — 0,10 Eur/m¥meén. + PVM. Lé3os numatomos 24 men.

9. Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas

8 lentele
2 Rodikliai Mato wodidoreliome Pastabos
Nr. vnt. A (D) paketas B (IT) paketas
1 2 3 4 5
9.1. investicijy paprastojo atsipirkimo laikas:
9.1.1. | pagal suvesting kaing metais 26 30
9.2. atemus valstybés parama metais 16 20
9.2, energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas:
9.2.1. | pagal sumine kaina metais 24 27
L9.2.2. atémus valstybés parama . metais - 15 18 - J

Skai¢iavimams naudojama $ilumos energijos kaina — 5,72 euro ct/kWh.

10. Projekto jgyvendinimo planas

Pastebime, kad projekto jgyvendinimo planas sudarytas vertinant, kad bus sudaroma rangos
su projektavimu sutartis, o taip pat, kad finansavimas bus (pritarimas projektui) uzZtikrintas 2017 m.
Rizikos susijusios su uzsitgsusiu finansavimo gavimu / pritarimu projektui ar uZsitesusi rangos
pirkimo (su projektavimu) procediira nebuvo vertinamos. Numatoma Projekto pradzia ir pabaiga
suderinta su Projekto administratoriumi. Pasikeitus minétoms aplinkybéms jgyvendinimo planas
turi biiti tikslinamas.




9 lentele

A (I) paketas B (IT) paketas

Igyvendinamy namo atnaujinimo

Eil. Nr. (modernizavimo) priemoniy ir etapy (jei [r);gl;[a (E)na;l;? p aggilgoa) Darby pradzia Iajsgl?qa
projektas igyvendinamas etapais) pavadinimas ?m o 2L (metai, ?mctiﬂ%

ietal, ménuo) e

ménuo) meénuo)

10.1.

Energijos efektyvuma didinangios priemoneés, i§
viso, 1§ juy:
e e Ry S S

Stogo ar perdangos pastogeje $iltinimas, ﬁ
iskaitant stogo konstrukeijos sustiprinimg ar

deformacijy 3alinima, stogo dangos keitima, ’
lietaus nuvedimo sistemos sutvarkyma ar '
Irengima, arba naujo $laitinio stogo (be patalpy
pastogeje) jrengimas (jskaitant kopétias j

pastoge), apsiltinant jj arba perdanga pastogéje

Sutapdinto stogo modernizavimas Irengiant

termoizoliacijos sluoksnj, 2 sluoksniy danga. 2012 2OL705 SOlia
Lietaus nuotakyno sistemos modernizavimas 2017-05 2017-12 2017-05 2017-12
Lietaus nuotakyno isvado modernizavimas 2017-05 2017-12 2017-05 | 2017-12
10.1.2. |T3oriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, | '
Iskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty [ f
pasalinima, esamy lietvamzdziy demontavima, | |
Irengima ar keitimg, elektros, dujy ar kity - ’ = ( = [ &
sistemy ar jrengimy nuo 3iltinamos sienos |
(cokolio) atitraukima (i8skyrus keitima naujais)
ir nuogrindos sutvarkyma
10.1.2.1 | Siltinamas fasadas ir cokolis (su jkasimu) 2017-05 2017-05 2017-12

10.1.3. |Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury
keitimas j maZesnio Silumos pralaidumo langus

10.1.3.1 |Buty langy keitimas energetiSkai efektyvesniais
langais

10.1.4. | Balkony ar lodzijy Istiklinimas, jskaitant
esamos balkony ar lodzijy konstrukcijos
sustiprinimg ir (ar) naujos jstiklinimo 5 g 3 ¥
konstrukcijos jrengima pagal vieng projekta

2017-05

10.1.4.1" | Buty lodzijy ir bakony stiklinimas pagal

e : 2017-05 2017-12 2017-05 2017-12
vieningg projekta

keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko dury |
(i¢jimo, tambiiro, balkony, rasio, konteinerines,
Silumos punkto) keitimas ( jskaitant susijusius
apdailos darbus), jéjimo laipty remontas ir
pritaikymas nejgaliujy poreikiams (panduso

10.1.5. | Bendrojo naudojimo patalpose esan¢iy langy / {
jrengimas)

10.1.5.1 | Bendrojo naudojimo patalpy langy (riisio,

laiptiniy, tech. auksto) keitimas |

10:1:32 " Bendrojo naudojimo patalpy dury (&jimy, 2017-05 2017-12 2017-05 | 2017-12
rusiy, Siuksliy 3achty, tambury) keitimas

Panduso jrengimas ar modernizavimas

(poreikis ir technings galimybés nustatomos 2017-05 2017-12 2017-05 2017-12
techninio projekto ir (ar) techninio darbo ‘ /
O P e e

(‘ 19

2017-05 2017-12 2017-05 2017-12




10.1.6.1 | Silumos tiekimo sistemos magistraliniy 2017-05 2017-12 _
vamzdyny TIK izoliacijos keitimas

10.1.6.2 | Silumos tickimo sistemos magistraliniy 2017-05 2017-12
vamzdyny Kkeitimas ir izoliavimas

10.1.6.3 | Paskirstymo sistemos modernizavimas 2017-05 2017-12
irengiant dvivamzde sistemg

10.1.6.4 |Karsto vandens tiekimo sistemos magistraliniy 2017-05 2017-12
vamzdyny TIK izoliacijos keitimas

10.1.6.5 |Kardto vandens tiekimo sistemos magistraliniy 2017-05 2017-12
vamzdyny Keitimas
Karsto vandens tiekimo sistemos stovy ) 2017-12
vamzdyny Keitimas ir izoliavimas

Balansiniu ventiliy ant stovy jrengimas o [
2017-05 2017-12

projekto rengimo metu)
10.1.6. ’Vamzdynq Siluminés izoliacijos gerinimas ' -

10.1.7.1 | Silumos tiekimo sistemos balansiniy ventiliy

ant stovy jrengimas

0.1.7.2 | Karto vandens tickimo sistemos balansiniy
ventiliy ant stovy jrengimas

10.1.8. | Individualios ilumos apskaitos prietaisy ar

dalikliy sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy
irengimas butuose ir kitose patalpose

Silumos tiekimo sistemos termostatiniy ventiliy
Irengimas butuose ir kitose patalpose

10.1.8.2

10.1.9. / Silumos punkto ar katilinés, individualiy katily

2017-12

Individualios apskaitos, daliklinés sistemos
irengimas biituose.

ir (ar) kar3to vandens ruogimo renginiy

|
2017-05 2017-12 2017-05
- - 2017-05 2017-12
keitimas ar pertvarkymas, taip pat
atsinaujinan¢iy energijos Saltiniy (saulés, véjo,

|

- - " -
geoterminés energijos, biokuro ir panasiai) J ’
[rengimas J

10.1.9.1 |Silumos punkto modernizavimas 2017-05 2017-12 2017-05 2017-12

Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas | :

Sildymo prietaisy (radiatoriy) butuose keitimas | 2017-05 2017-12 2017-05 | 2017-12
10.1.11.2 S]ldynlo prietaisy (radla_tc_mq) bendrojo 2017-05 2017-12 2017-12
naudojimo patalpose keitimas

10.1.12. [ Vedinimo sistemos sutvarkymas arba
pertvarkymas, jskaitant rekuperacijos sistemos
irengimg

10.1.12.1 | Ventiliacijos Sachty valymas

‘kitos priemones, i3 viso i§ ju:

Kity pastato bendrojo naudojimo inZineriniy
sistemy (elektros, priedgaisrinés saugos,
geriamojo vandens, buitiniy nuoteky, drenazo,
taip pat ir namui priklausanciy vietiniy
Irenginiy) atnaujinimas ar keitimas

S]a_ltp van_de_ns t}ek.lmo sistemos magistraliy 2017-05 2017-12
keitimas ir izoliavimas

10.2.1.2 | Salto vandens tiekimo sistemos stovy keitimas i 2017-05 // |
ir izoliavimas /‘
(f »
L

v




10.2.1.3 | Buitinio nuotakyno stov

11. Projekto finansavimo planas

y keitimas

10.2.1.4 | Buitinio nuotakyno magistraliy keitimas
10.2.1.5 | Buitinio nuotakyno (i3vady) keitimas

2017-05
2017-05

2017-12

2017-12

2017-12

10 lentele
B N
A (I) paketas B (IT) paketas
Planuojamos 1é3os Planuojamos lésos
Eil. e
NI, Leésy Saltiniai Procentiné Procentiné Pastabas
dalis nuo dalis nuo
Sumea, By Visos sumos Suma, Eyr ViS0s sumos
% %
1. ) 3 4 5 6 7

IL1. [ planuojami lésy Saltiniai
projekto . parengimo ir
igyvendinimo laikotarpiu

ILLT fbuty ir kity patalpy savininky Kf;ﬂi_mgstpar?mai

P ministravimo
ARy pslesos 848952 | 147 | 907976 | 1,31 |paslaugos 50 proc.
techninés priezitros
paslaugos 50 proc.
1L.1.2 Tkreditas ar kitos skolintos Ran_g[(:S darbai bie!
finansuotojo I¢3os 548300,73 | 94,75 | 656336,86 | 95.05 gg‘);*;of‘ggggi;fug'“s
parama.

.13 | valstybés paramos I¢sos, kurios Ivertinus ~ paramg:
skiriamos  apmokant  projekto gi?;ﬂ’g‘;t:a"s'(‘)mpmc
parengimo, jo administravimo ir 21862,71 3,78 2508798 3,63 technins  priezitiros
statybos  techninés prieZiliros paslaugos 50 .proc.,
i§laidas g(r)ojektavimo i8laidos

proc.

I1.1.4. |kitos (ES paramos, savivaldybés 0 0 0 0
ar kito paramos tiekéjo [éSos)

I8 viso: | 578652,95 100 690504,59 100

11.2. | valstybés paramos 1¢Sos, kurios
bus skiriamos kompensuojant
patirtas iSlaidas, jgyvendinus
projekta, ¥ jy:

12 projekdo parengimo’ i8faidy| |10 o |, TA00822; | <330, o Fammssians
kompensavimas . ’ 3 5 g °

11.2.2, | statybos  techninés prieZiiiros b 50 % nuo
i8laidy kompensavimas 2995,6 0,52 3585.84 0,52 2017-01-01

11.2.3. | projekto igyvendinimo 50 % po
administravimo islaidy| 5493,92 0,95 5493.92 0,8 1701201
kompensavimas

11.2.4. | valstybés parama, tenkanti
energinj efektyvuma
didinan¢ioms priemonéms:

L1241 | valstybés parama kompensuojant Kompensuojama 15
15 proc. investicijy, tenkanciy g’ug’;fgig;”;’ ?;”guq
energinj gfektyvylnq 80239.13 13,87 93355,23 13,52 |skaiciuojamosios
didinan¢ioms priemonéms pastato $ilumos /]

energijos sanaudgg/
sumazinamos n /

A

S ,
7 5’/

e

8 Y 21



— maziau kaip 20 %

Papildomai
: kompensuojama 20
o investicijy energija
taupanéioms, jei
skaiGiuojamosios
pastato $ilumos
energijos sanaudos
Sumazinamos ne
106985,51 18,49 124473 .65 18,03 maziau kaip 40 %,
iki 2017-12-31.
Po 2018-01-01, 15
%.
| l | l.

Pastaba: j valstybeés parama nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginés socialinés
paramos nepasiturintiems gyventojams jstatyma, apmokant kredita ir palikanas, susijusias su namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekto jgyvendinimu.

papildoma Klimato kaitos
specialiosios programos léSomis
teikiama valstybeés parama
kompensuojant i§laidas,
tenkanéias energinj efektyvumag
didinan¢ioms priemonéms, kai
po pastato atnaujinimo
pasiekiamas ne maZesnis kaip 40
proc. energinis efektyvumas,
palyginti su pastato energiniu
efektyvumu pries pastato
atnaujinimo (modernizavimo)

projekto Igyvendinima

Preliminarus laikotarpis, per kurj
valstybés parama kompensuojant
15 procenty investicijy,
tenkanciy energin; efektyvuma
didinan&ioms priemonéms,
suteikiama nuragant lengvatinio
kredito paliikanas iki 0 procenty,
kol bendra nuragyty lengvatinio
kredito palikany suma pasiekia
apskai¢iuotg 15 procenty suma,
nurodyta 1 priedo 10 lentelés
11.2.4.1 papunktyje, ménesiais

(skaiCiavimus pagrindzianti
informacija pridedama).
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Pastaba. Stulpelis Nr. 5 »Individualios* priemonés susideda i8 langy keitimo, balkony jstiklinimo
priemoniy jrengimo konkrediame bute. Numatomy langy pakeitimo ir balkony jstiklinimo
duomenys pateikiami skyriuje Nr. 13 ».Langy ir balkony jstiklinimo suvestine®,

Jei preliminarus ménesinés Imokos tarifas, tenkantis konkre¢iam butui, virSija didZiausia (leisting)
imoka, tvirtinant Investicijy plang reikia gauti to buto savininko sutikimg rastu.

13. DidZiausios leistinos ménesinés imokos dydis:

13.1. ménesinés jmokos dydis, nejvertinant 1e8y skolinimosi techniniam darbo projektui parengti ir
(ar) statybos techninei prieZitirai vykdyti jtakos: I pakete 0,74 Eur/m*men., 11 pakete 0,74
Eur/m?/men.

13.2. ménesinés jmokos dydis, jvertinant 1é3y skolinimosi techniniam darbo projektui parengti ir
(ar) statybos techninei priezitirai vykdyti itaka: I pakete 0,81 Eur/m*mén., II pakete 0,81
Eur/m?/mén.

14. Preliminarus kredito grazinimo terminas metais ar men. : 20 m,

[=((Ee-Ep)x Ke/12) x K x Kp x Ky, kur:

(Eur/m? per ménes;);

Ee — skaiGiuojamosios $iluminés energijos sanaudos per metus pries daugiabuéio namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekto jgyvendinima (kWh/m? per metus);

Ep — skai¢iuojamosios $ilumines energijos sanaudos per metus igyvendinus daugiabu¢io namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekta (kWh/m? per metus);

Ke -~ Zilumines energijos kainos tarifas, fiksuotas konkre&ioje vietovéje  atnaujinimo
(modernizavimo) projekto patvirtinimo dieng (Eur/kWh);

12 — ménesiy skaitius metuose (mén.);

Kp — Siluminés energijos sutaupymo, Siluminés energijos kainos poky&io Ivertinimo paklaidos
koeficientas — 1.3;

K — koeficientas, jvertinantis investicijy dalj, nesusijusia su energija taupanciomis atnaujinimo
- (modernizavimo) priemonémis, atsizvelgiant | Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos,

patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugsejo 23 d. nutarimu Nr. 1213 »Del Daugiabugiy

namy atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo* (toljau — Programa), priedo pastabos 4 punkta,

Ki — koeficientas, jvertinantis leSy skolinimosi atnaujinimo (modernizavimo) projektui ar Jjo daliai
parengti ir statybos techninei prieZidirai vykdyti Itaka, — 1,1.




III. PRIEDAI

13. Langy ir balkony jstiklinimo suvestineé.

Zemiau esancioje lentel

buty langus ir balkonus.

¢je pateikiama informacija apie senus, medinio remo su dvigubu jstiklinimu

,Euto Nr. | Langy plotas, m** Lango tipas Numatomas balkony stiklinimas’ﬂ
1 4,10 Langas ir durys j balkona Abu balkonai
2 Mazas balkonas
3 Mazas balkonas
4 6,31 Virtuvés, langas ir durys j balkong Abu balkonai
5 Didelis balkonas
6 6,31 Virtuves, langas ir durys j balkong Mazas balkonas
7 Mazas balkonas
8 Mazas balkonas
9 Abu balkonai
10 Mazas balkonas
11 Mazas balkonas
12 Abu balkonai
13 Abu balkonai
14 Mazas balkonas
15 2,21 " Virtuvés Mazas balkonas
16 Abu balkonai
17 8,70 Virtuves, didelis langas Abu balkonai
18 4,10 Langas ir durys j balkong Mazas balkonas
19 4,10 Langas ir durys j balkong Mazas balkonas

20 7,59 Didelis, langas ir durys j balkona Mazas balkonas
21 Abu balkonai
22 Mazas balkonas
23 Mazas balkonas
24 _ Mazas balkonas
25 3,49 Didelis langas Abu balkonai
26 Mazas balkonas
27 4,10 Langas ir durys j balkong Mazas balkonas
28 13,90 Visi langai Abu balkonai
29 7,59 Didelis, langas ir durys j balkong Abu balkonai
30 2.21 Virtuvés Mazas balkonas
31 4,10 Langas ir durys j balkona - Lieka esmas (-i)
32 13,90 Visi langai Abu balkonai
33 Abu balkonai
34 Mazas balkonas
35 4,10 Langas ir durys j balkong Lieka esmas (-i)
36 Abu balkonai
37 Abu balkonai
38 4,10 Langas ir durys j balkong Mazas balkonas
39 Lieka esmas (-i)
40 3,49 Didelis langas Mazas balkonas.
41 Abu balkonai
42 4,10 Langas ir durys j balkona Mazas balkonas
43 Mazas balkonas
44 3,49 Didelis langas Abu balkonai
45 4,10 Langas ir durys j balkona Abu balkonai
| 46 4,10 Langas ir durys j balkona Mazas balkonas




[ 47 Lieka esmas (1)
48 Abu balkonai
49 7,59 Didelis, langas ir durys | balkong Abu balkonai
50 6,31 Virtuvés, langas ir durys 1 balkong Mazas balkonas
51 ' Lieka esmas (-i)
52 a2l Virtuvés tipo Abu balkonai
53 7,59 Didelis, langas ir durys j balkona Abu balkonai
54 3,49 Didelis langas Mazas balkonas
55 4,10 Langas ir durys j balkong Mazas balkonas
56 ; Mazas balkonas
57 Abu balkonai
58 Mazas balkonas
59 _ MaZas balkonas
60 Abu balkonai
61 Abu balkonai
62 MaZas balkonas
63 4,10 Langas ir durys j balkona Licka esmas (-i)
64 71,59 Didelis, langas ir durys | balkong Abu balkonai
65 4,10 Langas ir durys j balkona Abu balkonai
66 MaZas balkonas
67 : Mazas balkonas
68 Abu balkonai
69 Abu balkonai
70 : Mazas balkonas
71 2,21 Virtuves tipo Lieka esmas (-i)
72 ' Lieka esmas (-i)

I$ viso 170,58 566,78

*Pastaba. Langy ir balkony (lodzijy) jstiklinimo kiekiai ir iSmatavimai turi bati tikslinami techninio
projekto rengimo metu. '

14. Investicijy plane naudoti darby jkainiai

Ikainiai nustatyti remiantis Pastaty atnaujinimo (modernizavimo) darby skai¢iuojamyjy kainy
rekomendacijomis, UAB , Sistela* pagal 2016 m. statybos resursy skai¢iuojamasias kainas.
Pastaty atnaujinimo (modernizavimo) darby skaiCivojamyjy kainy rekomendacijos (toliau —

Kainynas) parengtos vadovaujantis statiniy statybos skai¢iuojamuyjy kainy nustatymo principais, Lietuvos
Respublikos aplinkos ministerijos patvirtintais statybos techniniame reglamente (STR 1.05.06:2010 ,.Statinio
projektavimas®), bei $iy principy jgyvendinimo rekomendacijomis.

- Kainyne pateiktuose apskaic‘;iavilﬁuose numatytos visos gélimos islaidos, kurios g'a]i biiti patiriamos,
vykdant pastaty konstrukeijy ir inZineriniy sistemy atnaujinimo (modernizavimo) darbus. Statybos darby
vieneto kaina apskaiéfuota, jvertinant numatomas tiesiogines islaidas, susijusias su pastato konstrukcijy ir
inZineriniy sistemy atnaujinimu arba jrengimu, taip pat netiesiogines i3laidas, kurias pagristai galima bty
priskirti pastaty atnaujinimo (modernizavimo) statybos darbams. Pirmine informacija kainyne pateikiamiems
apskai¢iavimams buvo surinkta i¥ salies statybos produkcijos gamintojy, pardavéjy, statyby rangovy. Atlikus
statybos darby ir resursy kainy rinkoje analize, buvo parengti ekspertiniai samatiniai skaiCiavimai, apimantys
pagrindinius atskiry pastato konstrukeijy ir inZineriniy sistemy atnaujinimo darbus.

Statybos darby vieneto kainy sgmatiniai apskaiciavimai atlikti, taikant technigkai pagristus statybos
resursy ar jy analogy sanaudy hormatyvus, resursy rinkos kainas, ekonominius normatyvus bei Kkitus
duomenis, pagrindZian¢ius kainos apskaiciavimus pagal numatomus kickybinius ir kokybinius statinio ar
statinio  konstrukcijy irengimo  statybos darby rodiklius. Galutiniai statybos darby vieneto kainy
apskai¢iavimai sudaryti atlikus ir apibendrinus pastaty atnaujinimo (m
skai€iavimus skai¢iuojamosiomis statybos resursy kainomis. Samatiniai




vieneto kainos nustatytos apibréztai darby sudéciai, atsizvelgiant j numatoma technologiniy darby vykdymo
procesa, technologines operacijas.

15. Darby kiekiai bei islaidy apskaic¢iavimas

Kiekiai nustatyti remiantis pastato inventorinés bylos (kopijos) duomenimis, vizualine

apziira, UZsakovo suformuotais
objekte atliktais langy,

konstruktyvinius sprendinius.

pageidaujamu modernizavimo priemoniy paketais bei fizigkai
dury matavimais. Kiekiai gali kisti atsizvelgiant j priimtus architektirinius —

I (A paketas)

o Kaina B'endra

Darbo kodas Darbo pavadinimas Plotas e kaina, su
PVM
122-13-06 Fasady, angokrasciy 3iltinimas ventiliuojamo fasado sistema 214322 106,64 | 22855298
122-13-06 ;E:E;g; E?%Z?y)zawmas Ir aptaisymas lak3tinémis apdailos 447,48 106,64 | 4771927
F15-5-3 Fasado tinko apdailos remontas (dziovyklos dalis) 302,13 10,45 3157,26
121-21-01 Cokolis vir§ Zemés pavirSiaus siltinimas 102,15 78,86 8055,55
113-22-06 Cokolis po Zeme 3iltinimas, hidroizoliacijos jrengimas (1,2 m.) 161,28 81,88 13205,61
151-13-03 Stogo plokstumos 3iltinimas, 2 sl. prilydomos dangos jrengimas 556,81 99,21 55241,37
F12-5.7 c]?;;l;gl;?rz:)ggiﬁ ;)Sarapetq, vent. Sachty iltinimas, 2 sl. prilydomos 11837 4528 5359.79
213-06-01 Lietaus nuotakyno sistemos modernizavimas 54,00 25,51 1377.54
213-04-01 Lietaus nuotakyno (i§vado) keitimas 31,6 45,54 1439,06
161-12-06 Buty langy keitimas 170,58 161,68 | 2757937
163-10-01 . | Balkony stiklinimas pagal vieninga projekta (butuose) 576,81 119,64 | 69009.55
161-12-06 Bendrojo naudojimo patalpy langy keitimas 105,83 161,68 | 17110,59
1625700 ;S)Iiit:al:i:]iéqr:?:};;q;;;?]ido;jéjimo (tik 115 2), stogo dury keitimas 13,78 245,74 3386.3 |
162-11-02 Tambiro dury keitimas PVC 5.25 245,99 1291,45
301-03-01 Pandusy (2 vnt.) rekonstravimas ar jrengimas 6.6 122,06 805,6
211-05-03 Sildymo sistemos magistraliy TIK ir izoliavimas 266,2 9,83 2616,75
211-01-02 Sildymo sistemos balansiniai ventiliai 56 240,28 | 13455,68
211-08-05 Sildymo sistemos termostatiniy ventiliy jrengimas 252 50 12600
211-07-01 éilumos'punkto modernizavimas, poreikis Sildymui kw 254 43,78 11120,12
211-05-03 Kar3to vandens sistemos magistraliniy TIK izoliavimas 118,22 9.83 1162,1
211-01-02 éz:js;gi\lﬁ;u?;iis;g;r:;)s balansiniy ventiliy ant stovy Irengimas 16 240,28 3844.48
R T e e e I e
B SMD | 534927,54 |




1I (B paketas)

s Kaina Blendra
Darbo kodas Darbo pavadinimas Plotas s kaina, su
PVM
122-13-06 Fasady, angokra&€iy Siltinimas ventiliuojamo fasado sistema 2143,22 106,64 | 228552,98
122-13-06 ;zlﬁ;gqm ?Sl(ziirrr:éi)zavimas ir aptaisymas lakstinémis apdailos 447 48 106,64 | 4771927
F15-5-3 Fasado tinko apdailos remontas (dZiovyklos dalis) 302,13 10,45 3157,26
112-22-04 Cokolis vir§ Zemés pavir§iaus 3iltinimas (ventiliuojamas) 102,15 159,36 16278,62
113-22-06 Cokolis po Zeme §iltinimas, hidroizoliacijos jrengimas (1,2 m.) 161,28 81,88 13205,61
151-13-03 Stogo plokStumos iltinimas, 2 sl. prilydomos dangos jrengimas 556,81 99,21 55241,37
F12-5-7 dB;il;(;rSu;rz’i:)ggilé,] ;Jsarapetq, vent. Sachty $iltinimas, 2 sl. prilydomos 118,37 458 5359.79
213-06-01 Lietaus nuotakyno sistemos modernizavimas 54,00 25,51 1377,54
213-04-01 Lietaus nuotakyno (i§vado) keitimas 31,6 45,54 1439,06
161-12-06 | Buty langu keitimas 170,58 161,68 | 27579,37
163-10-01 Balkony stiklinimas pagal vieninga projekta (butuose) 576,81 119,64 | -69009,55
161-12-06 Bendrojo naudojimo patalpy langy keitimas 105,83 161,68 | 17110,59
—— S;;ﬁﬂgli?;:};;qilg?ligajéjimo (tik 1 1% 2), stogo dury keitimas 13,78 245,74 33863
162-11-02 Tambiro dury keitimas PVC 5,25 245,99 1291,45
301-03-01 Pandusy (2 vnt.) rekonstravimas ar jrengimas 6,6 122,06 805,6
211-04-02 Sildymo sistemos magistraliy keitimas ir izoliavimas 266,2 18,56 4940,67
211-06-02 Sildymo sistemos keitimas j dvivamze 1620 15,33 248346
211-01-02 Sildymo sistemos balansiniai ventiliai 56 240,28 13455,68
211-08-05 Sildymo sistemos termostatiniy ventiliy jrengimas 252 98,17 24738,84
210-01-03 Sildymo sistemos apskaitos irengimas (Dalikliné sistema) 234 125,19 | 29294,46
2011-09-01 | Sildymo prietaisy (radiatoriy) keitimas biituose (~234 vnt.), kw 1404 102,41 | 14378,36
2011-09-01 (Slzgﬁgsgig‘;ﬁ‘;(()rszd(ift]‘gi“,‘gt")ef\':as PRI e 13,5 | 10241 | 1382,535
211-07-01 Silumos punkto modernizavimas, poreikis $ildymui kw 254 43,78 11120,12
208-01-02 Kar3to vandens sistemos magistraliniy keitimas ir izoliavimas 118,22 22.5 2659,95
208-02-06 Karsto vandens sistemos stovy keitimas ir izoliavimas 403,2 34,05 13728,96
211-01-02 ézﬁ;zi\rﬁgc::r;;satgg;s balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas 16 240,28 384448
el M e M A
216-02-02 Salto vandens tiekimo sistemos maglstraliq keitimas ir izoliavimas 69,91 29,57 2067,24
216-03-02 Salto vandens tiekimo sistemos stovy keitimas ir izoliavimas 201,6 36,53 7364,45
213-03-01 Buitinio nuotakyno stovy keitimas 201,6 21,44 43223
2013-02-01 | Buitinio nuotakyno magistraliy keitimas 69,91 30,84 2156,02
213-01-02 Buitinio nuotakyno (i3vady) keitimas 40 51,26 2050,4
SMD | 660690,55




16. ISmetamy Siltnamio efekto sukelian¢iy dujy kiekio skai¢iavimas

Iimetamy filtnamio efekta sukelianéiy dujy (toliau — SESD) (CO: ekv.) kiekio sumazinimo

skaitiavimas Siluminés energijos sutaupymo atveju

(kai Siluma tiekiama centralizuotai)

I(A) 11 (B)

paketas | paketas
Me‘[ll‘il‘s §11um1nes energijos suvartojimo el A) 374,02 374,02
sumazinimas (sutaupymas)
[TarSos faktoriaus reikSme t COzeks/MWh (B)! 0,233 0,233
Metinis SESD kiekio sumazinimas P O it (C)=(A) x (B) 87,15 87,15
Projekto vertinamasis laikotarpis metais (D)? 25 25
Bendras i$§metamy SESD kiekio £ COmn (E) = (C) x (D) 217875 | 2178,75

sumazinimas

17. Pastato apZiiiros foto fiksacija







18. Pastato apziiiros aktas

PASTATO VIZUALINES APZIUROS AKTAS
2016 m. rugséjo 14 d. Nr. KVA-16/02

1 | Pastato naudojimo paskirtis Daugiabutis gyvenamas namas
2 | Pastato adresas Partizany g. 86, Kaunas
3 | Buty patalpos 3783,69 m’
4 | Statybos metai 1973 m.
5 | Auksty skaiéius 9
6 | Laiptiniy skaiCius 2
Pastato konstrukcijy apibidinimas
Plokscias, sutapdintas, lietaus nuvedimo sistema vidiné. Papildomas termoizoliacijos sluoksnis
7 | Stogss nejrengt.as. Konstrukeija standartine iki 1992 m., todél §i1un_ms laidumo koeficientas nustatytas
remiantis STR  2.01.09:2012 ,Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo
sertifikavimas® 5 priedu.
s Surenka.mu. l_)lokq‘ Papildomas i§orin’is tennoizol_iacijos sluoksnis nf:jre.ngtas. Konstrukcija
8 S“iems standartine iki 1992 m., todél Silumos laidumo koeficientas nustatytas remiantis STR 2.01.02:2016
,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas® 5 priedu.
9 ]iear.danga Perdanga vir$ nesildomo, védinamo riisio. Papildomas termoizoliacijos sluoksnis nejrengtas.
Bendrojo Laiptinés, riisio ir techninio auksto langai seni, mediniai. Dalis langy (2 vnt.) riisyje pakeisti PVC
11 | naudojimo gaminiais su stiklo paketu. Silumos laidumo koeficientas nustatytas remiantis STR 2.01.02:2016
langai »Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas* 4 priedu.
Lauko, riisio, techninio auksto durys plieninés, $iuksliy Sachtos medinés, tambiro durys demontuotos.
Bendrojo Vienos i§ 2 lauko dury plieninés, naujos su pritraukéju.
11 | naudojimo Nepakeisty dury energetinés savybés neatitinka STR 2.01.09:2012 ,Pastaty energinis naudingumas.
durys Energinio naudingumo sertifikavimas“ ir STR 2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary $iluminé technika®
reikalavimy.
Didzioji dalis pastato langy pakeisti langais su stiklo paketais, kuriy vienas stiklas selektyvinis.
Nepakeisti langai mediniai su 2 stiklais (jrengti iki 1995 m.).
12 | Buty langai | Gaminiy atitikties deklaracijos néra islikusios, todél Silumos laidumo koeficientas nustatytas

remiantis STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas® 5
priedu.

Pastato inzineriniy sistemy apibtidinimas

Silumos Silumos tinklai, pastato Silumos punktas su rankiniu reguliavimu. Magistraliniai vamzdynai su
13 | tiekimo sena izoliacija (ap8iltinti iki 1993 m.), stovai neizoliuoti, termostatiniy ventiliy néra. Balansiniy ar
sistema termostatiniy ventiliy néra.
Karsto
14 vandens KarStas vanduo ruosiamas Silumos punkte, yra cirkuliacinis konturas. Vamzdynai be rekonstravimo
ruo$imo eksploatuojami nuo pastato statybos mety pabaigos.
sistema :
15 Yedm]mo Natiirali, kanaliné.
sistema
1g |/ipEvietinio DidZioji dalis Sviestuvai su kaitrinés lempomis.
sistema
Salto .
17 vandens Sistema be kapitalinio remonto eksploatuojama nuo pastato statybos pabaigos, atliekami tik
tiekimo remontai avarijy vietose.
sistema 1
Nuoteky Sj s2 e ; : o —_
18 | salinimo 1stema.be kfipltz_lllmo remonto eksploatuojama nuo pastato statybos pabaiges//atliekami tik
sietema remontal avarijy vietose.

Sudare inZinierius ekspertas Darius Misitinas (atest. Nr. 0558, 2016-02-18)
UZsakovas patvirtina, kad pateikti duomenys apie pastatg yra teisingi:

UZzsakovo atsakingas asmuo:

(vardas, pavardé, parasas)

3




19.

Natiiriniy matavimy atlikimo aktas

NATURINIU MATAVIMU ATLIKIMO AKTAS

2016-09-14 Nr. KVA-16/02

Kaunas

Statinio adresas: Partizany g. 86, Kaunas

Nattirinis matavimas: Dél darby kiekiy nustatymo Investicijy plano rengimui.

Statinio planuojamus statybos darby kiekius nustaté: inZinierius Darius Misitinas (atestato Nr.
0558, pazyméjimo Nr. 0086).

Investcijy plano rengéjas: Darius Misiinas
Kiti:

Eil.
Nr.

Pavadinimas

Mato
vnt.

Kiekis

Pagrindiniai
daugiabucio

' gyvenamojo namo

rodikliai

Planuojami darby
kiekiai, nustatyti
atlickant
matavimus vietoje

2

4

5

ENERGIN] EFEKTYVUMA
DIDINANCIOS PRIEMONES*

Fasado sieny Siltinimas, jskaitant sieny
konstrukcijos defekty pasalinimg.

2892.,83

Cokolio sieny Siltinimas, jskaitant cokolio
sieny konstrukcijos defekty pasalinimq ir
nuogrindos sutvarkymqg

263,43

Stogo Siltinimas, taip pat ir naujos dangos
ar naujo $laitinio stogo jrengimas (isSskyrus
patalpy pastogéje jrengimg) ir (ar)
perdangos po védinama Slaitinio stogo
pastoge Siltinimas, ir (ar) laipty j statomo
naujo $laitinio stogo pastoge jrengimas
energinj efektyvuma didinanciy priemoniy
jrangai eksploatuoti, jeigu pastogéje
montuojami energinj efektyvumgq didinanciy
priemoniy elementai

675,18

Langy ir balkony dury butuose ir kitose
patalpose keitimas j maZesnio Silumos
pralaidumo langus

m2

738,72

Balkony ar lodzZifjy jstiklinimas, jskaitant
esamos laikanciosios konstrukcijos
sustiprinimgq ir (ar) naujos jstiklinimo
konstrukcijos jrengimq pagal vieng projektq

1139,04

Laiptiniy lauko dury ir tambiiro dury
keitimas, jskaitant susijusius apdailos

darbus, jéjimo laipty remontq ir pritaikymg

18,37




nejgaliyjy poreikiams

7. |Bendrojo naudojimo patalpy langy m?
keitimas, jskaitant susijusius apdailos 106,64 105,83
darbus
8. |Riisio perdangos Siltinimas m? 426,92 426,92
9. | Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy vnt, 72 buty ventiliacijy
- . . 72 buty 5
pertvarkymas, keitimas ar rengimas Sachtos
10. | Sildymo ir karsto vandens sistemy
pertvarkymas ar keitimas:
10. | Silumos punkto ar katilinés (individualiy vnt.
1 | katily) ir karsto vandens ruosimo jrenginiy
keitimas ar pertvarkymas, taip pat ir I 1
atsinaujinanciy energijos Saltiniy (saulés,
véjo, geoterminés energijos, biokuro ir
panasiai) jrengimas
1 g balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas vnt 38 stovsl 28 stovai
1 ;) vamzdyny Siluminés izoliacijos gerinimas m 266.20 266.20
10. | sildymo prietaisy ir vamzdyny keitimas Vnt 28 stovai 58 stsval
<+ (m)
10. |individualios Silumos apskaitos prietaisy ar | vnt
5 |dalikliy sistemos ir (ar) termostatiniy
L : . 252 252
ventiliy jrengimas butuose ir kitose
patalpose
10. | Karsto vandens vamzdyny Siluminés 105,02 m. magistraliy ir | 118,22 m. magistraliy ir
6 |izoliacijos gerinimas 16 stovai 16 stovai
10. Kars'm_ vanc.iens balansiniy ventiliy ant 16 stovai T—
7T |stovy jrengimas
11. | Lifty atnaujinimas (modernizavimas) — jy vnt
keitimas techniniu energiniu poZiiriu Netitiiatbma
efektyvesniais lifiais, jskaitant priéjimo prie
lifio pritaikymq nejgaliyjy poreikiams
KITOS NAMO ATNAUJINIMO
II. |(MODERNIZAVIMO) PRIEMONES*
12. | Vandentiekio inZinerines sistemos m - 271,51
13. Nuor?lgy Salinimo sistema m - 311.51

Natiirinius matavimus atliko:

MB ,,Konsultacijy avilys* inZinierius

(parasas)

Darius Misitinas

39




- PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
SERTIFIKATAS

Nr. KG-0558-00046

1lapas/ 2 lapy

Pastato (Jo dalies) unikalus pastato numeris: 1997-3013-0011
Pastato adresas: Partizany g. 86, Kaunas, Kauno m. sav.
Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)
Pastato (jo dalies) Sildomas plotas, m% 4152.05

Viso pastato Sildomas plotas, m% 4152.05

_ Nustatyta pastato (jo dalies)
Pastaty (jy daliy) energinio naudingumo klasifikavimas j klases™: energinio naudingumo

klase:

< E

* A++ klase yra laikoma auks$¢iausia, ji nurodo energijos beveik nevartojantj pastats,
G klasé nurodo energiskai neefektyvy pastata

Skaictiuojamosios metinés rodikliy vertés vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) Sildomo ploto:

: Neatsinaujinangios pirminés energijos sanaudos, kWh/(m? metai): 276.43
Atsinaujinancios pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m* metai): 84.04
Metiniy atsinaujinancios pirminés energijos sgnaudy santykio su metinemis 0.45
neatsinaujinancios pirminés energijos sanaudomis verte, vnt.: :
Silumines energijos sgnaudos pastatui Sildyti, kWh/(m?-metai): 150.19
Siluminés energijos sgnaudos pastatui vesinti, kWh/(m? metai): 1.25
Siluminés energijos sanaudos karitam buitiniam vandeniui ruodti, kWh/(m? -metai): 59.90
Suminés elektros energijos sgnaudos, kWh/(m? metai): 30.45
Elektros energijos sgnaudos patalpy ap3vietimui, kWh/(m> metai): 13.50
M~ Pastato j aplinkg iSmetamas COz kiekis, kgCOz2/(m? metai): 53.98
S Sertifikavimo eksperto pastabos: -
O Sertifikato i§davimo data : 2017-01-24 Sertifikato galiojimo terminas: / 2027-01-24
q—
—
Sertifikata iddave : A Atestato
ekspertas Darius Misilnas Nr 0558
Renovacijog j




PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS

Nr. KG-0558-00046
2 lapas / 2 lapy
Pastat.o.(.jo. dalies) un.ik.alus. pastato numer-i.s: . 1997—3013-0.0.1 1“ -
Pastato adresas Partizany g. 86 Kaunas Kaunom sav.
F'astato (o dalles) pas'k'l'r.tis Km gyvenamleji pastataa namal)
Pastato (10 dalies) Sildomas piotas m?2 4152 05

Viso pastato élldom__as plotas, m% 4152.05

Pastato (_|0 dalies) energlmo naudmgumo klase- E

METINES RODIKLIU VERTES VIENAM KVADRATINIAM METRUI PASTATO (JO DALIES) SILDOMO PLOTO:
Pastato (jo dalies) pirminés energijos sanaudos:

Normines neatsinaujinandios pirminés energijos sanaudos, kWh/(m? metai): o 194.22
Atskaitinés neatsinaujinancios pirmings energijos sanaudos, kWh/(m?-metai): 269.60
Skaigiuojamosios neatsinaujinangios pirminés energijos sanaudos, KWh/(m?-metai): 276.43
Skaiﬁi_qojamosios atsina_u_jinanéios pirminés energijos sgnaudos, KWh/(m?* metai): 84.04
Skaiciucjamuyjy metiniy atsinaujinandios pirminés.energijos sanaudy ééntykio su metinemis 0.45
neatsinaujinancios pirmines energijos sanaudomis verté, vnt.:
Energijos sanaudos pastatui (jo daliai) Sildyti: Norminés Atskaitines Skaitiucjamosios
Neatsmaupnanélos p:rmmes energijos, kth(m2 metal): 68.28 96.15 136.67
Atsrnau;manélos p|rm:nés energuos kWhl{mz metai): e ' - ' 60.08
Silumines energijos, kWh/(m? metai): 5252 73.40 150.19
Energijos sanaudos pastatui (jo daliai) vésinti: Normings Atskaitines Skaigiuojamosios
- Neatsmaujlnanéms p;rmmes energuos kWh/'(m2 metai): 0 ' 0 1.25
Atsmaunnanélos plrmsnes energijos, kWh.r‘(m2 metal): - - 000
""" ' Silumines energijos, KWh/(m?metai): 0 0 ' 1.25
Energijos sanaudos karStam buitiniam vandeniui ruo&ti: Normines Atskaitinés Skaiciuojamosios
Neatsinaujinancios plrmmes energijos, l-:th(m2 metai): 41.94 89.44 5451
Atsmaupnanélos pirmines energijos, kWh/(m“ metai): < ‘ - 239
Silumines energijos, kWh.’(m2 metai): 32.26 58.08 i 59.90
Elektros energljos sanaudos pastate (jo dalyje): " Normines Atskaitinés Skaiéiuojamosioé
Neatsinaujinancios pirmines energijos suminés sanaudos, I-cWhl(mz metai): 84.00 84.00 85.25
Atsmauynanélos pirminés energuos suminés sanaudos kWhl(m2 metai): - - 0.00
Elektros energuos suminés sanaudos, kWh/(m?- metal): 30.00 30.00 3045
Elektros energijos sanaudos patarpq abéihéﬂmw kWh/(m?* metai): 13.50 13.50 13.50
Pastatui (jo daliai) Sildyti naudojami $ilumos 3altinai ir Sildomi plotai, kuriuose jie naudojami:'
Silumos &altiniai: ; Sildomi plotai, m?:
Sil.saltinis_1: Silumos tinklai + pastato &ilumos punktas ' 415205
Pastatui (jo daliai) vésinti naudojami ora $aldanéiy jrenginiy tipai ir Sildomi plotai, kuriuose jie naudojami:
Org $aldangiy jrenginiy tipas: Sildomi plotai, m?
Vesinimo_sistema_1: I$ oro energijg imantis jr'e'r'igmys - 4545
Pastatui (jo daliai) vedinti naudojami védinimo sistemy tipai ir $ildomi plotai, kuriuose jos naudojamos:
Vedinimo sistemos tipas: Sildomi plotai, m2:
Pastate (jo dalyse) karétam buitiniam vandeniui ruosti naudojami jrangos tipai ir Sildomi plotai, kuriuose jie naudojami:
' Kar3to buitinio vandens ruosimo sistemos j Irangos tipas: Sildomi plotai, m?:
Sil $altinis_1: Silumos tinklai + pastato &ilumos punktas 415205 '
Pastato i aplmkq imetamas CO:2 kiekis (kgCOzl(m2 metai): 53.98
Pastato (jo dalies) sandarumo mata\nmq duomenys, kartai per valanda; 417
Nuorodos i§samesnei informacijai gauti ap'-ié béstato (jo dalies) www atnaujinkbusta.lt;

.bkagentura.it;

Skai efektyvy energinio naudingumo gerinim
ekonomiskai efektyvy g g g a: L

Sertifikato iSdavimo data: 2017-01-24 Sertifikato galigjimo terminas: 2027-01-24
Sertifikatg i§dave o / Atestato
ekspertas Darius MisiGnas Nr 0558
KOPIJA TI}ZRF'\
enovacijos pfogktu
b vad Pf

Vindafighs Kamelis



Pastato energijos sanaudy skai¢iavimo rezultatai

1 priedas prie sertifikato Nr. KG-0558-00046

Eil. Priemonés Skai¢iuojamosios energijos
Nr. pastato (jo dalies) energiniam naudingumui gerinti sgnaudos kvadratiniame metre
pavadinimas pastato Sildomo ploto

per metus, kWh/(m?-metai)

1. Silumos nuostoliai per pastato'sien'as " 49.85
2 Silumos nuostoliai per pastato stoga _ 8.48
3. "Hé'iiumos nuostoli'ai-p'e'r pastato péfd'é-h'g"as, kurios ribo'ja"s;i' su isore . 0.00
4. Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su grunfu:
4.1 - per grindis ant grunto 0.00
4.2 - per horizontaliai pakraééiddsé apsiltintas grmdlsant grunto - 0.00
43 - per vertikaliai pakrad€iuose apsiltintas grindis ant grunto 0.00
4.4 - per vertikaliai ir horizontaliai pakraggiuose apsntmtas grlndls ant grunto 0.00
45 @ . per Sildomo risio atntvaras kurios rrbdj'z-:”s'l su gruntu ' 0.00
4.6 - per grlndls virg vedmamq pogrindZiy - ' 0.00
4.7 - per grindis vir$ nesndomq védinamy risiy 2.86
5. Silumos nuostbliai per pastato langus, stograngius, Svieslangius ir kitas 26.78
skaidrias atitvaras
6. Silumos nuostoliai per pastato ssonnes duris ir vanus nejskaitant nuostoliy 10.32
deél dury varstymo
Silumos nuostoliai per pastato ulglmus s:lumlmus tlltellus 12.79
8. Silumos nuostollal del pastato vedlmmo ' ' 17.88
Silumos nuostoliai dél virsnormines igorés oro infiltracijos 0.16
10. Silumos pritekéjimai i$ iSorés pastato (jo dahes) sﬂdymo laikotarpiu 43.93
11 Vidiniai $ilumos |SS|skyr|ma| pastato (jo dalles) srldymo lalkotarpiu 52.13
12. Silumos nuostoliai, kuriuos pastato (jo dalies) sildymo laikotarpiu 73.61
kompensuoja Silumos pritekéjimai i$ iSores ir vidiniai Silumos iSsiskyrimai
13. Sumineés elektros energijos sgnaudos pastate 30.45
14.  Elektros energijos sgnaudos p'at'albu ap$vietimui 13.50
15. Siluminés energijos sgnaudos karitam vandeniui ruosti 59.90
16.  Silumines énérgijbs sanaudos pastatui '§i'ld'yti ' 15019
17. Silumines energijos sgnaudos pastatui vésinti 1.25

Pastaty energinio naudingumo . i Atestato
sertifikavimo ekspertas Dariis Misiiinas Nr.0558
KOPIJA TIKR

lenovac i’();%!’
vafloXt

%Eindau&{s :



Eil.

o
1.
12.

13.

14.

Pastafu energinio naudingumo

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos

2 priedas prie sertifikato Nr. KG-0558-00046

Energijos sanaudy apibidinimas

Pastato sieny épéiltinimas taip, kad visy si'én'q Silumos
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

Pastato stogy apSiltinimas taip, kad visy stogy Silumos
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

Pastato perdangy, kurios ribojasi s'u”i'éburé:”é'p'é'i'lﬁnifnas taip, kad
visy perdangu, kurios ribojasi su iSore, $ilumos perdavimo
koeficientas atitikty normy reikalavimus

Pastato grindy ant grunto apsiltinimas taip, kad jy Silumos
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus
Horizontaliai pakraéc":i'uo's'é'ép'é'iitintq grindq ant grunto
apéiltinimas taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty
normy reikalavimus

' Verti.kaiiai pakraciuose apsiltinty grindy ant grunto apsiltinimas

taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus

Vertikaliai ir horizontaliai pakrasciuose apéiitintq grindy ant

- grunto apsiltinimas taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas
- atitikty normy reikalavimus

Sildomo risio atitvary, kurios ribojasi su gruntu, apsiltinimas
taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus

Grindq virs védinamy pogrin.diiq apéiitinimas téip, kad ju
Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus
Gr:ndq virg neélildomq vedlnamu “rU.s.iq a'péiltinimas taip, kad jy
Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus
Pastato langy keitimas langais, atitinkanciais normy
reikalavimus

normy reikalavimus

Pastato kar$to buitinio vandens ruo8imo sistemos
rekonstravimas, kad Siluminés energijos sgnaudos karstam
vandeniui ruo8ti atitikty normy reikalavimus

.Energijos sgnaudy éildyrﬁ ui sﬁtaupymas, jei pastato Sildymo
sistema baty jrengta pagal norminius reikalavimus

sertifikavimo ekspertas

Darius Misitinas

Siluminés energijos
kiekis, galimas
sutaupyti
kvadratiniame metre
pastato (jo dalies)
Sildomo ploto per
metus, jdiegus
priemone,
kWh/(m?-metai)

43.44
721
© 0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1 0.00

1.35

11.49

N.13

27.64

18.02

Siluminés energijos
dalis nuo dabartiniu
metu pastato
(jo dalies) suvartojamo

energijos kiekio,
galima sutaupyti
jdiegus priemone

0.29
0.05

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

0.00
0.01
0.08
0.00

0.18

0.12

Atestato
Nr.0558
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