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Partizany g. 198, LT-50324 Kaunas

I. AISKINAMASIS RASTAS

Daugiabuc¢io namo esanéio Partizany g. 198, Kaunas, atnaujinimo (modernizavimo) investicinis
planas rengiamas pagal sutartj Nr. 16/09/19-01, techniné uZduotis parengli daugiabuéio gyvenamo namo
atnaujinimo (modernizavimo) investicinj plang (dokumentai kuriais remiantis rengiamas daugiabucio
atnaujinimo investicinis planas: pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0018-00549, pastato
statinio apZiros aktas Nr. AK 16/09-19/01). Daugiabuiui namui netaikomas nei vienas ig tipiniy
techniniy projekty patalpinty BETA tinklalapyje (www.atnaujinkbusta.lt).

Projektas atitinka Kauno miesto savivaldybes teritorijos bendrajj plana (patvirtintg 2014 m, balandZio
men. 14 d. Kauni miesto savivaldybés tarybos sprendimu Nr. T-209).

Alaskaitoje pateikti investiciniai skai¢iavimai gali skirtis nuo realiy dél §iy priezas¢iy:

I —energijos taupymo priemoniy ir statybos darby kaina yra orientacing, todél darby atlikimo
konkurso metu gali kisti;

2 —energetiniy iStekliy kainos gali kisti priklausomai nuo valstybes, savivaldybés ar $ilumos tiekimo
Imoniy aptarnaujan¢iy minetus objektus, politikos, infliacijos bei kity priezas¢iu;

3 —skelbiant darby atlikimo konkursa, statybos darbus vykdan€ios organizacijos objekte turi atlikti
visus tam reikalingus (patikslintus) skaidiavimus;

4 —daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas negali biiti naudojamas kaip pagrindas
tiksliems darby kiekiams ir tiksliai darby bei medZziagy kainai nustatyti, kadangi Siame daugiabucio namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekte skai¢iuojant investicijas remtasi sustambintais statybos darby kainy
apskai¢iavimo jkainiais ir metodika.

Visi pasiulymai yra pateikiami kaip prie$projektinis sprendimas projektavimo darbams.

Investicinio rengéjai:

Pareigos: Vardas, pavarde: Tel. Nr. Atestato Nr. I§duotas Galioja 1ki
Direktorius V. Suksteris 8-37 3379 89 - - -
Direktoriaus pav.  |R. Kiveris 8-37 337990 0091 2015-01-16 2020-01-16
InZinierius D. Barysa 8-37 337992 0018 2016-12-16 -
0026 2015-05-21 2020-05-21
25358 2014-12-22 -

UAB [ Terma Consult™, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, |m. k.135277595, reg, Nr. 008070, tel.: 8-37 337989,
faks.8-37 337991, info@termaconsult.it, www.termaconsult.lt
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Partizany g. 198, LT-50324 Kaunas

II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI

1. DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (toliau — namas) TIPO

APIBUDINIMAS

1.1. Namo konstrukcija (pagal sieny medZiagas)

1.2. AukSty skai¢ius

1.3. Statybos metai, tipinio namo projekto,

pagal kurj pastatytas namas, serijos Nr.

(jeigu yra)

1.4. Namo energinio naudingumo klasé,

sertifikato Nr., i§davimo data

1.5. Namui priskirto Zemés sklypo plotas, m?

1.6. Atkuriamoji namo verté, tiks. Eur

(pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis)

— Plyty miiras;

-12:

- 1981;
_.E;

- KG-0018-00549, 2016.10.10;
— jrady néra;
—2272,648 tiikst. Eur.

2.  PAGRINDINIAI NAMO TECHNINIAI RODIKLIAI

1 lentele.
Eil. Pavadinimas Mato vat. | Kiekis, vnt. Pastabos
Nr. :
1 2 3 4 5
2.1. Bendrieji rodikliai
. Remiantis nekilnojamo turto registro
2.1.1. |Buty skaitius vnt. 59 centrinio duomeny banko i§raso
duomenimis.
i kirties patal
2.1.2. |Buty naudingasis plotas m? 3366,23 CIFVETEAIOsIG8 pRskirtisly patilpy
plotas
Namo negyvenamosios paskirties
2.1.3 ‘o vnt. 1 -
patalpy skaicius* Gydymo paskirties pataly plotas
214, Natnllo nebgy;enz{moi;ut)s paskirties m2 69,49
pata’py bendrasis plotas Gydymo paskirties pataly plotas
215. Namo bu‘tq ir kity patalpy naudingasis m? 343572 |Gyvenamosios paskirties patalpy
(bendrasis) plotas (2.1.2+2.1.4) )
plotas
2.2. Sienos (plyty miras)
Fasadiniy sieny plotas (be
; : ; 10 i 67,74 m?
291 ISoriniy sieny plotas (atémus langy ir m2 476131 cokolio ir pamaty) e
"7 |kt. angy plota), jskaitant angokra3&ius ’ Angokrai¢iy plotas
693,57 m2.
900 ISOIIH]‘L] sieny Silumos perdavimo W/m2K 127
koeficientas -
Nesiltintos
Cokolio plotas

UAB ,,Terma Consult”, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, [m. k.135277593, reg, Nr. 008070, tel.: 8-37 337989,

faks.8-37 337991, info @termaconsult.lt, www.termaconsult.It
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Partizany g. 198, LT-50324 Kaunas

2.2.3.

Cokolio plotas

240,73

162,55 m?
Cokolio dalies grunte (0,60 m
gylio) plotas 78,18 m?.

e bE

Cokolio §ilumos perdavimo
" |koeficientas

Betono bloky, nesiltintas.
T | SRR o TR e 1
fic! (& g N2 T O

Stogas plok3tias, nesiltintas.

1 CECPR R
i Butiz-ire kita o

perdavimo koeficientas

2.3.1. |Stogo dangos plotas m? 594,10 |Dengtas hidroizoliacine stogo danga,
plotas
594,10 m2.
232, Stogo ar perdangos pastogéje $ilumos W/m2K 0.85

Papildomai nefiltintas
i )

Langai gyvenamosios ir gydymo

plotas

2.4.1. |Langy skai&ius, i¥ jy: vat. 251 a
: paskirties patalpose
251  wvnt.
2411 Langg, pakelstugmaze'snllo §ilumos it 210 Plastikiniy langy yra
pralaidumo langus, skaidius 210 wvnt.
- Langai gyvenamosios ir gydymo
. 2
2.4.2. |Langy plotas, i§ jy: m 687,45 sRkiies pamlise
[ e PAKELSNS § TRazesTile SilvOTRS m? 576,45 |Pakeisti langai.
laidumo langus, plotas
2.4.3. |Balkony (lodzijy) dury skaitius, i¥ ju: vat 119  [Balkono durys gyvenamosios ir
T e odzyy ciny w15 I ' gydymo paskirties patalpose.
Balkony (lodZijy) dury, pakeisty j Plastikiniy balkono dury
2.4.3.1 |maZesnio $ilumos pralaidumo duris, vnt. 95
e 95 wnt.
skaidius
2.4.4. |Balkony (lodZijy) dury plotas, i§ jy: m? 222,53 Halkiis dyirys gyvenanosiouie
ek 4 (fodzyw) dury piotas, 15 ; gydymo paskirties patalpose.
Balkony (lodZijy)} dury, pakeisty j
2.4.4.1 |maZesnio §ilumos pralaidumo duris, m? 177,65 |Plastikinés balkono durys.

. |Langy skaiéius, i§ jy:

Laiptiniy ir riisio langai

2.5.1:41

Langy, pakeisty i maZesnio §ilumos
pralaidumo langus, skaidius

vnt.

27

Laiptinéje

UAB ,,Terma Consult“, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, [m. k.135277595, reg, Nr. 008070, tel.: 8-37 337989,
faks.8-37 337991, info@termaconsult.lt, www.termaconsult.lt
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Partizany g. 198, LT-50324 Kaunas

2.5.2.

Langy plotas, i3 juy:

71,15

Laiptiniy ir risio langai

2.5.2.1

Langy, pakeisty | maZesnio §ilumos
pralaidumo langus, plotas

69,55

Laiptinéje

2.5.3.

Lauko dury skaicius

vnt.

54

Laiptinés lauko durys (2 vnt.),
§itksliy konteinerio laikymo
patalpos lauko durys (1 vnt.),
tambiro durys (23 vnt.), i8¢jimo |
laiptiniy aikSteles lauko durys (11
vnt.), avarinio i8¢jimo laiptinés
lauko durys (12 vnt.), jéjimo j risj
lauko durys (1 vnt.), uZlipimo ant
stogo lauko durys (1 vnt.), gydymo
paskirties patalpy lauko durys (1
vnt.)

254,

Lauko dury plotas

m2

135,88

Laiptinés lauko durys (2 vnt., 7,22
m’), $iiiksliy konteinerio laikymo
patalpos lauko durys (1 vnt., 1,95
m’), tambiiro durys (23 vnt., 69,06
mz), i8éjimo } laiptiniy aikSteles
lauko durys (11 vnt., 26,57 m2),
avarinio i$¢jimo laiptinés lauko
durys (12 vnt., 25,20 m2), jéjimo |
risj lauko dury keitimas (1 vnt., 2,00
m?), uZlipimo ant stogo lauko durys
(1 vat., 2,00 m?)

Grindys vir$ neSildomo riisio

koeficientas

2.6.1. [Risio perdangos plotas m?2 387,88 [neapdiltintos, plotas nejskaitant
vidaus pertvary uZimamo ploto.
262 Riisio perdangos §ilumos perdavimo W/m2K 0.81 Netiltinta,

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabucdiame name esancios kitos paskirties (prekybos, paslaugy ir
pan.) patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. Nustatant suminj gyvenamujy
ir negyvenamuyjy patalpy plota, sumuojamas gyvenamuyjy patalpy (buty) naudingasis plotas ir negyvenamyjy patalpy bendrasis
plotas (kadangi pagal Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy taisykles negyvenamosioms patalpoms taikoma tik bendrojo
ploto savoka)

UAB ,,Terma Consult*, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, |m. k.135277595, reg, Nr. 008070, tel.: 8-37 337989,
faks.8-37 337991, info@termaconsult.lt, www.termaconsult.lt
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Partizany g. 198, LT-50324 Kaunas

3. NAMO KONSTRUKCILJU IR INZINERINIY SISTEMU FIZINES-
TECHNINES BUKLES JVERTINIMAS

2 lenteleé. _

1
{ |
i
!
¥

Statinio apZiiiros aktas AK 16/09-19/01,

vykdytojai: UAB “Terma Consult”
inZinierius konsultantas D. Barysa,
Forina Sienos plyty miiro, nesiltintos. DNSB "Partizany 198" pirmininkas
Sorinés : : : R p n
3.1. sienos 3 Vietomis ant sieny matosi jtrikimai, Algimantas NaudZitinas
plytos aptrupéjusios.
Pamatai betono bloky, neSiltinti.
22 |pama ’ Cokoli-n.és Fiaiies al?daila -vietor?n's
aptrupéjusi. Nuogrinda vietomis
[l0Zusi, jgavusi atvirkStinj nuolyd;.
Stogas plokSs¢ias, dengtas
higroizoliacine stogo danga. Stogas
papildomai neapsiltintas. Vedinimo
33. |Stogas » kanvljnélia.i neapskz%rdi.nti, dengti
gelzbetonio ploks§témis. Stogo
hidroizoliaciné danga jrengta
nekokybiskai, ko pasekoje drégsta
12 a. buty lubos.
Buty ir kity Apie 82 proc. langy ir balkono dury
patalpy pakeista plastikiniy rémy su
3.4. (langaiir 3 jstiklinimu langais. Like langai ir
balkono balkono durys yra seni mediniy
durys dviguby rémy su jstiklinimu.

UAB ,,Terma Consult®, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, Jm. k.135277595, reg, Nr. 008070, tel.: 8-37 337989,
faks.8-37 337991, info@termaconsult.lt, www.termaconsult.lt 7
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Partizany g. 198, LT-50324 Kaunas

Balkony ar
lodZijy Yra 84 balkonai priklausantys
3.5 laikancio 3 butams. I8 jy jstiklinti §ivolaikine
=t [sios stiklino konstrukcija 29 balkonai. Ir
konstrukci 11 laiptinés balkony.
jos
Risio Grindys vir§ neildomo riisio
3.6. AT 3 patenkinamos bikés, perdangos
P g ilinkiy nepastebéta.
T — -
Bendrojo oy syl
i Pagrindinio jéjimo laiptinés ir
naudojimo s Ay
evakuacinés laiptinés lauko durys
3.7. |patalpy 3 oz = 3
. metalinés. Risio lauko durys
langai ir ., . .
metalinés. Visos kitos lauko durys
lauko durys .
medinés.
Pastato 3ilumos punktas
automatizuotas su karto vandens
ruodimu. Sildymo sistema
3.8 Sildymo 3 priklausoma. Magistraliniai
©7 |sistema vamzdynai riisyje ir stovai nekeisti,
susidéveje. Stovai nesubalansuoti.
Sildymo sistemos prietaisai - seni
ketiniai ir plieniniai radiatoriai.

UAB ,,Terma Consult*, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, Im. k.135277595, reg, Nr. 008070, tel.: 8-37 337989,

faks.8-37 337991, info@termaconsult.lt, www.termaconsult.lt
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Partizany g. 198, LT-50324 Kaunas

Karstas vanduo ruoSiamas pastato
Silumos punkte plokSteliniame

Karsto Silumokaityje. Vamzdynai risyje ir
3.9. |vandens 3 stovai nekeisti, tik po viena karSto
sistema vandens tiekimo ir cirkuliacinis

stovai pakeisti. UZdaromoji
armatiira ant stovy susidévéjusi.

) Salto vandens tiekimo vamzdynai
Vandentie i 5
3.10. Kis 3 nekeisti. Vienas Salto vandens
tiekimo stovas pakeistas.

Buitiniy nuotéky sistemos

Nuoteky magistrainiai vamzdynai ir stovai
3.11. |3alinimo 3 seni susidévéje. Tik vienas stovas
sisterna buitiniy nuotéky stovas ir vienas

lietaus nuotéky stovas pakeistas.

Veédinimo Veédinimo sistema natarali,

312, | . 3 . .
sistema patenkinamos bikles.
Bendrieji

Bendro naudojimo elektros

3.13. elevkt-ros = 3 instaliacija (laidai ir §viestuvai)
apsvietimo riisyje ir laiptinéje susidévéjusi
jrenginiai % pung Just:
i et Liftai ener_getmm poZitriu

3.14. 3 neefektyviis, neatnaujinti nuo
yra) 5 oy

ekploatacijos pradZios.

3.15. LAHIE 3 Biklé patenkinama

koridoriai

* [vertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus bitina remontuoti); 1 — labai
blogas (biitina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai del
papildomy pastato paZzeidimy).

UAB , . Terma Consult”, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, Im. k.135277595, reg, Nr. 008070, tel.: 8-37 337989,
faks.8-37 337991, info@termaconsult.It, www.termaconsult.lt 9




Partizany g. 198, LT-50324 Kaunas

4. NAMO ESAMOS PADETIES ENERGINIO NAUDINGUMO
JVERTINIMAS

4.1. Siluminés energijos sanaudos pagal esama padétj 2013-2015 metais. Rodikliai nustatomi vadovaujantis
Tvarkos apraso 12 punktu.

3 lente

L Nr

lé.

. Jf! i

d

“Rodiklis

1 2
Skaifiuojamosios namo
§iluminés energijos sanaudos :
. : Sert KG-0018-0054
4.1.1. |patalpy $ildymui pagal KWh/m*/ metus 161,28 caiikao KG .0.18 bl
. 5 . duomenimis
energinio naudingumo
sertifikato duomenis
412, Nanp energinio naudingumo Iasé E Sertifikato KG—l.)O'l 8-00549
klase duomenimis
Faktinés Silumineés energijos
Wh/met 391 157,12
sgnandosamopatilpy EVhietus LR 2013, 2014, 2015 mety
4.1.3. |[Sildymui pagal ankstesniyjy 3- vidurkis
ju mety iki projekto rengimo kWh/m2/metus 95,12
mety vidurkj
4.1.3. punkte nurodyty
4.14. [sildymo sezony vidutinis dienolaipsnis 3073,53 2013, B, 2015 e
. L. s vidurkis
dienolaipsniy skai¢ius
Sllumm?_s energ‘ljo.s sanaudos WH/ 2013, 2014, 2015 mety
4.1.5. |patalpy Sildymui vienam . o 127,27 i :
: g K g dienolaipsniui vidurkis
dienolaipsniui

4.2. Pagrindinés $ilumos nuostoliy priezastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo sertifikato
duomenis: nepakeisti langai ir lauko durys, neapsiltintos iSorinés sienos, stogas, rilsio perdanga, sena neefektyvi
gildymo sistema ir kar§to vandens ruoSimo sistema.

UAB ,,Terma Consult®, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, Jm. k.135277595, reg, Nr. 008070, tel.: 8-37 337989,
faks.8-37 337991, info@termaconsult.lt, www.termaconsult.lt
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Partizany g. 198, LT-50324 Kaunas

5. NUMATOMOS IGYVENDINTI NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

PRIEMONELS
Priemoniy paketas A

4.1 lentelé.

Energijos efektyvumg didinancios priemonés

5.1.11

5.1.1.2

5.1.1.3

5.1.14

5.1.1.5

§ildymo ir (ar) kar§to
vandens sistemy
pertvarkymas ar keitimas

5.1.1.6

5.1.1.7

5.1.1.8

5.1.1.9

UAB ., Terma Consult”, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, Im. k.135277595, reg, Nr. 008070, tel.: 8-37 337989,

Sildymo ir kar§to vandens tiekimo sistemos
atnaujinimas - dvivamzdé Sildymo sistema

Silumos punkto keitimas nauju automatizuotu su
nepriklausoma §ildymo sistema ir karSto
vandens ruo§imu (galia $ildymui ~200 kW, galia
kar§to vandens ruoimui ~ 280 kW)

vnt.

Sildymo sistemos prietaisy keitimas

vnt.

252

Termostatiniy radiatoriy voZtuvy montavimas
kai voZtuvai su automatiniu srauto ribojimu

vnt.

252

Sildymo sistemos vamzdyny stovuose, ir
pajungimo atvamzdZiy keitimas

1835

Sildymo sistemos magistraliniy vamzdyny
riisyje keitimas ir naujos Siluminés izoliacijos
ant jy jrengimas

218

Ant §ildymo sistemos stovy jrengiami
automatiniai balansiniai ventiliai su

slégio perkrycio reguliavimu. Jskaitant
uzdaromuyjy ventiliy ant Sildymo sistemos stovy
jrengima (~63 vnt.)

vnt.

21

Karsto vandens magistraliniy vamzdyny
keitimas

160

Karsto vandens vamzdyny stovuose keitimas,
uzdaromyjy ventiliy ant kar§to vandens
vamzdyny stovy keitimas (~23 vnt.)

645

Rank&luoséiy dZiovintuvy keitimas

vnt.

60

faks.8-37 337991, info@termaconsult.lt, www.termaconsult.lt
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Termobalansiniy cirkuliacijos ventiliy su 5
dezinfekcijos moduliu ir termometru ant kar§to Vi,
5.1.1.10 vandens tiekimo stovy jrengimas
Kar$to vandens cirkuliaciniy stovy (gyvatuko) m 350
5.1.1.11 pajungty prie Silumos surnblio jrengimas
Silumos siurblio oras-vanduo kar§to vandens vt 2
5.1.1.12 cirkuliaciniam konttrui (gyvatukams) jrengimas
Védinimo sistemos
sutvarkymas arba bt. 60
pertvarkymas, jskaitant . 3 L l
rekuperacijos sistemos Nat.ura 108 .trau os ventiliacijos kanaly valymas,
5.1.2.1 irengima dezinfekavimas
5.1.2.2 Ventiliaciniy groteliy langy rémuose jrengimas vnt. 155
Stogo ar perdangos
Pastf)ge_]e SHitiniay Plok3&io stogo Siltinimas polistireniniu
jskaitant stogo e el ; .
. putplaséiu ir mineraline vata, naujos
konstrukcijos (i G me iy . ; I
L hidroizoliacinés dangos jrengimas, jlajy : L
sustiprinima ar keitimas, ventiliacijos kaminéliy tvarkymo HEEsnLs kanp
5.13.1 |deformacijy $alinima, o ; 0,16 W/m?K, 594,10
.. darbai, prieglaudy aptaisymas, parapety
stogo dangos keitima, e . L ) . m?
) ; skardinimas, apsauginés tvorelés jrengimas ir kt.
lietaus nuvedimo : s : i
. Sandaraus liuko j lifty aptarnavimo techning
sistemos sutvarkyma ar ; ; :
. . ) patalpa jrengimas ~1,40 m?
jrengima, arba naujo
§laitinio stogo (be
patalpy pastogéje)
jrengimas (jskaitant
kopédias | pastoge), Lietaus nuotéky vamzdyny stovy, magistraliniy
5.1.3.2 |apiiltinant jj arba vamzdyny ir i§vady iki pirmojo miesto lietaus
perdangg pastogéje nuotéky tinkly 3ulinio keitimas
m 71
2-12 a. fasadiniy sieny ap$iltinimas i§ iSores
5.1.4.1 polistireninio putplas&io plokStémis, jrengiant 1692,16
tinkuojama fasada
Sieny balkonuose $iltinimas i§ iSorés
5.14.2 polistireninio putplas¢io plokStémis, tinkuojant 863,39
armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku
Balkony $oniniy sieny §iltinimas i iSorés
5143 polistireninio putplas¢io plok§témis, tinkuojant 816,00
armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku
5.1.4.4 Balkony ekrany keitimas ar sutvarkymas ne didesnis kaip| 400,59
NN W/mZK m?2
UAB , Terma Consult*, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, Jm. k.135277595, reg, Nr. 008070, tel.: 8-37 337989,
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Balkony perdangy la. ap$iltinimas i§ iSores

Wygke\S ¥V FAAL ANy RLL

5.1.4.5 termoizoliacinémis plokstémis, apdaila fasadiniy 59,99
[Boriniy sieny (taip pat ir |plokS¢iy
cokolio) §iltinimas,
iskaitant sieny (cokolio) Angokra3&iy apsiltinimas i iSorés polistireninio
5146 |Konstrukeijos defekty  |hyplaseio plokdtémis, jrengiant tinkuojama 693,57
pasalinima, esamy fasada
lietvamzdziy
demontavima, jrengima
ar keitima, elektros, dujy |1 a. fasadiniy sieny apSiltinimas i3 iSorés
5147 |ar kity sistemy ar mineralinés vatos plok§témis, jrengiant 23561
jrengimy nuo iltinamos |Veédinama fasada ir aptaisant antivandalinémis ’
sienos (cokolio) apdailos plok3témis
atitraukimg (i$skyrus
keitima naujais) ir Cokolio ap$iltinimas i3 i8ores mineralinés vatos
nuogrindos sutvarkyma |plok§témis jrengiant ventiliuojama fasada,
5148 apdaila antivandaliniy plok3¢iy. Nuogrindos ne didesnis kaip o
jrengimas ~110 m2. 0,25 WIIHZK, m2
5149 Pamaty 1‘k1- 1,20 m gylio apélltlnlmas ekstrudinio 156.36
puty polistireno plok§témis ’
Prie§ rengiant techninj projekta atlikti iSoriniy
sieny jtrikimy ekspertize ir numatyti reikalingas
priemones jy tinkamam sutvarkymui. Prie§
apdiltinimo darbus atliekami sieny pazZeisty
konstrukeijy defekty pa3alinimo darbai, sieny
plovimo darbai. Termoizoliacijos sluoksnio
storis priklauso nuo filtinimo medZiagy Silumos
laidumo koeficiento. Nuogrindy sutvarkymo
darbai. Esamy lokaliniy jrenginiy, vamzdziu,
tinkly atitraukimo nuo sienos darbai, jvertinus,
kad gali reiketi ir techniniy salygy.
Balkony ar lodZijy
istiklinimas, jskaitant
esamos balkony ar
lodZijy konstrukcijos Balkony stiklinimas pagal vieninga projekta 55 2
5.1.5.1 5 B m 478,38
sustiprinimag ir (ar) vnt,
naujos jstiklinimo
konstrukcijos jrengima
pagal viena projekta
5.1.6.1 Laiptiniy lauko dury keitimas 7,22
5.1.62 Tambiiro dury keitimas 4,80
£18% Bendrojo naudojimo Siiiksliy konteinerio laikymo patalpos lauko 195
patalpose esan&iy langy |dury keitimas e ditiksuiadatn ’
s.1.64 |Keitimas ir (ar) bendrojo [p4qio Jauko dury keitimas 1,60 W/m2K, m? 2,00
naudojimo lauko dury
5165 | (jéjimo, tambdiro, UZlipimo ant stogo dury keitimas 2,00
UAB ,,Terma Consult®, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, [m. k.135277595, reg, Nr. 008070, tel.: 8-37 337989,
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balkonuy, riisio, Evakuacineés laiptinés lauko dury keitimas, 12
5.1.6.6 e 25,20
konteinerinés, §ilumos  |vnt. ’
spigy DU KEILIES Laiptinés aikiteliy lauko dury keitimas, 11 vnt. 26,57
(iskaitant susijusius
V— apdailos darbus), jéjimo Laiptinés lango keitimas (techniniame aukste) suf ne didesnis kaip 1.60
laipty remontas ir angokra&¢iy apdaila 1,20 W/m2K, m? ’
a— prita.ik'ymas nejgaliyjy  |Laiptiniy lauko jéjimo aikSteliy remontas, i i
" |poreikiams (panduso pritaikant nejgaliyjy poreikiams. '
jrengimas) — -
Seny dury rémy i$émimas, naujy rémy
jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, sandiry
tarp stakty ir sieny hermetizavimas, susij¢
apdailos darbai.
. .. . ne didesnis kai
5171 Sl ianggpiiBallaon o dnay et i, ke L20 Winek, | 909.98
keidiami visi langai. Angokra$¢iy apdaila. >
Buty ir kity patalpy langy|Seny langy keitimas plastikiniy rémy su stiklo
ir balkony dury keitimas |paketu langais — seny mediniy bloky i$émimas,
j maZesnio §ilumos palangiy i§émimas, plastikiniy bloky jstatymas j
pralaidumo langus sieny $iltinimo izoliacinj sluoksnj, siekiant
iSvengiant Siluminiy tilteliy nuostoliy,
reguliavimas ir tvirtinimas, palangiy lenty
jstatymas, sandiry tarp stakty ir sienos
hermetizavimas.
Lifty atnaujinimas
(modernizavimas) — jy
keitimas techniniu Keleiviniy lifty atnaujinimas (modernizavimas),
— energiniu poZiliriu pakeidiant techniniu energetiniu poZitiriu it )
efektyvesniais liftais, efektyvesniais liftais, kuriy kélimo galia iki 675 ’
jskaitant lifto ir pri¢jimo |kg, kai lifto sustojimy 12
prie lifto pritaikyma
nejgaliyjy poreikiams
5.2, Kitos priemonés
Buitiniy nuotéky vamzdyny stovy ir
magistraliniy vamzdyny ir iSvady iki pirmojo
5.2.1. miesto nuotéky tinkly Sulinio keitimas. m 390
] ) Atbulinio elektrinio voZtuvo nuoteky sistemai
Kity pastatci) bendrojo irengimas (~2 vnt.)
naudojimo inZineriniy
sistemy (elektros, UZdaromyjy ventiliy ant stovy jrengimas/
priedgaisrinés saugos, keitimas (8 vnt.). Geriamojo vandens vamzdyny
5.2.2. |geriamojo vandens, stovy ir magistraliniy vamzdyny keitimas, jvado m 480
buitiniy nuoteky, keitimas/jrengimas.
drenaZo, taip pat ir namui
UAB ,. Terma Consult*, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, [m. k.135277595, reg, Nr. 008070, tel.: 8-37 337989,
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5.2.3.

priklausanciy vietiniy
jrenginiy) atnaujinimas
ar keitimas

Bendro naudojimo elektros instaliacijos
keitimas, pastato el. spintos atnaujinimas, buty
apskaitos spinty jrenginiy atnaujinimas,
Sviestuvy ir jy valdymo jrangos
keitimas/jrengimas bendro naudojimo patalpose
(laiptinés, riisio ir kiemo ap$vietimas)

kompl.

* Jrenginiai, darbai turi atitikti Lietuvoje galiojan¢iy norminiy dokumenty reikalavimus
Atitvary Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m2K)) vertés turi biiti ne didesnés uZ nurodytgsias
statybos techniniame reglamente STR 2.05.01:2013 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas”.

Priemoniy paketas B

4.2 lentelé.

Energijos efektyvumg didinan¢ios priemonés

5.1.1.1

5.1.1.2

5.1.1.3

5.1.1.4

5.1.1.5

UAB ,,Terma Consult“, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, |m. k.135277595, reg, Nr. 008070, tel.: 8-37 337989,

Sildymo ir kar$to vandens tiekimo sistemos
atnaujinimas - dvivamzdé Sildymeo sistema

Silumos punkto keitimas nauju automatizuotu su
nepriklausoma §ildymo sistema ir kar$to
vandens ruodimu (galia §ildymui ~200 kW, galia
kar§to vandens ruo§imui ~ 280 kW)

vnt.

Sildymo sistemos prietaisy keitimas

vnt.

252

Termostatiniy radiatoriy voZtuvy montavimas
kai voZtuvai su automatiniu srauto ribojimu

vnt.

252

gildymo sistemos vamzdyny stovuose, ir
pajungimo atvamzdziy keitimas

1835

Sildymo sistemos magistraliniy vamzdyny
riisyje keitimas ir naujos $iluminés izoliacijos
ant jy jrengimas

218

faks.8-37 337991, info @termaconsult.lt, www.termaconsult.1t
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5.1.1.6

5.1.1.7

5.1.1.8

5.1.1.9

5.1.1.10

5.1.1.11

5.1.1.12

5.1.1.13

5.1.1.14

Sildymo ir (ar) karsto
vandens sisterny
pertvarkymas ar keitimas

Ant Zildymo sistemos stovy jrengiami
automatiniai balansiniai ventiliai su

slégio perkryéio reguliavimu. [skaitant
uZdaromyjy ventiliy ant $ildymo sistemos stovy
jrengima (~63 vnt.)

vnt.

21

Silumos kiekio dalikliy ant radiatoriy jrengimas
su §ilumos kiekio dalikliy duomeny nuskaitymo
jrenginiais-koncentratoriais montuojamais
laiptinése (~12 vnt.), vnt. su ir centriniu
duomeny surinkimo skydu (~1 vnt.).

vnt.

251

Kar$to vandens magistraliniy vamzdyny
keitimas

160

Kar§to vandens vamzdyny stovuose keitimas,
uZdaromuyjy ventiliy ant karSto vandens
vamzdyny stovy keitimas (~23 vnt.)

645

RankSluoséiy dziovintuvy keitimas

vnt.

60

Termobalansiniy cirkuliacijos ventiliy su
dezinfekcijos moduliu ir termometru ant karsto
vandens tiekimo stovy jrengimas

vnt.

Terminiy ploks¢iyjy saulés kolektoriy sistemos
jrengimas - 46 vnt. (apsorbuojamas plotas 2,18
m?2) su kar$to vandens tiirinémis talpomis 5600
Itr. talpos (8 po 700 ltr.). Sistemos tfiriniy talpy
jrengimui reikia rasti laisvos vietos pastato
risyje.

kompl.

Karsto vandens cirkuliaciniy stovy (gyvatuko)
pajungty prie $ilumos surnblio jrengimas

350

Silumos siurblio oras-vanduo karito vandens
cirkuliaciniam kontiirui (gyvatukams) jrengimas

vnt.

5.1.2.1

5.1.2.2

UAB ,,Terma Consult”, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, Jm. k.135277595, reg, Nr. 008070, tel.: 8-37 337989,

Védinimo sistemos
sutvarkymas arba
pertvarkymas, jskaitant
rekuperacijos sistemos
jrengimag

Natiiralios traukos ventiliacijos kanaly valymas,
dezinfekavimas

vnt.

60

Mini rekuperacinés sistemos butuose jrengimas

kompl.

155

faks.8-37 337991, info@termaconsult.lt, www.termaconsult.lt
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Stogo ar perdangos
Pftf)ge-'e Siltinimas, Ploks¢io stogo Siltinimas polistireniniu
s.t'ogo putplas€iu ir mineraline vata, naujos
konﬁm%kf:l_]os hidroizoliacinés dangos jrengimas, jlaju o A ke
- S“i;“p“m?‘qf‘r - keitimas, ventiliacijos kaminéliy tvarkymo R 50410
w1 |deformacijy sah.n?mq, darbai, prieglaudy aptaisymas, parapety ' . ’
sFogO dangos .keltunq, skardinimas, apsauginés tvorelés jrengimas ir kt. o
11.etaus Auvedimo Sandaraus liuko j lifty aptarnavimo techning
.515terT105 sutvarkyn.lq ar patalpa jrengimas ~1,40 m2.
jrengima, arba naujo
§laitinio stogo (be
patalpy pastogéje)
irengimas (jskaitant . . ..
! g v (i Lietaus nuotéky vamzdyny stovy, magistraliniy
kopééias j pastoge), o o :
51.3.2 wer.s .. vamzdyny ir i§vady iki pirmojo miesto lietaus m 71,00
apsiltinant jj arba o o i ..
i nuotéky tinkly Sulinio keitimas
perdanga pastogéje
Fasadiniy sieny ap§iltinimas i§ iSorés
mineralinés vatos plok§témis, jrengiant
5.1.4.1 védinama fasada ir aptaisant apdailos 1927,77
plokstemis. 1 a sienos aptaisomos
antivandalinémis apdailos plok§témis
Sieny balkonuose $iltinimas i3 iSorés
5.1.4.2 polistireninio putplas¢io plok3témis, tinkuojant 863,39
armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku
ne didesnis kaip
0,20 W/m2K, m?
Balkony Soniniy sieny 3iltinimas i8 iforés
5.1.4.3 mineralings vatos plok§témis, jrengiant 816,00
védinama fasadg ir aptaisant apdailos plokStemis
544 | . . |Balkony ekrany keitimas ar sutvarkymas 400,59
ISoriniy sieny (taip pat ir
cokolio) $iltinimas, — e
voi ; ; Balkony perdangy 1a. ap3iltinimas i§ iSorés
5.14.5 P kAT SN0 KoL) termoizoliacinémis plok$témis, apdaila fasadini 59,99
konstrukcijos defekty s g HE s ,
g s plok3¢iy
pasalinimg, esamy
lietvamzdZziy
demontavima, jrengima | Angokra3&iy apsiltinimas i iSorés mineralinés
5.1.4.6 |ar keitima, elektros, dujy |vatos plokstémis, jrengiant védinama fasada ir 693,57
ar kity sistemny ar aptaisant apdailos plok$témis
irengimy nuo $iltinamos
sienos (cokolio) Cokoli Siltin T fings vat
atitraukima (i§skyrus 10 k?tl_o ahes 1nn.nast 15.1;0 sk m;nerg i dva'los ne didesnis kaip
s5.14.7 |keitimg naujais) ir PIOXSTEIS, [renglant vecinama 1asaca, apeata g o5 w/m?K, m?| 162,55
g antivandaliniy plok3¢&iy. Nuogrindos jrengimas
nuogrindos sutvarkyma 110 m2
UAB ,,Terma Consult”, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, Jm. k.135277595, reg, Nr. 008070, tel.: 8-37 337989,
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Pamaty iki 0,60 m gylio ap3iltinimas ekstrudinio

5.1.48 g ey 78,18
puty polistireno plok3témis
Pried rengiant techninj projekta atlikti iSoriniy
sieny jtrikimy ekspertize ir numatyti reikalingas
priemones jy tinkamam sutvarkymui. Prie§
apsiltinimo darbus atliekami sieny paZeisty
konstrukcijy defekty paSalinimo darbai, sieny
plovimo darbai. Termoizoliacijos sluoksnio
storis priklauso nuo §iltinimo medZiagy Silumos
laidumo koeficiento. Nuogrindy sutvarkymo
darbai. Esamy lokaliniy jrenginiy, vamzdZiy,
tinkly atitraukimo nuo sienos darbai, jvertinus,
kad gali reikéti ir techniniy salygy.
Balkony ar lodZijy
jstiklinimas, jskaitant
esamos balkony ar
s lodz_ijq_ klonstl_'ukcuos Balkony stiklinimas pagal vieningg projekta 55 o 478,38
sustiprinima ir (ar) vnt,
naujos jstiklinimo
konstrukeijos jrengima
pagal viena projektg
5.1.6.1 Laiptiniy lauko dury keitimas 7,22
5.1.6.2 Tambiiro dury keitimas 4,80
—— Slﬁkslug l_»:ontemerlo laikymo patalpos lauko 1.5
dury keitimas
5.1.64 |Bendrojo naudojimo Rasio lauko dury keitimas ne didesnis kaip 2,00
patalpose esanéiy langy 1,60 W/m?K, m?
5.1.6.5 |keitimas ir (ar) bendrojo {UZlipimo ant stogo dury keitimas 2,00
naudojimo lauko dury =
s166 |(i&jimo, tambiiro, Evakuacinés laiptinés lauko dury keitimas, 12 2520
balkony, riisio, vat.
konteinerinés, §ilumos N 5
5.1.6.7 skt e S Laiptinés aik3teliy lauko dury keitimas, 11 vnt. 26,57
(jskaitant susijusius iy " - . ne didesnis kaip
h ki
5168 |apdetlos:darbus), fefiiio Lalptmevs %ango kfmlmas (techniniame aukste) su 1,20 W/m2K, 1,60
. : angokra3¢iy apdaila 5
laipty remontas ir m
pritaikymas nefgalijy [~
5169 |poreikiams (panduso allpFLmq aul olglej}mo aik }s{tie iy remontas, il 1
irengimas) pritaikant nejgaliyjy poreikiams.
UAB ,,Terma Consult”, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, [m. k.135277595, reg, Nr. 008070, tel.: 8-37 337989,
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Seny dury rémy i$émimas, naujy rémy
jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, sandtry
tarp stakty ir sieny hermetizavimas, susije
apdailos darbai.
Buty langy ir balkono dury keitimas, kai ne didesnis kaip
51.7.1 cut B y . 5 1,20 W/m?K, 909,98
kei¢iami visi langai. Angokra3¢iy apdaila. m2
Buty ir kity patalpy langy Seny langy k.eitimas plasti!d?]iq réml.[lfljl st‘iklo
ir balkony dury keitimas paketu_lar‘lvgals. —seny me'dllm_q bloky 1.sem1mas,.
i maZesnio Silumos p.alangvl-q }s-ennrflas,.plf?st_lklmq blf)kllg ;s‘tatymas i
pralaidumo langus sieny s.lltlmr.no 1z_0?1ac-ml §lu0ksn1, s'leklant
i¥vengiant §iluminiy tilteliy nuostoliy,
reguliavimas ir tvirtinimas, palangiy lenty
jstatymas, sandiiry tarp stakty ir sienos
hermetizavimas.
Perdangos vir§ nesildomo rasio Siltinimas —
S Riisio perdangos riisio luby $iltinimas termoizoliacijos ne didesnis
Siltinimas plok3témis, apdailos sluoksnio jrengimas kaip 0,25
W/m?2K, m? 387,88
Lifty atnaujinimas
(modernizavimas) — jy
keitimas techniniu Keleiviniy lifty atnaujinimas
energiniu poZiliriu (modernizavimas), pakeiiant techniniu
5.19.1. |efektyvesniais liftais, [energetiniu poZiiiriu efektyvesniais liftais,
iskaitant lifto ir kuriy kélimo galia iki 675 kg, kai lifto
pri¢jimo prie lifto sustojimy 12
pritaikyma nejgaliujy
poreikiams vnt. )
5.2. Kitos atnaujinimo priemonés
Buitiniy nuotéky vamzdyny stovy ir
magistraliniy vamzdyny ir i§vady iki pirmojo
5.2.1. miesto nuotéky tinkly Sulinio keitimas.
Atbulinio elektrinio voZtuvo nuotéky sistemai
jrengimas (~2 vnt.) - 390
Kity pastato bendrojo . — - -
naudojimo inZineriniy Ui‘d-aromqjq ventiliy 'fmt stf)vq jrengimas/
sistemy (elektros, kemm'as (8 vint‘). .G'erlamop vanderjns. vamz.dynq
522 priedgaisrinés saugos, stcfv.q Ir n_lagist.rahmq vamzdyny keitimas, jvado
geriamojo vandens, keitimas/jrengimas.
buitiniy nuoteky, m 480
sis drenaZo, taip pat ir namui DrenaZo si " )
23 | oriklausandiy vietiniy renazo sistemos sutvarkymas pastato perimetru . 120
UAB ,, Terma Consult*, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, m. k.135277595, reg, Nr. 008070, tel.: 8-37 337989,
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|renginiy} atmaujinimas

ar keitimas Bendro naudojimo elektros instaliacijos

keitimas, pastato el. spintos atnaujinimas, buty
apskaitos spinty jrenginiy atnaujinimas,
$viestuvy ir jy valdymo jrangos
keitimas/jrengimas bendro naudojimo patalpose
(laiptinés, riisio ir kiemo ap§vietimas)

5.24.

kompl. 1

* Irenginiai, darbai turi atitikti Lietuvoje galiojan¢iy norminiy dokumenty reikalavimus
Atitvary Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m2K)) vertés turi biiti ne didesnés uZ nurodytgsias
statybos techniniame reglamente STR 2.05.01:2013 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas”.

6. NUMATOMU JGYVENDINTI NAMO ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PRIEMONIU SUMINIO ENERGINIO NAUDINGUMO

NUSTATYMAS
(Rodikliai nustatomi Tvarkos apraso 14 punktu)

5 lentelé.

PROJEKTO RODIKLIAI
61. |Pastato energinio naudingumo klasé Klase E B B
g2, [SkaiCiuojamosios namo SIumInEs 1y pomers | 161,28 51,61 39.23
energijos sanaudos patalpy $ildymui
. I8 jy pagal energija taupancias
" |priemones:
62.1.1. |Fasadinés sienos (ir cokolis) kWh/m?/metus 65,73 7,71 6,89
62.12. |Stogas kWh/m?/metus 7,57 1,12 1,00
62.1.3. |Perdanga kuri ribojasi su iSore kWh/m?/ metus 0,00 0,00 0,00
62.14. |Perdanga vir§ neSildomo riisio kWh/m?/metus 3,52 2,07 0,93
62.15. | Atitvaros kurios ribojasi su gruntu kWh/m?/metus 0,00 0,00 0,00
62.15.1. |Grindys ant grunto kWh/m?/metus 0,00 0,00 0,00
o H(‘)rlzontallal pakraiiuose apSiltintos MR 0,00 0,00 0,00
grindys ant grunto
_— Ve_:rtlkahal pakras¢iuose apSiltintos N e —. 0,00 0,00 0,00
grindys ant grunto
— Vevljtll-(allal u.honzontahal pakrad&iuose KWh/m2/metus 0.00 0.00 0.00
apiiltintos grindys ant grunto
PO, Sildomo riisio atitvaros kurios ribojasi T — 0,00 0,00 0,00
su gruntu
62.16. |Langai kWh/m%/metus 33,80 15,73 14,06
62.17. |Lauko durys kWh/m?/metus 2,58 1,87 1,68
62.18. |Pastato ilginiai Siluminiai tilteliai kWh/m?/metus 17,02 6,86 6,13

UAB , Terma Consult”, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, Im. k.135277595, reg, Nr. 008070, tel.: 8-37 337989,
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62.19. [Nuostoliai dél védinimo kWh/m?/metus 19,78 15,21 7,74

—_— Nuostohhal dél virSnorminés iSorés oro W Rl 037 0,00 0,00
infiltracijos

62111 |Silumos pritekéjimai 1§ i¥orés kWh/m?/metus 44,56 28,13 27,93

62112 |Vidiniai §ilumos iSsiskyrimai pastate kWh/m?/metus 47,21 33,66 33,66

Silumos nuostoliai, kuriuos
62.1.13. [kompensuoja §ilumos pritekéjimai ir kWh/m?/metus 71,57 44,73 42,58
vidiniai §ilumos i8siskyrimai

62.1.14. |Energijos sanaudos pastato §ildymui: kWh/m?/metus 161,28 51,61 39,23

Skai¢iuojamyjy Siluminés energijos
sanaudy patalpy $ildymui
sumaZéjimas,* palyginti su esamos
padéties duomenimis

6.3. procentais - 68,00 75,68

Skaidiuojamyjy Siluminés energijos
sanaudy sumaZéjimas, palyginti su
esama padeétimi (skai¢iuojamosiomis
sanaudomis iki projekto jgyvendinimo)

6.4. kWh/m2/metus - 109,67 122,05

Skaidiuojamoji sutaupytos Siluminés
65. |energijos verté pagal esamos padéties Eur/m2/metus - 6,27 6,98
kaing**

Skai¢iuojamoji sutaupytos Siluminés
66. |energijos verté pagal esamos padéties Eur/metus - 25797,12 28709,20
kaing visam namui

I$metamo SESD (CO2 ekv.) kiekio
sumazejimas

6.7 tony/metus - 105,08 116,94

Pastaba: pastato energijos sanaudos $ildymui jvertintos Sildomo ploto atZvilgiu 4112,32 m? , jskaitant laiptiniy
Silumos kaina: 5,72 euro ct/kWh su PVM. Pagal AB "Kauno energija"

Silumos kaina gyventojams nuo 2017.01.01.

* Silumines energijos sanaudy sumazéjimas apskaitiuojamas pagal formule (Se-Sp) : Se x 100, kur Se — esamos

skaitiuojamosios Siluminés energijos sgnaudos, nurodytos lentelés 7.2 punkto 4 skiltyje, Sp — planuojamos Siluminés energijos

sanaudos, nurodytos lentelés 7.2 punkto 5/6 skiltyje.

** Energijos verté nustatoma pagal esamos padéties viduting metine Silumos kaina konkredioje vietovéje ir Siluminés

energijos sanaudy sumazéjimo rodiklj, nurodyta 5 lentelés 7.4 punkto 5/6 skiltyje.

ik [vertinta pagal pastato energinio naudingumo vertinimo metodika STR. 2.01.09:2012 “Pastaty energinis naudingumas.

Energinio naudingumo sertifikavimas.

w4+ Toyvendinus visas energija taupandias priemones, apradytas 4 lenteléje, Siltnamio efekta sukeliancéiy dujy CO, ekv
iSmetimai | aplinkg sumaZéjimas tCO2e/metus. I§metamy 3iltnamio efektg sukeliandiy dujy (toliau SESD) (CO2 ekv),
kiekio sumaZinimo skaiciavimas (kai Siluma tiekiama centralizuotai) pateiktas Priede Nr. 1.
6.2.1.1.-6.2.1.14 matosi visas pastato §ilumos nuostoliy balansas tame tarpe ir $iltinamy atitvary jtaka §ilumos nuostoliy
per jas sumaZéjimui.

UAB ,,Terma Consult®, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, Im. k.135277595, reg, Nr. 008070, tel.: 8-37 337989,
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7. NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONIU
SKAICIUOJAMOJI KAINA

Priemoniy paketas A
6.1 lentelé.

t:

1 2 3 4
7.1. |Energijos efektyvumg didinanéios priemonés i§
g tyvuma P 1029 203,17 299,56
viso, i$ jy:
7.1.1. |Sildymo ir (ar) karito vandens sistemy pertvarkymas ar
keitimas: 191 578,98 55,76
7.1.1.1 |Silumos punkto ar katilinés, individualiy katily ir (ar)
karsto vandens ruoSimo jrenginiy keitimas ar
pertvarkymas, taip pat atsinaujinanciy energijos Saltiniy 3162933 92]
(saules, véjo, geoterminés energijos, biokuro ir panasiai)
jrengimas
7.1.1.2 |Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas 10 991,81 3,20
7.1.1.3 |Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas 136 357,84 39,69

7.1.1.4 |Individualios $ilumos apskaitos prietaisy ar dalikliy
sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir 12 600,00 367
kitose patalpose

7.1.2. |Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas,
iskaitant rekuperacijos sistemos jrengima 17.555,95 3,11

7.1.3. |Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo
konstrukcijos sustiprinima ar deformacijy Salinimg, stogo
dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkyma ar
jrengima, arba naujo §laitinio stogo (be patalpy pastogéje)
jrengimas (jskaitant kopeégias j pastoge), apsiltinant jj arba
perdanga pastogéje

61 960,20 18,03

7.1.4. |I8oriniy sieny (taip pat ir cokolio) $iltinimas, jskaitant sieny
(cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima, esamy
lietvamzdZiy demontavima, jrengima ar keitima, elektros,
dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo $iltinamos sienos
(cokolio) atitraukima (iSskyrus keitima naujais) ir
nuogrindos sutvarkyma

398 132,77 115,88

7.1.5. |Balkony ar lodZijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar
lodZijy konstrukcijos sustiprinima ir (ar) naujos jstiklinimo 66 144,41 19.25
konstrukcijos jrengima pagal viena projekta

7.1.6. |Bendrojo naudojimo patalpose esanéiy langy keitimas ir (ar)
bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo, tambiro, balkony,
riisio, konteinerinés, §ilumos punkto) keitimas (jskaitant
susijusius apdailos darbus), j¢jimo laipty remontas ir
pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)

27 396,77 7,97

UAB ,,Terma Consult“, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, Jm. k.135277595, reg, Nr. 008070, tel.: 8-37 337989,
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7.1.7. |Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas |
maZesnio ¥ilumos pralaidumo langus 188 570,59 54,89
7.1.9. |Lifty atnaujinimas (modernizavimas) — jy keitimas techniniu
energiniu poZidriu efektyvesniais liftais, jskaitant lifto ir
pri¢jimo prie lifto pritaikyma nejgaliyjy poreikiams 77 863,50 22,66
7.2. |Kitos priemonés i3 viso, iS jy: 78 129,66 22,74
7.2.1. |Kity p?statc? l::cl:ndr-OJ.o Buitiniy nuotéky vamzdyny stovy ir
nlaud()ﬁmo INZINENNY 1}y aoistraliniy vamzdyny ir iSvady
SlS-thmL}. (e.lelktros, iki pirmojo miesto nuotéky tinkly
PTICSEAISTINES SAUZOS, | y1inio keitimas. Atbulinio 20'646,74 Bl
gclfl?‘n:m-'o vandens, elektrinio voZtuvo nuotéky sistemnai
buitiniy nu-otekq,‘ jrengimas (~2 vnt.)
drenaZzo, taip pat ir
7.2.2. |namui priklausandiy UZdaromyjy ventiliy ant stovy
vietiniy jrenginiy) jrengimas/ keitimas (8 vnt.).
atnaujinimas ar Geriamojo vandens vamzdyny 23794.57 6.93
keitimas stovy ir magistraliniy vamzdyny : i
keitimas, jvado keitimas/jrengimas.
72.3.
Bendro naudojimo elektros
instaliacijos keitimas, pastato el.
spintos atnaujinimas, buty apskaitos
spinty jrenginiy atnaujinimas, 33 688.35 081
Sviestuvy ir jy valdymo jrangos ’ ’
keitimas/jrengimas bendro
naudojimo patalpose (laiptinés,
riisio ir kiemo ap§vietimas)
IS viso: 1107 332,83 322,30
7.3. |[Kity priemoniy lyginamoji dalis nuo bendros 7.06 %
investiciju sumos, procentais ’

6.2.le

ntelé. Ind

{‘:')?

ividuali investicija butams

T e

fa 144 z b} & Gy (i beialiys
1 1 63,33 7 3696,89 3 10,20 1410,33
2 2 63,04 6 2981,97 3 217,23 2,55 352,59
3 3 34,67 3 1444,36 1 72,41 5,10 705,17
4 4 48,84 6 2764,38 2 144,82 10,20 1410,33
5 5 69,49 7 3417,14 3 21723 10,20 1410,33
6 6 64,72 7 3696,89 3 217,23 0,00 0,00
7 7 63,93 6 2981,97 3 217,23 8,16 1128,26
8 8 31,23 3 1599,78 1 72,41 10,20 1410,33
9 9 63,28 8 3866,82 3 217,23 10,20 1410,33
10 10 62,20 7 3696,89 3 217,23 10,20 1410,33
11 11 63,51 7 3696,89 3 217,23 10,20 1410,33
12 12 65,76 6 2981,97 3 217,23 5,61 775,68
13 13 31,82 3 1599,78 1 72,41 10,20 1410,33
14 14 61,85 8 3866,82 3 217,23 20,40 2820,65
15 15 62,58 7 3696,89 3 217,23 10,20 1410,33
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16 16 64,36 7 3696,89 3 217,23 0,00 0,00
17 17 64,01 6 2981,97 3 217,23 0,00 0,00
18 18 32,09 3 1599,78 1 72,41 10,20 1410,33
19 19 63,19 8 3866,82 3 217,23 20,40 2820,65
20 20 63,41 7 3696.89 3 217,23 10,20 1410,33
21 21 64,08 7 3696,89 3 217,23 0,00 0,00
22 22 64,13 6 29081,97 3 217,23 5,61 775,68
23 23 30,93 3 1599,78 1 72,41 10,20 1410,33
24 24 62,56 8 3866,82 3 217,23 20,40 2820,65
25 25 63,21 7 3696,89 3 217,23 10,20 1410,33
26 26 64,56 7 3696,89 3 217,23 10,20 1410,33
27 27 63,90 6 2981,97 3 217,23 5,61 775,68
28 28 30,59 3 1599,78 1 72,41 10,20 1410,33
29 29 60,77 8 3866,82 3 217,23 10,20 1410,33
30 30 63,76 7 3696,89 3 217,23 0,00 0,00
31 31 64,72 7 3696,89 3 217,23 10,20 1410,33
32 32 65,42 6 2981,97 3 217,23 5,61 775,68
33 33 30,21 3 1599,78 1 72,41 10,20 1410,33
34 34 62,70 8 3866,82 3 217,23 20,40 2820,65
35 35 63,11 7 3696,89 3 217,23 10,20 1410,33
36 36 63,99 7 3696,89 3 217,23 10,20 1410,33
37 37 65,49 6 2981,97 3 217,23 5,61 775,68
38 38 30,14 3 1599,78 1 72,41 10,20 1410,33
39 39 63,98 8 3866,82 3 217,23 0,00 0,00
40 40 63,97 7 3696,89 3 217,23 0,00 0,00
41 41 66,13 7 3696,89 3 217,23 10,20 1410,33
42 42 65,84 6 2081,97 3 217,23 8,16 1128,26
43 43 30,87 3 1599,78 1 72,41 10,20 1410,33
44 44 65,07 8 3866,82 3 217,23 20,40 2820,65
45 45 64,15 7 3696,89 3 217,23 0,00 0,00
46 46 64,98 7 3696,89 3 217,23 10,20 1410,33
47 47 66,73 6 2981,97 3 217,23 0,00 0,00
48 48 31,78 3 1599,78 1 72,41 0,00 0,00
49 49 64,35 8 3866,82 3 217,23 20,40 2820,65
50 50 60,45 7 3696,89 3 217,23 10,20 1410,33
51 51 66,31 7 3696,89 3 217,23 0,00 0,00
52 52 66,53 6 2981,97 3 217,23 8,16 1128,26
53 53 30,87 3 1599,78 1 72,41 10,20 1410,33
54 54 64,06 8 3866,82 3 217,23 0,00 0,00
55 55 64,40 7 3696,89 3 217,23 0,00 0,00
56 56 65,17 7 3696,89 3 217,23 0,00 0,00
57 57 65,76 6 2981,97 3 217,23 0,00 0,00
58 58 30,37 3 1599,78 1 72,41 10,20 1410,33
59 59 58,63 3 3866,82 3 217,23 10,20 1410,33
60 60 63,74 7 3696,89 3 217,23 10,20 1410,33
Viso: 3435,72 370 188 570,59 155 11 223,55 478,38 66 144,41
I§ viso investicija Eur: 265 938,55

Numatomy investicijy preliminartis dydZiai nustatyti remiantis pagal UAB ,,Sistela” 2015 m. spalio mén. "Pastaty
atnaujinimo (modernizavimo) darby skai¢iuojamuyjy kainy rekomendacijos".

Atskiry modernizacijos (atnaujinimo) priemoniy santykinés kainos Eur/m? paskai¢iuotos

bendrojo naudingojo ploto atZvilgiu 3435,72 m?

UAB ,,Terma Consult”, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, [m. k.135277595, reg, Nr. 008070, tel.: 8-37 337989,
faks.8-37 337991, info@termaconsult.lt, www.termaconsult.lt 24

K —



Partizany g. 198, LT-50324 Kaunas

Priemoniy paketas B

6.3 le

ntelé.
s ‘i"'

Energijos efektyvumg didinand&ios priemonés i3 viso, i§
Ju:

1301 299,82

Sildymo ir (ar) kar$to vandens sistemy pertvarkymas ar
keitimas:

307 182,08

7.1.1.1

Silumos punkto ar katilines, individualiy katily ir (ar) karsto
vandens ruofimo jrenginiy keitimas ar pertvarkymas, taip pat
atsinaujinanciy energijos Saltiniy (saulés, véjo, geotermines
energijos, biokuro ir panafiai) jrengimas

114 094,63

33,21

Zolid2

Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas

10 991,81

3,20

Vol L3

Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas

136 357,84

39,69

7.1.1.4

Individualios Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos ir
(ar) termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir kitose patalpose

45 737,80

13,31

. |Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant

rekuperacijos sistemos jrengimg

113 235,90

32,96

. |Stogo ar perdangos pastogéje $iltinimas, jskaitant stogo

konstrukcijos sustiprinimg ar deformacijy Salinima, stogo dangos
keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkyma ar jrengimg, arba
naujo Slaitinio stogo (be patalpy pastogéje) jrengimas (jskaitant
kopétias | pastoge), apiiltinant jj arba perdangs pastogéje

61 960,20

18,03

. |I8oriniy sieny (taip pat ir cokolio) $iltinimas, jskaitant sieny

(cokolio) konstrukcijos defekty pa$alinima, esamy lietvamzdZiy

demontavima, jrengimg ar keitima, elektros, dujy ar kity sistemy
ar jrengimy nuo $iltinamos sienos (cokolio) atitraukima (i¥skyrus
keitimg naujais) ir nuogrindos sutvarkyma

447 461,74

130,24

. |Balkony ar lodZijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar

lodZijy konstrukcijos sustiprinima ir (ar) naujos jstiklinimo
konstrukcijos jrengima pagal viena projekta

66 144,41

19,25

7.1.6.

Bendrojo naudojimo patalpose esandiy langy keitimas ir (ar)
bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo, tambiiro, balkony,
riisio, konteinerines, §ilumos punkto) keitimas (jskaitant
susijusius apdailos darbus), j¢jimo laipty remontas ir pritaikymas
nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)

27 396,77

7,97

. |Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j

maZesnio Silumos pralaidumo langus

188 570,59

7.1.8.

Riisio perdangos §iltinimas

11 484,63

UAB ,,Terma Consult", Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, Jm. k.135277595, reg, Nr. 008070, tel.: 8-37 337989,
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7.1.9. |Lifty atnaujinimas (modernizavimas) — jy keitimas
techniniu energiniu poZzitriu efektyvesniais liftais, 77 863,50 22,66
jskaitant lifto ir priéjimo prie lifto pritaikyma nejgaliyjy
7.2. |Kitos priemonés i§ viso, i§ jy: 85 227,04 24,81
7.2.1. |Kity pastato bendrojo |Buitiniy nuotéky vamzdyny stovy ir
naudojimo inZineriniy |magistraliniy vamzdyny ir idvady iki
sistemy (elektros, pirmojo miesto nuotéky tinkly Sulinio 20 646,74 6,01
priedgaisrinés saugos, |keitimas. Atbulinio elektrinio voZtuvo
geriamojo vandens, nuotéky sistemai jrengimas (~2 vnt.)
72,2, |Puitiniy nuoteku, 534, romuiy ventiliy ant stovy
drenaZo, ,‘SP 1;:‘ it |irengimas/ keitimas (8 vat.). Geriamojo
nfim.m. pfﬁ ausanciy 1y andens vamzdyny stovy ir
v1etm.1‘q ?rcngmlq) magistraliniy vamzdyny keitimas, jvado e 08
atrralujmlmas B keitimas/jrengimas.
keitimas
7.2.3. DrenaZo sistemos sutvarkymas pastato
perimetru 7 097,38 2,07
7.2.4. Bendro naudojimo elektros instaliacijos
keitimas, pastato el. spintos
atnaujinimas, buty apskaitos spinty
jrenginiy atnaujinimas, §viestuvy ir jy 33 688.35 981
valdymo jrangos keitimas/jrengimas ’ ’
bendro naudojimo patalpose (laiptinés,
riisio ir kiemo ap3vietimas)
IS viso: 1 386 526,86 403,56
7.3. |Kity priemoniy lyginamoji dalis nuo bendros
; L v ‘ 6,15 %
investicijy sumos, procentais

] i i it A TS Ly | EETE
1 1 63,33 7 3696,89 3 2069,10 10,20 1410,33
2, 2 63,04 6 2981,97 3 2069,10 2,55 352,59
3 3 34,67 3 1444,36 1 689,70 5,10 705,17
4 4 48,84 6 2764,38 2 1379,40 10,20 1410,33
5 5 69,49 7 3417,14 3 2069,10 10,20 1410,33
6 6 64,72 7 3696,89 3 2069,10 0,00 0,00
7 7 63,93 6 2981,97 3 2069,10 8,16 1128,26
8 3 31,23 3 1599,78 1 689,70 10,20 1410,33
9 9 63,28 8 3866,82 3 2069,10 10,20 1410,33
10 10 62,20 7 3696,89 3 2069,10 10,20 1410,33
11 11 63,51 7 3696,89 3 2069,10 10,20 1410,33
12 12 65,76 6 2981,97 3 2069,10 5,61 775,68
13 13 31,82 3 1599,78 1 689,70 10,20 1410,33
14 14 61,85 8 3866,82 3 2069,10 20,40 2820,65
15 15 62,58 7 3696,89 3 2069,10 10,20 1410,33
16 16 64,36 7 3696,89 3 2069,10 0,00 0,00
17 17 64,01 6 2981,97 3 2069,10 0,00 0,00
18 18 32,09 3 1599,78 1 689,70 10,20 1410,33
19 19 63,19 8 3866,82 3 2069,10 20,40 2820,65
20 20 63,41 7 3696,89 3 2069,10 10,20 1410,33
21 21 64,08 I 3696,89 3 2069,10 0,00 0,00
S, Terma Consult, Europos pr. 110, CI-4635T Kaunas, [m. K. 135277595, teg, Nr. UUSU/U, Tel.: 8-37 35 /783,
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22 22 64,13 6 2981,97 3 2069,10 5,61 775.68
23 23 30,93 3 1599,78 1 689,70 10,20 1410,33
24 24 62,56 8 3866,82 3 2069,10 20,40 2820,65
25 25 63,21 7 3696,89 3 2069,10 10,20 1410,33
26 26 64,56 7 3696,89 3 2069,10 10,20 1410,33
27 27 63,90 6 2981,97 3 2069,10 5,61 775,68
28 28 30,59 3 1599,78 1 689,70 10,20 1410,33
29 29 60,77 8 3866,82 3 2069,10 10,20 1410,33
30 30 63,76 7 3696,89 3 2069,10 0,00 0,00
31 31 64,72 7 3696,89 3 2069,10 10,20 1410,33
32 32 65,42 6 2981,97 3 2069,10 5,61 775,68
33 33 30,21 3 1599,78 1 689,70 10,20 1410,33
34 34 62,70 8 3866,82 3 2069.10 20,40 2820,65
35 35 63,11 7 3696,89 3 2069,10 10,20 1410,33
36 36 63,99 7 3696,89 3 2069,10 10,20 1410,33
37 37 65,49 6 2981,97 3 2069,10 5,61 775,68
38 38 30,14 3 1599,78 1 689,70 10,20 1410,33
39 39 63,98 8 3866,82 3 2069,10 0,00 0,00
40 40 63,97 7 3696,89 3 2069,10 0,00 0,00
41 41 66,13 7 3696,89 3 2069,10 10,20 1410,33
42 42 65,84 6 2981,97 3 2069,10 8,16 1128,26
43 43 30,87 3 1599,78 1 689,70 10,20 1410,33
44 44 65,07 8 3866,82 3 2069,10 20,40 2820,65
45 45 64,15 7 3696,89 3 2069,10 0,00 0,00
46 46 64,98 7 3696,89 3 2069,10 10,20 1410,33
47 47 66,73 6 2981,97 3 2069,10 0,00 0,00
48 48 31,78 3 1599,78 1 689,70 0,00 0,00
49 49 64,35 8 3866,82 3 2069,10 20,40 2820,65
50 50 60,45 7 3696,89 3 2069,10 10,20 1410,33
51 51 66,31 7 3696,89 3 2069,10 0,00 0,00
52 52 66,53 6 2981,97 3 2069,10 8,16 1128,26
53 53 30,87 3 1599,78 1 689,70 10,20 1410,33
54 54 64,06 8 3866,82 3 2069,10 0,00 0,00
55 55 64,40 7 3696,89 3 2069,10 0,00 0,00
56 56 65,17 7 3696,89 3 2069,10 0,00 0,00
57 57 65,76 6 2981,97 3 2069,10 0,00 0,00
58 58 30,37 3 1599,78 1 689,70 10,20 1410,33
59 59 58,63 8 3866,82 3 2069,10 10,20 1410,33
60 60 63,74 7 3696,89 3 2069,10 10,20 1410,33

Viso: 3435,72 370 188 570,59 155 106 903,50 478,38 66 144,41

I3 viso investicija Eur: 361 618,50

Numatomy investicijy preliminarils dydZiai nustatyti remiantis pagal UAB ,,Sistela* 2015 m. spalio mén. "Pastaty
atnaujinimo (modernizavimo) darby skaiiuojamuyjy kainy rekomendacijos".

Atskiry modernizacijos (atnaujinimo) priemoniy santykines kainos Eur/m? paskai¢iuotos

bendrojo naudingojo ploto atZvilgiu 3435,72 m?

UAB ,.Terma Consult®, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, Jm. k.135277595, reg, Nr. 008070, tel.: 8-37 337989,
faks.8-37 337991, info@termaconsult.It, www.termaconsult.1t 27
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8. PROJEKTO PARENGIMO IR JGYVENDINIMO SUVESTINE KAINA

7 lentele. _

8.1. |Statybos darbai, i§ viso 1107 332,83 322,30 1 386 526,86 403,57
I§ jy: statybos darbai, tenkantys
8.1.1. |energijos efektyvumq didinancioms 102920317 299,56 1301 299,82 378,76
priemonéms
8.1.2. |Kitos atnaujinimo priemonés 78 129,66 22,74 85 227,04 24,81

Projekto parengimas (jskaitant

ekspertize, jei batina, ir projekto .
8.2. ligyvendinimo prieZifirg, kurig vykdo 55 366,64 16,12 69 326,34 20,18
Projekto vadovas)

8.3. |Statybos techniné prieZitra 22 146,66 6,45 27 730,54 8,07
8.4. |Projekto administravimas 997733 2,90 997733 2,90
I3 viso: 1194 823,46 347,77 1 493 561,07 434,72

Pastaba: Valstybés kompensacija statybos rangos darbams energijos didinan¢ioms priemonéms, projekto
parengimui, statybos techninei prieZifirai ir projekto administravimui gali gauti patalpy savininkai (naudingas
plotas 343572 m?).

Projekto rengimas — techninis darbo projektas, projekto jgyvendinimo prieZilira, kurig vykdo projekto vadovas
(priimta 5 proc. nuo rangos darby kainos), investicinio plano paruoSimas kartu su energinio naudingumo
sertifikavimu prie§ ir po pastato atnaujinimo (modernizacijos).

Statybos techniné prieZiiira -priimta 2 proc. nuo rangos darby kainos.

Projekto administravimas 997733 Eur.

paskaiiuotos 24 ménesiy laikotarpiui ne daugiau kaip 0,121 Eur/m?mén su PVM (0,10 Eur/m?/mén be PVM)
naudingojo ploto atzvilgiu.

UAB , Terma Consult”, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, Jm. k.135277595, reg, Nr. 008070, tel.: 8-37 337989,
faks.8-37 337991, info@termaconsult.lt, www.termaconsult.lt 28
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9. INVESTICIJU EKONOMINIO NAUDINGUMO IVERTINIMAS

Projekto ekonominis naudingumas jvertinamas vadovaujantis Tvarkos apraSo 17 punkte nurodyta
metodika.

-

8 lentelé. Investiciju ekonominio jvertinimo rodikliai
: , e P

9.1. Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas

Metiniai sutaupymai vertinami pagal

pagal suvesting NRG skai¢iavimo rezultatus be jvertintos

9.1.1. | metais 46,32 52,02 . .. .
kaing paskolos ir paramos energija taupanciom
priemoném ir projekto jgyvendinimui
Metiniai sutaupymai vertinami pagal
9.1.2 atémus valstybés — 40.74 45.59 NRG skai¢iavimo rezultatus su jvertinta

" |parama paskola ir parama energija taupan¢iom
priemoném ir projekto jgyvendinimui

9.2. Energija taupandiy priemoniy atsipirkimo laikas

Metiniai sutaupymai vertinami pagal
NRG skai¢iavimo rezultatus be jvertintos
paskolos ir paramos energija taupanéiom
priemoném ir projekto jgyvendinimui

9.2.1. |pagal sumine kaing metais 43,29 49,06

Metiniai sutaupymai vertinami pagal
atémus valstybes el 3671 4277 NRG skz.uc‘fla\flmo rezult.a}tus su lvel‘”tmta
paramg paskola ir parama energija taupanéiom
priemoném ir projekto jgyvendinimui

822

Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas pailiustruotas grafi$kai, parodant santykinius
Siluminés energijos poky¢ius iki ir po projekto jgyvendinimo

UAB ,,Terma Consult®, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, Jm. k.135277595, reg, Nr. 008070, tel.: 8-37 337989,
faks.8-37 337991, info@termaconsult.lt, www.termaconsult.lt 29

P



Partizany g. 198, LT-50324 Kaunas

A paketas.
Santykiniai Silumos energijos poky¢iai, kWh/m2

Prie$ modernizacija

Silumos suvartojimas Sildymui
[=]

@Sildymas  Olnvesticijy i¥mokéjimas O Sutaupymas

Sutaupymai po modernizacijos siekia -113,73 kWh/m?, arba -70,52  proc.

B paketas.
Santykiniai §ilumos energijos poky¢iai, kWh/m2

350
300
250

2

150

Silumos suvartojimas ildymui

@Sildymas B Investicijy iSmokéjimas O Sutaupymas

Sutaupymai po modernizacijos siekia -156,17 kWh/m?, arba -96,83 proc.

UAB ,,Terma Consult“, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, [m. k.135277595, reg, Nr. 008070, tel.: 8-37 337989,
faks.8-37 337991, info @termaconsult.lt, www.termaconsult.lt 30
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10. PROJEKTO IGYVENDINIMO PLANAS

9 Jentelé.
Eil. Igyvendinamy namo atnaujinimo Darby pradZia | Darby pabaiga Pastabos
Nr. (modernizavimo) priemoniy ir etapy (jei (metai, ménuo) | (metai, ménuo)
projektas jgyvendinamas etapais)
pavadinimas
Preliminari Preliminari Rangds
Priemoniy nurodyty 6.1 lenteléje, A paketo darbus planuojama
: S5 : .. |rangos darby rangos darby ; -
10.1. |variantu ir priemoniy nurodyty 6.3 lenteléje, . pabaiga jeyvendinti iki
B paketo variantu, jgyvendinimas 2017.05.01 2017.12.31 numatytos 1:angos
darby pabaigos
Visos modernizavimo (atnaujinimo) priemonés bus jgyvendintos vienu etapu.
11. PROJEKTO FINANSAVIMO PLANAS
10 lentelé.
Planuojamos léSos A Planuojamos lésos B
paketas paketas
Proc. dalis Proc. dalis
nuo visos nuo visos
Eil.Nr. Lésy $altiniai Suma, Eur | sumos, % | Suma, Eur | sumos, % Pastabos
1 2 3 4 5 6 7
Planuojami 1é3y %altiniai
projekto parengimo ir
11.1. |igyvendinimo laikotarpiu
Gyventojy nuosavos léSos
Lo projekto administravimo ir
Buty ir kity patalpy statybos darby techninés
11.1.1. |savininky nuosavos 1éSos | 16 062,00 1,34% 18 853,94 1,26%  |prieiiros i§laidoms
Kreditas ar kitos Rangos darbams ir
skolintos finansuotojo techninio darbo
11.1.2 |léSos 1135016,15| 94,99% |1421190.03| 95,15% |projekto parengimui
Techninis projektas ir
Valstybés paramos 1é3os, investicinio plano
. . parengimas
kurios skiriamos ;
RN . kompensuojamas 50 proc.
RO PRl po 2015.10.01, projekto
PATSIEHIOIT: administravimas, rangos
administravimo ir darby techniné pricZiiira.
statybos techninés Kompensuojamas 50
11.1.3. |prieZitiros iSlaidas 43 745,32 3,66% 53 517,11 3,58% |proc. nuo 2017.01.01
Kitos (ES paramos,
savivaldybés ar kitos
11.1.4. |paramos tiekejo 1&50s)

UAB ,, Terma Consult™, Europos pr. 11

, LT-46351 Kaunas, [m. k.135
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I8 viso: 1194 823,46| 100,00% |[1493561,07| 100,00%

Valstybés paramos lé$os,
kurios bus skiriamos
kompensuojant patirtas
i§laidas, jgyvendinus
11.2. |projekta, i3 jy: 403 966,42 33,81% 508 972,04 34,08%

Projektas rengiamas po
Projekto parengimo 2015.10.01,

11.2.1. |i8laidy kompensavimas 27 683,32 2,32% 34 663,17 2,32%  |kompensuojamos 50 proc.

Rangos darby techniné
prieZidra prasidés po

2017.01.01,
Statybos techninés kompensuojamos 50 proc.
prieZitros i§laidy statybos technines
11.2.2. |[kompensavimas 11 073,33 0,93% 13 865,27 0,93%  |prieZiiiros islaidy
Projekto jgyvendinimo Adminstravimo i§laidos
administravimo i$laidy kompensuojamos 50 proc.
11.2.3. |kompensavimas 4 988,67 0,42% 4 988,67 0,33% |po2017.01.01
Valstybés parama,
tenkanti energinj
efektyvuma
didinan¢ioms
11.2.4.|priemonéms: 360221,11 30,15% 45545494 | 30,49%
Valstybés parama 15 % parama*. Rangos
kompensuojant 15 proc. darby sutartis bus
investicijy, tenkandiy pasiradyta po 2017.01.01,
energinj efektyvuma statybos darbus ketinama

11.2.4.1|didinangioms priemonéms | 154 380,48 12,92% 195 194,97 | 13,07% |uZbaigti iki 2017.12.31

Papildoma klimato kaitos
specialiosiomis programos
1éSomis teikiama valstybés
parama kompensuojant
ilaidas, tenkandias energinj
efektyvumg didinan¢ioms
priemonéms, kai po pastato
atnaujinimo pasiekiamas ne
maZesnis kaip 40 proc.
energinis efektyvumas,

palyginti su pastato 20 % parama*. Rangos
energiniu efektyvumu pries darby sutartis bus
pastato atnaujinimo pasiraSyta po 2017.01.01,
(modernizavimo) projekto statybos darbus ketinama
11.2.4.2|igyvendinima 205 840,63 17,23% 260 259,96 17,43% uzbaigti iki 2017.12.31

UAB ,,Terma Consult®, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, Jm. k.135277595, reg, Nr. 008070, tel.: 8-37 337989,
faks.8-37 337991, info@termaconsult.lt, www.termaconsult.lt 32 )
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Preliminarus laikotarpis,
per kurj valstybés parama
kompensuojant 15 proc.
investicijy, tenkanciy
energinj efektyvyma
didinan¢ioms
priemonéms, suteikiama
nuragant lengvatinio
kredito palikanas iki 0 Paskaiciuotos energija
proc., kol bendra bendra taupanciy pricmoniy
nurasyty lengvatinio metineés palikanos (20

; o mety, 3 %). Gauta
kredity palukausuma paliikany suma padalinta

pasiekia apskaitiuotg 15 i§ 240 mén. Ir 15 proc

proc. sumg, nurodyta 1 parama energija

priedo 10 lentelés taupanc¢ioms priemonéms

11.2.4.1 papunktyje, padalinta i§ vidutinés
11.3. |ménesiais 92 mén. 92 mén. paliikany dalés Eur/men.

Pastaba: j valstybés paramg nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Pinigines
socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams jstatyma, apmokant kredita ir palikanas, susijusias su namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimu.

* 15% valstybés parama taupan¢iom priemoném, kai pasiekiama ne maZesné kaip D energinio naudingumo klasé
ir sumaZinamos skai¢iuojamosios §iluminés energijos sanaudos ne maziau kaip 20 procenty (jgyvendinus projekta
bty pasiekta C energinio naudingumo klasé + Klimato kaitos specialiojoje programoje, $ios programos léSomis
prioriteto tvarka Vyriausybés nustatytais terminais papildomai kompensuojama 20% (rangos darby sutartis po
2017.01.01, statybos darby pabaiga iki 2017.21.31) investicijy, tenkan¢iy Vyriausybés nustatytoms energinj
efektyvumg didinan¢ioms priemonéms, jeigu skaiiuojamosios Siluminés energijos sanaudos jgyvendinus projekta
sumaZinamos ne maZziau kaip 40%, palyginti su skai¢iuojamomis $iluminés energijos sanaudomis iki atnaujinimo
(modernizavimo) projekto jgyvendinimo.

**Projekto parengimo i§laidy kompensuojama dalis — 50 procenty iSlaidy po 2015.10.01, skirty atnaujinimo
(modernizavimo) projektui parengti, jskaitant projekto autoring prieZiiira, ta¢iau kompensuojama dalis neturi
vir$yti 5 procenty statybos rangos darby kainos su PVM, numatytos statybos rangos darby sutartyje. Kai
pritaikomi tipiniai daugiabudio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektai, kompensacija neturi virSyti

2 procenty statybos rangos darby kainos su PYM.

**%Statybos techninés prieZitiros i§laidy kompensuojama dalis - 50 procenty (statybos rangos darbai su technine
prieZiiira prasidés nuo 2017.01.01) i§laidy statybos techninei prieZifirai vykdyti daugiabu¢io namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekto jgyvendinimo laikotarpiu, tadiau §i kompensacija neturi vir§yti 2 procenty statybos
rangos darby kainos su PVM, numatytos statybos rangos darby sutartyje.

##%k Projekto administravimo i§laidy kompensuojama dalis - 50 procenty faktiniy po 2017.01.01, taciau

nevirdijanéiy 0,121 Eur/m2 su PVM (0,10 Eur/m’ be PVM) per ménesj buto naudingojo ar kity patalpy bendrojo
ploto, be PVM, atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo administravimo iSlaidy.

UAB ,.Terma Consult*, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, m. k.135277595, reg, Nr. 008070, tel.: 8-37 337989,
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12. PRELIMINARUS INVESTICIJU PASISKIRSTYMAS NAMO IR KITUY
PATALPUY SAVININKAMS

A paketas
11.1 lentelé.
1 1 63.33 17121,97 5324,45 22446,42 3878,71 | 2909,04 18567,70 14556,25 1,27
2 2 63,04 17043,56 3551,79 20595,35 3511,30 | 263347 17084,05 13353,21 1,17
3 3 34,67 9373,42 2221,94 11595,36 1984,82 | 1488,61 9610,54 7518,41 1,20
4 4 48,84 1320443 4319,53 17523,96 3033,92 | 227544 14490,04 11364,42 1,29
5 5 69,49 18787,39 5044,70 23832,09 4096,46 | 307234 19735,63 15453,64 1,23
6 6 64,72 17497,77 3914,12 21411,89 3658,41 | 274381 17753,48 13883,06 1,19
7 7 63,93 17284,18 432746 21611,64 370597 | 277948 17905,67 14013,33 1,22
8 8 31,23 8443,38 3082,52 1152590 2004,09 | 1503,07 9521,81 7475,11 1,33
9 9 63,28 17108,45 5494,38 22602,83 391048 | 2932,86 18692,35 14657,94 1,28
10 10 62,20 16816,46 5324,45 22140,91 3828.51 2871,38 18312,40 14358,28 1,28
11 11 63,51 17170,63 5324,45 22495,08 3886,71 2915,03 18608,37 14587,79 1,27
121 12 65,76 17778,94 3974,88 21753,82 3716,77 | 2787.58 18037,06 14104,76 1,19
13 13 31,82 8602,89 3082,52 11685,41 2030,30 1522,73 9655,11 7578,47 1,32
14 14 61,85 16721,83 6904,70 23626,53 4129,01 3096,75 19497,53 15324,12 1,37
15 15 62,58 16919,20 532445 22243,65 384539 | 2884,04 18398,26 14424.85 1,28
161 16 64,36 17400,44 3914,12 21314,56 3642,41 | 273181 17672,15 13819,99 1,19
17| 17 64,01 17305,81 3199,20 20505,01 348388 | 261291 17021,13 13293,97 L,15
18 18 32,09 8675,89 3082,52 11758,41 2042,30 | 1531,72 9716,11 7625,78 1,32
19] 19 63,19 17084,12 6904,70 23988,82 4188,54 | 314141 19800,27 15558,88 1,37
20 20 63,41 17143,59 5324,45 22468,04 3882,27 | 2911,70 18585,78 14570,27 1,27
21 21 64,08 1732474 3914,12 21238,86 362997 | 272248 17608,89 13770,94 1,19
221 22 64,13 17338,25 3974,88 21313,13 364434 | 273326 17668,79 13819,19 1,20
231 23 30,93 8362,27 3082,52 11444,79 1990,76 | 1493.,07 9454,03 7422,55 1,33
24| 24 62,56 16913,79 6904,70 23818,49 4160,55 | 312041 19657,94 15448,51 1,37
25 25 63,21 17089,52 5324,45 22413,97 3873,38 | 290504 18540,59 14535,23 1,28
26| 26 64,56 17454,51 5324,45 22778,96 393336 | 2950,02 18845,60 14771,75 1,27
27| 27 63,90 17276,07 3974,88 21250,95 3634,13 | 272559 17616,83 13778,89 1,20
28| 28 30,59 8270,34 3082,52 11352,86 197565 | 1481,74 9377,21 7362,98 1,33
29 29 60,77 16429,84 5494,38 21924,22 3798,96 | 284922 18125,27 14218,20 1,30
30 30 63,76 17238,22 3914,12 21152,34 361575 | 271181 17536,59 13714,87 1,19

UAB ,. Terma Consult", Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, Jm. k.135277595, reg, Nr. 008070, tel.: 8-37 337989,
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31 31 64,72 17497,77 5324,45 22822,22 3940,47 | 295535 18881,75 14799,78 1,27
32 32 65,42 17687,02 397488 21661,90 370166 | 2776,25 17960,24 14045,20 1,19
33| 33 30.21 8167,61 3082,52 11250,13 1958,77 | 1469,08 9291,36 7296,40 1,34
34| 34 62,70 16951,64 6904,70 23856,34 4166,77 | 3125,08 19689,57 15473,04 1,37
351 35 63,11 17062,49 5324,45 22386,94 3868,94 | 2901,70 18518,00 14517,71 1,28
36| 36 63,99 17300,40 532445 22624,85 3908,04 | 2931,03 18716,82 14671,88 1,27
371 37 65,49 17705,95 3974,88 21680,83 3704,77 | 2778,58 17976,06 14057,46 1,19
38| 38 30,14 8148,68 3082,52 11231,20 195566 | 1466,74 9275,54 7284,14 1,34
391 39 63,98 17297,70 4084,05 21381,75 3659,51 | 2744,64 17722,24 1386387 1,20
40| 40 63,97 17295,00 3914,12 21209,12 3625,08 | 271881 17584,03 13751,66 1,19
41| 41 66,13 17878,98 5324,45 23203,43 4003,12 | 300234 19200,31 15046,81 1,26
42 42 65,84 17800,57 4327,46 22128,03 3790,84 | 2843,13 18337,19 14347,96 1,21
43 43 30,87 8346,05 3082,52 11428,57 1988,09 | 1491,07 9440,47 7412,03 1,33
441 44 65,07 17592,39 6904,70 24497,09 4272,07 | 3204,06 20225,02 15888,26 1,35
45 45 64,15 17343,66 3914,12 21257,78 3633,08 2724,81 17624,70 13783,20 1,19
46| 46 64,98 17568,06 5324,45 22892,51 3952,02 | 2964,02 18940,49 14845,33 1,27
47| 47 66,73 18041,19 3199,20 21240,39 3604,73 | 2703,55 17635,66 13770,51 1,14
48| 48 31,78 8592,07 1672,19 10264,26 1746,46 | 1309,84 8517.81 6654,75 1,16
49| 49 64,35 17397,73 6904,70 24302,43 4240,08 | 3180,06 20062,35 15762,12 1,36
501 50 60,45 16343,33 5324,45 21667.78 3750,75 | 2813,06 17917,02 14051,68 1,29
51 51 66,31 17927,64 3914,12 21841,76 3729,05 | 2796,79 18112,71 14161,63 1,18
521 52 66,53 17987,12 4327,46 22314,58 3821,50 | 2866,12 18493,09 14468,84 1,21
53] 53 30,87 8346,05 3082,52 11428,57 1988,090 | 1491,07 9440,47 7412,03 1,33
54| 54 64,06 17319,33 4084,05 21403,38 3663,07 | 2747,30 17740,31 13877,89 1,20
55| 55 64,40 17411,25 3914,12 21325,37 3644,19 | 2733,14 17681,18 13827,00 1,19
56 56 65,17 17619,43 3914,12 21533,55 3678,40 | 275880 17855,15 13961,90 1,19
57 57 65,76 17778,94 3199,20 20978,14 3561,63 2671,22 17416,51 13600,57 1,15
58 58 30,37 8210,87 3082,52 11293,39 1965,88 1474,41 9327,51 7324,43 1,34
59| 39 58,63 15851,27 5494,38 21345,65 370387 | 2777.90 17641,78 13843,27 1,31
60| 60 63,74 17232,81 532445 22557,26 3896,93 | 2922,70 18660,33 14628,08 1,27

Viso Eur: | 3435,72 | 92888491 | 265938,6 | 1194823,46 205840,6 | 15438048 | 98898283 | 774795,04 | 1,25

*Preliminarus meénesinés jmokos dydis, Eur/m2, jskaitant techninio darbo projekto parengima ir (ar) statybos techninés
prieZifiros vykdyma, jvertinant valstybés parama projektui parengti ir (ar) statybos techninei prieZidrai vykdyti ir lengvatinio
kredito paliikany nuraSyma iki O proc.
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B paketas

Bt S - ke B - B e B R

A

1 : 1 63,33 20864,89 7176,32 28041,21 489946 | 367450 23141,75 18133,16 1,59
2 2 63,04 20769,35 5403,66 26173,01 4529,06 | 3396,80 21643,94 16919,25 1,49
3 3 34,67 1142248 283923 14261,71 2464,32 | 184824 11797.39 9218,85 1,47
4 4 48,84 16090,97 5554,11 21645,08 3782,40 | 283680 17862.68 13997,10 1,59
5 3 69,49 22804,38 6896,57 29790,95 5180,47 | 388535 24610,49 19261,38 1,54
6 6 64,72 21322,84 5765.99 27088.83 4693,43 | 352007 22395,41 17512,06 1,50
7 7 63,93 21062,57 6179,33 27241,90 4732,88 | 3549,66 22509,02 17612,72 1,53
8 8 31,23 10289,13 3699,81 13988,94 244826 | 1836,20 11540,67 9046,64 1,61
9 9 63,28 20848,42 7346,25 28194,67 4930,71 | 3698,03 23263,96 18232,98 1,60
10 10 62,20 20492,60 7176,32 27668,92 4837,65 | 362824 22831,27 17892,84 1,60
11 11 63,51 20924,19 7176,32 28100,51 4909,30 | 368198 23191,21 18171,44 1,59
12 12 65,76 21665,49 5826,75 27492,24 4762,47 | 3571,85 2272977 17772,73 1,50
13 13 31,82 10483,51 3699,81 14183.32 2480,54 | 1860,40 11702,78 9172,11 1,60
14 14 61,85 20377,29 8756,57 29133,86 5134,55 3850,91 23999,30 18845,56 1,69
15 15 62,58 20617,79 7176,32 27794,11 4858,43 | 364383 22935,68 17973,65 1,59
16 16 64,36 21204,24 5765,99 26970.23 467373 | 350530 22296,49 17435,49 1,50
17 17 64,01 21088,93 5051,07 26140,00 4511,61 | 338370 21628,39 16896,36 1,46
18 18 32,09 10572,47 3699.81 14272,28 2495,31 1871,48 11776,97 9229,54 1,60
19| 19 63,19 20818,77 8756,57 29575,34 5207,85 | 390589 24367,49 19130,54 1,68
20 20 63,41 20891,25 7176,32 28067,57 4903,83 | 367788 23163,73 18150,17 1,59
21 21 64,08 21111,99 5765,99 26877,98 4658,42 | 349381 22219,56 17375,95 1,50
22 22 64,13 21128,46 5826,75 26955,21 4673,31 3504,98 2228191 17426,07 1,51
23] 23 30,93 10190,29 3699,81 13890,10 2431,85 | 1823,89 11458,25 8982,84 1,61
24| 24 62,56 20611,20 8756,57 29367,77 517339 | 3880,04 24194,39 18996,56 1,68
25| 25 63,21 20825,36 7176,32 28001,68 4892,89 | 366967 23108,78 1810764 1,59
26| 26 64,56 21270,13 7176,32 28446,45 4966,74 | 372506 23479,71 18394,74 1,58
271 27 63,90 21052,68 5826,75 26879,43 4660,72 | 349554 22218,71 17377,16 1,51
28| 28 30,59 10078,27 3699,81 13778,08 241326 | 180994 11364,83 8910,53 1,62
291 29 60,77 20021,47 7346,25 27367,72 4793,41 | 359506 22574,30 17699,17 1,62
30 30 63,76 21006,56 5765,99 26772,55 4640,91 3480,69 22131,64 17307,89 1,51
31 31 64,72 21322,84 7176,32 28499,16 497549 | 3731,62 23523,67 18428,77 1,58
32 32 65,42 21553,47 5826,75 27380,22 4743,87 | 3557,90 22636,35 17700,42 1,50
33 33 30,21 9953,08 369981 13652,89 239247 | 179435 11260,42 8829,71 1,62
34 34 62,70 20657,33 8756,57 29413,90 5181,05 3885,79 24232.85 19026,33 1,68
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35 35 63,11 20792,41 7176,32 27968,73 488742 | 366557 23081,30 18086,37 1,59
36 36 63,99 21082,34 7176,32 28258,66 4935,56 | 370167 23323,10 18273,52 1,58
37 37 65,49 21576,53 5826,75 27403,28 4747,70 | 3560,77 22655,58 17715,31 1,50
38| 38 30,14 9930,01 3699,81 13629,82 2388,64 | 179148 11241,18 8814,82 1,62
39| 39 63,98 21079,04 5935,92 27014,96 4686,93 | 351520 22328,03 17465,13 1,51
40 40 63,97 21075,75 5765,99 26841,74 4652,40 | 348930 22189,34 17352,55 1,50
41 41 66,13 21787,39 7176,32 28963,71 5052,62 | 3789,47 23911,09 18728,64 1,57
421 42 65,84 21691,84 6179,33 27871,17 4837,36 | 3628,02 23033,81 18018,92 1,52
43| 43 30,87 10170,52 3699,81 13870,33 242857 | 182143 11441,76 8970,08 1,61
44| 44 65,07 21438,16 8756,57 30194,73 5310,69 | 3983,02 24884,04 19530,37 1,66
45 45 64,15 21135,05 5765,99 26901,04 4662,25 3496,69 22238,79 17390,83 1,50
461 46 64,98 21408,50 7176,32 28584,82 4989,72 | 3742,29 23595,11 18484,07 1,58
47| 47 66,73 21985,07 5051,07 2703614 4660,39 | 349529 22375,74 17474,83 1,45
48 48 31,78 10470,33 228948 12759,81 2196,28 | 164721 10563,53 8246,89 1,44
49| 49 64,35 21200,94 8756,57 29957,51 5271,30 | 3953.48 24686,21 19377,24 1,67
50| 50 60,45 19916,04 7176.32 27092,36 4741,92 | 355644 2235044 17520,66 1,61
51 51 66,31 21846,69 5765.99 27612,68 478040 | 3585,30 22832,28 17850,21 1,49
521 52 66,53 21919,17 6179,33 28098,50 4875,10 | 3656,33 23223,40 18165,66 1:51
53 53 30,87 10170,52 3699,81 13870,33 2428,57 | 1821,43 11441,76 8970,08 1,61
54 354 64,06 21105,40 5935,92 27041,32 4691,31 | 3518,48 22350,01 17482,15 1,51
55| 55 64,40 2121742 5765,99 2698341 467592 | 350694 2230748 17444,00 1,50
56 56 65,17 21471,10 5765,99 27237,09 4718,04 | 3538,53 22519,05 17607,76 1,50
571 57 65,76 21665,49 5051,07 26716.56 4607,33 | 345550 22109,22 17268,54 1,46
58 58 30,37 10005,79 3699,81 13705,60 2401,22 1800,92 11304,38 8863,74 1,62
59| 59 58,63 19316,41 7346,25 26662,66 4676,35 | 3507.26 21986,31 17244,05 1,63
60| 60 63,74 20999,97 7176,32 28176,29 4921,89 | 369141 23254,40 18220,35 1,59

Viso Eur: | 343572 | 1131942,57 | 361618,5 | 1493561,07 | 2602600 | 1951950 | 1233301,11 | 96573509 | 1,56

*Preliminarus ménesinés jmokos dydis, Eur/m2, jskaitant techninio darbo projekto parengima ir (ar) statybos
techninés prieZitiros vykdyma, jvertinant valstybés parama projektui parengti ir (ar) statybos techninei prieZitirai
vykdyti ir lengvatinio kredito paliikany nuraSyma iki O proc.

13. Didziausios (leistinos) ménesinés jmokos dydis

Did¥iausia ménesiné jmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo ploto vienam
kvadratiniam metrui Eur/m2/meén. (apskai¢iuojama pagal formulg, nustatyta Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2009 m. gruodzio 16 d. nutarimo Nr. 1725 ,,Dél Valstybés paramos daugiabu¢iams namams
atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisykliy patvirtinimo ir daugiabucio namo atnaujinimo
(modernizavimo) projektui jgyvendinti skirto kaupiamojo jnaSo ir (ar) kity jmoky didZiausios menesinés
jmokos nustatymo™ (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651) 2.4 punkte).

Did#iausia daugiabugio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo jmoka (jskaitant
kredito grazinima ir paliikanas) jgyvendinus daugiabugio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekta,
tenkanti patalpy naudingojo ploto 1 m? naudingojo ploto (Eur/m?#men.):

I=((Ee-Ep)xKe/12)xKxKpxKk, Eur/m*mén.
A paketas I= 0,90 Eur/m*mén.
B paketas I 1,00 Eur/m*mén.
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Kur:
I - did¥iausia daugiabuio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo jmoka (Eur/m?mén);

Ee — skai¢iuojamosios iluminés energijos sanaudos per metus prie$ daugiabu¢io namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekta kWh/m?/metus;

Ep — skaitiuojamosios iluminés energijos sanaudos per metus jgyvendinus daugiabucio namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekta kWh/m?/metus;

Ke — Siluminés energijos kainos tarifas, fiksuotas konkre&ioje vietovéje atnaujinimo (modernizavimo) projekto
patvirtinimo diena Eur/kWh;

Kp — %iluminés energijos sutaupymo, Siluminés energijos kainos pokyc€io jvertinimo paklaidos koeficientas 1,3;
K - koeficientas, jvertinantis investicijy dalj, nesusijusia su energija taupan¢iomis atnaujinimo (modernizavimo)
priemonémis, atsizvelgiant j Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 "Dél Daugiabuciy namy atnaujinimo
(modernizavimo) programos patvirtinimo" (toliau - Programa) priedo pastabos 4 punkta, - 1,2;

Kk — koeficientas, jvertinantis 1é8y skolinimosi atnaujinimo (modernizavimo) projektui ar jo daliai parengti ir
statybos techninei prieZifirai vykdyti jtaka, - 1,1.

12. lentelé
A paketas B paketas

Ee, kWh/m?%metus 161,28 161,28
Ep, kWh/m?%metus 51,61 39,23
Ke, Eur/kWh 0,057 0,057

Kp 1,30 1,30

K 1,20 1,20

Kk 1,10 1,10

13.1 . Ménesinés jmokos dydis, nejvertinant 1é3y skolinimosi techniniam darbo projektui parengti ir (ar)
statybos techninei prieZifirai vykdyti jtakos:

Priemoniy paketas A = 0,199 Eur/mén , 1&8y kaupimo trukmeé 64 ménesiai.

Priemoniy paketas B= 0,200 Eur/mén , 1é8y kaupimo trukmé 78 ménesiai.

Jvertintos projekto jgyvendinimo i§laidos atmetus valstybés parama techniniam darbo projekto parengimui
rangos darby techninei prieZidirai ir projekto administravimo i§laidoms be paskolos techniniam darbo
projektui ir rangos darby techninei prieZitrai.

13.2 . Ménesinés jmokos dydis, jvertinant 1é§y skolinimosi techniniam darbo projektui parengti ir (ar)
statybos techninei prieZirai vykdyti jtakg:

Priemoniy paketas A= 0,200 Eur/mén , lé8y kaupimo trukmeé 77 menesiai.

Priemoniy paketas B= 0,199 Eur/mén , 13y kaupimo trukme 95 meénesiai.

Ivertintos projekto jgyvendinimo i§laidos atmetus valstybés parama techniniam darbo projekto parengimui
rangos darby techninei prieZifirai ir projekto administravimo i§laidoms su paskola techniniam darbo
projektui ir rangos darby techninei prieZifrai.

14. Preliminarus kredito graZinimo terminas

Preliminarus kredito graZinimo terminas 240 ménesiy (20 mety).
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15. Projekto daliy rengimo techniné uZduotis

Projekto daliy techniné uzduotis bus parengta rengiant techninj darbo projekta, kadangi jos bus
rengiamos perkant jy rengimo paslaugas atskirai nuo statybos rangos darby.

Priedas Nr. 1. ISmetamy Siltnamio efekts sukelianciy dujy (toiau SESD) (CO,
ekv.)s kiekio sumaZinimo skai¢iavimas Siluminés energijos sutaupymo atveju

13 lentelé.
liA paketas B paketas
Metln,I.S -sﬂummes energijos suvartojimo MWh/metus (A) 451,00 501,91
sumaZinimas (sutaupymas)
Tar%os faktoriaus reik§mé tCO2e/MWh (B)' 0,233 0,233

Metinis iSmetamy SESD kiekio sumaZinimas tCO2e/metus (C)=(A)x(B) 105,08 116,94

Projekto vertinamasis laikotarpis metais (D)’ 25 25

Bendras i¥metamy SESD kiekio sumaZinimas tCO2e (E) =(C) x (D) 2627,07 2923,62

Pastaba: i¥metamo SESD kiekio suma¥éjimas jvertintas pastato naudingojo (3ildomo) ploto atZvilgiu
4112,32 m2

! Targos faktoriaus reik§me lygi 0,204 tCO,.,/ MWh

225 m. arba visy laikotarpiy svertinis vidurkis, kai né viena investicijos dalis nesudaro daugiau kaip 50% visy
investicijy.

Siluma namui teikiama centralizuotai.

Priedas Nr. 2. Investicijy paskirstymas daugiabudio namo buty ir kity patalpy
savininkams

Preliminarus investicijy paskirstymas patalpy savininkams nustatomas pagal 9 ir 10 lenteliy duomenis.

Apskaitiuojant investicijy paskirstyma svarbu jvertinti patalpy savininky galimybes dalyvauti nuosavomis
1éSomis.

Nustatant nuosavy ir skolinty 163y poreikj, biitina jvertinti, kad i$ nuosavy €8y turi biti apmokétos pradinés
Projekto (pastato energinio naudingumo sertifikatas ir investicijy planas) parengimo iSlaidos, ir jvertinti, kad

Valstybés paramos biistui jsigyti ar i§sinuomoti ir daugiabudiams namams atnaujinti (modernizuoti) jstatymo [1]
numatyta valstybés parama bus teikiama kompensuojant patirtas i$laidas, jgyvendinus Projekta.
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A paketas

14.1 lentelé. Preliminariis mokéjimai atskiriems butams jvertinus 35 proc. valstybés subsidija

energija taupant

ioms

priemoné

;n

1| ©3.33 | 80635 | 80635 2083372 | 678775 |  14556,25 481862
2 2 63,04 | 802,66 | 802,66 18990,04 6144,77 13353,21 4420,37 17773,58 74,06
3 3 34,67 | 441,44 | 441,44 10712,49 347343 7518,41 2488 85 10007,27 41,70
4 4 48,84 | 621,86 | 621,86 16280,25 5309,36 11364,42 3762,01 15126,43 63,03
5 5 69,49 | 884,78 | 884,78 22062,53 7168,80 15453,64 5115,68 20569,32 85,71
6 6 64,72 | 82405 | 824,05 19763,79 6402,21 13883,06 459577 18478,83 77,00
7 7 63,93 | 81399 | 813,99 19983,66 6485,45 14013,33 4638,89 18652,22 77,72
8 8 31,23 | 39764 | 397,64 10730,62 3507,15 7475,11 2474,52 9049,62 41,46
9 9 63,28 805,71 | 805,71 20991,40 6843,34 14657,94 4852,28 19510,23 81,29
10 10 62,20 | 791,96 | 791,96 20556,98 6699,8% 14358,28 4753,08 19111,36 79,63
11 11 63,51 808,64 | 808,64 20877,80 6801,74 14587,79 4829,06 19416,84 80,90
12 12 65,76 837,29 | 837,29 20079,24 6504,34 14104,76 4669,16 18773,92 78,22
13 13 31,82 | 405,15 | 405,15 10875,11 3553,03 7578,47 2508,73 10087,21 42,03
14 14 61,85 | 787,51 | 787,51 22051,52 7225,76 15324,12 5072,81 20396,93 84,99
15 15 62,58 | 796,80 | 796,80 20650,05 672943 1442485 4775,12 19199,97 80,00
16 16 64,36 819,46 | 819,46 19675,63 6374,22 13819,99 4574,89 18394,88 76,65
17 17 64,01 815,01 | 815,01 18875,00 6096,78 13293,97 4400,76 17694,73 73,73
18 18 32,09 | 408,59 | 408,59 10941,23 3574,02 7625,78 2524,39 10150,17 42,29
19 19 63,19 804,57 | 804,57 22379,68 7329,95 15558,88 5150,52 20709,41 86,29
20 20 63,41 807,37 | 807,37 20853,31 6793,97 14570,27 4823,26 19393,52 80,81
21 21 64,08 815,90 | 815,90 19607,06 6352.45 13770,94 4558,65 18329,59 76,37
22 22 64,13 816,54 | 816,54 19680,06 6377,60 13819,19 4574,62 18393,81 76,64
23 23 30,93 393,82 | 393,82 10657,16 3483,83 7422,55 2457,12 9879,66 41,17
24 24 62,56 | 796,55 | 796,55 2222540 7280,97 15448,51 5113,99 20562,49 85,68
25 25 63,21 804,82 | 804,82 20804,33 6778,42 14535,23 4811,66 19346,88 80,61
26 26 64,56 | 82201 | 822,01 21134,94 6883,39 14771,75 488995 19661,70 81,92
27 27 63,90 | 813,61 | 813,61 19623,74 6359,72 13778,89 4561,29 18340,18 76,42
28 28 30,59 | 38949 | 389,49 10573,89 3457,39 7362,98 2437,40 9800,38 40,83
29 29 60,77 773,75 | 773,75 20376,71 6648,17 14218,20 4706,71 18924,90 78.85
30 30 63,76 | 811,82 | 811,82 19528,69 6327,57 13714,87 4540,09 18254,96 76,06
31 31 64,72 | 824,05 | 824,05 21174,12 6895,83 14799,78 4899,23 19699,01 82,08
32 32 65,42 | 83296 | 832,96 19995,98 6477,91 14045,20 4649,44 18694,64 77.89
33 33 30,21 | 384,65 | 384,65 10480,83 3427,84 7296,40 2415,36 9711,76 40,47
34 34 62,70 | 798,33 | 798,33 2225968 7291,85 15473,04 5122,11 20595,14 85,81
35 35 63,11 803,55 | 803,55 20779.84 6770,64 14517,71 4305,86 19323,56 80,51
36 36 63,99 814,75 | 814,75 20995,35 6839,07 14671,88 4856,90 19528,78 81,37
37 37 65,49 | 833,85 | 833,85 20013,12 6483,35 1405746 4653,50 18710,96 77,96
38 38 30,14 | 383,76 | 383,76 10463,69 3422,40 7284,14 2411,30 9695,44 40,40
39 39 63,98 814,63 | 814,63 19752,50 6404,15 13863,87 458942 18453,29 76,89
40| 40 63,97 | 814,50 | 814,50 19580,12 6343,90 13751,66 455227 18303,93 76,27
41 41 66,13 | 842,00 | 842,00 21519,43 7005,46 15046,81 4981,01 20027,82 83,45
42 42 65,84 | 838,31 | 8383l 20451,42 6633,97 14347,96 4749,66 19097,62 79,57
43 43 30,87 393,05 | 393,05 10642,46 3479,16 7412,03 2453,64 9865,67 41,11
44 44 65,07 828,50 | 828,50 22840,09 7476,13 15888,26 5259,56 21147,82 88,12
45 45 64,15 | 816,79 | 816,79 19624,20 6357.89 13783,20 4562,71 1834591 76,44
46 46 64,98 | 827,36 | 827,36 21237,80 6916,04 | 14845,33 4914,31 19759,64 82,33
47 47 66,73 | 849,64 | 849,64 19541,11 6308,28 | 13770,51 4558,51 18329,03 76,37
48 48 31,78 | 404,64 | 404,64 9454,99 3056,30 6654,75 220295 8857,70 36,91
49| 49 64,35 | 819,34 | 819,34 22663,76 7420,15| 15762,12 5217,80 20979,92 87,42
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50| 50 60,45 | 769,68 [ 769,68 20128,42 6563,82 | 14051,68 4651,59 18703,26 77,93
51 51 66,31 | 844,29 | 844,29 20153,18 6525.84 | 14161,63 4687,98 18849,61 78,54
521 52 66,53 | 847,09 | 847,09 20620,39 6687,62 | 14468,84 4789,68 19258,53 80,24
53] 33 30,87 | 393,05 | 393,05 10642,46 3479,16 | 7412,03 2453,64 9865,67 41,11
541 54 64,06 | 815,64 | 815,64 19772,09 6410,37 | 13877,89 4594,06 18471,94 76,97
55| 353 64,40 | 819,97 | 819,97 1968543 |6377,33] 13 827,00 4 577,21 18 404,21 76,68

56| 56 65,17 | 829,78 | 829,78 19 874,00 |6437,20] 13 961,90 4 621,87 18 583,77 77,43
57 57 65,76 | 837,29 | 837,29 19303,56 |6232,85] 13 600,57 4 502,25 18 102,83 75,43
58] 58 30,37 | 386,69 | 386,69 10 520,01 3440,29| 7324,43 2 424,64 9 749,07 40,62
591 59 58,63 | 746,51 | 746,51 19 852,64 |6481,78| 13 843,27 4 582,60 18 425,87 76,77
60 60 63,74 | 811,57 | 811,57 20934,12 |6819,63] 14 628,08 4 842,40 19 470,48 81,13

IS viso Eur: 3435,72 | 4374532 | 4374532 1107332,83 360221,11 774795,04 256483,68 1031278,72 4296,99

B paketas

14.2 lentelé. Preliminariis mokéjimai atskiriems butams jvertinus 35 proc. valstybés subsidijg energija

taupandéioms priemonéms
. S Er e pree e

1 1 63,33 | 986,47 | 98647 26068,27 8574,05 18133,16 6002,70 2413585 | 100,57
2 2 63,04 | 98195 | 98195 24209,10 7925,86 16919,25 5600,85 22520,10 | 93,83
3 3 34,67 540,04 | 540,04 13181,62 4312,56 9218,85 3051,76 12270,61 51,13
4 4 48,84 | 760,76 | 760,76 20123,55 6619,21 13997,10 4633,52 18630,61 77,63
5 5 69,49 | 1082,42 | 1082,42 27626,11 9065,81 19261,38 6376,18 25637,56 | 106,82
6 6 64,72 | 1008,12 | 1008,12 25072,59 8213,50 17512,06 5797,09 23309,15 97,12
) 7 63,93 | 99582 | 99582 25250,26 828254 17612,72 5830,41 23443,13 | 97,68
8 8 31,23 | 48646 | 486,46 13016,02 4284.46 9046,64 2994,75 12041,38 | 50,17
9 9 63,28 | 98569 | 985,69 2622328 8628,74 18232,98 6035,74 24268,72 | 101,12
10 10 62,20 | 968,87 | 968387 25731,18 8465,88 17892,84 5923,14 2381598 | 9923
11 11 63,51 | 989,27 | 989,27 26121,96 8591,28 18171,44 6015,37 24186,80 | 100,78
12 12 65,76 | 1024,32 | 1024,32 25443,59 8334,32 17772,73 5883,38 23656,11 98,57
13 13 31,82 | 495,65 | 495,65 13192,02 4340,94 9172,11 3036.28 12208,40 | 50,87
14 14 61,85 963,42 | 96342 27207,02 8985,47 18845,56 6238,53 25084,09 | 104,52
15 15 62,58 | 974,79 | 974,79 25844,54 8502,26 17973,65 594989 2392355 | 99,68
16 16 64,36 | 1002,52 | 1002,52 24965,20 8179,04 17435,49 5771,75 23207,24 | 96,70
17 17 64,01 997,06 | 997,06 24145,87 7895,31 16896,36 5593,27 22489,63 93,71
18 18 32,09 | 49986 | 499,86 13272,57 4366,79 9229,54 305529 1228483 | 51,19
19 19 63,19 | 98429 | 984,29 27606,76 9113,74 19130,54 6332,87 25463,41 | 106,10
20 20 63,41 | 987,72 | 987,72 26092,13 8581,71 18150,17 6008,33 24158,50 | 100,66
21 21 64,08 | 998,15 | 998,15 24881,67 8152,23 1737595 5752,03 23127,98 96,37
22 22 64,13 | 998,93 | 998,93 24957,35 8178,28 17426,07 5768,63 23194,70 | 96,64
23 23 30,93 | 481,79 | 481,79 12926,53 4255,75 8982,84 2973,63 11956,46 | 49,82
24 24 62,56 | 974,48 | 974,48 27418,82 9053,43 18996,56 6288,51 2528507 | 105,35
25 25 63,21 984,60 | 984,60 26032,47 8562,57 18107,64 5994,25 24101,88 | 100,42
26 26 64,56 | 1005,63 | 1005,63 26435,19 8691,80 18394,74 6089,29 24484,03 | 102,02
27 27 63,90 | 99535 | 995,35 24888,74 8156,27 17377,16 5752,43 23129,59 | 9637
28 28 30,59 | 476,49 | 476,49 12825,10 4223,20 8910,53 294969 11860,22 | 4942
29 29 60,77 | 946,59 | 946,59 25474,53 8388,47 17699,17 5859,03 23558,20 | 98,16
30 30 63,76 | 993,17 | 993,17 24786,21 8121,60 17307,89 5729,50 23037,39 | 95,99
31 31 64,72 | 1008,12 | 1008,12 26482,92 8707,11 18428,77 6100,55 24529,32 | 102,21
32 32 65,42 | 1019,03 | 1019,03 25342,17 8301,77 17700,42 585945 23559,87 98,17
33 33 30,21 470,57 | 470,57 12711,74 4186,82 8829,71 292294 11752,65 48,97
34 34 62,70 | 976,66 | 976,66 27460,58 9066,83 19026,33 6298,37 25324,70 | 105,52
35 35 63,11 983,04 | 983,04 26002,64 8552,99 18086,37 5987,21 24073,57 | 100,31
36 36 63,99 | 996,75 | 996,75 26265,15 8637,23 18273,52 6049,16 2432268 | 101,34
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37 37 65,49 | 1020,12 | 1020,12 25363,05 8308,47 17715,31 5864.,37 2357968 | 98,25
38 38 30,14 | 469,48 | 46948 12690,86 4180,12 8814,82 2918,01 11732,83 | 48,89
39 39 63,98 996,60 | 996,60 25021,77 8202,14 17465,13 5781,56 23246,69 | 96,86
40 40 63,97 996,44 | 996,44 24848,86 8141,70 17352,55 5744,29 23096,84 96,24
41 41 66,13 | 1030,09 | 1030,09 26903,54 8842,09 18728,64 6199,82 2492846 | 103,87
42 42 65,84 | 102557 | 1025,57 25820,04 8465,38 18018,92 5964,88 23983,80 99,93
43 43 30,87 | 480,85 | 480,85 12908,63 4250,00 8970,08 2969,40 11939,48 | 49,75
44 44 65,07 | 1013,57 | 1013,57 28167,58 9293,70 19530,37 6465,22 25995,59 | 108,31
45 45 64,15 999,24 | 99924 24902,55 8158,93 17390,83 5756,96 23147,79 96,45
46 46 64,98 | 1012,17 |1012,17 26560,48 8732,00 18484,07 6118,86 2460292 | 102,51
47 47 66,73 | 1039,43 1103943 24957,27 8155,68 17474,83 5784.77 2325960 | 96,91
48 48 31,78 | 495,03 | 495,03 11769,76 3843,50 8246,89 2730,00 1097690 | 45,74
49 49 64,35 | 1002,36 |1002,36 27952,79 9224,78 19377,24 6414,53 25791,78 | 107,47
50 50 60,45 | 941,61 | 941,61 25209,14 8208,36 17520,66 5799,94 2332060 | 97,17
51 51 66,31 | 1032,89 |1032,89 25546,90 8365,70 17850,21 5909,03 2375923 | 99,00
52 52 66,53 | 1036,32 |1036,32 26025,87 8531,43 18165,66 6013,46 24179,12 | 100,75
53 53 30,87 | 480,85 | 480,85 12908,63 4250,00 8970,08 2969,40 1193948 | 49,75
54 54 64,06 | 997,84 | 997,84 25045,63 8209,79 17482,15 5787.19 2226934 | 96,96
55 55 64,40 | 1003,14 | f#HHHEE 24 977,13 8 182,86 17 444,00 577456 | 232856 | 96,74
56 56 65,17 | 101513 | #HHAEH 25 206,83 8 256,57 17 607,76 5828,77 | 2343653 | 97,65
57 57 65,76 | 102432 | #HHHEH 24 667,91 8 062,83 17 268,54 571648 | 22908501 | 95,77
58 58 30,37 | 473,06 | 473,06 12 759,47 4 202,14 8 863,74 293420 | 1704 | 49,16
59 59 58,63 | 913,26 | 913,26 24 836,14 8 183,62 17 244,05 5708,37 | 2295242 | 95,64
60 60 63,74 | 992,86 | 992,86 26 190,58 8 613,30 18 220,35 6 031,56 | 2425191 | 101,05
I8 viso Eur: | 3435,72 | 53517,1 | 53517,11 1386526,86 455454,94 965735,09 319691,38 | 1285426,47 | 5355,9436

Priedas Nr. 3. Kainy apskaiciavimo pagrindimas

A paketas
15.1 lentelé. Kainy apskai¢iavimo pagrindimas
Renovacijos priemonés Darby kiekiai Jkainiai, Eur Normatyvai
Energija taupanéios priemonés
1 |Sildymo ir (ar) kar$to vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas
Silumos punkto keitimas nauju automatizuotu su
L1 |nepriklausoma $ildymo sistema ir karSto vandens i komol 15 629,33
ruofimu (galia §ildymui ~200 kW, galia karSto OMpI. -
vandens ruo$imui ~ 280 kW) viso 15 629,33 211-07-03
- 252 | wnt 100,00
. Sildymo sistemos prietaisy keitimas viso 25 200,00 211-09-01
13| Termostatiniy radiatoriy voZtuvy montavimas kai| 252 vat. 50,00
voZtuvai su automatiniu srauto ribojimu viso 12 600,00 211-08-03
s . . 1835 m 27,21
1.4|Sildymo sistemos vamzdyny stovuose, ir
pajungimo atvamzdZziy keitimas viso 49 935,65 211-06-03
Sildyrno sistemos magistraliniy vamzdyny riisyje| 218 m 2927
I3 keitimas ir naujos iluminés izoliacijos ant jy
jrengimas viso 5945,61 211-04-03
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Ant $ildymo sistemos stovy jrengiami
automatiniai balansiniai ventiliai su
b slfagio perméio .re-guliavvinmu. Iska_itant 21 i 42276
uZdaromyjy ventiliy ant ildymo sistemos stovy
jirengima (~63 vnt.) viso 8 878,00 211-01-03
i 160 m 30,00
Kar$to vandens magistraliniy vamzdyny keitimas viso 4 800,00 208-01-03
208-02-03;
L8 IK ar¥to vandens vamzdyny keitimas stovuose ir 645 i 37,16 208-02-07;
uzdaromuyjy ventiliy keitimas (~ 23 vnt.) viso 23 970,23 208-03-01
% 60 vnt. 224,99
Ranksluoséiy dZiovintuvy keitimas viso 13 499,25 208-05-01
i Termobalansiniy cirkuliacijos ventiliy su
" |dezinfekcijos moduliu ir termometru ant kar3to 3 ik 422,76
vandens tiekimo stovy jrengimas viso 211381 211-01-03
1.11}Karsto vandens cirkuliaciniy stovy (gyvatuko) 350 L 37,16 208-02-07;
pajungty prie §ilumos surnblio jrengimas viso 13 007,10 208-02-03
L12|Silumos siurblio oras-vanduo kar$to vandens 2 AL 8 000,00
cirkuliaciniam kontiirui (gyvatukams) jrengimas viso 16 000,00 Apklausos budu
2 |Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant rekuperacijos sistemos jrengima
2.1.|Natdralios traukos ventiliacijos kanaly valymas, 60 bt. 105,54
dezinfekavimas viso 6 332,40 212-01-01
12 155 | wvnt 72,41
" | Ventiliaciniy groteliy langy rémuose jrengimas viso 11.223,55 Apklausos bidu
Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo konstrukceijos sustiprinima ar deformaciju
5 galinima, stogo dangos keitimg, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymg ar jrengima, arba naujo $laitinio
stogo (be patalpy pastogéje) jrengimas (jskaitant kopétias j pastoge), apsiltinant jj arba perdanga
pastogéje
Ploks¢io stogo §iltinimas polistireniniu
putplaséiu ir mineraline vata, naujos
hidroizoliacinés dangos jrengimas, jlajy
31-1keitimas, ventiliacijos kaminéliy tvarkymo
darbai, prieglaudy aptaisymas, parapety
skardinimas, apsauginés tvorelés jrengimas ir kt.
Sandaraus liuko j lifty aptarnavimo technine 594,10 | m2 100,00
patalpa jrengimas ~1,40 m2. Viso 59 410,10 151-23-06
Lietaus nuotéky vamzdyny stovy, magistraliniy 213-04-01;
32-lvamzdyny ir i§vady iki pirmojo miesto lietaus 71,00 m 35,92 213-05-01;
nuotéky tinkly Sulinio keitimas viso 2 550,10 213-06-01
4 |ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) §iltinimas, jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinimg,

esamy lietvamzdZiy demontavima, jrengimg ar keitimg, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo
giltinamos sienos (cokolio) atitraukimg (i8skyrus keitima naujais) ir nuogrindos sutvarkymg
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Qi 2—1? 2.1. fa.saf:hmq smnq_ apsﬂtn;ulma.s 1s. 1sorf:s 192777 m2 93.15
polistireninio putplas¢io plokstémus, jrengiant
tinkuojama fasada viso 157 617,60 122-22-02
. Sieny balkonuose $iltinimas i% iSorés
““|polistireninio putplas&io plok§témis, tinkuojant | 863,39 | m2 93,15
armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku viso 80 421,34 121-22-02
Balkony $oniniy sieny $iltinimas i§ iSorés
43-|polistireninio putplaséio plokitémis, tinkuojant 816,00 | m2 93,15
armuotu plonasluoksniu dekoratyviniu tinku Viso 76 006,98 121-22-02
i 400,59 | m2 44,73
Balkony ekrany keitimas ar sutvarkymas viso 17 917,45 121-21-01
- Balkony perdangy la. ap$iltinimas i$ iSorées
“"|termoizoliacinémis plok3témis, apdaila fasadiniy 59,99 m2 89,46
plokséiy viso 5 365,98 121-21-01
1 a. fasadiniy sieny ap$iltinimas i$ iSorés
4.6.|mineralinés vatos plok§témis, jrengiant védinamg
fasada ir aptaisant antivandalinémis apdailos 23561 | m2 115,62
plok3témis viso 27 240,06 122-12-05
Cokolio ap§iltinimas i3 iSorés mineralinés vatos
47.|plok3témis jrengiant ventiliuojama fasada,
apdaila antivandaliniy plok§¢iy. Nuogrindos 162,55 | m2 120,00
jirengimas ~110 m2. viso 19 506,12 115-22-10
4.8.|Pamaty iki 1,20 m gylio ap§iltinimas ekstrudinio 156,36 m2 89,90
puty polistireno plok§témis viso 14 057,24 113-22-06

Balkony ar lod7ijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar lodZijy konstrukcijos sustiprinimg ir (ar)

5
naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengimg pagal vieng projekta
o 478,38 [ m2 138,27
" | Balkony stiklinimas (55 vnt.) viso 66 144,41 163-10-01

Bendrojo naudojimo patalpose esantiy langy keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo,

tambiiro, balkony, riisio, konteinerinés, Ssilumos punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus),

jéjimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)
oL 722 | m2 360,71

Laiptiniy lauko dury keitimas viso 2 602,55 162-31-10
ir 480 | m2 285,74

Tambiiro dury keitimas Viso 1371.56 162-11-02
63 Siiikiliy konteinerio laikymo patalpos lauko dury| 1,95 [ m2 329,59

keitimas viso 642,71 162-31-09
- 2,00 [ m2 329,59

Rasio lauko dury keitimas viso 659,19 162-31-09
- 2,00 | m2 329,59

UZlipimo ant stogo dury keitimas viso 659,19 162-31-09
6.6.|Evakuacinés laiptines lauko dury keitimas, 12 25,20 m?2 360,71

vnt. viso 9 089,97 162-31-10
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o 26,57 | m2 360,71

Laiptinés aiksteliy lauko dury keitimas, 11 vnt. viso 9 582,35 162-31-10
25 Laiptinés lango keitimas (techniniame auk$te) su | 1,60 | m2 207,22

angokra$¢iy apdaila ViSO 331,56 161-31-23
6.9.|Laiptiniy lauko jéjimo aik3teliy remontas, 18,09 | m2 135,86

pritaikant nejgaliyjy poreikiams. viso 2 457,69 301-03-01

Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j maZesnio Silumos pralaidumo langus

7-1.

Buty langy ir balkono dury keitimas su
angokra$&iy apdaila

909,98 | m2

207,22

viso

188 570,59

161-31-23

Lifty atnaujinimas (modernizavimas) - jy keitimas techniniu energiniu poziiiriu efektyvesniais liftais,
jskaitant lifto ir prié¢jimo prie lifto pritaikyma nejgaliujuy poreikiams

8.1

Keleiviniy lifty atnaujinimas (modernizavimas),
pakeidiant techniniu energetiniu poZifiriu
efektyvesniais liftais, kuriy kélimo galia iki 675
kg, kai lifto sustojimy 12

2 vnt.

38 931,75

viso

77 863,50

218-01-08

Kity pastato bendrojo naudojimo inZineriniy sistemy (elektros, prie§gaisrinés saugos, geriamojo

9. lvandens, buitiniy nuoteky, drenaZo, taip pat ir namui priklausanéiy vietiniy jrenginiy) atnaujinimas ar
keitimas
Buitiniy nuotéky vamzdyny stovy ir
magistraliniy vamzdyny ir i$vady iki pirmojo

1| miesto nuotéky tinkly Sulinio keitimas. Atbulinio 213-01-02;
elektrinio voZtuvo nuotéky sistemai jrengimas 390 m 52,94 213-02-02;
(~2 vnt.) viso 20 646,74 213-03-02
UZdaromyjy ventiliy ant stovy jrengimas/
keitimas (8 vnt.). Geriamojo vandens vamzdyny

%2 |stovy ir magistraliniy vamzdyny keitimas, jvado 216-01-05;
keitimas/jrengimas. 480 1 49,57 216-03-03;

viso 23 794,57 216-02-03

Bendro naudojimo elektros instaliacijos
keitimas, pastato el. spintos atnaujinimas, buty

9.3 |apskaitos spinty irenginiy atnaujinimas, 207-01-05;
$viestuvy ir jy valdymo jrangos 207-03-01;
keitimas/jrengimas bendro naudojimo patalpose 1 kompl. 33 688,35 207-04-02;
(laiptinés, risio ir kiemo ap3vietimas) viso 77 863,50 207-05-01
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B paketas
15.2 lentelé. Kainy apskai¢iavimo pagrindimas
Renovacijos priemonés Darby kiekiai Ikainiai, Eur Normatyvai
Energija taupandios priemonés
1 [Sildymo ir (ar) karsto vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas
Silumos punkto keitimas nauju
automatizuotu su nepriklausoma
1 gildymo sistema ir kar$to vandens
ruo¥imu (galia Sildymui ~200 kW,
galia kar§to vandens ruoSimui ~ 280 1 kompl. 15 629,33
kW) viso 15 629,33 211-07-03
s 252 vnt. 100,00
Sildymo sistemos prietaisy keitimas Viso 25 200,00 211-09-01
Termostatiniy radiatoriy voZztuvy
13 Imontavimas kai voZtuvai su 252 R 50,00
automatiniu srauto ribojimu viso 12 600,00 211-08-03
141Sildymo sistemos vamzdyny stovuose, 1835 L 27,21
ir pajungimo atvamzdZiy keitimas Viso 5945,61 211-06-03
Sildymo sistemos magistraliniy
15 lvamzdyny risyje keitimas ir naujos 218 i 27.27
Siluminés izoliacijos ant jy jrengimas viso 5 945,61 211-04-03
Ant §ildymo sistemos stovy jrengiami
1.6 |automatiniai balansiniai ventiliai su
slégio perkryéio reguliavimu. [skaitant
uZdaromyjy ventiliy ant Sildymo 21 vnt. 422,76
sistemos stovy jrengima (~63 vnt.) viso 8 878,00 211-01-03
Silumos kiekio dalikliy ant radiatoriy
jrengimas su $ilumos kiekio dalikliy
. duomeny nuskaitymo jrenginiais-
" |koncentratoriais montuojamais
laiptinése (~12 vnt.), vat. su ir
centriniu duomeny surinkimo skydu 251 ok 132,02 210-
(~1 vnt.). viso 33 137,80 02-03
1.8 | Kar$to vandens magistraliniy 160 m 30,00
vamzdyny keitimas viso 4 800,00 208-01-02
r KarSto vandens vamzdyny keitimas 208-02-03;
" |stovuose ir uzdaromyjy ventiliy 645 m 37,16 208-02-07;
keitimas (~ 23 vnt.) viso 23 970,23 208-03-01
110 60 vit. 224,99
Rank3luostiy dZiovintuvy keitimas viso 13 499,25 208-05-01
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Termobalansiniy cirkuliacijos ventiliy
L11|su dezinfekcijos moduliu ir
termometru ant kar$to vandens tiekimo 5 vnt. 42276
stovy jrengimas viso 2 113,81 211-01-03
Terminiy plok3&iyjy saulés kolektoriy
sistemos jrengimas - 46 vnt.
11| (apsorbuojamas plotas 2,18 m2) su
kar$to vandens tlirinémis talpomis
5600 Itr. talpos (8 po 700 ltr.). 403-01-04; 403-
Sistemos tiriniy talpy jrengimui reikia 1 kompl. Bt 02-02; 406-02-
rasti laisvos vietos pastato rusyje. viso 82 465,30 02
15| Karsto vandens cirkuliaciniy stovy
(gyvatuko) pajungty prie §ilumos 350 m 37,16 208-02-07;
surnblio jrengimas viso 13 007,10 208-02-03
Silumos siurblio oras-vanduo kar§to
! vandens cirkuliaciniam kontiirui 2 vit. 8 000,00
(gyvatukams) jrengimas viso 16 000,00 Apklausos biidu

2 |Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant rekuperacijos sistemos jrengimg
- 60 | bt 105,54
Valymas, dezinfekavimas viso 6 332,40 212-01-01
b 5 155 | wvot 689,70
|Mini rekuperaciniai jrenginiai butuose viso 106 903,50 Apklausos biidu

Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimg ar deformacijy
%alinima, stogo dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymg ar jrengimg, arba naujo $laitinio
stogo (be patalpy pastogéje) jrengimas (jskaitant kopétias j pastoge), apSiltinant jj arba perdangg

pastogéje

3.1

Ploks¢io stogo Siltinimas polistireniniu
putplaséiu ir mineraline vata, naujos
hidroizoliacinés dangos jrengimas,
ilajy keitimas, ventiliacijos kaminéliy
tvarkymo darbai, prieglaudy
aptaisymas, parapety skardinimas,
apsauginés tvorelés jrengimas ir kt.

Sandaraus liuko j lifty aptarnavimo 594,10 m* 100,00
technine patalpa jrengimas ~1,40 m2. viso 59 410,10 151-23-06
Lietaus nuotéky vamzdyny stovy,

3.2 |magistraliniy vamzdyny ir i§vady iki 213-04-01;
pirmojo miesto lietaus nuotéky tinkly 71,00 L 35,92 213-05-01;
Sulinio keitimas viso 2 550,10 213-06-01

IZoriniy sieny (taip pat ir cokolio) 3iltinimas, jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinimg,
esamy lietvamzdZiy demontavimg, jrengima ar keitima, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo
siltinamos sienos (cokolio) atitraukima (i§skyrus keitima naujais) ir nuogrindos sutvarkymg

UAB ,,Terma Consult”, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, Im. k.135277595, reg, Nr. 008070, tel.: 8-37 337989,
faks.8-37 337991, info @termaconsult.lt, www.termaconsult.lt
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Fasadiniy sieny ap3iltinimas 18 iSorés
4.1 |mineralinés vatos plok3témis, jrengiant
védinama fasadg ir aptaisant apdailos
plokitémis. 1 a sienos aptaisomos 1927,77) m2 115,62
antivandalinémis apdailos plok§témis viso 222 879,98 122-12-05
Sieny balkonuose Siltinimas i$ iSorés
4.2)polistireninio putplas€io plokstémis, 863.39 i 93.15
tinkuojant armuotu plonasluoksniu : :
dekoratyviniu tinku ViSO 80 421,34 121-22-02
Balkony Soniniy sieny Siltinimas i3
4.3|i8orés mineralinés vatos plok$témis,
irengiant védinama fasada ir aptaisant 816,00 m2 115,62
apdailos plokStémis viso 04 342,25 122-12-05
4.4|Balkony ekrany keitimas ar 400,59 m2 44,73
sutvarkymas viso 17 917,45 121-21-01
Balkony perdangy 1a. ap$iltinimas i$ 59,99 m2 89,46
4.5\igores termoizoliacinémis plokitémis,
apdaila fasadiniy plok3&iy Viso 5 365,98 121-21-01
Cokolio apiiltinimas i§ iSores
6 mineralinés vatos plok§témis, jrengiant
"|védinama fasada, apdaila
antivandaliniy plok$éiy. Nuogrindos 162,55 m2 120,00
jrengimas ~110 m2. viso 19 506,12 115-22-10
4 7 |Pamaty iki 0,60 m gylio apsiltinimas 78,18 m2 89,90
ekstrudinio puty polistireno plokstémis viso 7 028,62 113-22-06

Balkony ar lodZijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar lodZijy konstrukcijos sustiprinimg ir (ar)

naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengimg pagal vieng projekta

5.1

Balkony stiklinimas (55 vnt.)

478,38 |

m2

138,27

viso

66 144,41

163-10-01

Bendrojo naudojimo patalpose esanéiy langy keitimas ir (ar) bendrojo naudejimo lauko dury (j¢jimo,
tambiiro, balkony, riisio, konteinerinés, $ilumos punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus),
jéjimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjuy poreikiams (panduso jrengimas)

6.1] 7,22 m?2 360,71

Laiptiniy lauko dury keitimas viso 2 602,55 162-31-10
‘o 480 | m2 285,74

Tambiiro dury keitimas viso 1371,56 162-11-02
6.3] Siiik¥liy konteinerio laikymo patalpos | 1,95 | m2 329,59

lauko dury keitimas viso 642,71 162-31-09
4l 2,00 | m2 329,59

Risio lauko dury keitimas viso 659,19 162-31-09
6.5) 2,00 m2 329,59

Uzlipimo ant stogo dury keitimas viso 659,19 162-31-09

UAB ,,Terma Consult*, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, Jm. k.135277595, reg, Nr. 008070, tel.: 8-37 337989,
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6.6]Evakuacineés laiptinés lauko dury 25,20 m2 360,71
keitimas, 12 vnt. viso 9 089,97 162-31-10
6.7 | Laiptinés aik§teliy lauko dury 26,57 m2 360,71
keitimas, 11 vnt. viso 9 582,35 162-31-10
6.8 Laiptinés lango keitimas (techniniame 1,60 | m2 207,22
" |aukste) su angokra§ciy apdaila viso 331,56 161-31-23
Laiptiniy lauko jéjimo aikSteliy
6.9|remontas, pritaikant nejgaliujy 18,09 m2 135,86
poreikiams. viso 2 457,69 301-03-01

Buty ir kity patalpu langy ir balkon

dury keitimas j maZesnio §ilumos pralaidumo langus

1] Buty langy ir balkono dury keitimas su| 909,98 I m2 207,22
angokra¥diy apdaila Viso 188 570,59 161-31-23
8 |Riisio luby Siltinimas
- 387,88 | m2 29,61
Riisio luby 3iltinimas viso 11 484,63 131-12-01

Lifty atnaujinimas (modernizavimas) - jy keitimas techniniu energiniu poZiiiriu efektyvesniais liftais,

jskaitant lifto ir pri¢jimo prie lifto pr

itaikyma nejgaliyjy poreikiams

0.1

Keleiviniy lifty atnaujinimas
(modernizavimas), pakeitiant
techniniu energetiniu poZiiiriu
efektyvesniais liftais, kuriy kelimo
galia iki 675 kg, kai lifto sustojimy 12

vnt.

38 931,75

viso

77 863,50

218-01-08

Kity pastato bendrojo naudojimo inZineriniy sistemy (elektros, prieSgaisrinés saugos, geriamojo

10 | vandens, buitiniy nuoteky, drenaZo, taip pat ir namui priklausanéiy vietiniy jrenginiy) atnaujinimas ar
keitimas
Buitiniy nuotéky vamzdyny stovy ir
magistraliniy vamzdyny ir i$vady iki

10-11 i rmojo miesto nuotéky tinkly Sulinio 213-01-02;
keitimas. Atbulinio elektrinio voztuvo [— 390 I b 213-02-02;
nuotéky sistemai jrengimas (~2 vnt.) viso 20 646,74 213-03-02
Uzdaromyjy ventiliy ant stovy
jrengimas/ keitimas (8 vnt.).

10.2/Geriamojo vandens vamzdyny stovy ir
magistraliniy vamzdyny keitimas, 216-01-05;
jvado keitimas/jrengimas. 480 m 49,57 216-02-03;

viso 23 794,57 216-03-03

10,4 DrenaZo sistemos pastato perimetru 120 m 35,14
sutvarkymas viso 7 097,38 214-01-01
Bendro naudojimo elektros
instaliacijos keitimas, pastato el.
spintos atnaujinimas, buty apskaitos

10.4|spinty jrenginiy atnaujinimas,
$viestuvy ir jy valdymo jrangos 207-01-05;
keitimas/jrengimas bendro naudojimo 207-03-01;
patalpose (laiptinés, riisio ir kiemo 1 kompl. 33 688,35 207-04-02:
apSvietimas) viso 33 688,35 207-05-01

UAB ,,Terma Consult”, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, Jm. k.135277595, reg, Nr. 008070, tel.: 8-37 337989,
faks.8-37 337991, info@termaconsult.lt, www.termaconsult.1t

49

K —




Partizany g. 198, LT-50324 Kaunas

Numatomy investicijy preliminars dydZiai nustatyti remiantis: UAB ,,Sistela® 2015 m. spalio mén. "Pastaty
atnaujinimo (modernizavimo) darby skai¢iuvojamyjy kainy rekomendacijos".

Priedas Nr. 4. Pastato vizualiné apZiira — fotonuotraukos

Pastato apZiura — Foto medZiaga

Nr.: 1-26 (paveiksliuky
numeriai)

Data: 2016.09.19 Atliko: InZinierius konsultantas D. Barysa;

3 pav. Pietry¢iy fasadas
UAB ,,Terma Consult*, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, Im. k.135277595, reg, Nr. 008070, tel.: 8-37 337939,
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6 pav. Lauko

i

-
Evakuacinés laiptinés lauko durys 10 pav. Durys j laiptinés balkong

UAB , Terma Consult*, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, [m. k.135277595, reg, Nr. 008070, tel.: 8-37 337989,
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11 pa

T

v. Uzlipimo ant stogo durys

)

16 pav. Risio lubos

UAB , Terma Consult*, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, [m. k.135277595, reg, Nr. 008070, tel.: 8-37 337989,
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ildymo sistemos vamzdynai 24 pav. Salto vandens sistemos tiekimo vamzdis

UAB , Terma Consult®, Europos pr. 110, LT-46351 Kaunas, [m. k.135277595, reg, Nr. 008070, tel.: 8-37 337989,
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L R 3 ) :
25 pav. Nuoteky stovas 26 pav. Liftas
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Priedas Nr. 5. Normatyviniai dokumentai

Eil. | Zymuo Pavadinimas

Nr.

Metodine literatiira

1. LR Aplinkos ministerija Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) plano rengimo tvarkos
aprasas

Lietuvos Respublikos jstatymai

2 2004.09.28 Nr. [X-2452 LR nekilnojamojo kultiiros paveldo apsaugos jstatymas

3: LR statybos jstatymas

Statybos organizaciniai tvarkomieji ir techniniai reglamentai

4, STR 1.01.001:2005 Kultiiros paveldo statinio tvarkomyjy statybos darby reglamentai

5% STR 1.01.06:2013 Ypalingi statiniai

6. STR 1.01.08:2002 Statinio statybos risys

7. STR 1.01.08:2003 Statiniy klasifikavimas pagal naudojimo paskirtj

8. STR 1.04.01:2005 Esamy statiniy tyrimai

9. STR 1.05.06:2010 Statinio projektavimas

10. | STR 1.12.06.:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme

1l. | STR 1.14.01:1999 Pastaty tariy ir ploty skai¢iavimo tvarka

12. | STR2.01.01(1):2005 Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas

13. STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

14, | STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

15. | STR2.01.01(4):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga

16. | STR 2.01.01(5):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triuk$mo

17. | STR 2.01.01(6):2008 Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir §ilumos
i§saugojimas

18. | STR 2.01.03:2009 Statybiniy medZiagy ir gaminiy $iluminiy-techniniy dydziy,
deklaruojamos ir projektinés vertés

19. | STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir i§orés aplinkos apsauga nuo triukdmo

20. | STR 2.01.09:2012 Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas

21. | STR2.01.10:2007 Iorinés tinkuojamos sudétines termoizoliacines sistemos

22, | STR 2.02.01:2004 Gyvenamigji pastatai

23. | STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zmoniy su negalia reikmems

24. | STR 2.05.01:2013 Pastaty energinio naudingumo projektavimas

25. | STR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukcijos. Stogai

26. | STR 2.05.13:2004 Statiniy konstrukcijos. Grindys

27. | STR 2.05.20:2006 Langai ir iSorinés jéjimo durys

28. | STR 2.09.02:2005 Sildymas, vedinimas ir oro kondicionavimas

29. | STR 2.09.04:2008 Pastato Sildymo sistemos galia. Silumos poreikis dildymui

30. | STR3.01.01:2002 Statiniy statybos resursy poreikio skai¢iavimo tvarka

Respublikines statybos normos

31. | RSN 156-94

Statybiné klimatologija

Higienos normos

32. | HN 42:2009

Gyvenamuyjy ir vie§osios paskirties pastaty mikroklimatas

Statybos taisyklés ir kiti dokumentai

33. | PAGD VR 2010.12.07, Gaisrines saugos pagrindiniai reikalavimai (taisyklés)
Nr. 1-1338

34. | PAGD VR 2011.02.22, Gyvenamuyjy pastaty gaisrinés saugos taisyklés
Nr. 1-64

35. | DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje

36. | 20120102, Nr. 1-2 Dujy sistemy pastatuose jrengimo taisyklés

37. | 2006.12.29, Nr. D1-637 Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

Sustambinti statybos darby apskai¢iavimo normatyvai rekomendacijos

men. atnaujinimo (modernizavimo)
rekomendacijos

38. | UAB ,Sistela®, 2015 m. spalio | Sustambinti statybos darby kainy apskai&iavimai* ir "Pastaty

darby skaicivojamyjy kainy
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Priedas Nr. 6. Eskizai
Natariniy matavimy eskizas

2016.09.19 Nr. 2016/09-19/01

Kaunas
Statinio adresas: Partizany g. 198, Kaunas
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Priedas Nr. 7. Natiiriniy matavimy atlikimo aktas
NATURINIU MATAVIMU ATLIKIMO AKTAS
2016.09.19 Nr. 2016/09-19/N01
Kaunas
Statinio adresas: Partizany g. 198, Kaunas
Natirinis matavimas: Dél darby kiekiy nustatymo Investicijy plano rengimui.
Statinio planuojamus statybos darby kiekius nustaté:

Investcijy plano rengéjas: UAB ,,Terma Consult” inZinierius-konsultantas Donatas Barysa
Kiti:

Eil. Pavadinimas Mato Kiekis
Nr. vnt.
Pagrindiniai daugiabucio| Planuojami darby
gyvenamojo namo kiekiai, nustatyti
rodikliai atliekant
matavimus vietoje
1 2 3 4 5
1 ENERGIN] EFEKTYVUMA DIDINANCIOS PRIEMONES
1. |Fasado sieny $iltinimas, jskaitant sieny m2 5002,04 (su 5002,04 (su
konstrukcijos defekty pasalinima. angokra§ciais) angokra$ciais)
Cokolio (ir pamaty 0,60 m gylio) sieny Siltinimas,
iskaitant cokolio sieny konstrukcijos defekty
pasalinimg ir nuogrindos sutvarkyma ir pamaty
stiprinimag
2. |Plokscio stogo apsiltinimas, dangos keitimas, m? 594,10 594,10
apsiltinimas, parapety tvarkymo darbai ir
skardinimas lietaus jlajos keitimas ir kt. "
3. |Langu ir balkono dury butuose keitimas j maZzesnio m? 009,98 909,98
Silumos pralaidumo langus (visi langai)
4. |Lango keitimas lifto aptarnavimo patalpoje m? 1,60 1,60
5. |Laiptinés lauko dury keitimas m? 7,22 722
6. |Rasio lauko dury keitimas m? 2,00 2,00
7. | Siuksliy konteinerio laikymo patalpos lauko dury m? 1.95 1,95
keitimas
8. | UZlipimo ant stogo lauko dury keitimas m? 2,00 2,00
9. |Tambiro dury keitimas m? 4.80 4,80
10. | Evakuacinés laiptinés lauko dury keitimas m? 25,20 25,20
11. | Laiptiniy aikSteliy lauko dury keitimas m? 26,57 26,57
12. | Laiptiniy lauko j¢jimo aik$teliy remontas, pritaikant m? 18,09 18,09
nejgaliyjy poreikiams
13. | Natiiralios traukos ventiliacijos kanaly valymas, buty sk. 60 60
dezinfekavimas
14. | Véjo turbiny ant natGralios traukos ventiliacijos kanal. 40 40
kanaly jrengimas sk.
15. | Ventiliaciniy groteliy langy rémuose jrengimas val. 155 155
16. | Balkony stiklinimas, 55 vnt. m? 478,38 478,38
17. | Risio luby Siltinimas m? 387,88 387,88
18. | Lifty keitimas energetiniu pozitriu efektyvesniais vnt. 2 2
liftais




19.

Sildymo sistemos atnaujinimas

19.1

Silumos punkto keitimas nauju automatizuotu su
nepriklausoma Sildymo sistema ir kar§to vandens
ruodimu (galia $ildymui ~200 kW, galia kar§to
vandens ruoSimui ~ 280 kW)

vnt.

Sildymo sistemos prietaisy keitimas naujais su
termostatiniais ventiliais ir galvomis. Butuose prie
radiatoriy montuojami didelio pralaidumo dviejy
eigy termostatiniai ventiliai skirti vienvamzdei
sistemai su termostatinémis galvutémis, kuriy
temperatiiros diapazonas yra gamykligkai apribotas
(16-26 °C). Apvady susiaurinimy ir atbulinio srauto
ribotuvu prie radiatoriy jrengimas;

vnt.

252

252

19.3

Sildymo sistemos magistraliniy vamzdyny risyje
keitimas ir naujos Siluminés izoliacijos ant jy
jirengimas

218

218

19.4

Automatiniai balansavimo - reguliavimo ventiliai ir
atjungimo ventiliai su drenaZo funkcija. Ant
balansiniy ventiliy montuojami jrenginiai, skirti
griztamy stovy temperatiirai reguliuoti - termines
pavaros ir pavir§iniai temperattiros davikliai.
Silumos punkte sumontuojamas reguliatorius, kuris
sujungtas su terminémis pavaromis ir pavir§iniais
temperatiiros davikliais

vt

21

21

19.5

UZdaromieji ventiliai ant §ildymo sistemos stovy

vnt.

63

63

19.6

Silumos kiekio dalikliy ant radiatoriy jrengimas su
Silumos kiekio dalikliy duomeny nuskaitymo
jrenginiais-koncentratoriais montuojamais laiptinese
(~12 vnt.), vat. su ir centriniu duomeny surinkimo
skydu (~1 vnt.).

vnt.

251

251

19.7

Kar§to vandens magistraliniu vamzdyny keitimas

160

19.8

Kar§to vandens vamzdyny stovuose keitimas

540

19.9

Termobalansiniy cirkuliacijos ventiliy su
dezinfekcijos moduliu ir termometru ant karSto
vandens tiekimo stovy jrengimas

vnt

19.10

UZdaromieji ventiliai ant kar§to vandens tiekimo
stovy

vnt.

23

I1.

KITOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONES

20.

Buitiniy nuotéky vamzdyny ir jrenginiy keitimas ar
pertvarkymas

m

390

390

21.

Lietaus nuotékuy vamzdyny ir jrenginiy keitimas ar
pertvarkymas

m

71

71

22,

UZdaromujy ventiliy ant stovy jrengimas/ keitimas (8
vnt.). Geriamojo vandens vamzdyny stovy ir
magistraliniy vamzdyny keitimas

480

480

23

DrenaZo sistemos pastato perimetru sutvarkymas

120

120

24.

Bendro naudojimo elektros instaliacijos keitimas
laiptingje, buty apskaitos spinty jrenginiy
atnaujinimas, §veistuvy keitimas/jrengimas bendro
naudojimo patalpose.

kompl.

Natirinius matavimus atliko:

UAB ,,Terma Consult™ inZinierius-konsultantas

DNSB ,,Partizany 198 pirmininkas

Donatas Barysa

Algimantas NaudZitnas



Daugiabutis namas Partizany g. 198, LT-50324 Kaunas
DNSB "Partizany 198" pirmininkas Algimantas NaudZiiinas

(uz statinio techning prieitirg atsakingo asmens vardas, pavarde, organizacijos pavadinimas)

STATINIO APZIUROS AKTAS

2016.09.19 Nr. AK 16/09-19/01

Partizany g. 198, LT-50324 Kaunas

(sudarymo vieta)

Statinio adresas: Partizany g. 198, LT-50324 Kaunas

Apzitra

— kasmetiné

Apziiiros tikslas — jvertinti gyvenamojo namo atitvary (sieny, stogo, perdangy, langy,
dury ir kt.) ir inzineriniy tinkly fizing buklg (apziareti karsto, 3alto, termofikacinio, lietaus
kanalizacijos, vandens nutekamyjy vamzdyny bukl¢) taip pat jvertinti buty, laiptiniy ir

Pastebéti defektai, Rekomenduojami darbai
Eil. Nr.|ApiZiuros tikslas| deformacijos, gedimai defektams paSalinti
1 2 3 4
1 Sienos Sienos plyty miro, Rekomenduojama apSiltinti
(fasadinés) nesiltintos. Vietomis ant sienas i§ iSorés

sieny matosi jtrilkimai, plytos
aptrupéjusios.




Pamatai ir
nuogrindos

Pamatai betono bloky,
nesiltinti. Cokolinés dalies
apdaila vietomis aptrupéjusi.
Nuogrinda vietomis jliiZusi,
igavusi atvirk$tinj nuolyd;j.

Rekomenduojama apsiltinti
cokolj vir§ grunto ir grunte

Stogas

Stogas ploki¢ias, dengtas
higroizoliacine stogo danga.
Stogas papildomai
neapsiltintas. Védinimo
kaminéliai neapskardinti,
dengti gelzbetonio
plokstémis. Stogo
hidroizoliaciné danga jrengta
nekokybiskai, ko pasekoje
drégsta 12 a. buty lubos.

Rekomenduojama apsiltinti
stoga keiciant esamg danga,
pakeisti parapety skardinima,
sutvarkyti jlajas

Langai ir
balkony durys
butuose ir kitose
patalpose

Apie 82 proc. langy ir
balkono dury pakeista
plastikiniy rémy su
jstiklinimu langais. Likg
langai ir balkono durys yra
seni mediniy dviguby rémy
su jstiklinimu.

Rekomenduojama pakeistus
senus langus ir balkono duris
butuose




7' i 0
» =t Al B
Balkony ar Yra 84 balkonai priklausantys |Rekomenduojama jstiklinti
lodzijy butams. I8 jy jstiklinti visus balkonus
laikanciosios Siuolaikine stiklino

konstrukcijos  |konstrukcija 29 balkonai. Ir
11 laiptinés balkony.

Riusio perdanga |Grindys vir§ nesildomo riisio |[Rekomenduojama apsiltinti
patenkinamos biikes, grindis vir§ neSildomo riisio
perdangos jlinkiy
nepastebéta.




Langai ir lauko
durys laiptinése

Langai laiptinése ir risyje
pakeisti. Pagrindinio j&jimo

Rekomenduojama pakeisti
lauko duris ir risio langus

ir kitose laiptinés ir evakuacinés laiptinés
bendrojo lauko durys metalinés. Riisio
naudojimo Ia'uko durys metalmes.. YISOS
kitos lauko durys medines.
patalpose
- v '
B 5 -“"
s
:\ it
e
{
Sildymo Pastato ilumos punktas Rekomenduojama pakeisti
inzinerinés automatizuotas su karsto vienvamzde $ildymo sistema j
sistemos vandens ruoSimu. Sildymo dvivamzde, pakeisti Sildymo

sistema priklausoma.
Magistraliniai vamzdynai risyje
ir stovai nekeisti, susidéveje.
Stovai nesubalansuoti. Sildymo
sistemos prietaisai - seni ketiniai
ir plieniniai radiatoriai.

sistemos vamzdynus,
subalansuoti $ildymo sistemos
stovus ir jrengti nauja
uZdaromajg armaturg ant jy.




Karsto vandens |Karitas vanduo ruoSiamas Rekomenduojama pakeisti
inZinerinés pastato Silumos punkte karsto vandens tiekimo
sistemos ploksteliniame Silumokaityje. |sistemos vamzdynus
Vamzdynai risyje ir stovai
nekeisti, tik po vieng kar§to
vandens tiekimo ir
cirkuliacinis stovai pakeisti.
UZdaromoji armatiira ant
stovy susidévéjusi.

Vandentiekio Salto vandens tiekimo Rekomenduojama pakeisti $alto
inZinerinés vamzdynai nekeisti. Vienas |vandens sistemos vamzdynus.
sistemos Salto vandens tiekimo stovas

pakeistas.

S




11 |Nuoteky Buitiniy nuotéky sistemos Rekomenduojama pakeisti
salinimo magistrainiai vamzdynai ir  [buitiniy nuotéky stovus ir
inZinerines stovai seni susidévéje. Tik magistralinius vamzdynus,
sistemos vienas stovas buitiniy

nuotéky stovas ir vienas
lietaus nuotéky stovas
pakeistas.

12 |Védinimo Védinimo sistema natdirali, |Rekomenduojama dezinfekuoti
inZinerinés patenkinamos biklés. ir iSvalyti védinimo kanalus
sistemos

13 |Elektros Bendro naudojimo elektros  |Rekomenduojama pakeisti
bendrosios instaliacija (laidai ir bendro naudojimo elektros
inZineringés §viestuvai) riisyje ir laiptingje |instaliacijos jrengimus
sistemos susidévéjusi.




-‘.- o EER TR

Vi,

14 |Liftai Liftai energetiniu poZitriu Rekomenduojama atnaujinti
neefektyviis, neatnaujinti nuo |(modernizuoti) liftus.
ekploatacijos pradzios.

15 [Laiptinés ir Biiklé patenkinama Rekomenduojama atnaujinti
koridoriai grindy ir luby apdailg laiptinése

o e a . ——
UAB ,,Terma Consult* inZinierius konsultantas% Donatas Barysa
(apZitros vykdytojo pareigos) (para3as)

DNSB "Partizany 198" pirmininkas s Algimanatas Naudzitinas

(apzitros vykdytojo pareigos) (parasas)

/




PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
SERTIFIKATAS

Nr. KG-0018-00549

1 lapas / 2 lapy

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 1998-1007-3012
Pastato ¢ adresas: Pgrt' nyg. 198, Kauno m., Kauno m. sav.
Pastam (JO dalleslg?s is: Klta gyvenammﬁ pastatai (namai)

_Pastato Uo dahes) ﬁaidomas plolas m* 411232
Viso pastato Qildomas plotas, m* 41 12 32

; . ' Nustatyta pastato Qo dahes)
Pastaty (jy daliy) energinio naudingumo Klasifikavimas j kiases" energinio naudingumo
klase:

B <E

* A++ klasé yra faikoma auk3&iausia, ji nurodo energijos beveik nevartojantj pastatg,
G klasé nurodo energidkai neefekiyvy pastatg

Skaitiuojamosios metinés rodikliy vertés vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) dildomo ploto:

_N_eatsinqgi_[qancios pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m* metai): 263,36
B ) Atsinaujinandios pirminés energijos sgnaudos, kWhl(m*‘t.netai): 90,26
Metiniy atsinaujinantios pirminés energijos sgnaudy santykio su metinémis
neatsinaujinandios pirminés energijos sanaudomis verté, vat.: 0.51
Siluminés energijos sgnaudos pastatui Sildyli, KWhi(m* metai): 161,28
- &ilumines energijos sanaudos pastatui vesinti, KWh/(m? metai): 0,48
Siluminés energijos sanaudos kardtam buitiniam vandeniui ruodti, KWh/{m* metai): 64,38
Sumings elekiros energijos sgnaudos, kWh/{m?* metai): 20,72
o Elektros energijos sgnaudos patalpy ap$vietimui, KWh/(m?* metai): 4,05
SN Pastalo | aptinkg i$metamas COz kiekis, kgCOq/(m* metai): 50,79
=<y Sarﬁﬂkavlmo eksperto pastabos:
g Semﬁkam |5dﬁmm0 dala 2016-10-10 Sertifikato galiojimo terminas. 202?-10«10
aJ
i Sertifikatg iddave % / it BAREE Atestalo
ekspertas Nr.0018

o-- A



PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS
Nr. KG-0018-00549

21apas / 2 lapy
Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 1998-1007-3012
Pastalo adresas: Partizany g. 198, Kauno m., Kauno m. sav.
Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namal)
Pastato (jo dakies) dildomas plotas, m™ 4112,32
Viso pastato ildomas plotas, m* 411232
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klase: E
METINES RODIKLIY VERTES VIENAM KVADRATINIAM METRUI PASTATO (JO DALIES) $ILDOMO PLOTO:
Pastato {jo dalles) pirminés energljos sgnaudos:

Norminés neatsinaujinanéios pirminés energijos sgnaudos, kWh/{m?* metai): 210,20
Atskailings neatsinaujinandios pirmines energijos sanaudos, kWhi(m® metai): 298,35
Skaitiuojamosios neatsinaujinandios pirmines energijos sanaudos, KWh/(m® metai): 263,36
Skaigiuojamosios atsinaujinantios pirminés energijos sanaudos, kWh/(m?-metai): 90,28
Skaiciuojamujy metiniy atsinaujinantios pirminés energijos sgnaudy santykio su metinémis 0,51
neatsinaujinantios pirminés energijos sanaudomis vertg, vnt.:
Energijos sgnaudos pastatul (jo dalial) Sildyti: Normines Atskaitines Skal&iuojamosios
Neatsinaujinantios pirminés energijos, kWh/(m?* metai): 81,40 113,20 146,76
Atsinaujinantios pirminés energijos, kWh/(m* melai): . - 64,51
Silumings energijos, KWhi{im* melai): 62,62 86,41 161,28
Energljos sanaudos pastatul (Jo dalial) vésinti: Normings Atskaitines Skaitiugjamosios
Neatsinaujinantios pirmines energijos, kWh/(m* metai): 0 ] 0,48
Atsinaujinancios pirminés energijos, KWh/{m?* metai): - - 0,00
Siluminés energijos, KWh/(m?* metai): 0 0 0,48
Energijos sgnaudos kardtam buitiniam vandeniui ruodti: Norminés Alskaitings Skaidiuojamosios
Neatsinaujinancios pirminés energijos, kWh/(m?* metai): 4479 101,15 58,59
Atsinaujinancios pirminés energijos, kKWh/(m?-metai): - - 2575
Silumines energijos, KWh/(m* metai). 34,46 65,68 64,38
Elektros energijos sgnaudos pastate (jo dalyje): Normines Atskaitings Skaitiuojamosios
Meatsinauvjinanéios pirminés energijos sumings sgnaudos, kKWh/(m* metai): 84,00 84,00 58,02
Afsinaujinandios pirminés energijos suminés sgnaudos, kWh/(m* metal): - - 0,00
Elekiros energijos suminas sgnaudos, KWh/(m® metai). 30,00 30,00 20,72
Elekiros energijos sanaudos patalpy apswvietimui, KWh/(m*-metai): 13,50 13,50 4,05
Pastatui (jo daliai) ildyti naudojami Silumos $altinai ir Sildomi plotai, kuriuose jie naudojami:
Silumos &altiniai: Sildomi plotai, m*:
Sil Saltinis_1: Silumos tinklai + pastato $ilumos punklas 4112,32
Pastatui (jo dalial} vésinti naudojami org $aldandiy jrenginiy tipai ir $ildomi plotal, kuriuose jle naudojami:
Org $akiandiy jrenginiy tipas: Sildomi plotai, m*:
Pastatul {jo daliai) vadinti naudojami védinimo sistemy tipai Ir &lldomi plotai, kuriuose jos naudojamos:
Vedinimo sistemos tipas: Sildomi plotai, m*:
Pastate (Jo dalyse) karitam buitiniam vandeniui ruodti naudojami jrangos tipai ir Sildomi plotal, kuriuose jie naudojami:
Kar&to buitinio vandens ruo&imo sistemos jrangos tipas: Sidomi plotai, m?.
Sil.daltinis_1: Silumos tinklai + pastato ilumos punklas 411232
Paslato } aplinkg iSmetamas CO: kiekis (kgCO2/(m* metai): 50,79
Pastato (jo dalies) sandarumo matavimy duomenys, kartai per valandg: 4,93
Nuorodos iSsamesnei Informacijai gauti apie pastato (jo dalles) www atnaujinkbusta.lt,
ekonomiskai efektywy energinio naudingumo gerinima; www bkagentura I,
www.ena.lt
Sertifikato idavimo data: 2016-10-10 Sertifikato galiojimo terminas: 2026-10-10
., S oo B o
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Pastato energijos sgnaudy skaiéiavimo rezultatai

1 priedas prie sertifikato Nr. KG-0018-00549

Eil. Priemoneés
Nr. pastato (jo dalies) energiniam naudingumui gerinti
pavadinimas

1. Silumos nuostoliai per pastato sienas

2. Sitlumos nuostoliai per pastato stoga

3. Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su idore

4, Silumos nuosloliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu:

41 - per grindis ant grunto

4.2 - per horizontaliai pakragiuose apéiltintas gnndis ant grunto

43 - per verlikaliai pakrad&iuose apsiltintas grindis ant grunto

4.4 - per vertikaliai ir horizontaliai pakraséiuose apéiltintas grindis ant grunto

45 - per $ildomo risio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu

46 - per grindis vir§ védinamy pogrindziy

4.7 - per grindis vir§ nesildomy védinamy risiy

5. Silumos nuostaliai per pastato langus, stoglangius, $vieslangius ir kitas
skaidrias atitvaras

6. Silumos nuostoliai per pastato iSorines duris ir varlus, nejskaitant nuostoliy
deél dury varstymo
Silumas nuostoliai per pastato ilginius Siluminius tiltelius
Silumos nuostolial dél pastato védinimo
Silumos nuostoliai del virsnorminés idorés oro infiltracijos

10. Silumos pritekejimai i§ iSoreés pastato (jo dalies) Sildymo laikotarpiu

11. Vidiniai $ilumos idsiskyrimai pastato {jo dalies) Sildymo laikotarpiu

12. Silumos nuostoliai, kuriuos pastato (jo dalies) sildymo laikotarpiu
kompensuoja $ilumos pritekéjimai i§ idores ir vidiniai ilumos issiskyrimai

13. Sumings elektros energijos sgnaudos pastate

14.  Elektros energijos sgnaudos patalpy ap$vietimui

15.  Silumines energijos sanaudos kardtam vandeniui ruosti

16.  Siluminés energijos sanaudos pastatui Sildyti

17.  Silumineés energijos sanaudos pastatui vesinti

e e R

Skaitiuojamosios energijos
sgnaudos kvadratiniame metre
pastato Sildomo ploto
per metus, kWh/{(m*metai)
65,73
757

0,00

0,00
0,00
0,60
0,00
0,00
0,00
3,62
33,80

2,58

17,02
19.78
0.37
44,56
47,21
71,57

2072
4,05
64,38

161,28
0,48

Atestato
Nr.0018

- R =



Pastato (jo dalies) energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos

2 priedas prie sertifikato Nr. KG-0018-00549

Eil. Energijos sgnaudy apibGdinimas Silumines energijos Siluminés energijos
Nr. kiekis, galimas dalis nuo dabartiniu
sutaupyti metu pastato
kvadratiniame metre  (jo dalies) suvartojamo
pastato (jo dalies)
Sildomo ploto per energijos kiekio,
metus, jdiegus galima sutaupyti
priemong, jdiegus priemong
kWhi(m? metai)
1. Pastato sieny ap&iltinimas taip, kad visy sieny Silumos 57,70 0,36
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus
2. Pastatq stogy apsiltinimas taip, kad visy stogy silumos 6,47 0.04
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus
3. Pastato perdangy, kurios ribojasi su iSore, apsiltinimas taip, kad 0,00 0.00
visy perdangy, kurios ribojasi su idore, &ilumos perdavimo
koeficientas atitikty normy reikalavimus
4. Pastato grindy ant grunto apsiltinimas 1aip, kad jy Silumos 0,00 0.00
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus
5. Horizontalial pakra$tivose apéiltinty grindy ant grunto 0,00 0,00
apéiltinimas taip, kad jy $ilumas perdavimo koeficientas atitikty
normy reikalavimus
6. Vertikaliai pakradgiuose ap$iltinty grindy ant grunto apsiltinimas 0,00 0.00
taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus
7. Vertikaliai ir horizontaliai pakrasgiuose ap3iltinty grindy ant 0,00 0,00
grunto apsiltinimas taip, kad jy $ilumos perdavimo koeficientas
atitikty normy reikalavimus
8. Sildomo riisio atitvary, kurios ribojasi su gruntu, aps$iltinimas 0,00 0,00
taip, kad jy 3ilumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus
9. Grindy vir§ védinamy pogrindZiy apsiltinimas taip, kad jy 0,00 0,00
gilumas perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus
10. Grindy vir§ nedildomy védinamy riisiy apailtinimas taip, kad jy 2,04 0,01
gilumos perdavimo koeficientas alitikty normy reikalavimus
11. Pastato Jangy keitimas langais, atitinkand&iais normy 15,22 0,09
reikalavimus
12. Pastato iSoriniy j&jimo dury keitimas j durimis, atitinkan&iomis 1,04 0,01
normyj reikalavimus
13. Pastato karsto buitinio vandens ruo3imo sistemos 29,92 0,19
rekonstravimas, kad Siluminés energijos sgnaudos karstam
vandeniui ruodti atitikty normy reikalavimus
14, Energijos sgnaudy Sildymui sutaupymas, jei pastato Sildymo 0,00 0,00
sistema bty jrengta pagal norminius reikalavimus
Pastaty energinio naudingumo Atestato
sertifikavimo ekspertas (>£ Donatas Barysa Nr.0018
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AUKSTU PLANAI

Adresas: Partizany g. 198, Kaunas
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3. Tipinis 2-12 a. auksto planas





