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1. Aiskinamasis rastas

Pastato atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano uzsakovas: UAB ,Nemuno buistas®, kodas
135836853, 9-ojo forto g. 60A, LT-48101, Kaunas, el. pastas rytis.mickevicius@bustas.net. Investicijy
planas rengiamas pagal pagrinding sutartj 2015 m.balandzio mén. sutartj Nr.IPS-15/04. Naudojama
dokumentacija: pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0198-01384, gyvenamojo namo
apzitiros aktas Nr. 6/1, 3 paskutiniy mety Siluminés energijos suvartojimo pazyma. Projektas
neprieStarauja Kauno miesto bendrojo plano ,,Kauno miesto savivaldybés teritorijos bendrasis planas *
patvirtinto 2003-05-29 sprendimu Nr. T-242 sprendiniams.

Ataskaitoje pateikti investiciniai skaic¢iavimai gali skirtis nuo realiy, del Siy priezas¢iu:

a) energetiniy iStekliy kainos gali keistis priklausomai nuo valstybeés, savivaldybés ar §ilumos tiekimo
imoniy aptarnaujanciy objektus, infliacijos bei kity preizad€iy;

b) energijos taupymo priemoniy ir statybos darby kaina yra orientacing, todél darby atlikimo kaina
konkurso metu gali mazéti;

¢) statybos darbus vykdancios jmonés konkurso metu turi jvertinti visus reikalingus papildomus
darbus, atlikti patikslintus matavimus ir skai¢iavimus.

Investicijy plano rengéjas: Saulius Puzas, pazymeéjimo Nr. INV 0008, pastaty energinio naudingumo
sertifikavimo ekspertas: Saulius Puzas, atestato Nr. 0198, i¥duotas 2013-04-17. Zalgirio g. 92, Vilnius,
mob. telefonas 8 620 93343, el. p.: info@energetinisefektyvumas.lt.

1.1. Priemoniy paketai 2
1.2. Statinio projektas Netipinis
1.3. Kasmetiniy ir neeiliniy daugiabucio namo apZitiry aktai:

Kasmetiné  Apziaros akto Nr. 42 Data 2015-06-19
1.4. Investicijy plano rengéjo vizualines apZiiiros ar natiiriniy matavimy atlikimo aktai:

Vizualineé  Apziiiros akto Nr. VA-14/046 Data 2015-12-22
1.5. Apie paraiskos eiga informuoti:
1.5.1 info@energetinisefektyvumas.|t

IL. Techniniai ekonominiai sprendiniai, rodikliai
1. Daugiabu¢io gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibiidinimas

2.1. Namo konstrukcija (pagal sieny medZziagas) Plyty miiras

2.2. Auksty skaiCius 5

2.3. Statybos metai 1974

2.3.1. Tipinio namo projekto, pagal kurj pastatytas namas, serijos Nr.

2.4. Namo energinio naudingumo klase E

2.4.1. Sertifikato Nr. KG-0198-01384
2.4.2. Sertifikato isdavimo data 2016-02-26

2.4.3. Pastato naudingas plotas nurodytas sertifikate (m*) 4 729,37

2.4.4. Energijos sgnaudos pastato Sildymui nurodytos sertifikate (kWh/m?*/metus; 130,78

2.4.5. Pagrindinis pastato $ildymui naudojamas Silumos 3altinis Silumos tinklai

2.5. Uzstatytas plotas (m?) Nepateikti duomenys
2.6. Priskirto zemés sklypo plotas (m?) Nepateikti duomenys

2.7. Atkuriamoji namo verté (V] Registry centro duomenimis) (tukst. Eur) 786,995




2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentele
Hics Pavadinimas Mato | Kiekis, Pastabos
Nr. vnt. vnt.
1 2 3 4 5
2.1 bendrieji rodikliai
2.1.1. |buty skaicius vnt. 126
2.1.2. |buty naudingasis plotas m?> | 4572,72
214, namo negy\./ie.namosms paskirties i 5,00
patalpy skaicius
namo negyvenamosios paskirties e i :
: I : :
2.1.4. |patalpy bendrasis (naudingasis) m’ 145,19 ]?;i;lloteka, i patalgos Nei L17 e N
plotas
2.1.5. ‘(’;T‘;f;“ld;’;gam plotas m?  |4717,91 |Sildomas pastato plotas 4729,37 m?
2.2 sienos (nurodyti konstrukeija)
Pastato konstrukeijos tipas - keraminiy
plyty miras U = 1,27 W/m?K. Sieny
iSoriniy sieny plotas (atémus langy giluminé varza netenkina $iuolaikiniy
2.2.1. |ir kt. angy plota), iskaitant m?  |2550,09 [normy reikalavimy. Skai¢iavimuose
angokrascius jvertintas plotas apima: sieny 1926,84 m?,
parapety 199,52 m?, angokras¢iy 409,45
m?, balkony apacios 14,28 m*.
iSoriniy sieny Silumos perdavimo 5 Remrfm_t '8 STR. 20092012 .P.astatq
222, toeficieitas W/m2K | 1,27 |energinis naudingumas. Energinio
naudingumo sertifikavimas”.
Cokolio plotas skai¢iuojamas jvertinant
1,20 m apsiltinimo jgilinima renovacijos
2.2.3. |cokolio plotas m? | 453,47 |metu. Cokolis neap3iltintas. Numatyta
atnaujinti cokolio antzeminis dalies 227,24
m?, pozemines dalies 226,23 m®.
cclkalio Silumos perdaiitio Remiantis STR 2.01.09:2012 “Pastaty
224. | foientas P w/m2K | 0,71 [|energinis naudingumas. Energinio
naudingumo sertifikavimas”.
2.8 stogas (nurodyti konstrukcija)
Stogas sutapdintas, danga - bitumine,
stogo perdengimas — gelzbetonio plokstes,
$iltintos. Skai¢iavimuose jvertintas
31 2 |4 neapsiltin
el stoge dangos plots M 367,67 plotas apima: stogo 1205,60 m?, parapety
119,71 m?, balkony 14,29 m?, j¢jimo
stogeliy 28,07 m* plotus.
P _— Remiantis STR 2.01.09:2012 *Pastaty
232, §i1ugmos P or dav?mo ioeﬁ%ijntas w/m?K | 0,85 |energinis naudingumas. Energinio
p © naudingumo sertifikavimas”. E
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buty ir kity patalpy langai ir
2.4. balkono durys

Dalis seni mediniai su dviem stiklais -
nesandarts, fiziskai susidéveje, laidiis
Silumai ir $alciui, dalis plastikiniai su
stiklo paketais.

Remiantis STR 2.01.09:2012 “Pastaty
energinis naudingumas. Energinio

2.4.1. |langy skaicius, i§ jy: vnt. 227,00

langy, pakeisty | mazesnio Silumos

2.4.1.1 . v vnt. 171,00 |naudingumo sertifikavimas”,
pralaidumo langus, skai¢ius e . ;
langy Silumos perdavimo koeficientas 1,7
W/m2K.
2.4.2. |langy plotas, i$ ju: m> | 851,20
2421, Langg, pakeisty | mazesnio Silumos o 655,93
pralaidumo langus, plotas
243, Palkonu (lodziju) dury skaiCius, 1§ it 5,00
Ju:
balkony (lodzijy) dury, pakeisty j
2.4.3.1 |maZesnio $ilumos pralaidumo vnt. 1,00

duris, skaic¢ius

24.4. |balkony (lodzijy) dury plotas, i jy: [ m? 9,22

balkony (lodZijy) dury, pakeisty |
2.4.4.1. |maZesnio $ilumos pralaidumo m 1,84
duris, plotas

bendrojo naudojimo patalpy
%] (laiptiniy, risiy, Silumos punkty
ir kity) langai ir lauko durys,:
2.5.1. |langy skaicius, i8 jy vnt. 28,00
lal'lgq, pakeisty | ma.zve:smo §ilumos —_— 26,00
laidumo langus, skaifius

2.5.1.1.

Remiantis STR 2.01.09:2012 “Pastaty
energinis naudingumas. Energinio

2.52 |langy plotas, i3 ju: m? 34,41 |naudingumo sertifikavimas”,

seny mediniy nepakeisty langy Silumos
perdavimo koeficientas lygus 2,5 W/m2K.

2591, laflgq, pakeisty | maZesnio Silumos 2 32,66
laidumo langus, plotas
2.5.3. |lauko dury skaiCius vnt. 8,00 |Tambiiro ir riisio durys senos.
2.5.4. |lauko dury plotas m* 20,19
2.6. risys
Neapéiltint k d
2.6.1. |riisio perdangos plotas m? | 1102,94 ] S2PSUHIE, NI PARless

plokstes.

Remiantis STR 2.01.09:2012 “Pastaty
W/m?K | 0,71 |energinis naudingumas. Energinio
naudingumo sertifikavimas”. ; /467

risio perdangos $ilumos perdavimo

2l koeficientas




3. Namo konstrukeijy ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés buklés jvertinimas

2 lentelé

I$samus biiklés apraSymas

[vertinimo pagrindai

Eil. | Vertinimo Bendras (kasmetiniy ir neeiliniy apzitiry,
Nr. objektas ivertinimas* (defektai, deformacijos, statybos tyrinéjimy ir vizualinés
nusidévéjimo lygis ir pan.) apzitros akty datos, registracijos
numeriai, vykdytojai)
Jtrakimai laikanciyjy sieny mire ir
g/b plokstése, drégme patenka |
konstrukoija. VistomisiSteupeles Lo omnn oottt Ny ViA-DAAI46
3.1. |ISorinés sienos 2 S l'yt HECTE b},ltmavatstatyt;. 2015-12-22, vykdytojas - Saulius
I$orés sieny Silumine varZa P
netenkina "STR 2.05.01:2013 '
Pastaty energinio naudingumo
projektavimas".
- . Vizualiné apzitra Nr. VA-14/046,
3.2. |Pamatai 3 ap zmros.l.netu defekt‘q o 2015-12-22, vykdytojas - Saulius
deformacijy nepastebeta. ——
Nuogrinda aptupéjusi, vietomls ey opx oomttien My VA-14/046
3.3. |Nuogrinda 2 AROgHindos e o n‘uoly i : 2015-12-22, vykdytojas - Saulius
pastato puse, drégmé patenka | Piiic
pamata. '
E.Zkoi';s E:z‘i’.z:';‘:zs’nfgraatenka . |Vizualine apzitra Nr. VA-14/046,
3.4. |Cokolis 2 ICRGIAUEH0S, SISEE b b 12015-12-22, vykdytojas - Saulius
konstrukcijg. Cokolio tinkas
; g . Puzas.
vietomis aptrupci¢s.
Stogo danga nesandari, vanduo
paklitina j stogo konstrukcijg.
Netikamai suformuoti stogo dangos
nuolydziai, kaupiasi balos. Vizualiné apZitra Nr. VA-14/046,
3.5. |Stogas 2 Apridijes stogo ir parapety 2015-12-22, vykdytojas - Saulius
apskardinimas. Stogo konstrukcija |Puzas.
neatitinka "STR 2.05.01:2013
Pastaty energinio naudingumo
projektavimas".
Dalis buty ir lodzijy langy mediniai
Buty ir kity (seni) su dviem stiklais, langy Vizualing apZiiea Ne. VA-14/046
36 patalpy langai 5 réemai fiziskai susidévejg, 2015-12-22, vykdytojas - Saulius

ir balkono
durys butuose

konstrukcija nesandari, neatitinka
"STR 2.05.20:2006 Langai ir
iSorinés j€jimo durys".

Puzas.

//// 5(67)




3t

Balkony ar
lodzijy
laikanc¢iosios
konstrukcijos

Suradije, sumaZzéjgs laikanciy
profiliy skerspjuvis.

Vizualiné apziiira Nr. VA-14/046,
2015-12-22, vykdytojas - Saulius
Puzas.

3.8.

Risio
perdanga

Fiziné buklé patenkinama, taciau
papildomas termoizoliacinis
sluoksnis nejrengtas. Silumos
laidumo koeficientas neatitinka
"STR 2.05.01:2013 Pastaty
energinio naudingumo
projektavimas" reikalavimy.

Vizualiné apZitira Nr. VA-14/046,
2015-12-22, vykdytojas - Saulius
Puzas.

3.5

Bendro
naudojimo

ir lauko durys

patalpy langai

Laiptinés langai - plastikiniai
atitinka "STR 2.05.20:2006 Langai
ir iSorinés jéjimo durys". Laiptines
Jangai - mediniai (seni) su dviem
stiklais langy rémai fiziskai
susidévéje, konstrukcija nesandari,
neatitinka "STR 2.05.20:2006
Langai ir iSorinés jejimo durys".
Metalinés, medinés jejimo durys,
senos, nesandarios, neatitinka "
STR 2.05.20:2006 Langai ir
iSorinés jéjimo durys".

Vizualing apziiira Nr. VA-14/046,
2015-12-22, vykdytojas - Saulius
Puzas.

3.10.

Sildymo
sistema

Silumos energijos tiekéjas - Kauno
m. $ilumos tinklai. Silumos tinklai,
valdymas automatinis. Silumos
punktas renovuotas. Sildymo
sistema priklausoma, vienvamzde,
apatinio paskirstymo. Nejrengti
balansiniai ventiliai ant stovy,
patalpos §yla nevienodai, sistema
nesubalansuota. Sildymo prietaisai
seni, uZake, be termostatiniy
ventiliy. Sildymo sistemos
magistraliniy vamzdyny izoliacija
pasenusi, neatitinka "STR
2.09.02:2005 Sildymas, védinimas
ir oro kondicionavimas"
reikalavimy.

Vizualiné apZiiira Nr. VA-14/046,
2015-12-22, vykdytojas - Saulius
Puzas.




3.11.

Karito vandens
sistema

Kar$to vandentiekio sistema su
atskirais cirkuliacijos stovais.
Balansiniai ventiliai ant stovy
nejrengti, sistema nesubalansuota.
Karsto sistemos magistraliniy
vamzdyny izoliacija pasenusi,
neatitinka "STR 2.09.02:2005
Sildymas, védinimas ir oro
kondicionavimas" reikalavimy.

Vizualiné apZzitira Nr. VA- 14/046,
2015-12-22, vykdytojas - Saulius
Puzas.

.12

Vandentiekis

Suriidije Salto, nesandarts
vandentiekio sistemos vamzdynai.
Salto vandentiekio sistema
neatitinka "STR 2.07.01:2003
Vandentiekis ir nuoteky $alintuvas.
Pastato inzinerinés sistemos. Lauko
inZineriniai tinklai".

Vizualiné apziira Nr. VA-14/046,
2015-12-22, vykdytojas - Saulius
Puzas.

3.13.

Nuotekuy
$alinimo
sistema

Nesandariis lietaus ir buitiniy
nuoteky sistemos vamzdynai.
Buities nuoteky sistema neatitinka
"STR 2.07.01:2003

Vandentiekis ir nuoteky $alintuvas.
Pastato inZinerinés sistemos. Lauko
inZineriniai tinklai".

Vizualiné apZiiira Nr. VA-14/046,
2015-12-22, vykdytojas - Saulius
Puzas.

3.14.

Veédinimo
sistemos

San. mazgai ir virtuvés védinamos
per ventiliacijos kanalus.
Védinimas nepakankamas,
nesandarios oro paemimo groteles.
Stogo védinimo kamin¢liai prastos
biiklés, apskardinimai nesandarts.

Vizualiné apzitira Nr. VA-14/046,
2015-12-22, vykdytojas - Saulius
Puzas.

315,

Bendrieji
elektros ir
ap§vietimo
jrenginiai

Sviestuvai rlisyje be judesio
jutikliy, instaliacija pasenusi.
Magistraliniai ir auk3ty kabeliai
mazo skerspjuvio, izoliacija prastos
biiklés. Laiptinés auksty ir jvadiniai
elektros skydai (dalinai atnaujinti)
ir jy instaliacija paseng, neatitinka
reikalavimy. Zaibosaugos sistema
nejrengta.

Vizualiné apZiora Nr. VA-14/046,
2015-12-22, vykdytojas - Saulius
Puzas.

* [vertinimo skale: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina

remontuoti); 1 — labai blogas (biitina remontuoti ne

dideli ekonominiai nuostoliai dél papildomy pastato pazeidimy).

delsiant, egzistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galj,m'i/
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4. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas (sertifikavimas)
4.1 Siluminés energijos sanaudos nustatomos pagal esama padétj, 20 12-2014 metai.

Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos apraso 12 punktu.

3 lentelé
Eli;fs Rodiklis Mato vnt. Kiekis | Pastabos
1 2 3 4 5
skaigiuojamosios namo Siluminés energijos
4.1.1. |sanaudos patalpy 3ildymui pagal energinio kWh/m’/metus 130,78 -
naudingumo sertifikato duomenis
4.1.2. |namo energinio naudingumo klase klasé E -

faktines iluminés energijos sagnaudos namo
4.1.3. |patalpy $ildymui pagal ankstesniyjy 3- juy mety iki kWh/m?/metus 123,16 -
projekto rengimo mety vidurk]

nurodyty Sildymo sezony vidutinis dienolaipsniy

e dienolaipsnis 3184,93 -
skai€ius

4.14.

Siluminés energijos sanaudos patalpy Sildymui

4151 . ; A
vienam dienolaipsniul

kWh/dienolaipsniui| 183,58 -

4.2 Pagrindinés namo $ilumos nuostoliu prieZastys, pagal namo €samos padéties energinio
naudingumo sertifikato duomenis:

4.2.1. Silumos nuostoliai per pastato sienas — 37,96 kWh/m2/metus;

4.2.2. Silumos nuostoliai per pastato stoga — 15,92 kWh/m2/metus;

4.2.3. Silumos nuostoliai per pastato langus — 25,90 kWh/m2/metus;

4.2.4. Silumos nuostoliai per pastato perdanga viré negildomo risio — 7,65 kWh/m2/metus;
42.5. Silumos nuostoliai per ilginius Silumos tiltelius — 9,34 kWh/m2/metus;

42.6. Energijos sanaudos pastato vedinimui — 17,49 kWh/m2/metus;

4.2.7. Energijos sgnaudos $ildymui — 130,78 kWh/m2/metus:

42.8. Energijos sanaudos karStam vandeniui ruodti — 57,65 kWh/m2/metus.




5. Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo

(modernizavimo) priemones

4.1 lentelé

| priemoniy paketas

Numatomi priemoniy techniniai-energiniai rodiklial

Darby kiekis
(m?, m, vnt.)
) . Atitvaros
Eil. Nr. Prlerr.m-nes Trumpas priemones apradymas, nurodant §ilumos
pavadinimas k o . - . .
onstrukciniy sprendimy principus, techninés| perdavimo
jrangos charakteristikas ir pan. koeficientas ... |Mato
U wmK) | KK | vne,
5.1. |Energijos efektyvumg didinancios priemoneés

Sildymo ir karsto

51.1. vandens sistemy
pertvarkymas ar
keitimas:
$ilumos punkto ar |Siiloma dalinai atnaujinti esamg 8ilumos
katilinés, punkta. [ranga, medziagos ir darbai turi
individualiy katily |atitikti STR ir jrangos gamintojo keliamus
ir (ar) kar$to reikalavimus, gamintojy normatyvus,
vandens ruodimo  |atitinkamas taisykles ir instrukcijas.
jrenginiy keitimas Matavimo vienetas apima statybos darby ir
ar pertvarkymas, medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet

5.1.1.1. |taip pat neapsiribojant): 1. Esamo Sildymo - 200,00 | kW
atsinaujinanciy $ilumokaitio, sildymo pavaros, kontiiro
energijos $altiniy demontavimas; 2. Naujy $ildymo
(saulés, véjo, silumokaigio, ildymo pavaros, kontiro
geotermines irengimas; 3. Sistemos hidraulinis
energijos, biokuro isbandymas; 3. Silumos punkte esanciy
ir panasiai) vamzdyny dalinis valymas, dazymas
jrengimas korozijai atspariais daZais ir izoliavimas.




Gl 2

balansiniy ventiliy
ant stovy jrengimas

Sildymo sistemos stovuose jrengiami
automatiniai-termobalansiniai cirkuliacijos
ventiliai, vienodos termofikato temperatliros
palaikymui visuose stovuose. Ant
termobalansiniy ventiliy, pagal daugiabucio
dydj, numatomi stovy temperatiros
reguliavimo jrenginiai. Jranga, medziagos ir
darbai turi atitikti STR ir jrangos gamintojo
keliamus reikalavimus, gamintoju
normatyvus, atitinkamas taisykles ir
instrukcijas. | mato vieneto kaing jskai¢iuoti
darbai (jskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Senos uzdarymo ir reguliavimo armaturos
demontavimas; 2. Naujo ventilio ir
balansiniy ventiliy montavimas; 3. Sistemos
hidraulinis i§bandymas; 4. Sumontuotos
irangos izoliavimas; 5. Sildymo sistemos
stovy reguliavimas, subalansavimas ir
pridavimas eksploatacijai.

24

vnt

Ant cirkuliaciniy kars$to vandens sistemos
stovy montuojami terminiai-balansiniai
ventiliai su temperatiirine nustatymo skale ir
dezinfekcijos moduliu. Karsto vandens
paskirstymo sistemoje esami ventiliai
kei¢iami naujais, rutuliniais. Jranga,
medziagos ir darbai turi atitikti STR ir
jrangos gamintojo keliamus reikalavimus,
gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles
ir instrukcijas. | mato vieneto kaina
iskaitiuoti darbai (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Senos uzdarymo ir
reguliavimo armaturos demontavimas; 2.
Naujo ventilio ir balansiniy ventiliy
montavimas; 3. Sistemos hidraulinis
i¥bandymas; 4. Sumontuotos jrangos
izoliavimas; 5. Sildymo sistemos stovy
reguliavimas, subalansavimas ir pridavimas
eksploatacijai.

19

vnt




5.1.1.3.

$ildymo prietaisy ir
(ar) vamzdyny
keitimas

Esamos vienvamzdés $ildymo sistemos
keitimas j dvivamdzg, keiiant magistralinius
ir stovy vamzdynus. [ranga, medZiagos ir
darbai turi atitikti STR ir jrangos gamintojo
keliamus reikalavimus, gamintojy
normatyvus, atitinkamas taisykles ir
instrukcijas. | mato vieneta iskai¢iuoti darbai
(iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senos
izoliacijos nuémimas; 2. Esamy Sildymo
sistemos magistraliniy ir stovy vamzdyny
demontavimas; 3. Naujy vamzdyny
montavimas; 4. Sumontuoty vamzdyny
izoliavimas; 5. Uzdaromosios armatliros
montavimas; 6. Temperatiiriniy poslinkiy
kompensavimo priemoniy jrengimas; 7.
Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas
priedgaisriniais deklais; 8. Sumontuoty
vamzdyny praplovimas, dezinfekcija,
hidraulinis bandymas.

4342.,40

Karsto vandens sistemos magistraliniy
vamzdyny keitimas. |.Iranga, medZiagos ir
darbai turi atitikti STR ir jrangos gamintojo
keliamus reikalavimus, gamintojy
normatyvus, atitinkamas taisykles ir
instrukcijas. | mato vieneta iskai¢iuoti darbai
(jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senos
izoliacijos nuémimas; 2. Esamy karstojo
vandens magistraliniy vamzdyny
demontavimas; 2. Naujy vamzdyny
montavimas; 3. Sumontuoty vamzdyny
izoliavimas; 4. Uzdaromosios armaturos
montavimas; 5. Temperattiriniy poslinkiy
kompensavimo priemoniy jrengimas; 6.
Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas
priesgaisriniais déklais; 7. Sumontuoty
vamzdyny praplovimas, dezinfekcija,
hidraulinis bandymas.

238,56




Siiiloma pakeisti senus radiatorius naujais.
Jranga, medZiagos ir darbai turi atitikti STR
ir jrangos gamintojo keliamus reikalavimus,
gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles
ir instrukcijas. Matavimo vienetas apima 235
statybos darby ir medziagy sgnaudy visumag
(jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seny
Sildymo prietaisy demontavimas; 2. Naujy
Sildymo prietaisy sumontavimas; 3. Sistemos
hidraulinis isbandymas.

vnt

Butuose prie radiatoriy montuojami didelio
pralaidumo dviejy eigy termostatiniai
ventiliai skirti dvivamzdei sistemai su
termostatinémis galvutémis kuriy
temperatiiros nustatymo diapazonas yra
apribotas gamykliskai (16-24°C). Iranga,
medziagos ir darbai turi atitikti STR ir
jrangos gamintojo keliamus reikalavimus,
gamintojy normatyvus, atitinkamas taisykles
ir instrukcijas. Atlikti darbai turi tenkinti
STR mechaninio patvarumo ir pastovumo,
higienos, sveikatos, aplinkos apsaugos,
naudojimo saugos reikalavimus. ] mato
vieneto kaing jskai¢iuoti darbai (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Termostatiniy ventiliy
individualios jrengimas kiekvienam Sildymo prietaisui; 2.
$ilumos apskaitos |Sistemos hidraulinis ibandymas; 3. Naujy

prietaisy ar dalikliy |yamzdyny nudazymas.
sistemos ir (ar)

termostatiniy
ventiliy jrengimas
butuose ir kitose
patalpose

- 235 vnt

5.1.1.4.

o

i/
A L7
77" 12(67)
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Tikslesnei $ilumos apskaitai jvertinti
kieviename bute prie radiatoriy montuojami
$ilumos mokes¢iy dalikliai-indikatoriai bei
bendro naudojimo patalpose jrengiama
reikalinga jranga duomeny nuskaitymui
nuotoliniu biidu. Jranga, medziagos ir darbai
turi atitikti STR ir jrangos gamintojo
keliamus reikalavimus, gamintojy
normatyvus, atitinkamas taisykles ir
instrukcijas. Matavimo vienetas apima
statybos darbu ir medziagy sanaudq visuma
(iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Silumos
dalikliy montavimas; 2. Nuotolinio duomeny
nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisy
ir jrenginiy montavimas; 3. Nuotolinio
duomeny nuskaitymo apskaitos sistemos
derinimas.

235

vnt

312

védinimo sistemos
sutvarkymas arba
pertvarkymas,
iskaitant
rekuperacijos
sistemos jrengima

T&valomi ir dezinfekuojami natiralios traukos
ventiliacijos kanalai (Sachtos). Iranga,
medziagos ir darbai turi atitikti STR'y
keliamus reikalavimus. Matavimo vienetas
apima statybos darby ir medziagy sanaudy
visumg jskaitant, bet neapsiribojant: 1.
Vedinimo kanaly valymas, dezinfekavimas,
sandarinimas; 2. Védinimo groteliy keitimas;
3. Védinimo kanaly dalies vir§ stogo
igkelimas ir remontas; 4. Véjo turbiny
jrengimas.

131

butai

Stogas Siltinamas dviem sluoksniais
termoizoliacijos. [rengiama nauja dviejy
sluoksniy prilydomoji ritininé danga.
Hidroizoliaciné danga jrengiama su
vedinimo kaminéliais. Darbai atliekami
vadovaujantis STR 2.05. 02:2008 ,,Statiniy
konstrukcijos. Stogai". Darby eiga ir atlikimo

lalkvhe huie vertinama naaoal

13(67)



stogo ar perdangos
pastogéje
§iltinimas, jskaitant
stogo konstrukcijos
sustiprinima ar
deformacijy
Salinima, stogo
dangos keitima,
lietaus nuvedimo
sistemos
sutvarkyma ar
irengimg, arba
naujo $laitinio
stogo (be patalpy
pastogéje)
jrengimas (jskaitant
kopécias | pastoge),
apsiltinant jj arba
perdanga pastogeje

P e | S~

www.statybostaisykles.lt "Stogy jrengimo
darbai" atitinkamuose skyriuose pateiktus
variantus. Matavimo vienetas apima statybos
darby ir medZiagy sanaudy visuma (jskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Parapeto pakélimas (
iki reikiamo auk$¢io, miro darbai); 2.
Nuolydj formuojanéio sluoksnio jrengimas;
3. Garo izoliacijos jrengimas; 4. Stogy ir
balkony stogeliy $iltinimas
termoizoliacinémis plokstémis; 5.
Papildomos Siltinamosios izoliacijos
tvirtinimas; 6. Stogo ir balkony stogeliy
dangos jrengimas; 7. [lajy, ventiliacijos
kaminéliy jrengimas; 8. Prieglaudy
aptaisymas; 9. Parapety apskardinimas,
apsauginés tvorelés jrengimas; 10. Seny
kopé€iy ir / arba liuky pakeitimas ar
paaukstinimas; 11. Anteny ir kt. ant stogo
sumontuoty jrenginiy nuémimas ir
atstatymas po apSiltinimo. Stogu
konstrukcijoms leidziama naudoti tik
nustatyta tvarka sertifikuotus statybos
produktus. Papildomai apsiltinamy stogy
konstrukcijoms jrengti naudojami statybos
produktai turi tenkinti gaisrinés saugos
reikalavimus. Vadovautis ,,Gaisrinés saugos
pagrindiniai reikalavimai®; ,,Gyvenamuyjy
namy gaisrinés saugos taisyklés®; STR
2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai®. Atlikti
darbai turi tenkinti STR mechaninio
patvarumo ir pastovumo, higienos, sveikatos,
aplinkos apsaugos, naudojimo saugos
reikalavimus.

0,16

1367,67

Matavimo vienetas apima statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant):1. Seny lietaus stovy
demontavimas ir utilizavimas; 2. Lietaus
stovy jrengimas.

116,00

//1,4
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5.1.4.

iSoriniy sieny (taip
pat ir cokolio)
Siltinimas, jskaitant
sieny (cokolio)
konstrukcijos
defekty pasalinima,
esamy
lietvamzdziy
demontavima,
irengima ar
keitima, elektros,

dujy ar kity sistemy

ar jrengimy nuo
Siltinamos sienos
(cokolio)
atitraukima
(i¥skyrus keitimg
naujais) ir
nuogrindos
sutvarkyma

Pastatas apsiltinamas jrengiant tinkuojama
sudétine termoizoliacing sistema. Ji susideda
i%: termoizoliacinés medZiagos, mechaninio
tvirtinimo elementy, sistemos armuotojo
sluoksnio, armavimo tinklelio ir baigiamojo
i%orinio apdailos sluoksnio (dekoratyvinis,
mineralinis tinkas). Fasado jrengimo
darbams turi biiti naudojamos tik Europos
techninius liudijimus (ETL) turin¢ios ir CE
senklu zenklintos sieny $iltinimo sistemos.
Darbai atliekami vadovaujantis STR
2.01.10:2007 "I3orinés tinkuojamos
sudetines termoizoliacines sistemos".
Matavimo vienetas apima statybos darby ir
medzZiagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Pastoliy sumontavimas ir
i¥montavimas; 2. Sienos defekty paSalinimas
sutvarkant sieny jtrikimus ir langy saramas;

atnaujinimas; 4. Sieny pavirSiaus paruosimas
ir padengimas antipelésiniu preparatu; 5.
Lauko palangiy ir stogeliy skardinimas; 6.
Vamzdyno ant iSorinés pastato sienos
perkelimas; 7. Atviry laidy, kabeliu, pakloty
ant sieny, jvedimas j laidadéZes; 8. Ploks¢iy
klijavimas ir tvirtinimas smeigémis; 9.
Angokradéiy aptaisymas; 10. ISlyginamojo
sluoksnio jrengimas, tvirtinant tinklelj; 11.
Kampy papildomas armavimas; 12.
Gruntavimas; 13. Apdailinio sluoksnio
irengimas; 14. DaZzymas. 15. Papildomos
jrangos ir inZineriniy tinkly ant fasado
permontavimas; 16. Gerbuvio, nuogrindos
atstatymas; MedzZiagy ir apdailos tipas
parenkamas atnaujinimo (modernizavimo)
techninio darbo projekto rengimo metu.

3. Balkony apsauginiy atitvary sustiprinimas-

0,2

2164,98

T auksto fasado dalj numatoma jas padengti
mechaniniams pazeidimams atspariomis
medziagomis t.y. kaip ventiliuojama fasada.

0,2




227,23 | m?
apsiltinamas cokolis dalj jgilinant 1,20 m i8
lauko pusés. Numatoma pamatus padengti
hidroizoliacija, jrengti termoizoliacinj
sluoksnj bei vir$ Zeminés dalies apdaila.
Apsiltinus cokolio antZeming dalj numatoma 0,25
padengti mechaniniams pazeidimams
atspariomis medziagomis t.y. plytelémis. 226,23 | m?
Tzoliavus pamatus biitina tinkamai atstatyti
nuogrinda aplink visg pastata.
bendrojo Sitiloma pakeisti senas jéjimo duris naujomis
naudojimo durimis. Darbai atlickami vadovaujantis STR
patalpose esanéiy  [2.05.20:2006 "langai ir i§orinés j€jimo
langy keitimas ir  |durys". Darby eiga ir atlikimo kokybé bus
(ar) bendrojo vertinama pagal "Statybos taisykliy ST
naudojimo lauko  |2491109.01:2008 "Langy, dury ir ju
dury (jéjimo, konstrukcijy montavimas" atitinkamuose
tambiiro, balkony, |skyriuose pateiktus variantus. Matavimo
riisio, vienetas apima statybos darby ir medZiagy
515. konteinerines, sanaudy visumg (jskaitant, bet 1.6 20,19 m? | m?

Silumos punkto)
keitimas (jskaitant
susijusius apdailos
darbus), j¢jimo
laipty remontas ir
pritaikymas
nejgaliyju
poreikiams
(panduso
jrengimas)

neapsiribojant): 1. Seny bloky iSemimas i3
sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujuy
montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 3. Sandiiry tarp stakty ir sieny
hermetizavimas; 4. Spynu ir dury
pritraukikliy jrengimas; 5. Angokrasciy
apdaila. Pritaikyti nejgaliyjy poreikiams
(jrengti pandusg), néra galimybiuy, del per
mazo atstumo jrengti pakankamo nuolydZio
pandusg.

753
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buty ir kity patalpy
langy ir balkony

Sitiloma pakeisti buty langus, balkony duris
naujais PVC profiliy gaminiais su vedinimo
grotelémis. Darbai atliekami vadovaujantis
STR 2.05.20:2006 "langai ir iJorinés j&jimo
durys". Darby eiga ir atlikimo kokybe bus
vertinama pagal "Statybos taisykliy ST
2491109.01:2008 "Langy. dury ir ju
konstrukcijy montavimas" atitinkamuose

5.1.6. |dury keitimas | skyriuose pateiktus variantus. | mato vieneto 1.3 202,65 | m?
mazesnio Silumos |kaina jskaiCiuoti darbai (iskaitant, bet
pralaidumo langus neapsiribojant): 1. Seny blokuy i$émimas i3
sieny; 2. Palangiy is$¢mimas; 3. Naujy
montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangiy
jstatymas arba jrengimas; 5. Sandiiry tarp
stakty ir sieny hermetizavimas; 6.
Angokras¢iy apdaila.
bendrojo
gz?aﬂgjc::;oesanéiq Reifox.nendu(.)ja}n}a‘senus riisio langus pakeisti
langy keitimas ir naujais plastikiniais su armuoto stiklo
(ar)gben _— palfetais su VédiniIT‘lO grotelémis. Darbai
naudojimo lauko atlleka.n_n 'vadfwau!a?tls STR 2.05.20:2096
dury (jéjimo '.'lang‘al. ir iSorinés [€J1mo dlfrys". Darby eiga
tambiiro bal’konuz ir atlikimo k.okyb.é bus vertinama pagal
e ’ > |"Statybos tals)./k'llq ST 2491 1“09.0 1 :200.8
kontéinerinés "Langy, dury ir jy konstrukeijy montavimas"
5.1.7. ’ atitinkamuose skyriuose pateiktus variantus. 1,3 14,95 m?

Silumos punkto)
keitimas (jskaitant
susijusius apdailos
darbus), j€jimo
laipty remontas ir
pritaikymas
nejgaliyju
poreikiams
(panduso
jrengimas)

[ mato vieneto kaing jskai¢iuoti darbai
(iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seny bloky
i%emimas i§ sieny; 2. Palangiy iSémimas; 3.
Naujy montuojamy bloky jstatymas,
reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir
lauko palangiy jstatymas arba jrengimas; 3.
Sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas;
6. Angokras¢iy apdaila.




5.2, Kitos priemoneés

5.2.1.

Kity pastato
bendrojo
naudojimo
inZineriniy sistemy
(elektros,
prie$gaisrines
saugos, geriamojo
vandens, buitiniy
nuoteky, drenazo,
taip pat ir namui
priklausanciy
vietiniy jrenginiy)
atnaujinimas ar
keitimas

Rekomenduojama pakeisti visus senus
butiniy nuoteky magistralinius vamzdZius
nuo i$vado jmovos risyje. Jranga, medZiagos
ir darbai turi atitikti STR'y keliamus
reikalavimus. Matavimo vienetas apima
statybos darby ir medziagy sanaudy visumag
(jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuoteku
sistemos seny riisio vamzdyny iSardymas. 2.
Naujy plastikiniy vamzdziy ir fasoniniy daliy
bei jrangos montavimas nuo iSvado jmovos
riisyje iki jmovos stovo pravalai (revizijai)
prijungti, imtinai. 3. Grindy ardymas ir
atstatymas vamzdziy klojimo vietose. 4.
Angy iskirtimas ir uztaisymas
(hermetizavimas) rilsio atitvary pamatuose;
5. Hidraulinis bandymas.

219,00

Rekomenduojama pakeisti salto vandentiekio
magistralinius vamzdynus. Juos tinkamai
izoliuoti. [ranga, medZiagos ir darbai turi
atitikti STR'y keliamus reikalavimus.
Matavimo vienetas apima statybos darby ir
medziagy sanaudy visumg (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Esamy Saltojo vandens
magistraliniy vamzdyny demontavimas; 2.
Naujy vamzdyny montavimas; 3.
Sumontuoty vamzdyny izoliavimas; 4.
Uzdaromosios armatiiros montavimas; 5.
Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas
priegaisriniais deklais; 6. Sumontuoty
vamzdyny praplovimas, dezinfekcija,
hidraulinis bandymas.

160,00




Sitiloma atlikti bendro naudojimo elektros
inzineriniy sistemy atnaujinima ar keitima. 1.
[ranga, medziagos ir darbai turi atitikti STR'y
keliamus reikalavimus, 2. Matavimo vienetas
apima statybos darby ir medziagy sanaudy
visuma jskaitant, bet neapsiribojant: L:
Esamu (kei¢iamy) aparaty demontavimas; 2.
Naujy saugikliy - kirtikliy bloky ir tripoliy
automatiniy jungikliy montavimas; 3.
Kabeliy (laidy) prijungimas prie aparaty, 4. - 131,00 | m
Varzy matavimas; 5. [vadiniy paskirstymo
skydy paruosimas jrengimul. 6. Seny elektros
kabeliy, prietaisy, Sviestuvy demontavimas;
7. Plastikiniu elektros instaliaciniy vamzdziy
montavimas 8. Sujungimy, atsaky ir pravady
dézuciy montavimas; 9. Elektros kabeliy
montavimas. Reikia pakeisti bendro
naudojimo patalpy elektros instaliacijos
kabelius.

Pastaba: Privaloma uztikrinti pastato sandaruma, kuris turi atitikti STR "STR 2.01.09:2012 pastaty energinis
naudingumas. energinio naudingumo sertifikavimas." priedo XXVII skyriaus reikalavimus, oro apykaita
pastate turi buti ne didesne kaip 2 (1/h).




4.2 lentelé

11 priemoniy paketas
Numatomi priemoniy techniniai-energiniai rodikliai
Darby kiekis (m?,
Atitvaros fil, ¥at.)
Eil. NI, Priemonés Trumpas priemonés apraSymas, nyrodant §ilum::)s
pavadinimas konstrukciniy sprendimy principus, perdavimo
techninés jrangos charakteristikas ir pan. koeficientas U
WimK) | Kiekis | 4O
vit,
3.1 Energijos efektyvuma didinandios priemonés
Sildymo ir karsto
vandens sistemy
5.1.1.  |pertvarkymas ar
keitimas:
Siiloma dalinai atnaujinti esama Silumos
punkta. [ranga, medziagos ir darbai turi
$ilumos punkto ar atitikti STR ir jrangos gamintojo
katilines, individualiy|keliamus reikalavimus, gamintojuy
katily ir (ar) karSto  |normatyvus, atitinkamas taisykles ir
vandens ruo3imo instrukcijas. Matavimo vienetas apima
jrenginiy keitimas ar |statybos darby ir medziagy sanaudy
5111, pertvaljkymfls, tzti_p visuma v(.iskaitanvt? bet nea.pis_;irilzf)jant): 1. ] 200,00 | kW
pat atsinaujinan¢iy  [Esamo sildymo $ilumokaicio, Sildymo
energijos $altiniy pavaros, konttiro demontavimas; 2.
(saulés, véjo, Naujy $ildymo silumokaicio, Sildymo
geotermines pavaros, kontiiro jrengimas; 3. Sistemos
energijos, biokuro ir hidraulinis ibandymas; 5. Silumos
panaSiai) jrengimas punkte esan¢iy vamzdyny dalinis
valymas, dazymas korozijai atspariais
dazais ir izoliavimas.




ki B 18

balansiniy ventiliy
ant stovy jrengimas

Sildymo sistemos stovuose jrengiami
automatiniai-termobalansiniai
cirkuliacijos ventiliai, vienodos
termofikato temperatiiros palaikymui
visuose stovuose. Ant termobalansiniy
ventiliy, pagal daugiabucio dydj,
numatomi stovy temperatiros
reguliavimo jrenginiai. [ranga,
medZiagos ir darbai turi atitikti STR ir
jrangos gamintojo keliamus
reikalavimus, gamintojy normatyvus,
atitinkamas taisykles ir instrukcijas. |
mato vieneto kaina jskaic¢iuoti darbai
(jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senos
uzdarymo ir reguliavimo armatiiros
demontavimas; 2. Naujo ventilio ir
balansiniy ventiliy montavimas; 3.
Sistemos hidraulinis i$bandymas; 4.
Sumontuotos jrangos izoliavimas; 5.
Sildymo sistemos stovy reguliavimas,
subalansavimas ir pridavimas
eksploatacijai.

24

vnt

Ant cirkuliaciniy kar$to vandens
sistemos stovy montuojami terminiai-
balansiniai ventiliai su temperatirine
nustatymo skale ir dezinfekcijos
moduliu. Kar§to vandens paskirstymo
sistemoje esami ventiliai kei¢iami
naujais, rutuliniais. Jranga, medzZiagos ir
darbai turi atitikti STR ir jrangos
gamintojo keliamus reikalavimus,
gamintojy normatyvus, atitinkamas
taisykles ir instrukcijas. | mato vieneto
kaing jskai¢iuoti darbai (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Senos uzdarymo ir
reguliavimo armatiiros demontavimas; 2.
Naujo ventilio ir balansiniy ventiliy
montavimas; 3. Sistemos hidraulinis
ibandymas; 4. Sumontuotos jrangos
izoliavimas; 5. Sildymo sistemos stovy
reguliavimas, subalansavimas ir
pridavimas eksploatacijai.

19

vint

21(67




Esamos vienvamzdes §ildymo sistemos
keitimas j dvivamdzg, keiCiant
magistralinius ir stovy vamzdynus.
Jranga, medZiagos ir darbai turi atitikti
STR ir jrangos gamintojo keliamus
reikalavimus, gamintojy normatyvus,
atitinkamas taisykles ir instrukeijas. |
mato vienetg jskai¢iuoti darbai
(jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senos
izoliacijos nuémimas; 2. Esamy Sildymo
sistemos magistraliniy ir stovy
vamzdyny demontavimas; 3. Naujy
vamzdyny montavimas; 4. Sumontuoty
vamzdyny izoliavimas; 5. Uzdaromosios
armatiiros montavimas; 6.
Temperatiiriniy poslinkiy
kompensavimo priemoniy jrengimas; 7.
VamzdZiy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas
priedgaisriniais déklais; 8. Sumontuoty
vamzdyny praplovimas, dezinfekcija,
hidraulinis bandymas.

4342,40




Karsto vandens sistemos magistraliniy
) ~ . |vamzdyny ir stovy keitimas. l.[ranga,
Sildymo prietaisy I e d7iagos ir darbai turi atitikti STR ir
5.1.1.3. |(ar) .vamzdynq jrangos gamintojo keliamus
keitimas reikalavimus, gamintojy normatyvus,
atitinkamas taisykles ir instrukeijas. |
mato vieneta jskai¢iuoti darbai
(jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Senos
izoliacijos nuémimas; 2. Esamy karstojo
vandens magistraliniy ir stovy vamzdyny

i : 225072
demontavimas; 2. Naujy vamzdyny
montavimas; 3. Sumontuoty vamzdyny
izoliavimas; 4. Uzdaromosios armatiiros
montavimas; 5. Temperatiriniy
poslinkiy kompensavimo priemoniy
jrengimas; 6. Vamzdziy kirtimosi su
pastato konstrukcijomis viety uZtaisymas
prieSgaisriniais déklais; 7. Sumontuoty
vamzdyny praplovimas, dezinfekcija,
hidraulinis bandymas.

Sitiloma pakeisti senus radiatorius
naujais. [ranga, medziagos ir darbai turi
atitikti STR ir jrangos gamintojo
keliamus reikalavimus, gamintojy
normatyvus, atitinkamas taisykles ir
instrukcijas. Matavimo vienetas apima
statybos darby ir medziagy sgnaudy
visumg (jskaitant, bet neapsiribojant): 1.
Seny $ildymo prietaisy demontavimas;
2. Naujy Sildymo prietaisy
sumontavimas; 3. Sistemos hidraulinis
isbandymas.

- 235 vnt

7 23(67)
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5.1:1:4,

individualios Silumos
apskaitos prietaisy ar
dalikliy sistemos ir
(ar) termostatiniy
ventiliy jrengimas
butuose ir kitose
patalpose

Butuose prie radiatoriy montuojami
didelio pralaidumo dviejy eigy
termostatiniai ventiliai skirti dvivamzdei
sistemai su termostatinemis galvutémis
kuriy temperatliros nustatymo
diapazonas yra apribotas gamykliskai
(16-24°C). Iranga, medziagos ir darbai
turi atitikti STR ir jrangos gamintojo
keliamus reikalavimus, gamintojy
normatyvus, atitinkamas taisykles ir
instrukcijas. Atlikti darbai turi tenkinti
STR mechaninio patvarumo ir
pastovumo, higienos, sveikatos, aplinkos
apsaugos, naudojimo saugos
reikalavimus. | mato vieneto kaing
jskaiciuoti darbai (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Termostatiniy ventiliy
irengimas kiekvienam $ildymo
prietaisui; 2. Sistemos hidraulinis
isbandymas; 3. Naujy vamzdyny
nudazymas.

233

vnt

Tikslesnei $ilumos apskaitai jvertinti
kieviename bute prie radiatoriy
montuojami $ilumos mokesciy dalikliai-
indikatoriai bei bendro naudojimo
patalpose jrengiama reikalinga jranga
duomeny nuskaitymui nuotoliniu badu.
|ranga, medziagos ir darbai turi atitikti
STR ir jrangos gamintojo keliamus
reikalavimus, gamintojy normatyvus,
atitinkamas taisykles ir instrukcijas.
Matavimo vienetas apima statybos darby
ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Silumos dalikliy
montavimas; 2. Nuotolinio duomeny
nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo
prietaisy ir jrenginiy montavimas; 3.
Nuotolinio duomeny nuskaitymo
apskaitos sistemos derinimas.

235

vnt




védinimo sistemos
sutvarkymas arba
pertvarkymas,
iskaitant
rekuperacijos
sistemos jrengima

I§valomi ir dezinfekuojami nattiralios
traukos ventiliacijos kanalai (Sachtos).
Jranga, medziagos ir darbai turi atitikti
STR'y keliamus reikalavimus. Matavimo
vienetas apima statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma jskaitant, bet
neapsiribojant: 1. Védinimo kanaly
valymas, dezinfekavimas, sandarinimas;
2. Védinimo groteliy keitimas; 3.
Vedinimo kanaly dalies vir$ stogo
igkelimas ir remontas; 4. Véjo turbiny
jrengimas.

131 butai

stogo ar perdangos
pastogéje Siltinimas,
jskaitant stogo

konstrukcijos

Stogas Siltinamas dviem sluoksniais
termoizoliacijos. Jrengiama nauja dvieju
sluoksniy prilydomoji ritinine danga.
Hidroizoliaciné danga jrengiama su
vedinimo kaminéliais. Darbai atliekami
vadovaujantis STR 2.05.02:2008
,Statiniy konstrukcijos. Stogai". Darby
eiga ir atlikimo kokybe bus vertinama
pagal www.statybostaisykles.lt "Stogu
jrengimo darbai" atitinkamuose
skyriuose pateiktus variantus. Matavimo
vienetas apima statybos darby ir
medziagy sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Parapeto pakelimas (
iki reikiamo auks¢io, miro darbai); 2.
Nuolydj formuojangio sluoksnio
irengimas; 3. Garo izoliacijos jrengimas;
4. Stogy ir balkony stogeliy Siltinimas
termoizoliacinémis plokstémis; 5.
Papildomos $iltinamosios izoliacijos
tvirtinimas; 6. Stogo ir balkony stogeliy

dangos jrengimas; 7. Ilaju, ventiliacijos

0,16

1367,67 | m*

.~
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sustiprinimg ar
deformacijy $alinima,
stogo dangos keitima,
lietaus nuvedimo
sistemos sutvarkymag
ar jrengima, arba
naujo $laitinio stogo
(be patalpy
pastogeje) jrengimas
(jskaitant kopecias |
pastogg), apSiltinant
ji arba perdangg
pastogeje

kamineliy jrengimas; 8. Prieglaudy
aptaisymas; 9. Parapety apskardinimas,
apsauginés tvorelés jrengimas; 10. Seny
kopéciy ir / arba liuky pakeitimas ar
paaukstinimas; 1 1. Anteny ir kt. ant
stogo sumontuoty jrenginiy nuémimas ir
atstatymas po apsiltinimo. Stogy
konstrukcijoms leidZiama naudoti tik
nustatyta tvarka sertifikuotus statybos
produktus. Papildomai apSiltinamy stogy
konstrukcijoms jrengti naudojami
statybos produktai turi tenkinti gaisrinés
saugos reikalavimus. Vadovautis
,,Gaisrinés saugos pagrindiniai
reikalavimai®; ,,Gyvenamyjy namy
gaisrinés saugos taisykles™; STR
2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai®.
Atlikti darbai turi tenkinti STR
mechaninio patvarumo ir pastovumo,
higienos, sveikatos, aplinkos apsaugos,
naudojimo saugos reikalavimus.

Matavimo vienetas apima statybos darby
ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant,
bet neapsiribojant):1. Seny lietaus stovy
demontavimas ir utilizavimas; 2. Lietaus
stovy jrengimas.

116,00 m
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ioriniy sieny (taip
pat ir cokolio)
Siltinimas, jskaitant
sieny (cokolio)
konstrukcijos defekty
pasalinima, esamy
lietvamzdziy

Pastatas apSiltinamas jrengiant
tinkuojama sudéting termoizoliacing
sistema. Ji susideda i§: termoizoliacinés
medziagos, mechaninio tvirtinimo
elementy, sistemos armuotojo sluoksnio,
armavimo tinklelio ir baigiamojo
i%orinio apdailos sluoksnio
(dekoratyvinis, mineralinis tinkas).
Fasado jrengimo darbams turi buti
naudojamos tik Europos techninius
liudijimus (ETL) turin&ios ir CE Zenklu
7enklintos sieny $iltinimo sistemos.
Darbai atlickami vadovaujantis STR
2.01.10:2007 "I8orinés tinkuojamos
sudétinés termoizoliacinés sistemos".
Matavimo vienetas apima statybos darby
ir medziagy sanaudy visumg (jskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Pastoliy
sumontavimas ir i§montavimas; 2.
Sienos defekty pasalinimas sutvarkant
sieny jtriikimus ir langy sgramas; 3.
Balkony apsauginiy atitvary
sustiprinimas-atnaujinimas; 4. Sieny
pavirsiaus paruo§imas ir padengimas
antipelésiniu preparatu; 5. Lauko
palangiy ir stogeliy skardinimas; 6.
Vamzdyno ant i§orinés pastato sienos
perkélimas; 7. Atviry laidy, kabeliy,
pakloty ant sieny, jvedimas  laidadeZes;
8. Ploks¢iy klijavimas ir tvirtinimas
smeigemis; 9. Angokras¢iy aptaisymas;
10. I§lyginamojo sluoksnio jrengimas,

0,2

2164,98




demontavima,
irengima ar keitima,
elektros, dujy ar kity
sistemy ar jrengimy
nuo $iltinamos sieno

(cokolio) atitraukimg

(isskyrus keitima
naujais) ir
nuogrindos
sutvarkyma

tvirtinant tinklelj; 11. Kampy
papildomas armavimas; 12.
Gruntavimas; 13. Apdailinio sluoksnio
jrengimas; 14. Dazymas. 15.
Papildomos jrangos ir inZineriniy tinkly
ant fasado permontavimas; 16.
Gerbiivio, nuogrindos atstatymas;
Medziagy ir apdailos tipas parenkamas
atnaujinimo (modernizavimo) techninio
darbo projekto rengimo metu.

S

I auksto fasado dalj numatoma jas
padengti mechaniniams pazeidimams
atspariomis medZiagomis t.y. kaip
ventiliuojama fasada.

0,2

385,11

apsiltinamas cokolis dalj jgilinant 1,20
m i§ lauko pusés. Numatoma pamatus
padengti hidroizoliacija, jrengti
termoizoliacinj sluoksnj bei vir§ Zeminés
dalies apdaila. Apsiltinus cokolio
antzeming dalj numatoma padengti
mechaniniams paZeidimams atspariomis
medziagomis t.y. plytelemis. [zoliavus
pamatus biitina tinkamai atstatyti
nuogrinda aplink visg pastata.

0,25

227,23

226,23
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.15

bendrojo naudojimo
patalpose esan¢iy

Sitiloma pakeisti senas j¢jimo duris
naujomis durimis. Darbai atliekami

ir iSorinés jéjimo durys". Darby eiga ir
atlikimo kokybé bus vertinama pagal

langy keitimas ir (ar) |"Statybos taisykliy ST 2491109.01:2008

bendrojo naudojimo
lauko dury (j¢jimo,
tambiro, balkonu,
riisio, konteinerinés,
$ilumos punkto)
keitimas (jskaitant
susijusius apdailos

"Langy, dury ir jy konstrukeijy
montavimas" atitinkamuose skyriuose
pateiktus variantus. Matavimo vienetas
apima statybos darby ir medZiagy
sanaudy visuma (jskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny bloky i$émimas
i¥ sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma; 2.

darbus), j¢jimo laipty [Naujy montuojamy bloky jstatymas,

remontas ir
pritaikymas

reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandiiry
tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4.

nejgaliyjy poreikiams|Spyny ir dury pritraukikliy jrengimas; 5.

(panduso jrengimas)

Angokrai¢iy apdaila. Pritaikyti
nejgaliyjy poreikiams (jrengti pandusa),
néra galimybiu, dél per maZo atstumo
jrengti pakankamo nuolydZio pandusa.

vadovaujantis STR 2.05.20:2006 "langai

1,60

20,19 m?

buty ir kity patalpy

langy ir balkony dury

keitimas j mazesnio
§ilumos pralaidumo
langus

Sitiloma pakeisti buty langus, balkony
duris naujais PVC profiliy gaminiais su
vedinimo grotelémis. Darbai atliekami

ir igorinés j&jimo durys". Darby eiga ir
atlikimo kokybe bus vertinama pagal

"Langy, dury ir jy konstrukeijy
montavimas" atitinkamuose skyriuose

jskai¢iuoti darbai (iskaitant, bet
neapsiribojant): 1. Seny bloky iSémimas
i% sieny; 2. Palangiy i$¢mimas; 3. Nauju
montuojamy bloky jstatymas,
reguliavimas ir tvirtinimas; 4. Vidaus ir

5. Sandiiry tarp stakty ir sieny

vadovaujantis STR 2.05.20:2006 "langai

"Statybos taisykliy ST 2491109.01:2008

pateiktus variantus. | mato vieneto kaing

lauko palangiy jstatymas arba jrengimas;

hermetizavimas; 6. Angokras¢iy apdaila.

1,30

202,65




bendrojo naudojimo
patalpose esan¢iy
langy keitimas ir (ar)
bendrojo naudojimo
lauko dury (jéjimo,
tambiiro, balkony,
riisio, konteinerings,
Silumos punkto)
keitimas (jskaitant
susijusius apdailos
darbus), j&jimo laipty
remontas ir
pritaikymas
nejgaliyjy poreikiams
(panduso jrengimas)

Rekomenduojama senus riisio langus
pakeisti naujais plastikiniais su armuoto
stiklo paketais su védinimo grotelémis.
Darbai atlieckami vadovaujantis STR
2.05.20:2006 "langai ir iSorinés j€jimo
durys". Darby eiga ir atlikimo kokybe
bus vertinama pagal "Statybos taisykliy
ST 2491109.01:2008 "Langy, dury ir ju
konstrukcijy montavimas" atitinkamuose
skyriuose pateiktus variantus. | mato
vieneto kaina jskai¢iuoti darbai
(iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seny
bloky isémimas i§ sieny; 2. Palangiy
i¥émimas; 3. Naujy montuojamy bloky
jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4.
Vidaus ir lauko palangiy jstatymas arba
jrengimas; 5. Sandiry tarp stakty ir sieny
hermetizavimas; 6. Angokra$iy apdaila.

1,30

14,95

5.2. Kitos priemon¢s

Rekomenduojama pakeisti senus butiniy
nuoteky stovus ir magistralinius
vamzdzius riisyje jskaitant i§vadg iki
$ulinio. Jranga, medZiagos ir darbai turi
atitikti STR'y keliamus reikalavimus.
Matavimo vienetas apima statybos darby
ir medziagy sanaudy visuma (jskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Nuoteky sistemos
seny stovus ir magistraliniy vamzdyny
iardymas. 2. Naujy plastikiniy
vamzdziy ir fasoniniy daliy bei jrangos
montavimas nuo pirmo nuoteky Sulinio
lauke iki i§vado jmovos riisyje ir iki
jmovos stovo pravalai (revizijai)
prijungti. 3. Zemes darbai, grindy ir Kity
dangy ardymas ir atstatymas vamzdZiy
klojimo vietose. 4. Angy idkirtimas ir
uztaisymas (hermetizavimas) riisio
atitvary pamatuose; 5. Hidraulinis
bandymas.

219 -
niai
i, 307,20
buitiniy
nuoteky
stovai

magistrali

vamzdyna

W
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5.2.1.

Kity pastato bendrojo
naudojimo
inZineriniy sistemy
(elektros,
priegaisrinés saugos,
geriamojo vandens,
buitiniy nuoteky,
drenazo, taip pat ir
namui priklausanciy
vietiniy jrenginiy)
atnaujinimas ar
keitimas

Rekomenduojama pakeisti alto
vandentiekio stovus ir magistralinius
vamzdynus risyje. Juos tinkamai
izoliuoti. Jranga, medziagos ir darbai turi
atitikti STR'y keliamus reikalavimus.
Matavimo vienetas apima statybos darby
ir medziagy sgnaudy visuma (iskaitant,
bet neapsiribojant): 1. Esamy Saltojo
vandens stovus ir magistraliniy
vamzdyny demontavimas; 2. Naujy
vamzdyny montavimas; 3. Sumontuoty
vamzdyny izoliavimas; 4. Uzdaromosios
armatiiros montavimas; 5. VamzdZiy
kirtimosi su pastato konstrukcijomis
viety uztaisymas prie3gaisriniais deklais;
6. Sumontuoty vamzdyny praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

159 -
magistrali
niai
vamzdyna
i,307,20-| m
geriamo
vandens
sistemy
stovai

Sitloma atlikti bendro naudojimo
elektros inzineriniy sistemy atnaujinima
ar keitima. 1. [ranga, medZiagos ir darbai
turi atitikti STR'y keliamus
reikalavimus, 2. Matavimo vienetas
apima statybos darby ir medZiagy
sanaudy visumg jskaitant, bet
neapsiribojant: 1. Esamy (keitiamy)
aparaty demontavimas; 2. Naujy
saugikliy - kirtikliy bloky ir tripoliy
automatiniy jungikliy montavimas; 3.
Kabeliy (laidy) prijungimas prie aparatuy;
4, Varzy matavimas; 5. [vadiniy
paskirstymo skydy paruoSimas
jrengimui. 6. Seny elektros kabeliy,
prietaisy, $viestuvy demontavimas; 7.
Plastikiniy elektros instaliaciniy
vamzdziy montavimas 8. Sujungimu,
at$aky ir pravady déZugiy montavimas;
9. Elektros kabeliy montavimas. Reikia
pakeisti bendro naudojimo patalpy
elektros instaliacijos kabelius.

131,00 m

Pastaba: Privaloma uztikrinti pastato sandaruma, kuris turi atitikti STR "STR 2.01.09:2012 pastaty energinis
naudingumas. energinio naudingumo sertifikavimas." priedo XXVII skyriaus reikalavimus, oro apykaita
pastate turi biiti ne didesné kaip 2 (1/h).

#
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6. Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo
naudingumo nustatymas

(modernizavimo) priemoniy suminio energinio

5 lentele
Modernizavus pastatg pagal priemoniy paketus
Kiekis
i‘i Rodikliai Mato vnt. Esama I priemoniy | II priemoniy
' padétis paketas paketas
1 2 3 4 5 6

6.1. |pastato energinio naudingumo klasé Klasé E { C
skaiciuojamosios Silumines energijos
sanaudos patalpy $ildymui, 2

6.2. |i% ju pagal energijg taupancias kWh/m"/met 130,78 39,74 38,06
priemones: us

6.2.1. ventiliacijos 1r rel::t.lperacu(.)s sm?emq 17.49 1139 7.29
pertvarkymas, keitimas ar jrengimas.
stogo &iltinimas, taip pat ir naujos
dangos ar naujo $laitinio stogo jrengimas

6.2.2. |(isskyrus patalpy pastogeje jrengima) ir 15,92 1,95 243
(ar) perdangos po veédinama Slaitinio
stogo pastoge Siltinimas.
fasado sieny (taip pat ir cokolio)
Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio)

2:3 .. R , ’ ,

02 konstrukcijos defekty pa3alinimg ir 37,29 443 482
nuogrindos sutvarkyma.
laiptiniy lauko dury ir tambiiro dury

624, kemmast,. %.skaltar}t susijusius apdallos 0.78 0.33 0.36
darbus, jéjimo laipty remontg ir
pritaikyma nejgaliyjy poreikiams.

625, buttg ir ljutl.v;.patalpq langq keitimas | 25.90 148 16,12
mazesnio §ilumos pralaidumo langus.
skai¢iuojamyjy Silumines energijos

g3 |sanaudy patalpy Sildymul SUmaZEImas | procentais - 69,61 70,90
palyginti su esamos padéties
duomenimis.
ismetamo SESD (CO; «) kieki

64, |meAmO (€O, oy ) kieklo tony/metus - 100,32 102,17
sumazejimas




7. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy kaina

6.1 lentelé

I priemoniy paketas

Preliminari kaina

Eil. Nr. Priemonés pavadinimas L. Eur./mz .
I§ viso, Eur | (naudingojo
ploto)
1 2 3 4
7:1: Energijos efektyvuma didinandios priemonés
71.1 sildymo ir karsto vandens sistemy
U pertvarkymas ar keitimas:

$ilumos punkto ar katilines, individualiy katily ir (ar)
kars$to vandens ruogimo jrenginiy keitimas ar

7.1.1.1. pertvarkymas, taip pat atsinaujinan¢iy energijos Saltiniy 11693,44 2,48
(saulés, véjo, geotermines energijos, biokuro ir
panagiai) jrengimas
Silumos punkto ir karsto vandens ruoSimo jrenginiy

WA bp 11693,44 2,48
keitimas

7 - balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas 10341,04 2,19

21121 Sildyntxo sistemos balansiniy ventiliy ant stovy 577174 122
jrengimas

711.2.2 kar&z‘o‘vand.entiekio sistemos balansiniy ventiliy ant 4569.30 0,97
stovy jrengimas

7.1.1.3. Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas 112032,70 25,75

7.1.1.3.1. |sildymo sistemos keitimas 83541,45 17,71

71132 |karsto vandentiekio sistemos vamzdyny keitimas 4770,77 1,01

7.1.1.3.3. |radiatoriy keitimas 23720,48 5,03
individualios &ilumos apskaitos prietaisy ar dalikliy

7.1.1.4. sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas butuose 22293,04 4,73
ir kitose patalpose

71141 termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir kitose 11146.52 236

atalpose

71.1.4.2. |dalikliy sistemos jrengimas butuose ir kitose patalpose 11146,52 2,36

712, Yédi.nimo sistemos .s'.utva_rkymas ‘arba Pertvarkymas, 13500,81 286
iskaitant rekuperacijos sistemos jrengima

7121 védinimo sistemos valymas ir dezinfekcija 13509,81 2,86
stogo ar perdangos pastogéje siltinimas, jskaitant stogo
konstrukeijos sustiprinimg ar deformacijy $alinima,

713, stogo dangos k.eitim‘q, lietaus nuvgdivrn(.) :gi%temos 111443.80 23.62
sutvarkyma ar jrengima, arba naujo §laitinio stogo (be
patalpy pastoggje) jrengimas (jskaitant kopécias |
pastoge), apsiltinant jj arba perdangg pastogeje

2131 sto.glo atnaujinimas Siltinimas, jskaitant stogo dangos 108129,90 22.92
keitimg

7132 lietaus nuoteky sistemos atnaujinimas 3313,90 0,70

.
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i%oriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant
sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima,
esamy lietvamzdziy demontavima, jrengima ar keitima,

sumos, procentais

7.1.4. : o o 278974,51 59,13
elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo
Siltinamos sienos (cokolio) atitraukima (iSskyrus
keitima naujais) ir nuogrindos sutvarkyma
7141 sieny f‘z{tmuftas, givkaxrant sieny konstrukcijos defekty 196733.90 41,70
pasalinim, tinkuojamas fasadas
2142 szervqy :s;{tzmmfas: ;skaztajr‘?t sieny konstrukcijos defekty 4388714 9,30
pasalinimg,védinamas fasadas
7143 colfoh.o .szlfzmmas, iskaitant sieny konstrukcijos defekty 38353.47 813
asalinimg
bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy keitimas ir
(ar) bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo, tambiiro,
7 1.6, b‘alkc.mq, rusm:, kf)ntemer%nes, mlumosPanto) 'keltlmas 9385.68 1,99
(jskaitant susijusius apdailos darbus), j€jimo laipty
remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso
jrengimas)
7161 (;eﬂmio, tambiiro, rjz'tf'.zo) kex'tzmas (jskaitant susijusius 6610.73 1.40
apdailos darbus), jéjimo laipty remontas
7162 lfzptmzy langt'; ir balkony dury keitimas j mazesnio 266,93 0,06
Silumos pralaidumo langus
7163, riisio langy keitimas j maZesnio Silumos pralaidumo 2508.01 0.53
langus
717, but1v4 ir l_ﬂtL}.patalpq langq ir balkony dury keitimas | 34117.39 723
mazesnio &ilumos pralaidumo langus
7171 lf‘utq langai zr.balkony durys keitimas | mazesnio 34117.39 723
Silumos pralaidumo langus
IS viso:| 603791,40 127,98
7.2. Kitos priemongés, i§ viso, iS jy:
Kity pastato bendrojo naudojimo inZineriniy sistemy
(elektros, priesgaisrines saugos, geriamojo vandens,
7.2.1. buitiniy nuoteky, drenaZo, taip pat ir namui 40116,64 2,21
priklausanéiy vietiniy jrenginiu) atnaujinimas ar
keitimas
7.2.4.1. buitiniy nuoteky atnaujinimas ar keitimas 10424,40 2,21
2912 geriamojo vandens sistemos ir jrenginy keitimas ar 5192.62 110
pertvarkymas.
7.2.1.3. elektros instaliacijos keitimas 24499,62 5,19
IS viso:| 40116,64 8,50
Galutiné suma:| 643908,04 136,48
7.3 Kity priemoniy lyginamoji dalis nuo bendros investiciju 6%
0




6.2 lentelé

11 priemoniy paketas

Preliminari kaina

2
Eil. Nr. Priemonés pavadinimas . - Eur./m )
I§ viso, Eur (naudingojo
ploto)
1 p 3 4
7.1. Energijos efektyvuma didinancios priemoneés
711 $ildymo ir kar§to vandens sistemy
B pertvarkymas ar keitimas:
Silumos punkto ar katilinés, individualiy katily ir (ar)
kar$to vandens ruosimo jrenginiy keitimas ar
7.1.1.1. pertvarkymas, taip pat atsinaujinanciy energijos 3altiniy | 11693,44 2,48
(saulés, véjo, geotermingés energijos, biokuro ir
panasiai) jrengimas
71111 szl?u.nos punkito ir karSto vandens ruoSimo jrenginiy 11693.44 248
keitimas
Tuls L2 balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas 10341,04 2,19
71121, s"zldyn_qo sistemos balansiniy ventiliy ant stovy 577174 122
jrengimas
71122 karstolvanaiennekzo sistemos balansiniy ventiliy ant 4569.30 0.97
stovy jrengimas
7.1.1.3. $ildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas 150622,91 31,93
7.1.1.3.1. |Sildymo sistemos keitimas 83541,45 17,71
771132 kans_'t(? vandentiekio vamzdyny Siluminés izoliacijos 43360,98 019
gerinimas
7.1.1.3.3. |radiatoriy keitimas 23720,48 5,03
individualios $ilumos apskaitos prietaisy ar dalikliy
7.1.14. sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas butuose 22895,82 4,85
ir kitose patalpose
71141 termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir kitose 1174930 249
atalpose
7.1.1.4.2. |dalikliy sistemos jrengimas butuose ir kitose patalpose 11146,52 2,36
712 Yedx.mmo sistemos 's.utvalrkymas ?rba Pertvarkymas, 13509.81 2,86
jskaitant rekuperacijos sistemos jrengima
7.1.2.1. vedinimo sistemos valymas ir dezinfekcija 13509,81 2,86
stogo ar perdangos pastogéje $iltinimas, jskaitant stogo
konstrukcijos sustiprinima ar deformacijy Salinima,
713, stogo dangos k.eltlm'q, lietaus nuv§dlfn9 T0,1?temos 111443.80 23.62
sutvarkyma ar jrengima, arba naujo $laitinio stogo (be
patalpy pastogéje) jrengimas (iskaitant kopécias |
pastoge), ap§iltinant jj arba perdanga pastogéje
77131 Sto.g‘o atnaujinimas Siltinimas, iskaitant stogo dangos 108129.90
keitimg
7132 lietaus nuoteky sistemos atnaujinimas 3313.90




iSoriniy sieny (taip pat ir cokolio) $iltinimas, jskaitant
sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima,
esamy lietvamzdziy demontavima, jrengima ar keitima,

7.1.4. : T ; : 278974,51 59,13
elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo
Siltinamos sienos (cokolio) atitraukima (i8skyrus
keitimg naujais) ir nuogrindos sutvarkymg
7141 s;ein; .hw{rmn?ms, ;.?'kartant sieny konstrukcijos defekty 196733,90 41.70
asalinim, tinkuojamas fasadas
7142 s:ein; ‘su:’tzmm.asf jskaitant sieny konstrukcijos defekty 4388714 9,30
pasalinimg,védinamas fasadas
7143 coifolz.o .szlnmmas, iskaitant sieny konstrukcijos defekty 38353.47 813
pasalinimg
bendrojo naudojimo patalpose esan¢iy langy keitimas ir
(ar) bendrojo naudojimo lauko dury (jé¢jimo, tambiiro,
7 16. b.alkqnq, rus.l?, kf)ntelner!nes, sﬂumosl;_).L}nkto) _keltlmas 9385.68 1,99
(iskaitant susijusius apdailos darbus), j€jimo laipty
remontas ir pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso
jrengimas)
7161 (gejxm-o, tambiiro, r:zls‘.s'.zo) kez_tzmas (iskaitant susijusius 6610.73 1.40
apdailos darbus), jéjimo laipty remontas
7162 lvc.nptmn; langz.g ir balkony dury keitimas j mazesnio 266,93 0,06
§ilumos pralaidumo langus
2163, riisio langy keitimas j mazesnio Silumos pralaidumo 2508,01 0.53
langus
717, butlv,l ir lfltlf.pataipl.l lang.q ir balkony dury keitimas | 34117,39 723
maZesnio §ilumos pralaidumo langus
7171 buty langai zr'balkony durys keitimas j maZesnio 34117.39 723
Silumos pralaidumo langus
I8 viso:| 642984,39 136,29
g5 Kitos priemonés, i viso, i jy:
Kity pastato bendrojo naudojimo inzineriniy sistemy
(elektros, prieSgaisrinés saugos, geriamojo vandens,
1.2.1. buitiniy nuoteky, drenazo, taip pat ir namui 59003,20 12,51
priklausan¢iy vietiniy jrenginiy) atnaujinimas ar
keitimas
T ledsk: buitiniy nuoteky sistemos keitimas. 18442,23 3,91
7212 geriamojo vandens sistemos ir jrenginiy keitimas ar 16061.35 3.40
pertvarkymas.
7413 elektros instaliacijos keitimas 24499,62 5,19
59003,20 12,51
Galutiné suma:| 701987,59 148,79




8. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina

7.1 lentelé
Priemoniy paketui |
i — oo Preliminari Santykiné
Eil. Nr. I§laidy pavadinimas o B kaina, Eur m?
L 2 3 4
8.1. |Statybos darbai, i$ viso: 643 908,04 136,48
8.1.1. [I% ju: Statybos darbai, tenkantys energijos efektyvuma 603 791,40 127,98
didinan¢ioms priemonéms
8.2. [Projekto parengimas (jskaitant ekspertize ir projekto 32 195,40 6,82
igyvendinimo prieZitira, kurig vykdo Projekto vadovas)
8.3. |Statybos techningé prieZiura 12 878,16 213
8.4. |Projekto administravimas 13 587,58 2,88
Galutiné suma: 702 569,20 148,92
7.2 lentelé
Priemoniy paketui 11
: i e Preliminari Santykiné
Eil. Nr. I3laidy pavadinimas kaina, Eur Kaina, Bur/m’
1 2 3 4
8.1. |Statybos darbai, i3 viso: 701 987,59 148,79
8.1.1. [I3 jy: Statybos darbai, tenkantys energijos efektyvuma 642 984,39 136,29
didinandioms priemonems
8.2. |Projekto parengimas (jskaitant ekspertize ir projekto 35 099,38 7,44
jgyvendinimo prieZitira, kurig vykdo Projekto vadovas)
8.3. |Statybos techniné prieZiiira 14 039,75 2,98
8.4. |Projekto administravimas 13 587,58 2,88
Galutiné suma: 764 714,30 162,09
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9. Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas

Investicijy ekonominio jvertinimo rodikliai.

8 lentele
Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt, |} Pricmoniu ITpriemonit a0
paketas paketas
1 2 g 4 5 7
9.1. |Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
9.1.1. |pagal suvesting kaina Metais 27 29
9.1.2. |atémus valstybés paramg Metais 18 19
92 Energijg taupan¢iy priemoniy atsipirkimo
" |laikas
9.2.1. |pagal suming kaina Metais 26 27
9.2.2. |atémus valstybés parama Metais 16 17

Pastaba. Atsipirkimo laikas skai¢iuojamas naudojant pastato naudinga plota ir skai¢iuojamajj energijos

sutaupyma pagal energinio sertifikato duomenis.




10. Projekto jgyvendinimo planas

9.1 lentele
Jgyvendinamy namo Darby pradzia Darby
Eil. |atnaujinimo (modernizavimo) : pabaiga
Z o (metai, : Pastabos
Nr. priemoniy ir etapy meénuo) (metal,
pavadinimas meénuo)
Nurodytas preliminarus darby
. 5 pradzios ir pabaigos laikas, kuris
10,1 [Priemoniy nurodyty 6.1 2017-05-05 | 2017-12-31 |tikslinamas namo atnaujinimo
lenteléje jgyvendinimas: st p
(modernizavimo) projekto
igyvendinimo eigoje.
9.2 lentelé
Jgyvendinamy namo Dty pradzia Darby
Eil. |atnaujinimo (modernizavimo) ; pabaiga
. . (metal, f Pastabos
Nr. priemoniy Ir etapy - (metal,
pavadinimas meénuo)
Nurodytas preliminarus darby
; ; pradzios ir pabaigos laikas, kuris
6. . e
10.2 P“em.o.m.ut nurod).m:; 2 2017-05-05 | 2017-12-31 [tikslinamas namo atnaujinimo
lenteléje jgyvendinimas: G o .
(modernizavimo) projekto
igyvendinimo eigoje.




11. Projekto finansavimo planas

10.1 lentele

I priemoniy paketas

Eil. Nr. Leésy 3altiniai Planuojamos I€So0s Pastabas
Suma, Eur Procentine
dalis nuo
viS0S sumos,
%
1 2 3 4 5
1.1 Planuojami 1Sy Saltiniai projekto jgyvendinimo laikotarpiu
buty ir kity patalpy savininky 50% - statybos techninés
nuosavos 1&5os prieZitiros iSlaidy,
1L1.1. 13233 1,9% projekto administravimo
islaidy
kreditas ar kitos skolintos Rangos darbai ir 50%
11.1.2. |finansuotojo léSos 660 006 93,9% |projekto parengimo
islaidy
valstybés paramos léSos, kurios 50% - projekto
skiriamos apmokant projekto parengimo, statybos
11.1.3. |parengimo, jo administravimo ir 29 331 42%  |technings priezitiros,
statybos techninés prieZitiros islaidas projekto administravimo
islaidy
kitos (ES paramos, savivaldybes ar
11.1.4. s et me Ao
kito paramos tiekéjo 1e50s)
I§ viso:| 702 569 100%
1.2 valstybés paramos léSos, kurios bus skiriamos kompensuojant patirtas iSlaidas,
= |igyvendinus projekts, i jy:
z 1]
121, projekto pa?engxmo islaidy 16 098 50%
kompensavimas
ls:cjgb:;staesxzés prieziiiros i8laidy Uz daugiabugio namo
11.2.2, ¥ 6 439 50% |atnaujinimo
(modernizavimo) projekto
jgyvendinimo
administravimo ir
projekto jgyvendinimo techninés prieZitiros
e e 1 , suteikt
11.2.3. |administravimo i$laidy 6 794 50% pasialipas su‘e1k as nuo
. 2017 m. sausio 1 d.,
kompensavimas
apmokama arba
kompensuojama 50%.
valstybés parama, tenkanti energinj
11.2.4. |efektyvuma didinanCioms
priemoneéms:
valstybés parama kompensuojant 15
112.4.1. proc. investicijy, tenkanciy energinj 90 569 15%

efektyvuma didinanc¢ioms
priemonems




Pagal klimato kaitos
programa parama teikiama
kai pasiekiama C
energinio naudingumo
klasé ir skai¢iuojamosios
§iluminés energijos
sanaudos sumazinamos ne
maziau kaip 40 %. 20%
teikiama parama, jeigu
daugiabu¢io namo

papildoma Klimato kaitos
specialiosios programos leSomis
teikiama valstybés parama
kompensuojant iSlaidas, tenkancias
energinj efektyvuma didinan¢ioms
priemonéms, kai po pastato

11.2.4.2. s o S 120 758 20% atnaujinimo
atnaujinimo pasiekiamas ne mazesnis S
. o (modernizavimo)
kaip 40 proc. energinis efektyvumas, ; y . "
alyginti su pastato energiniu projektas jgyvendintas i
I;fekt umu pried pastato atnaujinimo 2017 . gruodZio 31
YV . p past J dienos; 15 % teikiama
(modernizavimo) projekto i o
mendinim parama, jeigu daugiabucio
1eyv namo atnaujinimo
(modernizavimo)
projektas jgyvendintas po
2017 m. gruodZio 31
dienos;
Parama teikiama nuraSant
lengvatinio kredito
metines paliikanas iki 0
procenty, kol bendra
preliminarus laikotarpis, per kurj nura§ytu leilgvatlmo
: . kredito palikany suma
valstybés parama kompensuojant I3 .
: . . pasiekia 15 procenty
procenty vesticijy, tenkanciy : . 4
i T investicijy, tenkanciy
energinj efektyvuma didinancioms . .
; : iy ¢ investicijy plane
13 priemonéms, suteikiama nurasant 79 —_— nurodytoms energinj

lengvatinio kredito palikanas iki 0
procenty, kol bendra nuraSyty
lengvatinio kredito palikany suma
pasiekia apskai¢iuota 15 procenty
suma.

efektyvuma didinan¢ioms
priemonéms, suma — kai
investicijy planas buty ir
kity patalpy savininky
patvirtintas ir lengvatinio
kredito sutartis projektui
jgyvendinti sudaryta po
2016 m. geguzés 16
dienos.

Pastaba. | valstybés paramg nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal /
Piniginés socialines paramos nepasiturintiems gyventojams jstatyma, apmokant kreditg ir paliikanas, '
susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto igyvendinimu.

77 a1(67)




10.2 lentelé

11 priemoniy paketas

Eil. Nr. Lésy Saltiniai Planuojamos léSos Pastabas
Suma, Eur Procentine
dalis nuo
visOs Sumos,
%
I 2 3 4 8
11.1 Planuojami 1éSy $altiniai projekto jgyvendinimo laikotarpiu
buty ir kity patalpy savininky 50% - statybos techninés
nuosavos lé3os priezitros i$laidy,
IL.LL 13 814 1,8% projekto administravimo
islaidy
kreditas ar kitos skolintos Rangos darbai ir 50%
11.1.2. |finansuotojo leSos 719 537 94,1% |projekto parengimo
islaidy
va!s.tybes paramos lesos,. kurios 50% - projekto
skiriamos apmokant projekto .
arengimo, jo administravimo ir parengitnia, statybos
11.13. [P ki 31363 41% |technineés prieZitros,
statybos technings priezitiros islaidas . i ;
projekto administravimo
islaidy
kitos (ES paramos, savivaldybés ar
11.1.4. |; CLaie o
kito paramos tiekejo 1€30s)
I8 viso:| 764 714 100%
11.2 valstybés paramos léSos, kurios bus skiriamos kompensuojant patirtas iSlaidas,
““ ligyvendinus projekta, i$ jy:
1121 projekto pal.'engimo islaidy 17 550 50%
kompensavimas
tatybos techninés prieZitiros iSlaid . ’
i ybos technin priezitros i8laidy Ut dangiabugio namo
ompensavimas v
. atnaujinimo
11.2.1. 7020 30% (modernizavimo) projekto
igyvendinimo
administravimo ir
techninés priezitros
projekto jgyvendinimo paslaugas, su’feiktas nuo
1122, |administravimo islaidy 6 794 s0%  [2017m.sausio 1d,
kompensavimas apmokama ?rba
kompensuojama 50%.
valstybés parama, tenkanti energini
11.2.4. |efektyvumg didinan¢ioms
priemonéms:
valstybés parama kompensuojant 15
112.4.1 proc. investicijy, tenkanéiy energinj 96 448 15%

efektyvuma didinanc¢ioms
priemonéms




papildoma Klimato kaitos
specialiosios programos léSomis
teikiama valstybés parama
kompensuojant i§laidas, tenkancias
energinj efektyvuma didinan¢ioms
priemonéms, kai po pastato

Pagal klimato kaitos
programa parama teikiama
kai pasiekiama C
energinio naudingumo
klaseé ir skai¢iuojamosios
Siluminés energijos
sgnaudos sumazinamos ne
maziau kaip 40 %. 20%
teikiama parama, jeigu
daugiabucio namo

11.2.4.2. e s e .. 128 597 20% atnaujinimo
atnaujinimo pasiekiamas ne mazesnis G
i o (modernizavimo)
kaip 40 proc. energinis efektyvumas, : ; : .
5 it 5 projektas jgyvendintas iki
palyginti su pastato energiniu g
. g 2017 m. gruodzio 31
efektyvumu prie$ pastato atnaujinimo ; g
. . dienos; 15 % teikiama
(modernizavimo) projekto » .
A parama, jeigu daugiabucio
1eyv namo atnaujinimo
(modernizavimo)
projektas jgyvendintas po
2017 m. gruodzio 31
dienos;
Parama teikiama nurasant
lengvatinio kredito
metines paliikanas iki 0
procenty, kol bendra
preliminarus laikotarpis, per kurj nura?ytq le?gvatmlo
. y kredito paltikany suma
valstybés parama kompensuojant 15 « o
. g o pasiekia 15 procenty
procenty investicijy, tenkanciy ; o Y
s - investicijy, tenkanCiy
energinj efektyvuma didinanCioms p oy
riemonéms, suteikiama nuraant tnyestisliy plane
11.3. [P ’ 79 men. nurodytoms energinj

lengvatinio kredito paliikanas iki 0
procenty, kol bendra nuraSyty
lengvatinio kredito palukany suma
pasiekia apskai¢iuotg 15 procenty
suma.

efektyvuma didinanCioms
priemonéms, suma — kai
investicijy planas buty ir
kity patalpy savininky
patvirtintas ir lengvatinio
kredito sutartis projektui
igyvendinti sudaryta po
2016 m. geguzés 16
dienos.

Pastaba. | valstybés parama nejskaitoma
Piniginés socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams jstatyma,

susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto igyvendinimu.

parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal

apmokant kredita ir palukanas, ////

/" 43(67)
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13. Didziausios leistinos ménesinés jmokos dydis - 0,8 eur/m*meén.

13:1.

13.2.

14.

Menesinés jmokos dydis, nejvertinant 13y
skolinimosi techniniam darbo projektui parengti,
eur/m*men:

Meénesinés jmokos dydis, jvertinant leSy
skolinimosi techniniam darbo projektui parengti,
eur/m*mén:

Preliminarus kredito grgzinimo terminas 240
ménesiai.

Ménesinés jmokos dydis apskai¢iuojamas, pagal:
1= ((Ee - Ep) x Ke/12) x K x Kp x Kk, kur:

I paketas
0,71

0,78

II paketas
0,73

0,80

eur/m?*meén

eur/m%meén

I — didziausia daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo jmoka (Eur/m2

per ménesj);

Ee — skai¢iuojamosios Siluminés energijos sanaudos per metus prie§ daugiabuc¢io namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekto jgyvendinima (kWh/m2 per metus);

Ep — skai¢iuojamosios $iluminés energijos sgnaudos per metus igyvendinus daugiabucio namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekta (kWh/m2 per metus);
Ke — $iluminés energijos kainos tarifas, fiksuotas konkrecioje vietovéje atnaujinimo (modernizavimo)

projekto patvirtinimo dieng (Eur/kWh);
12 — ménesiy skai¢ius metuose (meén.);

Kp — $iluminés energijos sutaupymo, Silumines energijos kainos pokycio jvertinimo paklaidos

koeficientas — 1,3;

K — koeficientas, jvertinantis investicijy dalj, nesusijusia su energija taupangiomis atnaujinimo
(modernizavimo) priemonémis, atsizvelgiant | Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo)
programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybeés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213
,.Dél Daugiabugiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo* (toliau — Programa),

priedo pastabos 4 punktg, — 1,2;

Kk — koeficientas, jvertinantis lé3y skolinimosi atnaujinimo (modernizavimo) projektui ar jo daliai
parengti ir statybos techninei prieZitrai vykdyti itakg, — 1,1.

Priedas Nr.1 I3metamy $iltnamio efekta sukelian¢iy dujy (toliau - SESD) (CO2 ekv.) kiekio
sumaZinimo skaitiavimas $iluminés energijos sutaupymo atveju

Rodikliai Mato vnt. | Skai¢iavimo | I priemoniy Il
formulé paketas | priemoniy
paketas
Metinis iluminés energijos suvartojimo MWh/met (A) 430,56 438,51
sumazinimas (sutaupymas) us
Targos faktoriaus reik¥mé t CO2 (B)1 0,23 0,23
ekv./M
Metinis SESD kiekio sumaZinimas tCO2 [(C)=(A)x(B)| 100,32 102,17
ekv./metu

S
Projekto vertinamasis laikotarpis metais (D)2 25,00 25,00
Bendras i$metamy SESD kiekio sumazinimas tCO2 [|(E)=(O)x (D)| 2508,02 2554,30

ekv.

/ /54'(67)
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Priedas Nr.2 Pagrindiniai darby Kiekiai ir jkainiai

Pagrindiniai darby kiekiai ir jkainiai

Ikainio . . Matavimo | Darby i3 2
i Priemoné vienetas Kiekis [kainis Saltinis
1 2 3 4 5 6
211-07-01 [Filumos punkto KW | 200,00 [ 5847€
pertvarkymas
Sildymo sistemos
211-01-01 . . i
211-02-01 balans.lmq \-fentlllq ant vnt. 24,00 240,49 €
stovy Jrengimas
karsto vandentiekio
211-01-01 |sistemos balansiniy
211-02-01 |ventiliy ant stovy R 00 240 A
jrengimas
211-04-01 [Fildymo prietaist ir (ar) m | 31808 | 20,00€
vamzdyny keitimas
Sildymo prietaisy ir (ar)
211-06-01 |stovy keitimas (Sildymo m 4024,32 19,18 €
sistema)
211-09-01 |radiatoriy keitimas m 235,00 | 100,94 €
karsto vandentiekio
211-04-01 |vamzdyny magistraliy m 238,56 20,00 €
keitimas
ariepasor [ vandentickio:stovy m |2012,16] 19,18¢€
keitimas
termostatiniy ventiliy
211-08-03 |jrengimas butuose ir kitose vnt 235,00 50,00 €
patalpose
511.08-03 |dalikliu sistemos jrengimas| | 53500 | 47,43 €
butuose ir kitose patalpose
ventiliacijos valymas ir rasiaty
212-01-01 |VoTH IEUO8 VA Y butui | 131,00 | 103,13 € | amavjinimo
dezinfekavimas oy
(modernizavi
ventiliacijos valymas ir mo) darby
212-01-01 |dezinfekavimas, mini vnt 0,00 123531 € | skaciuojamyj
rekuperatoriy jrengimas y kainy
stogo atnaujinimas rekomendacij
151-12-08 |3iltinimas, jskaitant stogo m? 1367,67 | 79,06 € 0s, 2016
dangos keitima kovo men.
. . www.spse. It
151-12-08 l1etau.s. n}lotekq sistemos m? 116,00 28.57 €
atnaujinimas
sieny $iltinimas
121-23- : : : 2164, 510 E
212500 (tinkuojamas fasadas) m 18| B0
112-21-03 |cokolio $iltinimas m 226,23 169,53 €




162-22-07 |dury keitimas m? 20,19 32743 €

161-11-03 [buty langy keitimas m? 202,65 168,36 €

161-11-02 |laiptiniy langy keitimas m? 175 152,53 €

161-11-01 [rusio langy keitimas m? 13,20 190,00 €

sy6-G7L. ] |ECIAM eI VRIS vado m 1,00 | 892,70€
keitimas.
geriamojo vandens

216-02-01 [sistemos atnaujinimas ar m 159,00 27,04 €
keitimas.

216-03-01 |EEriamojo vandens stovy m 30720 | 3538¢€
keitimas ar atnaujinimas

513-p1.gy |puities nuotely vamzdyny | 219,00 | 47,60€
keitimas

313.qj1.0] |PUHES IOy oYy m 30720 | 26,10€
keitimas

213-01-01 elektros instaliacijos m 131,00 187,02 €

keitimas

Pastaba: darby kiekiai jvertinti atlikus natirinius matavimus.
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Priedas Nr.3 Individualiy investicijy lentelé (buty langai,
balkony durys, balkony jstiklinimas)

Kei¢iami langai

Individualiy

Buto Med. langy ir Langy ir dury rekuperatoriy
Nr. [balkony dury plotas, |sk. kiekis, vnt
1 0,00 2
2 0.00 2
3 0,00 2
4 0,00 2
5 0,00 2
6 0,00 2
7 0,00 2
8 0,00 2]
9 0,00 2
10 0,00 2
11 0,00 2
12 0,00 2
13 0,00 2
14 0,00 2
15 0,00 2|
16 3,76 2
17 0,00 2
18 0.00 2
19 7.51 2 2]
20 1,15 2
21 0,00 2
22 0,00 2
23 0,00 2
24 0,00 2
25 0,00 2
26 337 2
27 9,47 3 2
28 0,00 2
29 0,00 2
30 0,00 2]
31 0,00 2
32 0,00 2
33 2,13 2
34 0,00 2
35 0.00 2
36 0,00 2
37 0,00 2
38 0.00 2
39 5,61 2
40 0,00 2
41 0,00 2
42 0,00 2
43 0,00 2
44 0,00 2
45 0,00 2
46 13,62 4 2
47 0,00 2
48 0,00 2
49 5,61 2
50 0,00 2
51 0,00 2
52 0,00 2




53 0,00 2
54 0,00 2
55 0.00 2
56 0,00 2
57 0,00 2
58 7.51 2 2
59 3,76 I 2
60 0.00 2|
61 0,00 2
62 0,00 2
63 0,00 2
64 0,00 5
65 0,00 2
66 0,00 2
67 0,00 2
68 3.76 [ 2
69 0,00 2
70 3.76 1 2
71 7.51 2 2
72 13,62 4 2
73 0,00 2
74 7.51 2 2
75 0,00 2
76 2.13 1 2
T 0,00 2
78 3,37 1 2
79 337 [ 2
80 5,50 2 3
81 2,13 1 2
82 751 2 2
83 7.51 2 2
84 0.00 2
85 0,00 2|
86 0.00 3
87 0,00 7
88 0,00 7
89 0,00 2
90 0,00 2
91 0.00 2
92 7.51 2 2
93 7.51 2 2
94 0,00 2
95 0,00 2
96 0,00 2
97 0,00 2
98 0,00 2
99 0,00 2
100 0,00 2
101 0,00 2
102 0,00 2|
103 10,87 4 2
104 337 I 2
105 3,37 1 2
106 5.50 2 2
107 0,00 2
108 0,00 2
109 3,76 I 2
110 0,00 2
111 0,00 2

s
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112 0,00 2|
113 0,00 2
114 0,00 2
115 0,00 2
116 0,00 2
117 0,00 2
118 7,51 2 2
119 0,00 2
120 0,00 2
121 5.89 2 2
122 0,00 2
123 0,00 2
124 0,00 2
125 0,00 2
126 0,00 2
127 6.11 2 2
128 3,37 1 2
129 3.37 1 2
130 3,37 1 2

202,65 260,00




Priedas Nr.4 Namo energinio naudingumo sertifikatas

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
SERTIFIKATAS

Nr. KG-0198-01384

1 lapas / 2 lapy
Pastato (jo dalies) urikalus pastato numeris. 1687-4014-5014
Pastato adresas. Pramones pr, 28, Kaunom . Kauno m. sav.
Pastato (jo dalies) paskirtis. Kiti g'yvenamne;i pastatal (namai)
Pastato (jo dalies) Sildomas plotas, m”* 4729.37
Viso pastato dildomas plotas, m* 4729.37

Nustatyta pastato (jo dalies)
Pastaty (jy daliy) energinio naudingumo Kklasifikavimas | klases* enarginio naudingumo
kiase:

[ At
e AT

< B

i e AR P B s Y - P

* A++ kiass yra laikoma auki&iausia, | nurodo energijos beveik nevartojany pastata,
G klasé nurodo energidkai neefektyvy pastaty
mmmmm metinés mdihliu vertds vignam kvadratiniam metrui pastato {jo dalies) iudome p!oto

Nutmaujlmndos pirminés energijos sanaudos, kwl}qu*_rr}uai) X _z_:u_p_a' E

Atsinaujinandios pirminés enacgijos sansudos, kwmm‘ metai) 7537
Mwmu atsinaujinantios pirmings energijos sanaudy santykio su metinemis

neatsinaujinanios pirminés energijos sqnaudomis verte, val.. mﬂ_k__o_‘z__ =tW. 1%
e Silumines energijos sanaudos pastatul Sildytl, KWh/{m?- metal): N
Silumines energijos sanaudos pastatul vesinti, KWH/(m? metal). [
Siluminés energijos sanaudos karftam bultiniam vandeniui ruodti, KWh/(m* metai): 57 3_5__ SENLT
Sumings elektros enargijos sanaudos, KWh/(m* metai): __nn
19 Elekiros energijos sanaudos patalpy apdvietimul, KWh/(m® metai): 4.05 £ ]
K, Pastato | aplinkq imetamas COr kiekis, kgCO/(m* medal): 4628
g :’crtlnkavlmo tksputo pastabos: Netildomas n‘:syu Pﬂa bcndro lakdomo plota pﬁskalaumu laipum plotu 159 42
~
:3 Seriifikato iddavimo data - 2018-02-28 Sertifikato galiojimeo lmm:ms 2026-02 26
2 e
Serifikaty itdava i . Atestato
Saulius Puras Nr 0198
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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS

Nr. KG-0198-01384

2 lapas / 2 lapy
Paststo (o dakes) unikalus pastalo numens: 1997-4014-5014
Pasiafo adresas: Pramones pe 28, Mauno m Kauna m sav
Pastato (jo dakies) pasktis. K& gyvenamies pastatal (namai)
Pasiato (jo dates) dildomas plotas, m' 472837
Vigo pastato Siidomas plotas, m® 4729.37

Pastato (jo dabes) energinid naudingumo klasa:

E

METINES RODIKLIY VERTES VIENAM KVADRATINIAM METRUI PASTATO (JO DALIES) 31LDOMO PLOTO:

Pastata (Jo dalies} pirminés energljos sanaudos:

Norminés nesisinaujinantios pirhings energios sanaudes, KWH(m™ metai). 18878
Alskaitings neaisinaujinantios pIMmings energios sqnaudos, KWh(m® metai) 162
Skaitiugamaosios peatsinaujinantios pirminds energios sanaudos, KWh(m* metar) 23788
Skaithcjamosios isinauinanios prminés energios sanaudos, KWh(m* meta)) 7537
Skaiivojamyy mefiniy sisinauinantios pirmings energijos sanaudy sanfykio su metinémss 047
neatsinauinantios pirmines enerpijos sanaudomis vertd, vt
Energijos sgnaudos pastatul (jo dallal} Slidytl: Normings Atskaitings Skaitiucjamesios
Nealzsinaujinantios pirmings energhos, KWim® metal) 50.78 8582 112.01
Alsinaujinantios pirminés energlos, KWh{m® meial) . 23
Siumings anergios, KWH(m* metal) 4597 8551 130.78
Energlios sanaudos pastatui (jo dalial) vésinti: Norrnings Atshaitings Skaiuciamosios
Nealsinaujinandios pminis energios, KWH{m® mets)) ] 0 883
Atsinayjinantios pirmings energijos, KWh{m®* metai). - . 000
Siiumines energijios, KWhim* m) ] 0 888
mwmnmmvmm Nomines Alskaltings | Skalliucfamosios
Noatsinaujinandios pirmines energlios, KWhitm? metal} £02 9180 8248
Alsinaujinantios pirminés enangijos, KWhiim* metai) - - 2308
Siumings energlios, KWhim® metai) 3309 59 61 5765
. Bekrosewrgios ssudca pestate odalylek. | Nomids | Aukatines | Skatiamcios
mmmmwﬁmm mmwm; 84.00 84.00 6542
Atsinaujinandios pirmines energios sumines sgneudos, KWWMY metal). - SRl 000
Elekiros enenyios SUmings 5anaucos, KWR/(m* metai) 30.00 3000 2372
Eiskiron energios $3nauCos pataipy apdvietimul, KW m® metai) 13.50 13.50 405
Pastatul {jo daliai} $lidyti naudojami Silumos Saltinal ir Slidomi plotal, kuriwosa fie naudojamt;
Siurnog Saftinar Siidoms plotar, m?
Sil Sakiires_1: Soumos inkiai + pasiato Sliumos punitas 472037
mmmvmmwﬂmmuamvwmum“pw
Orm saidantiy frenginiy tipas: Sikdormi plotai, m*
Pastatul {jo daliai) vadinti naudafami védinimo sistemy tipal ir 8iidomi platal, kurlucse jos naudojamas: '
' Vadinimo sisiemos tipas: ~ Sidomi plotai, m*:
Pastats (jo dalyse) karktam bultiniam vandeniul ruodtl naudojami jrangos tipal Ir §lidomi plotal, lamiuose jle nsudojemi:
Kardto buitine vandens ruodimo sislemas Fangds lipas Sildomd plotar, m*:
Sit batinis_1: Stumos tnkiai + pasiato Siumos punklas ar29.37
Pastato ) splinkg @metamas COs kiskis {igCOMm? mets) 4628
Pastato {jo dalies) sandarumo matsvimy duomenys, kartal per valanay 427
Huorodes iSsamesnes informaciai gautl apie pastato (o dales} wve GBS R
ekonomibkal efektyw energinio naudingumo gennimy e biagentus &
waw oo ff
Sertifiliato ibdavimo data. 201602-26 Swtilikato gakojimo terminas: 2026-02-26
» m"mm Sauius Puzas ot
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Eil.

41
4.2
43
44
45
46
47

10
11

13
14,
15
16.
17

Pastato energljos sanaudy skaitlavimo rezultatai

1 priedas prie sertifikato Nr. KG-0188-01384

Priemonés
pasiato (jo dalies) energiniam naudingumul gennti
pavadinimas

Silumos nuostoliai per pastalo sienas

* Silumos nuostoliai per pastato stoga
* Silumos nuostolial per pastato perdangas, kurios ribojasi su iSore

Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu.
- per grindis ant grunto
- per horizontalial pakraddivose apiittintas grindis ant grunto
« per vertikaliai pakradtivose apsiltintas gnindis ant grunte
- per vertikatial ir hosizontaliai pakradivose apsiitintas grindis ant grunto
« per $ildomo risio atitvaras, kurios ribojasi su gruniu
- per grindis vir§ védinamy pogrindliy
- per grindis virs nedildomy védinamy rlsiy

Silumos nuostolial per pastato langus, sloglanglus, &vieslangius ir kitas
skaidrias atilvaras

Silumos nuostolial per pastato idorines duris ir vartus, nejskaitant nuostaliy
o¢l dury varstymo

Silumos nuostoliai per pastato ilginius Siluminius tiltelius
Silumos nuostoliai dél pastato vedinimo

' Silumos nuastoliai dé! virsnormines idores ora infiltracijos

Silumos prilekejimai (5 itores pastato (jo dalies) Siidymo laikatarpiu
Vidiniai 8ilumos idsiskyrimai pastato (jo dalies) $ildymo laikotarpiu

Siumos nuostoliai, kuriuos pastato (jo dalies) Sildymo laikotarpiv
kompensuoja $ilumos pritekejimai i3 iSorés ir vidiniai situmos iSsiskyrimal

Suminés elekiros energijos sgnaudos pastate

Elektros energijos sgnaudos patalpy apsvietimui
Silumines energijos sanaudos karitam vandeniui ruosti
Siluminés energijos sanaudos pastatui Sildyti
Siluminés energijos sanaudos pastatul vesinti

Pastaly energinio naudingumo / .
kvl 5 // Sautius Puzas

Skaidiuojamosics energijos
sgnaudos kvadratiniame metre
pastato $ildomo plole
per metus, KWH{m* metal)
37.96
1592

0.04

0.00
6.00
0.00
0.00
0.00
0.00
785
2590

078

934
17.49
Q.00
65.82
42.88
ez

2372
405
5785

130.78
888

Atestato
Nr.0198

o



Pastato (jo dalies) energinio naudingumeo gerinimo rekomendacijos

2 priedas prie sertifikato Nr. KG-0198-01384

ﬂ- Energijos sanaudy apibddinimas

1. Pastato sieny apdiltinimas taip, kad visy sieny Silumos
perdavimo koeficientas alitikty normy reikalavimus

2. Paslato stogy apdillinimas taip, kad visy stogy Silumos
perdavimo koeficientas atilikty normy reikaiavimus

3. Paslato perdangy, kurios ribojasi su iSore, apdiltinimas laip, kad
visy perdangy, kurios ribojasi su iSore, $iiumos perdavimo
koeficientas atitikty normy reikatavimus

4, Pastato grindy ant grunto apsittinimas 1aip, kad jy $ilumos
perdavimo koeficienias atitikiy normy reikalavimus

5. Horzontalka pakras&iuose apdiltinty gnndy ant grunto
apsiltinimas 1aip, kad jy Silumos perdavimo koeflicientas atitikly
normy relkalavimus

8. Vertikaliai pakrastivose apSillinty grindy ant grunto apsiltinimas
taip, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikiy narmy
roikalavimus

7. Vertikaliagi ir horizontaliai pakradtivose apdiltinty grindy ant
grunto apdiltinimas taip, kad |y $ilumos perdevimo koeficientas
atitikly normy reikalavimus

8. Sildomo rasio atitvary, kurios ribcjasi su grunlu, apéillinimas
taip, kad jy $ilumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus

9. Grindy virs vedinamy pogrind2iy apSiltinimas taip, kad jy
sliumos perdavimo koseficientas atitikty normy reikalavimus

10. Grindy vird nedildomy védinamy 10siy apdiltinimas taip, kad jy
$ilumos perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

11. Pastalo iangy keilimas langais, atitinkandiais normy
reikalavimus

12,  Pastato iborinly j&jimo dury keitimas | durimis, atitinkantiomis
normy reikalavimus

13. Pasiato kardlo buitinio vandens ruodimo sistemos
rekonstravimas, kad Siluminés enargijos sanaudos kardtam
vandeniul ruodti atitikly normy reikalavimus

14, Energijos sgnaudy Sildymui sutaupymas, jei pasiato dildymo
sistema baty jrengla pagal norminius reikalavimus

Pastaty energinio naudingumo

sertifikavimo eksperias

Silumings energijos
kiekis, galimas
sutaupyti
kvadratiniame metre
pastato (jo dalies)
Siidoma ploto per
metus, [diegus

priemong,

EWh/(m? metai}
3384
13.76

0.03

0.00

0.00
000
0.00
000

000
4.57
12.86
042

24 55

29

/ Saulius Puzas

Siluminés energijos
dalis nuo dabartiniu
mely pastato
{jo dalies) syvartcjamo

energios kieko,
galima sutaupyl
idiegus priemong

026
on

a0

.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
003
0.10
Q.00

019

0.02

Alestato
Nr.01828
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Priedas Nr.5 Namo nuotraukos
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Priedas Nr.6 Namo schema
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Priedas Nr.7 Literatiiros sgrasas

1. Valstybés paramos biistui jsigyti ar i$sinuomoti ir daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti)
istatymo Nr. 1-2455 pakeitimo jstatymas (LR seimas, 2014 m. liepos 17 d. Nr. XII-1054, Vilnius);
2. Lietuvos Respublikos piniginés socialinés paramos mazas pajamas gaunancioms Seimoms (vieniems

gyvenantiems asmenims) jstatymo pakeitimo jstatymas (LR seimas, 2006 m. lapkri¢io 21 d. Nr. X-916,
Vilnius):

3. Lietuvos Respublikos daugiabu¢iy gyvenamujy namy ir kitos paskirties Pastaty savininky bendrijy
istatymas (Nauja jstatymo redakcija nuo 2012-07-01: Nr. XI-1967, 2012-04-12, Zin., 2012, Nr. 50-2440
(2012-04-28));

4.  Lietuvos Respublikos statybos jstatymo Nr. I-1240 nauja redakcija (LR seimas, 2016 m. birzelio 30 d.
Nr. XII-2573,

Vilnius);

5. Lietuvos biisto strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004m. sausio 21 d. Nutarimu
Nr. 60 (Zin., 2004, Nr. 13-387);

6. Daugiabuéiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos

Vyriausybés 2004 m. rugsejo 23 d. nutarimu Nr.1213 (Zin.,2004,Nr.143-5232;2005,Nr.78-2839; 2008, Nr.
36-1282; 2009, Nr. 112-4776; 2012, Nr. 1-1);

7 Valstybés parama daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklés, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009 m. gruodzio 16 d. nutarimu Nr. 1725 (Pakeitimai Zin., 2011, Nr.
164-7823 (2011-12-31));

8. Del Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkri¢io 10 d. jsakymo Nr. D1-677 ,Del
daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprao patvirtinimo* pakeitimas
2013 m. lapkri¢io 26 d. Nr. D1-866;

9. Statiniy statybos resursy poreikio skai¢iavimo tvarka. statybos techninis reglamentas STR 3.01.01:2002
(patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. geguZés 6 d. jsakymu Nr. 228);

10. Statybos techninis reglamentasSTR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas". (patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkricio 11 d. jsakymu Nr. D1
754);

11. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.03:2003 ,,Statybiniy medziagy ir gaminiy Siluminiy techniniy
dydziy deklaruojamosios ir projektinés vertés®, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m.
liepos 14 d. jsakymu Nr. 372 (Zin., 2003, Nr. 80-3670);

12. I8samiojo energijos istekliy ir 3alto vandens vartojimo audito atlikimo vieSojo naudojimo paskirties
pastatuose metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos iikio ministro 2008 m. BalandZio 29 d. |sakymu Nr. 4-
184;

13. Lietuvos higienos norma HN 42:2009 ,,Gyvenamujy ir vieSojo naudojimo pastaty mikroklimatas®,
patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr.V-1081;

14. Lietuvos standartas LST EN 832+AC:2000/AC2:2006 ,,Siluminés pastaty charakteristikos. éildymui
suvartojamos energijos apskai¢iavimas. Gyvenamieji pastatai®;

15. Kiti susije teises aktai.




UAB "InZineriniy paslaugy spektras

Statinio paskirtis

Statinio adresas
Apziiira
Apzitros tikslas

(organizacijos pavadinimas)
STATINIO APZIUROS AKTAS

2015-12-22 Nr. VA-14/046

Gyvenamosios paskirties (trijy ir daugiau buty (daugiabugiai) pastatai (namai)

Pramonés g.28, Kaunas

Vizualiné

Daugiabuio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano parengimas

Eil. : : : ; N - hninés buklé
Nlr. Apiitiros objektas Pastebéti defektai, deformacijos, gedimai Tiircerltlil:ie:j::(*:s
1 2 3 4
Bendrosios konstrukeijos
1 |Pamatai (pav. Nr.1) Apziiiros metu defekty ir deformacijy nepastebéta. 3
Jtrikimai laikangiyjy sieny miire ir g/b plokstese, drégme patenka
2 |l3orés sienos (pav. Nr.1) i konstrukcija. Vietomis istrupéjes sieny plyty miiras, bitina
atstatyti. 2
I5orés sieny iluminé varza netenkina "STR 2.05.01 :2013 Pastaty
energinio naudingumo projektavimas".
3 |cokolis (pav: Ne.1) Cokolis ntiapélltmtaé, nfera hldr.mzolfacuos, drt-agme patenka j 2
konstrukeija. Cokolio tinkas vietomis aptrupejes.
4 [Nuogrinda (pav. Nr.1) Nuogrinda aptru_péju‘si, vietom'is nuogrindos néra ar nuolydis j 5
pastato puse, drégmé patenka j pamata.
Balk konstrukcij ; - . . . ; .
5 Ni B;an nstenkelia (pav Suriidijg, sumazejes laikan¢iy profiliy skerspjavis. 2
6 |Stogas (pav. Nr.2) Stogo danga nesandari, vanduo paklitna i stogo konstrukcijg.
Netikamai suformuoti stogo dangos nuolydziai, kaupiasi balos. 2
Apriidijes stogo ir parapety apskardinimas,
Stogo konstrukeija neatitinka "STR 2.05.01:201 3 Pastaty
energinio naudingumo projektavimas".
Dalis buty ir lodzijy langy mediniai (seni) su dviem stiklais, langy
7 |Buty langai (pav. Nr.3) rémai fiziskai susidévéje, konstrukcija nesandari, neatitinka "STR 2
2.05.20:2006 Langai ir iSorinés j&jimo durys".
— _ T atitnka 70530, e
8 |Laiptines langai (pav. Nr.3) zua; ;1:1ma1 atitinka "STR 2.05.20:2006 Langai ir 1Sorines J€)imo 3
Mediniai (seni) su dviem stiklais langy rémai fiziskai susidéveje,
9 |Risio langai (pav. Nr.3) konstrukcija nesandari, neatitinka "STR 2.05.20:2006 Langai ir 2
isorinés jéjimo durys".
10 Laiptinés, riisio, tambliro  [Metalinés, medinés j¢jimo durys, senos, nesandarios, neatitinka " 5
durys (pav. Nr.4) STR 2.05.20:2006 Langai ir iSorinés jéjimo durys".
Fizine biklé patenkinama, tatiau papildomas termoizoliacinis
11 |Rasio perdanga sluoksnis nejrengtas. Silumos laidumo koeficientas neatitinka 3
P & "STR 2.05.01:2013 Pastaty energinio naudingumo projektavimas”
reikalavimy.
Bendro naudojimo inZineriné jranga
12 Silumos punktas (pav. Silumos energijos tiekéjas - Kauno m. Silumos tinklai. Silumos 3
Nr.5) tinklai, valdymas automatinis. Silumos punktas renovuotas.
Sildymo sistema priklausoma, vienvamzde, apatinio paskirstymo.
13 [Sildymo sistema Nejrengti balansiniai ventiliai ant stovy, patalpos §yla nevienodai, 2
sistema nesubalansuota.
Sildymo prietaisai seni, uzake, be termostatiniy ventiliy. 2
Sildymo sistemos magistraliniy vamzdyny izoliacija pasenusi,
neatitinka "STR 2.09.02:2005 Sildymas, vedinimas ir oro 2

kondicionavimas" reikalavimy.
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14

Karito vandentiekio
sistema (pav. Nr.6)

Karéto vandentiekio sistema su atskirais cirkuliacijos stovais.
Balansiniai ventiliai ant stovy nejrengti, sistema nesubalansuota.

Kar&to sistemos magistraliniy vamzdyny izoliacija pasenusi,
neatitinka "STR 2.09.02:2005 Sildymas, védinimas ir oro
kondicionavimas" reikalavimy.

15

Védinimo sistema

San. mazgai ir virtuvés védinamos per ventiliacijos kanalus.
Veédinimas nepakankamas, nesandarios oro paémimo grotelés.
Stogo védinimo kaminéliai prastos bakles, apskardinimai
nesandar(s.

16

Salto vandentiekio sistema
(pav. Nr.6)

Suriidij¢ $alto, nesandariis vandentiekio sistemos vamzdynai.

Salto vandentiekio sistema neatitinka "STR 2.07.01:2003

Vandentiekis ir nuoteky 3alintuvas. Pastato inZinerinés sistemos.

Lauko inZineriniai tinklai".

Buities ir lietaus nuoteky
sistemos

Nesandariis lietaus ir buitiniy nuoteky sistemos vamzdynai.

Buities nuoteky sistema neatitinka "STR 2.07.01:2003

Vandentiekis ir nuoteky $alintuvas. Pastato inZinerinés sistemos.

Lauko inZineriniai tinklai".

18

Elektrotechnikos sistema

Sviestuvai riisyje be judesio jutikliy, instaliacija pasenusi.

Magistraliniai ir auk3ty kabeliai mazo skerspjuvio, izoliacija
prastos biiklés.

Laiptinés auksty ir jvadiniai elektros skydai ir ju instaliacija
pasene, neatitinka reikalavimy.

Zaibosaugos sistema nejrengta.

* Jvertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti); 1 — labai
blogas (biitina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dél

papildomy pastato pazeidimy) -

(apziiiros vykdytojo pareigos)

{apzifiros vykdytojo pareigos)

(apziiiros vykdytojo pareigos)

A

(parasas)

(para3as)

(paraas)

(vardas, pavarde)

(vardas, pavarde)}

(vardas, pavarde)
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Pav. 5 Pav. 6
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