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LAISKINAMASIS RASTAS

UZzsakovas : Daugiabucio namo esan¢io R.Kalantos g. 121,unikalus Nr.1995-6017-5011,
Kaune, atnaujinimo (modernizavimo) investicijy planas rengiamas pagal sutartj Nr. 16-7,
2016.04.28.), techniné uZduotis parengti daugiabugio gyvenamo namo atnaujinimo (modernizavimo)
investicijy plang (dokumentai kuriais remiantis rengiamas daugiabu¢io atnaujinimo investicijy
planas: pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0513-0004, pastato statinio apZiiiros aktas
Nr.KA98 2015.07.08.).

Projektas atitinka Kauno miesto savivaldybés teritorijos bendrajj plang (patvirtintas Kauno
miesto tarybos 2003-05-29 sprendimu T-242, 1 pakeitimas patvirtintas Kauno miesto tarybos 2006-
07-20 sprendimu Nr. T-312, 2 pakeitimas 2009 m. gruodzio 22 d. Kauno miesto savivaldybés tarybos
sprendimu Nr. T-680).

Ataskaitoje pateikti investiciniai skai¢iavimai gali skirtis nuo realiy dél §iy prieZasciy:

1 —tiksli kaina apskai¢iuojama ( jvertinama ) rengiant techninj darbo projekta.

2 — daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas negali biti naudojamas kaip

pagrindas tiksliems darby kiekiams ir tiksliai darby bei medZiagy kainai nustatyti, kadangi

Siame daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekte skaiCiuojant investicijas

remtasi sustambintais statybos darby kainy apskai¢iavimo jkainiais ir metodika.
Visi pasililymai yra pateikiami kaip prieprojektinis sprendimas projektavimo darbams.

Investicijy plano rengéjai:

Pareigos: Vardas, pavardé: | Tel. Nr. Atestato Nr. ISduotas Galioja iki
Direktorius A Jasas 137061811885 | - - -

Ekspertas T.Rinkevicius +370641 88421 | 1042 2014.12.18. | 2019.12.18.
InZinierius S.Piitvis 8-37337992 228 2016.05.16. | 2021.05.16.
InZinierius J. Rinkevicius +370641 88421 | 12458 2013.04.19. | 2018.04.19
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I LTECHNINIAI IR EKONOMINIAI SPRENDIMAI IR RODIKLIAI
1. DAUGIABUCIO GYVENAMOJO NAMO (toliau — namas) TIPO
APIBUDINIMAS

1.1. Namo tipas (pagal sieny medziagas) — Plyty miiro;
1.2. Auksty skaiéius -3;
1.3. Statybos metai —Pastatas - gyvenamas namas

1956 statybos mety, plyty konstrukcijy.
tipinio namo projektas —néra duomeny.

1.4. Pastato energinio naudingumo klasé, =B
sertifikato Nr., iSdavimo data —KG-0513-00004 , iSduotas 2016.05.26.
1.5. UzZstatytas plotas, m? —447.00;
1.6. Priskirto zemés sklypo plotas, m? — JraSy néra.
1.7.Atkuriamoji namo verté,tiikst .Eur. — Neéra duomeny
2. PAGRINDINIAI NAMO TECHNINIAI RODIKLIAI
1 lentelé
Eil. Pavadinimas Mato Kiekis, vnt. | Pastabos
Nr. vnt.
1 2 3 4 5

2.1. | Bendrieji rodikliai

Remiantis registy
centrinio duomeny
banko iSraso

2.1.1. | Buty skaicius vnt. 12 duomenimis
gyvenamosios
paskirites patalpy —
buty pastate yra 12
12 buty (remiantis V]

2.1.2. | Buty naudingasis plotas m? 641,87 RC buty patalpy sgrasu
pastate)

2.1.3. Naypa negyx§namosios prskEnER Vnt. 5 Komercinés patalpos

patalpy skaiCius*
Namo negyvenamosios paskirties .

2.1.4. sl bel}:lrzilrasis i, diI?J aas) plaitas m? 376,80 Komercinés patalpos
Gyvenamosios

2.1.5. | Namo naudingasis(bendrasis ) plotas m? 1017,97 paSk.lI:tleS patalpog. a
butai ir komercinés
patalpos

2.2. | Sienos (nurodyti konstrukcija)

Fasadiniy sieny plotas
(be cokolio) ~1019,00

ISorés sieny plotas (atémus langy ir m?., jvertinus sienos

2
221 kt. angy plota), jskaitant angokras¢ius m 1164,00 apsiltinimo storj.
Angokraséiy plotas ~
145,00m2.
29 |1S0res sieny Silumos perdavimo W/m?K 126 Nesﬂtmtos, plyty miro
koeficientas sienos
2.2.3. | Cokolio plotas m? 192,00 | Cekolis nedilintas,

antZeminis plotas ~
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71,00 m?. Cokolio
dalies grunte (1,20 m
gylio) plotas ~121,00
m? (hidroizoliacijos
Irengimui ir §iltinimui)

Cokolio Silumos perdavimo

Nesiltintas gelzbetonio

2
2.2.4. koeficientas Wim*K 2,70 bloky 0,45 m storio
2.3. | Stogas (nurodyti konstrukcijg)
Slaitinio stogo plotas
730,00 m?. Stogo
2.3.1. | Stogo dangos plotas m? 730,00 perdangos plotas
447,00 m?. Stogo
perdanga nesiltinta.
Stogo perdangos
Siluminé varza
239 Stogo silumos perdavimo W/m?K 0.85 neatit.IJlFa dal.bartin_iq
koeficientas norminiy reikalavimy
stogo perdangos
Siluminei varzai
2.4. | Balkonai (lodzijos )
2.4.1. | Balkony ( lodZijy ) skai¢ius Vnt. 6
25 Buty ir kity patalpy langai ir
" | balkony durys
Buty ir kity patalpy langy skaicius, i§ LANEEL butuosic.e "
251 | ’ vnt. 51 bendro naudojimo
v patalpose.
Skaicius langy, pakeisty j maZesnio Plastikiniy langy 42
2301 | . vnt. 42 N
Silumos pralaidumo langus vnt., mediniy — 9 vnt.
Jw patalpose.
Plotas langy, pakeisty | maZesnio *asiiicizi lan'ga.i .
2.52.1. Silumos lai dl’lmo langus m? 126,86 126,86m?, mediniai —
21,62m?
Skai€ius buty ir kity patalpy balkony
2.5.3. | (lodzijy) dury, i jy: | vnt. 6 Balkono durys butuose
Skaicius dury, pakeisty j mazesnio Plastikiniy 4 vnt.,
253.1. | .. ; : vnt. 4 ;3
Silumos pralaidumo duris mediniy 2vnt.
2.5.4. PIOt??'. fautg i k.i ELQ PARIEY bislleamy m? 9,60 Balkono durys butuose
(lodzijy) dury, i3 jy
T T Plastikiniy balkono
2.5.4.1. zll?ltriso S‘;’;‘;’lgﬁf;s;‘*dti?:z“nm m? 6,40 dury 6,40 m2, mediniy
balkono dury 3,20 m?
Bendro naudojimo patalpy
2.6. | (laiptiniy,rasiy, Siluminio punkto ir
Kity ) langai ir lauko durys
iy . - Laiptiniy langy 4 vnt.,
26.1 | Gratens bendrojo paudojimo patalpy |y |  usio Langy Ovat.
’ ' ’ ' stoglangiai-2 vnt.
2.6.1.1. | Skaicius langy, pakeisty j maZesnio vnt. 0 Visi langai mediniai
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R.Kalantos g. 121, LT-52312 Kaunas

Silumos pralaidumo bendrojo
naudojimo patalpy (laiptiniy, riisiy ir
kt.)
Risio langy plotas yra
262 Plotas bendrojo naudojimo patalpy 2 11.36 0,00 m?, laiptiniy lgngq
" | (laiptiniy, rasiy ir kt.) langy, i$ ju: ’ -9,36 m? , stoglangiai-

2,00 m?

Plotas langy, pakeisty j maZesnio

Silumos pralaidumo bendrojo . Visi langai seni

2.6.2.1. .. e . s m 0 oS

naudojimo patalpy (laiptiniy, riisiy ir mediniai

kt.)
Laiptiniy lauko durys
metalinés 1 vnt.,
medinés 2 vnt.

2.6.3. | Lauko dury (laiptiniy ir kt.) skai¢ius vnt. 11 ;f;g}g:;‘;rtyjﬁsio
durys medinés
2vnt,komerciniy
patalpy PVC 4 vnt.
Laiptiniy lauko durys
metalinés 3,19 m?,

2.6.3.1. | Lauko dury (laiptiniy ir kt.) plotas m? fgay | TEEMSAS I,

T ’ ’ tambiiro durys medinés
4,40 m? .riisio durys
medinés 4,40 m?

2.7. | Rasys

2.7.1. | Risio perdangos plotas m? 402,00 Pefflanga VIS
neSildomo riisio
Grindy vir$ nesildomo
riisio perdangaos
Siluminé varZza

279, Risio perdangos Silumos perdavimo W/m2K 0.71 neatitﬁn_kaﬁabartipiq

koeficientas norminiy Siluminés
varzos reikalavimy
perdangoms vir$
nesildomo risio

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabutiame name esancios kitos paskirties (prekybos, paslaugy
ir pan.) patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.

3. NAMO KONSTRUKCIJU IR INZINERINIU SISTEMU FIZINES-
TECHNINES BUKLES IVERTINIMAS

2 lentelé

ISsamus biiklés apraSymas
(defektai, deformacijos,
nusidévéjimo lygis ir pan.)

(kasmetiniy ir neeiliniy

tyrinéjimy ir vizualinés

Ivertinimo pagrindai
apziiiry, statybos
apZziaros akty datos,

registracijos numeriai,
vykdytojai)

Eil. Apzitros Bendras

Nr. objektas jvertinimas*
Sienos

3.1. | (iSorinés ir 3
cokolis)

Pastato konstrukcija- tinkuotas

betono bloky ir plyty miiras.

Vietomis dél klimatinio

Statinio apzitros aktas
KA-98 2015.07.08,
vykdytojai: UAB “Kauno
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R.Kalantos g. 121, LT-52312 Kaunas

poveikio sienos jtritkusios, buty tkis” A.Kuslys,
nubyréjes plyty miiro pavirSius. | V.Astrauskas,
Sienos 1S iSorés tinkuotos. A Malevicius
Rekomenduojama sustiprinti
itrikusias sieny konstrukcijas,
apsiltinti pastato sienas i$ iSorés
Pamatai gelZbetonio bloky, ant
pamaty bevelk néw jrenpi Statinio apzitiros aktas
hidroizoliacijos. Nuogrindos KA-98 2015.07.08
Pamatai ir PTI® pa mgtu[ Blazusios, victonis vykdytojai: UAB “Kauno
3.2, . 3 Ju 18Vis néra. —a 5 .
nuogrindos R . . : .| buty dkis” A.Kuslys,
ekomenduojama jrengti naujg V Astrauskas
hidroizoliacija su apsiltinimu A'Maleviéius,
ant pamaty ir atstatyti '
nuogrindas aplink pastatg
Stogas $laitinis, stogo danga
nekeista . Stogo danga
nesiltinta, parapety skardinimas
susidévéjes.Pastate yra jrengta
nef%ld_oma pastoge, kur1 yra Statinio apzitiros aktas
nesiltinta.Stogo medinés KA-98 2015.07.08
konstrukcijos vietomis W — UAB.“K,auno
3.3. | Stogas 3 paveiktos puvinio.Lietaus VYREYLO] 5 "
. . b & s g buty tkis” A.Kuslys,
nuvedimo sistema iSoriné ir ¥ Astoiigls
labia susidévéjusi. A'Maleviéius’
Rekomenduojama pakeisti ’
stogo danga, apSiltinti pastoés
grindis, apskardinti védinimo
kaminelius, sutvarkyti lietaus
nuvedimo sistema.
DidZioji dalis langy ir balkono
dury butuose pakeisti
plastikiniais, maza dalis langy
Langai ir }();\Elilgsesltlilg S:EI g:s:ilsal Statinio apzitiros aktas
balkony R > . | KA-98 2015.07.08,
durys mediniais rémais). Plastikiniy vykdytojai: UAB “Kauno
34. : 3 langy ir balkono dury biiklé s T "
butuose ir : . ¢ s .. buty tikis” A.Kuslys,
kitose gera. Seni mediniai la_ngeu ir A Astoinaleas
balkono durys fiziskai ’ e
patalpose . _ A Malevicius
susidéveje, nesandards.
Rekomenduojama pakeisti
likusius senus medinius langus
ir balkono duris butuose naujais
B_alkpnq kon_strukcij y perdangy
:Efal zali Zﬁ;ﬁlggpa-ﬁ;ﬁlgonu Statinio apzitiros aktas
Balkony ar usloevele. L KA-98 2015.07.08,
s balkony jstiklinti, dalis ne, — «
lodzijy d o s - vykdytojai: UAB “Kauno
3.5. e 2 balkony stiklinimas skirtingas. i .
laikanciosios y etae buty tkis” A.Kuslys,
. Rekomenduojama apsiltinti
konstrukcijos . V.Astrauskas,
sienas balkonuose kartu su : e
o e A Malevicius
1Soriniy sieny Siltinimu,
balkonus suremontuoti .
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Perdanga virs riisio neapsiltinta, | Statinio apzidros aktas
pavojingy jtrikimy bei jlinkiy | KA-98 2015.07.08,
3.6 Risio 3 nepastebeta. vykdytojai: UAB “Kauno
“ | perdanga Silumos nuostoliy mazinimui buty tikis” A.Kuslys,
rekomenduojama apsiltinti V.Astrauskas,
perdanga A.Malevicius
Langai bendro naudojimo

5 patalpose — laiptinése ir rusyje
Langal it seni mediniai, nesandards. Statinio apzitiros aktas
ek s Visos laiptiniy lauko durys | KA-98 2015.07.08,
laiptinése ir linés be apiiltinimo kdytojai: UAB “Kauno

3.7. | kitose 3 metalins PSIILIINO. VYRAYLO] 55 o
} Tamburo durys - ir riisio durys | buty tikis” A.Kuslys,
bendrojo .

2 medinés. V.Astrauskas,
naudojimo Rekomenduojama senus A.Malevicius
patalpose medinius langus ir lauko duris

keisti naujais.

Siluma tickiama pastatui

centralizuotai, §ilumos punktas

dalinai atnaujintas su karsto

vandens ruoSimu ir valdymo

automatika. Sildymo sistema

sena. Sildymo sistemos

vamzdynai ir prietaisai

(radiatoriai) moraliSkai pasene,

balansavimo armatiiros i§vis

néra jrengta, Sildymo sistema

nesubalansuota. Dél to vienos

patalpos persildomos, kitos

nepriSildomos pakankamai (iki | Statinio apZitiros aktas
Sildymo norminés oro temperatiiros KA-98 2015.07.08,
o e e e 20°C kambariuose). Sildymo vykdytojai: UAB “Kauno

3.8. | inZinerinés 3 . ol ue Pl .

r— s1_ste‘rnos Vamzdynq 1zoliacija buty tikis” A.Kuslys,

rusyje susidévéjusi. V.Astrauskas,

Rekomenduojama pakeisti A Malevicius

Sildymo sistemos vamzdynus ,

Sildymo sistemos prietaisus

pakeisti naujais su

termostatiniais ventiliais ir

galvomis, ant $ildymo sistemos

stovy jrengti balansavimo

armaturg. Ant Sildymo sistemos

magistraliniy vamzdyny risyje

uzdéti nauja Siluming izoliacija.

Taip pat rekomenduojama

Isirengi Silumos kiekio apskaitg

butuose.

Karsto vandens tiekimo Statinio apzitiros aktas
Karsto sistemos vamzdyny buklé KA-98 2015.07.08,

3.9 vandens 3 nepatenkinama. vykdytojai: UAB “Kauno
" | inzinerinés Rekomenduojama pakeisti buty tikis” A.Kuslys,

sistemos kar$to vandens tiekimo V.Astrauskas,

sistemos vamzdynus naujais, A Malevicius

UAB ,, Ekoilas “, Subaciaus g. 7, LT-01127 Vilnius, Im. k.303128652, tel.: +37061811885,
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R.Kalantos g. 121, LT-52312 Kaunas

ant magistraliniy vamzdyny
risyje uzdéti Silumine
izoliacijg, pakeisti
cirkuliacinius kar$to vandens
tiekimo stovus
Statinio apzitros aktas
Vandentiekio Salto vandens tiekimo KA-98 2015.07.08,
3.10. | inzinerinés 4 vamzdynai nek§1st1 nuo Vykdytqja1: UAB “Kauno
T sistemos pastatymo. Bitina pakeisti buty tkis” A.Kuslys,
Salto vandens vamzdynus. V.Astrauskas,
A Malevicius
Buitiniq i lhewms nuotékg . Statinio apzitros aktas
Nuoteky sistemos vamzdyny stovai, it | g o¢” 9015 0708,
Salinimo mggvlstfahn?al_ V'fl.mzdynal rusyje vykdytojai: UAB “Kauno
341 | . .. . E fiziSkai susidévéje. o "
inZinerinés . . buty tkis” A.Kuslys,
} Rekomenduojama pakeisti
sistemos ] e L V.Astrauskas,
nuotéky (buitiniy ir lietaus) A MaleviSios
sistemos vamzdynus naujais ’
Ventiliacijos kanalai uzsikimse,
neuZtikrina reikiamos traukos. Statinio apiifitos dktas
Rekomenduojama i§valyti ir KA-98 2015.07.08
Védinimo dezinfekuoti ventiliacijos eykdytoiai: UAB. “K’auno
3.12. | inZinerinés 3 kanalus. Ant nattoraliostraukos bty kis™ A Kol
sistemos veédinimo kanaly jrengti véjo V As trauskas' ’
deflektorius.Jrengti beortakine A-Maleviéius,
ventiliacijos sistema ’
kiekviename bute.
Elektros instaliacija bendro Statinio apzitiros aktas
Elektros naudojimo patalpose nekeista. | KA-98 2015.07.08,
313 bendrosios 3 Rekomenduojama atnaujinti vykdytojai: UAB “Kauno
7" | inZinerinés bendro naudojimo elektros buty tikis” A.Kuslys,
sistemos instaliacijg, naudojas V.Astrauskas,
», taupiasias ,, lempas. A Malevicius
3.14. Littaj (jef - Pastate néra -
yra)
Laiptinése sieny ir luby apdaila
susidévéjusi, vietomis atsilupe
dazai. PrieSgaisrinés laiptinés Statinio apiiiros aktas
apsauginés tvorelés ir porankiai KA-98 2%1 5.07.08
e susidéveéje. i 3 ki gt
3.15. Lalptmf':s.lr 3 Rekomenduojama atnaujinti Vykd}_’tqj 2,1,1 : UABV Kaunp
koridoriai .. ! . buty tkis” A.Kuslys,
apsauginiy tvoreliy porankius, ¥ Astranskas
perdaZyti apsaugines tvoreles, A'Maleviéius’
suremontuoti laiptines ’
perdaZant laiptiniy sienas ir
lubas.

* Ivertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti); 1 — labai
blogas (bitina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dél

papildomy pastato paZzeidimy).
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R.Kalantos g. 121, LT-52312 Kaunas

4. NAMO ESAMOS PADETIES ENERGINIO NAUDINGUMO

IVERTINIMAS (SERTIFIKAVIMANS)
Siluminés energijos sanaudos pagal esama padétj, 2013-2014-2015 metai.

3 lentelé
Eil. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
Nr.
1 2 3 4 5
Skai¢iuojamosios namo $iluminés
4,11, | SUeTElios sqnaudos pagal esamos | yone 2o 348,07
padéties energinio naudingumo
sertifikato duomenis, i§ viso
410, Narqo energetinio naudingumo Klasé E
klasé
Faktinés Siluminés energijos
413 sanaudos namo patalpy $ildymui kWh/metus 142 450,00
""" | pagal ankstesniyjy 3-jy mety iki kWh/ m*/metus | 119,26
projekto rengimo mety vidurkj.
4.1.4, | Nurodyty Sildymo sezony vidutinis | - 1o 3560,4
dienolaipsniy skaiius
Siluminés energijos sanaudos
4.1.5. | patalpy Sildymui vienam Kwh/dienolaips. 40,01
dienolaipsniui.
4.1.6. | Esama $ilumos kaina Eur/kwh 0,0538

Pastaba: pastato Sildomas plotas yra

1194,44 m*> (gyvenamosios paskirteis patalpos ( 641,87

m?*),komercinés patalpos( 315,27 m?,) ir bendro naudojimo patalpos( 237,3 m?).
4.1.3. Punktas jtrauktas, kadangi toks yra pastato energinio naudingumo sertifikate.

4.2. Pagrindinés Silumos nuostoliy prieZastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo

sertifikato duomenis:

Patiriami dideli Silumos nuostoliai per nesiltintas pastato sienas -82,76 kWh/m?*/metus, stoga-24,55
kWh/m*/metus, nekeistus langus-19,36 kWh/m?*/metus, lauko duris-3,13 kWh/mz/metus, neapsiltintg

perdanga vir$ nesildomo riisio-9,38 kWh/m?*/metus.

5. NUMATOMOS IGYVENDINTI NAMO ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PRIEMONES

Priemoniy paketas A 4. lentelé
Eil. Priemonés Numatomi Atitvaros Silumos perdavimo Darbuy kiekis
Nr. pavadinimas priemoniy koeficientas, U gVV/:fK) ir /ar kiti (m’, m, vnt.)
techniniai- rodikliai *
energiniai rodikliai*
1 2 3 4 5
Energinj
efektyvumg
5.1 Pl
didinancios
priemonés
Sildymo ir kardto | Iimontuojama Vadovautis STR 2.09.02:2005 | Termostatiniai
5.1.1. | vandens sistemy | vienvamzdé Sildymo | ,,Sildymas, védinimas, oro vemifliei- 85 v
pertvarkymas ar | sistema. Sildymo ir kondicionavimas, kity teisés Balansavimo

UAB ,,Ekoilas “, Subaciaus g. 7, LT-01127 Vilnius, Im. k.303128652, tel.: +37061811885,
PVM kodas LT 100002983612, info@ekoilas.lt, www.ekoilas.lt

/V

N

i
/// "



R.Kalantos g. 121, LT-52312 Kaunas

keitimas
(vadovaujantis

ApraSo V. 33.p.)

karsto vandens
sistemy pertvarkymas
ar keitimas. Prie
radiatoriy

montuojami  didelio
pralaidumo  dviejy
eigy  termostatiniai

ventiliai skirti
dvivamzdei $ildymo
sistemai su
termostatinémis
galvutémis, kuriy
temperaturos
diapazonas yra

gamykliskai apribotas
(16-21 °Q), anr

Sildymo sistemos
tiekimo stovy
jrengiami
automatiniai
balansavimo -

reguliavimo ventiliai
ir atjungimo ventiliai
su drenazo funkcija.
Voniose
iSmontuojami
rankSluosc¢iy
dZiovintuvai  vietoj
kuriy irengiami
elektriniai  Sildymo
prietaisai.

Keic¢iami
magistraliniai Silumos
tiekimo vamzdynai
rusyje . Kei¢iami
radiatoriai laiptinése,
paliekant po vieng
radiatoriy kiekvienoje
laiptinéje. Ant
balansiniy ventiliy
montuojami
Irenginiai, skirti
griztamy stovy
temperatirai
reguliuoti. Sildymo
sistemoje esami
ventiliai kei¢iami
naujais, rutuliniais

Butuose  jrengiama
Silumos kiekio
apskaita — Silumos

kiekio dalikliai ant

akty reikalavimais.

ventiliai- 18 vnt.i§
Jju karStam
vandeniui-6 vnt.
Sildymui-12 vnt.

Keiciami
magistraliniai
vamzdynai risyje-
180m

Keiéiami
vamzdynai
butuose-689m

Ir Stovai-200m

Kei¢iamy
radiatoriy kiekis
butuose 55 vnt,
laiptinése 2 vnt

Karsto vandens
tutuliniai ventiliai
-10 vnt.

Elektriniai
Sildymo prietaisai
-16 vnt.

Dalikliy skai¢ius -
55 vat.

Stovai-120,00m
Magistralés 100m

Izoliacija
vamzdynui-
250,00m

UAB ,, Ekoilas “, Subaciaus g. 7, LT-01127 Vilnius, Im. k303128652, tel.: +37061811885,
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R.Kalantos g. 121, LT-52312 Kaunas

radiatoriy Karsto
vandens tiekimo
sistemoje  jrengiami
termobalansiniai
cirkuliacijos ventiliai
su dezinfekcijos
moduliu ir
termometru, vienodos
kar$to vandens
temperaturos
palaikymui  visuose
stovuose. Karsto
vandens paskirstymo
sistemoje esami
ventiliai keiciami

naujais, rutuliniais.

ISmontuojamas senas

Vadovautis STR 2.09.02:2005

Temperatiirinis

Silumos punktas ir ,Sildymas, védinimas, oro | d8viklis-1vat
sumontuojamas kondicionavimas, kity  teisés | valdymo
naujas, atitinkantis akty reikalavimais automatika 1
Siuolaikinius kompl
reikalavimus. Silumos  punktas
Keiciamas esamas su  pilna
Silumos punktas x?ma“ka -1
nauju su karsto
vandens ruo$imu ir
nepriklausoma
Sildymo sistema bei
valdymo automatika .
5.1.2. | Silumos punktas STumss mte
sumontuojamas
reguliatorius, kuris
sujungtas su
terminémis
pavaromis ir
pavirSiniais
temperaturos
davikliais.
Védinimo Esamuy natiiralios NaudotisSTR 2.09.02:2005 Véjo turbinos -6
sistemy traukos kanaly ,,Sildymas, védinimas, oro Vot
5.13. peﬁyarkymas, iévglymas i_r kondicionla\-z.imas,, ’s Beortakiné
keitimas ar dezinfekavimas , Gyvenamieji pastatai , kity ventiliacijos
jrengimas pakeisti esantj teisés akty reikalavimais iljzgiirilfuperato
(vadovaujantis védinimo kanaly -riai).

UAB ,,Ekoilas*, Subaciaus g. 7, LT-01127 Vilnius, Jm. k.303128652, tel.: +37061811885,
PVM kodas LT 100002983612, infol@ekoilas.lt, www.ekoilas.lt
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Apraso V. 33.p.)

apskardinima, traukos
pagerinimui jrengti
véjo turbinas ant
védinimo kaminéliy.
Kiekviename bute
jrengti beortakine
ventiliacijos sistemg
taip pat ir kirybinése
dirbtuvése

-Beortakine
ventiliacijos sistemg ,
kurig sudaro oro
paémimo jrenginiai ir
iStraukimo jrenginys.
|
Slaitinio stogo Silumos perdavimo Stogo lakstine
dangos pakeitimas koeficientas ne didesnis kaip | 42°82~730.00 m2
lakstine plieno danga | 0,16W/ m?/K Vadovautis Palépés grindy
ir palépés grindy STR2.05.02:2008,,,Statiniy plotas 447,00 m2
Stogo naujos §i1ti_r.1§mas, irengiant | konstrukcijos.Stogai STR
dangos jrenzimas pragjimo takus %.05.(?1 :.2005 » I.’astatq.at{W_eurq Horizontalas
ir perdangos po Suremoptqoﬂ ir Siluminé tec.:hnolk.a,.,Galsrmes lllggagzrlgtakal -
5.1.4. védinama apska.lrd'mtl 1.<ammu.s. saugos pagt?ndlmal "
Haitinio stogo Rakelstl honzlf).ntahus rel'ka.la\'nmal,,Gyvenamq Namy | Kaminai— 6 vnt.
pastaipe Sliintmas l{etaus nutekéjimo gaistinés saugos P
sistemos taisyklés,,STR 2.02.01:2004,, 1020
laittakus.lrengti Gyvenamieji pastatai ir kt. ’
apsauging tvorele. reikalavimus. Stolangiai -2.00
i o -0
Stoglangiy keitimas. -
[Soriniy sieny Silumos perdavimo Ap#iltinamos
aPéilti;ﬁn{as i§iSorés | koeficientas ne didesnis kaip f’fg;’;}ggﬁg
termoizoliacinémis 0,20W/ m?*K sienoms ir
plokStémis, jrengiant | 0,25W/ m2K cokoliuj Sieny, | Angokrastiy
ventiliuojamg fasada | cokolio izoliuojangios savybes | Plotes ~145,00 m2
[Soriniy sieny | 2ngokraltiy turt atitikti STR . |
(taip pat ir a13311t1.1nn1'as ) %.05 .Ql :_2005,, Pastatu, 2}t1.tvarut S;i(%%o nIlleotaS
cakolis) te;‘rn?l.zol.lacgos ' Siluminé tech.m!(a.,,ugmm d
Siltinimas pkil.csj[er.ms .onol'lo atsparumo,gaisrinés ‘ | Pamaty plotas
jilenitant s’ienq qpsﬂtqnmas irengiant Saugos,atsparumo smigiams ir | 121,00 m2
" tinkuojamga fasadg ir | kt. reikalavimus.
5.1.5. | (cokolio) \ o -
konstrukcijos p an}atvl% 11.(1.1’20 m Nuogrindos
defekty eylio HMichirmas L0
pasalinima ir termfnlzol.lacuos
muaprisglos plokstémis. 3
sutvarkym Esamy baq(onq Balkony skaigius-
& konstrukcijy defekty 6 vat.
paSalinimo darbai.
Pakeisti \_/'ertikalﬁs -
lquamzdiius naujais lllgf)‘,’gg’rzndz‘a"
Nuogrindy
jrengimo/atstatymo
UAB ,, Ekoilas “, Subaciaus g. 7, LT- 0112 7 Vilnius, Im. k.303128652, tel.: +37061811 885,
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darbai . Prie§
apsiltinimo darbus
atliekami sieny
pazeisty konstrukcijy
ir balkony
konstrukeijy defekty
paSalinimo darbai.
Esamuy lokaliniy
jrenginiy, dujotiekio
vamzdziy, tinkly , el .
ivadinés spintos
atitraukimo nuo
sienos darbai,
Ivertinus, kad gali
reikéti ir techniniy
salygy.

Laiptiniy lauko C _ Silumos perdavimo Tambiro
: _ Keiciamos tambiiro ) . . . durys~4,40m2
dury ir tambiiro durys . riisio durvs koeficientas ne didesnis kaip
dury keitimas, I8 g UYS5 1 1,60W/ m¥K Vadovautis,, Riisio diys
.q & lauko durys — seny N 4. 40mD
Iskaitant P Gyvenamy namy gaisrinés ;
. dury bloky i§émimas ; .
susijusius o : saugos taisykleés,,STR
. i§ sieny, naujy dury ] . Lauko durys
5.1.6. | apdailos darbus, : 2.02.01:2004 ,, Gyvenami ~9,57m2
cee . bloky montavimas, . ]
1€jimo laipty _ pastatai,,STR 2.03.01:2001
. dury stakty sandiiry L7
remontg 1r . . Statiniai ir
. su sienomis o . . .
pritaikymag izoliavimas teritorijos.reikalavimai Zmoniy | panduso
nejgaliyjy ’ su negalia reikméms. Ir irengimas
poreikiams kt.teisés aktais. ~5im?
Balkony dury ir Langy §ilumos perdavimo Buto langai
langy keitimas koeficientas ne didesnis kaip ~21,06m2
butuose , , laiptinése | 1,4 W/ m¥K vadovautis STR | Balkono durys ~
langy ,,—seny 2.05.01:2005 ,, Pastaty 3,20m2
langl.; lfei.timas atitvary Siluminé technika,, Laiiptirsiy Janigsd
plastikiniy rémy su STR 2.02.01:2004 ~9,36m2
stiklo paketu langais | ,,Gyvenamieji pastatai,, STR
— seny mediniy bloky | 2.05.20:2006,, Langai ir
Buty ir kity 18émimas, palangiy iSorinés i¢jimo durys,, bei
patalpy langy 18émimas, plastikiniy | kitais normatyviniais
keitimas j bloky jstatymas j dokumentais bei
5.1.7. oLt S A .. :
mazesnio Silumos | sieny Siltinimo normatyviniais aktais.
pralaidumo 1zoliacinj sluoksnj,
langus siekiant i§vengiant
Siluminiy tilteliy
nuostoliy,
reguliavimas ir
tvirtinimas, palangiy
Istatymas, sandiiry
tarp stakty ir sienos
hermetizavimas.
5.2 | Kitos priemonés
5.2.1 | Geriamo vandens | I§montuoti seng ir Vadovautis STR Stovai ~136,00m

UAB ,, Ekoilas “, Subaciaus g. 7, LT-01127 Vilnius, Im. k.303128652, tel.: +37061811885,
PVMkodas LT 100002983612, info@ekoilas.lt, www.ekoilas. It
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sistemy keitimas

pakeisti naujai Salto
vandens tiekimo

2.07.01:2003,, Vandentiekis ir
nuotieky Salintuvas.Pastato

Magistraliniai
vamzdynai rusyje

sistema , inZinerinés sistemos. Lauko vamzdynai
magistralinius stovus | inZineriniai tinklai,,. STR ~90,00m
ir kitus vamzdynus 2.02.01:2004 ,, Gyvenamieji
risyje. pastatai,,.
Bendro naudojimo Vadovautis STR YPS 1vat.
patalpose elektros 2.02.01:2004 ,, Gyvenamieji Repowic
3 instaliacijos keitimas | pastatai,, apsvietimo
tros sistemos . . : .
Elek 08 STSIeH Ivadinio paskirstymo magistraliniy
modernizavimas . kabeliy -100,00m
5.2.2. | bendro skydo IPS vidaus
o .. Jrangos keitimas
naudojimo i -
atalpose ..Jégos,apSvietimo
P ' magistraliniy kabeliy
kabeliy, prietaisy,
Sviestuvy keitimas
Vadovautis STR MagizfraﬁPiii ‘
Ismontuoti seng ir 2.07.01:2003,,Vandentiekis ir | Yg¢'o Y e
Nigatek siatam sumontuoti naujai nuotieky Salintuvas.Pastato
5.2.3. Jorexy % | buitinio nuotakyno inZinerinés sistemos.Lauko Stovai ~130,00m
keitimas _ L. G5 & o s -
vamzdynus risyje ir | inZineriniai tinklai. STR
stovus. 2.02.01:2004,, Gyvenamieji
pastatai,,
Priemoniy paketas B
Eil. Priemonés Numatomi priemoniy Atitvaros Silumos pezrdavimo Dagbq kiekis
Nr. pavadinimas | techniniai- energiniai | keeficientas, U (W/m’K) ir /ar (m’, m, vnt.)
kiti rodikliai *
rodikliai* ! rodixtial
1 2 3 4 5
Energinj
efektyvuma
51 e
didinancios
priemonés
Demontuojama sena NaudotisSTR 2.09.02:2005 Slilt?y,mf’ prietaisy
Sildymo sistema. ,,S1ldymas, védinimas, oro znilcms HUSSAESSS
Kiekvienam butui kondicionavimas, kity
sumontuojama teisés akty reikalavimais.
5 Elektriniai §ildymo
moduliné rrelres i
v . . . N .. prietaisai laiptinése- 2
Sildymo ir karSto | nepriklausoma $ildymo vat.
vandens sistemy | sistema su kar$to Mazos galios Silumos
5.1.1, | pertvarkymas ar | vandens ruosimo prdldal. |Gt
77 | keitimas funkcija ir apskaitos Kombinuoti
(vadovaujantis prietaisais kiekviename ranksluos¢iy

ApraSo V. 33.p.)

bute ir kiirybinése
dirbtuvése. Laiptinése
montuojami elektriniai
radiatoriai Voniose
irengiami kombinuoty

dziovintuvai -16 vnt.

Magistraliniai
vamzdynai | modulius-
88,00m vamzdyno
ilgis butuose-930,00m

ranksluosciy .,
UAB ,,Ekoilas “, Subaciaus g. 7, LT-01127 Vilnius, Im. k.303128652, tel.- +3 7061811885, Y
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dZiovintuvy.

ISmontuojamas senas | NaudotisSTR 2.09.02:2005 | Silumos punktas su
Silumos punktas ir ,»Sildymas, védinimas, oro ‘l’ggf HUOTAAMIE
. sumontuojamas naujas, | kondicionavimas,, i
S-1.2. | Silumos punktas atitinkantijs : Gyvenamieji pastatai ,.kity
Siuolaikinius teisés akty reikalavimais
reikalavimus.
Esamy nataralios NaudotisSTR 2.09.02:2005 | Véjo turbinos -6 vat.
traukos kanaly ,,gildymas, \fédinimas, Or0 | g ting
iSvalymas ir kondicionavimas,, ,, ventiliacijos sistema -
dezinfekavimas, Gyvenamieji pastatai ,,kity | 16 N
pakeisti esantj védinimo | teisés akty reikalavimais | XOmPl(rekuperatoriai),
kanaly apskardinimg,
Védinimo traukos pagerinimui
sistemy irengti véjo turbinas ant
pertvarkymas, védinimo kaminéliy
5.1.3. | keitimas ar Kiekviename bute
jrengimas irengti beortakine
(vadovaujantis ventiliacijos sistemg ,
ApraSo V. 33.p.) | taip pat ir kiirybinése
dirbtuvése .Beortakine
ventiliacijos sistemg
sudaro oro paémimo
jrenginiai ir iStraukimo
jrenginys.
Slaitinio stogo dangos | Silumos perdavimo Stogo lakstine danga
pakeitimas lakstine koeficientas ne didesnis 73000 m2
plieno danga ir palépés | kaip 0,16W/ m¥K Palépés grindy plotas~
grindy §iltinimas Vadovautis 447,00 m2
titﬂnli)iZf)liE%CiniU: ¢ ETthI:L(l)li.(')'z:Z(S)E[)S”,'StSa'}ilrlﬁq Horizontalas lietaus
. sluoksniu, jrengian onstrukcijos.Stogai latakai -102,00m
lsglgsﬁ?n‘:;“g;’; o | préjimo takus. 2.05.01:2005,, Pastaty -
o> PU80S I g remontuoti ir atitvary $iluminé Homiinal — St
ar naujo S§laitinio . e . ’ .
keitimas ir apskgrd'mtl ka:rmnus techlinke.l,,.(}.alsnnes Saugos | Apsauginé tvorelé -
Pakeisti horizontalius pagrindiniai 102,00m
5.1.4. | perdangos po I Koii ikalavimai. G
vedinama letaus nutekejimo _ | reikalavimai,,Gyvenamy
Haitiniio stogo swtemqs latakus.Jrengti namy gaisrinés saugos
pastoge apsauging tvo‘re.le;. talsykle.s,,STR
Sl Stogla.nglg ke1t1mas. . 2.02.01.2(-)0-4.1,, N Stoglangiai ~2,00 m2
Irenginiai, darbai turi Gyvenamieji pastatai ir kt.
atitikti Lietuvoje reikalavimus.
galiojanciy norminiy
dokumenty
reikalavimus.
ISoriniy sieny ISoriniy sieny Silumos perdavimo Apgiltinamos sienos
(taip pat ir apsiltinimas i§ iSorés koeficientas ne didesnis plotas ~1019,00m2
515 cpkoljo) termoi.zol.iac.iném.is !<aip 0,20W/ m¥K sienf)rps Angokrai&iy plotas
| siltinimas, plokstémis, jrengiant ir 0,25W/ m%K cokoliui | ~145,00 m2
iskaitant sieny tinkuojama fasadg . Sieny, cokolio
(cokolio) Angokras€iy izoliuojangios savybés turi | Cokolio plotas ~71,00

UAB ,, Ekoilas “, Subaciaus g. 7, LT-01127 Vilnius, Im. k.303128652, tel.: +37061811885,
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konstrukcijos apsiltinimas atitikti STR 2.05.01:2005,, | m2
defekty termoizol-iacijos _ Pasta’Fq atitvafq. Siluminé Pamaty plotas 121,00
paSalinimg ir plokstémis . Cokolio technika,,ugniai m2
nuogrindos apsiltinimas jrengiant atsparumo,gaisrinés
sutvarkymg tinkuotg fa§adq ir saugqs,atsparumo Nuogrindos ~51,00 m2
pamaty iki 1,20 m smiugiams ir kt.
gylio $iltinimas reikalavimus. Balkony perdangos
termoizoliacijos ~1800na
plokstémis. Vertikaldis
Nuogrindy lietvamzdiai-100,00m
irengimo/atstatymo
darbai. Prie$ apsiltinimo
darbus atliekami sieny
pazeisty konstrukeijy ir
balkony konstrukcijy
defekty pasalinimo Balkony perdangos
darbai. Balkony C18.00m)
perdangy (~18,00 m?)
apSiltinimas i§ apadios
termoizoliacijos
plokstémis.
Esamy lokaliniy
jrenginiy, dujotiekio
vamzdZiy, tinkly , el.
ivadinés spintos
atitraukimo nuo sienos
darbai, jvertinus, kad
gali reiketi ir techniniy
salygy.
Balkony stiklinimas Irenginiai, darbai turi Balkonai 6 vnt.
Balkony . . e :
o emus 3 pagal vieng projektg atitikti Lietuvoje
istiklinimas . - . .
5.1.6. acal vien PVC profiliu su galiojan¢iy norminiy
P . f. okt 3 varstomomis dokumenty reikalavimus
projexta sekcijomis. pagal STR 2.05.01.:201
Silumos perdavimo Tambaro
Laiptiniy lauko r _ koeficientas ne didesnis durys~4,40m2
: _ Keitiamos tambiiro p 5
dury ir tambiiro .. kaip 1,60W/ m?/K Riisio durys ~4,40m?2
e durys, jéjimo lauko .
dury keitimas, durvs . tisio durvs. — Vadovautis,, Gyvenamy
iskaitant selzlrfy i blokqury namy gaisrinés saugos Lauko durys ~9,57m2
susijusius %6 5 u;;;ﬁ sien taisykles,,STR
5.1.7. | apdailos darbus, nau“.mdl bloku"v 2.02.01:2004 ,, Gyvenami
i&jimo laipty Ju cury pastatai,,STR 2.03.01:2001
: montavimas, dury ..
remontg ir stakty sandiiry su Statiniai ir
pritaikymg . arcury st teritorijos.reikalavimai Panduso irengimas
. o sienomis izoliavimas. N » « ~3,00m2
nejgaliyjy zmoniy su negalia ’
poreikiams reikméms. Ir kt.teisés
aktais.
Buty ir kity Langy ir balkony dury Langy Silumos perdavimo | Buty langai ~21,06m2
5.1.8. pa?a:lpq l@gq ke?ltlmz}s butuose, ko-eﬁmentas ne didesnis Balkono durys ~
keitimas j laiptinése — seny kaip 1,4 W/ m¥K 3,20m2
mazesnio langy keitimas vadovautis STR
UAB ,, Ekoilas “, Subadiaus g. 7, LT-01127 Vilnius, Jm. k.303128652, tel.: +37061811 885, 17
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patalpy langy
keitimas j
mazesnio
Silumos
pralaidumo
langus

keitimas butuose,,
laiptinése — seny
langy keitimas
plastikiniy rémy su
stiklo paketu langais —
seny mediniy bloky
1Sémimas, palangiy
18émimas, plastikiniy
bloky jstatymas j sieny
Siltinimo izoliacinj
sluoksnj, siekiant
18vengti Siluminiy
tilteliy nuostoliy,
reguliavimas ir
tvirtinimas, palangiy

koeficientas ne didesnis
kaip 1,4 W/ m?¥K
vadovautis STR
2.05.01:2005 ,, Pastaty
atitvary Siluminé
technika,, STR
2.02.01:2004
,,Gyvenamieji
pastatai,,STR
2.05.20:2006,, Langai ir
18orinés iéjimo durys,, bei
kitais normatyviniais
dokumentais bei
normatyviniais aktais.

Balkono durys ~
3,20m2

Laiptiniy langai
~9,36m2

Istatymas, sandiry tarp
stakty ir sienos
hermetizavimas.
5.2. | Kitos priemonés
ISmontuoti seng ir Vadovautis STR Stovai ~133,00m
pakeisti naujai $alto 2.07.01:2003,, iasstaling
vandens tiekimo Vandentiekis ir nuotieky vamzdynai
591 Qeriamo vandens sistemq,stoyus ir Salintuvas.Pastato rusyje~80,00m
77 | sistemy keitimas | magistralinius inZinerinés sistemos.
vamzdynus rasyje ir Lauko inzineriniai tinklai,,.
uzdaromajg — STR 2.02.01:2004 ,,
atidaromajg armatiirg. Gyvenamieji pastatai,,.
Bendro naudojimo Vadovautis STR YPS 1 vnt.
patalpose elektros 2.02.01:2004 ,, Vewos apliviesistio
instaliacijos keitimas. Gyvenamieji pastatai,, magistraliniy kabeliy -
Elektros sistemos | [vadinio paskirstymo 100,00m.
modernizavimas | skydo IPS vidaus
5.2.2. | bendro irangos keitimas el.
naudojimo Irangos atnaujinimas,
patalpose. keitimas. Jégos,
apsvietimo
magistraliniy kabeliy ,
Sviestuvy keitimas.
Vadovautis STR Magistraliniai
2.07.01:2003,,Vandentiekis | Yaradymai risyje
ISmontuoti seng ir ir nuotieky ’
; sumontuoti naujai Salintuvas.Pastato Stovai ~130,00m
Nuoteky sistemy o o e i
5.2.3. buitinio nuotakyno InZinerinés

keitimas

vamzdynus rasyje ir
stovus.

sistemos.Lauko inZineriniai
tinklai. STR

2.02.01:2004,,
Gyvenamieji pastatai,,

* Trumpas priemonés apraS§ymas, nurodant konstrukciniy sprendimy principus, atitvary $ilumos

pralaidumo siektinus rodiklius, techninés jrangos charakteristikas ir pan. Atitvary Silumos perdavimo
. 2. A - i o . - - ..

koeficiento U (W/(m°K) vertés turi biiti ne didesnés uz nurodytgsias statybos techniniame reglamente STR

UAB , Ekoilas “, Subaciaus g. 7, LT-01127 Vilnius, Im. k.303128652, tel.- +37061811885,
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2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Siluminé technika®, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005
m. kovo 18 d. jsakymu Nr. D1-156 (Zin., 2005, Nr. 100-3733). -

Pagal daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprasa:

»33. Jeigu Investicijy plane numatytas namo Sildymo sistemos atnaujinimas, Statinio projekte,
vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 2.09.02:2005 ,Sildymas, védinimas ir oro
kondicionavimas®, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birZelio 9 d. jsakymu Nr. D1-
289 (Zin., 2005, Nr 15-2729), turi buti numatytas termoreguliatoriy butuose ir kitose patalpose jrengimas.
Jeigu apdiltinamos iSorinés sienos, keitiami langai, bitina numatyti §ildymo sistemos subalansavima pagal
pasikeitusius Silumos poreikius, patalpy védinimo sistemos sutvarkyma pagal normatyvinius reikalavimus.

6. NUMATOMU IGYVENDINTI NAMO ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PRIEMONIU SUMINIO ENERGINIO
EFEKTYVUMO NUSTATYMAS

Priemoniy paketas A S.lentelé
Eil. Rodikliai Mato vnt. Kiekis
Nr. Esama Numatomas
padétis
1 2 3 4 5
6.1. Pastato energinio naudingumo klasé Klasé E C
62, | mitigjamosiosnemoflumings | pun o0 | age 0 186,47
energijos sanaudos patalpy Sildymui
6.2.1. Is jq pagal energija taupancias
priemones:
6.2.1.1. | Fasadinés sienos (ir cokolis) kWh/m?*/metus 82,76 9,41
6.2.1.2. | Stogas kWh/m*/metus 24,55 3,34
6.2.1.3. | Perdanga kuri ribojasi su isore kWh/m*/metus 0,00 0,00
6.2.1.4. | Perdanga virs nesildomo riisio kWh/m*/metus 0.38 5,40
6.2.1.5. | Atitvaros kurios ribojasi su gruntu kWh/m*/metus 0,00 0,00
6.2.1.5.1. | Grindys ant grunto kWh/m?*/metus 0,00 0,00
62152 Hovr.iz.ontaliai Pakmic“iuose kWh/m?*/metus 0.00 0,00
apsiltintos grindys ant grunto
62153 Ve.rtikalz'ai pakrasciuose apsiltintos kWh/m*/metus 0,00 0.00
grindys ant grunto
Vertikaliai ir horizontaliai kWh/m?*/metus
6.2.1.5.4. | pakrasciuose apsiltintos grindys ant 0,00 0,00
grunto
62155 S'.z'ldo.m(') risio atitvaros kurios kWh/m?*/metus 0,00 0,00
ribojasi su gruntu
6.2.1.6. | Langai kWh/m*/metus 19,36 12,25
6.2.1.7. | Lauko durys kWh/m?/metus 3,13 1,47
6.2.1.8. | Pastato ilginiai Siluminiai tilteliai kWh/m*/metus 11,13 4,03
6.2.1.9. | Dél iSoriniy dury varstymo kWh/m?/metus 1,04 0,37
6.2.1.10. | Vedinimas kWh/m?*/metus 18,37 13,26
6.2.1.11. | Dél vir§norminés oro infiltracijos kWh/m*/metus 0,00 0,00
6.2.1.12. | Silumos pritekeéjimai is iSorés kWh/m*/metus 54,86 47,22
6.2.1.13. | Vidiniai Silumos iSsiskyrimai pastate | kWh/m*/metus 69,00 41,50
6.2.1.14. | Energijos sqnaudos pastato §ildymui: | kWh/m¥metus 191,68 55,85
Skaiciuojamyjy s1lum1nes energijos
6.3. sgnaudy sumazéjimas, palyg1nt1 su procentais - 46,43
esama padétimi (skaiiuojamosiomis

UAB ,,Ekoilas “
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sanaudomis iki projekto
lgyvendinimo)

Skai¢iuojamuyjy Siluminés energijos
sanaudy sumazéjimas, palyginti su

6.4. esama padétimi (skaiiuojamosiomis | kWh/m*/metus - 161,60
sanaudomis iki projekto
igyvendinimo)
Skai¢iuojamoji sutaupytos Siluminés
6.5. energijos verté pagal esamos padéties | Eur/m*/metus - 8,69
kaing
Skaiciuojamoji sutaupytos $iluminés 10.384,56
6.6. energijos verté pagal esamos padéties Eur/metus -
kaina visam namui
6.7. I§metflTr.1‘0 SE*S*]?l< *(SOZ ekv.) kiekio tomy/metns 44,97
sumaz¢jimas
Priemoniy paketas B
Eil. Rodikliai Mato vnt. Kiekis
Nr. Esama Numatomas
padétis
1 2 3 4 5
6.1. Pastato energinio naudingumo klasé Klasé E B
6.2. Skaié.i}lojamosios namo §i111vrpinés | KWh/m2/metus 348,07 194,89
energijos sanaudos patalpy Sildymui
6.2.1. I8 _jq pagal energija taupancias
priemones:
6.2.1.1. | Fasadines sienos (ir cokolis) kWh/m¥metus 82,76 8,58
6.2.1.2. | Stogas kWh/m*/metus 24,55 3,97
6.2.1.3. | Perdanga kuri ribojasi su isore kWh/m*/metus 0,00 0,00
6.2.1.4. | Perdanga virs nesildomo riisio kWh/m*/metus 9,38 6,72
6.2.1.5. | Atitvaros kurios ribojasi su gruntu kWh/m*/metus 0,00 0,00
6.2.1.5.1. | Grindys ant grunto kWh/m*/metus 0,00 0,00
62152 Hovr.iZf)ntaliai pakm§c’iu0se kWh/m*/metus 0.00 0.00
apsiltintos grindys ant grunto
62153 Ve.rtikaliai pakrasciuose apsiltintos kWh/m*/metus 0.00 0.00
grindys ant grunto
Vertikaliai ir horizontaliai kWh/m*/metus
6.2.1.5.4. | pakrasciuose apsiltintos grindys ant 0,00 0,00
grunto
62155 S.z'ldo-mf') rusio atitvaros kurios kWh/m*/metus 0.00 0.00
ribojasi su gruntu
6.2.1.6. | Langai kWh/m?/metus 19,36 17,54
6.2.1.7. | Lauko durys kWh/m?/metus 3,13 0.53
6.2.1.8. | Pastato ilginiai Siluminiai tilteliai kWh/m?*/metus 11,13 4,66
6.2.1.9. | Dél iSoriniy dury varstymo kWh/m?/metus 1,04 0,37
6.2.1.10. | Védinimas kWh/m?/metus 1837 14,16
6.2.1.11. | Dél virsnormines oro infiltracijos kWh/m*/metus 0,00 0,00
6.2.1.12. | Silumos pritekéjimai is iSorés kWh/m?/metus 54,86 56,98
6.2.1.13. | Vidiniai Silumos iSsiskyrimai pastate | kWh/m%/metus 69,00 32,25
6.2.1.14. | Energijos sgnaudos pastato Sildymui: | kWh/m*/metus 191,68

UAB ,, Ekoilas “, Subaciaus g. 7, LT-01127 Vilnius, Im. k.303128652, tel.: +37061811885,
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Skai€iuojamyjy iluminés energijos
sgnaudy sumazéjimas, palyginti su
6.3. esama padétimi (skai¢iuojamosiomis procentais - 44,01
sgnaudomis iki projekto
igyvendinimo)

Skaiciuojamuyjy $iluminés energijos
sgnaudy sumazéjimas, palyginti su
6.4. esama padétimi (skai¢iuojamosiomis | kWh/m%metus - 153,18
sgnaudomis iki projekto
igyvendinimo)

Skai¢iuojamoji sutaupytos Siluminés
6.5. energijos verté pagal esamos padéties | Eur./m%metus - 8,24
kaing

Skai€iuojamoji sutaupytos Siluminés
6.6. energijos verté pagal esamos padéties Eur/metus - 9.842,19
kaing visam namui

6.7. Ismet':){n“o SE*S*B,,SE 02 eiv.) kiekio tony/metus - 42.63
sumazéjimas

Pastaba: skaiiuojamajj §ildymo sistemos naudingumo koeficientg sudaro suminé trijy dedamyjy reik§meé — pagios
Sildymo sistemos, Silumos 3altinio ir elektros energijos suvartojimo dalis giluminiame mazge.

* Siluminés energijos sgnaudy sumaZéjimas apskaiCiuojamas pagal formule (Se=S;) : Se x 100, kur S, — esamos
skaiiuojamosios §iluminés energijos sgnaudos, nurodytos lentelés 6.2 punkto 4 skiltyje, S, —planuojamos iluminés
energijos sgnaudos, nurodytos lentelés 6.2 punkto 5 skiltyje. Energijos sanaudos Sildymui ir karsto vandens ruogimui
ivertintos namo $ildomo ploto atzvilgiu 1.194,44 m2,

** Energijos verté nustatoma pagal esamos padéties viduting metine §ilumos kaing konkrecioje vietovéje ir Siluminés
energijos sgnaudy sumazéjimo rodiklj. Silumos kaina: 5,38 ct/kWh su PVM (nuo 2016 m. geguzés 1d.)

*** Jvertinta pagal pastato energinio naudingumo vertinimo metodika STR. 2.01.09:2005 “Pastaty energinis
naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas. Be to Siluminés energijos sanaudy rodiklis Sildymui ir karsto
vandens ruo$imui, iSreik§tas kWh/m? namo naudingojo (t. y. §ildomo) ploto per metus po modernizacijos, turi biiti ne
didesnis, kaip nustatyta Programoje 130 kWh/m? (2 priedas).

**%* Jgyvendinus visas energija taupancias priemones, aprasytas 6 lentelgje, Siltanamio efekta sukelian¢iy dujy CO, ekv
iSmetimai j aplinka sumazéty ~45,00 tCO,./metus. ISmetamy Siltnamio efektg sukeliandiy dujy (toliau SESD) (CO2 ekv),
kiekio sumazinimo skai¢iavimas (kai Siluma tickiama centralizuotai) pateiktas Priede Nr. 1.

7.2.1.1.-7.2.1.16 matosi visas pastato Silumos nuostoliy balansas tame tarpe ir Siltinamy atitvary jtaka gilumos nuostoliy
per jas sumazéjimui.

7. NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONIU
SKAICIUOJAMOJI KAINA

Priemoniy paketas A 6. lentelé
Priemonés pavadinimas Preliminari kaina
Eil. IS viso, Eur Eur/m?
Nr. (naudingojo ploto)
1 2 3 4
7.1. | Energijos efektyvuma didinancios priemoneés:
711 Sildymo ir 1karéto vandens sistemy pertvarkymas
" | ar keitimas
7.1.1.1 | Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas 8640,00 8,49
7.1.1.2 | Vamzdyny $iluminés izoliacijos gerinimas 5500,00 5,40
7.1.1.3 | Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas 29145,00 28,63
Individualios $ilumos apskaitos prietaisy ar
7.1.1.4 | dalikliy sistemos ir termostatiniy ventiliy 9688,00 9,52
jrengimas butuose ir kitose patalpose
7.1.1.5 | Silumos punkto jrengimas 7500,00 7,37
7.1.2. | Ventiliacijos sistemy pertvarkymas, keitimas ar 23 130,00 22,72 ]
UAB ,, Ekoilas “, Subaciaus g 7, LT-01127 Vilnius, Im. k303128652, tel.: +3706181 1885, 1
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jrengimas”
Slaitinio stogo naujos dangos jrengimas ir
7.1.3. | perdangos po védinama $laitinio stogo pastoge 59 977,00 58,92
Siltinimas®
ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) $iltinimas, —
7.1.4. | iskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty 156 862,00 183,339

paSalinimg ir nuogrindos sutvarkyma®

Laiptiniy lauko dury ir tambiiro dury keitimas,
7.1.6. | iskaitant susijusius apdailos darbus, 1€jimo laipty 5263,00 5,17
remonts ir pritaikyma nejgaliyjy poreikiams®

Buty ir kity patalpy langy keitimas j maZesnio

7.1.7. | .. ; 6 340,00 6,23
Silumos pralaidumo langus
Viso: | 312 045,00 306,53
79 Kitos atnaujinimo (modernizavimo)
" | priemonés 4,55 %
7.2.1. | Salto vandens sistemy keitimas 6 320,00 6,21
799 Elektros sistemos modernizavimas bendro
~ " | naudojimo patalpose. 4 300,00 4,22
7.2.3. | Buitinés kanalizacijos sistemy keitimas 4 457,00 4,38
Viso: 15 077,00 14,81
IS viso: 327 122,00 321,35

Pastaba: pastato naudingas plotas 1017,97 m2.
! Sildymo ir karsto vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas — demontuojama esama Sildymo
sistema, sumontuojama dvivamzdé Sildymo sistema. Prie radiatoriy montuojami didelio pralaidumo
dviejy eigy termostatiniai ventiliai skirti dvivamzdei Sildymo sistemai su termostatinémis galvutémis
(~.55 vnt.), kuriy temperatiiros diapazonas yra gamykliskai apribotas (16-21 °C), ildymo sistemos
tiekimo stovy jrengiami automatiniai balansavimo - reguliavimo ventiliai ir atjungimo ventiliai su
drenaZo funkcija . Ant balansiniy ventiliy montuojami jrenginiai, skirti griZtamy stovy temperatiirai
reguliuoti - terminés pavaros ir pavirSiniai temperatiiros davikliai. Sildymo sistemoje esami ventiliai
keiCiami naujais, rutuliniais Keiiamas esamas $ilumos punktas nauju su kar$to vandens ruo§imu ir
nepriklausoma $ildymo sistema bei valdymo automatika (~1 kompl., ) Silumos punkte
sumontuojamas reguliatorius, kuris sujungtas su terminémis pavaromis ir pavir§iniais temperatiiros
davikliais (~1 vnt.). Kei¢iami magistraliniai ilumos tieckimo vamzdynai riisyje Keidiami radiatoriai
laiptinése, paliekant po viena radiatoriy kiekvienoje laiptingje (~2 vnt.). Butuose jrengiama $ilumos
kiekio apskaita - Silumos kiekio dalikliai ant radiatoriy (~55 vnt.). Karsto vandens tiekimo sistemoje
jrengiami termobalansiniai cirkuliacijos ventiliai su dezinfekcijos moduliu ir termometru, vienodos
karSto vandens temperatiiros palaikymui visuose stovuose. Kar$to vandens paskirstymo sistemoje
esami ventiliai kei¢iami naujais, rutuliniais .Voniose demontuojami ,, gyvatukai,, vietoj kuriy
irengiami elektriniai $ildymo prietaisai.

& Ventiliacijos sistemy pertvarkymas, keitimas ar irengimas — esamy natiiralios traukos kanaly
iSvalymas ir dezinfekavimas (~20 vnt.), pakeisti esantj védinimo kanaly apskardinimg, traukos
pagerinimui jrengti véjo turbinas ant vedinimo kaminéliy (~6 vnt.), kiekviename bute irengti
nepriklausomg beortaking ventiliacijos sistemg ( 12 kompl.) komercinése patalpose ( 4 kompl.)

3 Stogo naujos lakstinés dangos jrengimas ir perdangos po védinama $laitinio stogo pastoge
Siltinimas — $laitinio stogo (~730,00 m*) dangos pakeitimas ir palépés perdangos (~447,00 m?)
ap8iltinimas termoizoliacijos plokstémis, jrengiant préjimo takus.

Kei¢iami stoglangiai ( ~ 2,00 m?, 2 vnt.).

4 ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defektq
paSalinimg ir nuogrindos sutvarkyma — fasadiniy sieny su parapetais apSiltinimas i§ iSorés
termoizoliacinémis plok§témis, jrengiant ventiliuojamg fasadg (~1019,00 m?), 3 a. esami balkony
ekranai demontuojami |, balkony konstrukcijos sustiprinamos ir apsauginés tvorelés remontas .
Cokolio apsiltinimas jrengiant tinkuojama fasadg (~71,00 m?) ir pamaty (~121,00 m?) iki 1,20 m
UAB ,, Ekoilas “, Suba&iaus g. 7, LT-01127 Vilnius, Jm. k.303128652, tel.: +37061811 885,
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gylio Siltinimas termoizoliacijos plokstémis. Nuogrindy jrengimo/atstatymo darbai (~51,00 m?). Prie$
apsiltinimo darbus atliekami sieny paZeisty konstrukeijy ir balkony konstrukcijy defekty pasalinimo
darbai. Esamy lokaliniy jrenginiy, dujotiekio vamzdZiy, tinkly atitraukimo nuo sienos darbai,
jvertinus, kad gali reikéti ir techniniy salygy.

> Laiptiniy lauko dury ir tambiiro dury keitimas, iskaitant susijusius apdailos darbus, j€jimo laipty
remonty ir pritaikyma nejgaliyjy poreikiams — keitiamos lauko durys 3 vnt. (~ 9,57 m?) , tambiro
durys 2 vnt. (~4,40 m?) ,rGsio durys 2 vnt. (~4,40 m?), — seny dury bloky i$émimas i¥ sieny, naujy
dury bloky montavimas, dury stakty sandiiry su sienomis izoliavimas. Panduso irengimas ~3,00m2.

% Buty ir kity patalpy langy keitimas j maZesnio §ilumos pralaidumo langus — langy ir balkony dury
keitimas butuose (~24,26 m?, 9 vnt.), ir laiptinéje (~9,36 m?, 4 vnt.) , — seny langy keitimas
plastikiniy rémy su stiklo paketu langais — seny mediniy bloky iSémimas, palangiy i§émimas,
plastikiniy bloky jstatymas j sieny $iltinimo izoliacinj sluoksnj, siekiant i§vengiant Siluminiy tilteliy
nuostoliy, reguliavimas ir tvirtinimas, palangiy lenty jstatymas, sandiiry tarp stakty ir sienos
hermetizavimas.
7 Salto vandens sistemy keitimas . Stovai (~133,00 m).magistraliniai vamzdynai rusyje(80,00m)
® Elektros sistemy modernizavimas bendro naudojimo patalpose (~ 100,00m).

Buitinés kanalizacijos sistemy keitimas .stovai (~130,00 m).magistraliniai vamzdynai
rusyje(~86,00m)

Priemoniy paketas B

Eil. Priemonés pavadinimas Preliminari kaina
Nr. IS viso, Eur Eur/m?
(naudingojo ploto)
1 2 3 4
7.1. | Energijos efektyvuma didinan&ios priemoneés:
711 Sildymo ir }<ar§to vandens sistemy pertvarkymas
" | ar keitimas
7.1.1.1 | Vamzdyny $iluminés izoliacijos gerinimas 5500,00 5,40
7.1.1.2 | Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas 22231,00 21,83
7.1.1.3 | ndividualiy mazos galios Silumos punkty ir 53280,00 52,33
termostatiniy ventiliy jrengimas butuose
7.1.1.4 | Silumos punkto jrengimas 6000,00 5,89
712, Yenti_liaci;os sistemy pertvarkymas, keitimas ar 23 130,00 272
irengimas
Slaitinio stogo naujos dangos jrengimas ir
7.1.3. | perdangos po védinama §laitinio stogo pastoge 59 977,00 58,92
Siltinimas®
ISores sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas,
7.1.4. | jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty 142 913 140,39
paSalinimg ir nuogrindos sutvarkyma®
715. Bal.konqsistiklinimas ir remontas pagal viena 9 900,00 9.73
projekta
Laiptiniy lauko dury ir tambiiro dury keitimas,
7.1.6. | iskaitant susijusius apdailos darbus, i¢jimo laipty 5263,00 5,17
remonty ir pritaikyma nejgaliyjy poreikiams®
717 ]vS.utq ir kity pgtalpq langy k7eitimas 1 maZesnio 6 340,00 6.23
Silumos pralaidumo langus
Viso: 324 634,00 318,90
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Kitos atnaujinimo (modernizavimo)
priemonés
7.2.
7.2.1. | Salto vandens sistemy keitimas 6 320,00 6,21
799 Elektros sistemos modernizavimas bendro
~" | naudojimo patalpose. 4 300,00 4,22
7.2.3. | Buitinés kanalizacijos sistemy keitimas 4 457,00 4,38
Viso: 15 077,00 14,81
IS viso: 339 711,00 333,71 |

Pastaba: pastato naudingas plotas 1017,97 m2.

' Sildymo ir kar§to vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas — demontuojama sena $ildymo sistema.
Kiekvienam butu sumontuojama moduliné nepriklausoma §ildymo sistema su kar§to vandens
ruosimo funkcija ir apskaitos prietaisais kiekviename bute ir kirybinése dirbtuvése.( 18 kopl.)
Keiiamas pilnai §iluminis mazgas.( 1 vnt.)

2 Ventiliacijos sistemy pertvarkymas, keitimas ar irengimas — esamy natiiralios traukos kanaly
iSvalymas ir dezinfekavimas (~20 vnt.), pakeisti esantj védinimo kanaly apskardinimg, traukos
pagerinimui jrengti véjo turbinas ant védinimo kaminéliy (~6 vnt.), kiekviename bute rengti
nepriklausomg beortaking ventiliacijos sistema ( 12 kompl.) ir komercinése patalpose (4 kompl.)

3 Slaitinio stogo lakstinés dangos pakeitimas Jirengimas ,(~730,00 m?) ir perdangos po védinama
Slaitinio stogo pastoge Siltinimas — (~447,00 m?) termoizoliacijos plokstémis. Stoglangiy keitimas (~
2,00 m? 2,00 vnt.).

* Balkony stiklinimas pagal vieng projekta — 6 vnt.

. ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty
paSalinimg ir nuogrindos sutvarkymg — fasadiniy sieny su parapetais ap$iltinimas i§ iSorés
termoizoliacinémis plokstémis, irengiant  tinkuojama fasadg (~1019,00 m?). Angokra$tiy
apSiltinimas termoizoliacijos plokstémis (~145,00 m?). Cokolio apgiltinimas jrengiant tinkuojama
fasada (~71,00 m?) ir pamaty (~121,00 m?) iki 1,20 m gylio Siltinimas termoizoliacijos plok$témis.
Nuogrindy jrengimo/atstatymo darbai (~51,00 m?). Prie§ apsiltinimo darbus atlickami sieny pazeisty
konstrukcijy ir balkony konstrukcijy defekty pasalinimo darbai. Esamy lokaliniy jrenginiy, dujotiekio
vamzdZiy, tinkly atitraukimo nuo sienos darbai, jvertinus, kad gali reikéti ir techniniy sglygy.

g Laiptiniy lauko dury , tambiiro dury,risio dury.komerciniy patalpy dury keitimas, jskaitant
susijusius apdailos darbus, j&jimo laipty remonts ir pritaikyma nejgaliyjy poreikiams — keiiamos
lauko durys 3 vnt. (~ 7,30 m?) , tambaro durys 2 vnt. (~6,40 m?) riisio durys 2 vnt. ( ~3,20 m?), —
seny dury bloky i§émimas i§ sieny, naujy dury bloky montavimas, dury stakty sandiiry su sienomis
izoliavimas. Panduso irengimas ~3,00m?2.

" Buty ir kity patalpy langy keitimas j maZesnio $ilumos pralaidumo langus — langy ir balkony dury
keitimas butuose (~24,26 m2, 9 vnt.), ir laiptingje (~9,36 m?, 4 vnt.) — seny langy keitimas plastikiniy
rémy su stiklo paketu langais — seny mediniy bloky i§¢mimas, palangiy i§¢émimas, plastikiniy bloky
istatymas | sieny Siltinimo izoliacinj sluoksnj, siekiant iSvengiant $iluminiy tilteliy nuostoliy,
reguliavimas ir tvirtinimas, palangiy lenty jstatymas, sandiry tarp stakty ir sienos hermetizavimas.

8 Salto vandens sistemy keitimas Stovai (~133,00 m).magistraliniai vamzdynai rusyje(80,00m)

® Elektros sistemy modernizavimas bendro naudojimo patalpose (~ 100,00m).
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Buitinés kanalizacijos sistemy keitimas .stovai (~130,00 m).magistraliniai vamzdynai

risyje(~86,00m)

Numatomy investicijy preliminarlis dydziai nustatyti remiantis pagal UAB ,,Sistela® 2016 m.
kovo mén. skai¢iuojamasias resursy rinkos kainas ,Sustambinti statybos darby kainy
apskaiciavimai®.

Atskiry modernizacijos (atnaujinimo) priemoniy santykinés kainos Eur/m? paskai¢iuotos
bendrojo naudingojo ploto atzvilgiu (naudingas plotas 1017,97 m?).

8. PROJEKTO PARENGIMO IR IGYVENDINIMO SUVESTINE KAINA

Priemoniy paketas A 7. lentelé
Eil. ISlaidy pavadinimas Preliminari kaina, Eur Santykiné kaina,
Nr. Eur/m?
1 2 3 4
8.1. | Statybos darbai, i§ viso 327 122,00 321,35
I8 jy:
statybos darbai, tenkantys
8.1.1. AT u— 312 045,00 306,54
didinan¢ioms priemonéms
Projekto parengimas
(iskaitant ekspertize, jei
g.p. |Dutina, irprojekio 22 898,54 22,49
igyvendinimo priezitra,
kurig vykdo Projekto
vadovas)
8.3. | Statybos techniné priezitira 6 542,44 6,43
8.4. | Projekto administravimas 2931,75 2,88
IS viso: 359 494,73 358,15

Pastaba: Valstybés kompensacija statybos rangos darbams energijos efektyvuma didinandioms
priemonéms, projekto parengimui, statybos techninei priezidirai ir projekto administravimui, gali
gauti patalpy savininkai (naudingas plotas 1017,97 m?).

Statybos darbai — visos energijg taupancios ir kitos moderizavimo priemonés 327122,00Eur.

Projekto rengimas —22 898,54 Eur (techninis darbo projektas, projekto ekspertizé, projekto
igyvendinimo priezidira, kurig vykdo projekto vadovas (priimta 7 proc. nuo rangos darby kainos),
investicinio plano parengimas kartu su energinio naudingumo sertifikavimu).

Statybos techniné prieZitira 6 542,44 Eur.(priimta 2 proc. nuo rangos darby).

Projekto administravimas 2 931,75 Eur (administravimo i3laidy remiama dalis yra
skaiCiuojama 24 ménesiy laikotarpiui ir gali bati ne daugiau kaip 0,1 Eur/mén be PVM naudingojo
ploto atzvilgiu). [vertinta tik remiama i$laidy dalis.
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Priemoniy paketas B

Eil. ISlaidy pavadinimas Preliminari kaina, takst. Eur Santykiné kaina,
Nr. Eur/m?
1 2 3 4
8.1. | Statybos darbai, i§ viso 339 711,00 333,71

I8 ju:
statybos darbai, tenkantys
8.1.1. enerpijos efektyruma 324 634,00 318,90
didinan¢ioms priemonéms
Projekto parengimas
(1skaitant ekspertize, jei
g, |Dutina, irprojekto 23 779,77 23,36
1gyvendinimo prieZiirg,
kurig vykdo Projekto
vadovas)
8.3. | Statybos techniné prieZiiira 6 794,22 6,67
8.4. | Projekto administravimas 2 931,75 2,88
IS viso : 373 216,74 366,63

Pastaba: Valstybés kompensacija statybos rangos darbams energijos efektyvumg didinan¢ioms
priemonéms, projekto parengimui, statybos techninei prieZiurai ir projekto administravimui, gali
gauti patalpy savininkai (naudingas plotas 1017,97 m?).

Statybos darbai — visos energijg taupanéios ir kitos modernizavimo priemonés 339711,00 Eur.

Projekto rengimas —23 779,77Eur (techninis darbo projektas, projekto ekspertizé, projekto
igyvendinimo priezitra, kuria vykdo projekto vadovas (priimta 7 proc. nuo rangos darby kainos),
investicinio plano parengimas kartu su energinio naudingumo sertifikavimu).

Statybos techniné priezitira 6 794,22 Eur.(priimta 2 proc. nuo rangos darby).

Projekto administravimas 2 931,75 Eur (administravimo iSlaidy remiama dalis yra
skai€iuojama 24 ménesiy laikotarpiui ir gali bati ne daugiau kaip 0,1 Eur/mén be PVM naudingojo
ploto atzvilgiu). [vertinta tik remiama i§laidy dalis.

9. INVESTICIJU EKONOMINIO NAUDINGUMO IVERTINIMAS

Investicijy atsipirkimo laikas

Priemoniy paketas A 8.lentelé
Eil. Rodikliai Mato vnt. Rodiklio Pastabos
Nr. reikSmé
1 2 3 4 5
9:1. investicijy paprastojo atsipirkimo laikas:
9.1.1. pagal suvesting kaing metais 34
9.2. atémus valstybés paramag metais 22
9:2: energija taupanciy priemoniy atsipirkimo
laikas:

9.2.1. pagal sumine kaing metais 32
9.2.2. atémus valstybés parama metais 21

Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas gali biiti pavaizduotas grafikai ,parodant santykinius $iluminés
energijos sgnaudy poky¢ius iki ir po projekto jgyvendinimo.
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Priemoniy paketas A
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N Investicijy iSmokéjimas
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60 # Sidymas
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0
Priemoniy paketas B
Eil. Rodikliai Mato vnt. Rodiklio Pastabos
Nr. reik§meé
1 2 3 4 5
9.1. investiciju paprastojo atsipirkimo laikas:
9.1.1. pagal suvestine kaing metais 37
9.2. atémus valstybés parama metais 24
9.2. energija taupanciu priemoniy atsipirkimo
laikas:
9.2.1. pagal sumine kaing metais 35
9.2.2. atémus valstybés paramag metais 22

Investiciju ekonominio naudingumo jvertinimas gali bati pavaizduotas grafiSkai ,parodant santykinius §iluminés
energijos sanaudy poky¢ius iki ir po projekto jgyvendinimo.

Priemoniy paketas B
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N investicijy iSmokéjimas

# Sidymas
40 v

20 -~

Silumos suvartojimas kWh/m2

[

prie$ modernizaciia modernizavus

ISmetamy Siltnamio efekty sukelianéiy dujy (toliau — §ESD) (CO; o) kiekio
sumazinimo skaiciavimas Siluminés energijos sutaupymo atveju
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Priemoniy paketas A

Metinvi‘s .§iluminés energijos suvartojimo MWh/metus (A) 161,60
sumazinimas (sutaupymas)

TarSos faktoriaus reik§mé tCO,s/MWh B)' 0,233
Metuil.s iSmetamy SESD kiekio £CO,/metus (€)= (A) x (B) 44.97
sumazinimas

Projekto vertinamasis laikotarpis metais (D) 25
Bendrvz.is 1Smetamy SESD kiekio tCO, E)=(C) x (D) 112435
sumazinimas

Apskai¢iuota vadovaujantis Daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo
tvarkos apraSo 3 priede pateiktomis lentelémis.

Pastaba: statinis atsipirkimo laikas paskaiiuotas dalinant visg investicijy suma Eur i§ sutaupymy
Eur (nevertinant valstybés kompensuojamos dalies).

Remiantis monitoringo duomenimis buty ir kity patalpy kaina padidés.

Priemoniuy paketas B

Metll’il's §11um1nés energijos suvartojimo MWh/metus A) 153,18
sumazinimas (sutaupymas)

TarSos faktoriaus reik§meé tCO2/MWh (B)! 0,233
Metmvl.s ismetamy SESD kiekio $C0, /netis (€)= (A)x (B) 42,63
sumazinimas

Projekto vertinamasis laikotarpis metais (D) 25
Bend{{is .1smetamq SESD kiekio tCO,, (E) = (C) x (D) 1065,77
sumazinimas

Apskaiciuota vadovaujantis Daugiabu&io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo
tvarkos apraSo 2 priede pateiktomis lentelémis.

Pastaba: statinis atsipirkimo laikas paskaiGiuotas dalinant visg investicijy sumg Eur i§ sutaupymy Eur
(nevertinant valstybés kompensuojamos dalies).
Remiantis monitoringo duomenimis buty ir kity patalpy kaina padidés.

10. PROJEKTO IGYVENDINIMO PLANAS

Priemoniy paketas A 9.lentelé
Eil. Nr. Igyvendinamy namo atnaujinimo (modernizavimo) Darby pradZia | Darby pabaiga Pastabos
priemoniy ir etapy (jei projektas jgyvendinamas etapais) | (metai, ménuo) | (metai, ménuo)
pavadinimas
A etapas: Rangos
10.1 Sildymo ir karSto vandens sistemy pertvarkymas ar Preliminari Preliminari darbus
""" | keitimas rangos darby rangos darby | planuojama
102 Ventiliacijos sistemy pertvarkymas, keitimas ar pradzia pabaiga igyvendinti
" | irengimas 2017.03.01 2017.12.31 vieneriy
10.3. | Stogo Siltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo mety
UAB ,,Ekoilas “, Subaciaus g. 7, LT-01127 Vilnius, Im. k303128652, tel.: +37061811885, 28
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§laitinio stogo jrengimas (iSskyrus patalpy pastogéje
irengima) ir (ar) perdangos po védinama §laitinio stogo

_pastoge Siltinimas

10.4.

Fasado sieny (taip pat ir cokolio) iltinimas, iskaitant
sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinimg ir
nuogrindos sutvarkyma

10.5.

Balkony jstiklinimas pagal vieninga projekta

10.6.

Laiptiniy lauko dury ir tambtiro dury keitimas, jskaitant
susijusius apdailos darbus, i¢jimo laipty remontg ir
pritaikyma nejgaliyjy poreikiams

10.7.

Buty ir kity patalpy langy keitimas j maZesnio $ilumos
pralaidumo langus

10.8.

Salto vandens sistemy keitimas

laikotarpyje

10.9

Elektros sistemy modernizavimas bendro naudojimo
patalpose.

10.10

Buitinés kanalizacijos sistemy keitimas

B etapas — nenumatytas.

Visos modernizavimo (atnaujinimo) priemonés bus jgyvendintos vienu etapu.

Priemoniy paketas B

Eil. Nr.

Igyvendinamy namo atnaujinimo (modernizavimo)
priemoniy ir etapy (jei projektas jgyvendinamas etapais)
pavadinimas

Darby pradzia
(metai, ménuo)

Darby pabaiga
(metai, ménuo)

Pastabos

A etapas:

10.1.

Sildymo ir kar$to vandens sistemy pertvarkymas ar
keitimas

10.2.

Ventiliacijos sistemy pertvarkymas, keitimas ar
irengimas

10.3.

Stogo $iltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo
Slaitinio stogo jrengimas (i§skyrus patalpy pastogéje
irengima) ir (ar) perdangos po védinama §laitinio stogo
pastoge Siltinimas

10.4.

Fasado sieny (taip pat ir cokolio) $iltinimas, jskaitant
sieny (cokolio) konstrukcijos defekty paSalinima ir
nuogrindos sutvarkyma

10.5.

Balkony jstiklinimas pagal vieninga projekta

10.6.

Laiptiniy lauko dury ir tambiro dury keitimas, jskaitant
susijusius apdailos darbus, j&jimo laipty remontg ir
pritaikyma nejgaliyjy poreikiams

10.7.

Buty ir kity patalpy langy keitimas j maZesnio Silumos
pralaidumo langus

10.8.

Salto vandens sistemy keitimas

Preliminari
rangos darby
pradzia
2017.03.01

Preliminari
rangos darby
pabaiga
2017.12.31

Rangos
darbus
planuojama
igyvendinti
vieneriy
mety
laikotarpyje

10.9.

Elektros sistemy modernizavimas bendro naudojimo
patalpose.

10.10.

Buitinés kanalizacijos sistemy keitimas

B etapas — nenumatytas.

Visos modernizavimo (atnaujinimo) priemonés bus jgyvendintos vienu etapu.
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11. PROJEKTO FINANSAVIMO PLANAS

Priemoniy paketas A 10. lentelé
Eil. Nr. Lé3y saltiniai Planuojamos 1éSos Pastabas
suma, Eur procentiné dalis
1. 2 3 4 5
11.1. |Planuojami l&éSy Saltiniai
projekto jgyvendinimo
laikotarpiu
11.1.1. | Buty ir kity patalpy savininky 4 737,095 1,32 % Patalpy savininky
nuosavos lésos nuosavos léSos
statybos techninés
prieziiiros ir
projekto
administravimo
iSlaidoms
11.1.2. |Kreditas ar kitos skolintos Lengvatinis kreditas
finansuotojo 1éSos nuo finansavimo
sutarties pasiraS§ymo
turéty biiti
338 571,27 94,18 % sunaudotas per 24
meénesius
(suteikiamas tik
modernizacijos
priemonéms).
11.1.3. | Valstybés paramos léSos,
kurios skiriamos apmokant 16 186,365 4,50 %
projekto parengimo, jo
administravimo ir statybos
techninés prieZidiros iSlaidas.
Kitos (ES paramos, - -
savivaldybés ar kito paramos
11.1.4. |tiekéjo 1éSos)
IS viso: 359 494,73 100 %
11.2.  |Valstybés paramos léSos,
kurios bus skiriamos
kompensuojant patirtas
iSlaidas, jgyvendinus
projekta, i$ jy:
11.2.1. |Projekto parengimo islaidy 11 449,27 50% Nuo 2015-10-
kompensavimas (priimta 7% nuo 31apmokama 50 %.
327 122,00)
11.2.2. |Statybos techninés 3271,22 50%
prieZiiiros i§laidy (priimta 2% nuo
kompensavimas 327 122,00)
11.2.3. |Projekto administravimo 1 465,875 50% Apmokamos 50 %
i§laidy kompensavimas (apmokama dalis) nuo 2015.10.31, bet
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ne daugiau kaip 0,1
Eur/m? be PVM ir
neilgesniam kaip 2
mety laikotarpiui.

11.2.4.

Valstybés parama, tenkanti
energinj efektyvuma
didinan¢ioms priemonéms,
kompensavimas

109 215,75
(nuo
312 045,00)

35%

Nuo 2015.101.31.
parama energija
taupancéioms
priemonéms yra
35 %.

11.2.4.1

Valstybés parama
kompensuojant 15 proc.
investicijy, tenkanéiy
energetinj efektyvuma
didinan€iomis priemonémis

46 806,75

15%

11.2.4.2

Papildoma Klimato kaitos
specialiosios programos
1éSomis teikiama valstybés
parama kompensuojant
iSlaidas, tenkanias energinj
efektyvumg didinan&ioms
priemonéms, kai po pastato
atnaujinimo pasiekiamas ne
mazesnis kaip 40 proc.
energinis efektyvumas,
palyginti su pastato
energiniu efektyvumu pries
pastato atnaujinimo
(modernizavimo) projekto
igyvendinimg

62 409,00

20%

Jeigu daugiabugio
namo atnaujinimo
(modernizavimo)
projektas nebus
igyvendintas iki
2017m. gruodzio
31d. valstybés
parama bus 15%.

11.3

Preliminarus laikotarpis, per
kurj valstybés parama
kompensuojant 15 procenty
investicijy, tenkanéiy
energinj efektyvuma
didinan¢ioms priemonéms,
suteikiama nuragant
lengvatinio kredito
palukanas iki 0 procenty,
kol bendra nurasyty
lengvatinio kredito
paliikany suma pasiekia
apskai€iuotg 15 procenty
sumg, nurodyta 1 priedo 10
lentelés 11.2.4.1
papunktyje, ménesiais

92

Valstybés parama i§ viso:

125 402,12

34,90 %
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[ valstybés parama nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal piniginés
socialines paramos nepasiturintiems gyventojams jstatymg, apmokant kreditg ir paliikanas, susijusias
su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimu

** | valstybés parama nejskaitoma parama nepasiturinéioms $eimoms ir vieniems gyvenantiems
asmenims, teikiama pagal Piniginés socialinés paramos nepasiturinéioms Seimoms ir vieniems
gyvenantiems asmenims jstatyma.

PASTABA:
Nuo 2015 m. spalio 01 d. buty ir kity patalpy savininkams kompensuojama:
*Projekto parengimo iSlaidy apmokéjimas — S50 procenty iSlaidy, skirty atnaujinimo

(modernizavimo) projektui parengti, jskaitant projekto autorine prieZitra, tadiau i apmokama dalis neturi
vir§yti 5 procenty statybos rangos darby kainos su PVM, numatytos statybos rangos darby sutartyie. Kai
pritaikomi tipiniai daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektai, apmokama dalis neturi vir§yti
2 procenty statybos rangos darby kainos su PVM;

*Statybos techninés prieZitros i§laidy apmokéjimas - 50 procenty islaidy statybos techninei
priezitrai vykdyti daugiabudio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo laikotarpiu, tadiau
§1 apmokama dalis neturi vir§yti 2 procenty statybos rangos darby kainos su PVM, numatytos statybos rangos
darby sutartyje.

* Projekto administravimo i§laidy apmokéjimas - 50 procenty faktiniy, taciau nevirSijanciy
0,1Eur/m’ per ménesj buto naudingojo ar kity patalpy bendrojo ploto, be PVM, atnaujinimo (modernizavimo)
projekto jgyvendinimo administravimo i§laidy.

Valstybeés apmokama dalis modernizacijos priemonéms yra 109 215,60 Eur (35 % nuo
energija taupanciy priemoniy 312 045,00 Eur), o lengvatinis kreditas gali biiti suteikiamas visai
statybos-rangos darby sumai ( 327 122,00 Eur).

11.3. DidZiausia ménesiné jmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo ploto
vienam kvadratiniam metrui 1,05 Eur/m’/mén. (apskai€iuojama pagal formule, nustatytg Lictuvos
Respublikos Vyriausybés 2009 m. gruodzio 16 d. nutarimo Nr. 1725 ,Dél Valstybés paramos
daugiabuiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisykliy patvirtinimo ir daugiabu¢io namo
atnaujinimo (modernizavimo) projektui jgyvendinti skirto kaupiamojo jnaSo ir (ar) kity jmoky
didZiausios ménesinés jmokos nustatymo® (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651)
2.4 punkte).

DidZiausia daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo jmoka
(iskaitant kredito grgZinima ir palikanas) jgyvendinus daugiabu¢io namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekta, tenkanti patalpy naudingojo ploto 1 m* naudingojo ploto (Eur/m?/mén):

I=((Ee-Ep)*Ke/12)xKxKp = ((348,07- 186,47)x0,0538/12)x1,05x1,33=1,0513 Eur/m*/mén.

Kur, I- didZiausia daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo jmoka
(Eur/m?*mén);

Ee — skai¢iuojamosios Siluminés energijos sanaudos per metus prie§ daugiabuc¢io namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekta (348,07 kWh/m*metus);

Ep — skaiCiuojamosios Siluminés energijos sanaudos per metus jgyvendinus daugiabuéio
namo atnaujinimo (modernizavimo) projekta (186,47 kWh/m?/metus);

Ke — Siluminés energijos kainos tarifas, fiksuotas konkrecioje vietovéje atnaujinimo
(modernizavimo) projekto patvirtinimo diena (0,0538 Eur/kWh);

Kp — Siluminés energijos sutaupymo, $iluminés energijos kainos poky¢io jvertinimo paklaidos
koeficientas 1,33;

K — koeficientas, jvertinantis investicijy dalj, nesusijusig su energija taupanciomis
atnaujinimo (modernizavimo) priemonémis:

K=(len+lkt)/len=(316 616,00 +15 077,00)/316 616,00=1,05
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Cia len — daugiabuc¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatyty namo energinj
efektyvuma didinan¢iy priemoniy pagal daugiabudiy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos,
patvirtintos LRV 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Zin., 2004, Nr 143-5253; Zin., 2005, Nr
78-2839; 2008, Nr 36-1282; 2009, Nr 112-4776; 2010, Nr. 72-3651 3 prieda, kaina Eu);

Ikt — daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatyty kity atnaujinimo
(modernizavimo) priemoniy pagal daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo programos 3
prieda, kaina (Eur).

11.4. Orientacinis kredito terminas:. 20 mety ir 00 ménesiy (viso 240 mén), kuris patikslinamas
kreditavimo sutartyje.

Priemoniy paketas B

Eil. Nr. LesSy Saltiniai Planuojamos 1éSos Pastabas
suma, Eur procentine dalis
L. 2 3 4 5
11.1. |Planuojami 1é8y Saltiniai
projekto jgyvendinimo
laikotarpiu
11.1.1. | Buty ir kity patalpy savininky Patalpy savininky
nuosavos lésos nuosavos lésos
statybos techninés
4 862,985 1,30 % prieZitiros ir projekto
administravimo
i§laidoms
11.1.2. | Kreditas ar kitos skolintos Lengvatinis kreditas
finansuotojo 1éSos 351 600,885 94,20 % nuo finansavimo
sutarties pasiraSymo
turéty bt
sunaudotas per 24
meénesius
(suteikiamas tik
modernizacijos
priemonéms).
11.1.3. | Valstybés paramos léSos,
kurios skiriamos 16 752,87 4,50 %
kompensuojant projekto
parengimo, jo
administravimo ir statybos
techninés prieZitros islaidas
Kitos (ES paramos, - -
savivaldybés ar kito paramos
11.1.4. |tiekéjo 1éSos)
IS viso: 373 216,74 100 %
11.2. | Valstybés paramos lésos,
Kurios bus skiriamos
kompensuojant patirtas
UAB ,, Ekoilas “, Subaciaus g. 7, LT-01127 Vilnius, Im. k303128652, tel.: +37061811885, 33
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iSlaidas, jgyvendinus
projekta, i§ jy:

11.2.1. |Projekto parengimo islaidy 11 889,885 50% Nuo 2015.10.01
kompensavimas (priimta 7% nuo apmokama 50 %.

339 711,00)

11.2.2. |Statybos techninés 3397,11 50%
prieZzifiros i§laidy (priimta 2% nuo
kompensavimas 339 711,00)

11.2.3. |Projekto jgyvendinimo 1 465,875 50% Apmokamos 50 % nug
administravimo i3laidy (apmokama dalis) 2015.10.01, bet ne
kompensavimas daugiau kaip 0,1

Eur/m? be PVM ir
neilgesniam kaip 2
mety laikotarpiui.

11.2.4. |Valstybés parama, 113 621,90 35% Nuo 2015.10.01.
tenkanti energinj parama energija
efektyvumg didinan¢ioms (nuo taupancioms
priemonéms: 324 634,00) priemonéms yra 35

% .

11.2.4.1 | Valstybés parama
kompensuojant 15 proc.
investicijuy, tenkangiy 48 695,10 15%
energetinj efektyvumg
didinan¢iomis priemonémis

11.2.4.2 |Papildoma Klimato kaitos Jeigu daugiabugio
specialiosios programos namo atnaujinimo
1éSomis teikiama valstybés (modernizavimo)
parama kompensuojant projektas nebus
iSlaidas, tenkangias energinj 64 926,80 20% igyvendintas iki
efektyvumg didinan&ioms 2017m. gruodzio
priemonéms, kai po pastato 31d. valstybés
atnaujinimo pasiekiamas ne parama bus 15%.
maZesnis kaip 40 proc.
energinis efektyvumas,
palyginti su pastato
energiniu efektyvumu prie§
pastato atnaujinimo
(modernizavimo) projekto
igyvendinimg

11.3  |Preliminarus laikotarpis, per
kurj valstybés parama
kompensuojant 15 procenty 92
investicijy, tenkanéiy
energinj efektyvuma
didinan¢ioms priemonéms,

UAB ,, Ekoilas “, Subadiaus 8. 7, LT-01127 Vilnius
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suteikiama nuraSant
lengvatinio kredito
paliikanas iki 0 procenty,
kol bendra nuragyty
lengvatinio kredito
paliikany suma pasiekia
apskaiciuota 15 procenty
suma, nurodytg 10 lentelés
11.2.4.1 papunktyje,

meénesiais

Valstybés parama i§ viso: 130 374,77 34,93 %

[ valstybés parama nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal piniginés
socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams jstatyma, apmokant kredita ir palikanas, susijusias
su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimu

** 1 valstybés paramg nejskaitoma parama nepasiturinéioms Ieimoms ir vieniems gyvenantiems
asmenims, teikiama pagal Piniginés socialinés paramos nepasiturinioms $eimoms ir vieniems
gyvenantiems asmenims jstatyma.

PASTABA:
Nuo 2015 m. spalio 01 d. buty ir kity patalpy savininkams kompensuojama:
*Projekto parengimo i§laidy apmokéjimas — 50 procenty iSlaidy, skirty atnaujinimo

(modernizavimo) projektui parengti, jskaitant projekto autoring priezilira, tatiau §i apmokama dalis neturi
vir§yti 5 procenty statybos rangos darby kainos su PVM. numatytos statybos rangos darby sutartyje. Kai
pritaikomi tipiniai daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projektai, apmokama dalis neturi virsyti
2 procenty statybos rangos darby kainos su PVM;

*Statybos techninés prieZitiros i§laidy apmokéjimas - 50 procenty iSlaidy statybos techninei
priezidrai vykdyti daugiabudio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo laikotarpiu, tadiau
51 apmokama dalis neturi vir§yti 2 procenty statybos rangos darby kainos su PVM. numatytos statybos rangos
darby sutartyje.

* Projekto administravimo i§laidy apmokéjimas - 50 procenty faktiniy, tadiau nevirSijanéiy 0,1
Eur/m’ per ménesj buto naudingojo ar kity patalpy bendrojo ploto, be PVM, atnaujinimo (modernizavimo)
projekto jgyvendinimo administravimo i§laidy.

Valstybes apmokama dalis modernizacijos priemonéms yra 113 621,90 Eur (35 % nuo
energija taupanCiy priemoniy 324 634,00Eur), o lengvatinis kreditas gali buti suteikiamas visai
statybos-rangos darby sumai 339 711,00 Eur).

11.3. DidZiausia ménesiné jmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo ploto
vienam kvadratiniam metrui 1,05 Eur/m*/mén. (apskai€iuojama pagal formule, nustatytg Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 2009 m. gruodzio 16 d. nutarimo Nr. 1725 ,»Dél Valstybés paramos
daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisykliy patvirtinimo ir daugiabu¢io namo
atnaujinimo (modernizavimo) projektui jgyvendinti skirto kaupiamojo jnafo ir (ar) kity jmoky
didZiausios ménesinés jmokos nustatymo* (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651)
2.4 punkte).

DidZiausia daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo jmoka
(Iskaitant kredito grgzinima ir palikanas) Igyvendinus  daugiabutio namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekta, tenkanti patalpy naudingojo ploto 1 m? naudingojo ploto (Eur/m?mén):

I=((Be-Ep)*Ke/12)xKxKp = ((348,07-194,89)x0,0538/12)x1,05x1,3=1,0513 Bur/m¥mén.

Kur, I- didZiausia daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo jmoka
(Eur/m?*/mén);

UAB ,, Ekoilas “, Subaciaus g. 7, LT-01127 Vilnius, Im. k.303128652, tel.: +37061811885, 35

PVMkodas LT 100002983612, info@ekoilas.lt, www.ekoilas. It W% /Z

AT

VARa

a/



R Kalantos g. 121, LT-52312 Kaunas

Ee — skaiCiuojamosios Siluminés energijos sgnaudos per metus prie§ daugiabu¢io namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekta (348,07 kWh/m?/metus);

Ep — skaiiuojamosios Siluminés energijos sanaudos per metus jgyvendinus daugiabuéio
namo atnaujinimo (modernizavimo) projekta (194,89 kWh/m?*metus);

Ke — Siluminés energijos kainos tarifas, fiksuotas konkretioje vietovéje atnaujinimo
(modernizavimo) projekto patvirtinimo dieng (0,0538 Eur/kWh);

Kp — Siluminés energijos sutaupymo, Silumines energijos kainos poky¢io jvertinimo paklaidos
koeficientas 1,33;

K - koeficientas, jvertinantis investicijy dalj, nesusijusia su energija taupan¢iomis
atnaujinimo (modernizavimo) priemonémis:

K=(lent+lkt)/len=(324 634,00+15 077,00)/324.634,00=1,05

Cia len — daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatyty namo energinj
efektyvuma didinan¢iy priemoniy pagal daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programos,
patvirtintos LRV 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Zin., 2004, Nr 143-5253; Zin., 2005, Nr
78-2839; 2008, Nr 36-1282; 2009, Nr 112-4776; 2010, Nr. 72-3651 3 prieda, kaina Lt);

lkt — daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekte numatyty kity atnaujinimo
(modernizavimo) priemoniy pagal daugiabudiy namy atnaujinimo (modernizavimo programos 3
prieda, kaina (Lt).

11.4. Orientacinis kredito terminas:. 20 mety ir 00 ménesiy (viso 240 mén), kuris patikslinamas
kreditavimo sutartyje.

Priedas Nr. 1. CO, mazinimo skai¢iavimai
Priemoniy paketas A

Metinis §iluminés energijos suvartojimo

e s MWh/metus (A) 161,60
sumazinimas (sutaupymas)

Tarsos faktoriaus reik§mé tCO,/MWh B) 0,233

Metinis i§metamy SESD kiekio

sumazinimas tCO,o/metus ©)=@A)x(B) 44,97

Projekto vertinamasis laikotarpis metais D)* 25

Bendras i§metamy SESD kiekio

sumazinimas tCO2 (E)= () x (D) 1124,35

Apskai¢iuota vadovaujantis Daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo
tvarkos apraSo 3 priede pateiktomis lentelémis.

Pastaba: statinis atsipirkimo laikas paskaitiuotas dalinant visg investicijy suma Eur ig sutaupymy

Eur (nevertinant valstybés kompensuojamos dalies).
Remiantis monitoringo duomenimis buty ir kity patalpy kaina padidés.

Priemoniy paketas B

Metinis Siluminés energijos suvartojimo

sumazinimas (sutaupymas) MWh/metus (A) 153,18

Tar3os faktoriaus reik§mé tCO,/MWh (B)I 0,233

Metinis i$metamy SESD kiekio

sumazinimas tCOz/metus ©)=(A)x(B) 42,63
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Projekto vertinamasis laikotarpis metais (D)? 25

Bendras ismetamy SESD kiekio

sumaZinimas tCOz E)=(©)x (D) 1065,77

Apskaiciuota vadovaujantis Daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo
tvarkos apraSo 2 priede pateiktomis lentelémis.

Pastaba: statinis atsipirkimo laikas paskaiiuotas dalinant visg investicijy sumg Eur i§ sutaupymy Eur
(nevertinant valstybés kompensuojamos dalies).
Remiantis monitoringo duomenimis buty ir kity patalpy kaina padidés.

Priedas Nr. 2. Investicijy paskirtymas daugiabucio namo buty ir kity patalpy
savininkams

Preliminarus investicijy paskirstymas patalpy savininkams nustatomas pagal 9 ir 10 lenteliy
duomenis.

ApskaiCiuojant investicijy paskirstyma svarbu jvertinti patalpy savininky galimybes dalyvauti
nuosavomis léSomis.

Nustatant nuosavy ir skolinty 1é8y poreikj, butina jvertinti, kad i§ nuosavy lésy turi bati
apmokeétos pradinés Projekto (pastato energinio naudingumo sertifikatas ir investicijy planas)
parengimo islaidos, ir jvertinti, kad Valstybés paramos biistui jsigyti ar i§sinuomoti ir daugiabu¢iams
namams atnaujinti (modernizuoti) jstatymo [l] numatyta valstybés parama bus teikiama
kompensuojant patirtas i§laidas, jgyvendinus Projekta.
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R Kalantos g. 121, LT-52312 Kaunas

Pastaba: paskai€iuota, kad modernizacijos priemonéms i§ pradZiy suteikiamas lengvatinis kreditas, o
tik po to gali bati suteikta 35% valstybés kompensacija energija taupan¢ioms modernizacijos
priemonéms ir 50% valstybés kompensacija (nuo 2015.10.01) projekto parengimo, administravimo
(ne daugiau kaip 0,1 Eur/mén be PVM naudingojo ploto atZvilgiu skaitiuojant ir neilgesniam kaip 2
mety laikotarpiui) ir techninés prieZitiros iglaidoms. Viduting imoka per ménesj jvertinus tik
lengvatinj kredita modernizacijos priemoném su 3% metinémis palikanomis (paskolos trukmé 20

mety,)

Kaupiamojo jna§o ménesiné jmoka, skirta daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo)
projektui parengti:

Km=P1/1=32,21/11,01=0,317 Eur/m¥meén. (turi bati ne didesné kaip 0,3186 Eur/mz/mén.)
Kur, Km —kaupiamojo jna§o ménesinis tarifas, Eur/m? patalpy naudingojo ploto;

Pr — bitiny sukaupti 163y projekto parengimo, techninés prieZitiros, administravimo ir rangos
konkursy organizavimo ilaidoms apmokéti lyginamoji dalis numatomy investicijy apimtyje (56,90
Eur/m?), jei gyventojai yra sukaupe le3y Sis dydis gali bati maZinamas;

1 — lé3y kaupimo trukmé ménesiais, kuri pasirenkama jvertinus Kmmax dydj, turi bati ne
mazesne, kaip apskaitiuota pagal formule:

I>IxPr/Kmmax 32,21/0,3186=~92 mén (7 metai ir 7 ménesiai)

Kmmax — Vyriausybés nustatytas did¥iausias kaupiamojo jnaso tarifas, 0,3186 Eur/m> (8
imoka gali biiti ir didesné negu 0,3186 Eur/m? jei atskiru susitarimu buty ir kity patalpy savininkai
nusprendZia kitaip).

Pastaba: 1é3y kaupimo trukmé jvertinta visoms iSlaidoms tenkancioms projekto parengimo, statybos
techninés priezitiros, administravimo i$laidoms LéSy kaupimo trukmé Sioms i$laidoms padengti gali
buti mazinama atsiZvelgiant j patalpy savininky iki $iol sukauptas (ar jau turimas) 1ésas.

UAB ,, Ekoilas “, Subadiaus g 7, LT-01127 Vilnius, Im. k.303128652, tel.: +37061811 885,
PVM kodas LT 10000298361 2, info@ekoilas.lt, www. ekoilas. It




R.Kalantos g. 121, LT-52312 Kaunas
Priedas Nr. 3. Pastato vizualiné apZiiira — foto nuotraukos

Pastato apZiira — Foto medziaga

Nr.: 1-7 (paveiksliuky numeriai) Data: 2016.05.15 | Atliko: Ekspetras-auditorius K.Gaurelis

1 pav. Siaurés vakary fasadas

2pav.Pietry¢iy fasadas

3 pav. Siaurés ryty fasadas.

UAB ,, Ekoilas “, Subaciaus g. 7, LT-01127 Vilnius, Im. k.303128652, tel.: +37061811885,
PVM kodas LT 100002983612, info@ekoilas.lz, www.ekoilas. It




R.Kalantos g. 121, LT-52312 Kaunas

4 pav. Pietvakariy fasadas

6 pav.Laiptinés langai

UAB ,, Ekoilas “, Subaciaus g. 7, LT-01127 Vilnius, Im. k303128652, tel.: +37061811885,
PVMkodas LT 100002983612, infol@ekoilas.lt, www.ekoilas. It




R.Kalantos g. 121, LT-52312 Kaunas -

7 pav. Slaitinis stogas.

UAB , Ekoilas“, Subaciaus g. 7, LT-01127 Vilnius, Im. k.303128652, tel.: +37061811885,
PVMkodas LT 100002983612, info@ckoilas.lt, www.ckoilas.It
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Kainy apskaifiavimo pagrindimas

Numatomy investicijy preliminaris dydZiai nustatyti pagal UAB,, Sistela,, 2016 m. skai&iuojamasias resursy
kainas,, Sustambinti statybos darby kainy apskai¢iavimai,,.Pagrindiniai jkainiai naudojami investicinio
projekto skaiiavimuose, pateikti 14 lenteléje.Darby kiekiai apskaiciuoti pagal natirinius matavimus.

14 lentelé.
Eiles Mato vienetas Kaina, Eur.
Nr. Priemonés  pavadinimas {suPVM )
(m? m, vot. )
i5 _ 2 3 4
Fasady sieny (taip pat ir cokolio J3iltinimas, jskaitant sieny, cokotio ) konstrukcijos defekty padalinima ir nuogrindos
sutvarkyma. ®
1.1, Tinkuojamo fasado Siltinimo sistema m? 99,35
1.2, Védinamo fasado Siltinimo sistema m? 116,99
2. Stogo Siltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo ¥laitinio stogo jrengimas {idskyrus patalpy pastogéje jrengima.)
2.1. Sutapdinto stogo Siltinimas ir dangos keitimas m? 104,62
2.2 Slaitinio stogo dangos keitimas ir pastogés grindy Siltinimas
2.2.1. | Slaitinio stogo dangos keitimas m? 70,63
2.2.2. | Pastogés grindy Siltinimas m? 18,83
3. Buty ir kity patalpy langy keitimas j maZesnio Silumos laidumo langus
3.1. Buty ir kity Sildomy patalpy langy keitimas m? 177,97
37 Nesildomy patalpy langy keitimas m? 201,18
4. Laiptiniy lauko dury ir tambdro lauke dury keitimas, jskaitant su sijusius apdailos darbus, iéjimo laipty remontg .
AT Lauko dury keitimas m? 361,50
4.2. Tambiro dury keitimas m? 204,88
5. Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar lodZijy m? 183,33
konstrukcijos stiprinima ir { ar) naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengimg
pagal vieninga projekts.
6. Silumos punkto jrenginiy keitimas ar pertvarkymas. Kompl. 11350,00
7. Sildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas.
7.1. Vienvamzdeés reguliuojamos 3ildymo sistemos jrengimas ar pertvarkymas. m? 14,20
7.9 Naujos dvivamzdés 3ildymo sistemos jrengimas, sumontuojant &ilumos m? 50,83
daliklius ar skaitiklius,
3. Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, keitimas ir jrengimas.
8.1. Naturalus 3ildymo kanaly iSvalymas, dezinfekavimas ir natiiralaus butui o
védinimo'pagyvinimas.
8.2. Mechaninio védinimo su rekuperacija ar be jrengimas. Butui 2/3
778,00/1344,00
9. Salto vandens sistemos pertvarkymas ar atnaujinimas. m 36,38
9.1. lvado keitimas. vnt. 2.544,24
92 Stovy keitimas iki 5 aukity namo. m 44,93
9.3, Stovy keitimas iki 9 aukity namo. m 46,44
10. Buities nuotieky sistemos pertvarkymas ar atnaujinimas.
10.1. Kanalizacijos rlsyje keitimas. m 40,69
10.2. Kanalizacijos stovy keitimas. m 27,87
10.3. Lietaus kanalizacijos stovy keitimas. m 54,46
10.4. Lietaus kanalizacijos keitimas riisyje. m

3857 //




12. Elektros instaliacijos pertvarkymas ar atnaujinimas.

21.1. {vadiniy paskirstymo skydy modernizavimas. Vnt. 582,74

12.2 Buty apskaitos paskirstymo skydy rekonstrukcija, irengiant automatinius butas 102,95
.jungiklius

12.3. Vertikalios instaliacijos magistraliniy kabeliy ir namo laiptiniy ap3vietimo Laiptinés 327,73
instaliacijos kabeliy, prietaisy, ¥viestuvy keitimas pastatuose iki 5 a. aukitas

12.4. Vertikalios instaliacijos magistraliniy kabeliy ir namo laiptiniy apdvietimo Laiptinés 349,41
instaliacijos kabeliy, prietaisy, viestuvy keitimas pastatuose iki 9 a. aukétas 2

12.5. Horizontalios instaliacijos magistraliniy kabeliy ir rasio ap3vietimo m? risio ploto 13,60
instaliacijos kabeliy, prietaisy, viestuvy keitimas.

13. DrenaZo remontas. m 59,70

14. Lifty modernizavimas. Vnt. 32.772,85

15. Lietaus nuvedimo sistema $laitiniams stogams. m? fasado ploto 1,79

Sudaré Kastytis Gaurelis pagal 2016m. kovo mén kainas




Kauno buty dkis

STATINIO APZIUROS AKTAS

2016.05.02 Nr. KA-98

Statinio adresas Kalantos 121
ApiZitira

ApZidros tikslas

Kasmetiné apZiiira

Kaunas

Statinio techninés biklés ivertinirnas

j : ; PaSiebéti defektai, Rekomenduojami darbaj |
n ke h |
| Eil. Nr ApZiiros tiksias deformacijos, gedimai defektams paSalinti |
L. Bendrojo naudeiineo kesstrukeijos
e s Y S PR oo
| 1.1.  |Stogas ir kaminai RuoS:ama dokumentacual |
| [renovacijai.
e E L S P B N S T
r 1.2. Stogas ir kaminai Stogo danga nepatenkmamos Numatoma keisti stogo i
L bakles danga 2017 m ]
v T ¥ ? » '
f 1.3. Fasadas :!sore,, sienos) Tinkuotas. Biklé patcnkmama ;
i’ Ruogiama dokumentacua namo {
| ! renovacijai. |
T R e ;
‘L 1.4, |Pamatai, cokolis Betonas. Bukié oatenkmama 3
‘! 1.5, Nuogrinda Vietomis néra arba nusédes. ;
z S
F 1.6. Balkonai {Victomis aptrupéjes ,betonas. Uzbetonuoti nutrupéjusio |
: ] betono vietas. i
— T TR o R —
LT Laiptai prie j$jimo j pastatg |Bstoninés aikdtelés. Bukle f
l—‘ o S Lot L |patenkinama.
i 1.8. !ch aanga Biklé patenkinama 2
| I
i i {
— e - e : e ————
J 1.9, |Laiptinés langai, stogelis Medinai, baklé patenkinama
SR B R L o _
f 1.10.  |Risic langai IMediniai. Pafeist biologi¥kai. i
RS RO el il o Fe R bR |
P Bendro;o nauaej;mo mzmenm—- iranga |
> T |
} XA j’\"m deateXis vamedynai Pazeist & korozijos I I
f
g’—¥ 2.2. {fLietaus nuoteky vamzdynai }‘Paveikti korozijos Remom
L - i remontu )
I[ 2.3 ﬂ\]uote‘cq sistemos vamzdynai Biiklé patenkinama

I

———— A3 .t

T

| 24. ;Siluznos tiskimo vatzdynai Pazeisti karozijos

| i ;

——— i :

|25 ;b lumos ',u"kta: suxrbl'a' Karsto vandens EB oatenkinama

{ Iul I T ,;n iai :

| R | ]

2.6, }EIekrros ap8vietimo ir j4gos tinklai 'LB ratenkinama

SN £

|27 Elekircs skydings Tm} patenkinama

'r—— - L SRl S N R

N ,x_am.g:o \aipty aiksteiss na‘oaos
|
'ureklal
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T i « .
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3.3.  |Laiptinés apdaila

| Apsitupe dazai

Vyr. specialistas

(apzigiros vadovo pareigos)

Vadybininké
(apZitiros vykdytojo pareigos)

Darby vadovas
(apZitiros vykdytojo pareigos)

Vadybininkas

(apZitros vykdytojo pareigos)

Vadybininke
(apZitiros vykdytojo pareigos)

Vadvbininkas
(apZitiros vykdytojo pareigos)

"r’.’l":‘/ - .f
f;z%‘,?t”f il
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“_{pathes)
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poenri N

__Algirdas Kuslys

C{vardas, pavands)

. Regina Baranauskiené

{ Remontas menatomas 2017

{vardas povards)

Jonas Vaitkevitius
(vardas, pavard)

__Audriug Ramilis
{vardas, pavarde)

__Algis Nevartavigins
{vardas, pavardé)

Antanas Malevi&ius
(vardas, pavarde)




. iapas ! 21 lapy

Pastato 00 dahes} uni kaius pastata numens 19%5 5017450?1
Pastsato adresas R Ka anf@s 12

Paatato jod
Pastato 6@ vazea) § domas ;;i@tas mﬁ* ’i; 13
Viso pastat@ sﬁdomas p!@tas m*’ '1?94 44
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e ) energiska neefei@wq pas@atq L2
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T2 | SHamos nussioh iai, kuriuos pastato (jo dalies) Sildymo lzikotarpiy

Pastato energijos sanaudy skaiiavimo rezultatai

1 priedas prie sertifikato Nr. KG-0513-00004

Bl Priemongs
Nr. pastato o dalies) energiniam naudingumui gerinti
pavadinimas

1 Ss}umes nuostoliai pe pastato sienas
2. Snlwnos nuostoliai pe per ;ﬁastazo stogq
3. S fum@s numtaiiaé per ga&?;aw ';;éfdaagas %\ums fi i:sa;as; su zsz’sra

4 Si%umcs nuosmiga# par aizivara& mms ﬂha}as; :w awmu

et per grindis ant grunto
42 . per herszcmafsa; pakra%mﬂse apsiftintas grméss ant gmnm
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§

. Skeifiuciamasiog energiios
- sgnaudes kvadrafiniame metre
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82.76

2458
e

5. b umas gxtmsia iai ;}es’ pastatﬁ gangtss stug 3{@%}& &vfes?angm i kaias
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>

S;iumos ﬂuos:ahai par ;}astaic\ ﬁgmzus ézmmamas it téims /
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. Vidiniai ﬁ!&mos sbsaszynmaz @asia{o (30 dal zea} % ::iyn‘c éafka%arpxu -

ksmgerzsucga sﬁumﬂs ;:rﬂ%kéjrma i$isores zr‘sﬁdiniai §eiumﬁs s§siskyrzmas
13. Qummés e%ektms energz;ss sanaudas paszaie

i

4.4 - per vertikaliai ir ham@nta!;az Mé&ume apéﬁtmtas grmzﬁs am gwﬂtﬁ
a2y F f.zer éﬂésma rOsio atftvaras kurios rrbe;asx su gmmz
48 ge per grmdss virs védmamz.g pogﬂﬁﬁza;‘ il
i per grinﬁxa virs aeédésmu vedmamlg rﬁw; St

i 8 i

4. ekims ensrgsjcs sarﬁaados paraipxg apéwetsm uf
B & iumsr‘és energs;os sanaudos karéiam vandemua ruoéﬂ
16, ba!u'nmes energuac sqnaudos pas;atur $itd j‘ll

17. Sq!ummés energuos sanaudm pastaiu; vésmt:

Pastaty enarginio naudingumo

seniifikavimo ekspertas KASTYTIS GAURELIS

Atestato
Nr0513




Pastato {jo dalies) energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos *

2 priedas prie sertifikato Nr. KG-0513:00004

Eil. : Energi}és gqnéﬁdq apibldinimas N ¢ Silumings energijos ; Silumines energijos
Nr.  kiekis, galimas | dalis nuo dabartiniu
: sutaupyti : melu pastato

kvadratiniame metre | (jo dalies) suvartolamo
pastato (jo dalies)
Sildomo ploto per | energijos kiskic,

metus, idiegus . galima sutsupyti
priemong, idiegus priemone
KWhi(m?-metaiy !
1. {Pastato éieriq ébéﬂtinimas taip, kad viéq éieni; s%lizmc'sﬂ : P f7% I W@.% '
-perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus ;_’
2. ! Pastato stogy apSittinimas faip, kad visy stogy $ilumos 1 2085 H 0.11
' perdavimo koeficientas atitikly normy reikalavimus : :
3. Pastato perdangy, kurlos ribojasi su iSore, ap8iitinimas taip, kad 0.00 ! 0.00
visy perdangy, kurios ribojasi su iSore, Silumos perdavimo i '
koeficientas atitikty normuy reikalavimus i
4. Pastato grindy ant grunto apsiitinimas taip, kad jy Stumos I Y 0.00
- perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus ;
5. Horizontalial pakraStiuose apSiflinty grindy ant gronte. | oge _} 0.00
‘ap8iltinimas taip, kad jy §llumos perdavimo kosficientas atitikiy :
normy reikalavimus @ _ ;
6. * Vertikaliai pakrasZivase apsiitinty grindy ant grunto apSiiinimas | 000, ooo
: taip, kad jy Silumos perdavimo kosficientas atitikty normy : :
_ | reikalavimus -
7. Vertikaliai it horizontalial pakrasdiuose spifintygindyant | 000 . goo
“grunto apSiitinimas taip, kad jy $ilumos perdavime koeficientas i
. atitikty normy reikalavimus :
8. éﬁ»domo risio alitvary, kurios "rfbojaéf subrurifu. a'pégftinimésw R 0.c0 M 0.00
taip, kad jy $ilumos perdavimo koeficientas atitikty normy g !
reikalavimus
9. Grindy virS vedinamy pogrindZiy apsitinimas taip, ked jy 1 ogs T Tom

; Silumos perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus

10.  Grindy vir$ nesildomy védinamy rsiy apSiltinimas taip, kad jy ~ : 4.18 ; 0.02
Silumnos perdavimo koeficientas atitikty normy reikafavimus 7 :
11. ‘Pastato langy keitimas langais, atitinkandiais normy 8.11 | 0.03
. reikalavimus <
12, Pastato iSoriniy j&jimo dufu keitimas | durimis, atitinkan&iomis 1.46 : 0.01
Lnormy reikalavimus _
13. Pastate karsto buitinio vandens ruosimo sistemos 60.49 0.32
- rekonstravimas, kad &ilumines energijos sgnaudos karstam :
vandeniui ruoéti atitikty normy reikalavimus i
14, ;Energlios sanaudy Sildymui sutaupymas, jel pastato Sldymo 4.8 002
. sistema bty jrengta pagal norminius reikalavimus :
Pastaty energinio naudingumo . Atestalo

sertifikavimo ekspertas /% KASTYTIS GAURELIS Nr.0513
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2014-6-23 ] NT Registras 20/69819

VALSTYBES |[MONE REGISTRY CENTRAS :
Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.it

NEKILNOJAMOJC TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENY BANKO ISRASAS
2014-08-23 10:08:23

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 20/69819
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 1960-12-28
Adresas: Kauno m. sav. Kauno m. R. Kalantos g. 121
Registro tvarkytojas: Valstybés jmonés Registry centro Kauno filialas

2. Nekilnojamieji daiktai:
24, Pastatas - Gyvenamas
Unikalus Nr.: 199560175011
Pagrindiné naudojimo pasikittis: Gyv enamoji {trijy ir daugiau buty - daugiabudiai pastatai)
PaZymeéjimasplane: 1A3p
Statybos pabaigos metai: 1956
Baigtumo procentas: 100 %
Fizinio nusidevéjimo procentas: 32 %,
Dujos: Gamtinés
Sienos: Plyty miras
Sildymas: Gentrinis Sildymas i$ centralizuoty sistemy
Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuoteky $alinimas: Komunalinis nuoteky Salinimas
~ Auldty skaitius: 3
Bendrasplotas: 1273.85 kv. m
Naudingasplotas: 1023.95 kv. m
Gyvenamasisplotas: 529.26 kv. m
Verdo plotas: 194.54 kv. m
Rasiy (pusrasiy) plotas: 245.60 kv. m
UZstatytas plotas: 447.00 kv. m
TOris: 5755 kub. m
Gyvenamosios paskitties patalpy skaigius: 14
Negyvenamosios paskitties patalpy skaiéius: 3
Koordinaté X: 6084043.94
Koordinate Y: 500086.38
Atkiiimo sgnaudos (statybos verte): 1483542 Lt
Atkuriamoji verté: 869789 Lt
Vidutiné rinkos verté: 128117 Lt
Vidutines rinkos vertés nustatymo data: 1997-86-69
Kadasiro duomeny nustatymo data: 2005-02-04

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrady néra

4. Nuosavybé: jrasy néra

‘; Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisa: jrady néra '

—

8. Kitos daiktinés teisés : jrady néra

7. Juridiniai faktai:
7.1. Nusfatytas turto administravimas
Administratorius: UAB Kauno komunalinis ir buty fkis, a.k. 132532496
Daiktas: pastatas Nr. 1995-6017-5011, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: [sakymas, 2005-12-16, Nr. A-4790
|radas galioja: Nuo 2006-04-02

8. Zymos: jrasy néra

8. Specialiosios Zemés ir misko naudojimo sglygos: jrady nera

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos; jrady néra

11. Registro pastabos ir nuorodos: irasy néra

12. Kita informacija:
Archyvineés bylos Nr.: 19/3284

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrady néra /

2014-06-23 10:08%;

https:lev.registrucentras.Wntr/paies!eir.php?nocache=‘t40@587300&trn_nr=20&reg_nr=69819&ntr= / /'-




VA LSTYSES‘ IMONE REGISTRY CENTRAS
gg Vineo Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilniys, 1el.(5).2686 262, faks, {5} 2688 311, elp, info@registrucentras it
£ g? :
# E .
.m}?i’ § S

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENY BANKO ISRASAS
: *  BETTEREE

1. Nekilnojamojo furto registre jregistruotas furtas:
Registro Nr.: 20/69819
Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 19604 2-28 _
Adresas: Kaunas, R, Kalantos g. 121
Registro tvarkytojas: Valstybes imonés Registry centro Kauno filialas

2. ﬁ'&kﬁﬂi}}'ém?ﬁﬁ daiktap o
2t Pastatas « Gyvenamas
Unikalus daikio numeris: 1985-5017-50114 i ey
Daiklo pagrinaing naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (trijy irdaugiau buty - daugiabugiaj pastatai)
Pazymejimas plane 1A3p e
Stetvbos pabagos meti 1958 -

E

Baigtumo procentas: 100 % RN, e/
ildymas: (Z-ﬁmfizﬁawéilﬂymas?'%?ﬁmﬁraﬁzﬁaﬁ; sistemy
? Vandentiekis: Komunalinis vandentiekds ~ 00
) Nuoteky $alinimas: Komunatinis nuoteky Salinimas
e Dujos: Gamtinés
Sienps: Piytos

Stogo danga: Keramika
Auksty skaitius: 3
Bendras plotas: 1273.95 kv. m
Naudingas plotas: 1023.85 kv. m
Gyvenamasis plotas; 528.28 kv. m
Verslo plotas: 194.54 kv, m
:RGs:iq.\(pusm,s%t;g) plotas: 245.60 kv. m
TUrs: 5755 kub, m
UZstatytas plotas: 447.00 kv, m
Gyvenamosios paskirties patalpy skaitius 14
Negyvenamosios paskirties patalpy
skaiCius:3
Kambariy skaitius: 36
Koordinate X:8084043.91
Koordinate Y. 500086.38
Atklrimo sanaudos (statybos verté): 429653 Eur
Fizinio nusidévajimo procentes: 32 %
Atkuriamoji verts: 280870 Eur
Vidutine rinkos verte: 37105 Eur
Vidutings rinkos vertss nustatymo data: 1997-08-09

A Kadastro duomeny nustatymo data: 2005-03-04
3. Daikto prikiausiniaj is kito registro: irasy nera

4. Nuosavyhe; jra8y néra

5. Valstybés ir savivaldybiy Jemes patikéjimo teisa: rady néra

6. Kitos daiktinés teisés : irady nera

7. Juridiniai faktai:
T35 Nustatytas turto administravimas

Administratorius: UAB Kauno buty akis, a.k. 132532496

- Daiktas: pastatas Nr. 1995-6017-5011, aprasytas p. 2.1,

Iregistravimo pagrindas: 2011-12-28 Savivaldybés tarybos sprendimas Nr. T-724

2012-02-03 Sutartis Nr. 25-10-78
Iradas galicja Nuo 2015-11-13




tl»')
{28

8 Zymos: fragy nara

e St

8. Specialiosios ﬁemea ir mié%@ na:udﬁ;;mm salygm 1{::1%@ méra

St i

i R

10..Daikto feg;strammas irkadastro 3 2;xmos* 1M$U néra

g

1. Regzstm pastabos ir ?au@mﬁ‘as* frasy fié?‘é

12. Kita mfarmacua* (
Archyvings bylos Nr.: 1913234

1 3 Infmmamia am& duomeny sandoriyi ilkshmma 1{' ﬁq nera

e R
KRIAUCIONIENE

20160505 15 0559




! ig VALSTYBES [MONE REGISTRY CENTRAS
By Kudirkos 851, 2001 Vitnigs, Tel ) 2&38 202 taks. (5) 2688 311

e b

Buty (patalpy) sgrafas pasgtate

Pastato unikshis
numerds: 1995-6017.5011
Zymejimas plane: 155,

Pastato bendras ,

plotas: 127385 ke,

Pageidaujemy patalpy ar: vig

Pastato advesas: ﬁmﬁm; sav. Kamno m. R, Ealantos g 121
Pastato paskirtls:  Gyvenamojicd @@mw

Gyv. patsipy 12

{buly) skaifius:
, shailius: ' ;
~/ -
(B Buto (uualpes) | Buto (paraipen) | it [Savininky | -« Seviginkovardes, povard K T T Vallenn s Eami?mi}mﬁ
Sar unikalus numeris f “paskivtis’ gj o sheithy } Aonmril sl oy TR e v plotas
b i‘}%-&ﬂi 75011 ?09 16 P rei:\shm i v aka xgaiirma um;zj}gw 141 I:’iﬁ;g?-
Pastabons Pordions: m{m& wuo  KVH-Gik XVIRS s XVIL? B AVIRG B30
20 4400-G832-6278:2761 S;lﬁﬂi&ﬁ@ji H R ai,ﬁ:rx AS BAKUTIS 73 £8.5
Pasabos:  Siepare; patalpes P PREPROIOS rue 231 B0 2318 ; su Bendre nandefime patalia - PaBmdla B2 (4,54
prse i :
3. 1995-6017-561 10001 ?I(:iﬁ)ib@& i 2 LAURA £AZLADSKIENG . ‘ 171 70,94
ZUVINAS RAZLAUSKAS
Pastabos: Prelybos potaipos; Su rési
S A 1S956017-50110002  Morimimo | 3 ?  EUGENUUS PUODRIUKAITS a 2598
DANUTE PUODZIURATTIENS 171
A, Pastiubos:  VieSoio maitintue patelpog; patalpoy 241, 22, 33
ﬁ?m@ '
Pastabasy Botey nurdviv
6. 1995-6017-5011:0014 Gyvenamei 4 1 GIEDRIUS MAJAUSKAS 11 32,31
(buzy)
Pastabos:  Butgs: surisin 329 kv, padymde R-J
7o 19956017-5011:0004  Gyvenamoji | 3 ! BRoNEBAN ACKIENE * 1 047

{buig)

Pastabos:  Butes: sprisiy 135 fvam, pudyméin o3




i !q STYBES [MONE REGISTRY CENTRAS i
BT ViKndickes .18, 2001 Vifoas, Tel. (%) 2658 202 tuks. (8) 2588311

Baty (patalpy) syrafax pastate
(B Bute (patalposy i Buto (patalpos) . Buwg ;smmn,i:g S Sasininko vardag, pavarde, AR i Valdoms daiis i Buto {pataipos) |
! ; ; 1 i f {pas }
Pand unikalussemerts ;r paskics | wr  skaifivs 4 S ‘ plotss.
8. 1995-6017-5011:0005 Gj’%&?ﬁgﬁ & 2 INDRE KUNSMONAITE 12 68,54
. BLGUS KEVIETKAUSKAS 172
Postabos: Bwes serisiy
% I9560I7-5011:0006  Cyvensmo 7 ' ONAMEBDALENE 11 52,19
(e
B 8 ' KAUNO MIESTO SAVIVALDYBE " 4925
Fasiobox:  Prine s vivin
11 S4E0Q L IGA00.5850 ?m'igtg g . i SVM{}N 48 VITAS 11 9143
o—
< Pastabos:  gredio selongs: patalpes:9-1 ki 940 7 sy ritsio petalpa 4.26 kvom pagymeta B35
12. 1995-6017:50T1:0009.  Cyvermmegi T, 2 ONAS PASVENSKAS o
{huty) Lo
B REGINA PASVENSKIENE v,
Pastabos:  Bus; Swrdsin 3,23 kvm patymdu R-33
Gt} }
Posbos: Bidi; suroiin
4. 1956017501 L0015 Gjvenameflk 13 o JARONIMAS STANIUS w1 41,03
Chut ;
S STASE STANIENE
Pastabos:  Butas su viisty
15 186017301 L0  Cpemmmp 1 RAMUNE ZICRIENS e 6645
(hurg ‘
Pastaboyy  Botas; su ritsin
16, 1995-6017-5011:0012 Gyvemamoli 5 ' PALMYRA SVARAUSKIENE 171 5229
Posiabesy Bus; wirbrie
1% 2995;6i}§7-5011:(}033 Gy;{«;n:u;mjé ! 16 2 %&%&W& kadtnmng 58 41,32 s
ekdy 7 x 7
o DOVILE BAGDANAVICENS 348




NATURINIY MATAVIMU ATLIKIMO AKTAS
2016.05.18.. Nr. 03/03
Kaunas
Statinio adresas: R.Kalantos 2. Nr.121, Kaunas
Nattirinis matavimas: Dé darby kiekiy nustatymo Investicijy plano rengimui.

Statinio planucjamus statybos darby kiekius nustate: Kastytis Gaurelis
Investcijy plano rengéjas: Kastytis Gaurelis

Eil. Pavadinimas . Mato Kiekis
Nr. I vnt.
Pagrindiniai Planuojami darby
daugiabugio kiekiai, nustatyti
gyvenamojo namo |- atliekant
rodikliai | matayimys
vietoje
1 2 3 4 )
I ENER.GIN} EFEKTYVUMA
DIDINANCIOS PRIEMONES*
L. |Fasado sieny Siltinimas, jskairans steny I m ) 1166.00 1164,00
konstrukcijos defekry pasalinimg.
2. |Cokolio sieny Siltinimas, jskaitant cokolin sieny m?
konstrukeijos defekty pasalinimg ir nuogrindos 193,00 192,00
sutvarkymg
3. | Stogo Siltinimas, taip pat ir nayjos dangos ar naujo m?
Slaitinio stogo frengimas (isskyrus patalpy pastogéje
irengimg) ir (ar) perdangos po védinama Slaitinio
stogo pastoge Siltinimas, ir (ar) laipty  statomo 740,00 730,00
nayjo Slaitinio stogo pastoge jrengimas energing

efektyvumg didinanciy priemonty jrangai
eksploatuot, Jeigu pastogeje montuojami energinj
efektyvumg didinandiy Priemoniy elementa;

4. |Langy ir balkony dury butuose ir kitose patalpose m?

keitimas | mazesnio §ilumos pralaidumo langus 33,00 32,98
5. |Balkony ar lodzijy jstiklinimas, iskaitant esamos Vnt.

laikanciosios konstrukeijos sustiprinimq ir (ar) 6 . 6

nawjos jstiklinimo konstrukcijos frengimq pagal

vieng projekeq

6. |Laiptiniy lauko duryir tambiro dury keitimas, m?
Iskaitant susijusius apdailos darbuys, Féjimo laipty 19,00 18,37
remontq ir pritaikymag nejgaliy oreikiams
7. |Grindy perdangos Siltinimas m? 0,00 0,00
8. Ventiliacijos ir rekuperacijos Sistemy pertvarkymas, | kompl 16 16

keitimas ar jrengimas
Sildymo ir karsto vandens Sistemy pertvarkymas gr
§ keitimas: kompl 16




KITOS NAMO ATNAUJINIMO
IL (MODERNIZAVIMO) PRIEMONES*

1. | Vandentiekio in¥inerinés sistemos m 210,060 213,00
12. | Nuoteky Salinimo indinerinés sistemos m 220,00 216,00
13. |Elektros bendrosios infinerings Sistemos m. 100,00 100,00

Natlirinius matavimuys atliko:

Ekspertas -auditorius KASTYTIS GAURELIS

UAB,, Ekoilss,, direktorius ALBINAS JASAS




3

UAB KAUNO IR BUTU UKIS
DAUGIABUCIO NAMO, R. KALANTOS G. 121, KAUNE,
VIESOJO APTARIMO PROTOKOLAS
2016 -07-01 Nr. VA-49
KAUNAS

Susirinkimas jvyko 2016-06-30, 18.00 val.

Daugiabu¢io namo adresas — R. Kalantos g. 121, Kaunas (name 14 buty ir 3 negyvenamos
patalpos).

Kviesti asmenys: daugiabutio namo, R. Kalantos g. 121, Kaune, buty ir kity patalpy savininkai.
VieSojo aptarimo pirmininkas — UAB ,Ekoilas® investicinio plano rengimo vadovas Kastytis
Gaurelis

Susirinkime dalyvavo:

9 (devyni) namo butu savininkai (dalyvavusiy sgrasas pridedamas).

DARBOTVARKE:

Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano pristatymas.

SVARSTYTA: )

Daugiabu¢io namo, R. Kalantos g. 121, Kaune, atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano
energinj efektyvuma didinanéiy priemoniy paketai.

UAB ,,Ekoilas” investicinio plano rengimo vadovas Kastytis Gaurelis informavo buty savininkus,
kad yra parengtas namo investicijy planas. Investicijy plane yra paskai¢iuoti du namo renovacijos
energinj efektyvuma didinandiy priemoniy paketai (A ir B), taip pat aptar¢ labiausiai buty
savininkus dominanéius finansinius klausimus. Buty savininkai privalo apsvarstyti ir pasirinkti,
kuriam parengto investicijy plano energinj efektyvumg didinanéiy priemoniy paketui (A arba B)
pritaria ir kokias papildomas energija taupanéias priemones pageidauja jtraukti. Tai gali bti
valstybés kompensuojamos energija taupancios priemonés, bei kitos priemonés uz kuriy idiegima
valstybeés kompensacija neskiriama.

NUTARTA:

Gyventojai bendru sutarimu pasirinko A pakets, tadiau pasirinko jrengti plienine stogo dangg, vietoj
numatytos beazbestinio iferio dangos.

Susirinkimo pirmininkas Kastytis Gaurelis






