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IVADAS: Daugiabudio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano
(toliau — Investicijy planas) uzsakovas yra Kauno miesto savivaldybés administracija. Investicijy|
'planas apliekamas pagal 2013.05.16 sutartj ,,Daugiabuciy namy atnaujinimo (modemizavimo)‘
‘energinio naudingumo sertifikaty bei investicijy plany parengimo paslauga®, kurios registracijos
‘numeris Nr. 1.8.2-69/SR-1067.

%Rengiamas investicijy planas atitinka savivaldybés bendrajam planui, kuris patvirtintas Kauno
'miesto tarybos 2003-05-29 sprendimu Nr. T-242 (kartu su pakeitimais KMST 2004-09-30
'sprendimu Nr. T-535, KMST 2006-07-20 sprendimu Nr. T-312, KMST 2010-07-23 sprendimu
'Nr.T-462). 1
Investicijy plano rengimo vadovas Tomas StaSkeviius, atestato Nr. 0424, adresas: Lvovo g. 25,
&/ilnius, tel. 8 (5) 2722534, el. pastas: tomas.staskevicius@afconsult.com. T

2. Daugiabuéio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibudinimas

2.1. namo konstrukcija (pagal sieny medziagas) Mirinis;

2.2. auksty skaiCius: 3;

2.3. statybos metai: 1957;

2.4. namo energinio naudingumo klasé: E, KG-0132-3014, 2013 Birzelio 25 d.;
2.5. uzstatytas plotas ( m?): 315,07;

2.6. namui priskirto zemeés sklypo plotas (m?): nepriskirta ;

3. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentelé
Eilés Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis, Pastabos
vnt. .
1 » 2 3 4 3
3.1. | bendrieji rodikliai ; ; S »
3u1.1; buty skaicius vnt. 24 Duo1.ne‘1‘1 ys i§ VI, Registry
centras
3.1.2. buty naudingasis plotas m? 1298,25 Duome‘r}yS V] oBegiainy
centras
"1 a namo negyvenamosios paskirties patalpy Duomenys i§ VI ,,Registry
3.1.3 s vnt. 2 i
skaidius centras
314 namo negyvenamosios paskirties patalpy m? 297,37 Duomegys i§ VI ,,Registry
bendrasis (naudingasis) plotas centras
3:1.5. namo naudingasis plotas (3.1.2+3.1.4) m? 1595,62 Duome‘l‘lys i$ VI ,Registry
. _ centras
3.2. | sienos (murinés) e il S
391 fasadiniy sieny p.lotas (atemusv 1ﬁmgq ir kt. - 1179.81
angy plotg), jskaitant angokra$cius
399 fasadn}m sieny §ilumos perdavimo W/m2K 127
koeficientas
3.2.3. cokolio plotas m?> 242,998
3.2.4 cokolio §ilumos perdavimo koeficientas W/m*K 1,6
3:3: stogas (§laitinis) ' ! ‘ 1
3.3.1. stogo dangos plotas m? 695,41
3.3.2 stogo $ilumos perdavimo koeficientas W/m*K 0,85
34! langai ir lauko durys . i :
3.4.1. buty ir kity patalpy langy skaiius, i8 jy: vnt. 121
3411 skalc?us langy, pakeisty | mazesnio Silumos viik. 97
pralaidumo langus
3.4.2. buty ir kity patalpy langy plotas, i§ jy: m? 226,22
34901 plota§ langy, pakeisty | mazesnio §ilumos . 190,41
pralaidumo langus




| | 2 3 4 5
343 ‘. SkalClHSAbLllL} ir kity patalpy balkony (lodZijy) — 19
| dury, 18 Ju:
3431 i skalc}us dury, p'akelstq i mazesnio Silumos | vt 16
| pralaidumo duris
344 | ploias.?t.m; ir kity patalpy balkony (lodzijy) | m? 27.93
| dury, 18 ju:
3440, | plotz}s dury, pa}(elsu} i mazesnio §ilumos . 23.52
| pralaidumo duris
345 skz}lm.ug belzd?olo naudojimo .}u)a.talpq _— ‘ 6
(laiptiniy, rosiy ir kt.) langy, 18 jy:
skaicius langy, pakeisty } mazesnio Silumos ‘
' 3.4.5.1. | pralaidumo bendrojo naudojimo patalpy [ vat. | 0
f (laiptiniy, risiy ir kt.) '1
346 p}o?asv Pe11d1'0Jo nagfigymO patalpy (laiptiniy, | - .
rasiy ir kt.) langy, 18 jy: | i
plotas langy, pakeisty | mazesnio Silumos '
| 3.4.6.1. | pralaidumo bendrojo naudojimo patalpy 3 m* 0
| (laiptiniy, riisiy ir kt.) i
3.4.7. lauko dury (laiptiniy ir kt.) skaiCius ‘ vnt. | 4
3.4.8. lauko dury (laiptiniy ir kt.) plotas | m?> 12,19
\ lauko dury, pakeisty j mazesnio §ilumos g
: 3.48.1 pralaidumo (laiptiniy ir kt.) plotas m 214
( 39 risys J
| 3.5.1. | riisio perdangos plotas m? | 68731
* [ 1ol o oae & gy 1
350 | rasio peldangos Silumos perdavimo WK | 0.71
‘ koeficientas |

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabu¢iame name esancios kitos paskirties (prekybos, paslaugy ir
pan.) patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre. kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.

4. Namo konstrukcijy ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés bikles jvertinimas

2 lentelé

Eil. Nr. Vertinimo Bendras ~ Issamus biiklés apraSymas Jvertinimo pagrindai
objektas \jvertinimas* (defektai, deformacijos, nusidévejimo (kasmetiniy ir neeiliniy
. lygisirpan.) apziury, statybos
B ' tyrinéjimy ir vizualinés
apzitros akty datos,
registracijos numeriai,
vykdytojai)
4.1. | sienos | 3 ' Pastato sieny fiziné biiklé patenkinama. | Kasmetiné apZitra: 2012- |
| (fasadinés) | Jtrikimy neuZfiksuota. Virsutiné sienos & 11-15 Nr. 3552 Apzitiros
‘ ' zona po nesandariai uzskardinimais = vadovas: L. Palevi¢ius
| intensyviai veikiama drégmes,
| susidarantys nutekéjimai ardo
- konstrukcijas. Pastato sieny konstrukcijos
fizine bikle ir Siluminés varzos lygis
netenkina STR 2.01.01(6):2008 ,.Esminis
statinio reikalavimas. Energijos taupymas
ir Silumos  iSsaugojimas™ ir STR
2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary Siluminé
technika* reikalavimy.
4.2. pamatal ir 3 Pastato pamaty ir nuogrindos biklé & Kasmetiné apzitra: 2012-
nuogrindos patenkinama. [trikimy nepastebéta,  11-15 Nr. 3552 Apzitiros

_technika™ reikalavimy.

apdailinis  tinkas  vietomis  aptrupéje.
Rekomenduotinas nuogrindos atstatymas.
Pastato sieny biikle ir Siluminés varzos
lygis netenkina STR 2.01.01(6):2008
. Esminis statinio reikalavimas. Energijos
taupymas ir Silumos idsaugojimas™ ir STR
2.05.01:2005 ..Pastaty atitvary Siluminé

vadovas: L. Palevicius

J




Eil. Nr. |

Vertlmmo
: Obj ektas 1

Bendras

: 1vert1n1mas*

 I§samus bukles aprasymas

(defektal deformacqos, numdevepmo

 [vertinimo pagrindai
v(kasni'etiniq ir neeiliniy
‘ apzxuru,, statybos.
: ‘tyrmejlmq it v1zual1nes s
. apziliros aktq datos
reglstracuos numerlal, .
- vykdytojai)

stogas

N

Stogo bﬁklé

bloga. Per artimiausius
kelerius metus biitina remontuoti. Danga
nusidévéjusi.  Lietaus  surinkimo  ir
nuvedimo sistema nusidévéjusi. Krasty
apskardinimai netvarkingi. Pastato stogo
konstrukcijos fiziné buklé ir Siluminés
varzos lygis netenkina STR
2.01.01(6):2008 .Esminis statinio
reikalavimas. Energijos taupymas ir
Silumos 1§saugojimas‘ ir STR
2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary Siluminé
technika* reikalavimy.

Kasmetme apziiira: 2017-
11-15 Nr. 3552 Apziiiros
vadovas: L. Palevi€ius

4.4.

langai ir
balkony durys
butuose ir kitose
patalpose

(%)

Langy biiklé patenkinama. Dalis langy yra
mediniais rémais, dalis pakeista |
plastikinius. ~ Siluminés varfos verté
netenkina STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis
statinio reikalavimas. Energijos taupymas
ir Silumos iSsaugojimas“ ir STR
2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary Siluminé
technika“ reikalavimy.

Kasmetiné apziiira: 2012-
11-15 Nr. 3552 Apzitiros
vadovas: L. Palevicius

45.

balkony ar
lodzijy
laikanciosios
konstrukcijos

(U8}

Balkony laikanéiy konstrukcijy buklé
patenkinama. Stabilumo problemy néra.
Balkony aiksteliy ploks§tés  vietomis

Kasmetiné apzitira: 2012-
11-15 Nr. 3552 ApZitiros
vadovas: L. Palevicius

4.6.

rlisio perdanga

(U5}

Riisio perdangos biikle patenkinama,
nesiltinta. Iskilimy neuzfiksuota.
Nesildomg rGsj ir gyvenamas patalpas
skirianti ~ plok§té  neatitinka STR
2.01.01(6):2008 ~Esminis statinio
reikalavimas. Energijos taupymas ir
Silumos i§saugojimas‘ ir STR
2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary Silumine
technika“ reikalavimy.

Kasmetiné apZifira: 2012-
11-15 Nr. 3552 ApZzitiros
vadovas: L. Palevicius

4.7.

langai ir lauko
durys laiptinése
ir kitose
bendrojo
naudojimo
patalpose

Langy buklé bloga. Dalis langy yra
mediniais rémais, jie nesandariis, mediniai
deformuotais rémais, vyksta nuolatiné
nekontroliuojama lauko oro infiltracija.
Likusieji pakeisti | langus plastikiniais
rémais. Siluminés varzos verté netenkina
STR 2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio
reikalavimas. Energijos taupymas ir
Silumos i§saugojimas‘ ir STR
2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary Siluminé
technika“ reikalavimy.

Kasmetiné apzitira: 2012-
11-15 Nr. 3552 Apzitiros
vadovas: L. Palevicius

4.8.

sildymo
Inzinerinés
sistemos

(O8]

Sildymo sistemos biiklé patenkinama.
Magistraliniai vamzdyny izoliacija
susidévéjusi. Yra balansavimo armatiira,
reguliavimo irangos néra. Neatitinka STR
2.09.02:2005 ir HN 42:2009 reikalavimy,
néra galimybés individualiai reguliuoti
Sildyma.

Kasmetiné apZitra: 2012-
11-15 Nr. 3552 Apziiiros
vadovas: L. Palevicius




EilNr. | Vertinimo |  Bendras [Ssamus buklés aprasymas | Ivertinimo pagrindai
| objektas: | ivertinimas* | (defektai, deformacijos, nusidévéjimo |  (kasmetiniy ir neeiliniy
o G i ysisitpan)l e . apziam, statybos
el  tyrinéjimy ir vizualinés
. apziuros akty datos,
. registracijos numeriai,

i e e ; S L ydiojali S e

4.9. kar§to vandens 3 Karsto vandens sistemos bikle | Kasmetiné apzilira: 2012-
inZinerinés patenkinama. ~Magistraliniy ~ vamzdyny | 11-15 Nr. 3552 Apziiiros
sistemos izoliacija patenkinama, armatiira risyje | vadovas: L. Palevicius

sandari. Biitinas  magistraliy  riisyje
izoliacijos keitimas. Neatitinka STR ir HN
reikalavimy.

4.10. | vandentiekio 3 Vandentiekio sistemos biiklé patenkinama. | Kasmetiné apZitira: 2012-
inzinerinés ‘Magistraliniai vamzdyny armatiira | 11-15 Nr. 3552 ApZiiiros
sistemos vietomis nesandari. Sistema susidévéjusi. | vadovas: L. Palevi€ius

Biitinas atskiry magistraliy elementy/ruozy
keitimas. Neatitinka STR ir HN
reikalavimy.

4.11. | nuoteky 3 Nuoteky  3alinimo  sistemos  biiklé | Kasmetiné apZitra: 2012-
Salinimo patenkinama. Kai kurie magistraliniy | 11-15 Nr. 3552 ApZitros
inZinerinés vamzdyny risyje elementai uZake, | vadovas: L. Palevicius
sistemos sutrinije. Bfitinas atskiry magistraliy

elementy riisyje keitimas. Neatitinka STR
ir HN reikalavimy.

4.12. | védinimo 2 Védinimo sistemos biiklé bloga. Kai kur | Kasmetiné apZitira: 2012-
inZinerines natiiralios oro traukos dél uzsikimSusiy | 11-15 Nr. 3552 ApZitiros
sistemos kanaly néra. vadovas: L. Palevicius

4.13. elektros 2 Elektros bendrosios inZinerinés sistemos | Kasmetiné apZzitira: 2012-
bendrosios buklé bloga 11-15 Nr. 3552 Apzitiros
inZinerinés vadovas: L. Palevicius
sistemos

4.14. | liftai (jei yra) néra -

4.15. kita néra -

* Tvertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus butina remontuoti); 1 — labai
blogas (biitina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dél papildomy
pastato pazeidimy).

5. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas (sertifikavimas)

Siluminés energijos sanaudos pagal esama padéti (2010-2012 metai)

3 lentelé
Eilés Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5
Skai¢iuojamosios namo $iluminés energijos
5.1. sgnaudos pagal esamos padéties energinio kWh/m?*/metus 312,09
naudingumo sertifikato duomenis, i§ viso
I8 jy:
5.1.1. Sildymui kWh/m?%metus 266,09
5.1.2. kar§tam vandeniui ruosti kWh/m?*/metus 25

5.2. Pagrindinés $ilumos nuostoliy priezastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo
sertifikato duomenis: vertinant pastato energetinio naudingumo sertifikavimo rezultatus galima
identifikuoti, kad didZiausi §ilumos nuostoliai juos vardinant mazéjimo tvarka susidaro per pastato
sienas, langus, ilginius §ilumos tiltelius ir pastato stoga. Detaliau Zr. pastato energetinio
naudingumo sertifikata.
Nustatyta, kad pastate neuztikrinama STR 1.12.05:2002 apibréZty pastato privalomyjy reikalavimy
visuma. Konkreéiai — netenkinamas energijos taupymo ir §ilumos saugojimo reikalavimas.




6. Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés

priemonés pateikiamos pagal variantus.

4.1 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas I)

Jei projekto techninéje uzduotyje numatytas skirtingy varianty palyginimas, numatomos

atstatymas

védinimas ir oro kondicionavimas®, STR 2.02.01:2004
,»Gyvenamieji pastatai, kitus teisés aktus.

Priemonés Investicijos
Eil. Nr. . 2 Numatomi priemoniy techniniai-energiniai rodikliai* priemonés
pavadinimas : S
jgyvendinimui
Fasaq € Sl (g Fasady $iltinimas termoizoliacine medziaga ir tinkavimas
pat ir cokolio) e o - - S ..
G oo s Lo struktdriniu tinku. Tinkas papildomai armuojamas iki antro
Siltinimas, jskaitant G s p ; . o
sieny {cakolic) auksto. Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip
6.1.1 kons%(rukci' . 0,20 (W/(m2 -K). Sieny (cokoliy) izolinojancios savybés Investicijy suma -
et ;;’alinim | turi atitikti STR 2.05.01:2005 , Pastaty atitvary §iluminé 76234 Eur
. tP 2 technika®, ugniai atsparumo, gaisrinés saugos, atsparumo
ir nuogrindos g . ; :
) smiigiams, kitus reikalavimus.
sutvarkyma
Stogo danga- §iferis. Stogo elementy atnaujinimas,
Stogo Siltinimas, sutvarkymas, perdangos ap§iltinimas. Lietaus vandens
taip pat ir naujos nuvedimo nuo stogo sistemos sutvarkymas. Apdailos
dangos ar naujo darbai, susije su priemonés jgyvendinimo baigtiniais
§laitinio stogo darbais. Stogy konstrukcijoms leidZiama naudoti tik
jrengimas (i8skyrus | nustatyta tvarka sertifikuotus bei gaisrinés saugos
6.1.2 patalpy pastogeje reikalavimus atitinkanéius statybos produktus. Silumos Investicijy suma -
jrengimg) ir (ar) perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 0,16 (W/(m2 ‘K). | 35349 Eur
perdangos po Vadovautis STR 2.05.02:2008 ,,Statiniy konstrukcijos.
védinama §laitinio Stogai*, STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Siluminé
stogo pastoge technika®, ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai‘;
Siltinimas ,,Gyvenamyjy namy gaisrinés saugos taisyklés®; STR
2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai®, kitais reikalavimais.
Laiptiniy ar kity lauko dury pakeitimas naujomis, su
§ilumos izoliacija. Lauko dury $ilumos perdavimo
Laiptiniy ar kity koeficiento U (W/(m2-K)) verté turi biiti ne didesné kaip
lauko dury 1,4. Prieigy prie daugiabu¢io namo jéjimo dury,
A keitimas, jskaitant | sprendZiamas individualiai, pagal statytojo poreikj ir -
6.1.3 o : S ; § T Investicijy suma -
susijusius apdailos | pageidavimg. Vadovautis ,,Gyvenamuyjy pastaty gaisrines 3290 Eur
darbus, jéjimo saugos taisyklés“, STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji o
laipty remontg pastatai®, STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir teritorijos.
reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms*, kitais teisés
aktais.
Langy Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m2-K)) verté
o turi bt : i ‘ g i
Buty ir kity patalpy urj bl_lt% ne dlduesne.kalp' 1,4. Langy staktos profilio storis
Yoiiggy, keitimnse turi biiti ne mazesnis kaip 70 mm.
6.1.4 ma;esnio Slumos Vadovautis STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Siluminé Investicijy suma -
ralaidumo laneus technika®, STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai, STR | 36803 Eur
P & 2.05.20:2006 ,,.Langai ir iSorinés j&jimo durys®, kitais
teisés aktais.
Patalpy védinimo sistemos sutvarkymas, kanaly iSvalymas,
Védinimo sistemos | i§vady sutvarkymas. Pagal STR 2.09.02:2005 ,,Sildymas, .
6.1.5 Investicijy suma -

3239 Eur




p—

Sildymo ir karto
vandens sistemy
pertvarkymas ar
keitimas

Kei¢iami $ildymo bei kar§to vandens sistemy vamzdynai.
Stovy apaciose jrengiamas balansavimo mazgas -
automatiniai srauto ribotuvai, vandens i§leidimo bei
rutulinés skeldés. Prie kiekvieno radiatoriaus jrengiamas
reguliavimo mazgas - iSankstinio nustatymo termostatinis
ventilis su galva (ribos 16-28 °C) bei radiatoriaus apvado
susiaurinimu. Atliekami sistemos balansavimo darbai.
Kar§to vandens sistemos stovuose jrengiami termostatiniai
balansiniai ventiliai i§ anksto nustatytos temperatiiros
palaikymui. Vamzdynai nesildomose patalpose
izoliuojami. Pagal STR 2.09.02:2005 ,Sildymas,
védinimas ir oro kondicionavimas®, kity teisés akty
reikalavimus bei geraja praktika.

Investicijy suma -
47597 Eur

-Silumos punkto
pertvarkymas ar

Silumos punkto pertvarkymas ar keitimas: Pagal "Silumos
tiekimo tinkly ir §ilumos punkty jrengimo taisykles",

Investicijy suma -

keitimas patvirtintas 2005-02-24 tikio ministro jsakymu Nr. 4-80 5413 Eur
4.2 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas II)
Investicijos
Eil. Nr. | Priemonés pavadinimas | Numatomi priemoniy techniniai-energiniai rodikliai* priemonés
jgyvendinimui
ISoriné védinama termoizoliaciné sistema (IVTS).
Fasado sieny (taip pat | Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 0,20
ir cokolio) Siltinimas, | (W/(m2 -K).
jskaitant sieny IVTS jrengimas bei savybés turi atitikti STR
6.1.1 (cokolio) 2.01.11:2012 ,ISorinés védinamos termoizoliacinés Investicijy suma -
konstrukcijos defekty | sistemos®, ugniai atsparumo, gaisrinés saugos, atsparumo | 126089 Eur
pasalinima ir smiigiams, kitus reikalavimus. Sieny (cokoliy)
nuogrindos sutvarkyma | izoliuojanéios savybeés turi atitikti STR 2.05.01:2005
,.Pastaty atitvary $iluminé technika®, kitus teisés aktus.
Stogo danga- Siferis. Stogo elementy atnaujinimas,
sutvarkymas, perdangos ap$iltinimas. Lietaus vandens
Stogo &iltinimas, taip | nuvedimo nuo stogo sistemos sutvarkymas. Apdailos
pat ir naujos dangos darbai, susije su priemonés jgyvendinimo baigtiniais
ar naujo S§laitinio darbais. Stogy konstrukcijoms leidZziama naudoti tik
stogo jrengimas nustatyta tvarka sertifikuotus bei gaisrinés saugos
(i8skyrus patalpy reikalavimus atitinkan&ius statybos produktus. Silumos "
6.1.2 Lo . . . ” : 5 % Investicijy suma -
pastogéje jrengimg) ir | perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 0,16 (W/(m2 35349 E
(ar) ‘K). Vadovautis STR 2.05.02:2008 ,,Statiniy AR 2
perdangos po védinama | konstrukcijos. Stogai®, STR 2.05.01:2005 , Pastaty
§laitinio stogo pastoge | atitvary Siluminé technika®, ,,Gaisrinés saugos
Siltinimas pagrindiniai reikalavimai®; ,,Gyvenamyjy namy
gaisrinés saugos taisyklés®; STR 2.02.01:2004
,,Gyvenamieji pastatai®, kitais reikalavimais.
Laiptiniy ar kity lauko dury pakeitimas naujomis, su
Silumos izoliacija. Lauko dury Silumos perdavimo
Liptiniyar kity lauke kOBﬁCi.el.ltO U gW/(m?_'-K))v yerté turi. Pl?ti ne didesné kaip
duru keitimas 1,4. Prlqlgq prie d.aL.lgxab.ucm namo j&jimo dury,
) keitimas, e - = L
6.13 ks soRtuss sprendziamas individualiai, pagal statytojo poreik] ir Investiciy s -

apdailos darbus,
i¢jimo laipty remonta

pageidavimg. Vadovautis ,,Gyvenamuyjy pastaty gaisrinés
saugos taisyklés”, STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji
pastatai“, STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir teritorijos.
reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms®, kitais teises
aktais.

3290 Eur




Buty ir kity patalpy
langy keitimas |

Langy $ilumos perdavimo koeficiento U (W/(m2-K))
verté turi biiti ne didesné kaip 1,4. Langy staktos profilio
storis turi biiti ne maZesnis kaip 70 mm.

6.1.4 ot Vadovautis STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary $iluminé | Investicijy suma -
mazesnio Silumos N ) e coc o onA
laid lane technika®, STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatat”, 36803 Eur
s e STR 2.05.20:2006 ,Langai ir iSorinés j¢jimo durys®, :
kitais teisés aktais. |
Balkony ar lodzijy
istiklinimas, jskaitant e . ;G )
Balkony jstiklinimas, visy apsauginiy aptvary
esamos balkony ar st % v T s .
- o pakeitimas, balkony aiksteliy sustiprinimas, apdailos
lodZijy konstrukcijos . e 2 s i = e .
6.1.5 B N darbai, susije su priemonés jgyvendinimo baigtiniais Investicijy suma -
sustiprinimg ir (ar) 3 ; 4 .o
e darbais. Vadovautis ,,Gyvenamuyjy pastaty gaisrines 18104 Eur
naujos jstiklinimo - e :
. ; saugos taisyklés®, kitais teisés aktais.
konstrukcijos jrengima |- .
pagal vieng projektg
Kei¢iami ildymo bei kar§to vandens sistemy
vamzdynai. Stovy apadiose jrengiamas balansavimo
mazgas - automatiniai srauto ribotuvai, vandens
i§leidimo bei rutulinés skeldés. Prie kiekvieno
radiatoriaus jrengiamas reguliavimo mazgas - iSankstinio
Sildymo ir kar§to nustatymo termostatinis ventilis su galva (ribos 16-28
vandens sistemy °C) bei radiatoriaus apvado susiaurinimu. Atliekami -

6.1.6 ; ; . o : Investicijy suma -
pertvarkymas ar sistemos balansavimo darbai. Kar§to vandens sistemos 47597 Eur
keitimas stovuose jrengiami termostatiniai balansiniai ventiliai i3

anksto nustatytos temperatiiros palaikymui. Vamzdynai
nedildomose patalpose izoliuojami. Pagal STR
2.09.02:2005 ,,Sildymas, védinimas ir oro
kondicionavimas®, kity teisés akty reikalavimus bei
geraja praktika.
[rengiama individuali §ilumos apskaita butuose. Pagal
Dalikliy sistemos STR 2.09.02:2005 , Sildymas, védinimas ir oro s s

6.1.7 3 . . ¥ s e g pgs . . . Investicijy suma -
jrengimas kondicionavimas®, kity teisés akty reikalavimus bei 6925 Eur

geraja praktika.

Patalpy rekuperacinés védinimo sistemos jrengimas.
Ventiliacijos ir Kiekvienam butui jrengiamas individualus rekuperacijos
rekuperacijos sistemy jrenginys, montuojamas | siena. Pagal STR 2.09.02:2005 s

6.1.8 i &- e - ;o e Investicijy suma -
pertvarkymas, keitimas | ,,Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas®, STR 25881 Eur
ar jrengimas 2.02.01:2004 , Gyvenamieji pastatai“, kitus teisés

aktus.
& i s punkto pertvar - keitimas.
$ilumas puakto §31.umo punkto pu.'tvaxk‘ynlas ar keitimas .Pagaq
Silumos tiekimo tinkly ir §ilumos punkty jrengimo . 5
6.1.9 pertvarkymas ar . " i S Investicijy suma -
.\ taisykles", patvirtintas 2005-02-24 iikio ministro .
keitimas : 5413 Eur
jsakymu Nr. 4-80
6.2 Kitos priemonés
Pastato $alto vandens tiekimo sistemos
atnaujinimas/keitimas. Kei¢iami pastate esantys seni
R T To— Salto vandens vamzdynai naujais. Pagal STR
6.2.1 \eeltttmaslatn At 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Investicijy suma -
J Pastato inZinerines sistemos. Lauko inZineriniai tinklai.”, | 4165 Eur
STR 2.02.01:2004 ,Gyvenamieji pastatai®, kitus teisés
aktus.
Pastato buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas/keitimas.
i Kei¢iami seni sudévéje pastato buitiniy nuoteky
Buitiniy nuoteky . S i
; ! t vamzdynai. Pagal STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir .
6.2.2 sistemos Investicijy suma -

keitimas/atnaujinimas

nuoteky $alintuvas. Pastato inZinerines sistemos. Lauko
inZineriniai tinklai., STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji
pastatai®, kitus teises aktus.

3702 Eur




Pastato elektros instaliacijos atnaujinimas/keitimas. Senu

: e o 2 magistraliniy laidy iki elektros skaitliuky keitimas,
Elektros instaliacijos - t ; :

6.2.3 s - pastato elektros spinty sutvarkymas. Pagal STR Investicijy suma -
BEA i AR et 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai®, kitus teisés 4627 Eur
aktus.
Pastato pamaty drenaZo sistemos
Pamai drensdo alnaujinin.ms/irengim.as. Atnaujinama neveikianti pastato
; drenazo sistemos dalis. Pagal STR 2.07.01:2003 -
6.2.4 sistemos Investicijy suma -

Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas. Pastato inzinerines
sistemos. Lauko inZineriniai tinklai.“, STR 2.02.01:2004
,Gyvenamieji pastatai, kitus teisés aktus.

atnaujinimas/irengimas 2776 Eur

* Trumpas priemonés apraymas, nurodant konstrukciniy sprendimy principus, atitvary Silumos pralaidumo siektinus rodiklius, techninés
jrangos charakteristikas ir pan. Atitvary §ilumos perdavimo koeficiento U (W/(m2K) vertés turi biiti ne didesnés uz nurodytasias statybos techniniame
reglamente STR 2005.01:2005 ,,Pastaty atitvary $iluminé technika®, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 18 d.
jsakymu Nr. D1-156 (Zin., 2005, Nr. 100-3733).

7. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio energinio
naudingumo nustatymas

5 lentele
Kiekis
Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt.
Esa%n.a Paketas I Paketas II
padétis
1 2 3 4 5 6
71 Pastfito energinio naudingumo Klasé E C C
klase
Skaic¢iuojamosios namo
7.2 Siluminés energijos sgnaudos kWh/m2/metus 266,09 97,93 97,93
patalpy Sildymui
72.1 Sieny §iltinimas kWh/m2/metus 75,79
722 Stogo Siltinimas kWh/m2/metus 20,69
7.2.3 Cokolio $iltinimas kWh/m2/metus 4,25
7.2.4 Langy keitimas kWh/m2/metus 3,13
F:2:5 Lauko dury keitimas kWh/m2/metus 0
7.2.6 KV sistémos keitimas kWh/m2/metus 3,95
7.2.9 Sildymo sistemos keitimas kWh/m2/metus 30,48
7.2.8 Silumos punkto keitimas kWh/m2/metus 29,87
Skai¢iuojamyjy §iluminés
energijos sanaudy
sumazéjimas,* palyginti su
7.3 esama padétimi procentais = 63% 63%
(skaiiuojamosiomis
sgnaudomis iki projekto
igyvendinimo)
Skaicivojamyjy Siluminés
energijos sanaudy sumazéjimas,
7.4, | Palvginti su esama padetimi kIWh/m2/metus - 168,16 168,16
(skaiCiuojamosiomis
sanaudomis iki projekto
lgyvendinimo)
Skaiéiuojamoji sutaupytos
7.5. Siluminés energijos verté pagal Eur/m2/metus = 13,69 13,69
esamos padéties kaing**
Skaiciuojamoji sutaupytos
76 Siluminés energijos verté pagal tukst. B - o
' esamos padéties kaing visam Eur/metus - o
namui




I$metamo SESD (CO2 ekv.) tony/metus ' B

7.7. . 1 ‘oo
kiekio sumazéjimas

* Siluminés energijos sanaudy sumazéjimas apskai¢iuojamas pagal formule (Se=Sp) S. x 100, kur Se — esamos skai€iuojamosios
giluminés energijos sanaudos, nurodytos lentelés 7.2 punkto 4 skiltyje. Sp— planuojamos $iluminés energijos sgnaudos, nurodytos
lentelés 7.2 punkto 5 skiltyje.

#* Energijos verté nustatoma pagal esamos padéties $ilumos kaing konkrecioje vietovéje ir Siluminés energijos sanaudy sumazéjimo
rodiklj, nurodyta 5 lentelés 7.4 punkto 5 skiltyje ( kWh/m*metus). Silumos kaina naudojama skaigiavimuose yra 8,14 ct/kWh.

8. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy kaina
Jei numatytas skirtingy namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy varianty

palyginimas, duomenys pateikiami pagal variantus.
6 lentelé

Preliminari kaina

[ paketas II paketas

Eil. Nr. Priemonés pavadinimas - Eur/m2 — - o~
1§ viso, 5o i§ viso, tiikst. e

ilss, By | (PRMSIOERI0 i~ (naudingojo

ploto) ploto)

1 2 3 4 5 6

Energijos efektyvuma didinancios
priemones:

8.1.1 Veédinimo sistemos atstatymas 3,23900 2,03 0,00000
8.1.2 Dalikliy sistemos jrengimas 0,00000 0,00 6,92500

Silumos punkto pertvarkymas ar
keitimas

Buty ir kity patalpy langy keitimas |
8.14 mazesnio §ilumos pralaidumo 36,80300 23,07 36,80300 23,07
langus

Laiptiniy ar kity lauko dury
keitimas, jskaitant susijusius
apdailos darbus, jé¢jimo laipty
remontg

8.1.

&|o
[%)
S~

5,41300 3,39 5,41300

(O8]
[O%]
O

3,29000 2,06 3,29000 2,06

Balkony ar lodZijy jstiklinimas,
iskaitant esamos balkony ar lodZijy
konstrukcijos sustiprinimg ir (ar)
naujos jstiklinimo

konstrukeijos jrengima pagal vieng
projekta

0,00000 0,00 18,10400 11,35

Fasado sieny (taip pat ir cokolio)
Siltinimas, jskaitant sieny

8.1.7 (cokolio) konstrukcijos defekty 0,00000 0,00 126,08900 79,02
pasalinima ir nuogrindos
sutvarkyma

Fasado sieny (taip pat ir cokolio)
Siltinimas, jskaitant sieny

8.1.8 (cokolio) konstrukcijos defekty 76,23400 47,78 0,00000 0,00
paalinimg ir nuogrindos ‘
sutvarkymg

Stogo siltinimas, taip pat ir
naujos dangos ar naujo §laitinio
stogo jrengimas (iSskyrus patalpy
pastogéje jrengima) ir (ar)
perdangos po védinama §laitinio
stogo pastoge §iltinimas

35,34900 22,15 35,34900 22,15

/&p/é/é’ %@(%{4/2’@ ﬂ/l‘ Cet iz e 10
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M/%

Ventiliacijos ir rekuperacijos
8.1.10 sistemy pertvarkymas, keitimas ar 0,00000 0,00 25,88100 16,22
irengimas
8111 Sildymo ir kar$to vtcu‘1dens sistemy 47,59700 29.83 47.59700 29.83
pertvarkymas ar keitimas
I§ viso: | 207,92500 130,31 305,45100 191,43
8.2. Kitos priemonés:
gag - mony denale sslemns 0,00000 0,00 2,77600 1,74
atnaujinimas/jrengimas
g2 | Salto vandens sistemos 0,00000 0,00 4,16500 2,61
keitimas/atnaujinimas
g23 | Buitiniy nuoteky sistemos 0,00000 0,00 3,70200 2,32
keitimas/atnaujinimas
g.2.4 | Elektros instaliacijos 0,00000 0,00 4,62700 2,90
atnaujinimas/keitimas
I§ viso: 0,00000 0,00 15,27000 9,57
Galutiné suma: 207,92500 130,31 320,72100 201,00
9. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina
Jei numatytas skirtingy namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy varianty
palyginimas, duomenys pateikiami pagal variantus.
7 lentelé
Eil. Nr. I§laidy pavadinimas Preliminari kaina, tiikst. | Santykiné kaina, Eur/m?
Eur
[ paketas Il paketas | Ipaketas | II paketas
1 2 3 4 5 6
9.1. |Statybos darbai, i§ viso: 207,92500 | 320,72100 130,31 201,00
9.1.1. |I§jy: 5 o e B -
statybos darbai, tenkantys energijos efektyvuma 20722500 | 36545100 130,31 1
didinan¢ioms priemonéms
9.2. | Projekto parengimas (jskaitant ekspertizg, jei biitina,
ir projekto jgyvendinimo priezitirg, kurig vykdo 10,39625 16,03605 6,52 10,05
Projekto vadovas)
9.3. |Statybos techniné prieZiiira 4,15850 6,41442 2,61 4,02
9.4. |Projekto administravimas 6,95052 6,95052 436 4,36
Galutiné suma: | 229,43027 | 350,12199 143,79 219,43

Administravimo i§laidos numatytos 36 ménesiy laikotarpiui.

10. Projekto igyvendinimo planas

Jei Projektas jgyvendinamas etapais, jgyvendinamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés
grupuojamos pagal etapus.

Pirmas priemoniy paketas 8.1 lentele

Igyvendinamy namo atnaujinimo

Darby pradzia

Darby pabaiga

Eil. Nr. ('moder‘nizavim.o) priemoniq. ir etapy ()el N —— e, Tl Pastabos
projektas jgyvendinamas etapais) pavadinimas
1 2 3 4 5
10.1 | Sieny su cokoliu §iltinimas (tinkas) 2013.10 2016.09
10.2 | Stogo S$iltinimas $laitinis perdanga (iferis) 2013.10 ) 2016.09

11



10.3 | Lauko dury keitimas 201310 2016.09
10.4 | Langy keitimas 2013.10 7 7 2016.09
10.5 | Védinimo sistemos atstatymas ) 2013.10 0 v.7016 09
10.6 | Sildymo ir KV sistema 2013.10 _ 2016. 09
10.7 | Silumos punkto keitimas 2013.10 | 7&()‘1 6.09
10.8 | Kitos priemones 12013.10 \ 2016.09
Antras priemoniy paketas 8.2 lentelé
Jgyvendinamy namo atnaujinimo .. ;
Eil. Nr. (modernizavimo) priemoniy ir etapy (jei ?n?:t)'z p;?glz&i) ail::i pﬂﬁfg) Pastabos
projektas jgyvendinamas etapais) pavadinimas = -
1 2 3 4 5
10.1 ?E:Se:;azl)i cokoliu $iltinimas (ventiliuojamas 2013.10 2016.09
10.2 | Stogo &iltinimas $laitinis perdanga (Siferis) 2013.10 2016.09
10.3 | Lauko dury keitimas 2013.10 2016.09
10.4 | Langy keitimas 2013.10 2016.09
10.5 | Balkony jstiklinimas 2013.10 2016.09
10.6 | Sildymo ir KV sistema 2013.10 2016.09
10.7 | Dalikliy sistemos jrengimas 2013.10 2016.09
10.8 | Védinimo sistema 2013.10 2016.09
10.9 | Silumos punkto keitimas 2013.10 2016.09
10.10 | Salto vandens sistema 2013.10 2016.09
10.11 | Buitinés nuotekos 2013.10 2016.09
10.12 | Elektros instaliacija 2013.10 2016.09
10.13 | Pamatu drenaZas 2013.10 2016.09
11. Projekto finansavimo planas
9 lentelé
Planuojamos 1€§os Planuojamos 1éSos
i‘lrl Lésy Saltiniai (1 paketas) — (II paketas) — Pastabas
suma, tiikst. Eur proce1}t1ne suma, tiikst. Eur procel}tme
dalis dalis
Planuojami 1é8y Saltiniai
11.1 projekto igyvendinimo
laikotarpiu
Buty savininky nuosavos G o
leos 0 0% 0 0%
11.1.1. }Z’Sz‘;;tf‘s LRt 207,92500 90,63% 320,72100 91,60%
Kitos (Valstybés paramos
1é30s, kurios skiriamos
70,1, P paSUEioIa, [q 21,50527 9,37% 29,40099 8,40%
administravimo ir statybos ’
techninés priezitiros
i§laidas)
229,43027 100% 350,12199 100 %
1§ jy valstybés parama
11.2. |pagal Valstybés paramos
taisykles**:

/.9 LT &//é‘( = ‘7% CNCAT CE i e %&74// Ce_a’ée/ =z

% 4—/‘?5‘/ %c&e/{r é

s




/ cc@éM R,

e @/f‘g /7/4 ez(z:é/ma@
SZ Iég,'é'zzey S Ny P %

41,3, | reiekta pamgimo ey 10,39625 100% 16,03605 100%
kompensavimas
statybos techninés
11.2.2.|priezitiros i§laidy 4,15850 100% 6,41442 100%
kompensavimas
11.2.3,|Projekto administravimo 6,95052 100% 6,95052 100%
i§laidy kompensavimas
statybos rangos darby -
islaidy, tenkanéiy energinj ls e/: ’i)?r?::la g
11.2.4 |efektyvuma didinangioms 31,18875 15,00% 4581765 15,00% priei g‘}m} RS
priemonéms, idiegimui
kompensavimas g
25% parama
g15 [T iedios spes. . 51,98125 25,00% 76,36275 25 (%, || FISTES teupanciy
programos parama priemoniy
jdiegimui
Valstybés parama i§ viso: 104,67527 45,62% 151,58139 43,29%

* Nurodoma planuojama lengvatinio kredito suma.

#% | yalstybés parama nejskaitoma parama nepasiturin¢ioms Seimoms ir vieniems gyvenantiems
asmenims, teikiama pagal Piniginés socialinés paramos nepasiturinéioms Seimoms ir vieniems
gyvenantiems asmenims jstatyma.

11.3. Didziausia ménesiné jmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo ploto
vienam kvadratiniam metrui pirmam paketui yra 1,48 Eur/m?*/mén., antram paketui 1,56
Eur/m2/mén. (apskaiéiuojama pagal formule, nustatytg Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2009 m.
gruodzio 16 d. nutarimo Nr. 1725 ,Dél Valstybés paramos daugiabuCiams namams atnaujinti
(modernizuoti) teikimo taisykliy patvirtinimo ir daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo)
projektui jgyvendinti skirto kaupiamojo inaSo ir (ar) kity imoky didZiausios meénesinés jmokos
nustatymo* (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651) 2.4 punkte).

11.4. Orientacinis kredito terminas: pirmam paketui — 20 mety, antram paketui — 20 mety. Sis
terminas patikslinamas kreditavimo sutartyje.

11.5. Preliminarus 1é8y paskirstymas daugiabudio namo buty ir kity patalpy savininkams
(nejskaitant valstybés paramos).

10.1 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas I)

Buto ar kity Patalpy -~
: - Investicyy . v E
patalpy naudingasis Bendra . Meénesiné Meénesiné
. . ; < . .. suma, atemus . ;
Eil. Nr. numeris ar kitas plotas ar investicijy valstybés imoka, imoka,
indentifikavimo bendrasis suma, Eur Y 9 Eur/mén. Eur/m2/mén.
g 2 parama
pozymis plotas, m
1 2 3 4 5 6 7
\
11.5.1 e 204,87 29457,75 16017,95 88,84 0,43
Gydymo
11.5.2 Butas Nr. 1A 66,58 9573,37 5205,62 28,87 0,43
11.53 Butas Nr. 2 40,25 5787,45 3146,98 17,45 0,43
11.5.4 Butas Nr. 3 52,70 7577,60 4120,40 22,85 0,43
11.5.5 Butas Nr. 4 67,24 9668,27 5257,22 29,16 0,43
11.5.6 Butas Nr. 5 40,11 5767,32 3136,04 17,39 0,43
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11.5.7 Butas Nr. 6 52,33 7524.40 4091,47 22,69 0,43
11.5.8 Butas Nr. 7 66,79 9603,57 5222,04 28,96 0,43
11.5.9 Butas Nr. § 41,30 5938,43 3229,08 17,91 0,43
11.5.10 Butas Nr. 9 51,82 7451,07 4051,59 22,47 0,43
11.5.11 Butas Nr. 10 50,00 7189,38 3909,30 21,68 0,43
11.5.12 Butas Nr. 11 53,60 7707,01 4190,76 23,24 0,43
11.5.13 Butas Nr. 12 67,53 9709,97 5279,89 29,28 0,43
11.5.14 Butas Nr. 13 50,14 7209,51 3920,24 21,74 0,43
11.5.15 Butas Nr. 14 55,18 7934,20 431430 23,93 0,43
11.5.16 Butas Nr. 15 66,75 9597,82 521891 28,94 0,43
11.5.17 Butas Nr. 16 50,79 | 7302,97 3971,06 22,02 0,43
11.5.18 Butas Nr. 17 39,61 5695,42 3096,94 17,18 0,43
11.5.19 Butas Nr. 18 67,68 9731,54 5291,62 29,35 0,43
11.5.20 Butas Nr. 19 51,07 7343,23 399295 22,14 0,43
11.5.21 Butas Nr. 20 41,26 5932,67 322595 17,89 0,43
11.5.22 Butas Nr. 21 68,70 9878,20 5371,37 29,79 0,43
11.5.23 Butas Nr. 22 51,18 7359,05 4001,55 22,19 0,43
11.5.24 Butas Nr. 23 40,42 5811,89 3160,27 17,53 0,43
11.5.25 Butas Nr. 24 68,11 9793,37 5325,24 29,53 0,43
11526 S;‘;ifall\igj T 89,61 12884,80 700624 | 38,86 0,43
[§ Viso: 1595,62 229430,27 124755,00
10.2 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas II)
Bte o kity Pat.alpq' Investicijy L s
patalpy naudingasis Bendra . Meénesiné Meénesiné
Eil. Nr. numeris ar kitas plotas ar investicijy - atel'nus jmoka, jmoka,
indentifikavimo bendrasis suma, Eur val_stybe*s Eur/mén. Eur/m2/mén.
pozymis plotas, m? parama
1 2 3 4 5 6 7

11.5.1 g‘y‘tda;n?g 204,87 44953,99 25491,67 141,38 0,69
11.5.2 Butas Nr. 1A 66,58 14609,44 8284,45 45,95 0,69
11,53 Butas Nr. 2 40,25 8831,93 5008,25 27,78 0,69
1154 Butas Nr. 3 52,70 11563,80 655738 36,37 0,69
11.5.5 Butas Nr. 4 67,24 14754,27 8366,57 46,40 0,69
11.5.6 Butas Nr. 5 40,11 8801,21 4990,83 27,68 0,69
11.5.7 Butas Nr. 6 52,33 11482,61 6511,34 36,11 0,69
11.5.8 Butas Nr. 7 66,79 14655,52 8310,58 46,09 0,69
11.5.9 Butas Nr. 8 41,30 9062,33 5138,90 28,50 0,69
11.5.10 Butas Nr. 9 51,82 11370,70 6447,88 35,76 0,69
11.5.11 Butas Nr. 10 50,00 10971,35 6221,42 34,50 0,69
11.5.12 Butas Nr. 11 53,60 11761,28 6669,37 36,99 0,69
11.5.13 Butas Nr. 12 67,53 14817,90 8402,66 46,60 0,69
11.5.14 Butas Nr. 13 50,14 11002,07 6238,84 34,60 0,69
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11505 Butas Nr. 14 55,18 12107,98 686596 | 38,08 0,69

11516 Butas NI, 15 66,75 14646,75 830560 | 46,06 0,69

11517 Butas Nr. 16 50,79 11144,69 631972 | 3505 0,69
115.18 Butas Nr. 17 39,61 8691,50 492861 | 2733 0,69
11.5.19 Butas Nr. 18 67,68 14850,81 842132 | 46,70 0,69
11.5.20 Butas Nr. 19 51,07 11206,13 635456 | 3524 0,69
11521 Butas Nr. 20 41,26 9053,55 513392 | 2847 0,69
11522 Butas Nr. 21 68,70 15074,63 854824 | 4741 0,69
11.5.23 Butas Nr. 22 51,18 1123027 636825 | 3532 0,69
11.5.24 Butas Nr. 2 40,42 8869.24 502940 | 27.89 0,69
11525 “Butas Nr. 2 68,11 14945.17 847482 | 47,00 0,69
11.5.26 S;‘;ifaﬁ‘fgj 127_ 89,61 19662,85 1115004 | 61,84 0,69
1% Visa: 159562 | 350121,99 |  198540,60

*Nejskaitant valstybés paramos nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginés

socialinés paramos jstatyma.

Bendra buty ploty suma nesutampa su pastato naudinguoju plotu, remiantis registry centro iSrasais.

12. Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas
Projekto ekonominis naudingumas jvertinamas vadovaujantis Tvarkos apraSo 25 punktu.

Atsipirkimo laikas pagal bendrajq investicijy
suma (bendrasis), metai

Atsipirkimo laikas, kuris nustatomas i§ bendryjy
investicijy sumos atémus valstybés parama, metai

I paketas 10,5 5,7
II paketas 16,0 9,1

Faktinés ir norminés Silumos sgnaudos
Metai 2010 2011 2012 Norminiai
Silumos sgnaudos Sildymui, MWh 257,86 252,62 257,80 2822
Dienolaipsniai 34582 35772 3281,8 3789

Konkretus $ilumos vartojimo pasidalinimas tarp Sildymo, investicijy iSmokéjimo

sutaupymy pateiktas zemiau esanciuose grafikuose.

ir
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Pastato atnaujinimo priemoniy paketas I

Silumos vartojimas, kWh/m?
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" Pastato atnaujinimo priemoniy paketas II

Silumos vartojimas, kWh/m?

200,0

180,0

160,0
140,0
120,0
100,0

80,0

e

40,0
20,0
0,0

Prie$ modernizacijg

Modernizavus

—i Sutaupymas

10,0

lirInvesticijy iSmokéjimas

101,7

& Sildymas

176,8

65,1

16

)



