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IVADAS: Daugiabutio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy planoi
(toliau — Investicijy planas) uzsakovas yra Kauno miesto savivaldybeés administracija. Investicijy
planas aplieckamas pagal 2013.05.16 sutartj ,,Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) |
‘energinio naudingumo sertifikaty bei investicijy plany parengimo paslauga®, kurios registracijos |
‘numeris Nr. 1.8.2-69/SR-1067.

iRengiamas investicijy planas atitinka savivaldybés bendrajam planui, kuris patvirtintas Kauno|
'miesto tarybos 2003-05-29 sprendimu Nr. T-242 (kartu su pakeitimais KMST 2004-09—30}
'sprendimu Nr. T-535, KMST 2006-07-20 sprendimu Nr. T-312, KMST 2010-07-23 sprendimu |
'Nr.T-462). i
Investicijy plano rengimo vadovas Tomas Staskeviius, atestato Nr. 0424, adresas: Lvovo g. 25,
‘Vilnius, tel. 8 (5) 2722534, el. pastas: tomas.staskevicius@afconsult.com.

2. Daugiabudio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibiidinimas

2.1. namo konstrukcija (pagal sieny medziagas) Miirinis;

2.2. auksty skaicius: 3;

2.3. statybos metai: 1957;

2.4. namo energinio naudingumo klasé: E, KG-0132-1312, 2013 Birzelio 25 d.;
2.5. uzstatytas plotas ( m?): 197,86;

2.6. namui priskirto Zemés sklypo plotas (m?): nepriskirta ;

3. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentele
Eilés Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis, Pastabos
vnt.
1 2 3 4 5
Belo bendrieji rodikliai ' ; ' ; i
3.1.1. buty skaiéius vnt. 27 Duome‘l} ys iS VI ,Registry
centras
3.1.2. buty naudingasis plotas m? 1487,49 Duome‘l‘l ys i8 VI, Registry
centras
e namo negyvenamosios paskirties patalpy Duomenys i§ VI ,,Registry
3:1.3 e vnt. 1 e
skaiius centras
4 namo negyvenamosios paskirties patalpy 5 Duomenys i§ VI ,,Registry
3.14 . 3 . m? 91,81 “
bendrasis (naudingasis) plotas centras
3.1.5. namo naudingasis plotas (3.1.2+3.1.4) m? 1579,3 Dum_ne‘l‘lys BV} olhepistry
centras
3:2: sienos (miirinés) i
391 fasadiniy sieny p.lotas (atemt.lsv lvz'mgq ir kt. ol 1183.89
angy plota), jskaitant angokra§cius
329 iasadlr'nq sieny $ilumos perdavimo W/m2K 127
oeficientas
3.2.3 cokolio plotas m? 243,984
3.2.4 cokolio $ilumos perdavimo koeficientas W/m*K 1,6
33 stogas (Slaitinis) :
3.3.1. stogo dangos plotas m? 694
33.2 stogo §ilumos perdavimo koeficientas W/m?K 0,85
34. langai ir lauko durys
34.1. buty ir kity patalpy langy skaicius, i§ juy: vnt. 96
3411 skaw}us langy, pakeisty } mazZesnio §ilumos — 64
pralaidumo langus
34.2. buty ir kity patalpy langy plotas, i§ jy: m’ 241,35
34921 plota§ langy, pakeisty | mazesnio §ilumos m? 166.2
pralaidumo langus




1 | 2 3 4 5
343 ! skalclpvs.butq ir kity patalpy balkony (lodZijy) vnt. 7
| dury, 18 ju:
| : isty j maZesnio §i
3431 | skaw}us dury, p.akelsu” mazesnio Silumos — 5
| pralaidumo duris
344, plotasfn‘m; ir kity patalpy balkony (lodZijy) - 2415
| dury, 18 ju:
3441 plotgs dury, pa%mstq i mazesnio $ilumos m? 17.25
| pralaidumo duris
345, \ ska'lc.x_u§ belzd}'olo naudojimo '13a_talpq k. 14
(laiptiniy, riisiy ir kt.) langy, i8 jy:
skaiCius langy, pakeisty | mazesnio $ilumos
3.4.5.1. | pralaidumo bendrojo naudojimo patalpy . vt 0
(laiptiniy, riisiy ir kt.)
346 p—lo.tas. Pel.]drOJo .nat.lvdgjlmo patalpy (laiptiniy, i 17
risiy ir kt.) langy, i§ jy:
plotas langy, pakeisty j mazesnio Silumos
3.4.6.1. | pralaidumo bendrojo naudojimo patalpy m? 0
(laiptiniy, riisiy ir kt.)
3.4.7. lauko dury (laiptiniy ir kt.) skaicius | vnt. 4
3.4.8. lauko dury (laiptiniy ir kt.) plotas | m?> 14,51
= lauko dury, pakeisty | mazesnio §ilumos 9
ks pralaidumo (laiptiniy ir kt.) plotas m ol
] DSk | risys
3.5.1. | riisio perdangos plotas m® 534,29
359 | rtisio p_erdangos Silumos perdavimo W/m2K 0.71
| koeficientas

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabuéiame name esancios kitos paskirties (prekybos, paslaugy ir
pan.) patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre. kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.

4. Namo konstrukcijy ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés biiklés jvertinimas

2 lentele
Eil. Nr. Vertinimo Bendras = I§samus biiklés apraSymas ‘Ivertinimo pagrindai
; objektas 1vertinimas* (defektai, deformacijos, nusidévéjimo: (kasmetiniy ir neeiliniy
' i lygis it pan.) apzitry, statybos

tyringjimy ir vizualinés
~ apzitiros akty datos,
registracijos numeriai,
vykdytojai)

(U5}

4.1. sienos | Pastato sieny fiziné biiklé patenkinama. | Kasmetiné apZiara: 2012-
(fasadinés) _ }ltrﬁkimt} neuzfiksuota. VirSutiné sienos = 11-16 Nr. 3559 Apzitiros
zona po nesandariai uZskardinimais | vadovas: L. Palevigius
intensyviai veikiama drégmes,
susidarantys nutekéjimai ardo
konstrukcijas. Pastato sieny konstrukcijos
fizine buklée ir Siluminés varzos lygis
netenkina STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis
statinio reikalavimas. Energijos taupymas
ir Silumos  i$saugojimas™ ir STR
2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary Siluminé
technika* reikalavimy.

(U8}

4.2. pamatai ir Pastato pamaty ir nuogrindos bukle Kasmetiné apzifira: 2012-
nuogrindos patenkinama. Ttrikimy nepastebéta, + 11-16 Nr. 3559 Apzitiros

apdailinis  tinkas  vietomis aptrupéje. vadovas: L. Palevicius

Rekomenduotinas nuogrindos atstatymas.

Pastato sieny buklée ir Siluminés varzos

lygis netenkina STR 2.01.01(6):2008

LEsminis statinio reikalavimas. Energijos

taupymas ir Silumos issaugojimas* ir STR

2.05.01:2005 . Pastaty atitvary Siluminé

_ technika® reikalavimy.

(OS]




izoliacijos keitimas. Neatitinka STR ir HN
reikalavimy.

Eil. Nr. | Vertinimo = |  Bendras | " T8samus buklés apra§ymas ~ Ivertinimo pagrindai -
Lo o ekdas e -”;1vert1n1mas* : (defekta1 deformacuos nusidevejimo | (kasmetiniy ir neelhmq
e G : i lygns ir pan.) Con  apziury, statybos
e ¢ apzmros ak_q datos
A b : ‘reglstracgos numenal '
i e R e . vykdytojai)

4.3 stogas 3 Stogo  biukle  patenkinama.  Danga | Kasmetiné apZitra: 2012-
nusidévéjusi. Krasty apskardinimai | 11-16 Nr. 3559 ApZitiros
netvarkingi. Pastato stogo konstrukcijos | vadovas: L. PaleviCius
fiziné bikle ir Siluminés varzos lygis
netenkina STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis
statinio reikalavimas. Energijos taupymas
ir Silumos iSsaugojimas”“ ir STR
2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary Siluminé
technika“ reikalavimy.

4.4. langai ir 3 Langy biiklé patenkinama. Dalis langy yra | Kasmetiné apZitira: 2012-
balkony durys mediniais rémais, dalis pakeista | | 11-16 Nr. 3559 Apziiiros
butuose ir kitose plastikinius. ~ Siluminés varZos verté | vadovas: L. Palevi¢ius
patalpose netenkina STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis

statinio reikalavimas. Energijos taupymas
ir Silumos i§saugojimas* ir STR
2.05.01:2005 , Pastaty atitvary Siluminé
technika“ reikalavimy.

4.5. balkony ar 3 Balkony laikanéiy konstrukcijy buklé | Kasmetiné apZitira: 2012-
lodZijy patenkinama. Stabilumo problemy néra. | 11-16 Nr. 3559 ApZiiiros
laikanciosios Balkony aiksteliy  plok§tés  vietomis | vadovas: L. Palevicius
konstrukcijos aptrupéje,

4.6. riisio perdanga 3 Riisio perdangos biikle patenkinama, | Kasmetiné apZitira: 2012-

nesiltinta. Iskilimy neuzfiksuota. | 11-16 Nr. 3559 Apziiiros
Nesildomg riisj ir gyvenamas patalpas | vadovas: L. Palevi€ius
skirianti ~ ploks§té  neatitinka ~ STR

2.01.01(6):2008 »Esminis statinio

reikalavimas.  Energijos taupymas ir

Silumos i§saugojimas* ir STR

2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary Siluminé

technika“ reikalavimy.

4.7. langai ir lauko 2 Langy buklé bloga. Dalis langy yra | Kasmetiné apZitira: 2012-
durys laiptinése mediniais rémais, jie nesandartis, mediniai | 11-16 Nr. 3559 ApZitiros
ir kitose deformuotais rémais, vyksta nuolatiné | vadovas: L. Palevi¢ius
bendrojo nekontroliuojama lauko oro infiltracija.
naudojimo Likusieji pakeisti | langus plastikiniais
patalpose rémais. Siluminés varZos verté netenkina

STR 2.01.01(6):2008 ,Esminis statinio
reikalavimas. Energijos taupymas ir
Silumos iSsaugojimas‘ ir STR
2.05.01:2005 , Pastaty atitvary Siluminé
technika“ reikalavimy.

4.8. Sildymo 3 Sildymo sistemos biiklé patenkinama. | Kasmetiné apZiiira: 2012-
inzinerines Magistraliniai vamzdyny izoliacija | 11-16 Nr. 3559 Apziliros
sistemos susidévéjusi. Yra balansavimo armatiira, | vadovas: L. Palevicius

reguliavimo jrangos néra. Neatitinka STR
2.09.02:2005 ir HN 42:2009 reikalavimy,
néra galimybés individualiai reguliuoti
Sildyma.

4.9. kar$to vandens 3 Karsto vandens sistemos buklé | Kasmetiné apZzitira: 2012-
inZinerinés patenkinama. Magistraliniy vamzdyny | 11-16 Nr. 3559 ApZiiiros
sistemos izoliacija patenkinama, armatira rasyje | vadovas: L. Palevicius

sandari. Bitinas magistraliy  rlisyje

e




e

Eil. Nr. | Vertlmmo _ Bendras  I8samus bukleés apraSymas ; [vertinimo pagrindai
; objektas | "iiyér'tinimas‘,* il (defektal deformacuos, nu81deve]1mo : (kasmetiniy ir neeiliniy
e e i e ]ygls ir pan) : . apzilry, statybos

e  tyrinéjimy ir vizualinés

e  apziuros akty datos,
b ‘ re'gistracijosinumeriai, .

' : S il e e e i vykdytojai)

4.10. | vandentiekio 3 Vandentiekio sistemos biiklé patenkinama. | Kasmetiné apzifira: 2012-
inZinerinés Magistraliniai vamzdyny armatiira | 11-16 Nr. 3559 Apzitiros
sistemos vietomis nesandari. Sistema susidévéjusi. | vadovas: L. Palevi¢ius

Biitinas atskiry magistraliy elementu/ruozy
keitimas.  Neatitinka STR ir HN
reikalavimy.

4.11. | nuoteky 3 Nuoteky  Salinimo  sistemos  buklée | Kasmetiné apzitira: 2012-
Salinimo patenkinama. Kai kurie magistraliniy | 11-16 Nr. 3559 Apzitiros
inZinerinés vamzdyny risyje elementai uZake, | vadovas: L. Palevicius
sistemos sutrinije. Bitinas atskiry magistraliy

elementy riisyje keitimas. Neatitinka STR
ir HN reikalavimy.

4.12. | védinimo 2 Védinimo sistemos biiklé bloga. Kai kur | Kasmetiné apZitira: 2012-
inzinerinés nattiralios oro traukos dél uzsikimSusiy | 11-16 Nr. 3559 Apzitiros
sistemos kanaly néra. vadovas: L. PaleviCius

4.13. | elektros 3 Elektros bendrosios inZinerinés sistemos | Kasmetiné apZitira: 2012-
bendrosios biiklé patenkinama 11-16 Nr. 3559 Apzitiros
inZinerinés vadovas: L. Palevi¢ius
sistemos

4.14. liftai (jei yra) nera -

4.15. | kita néra -

* Tvertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti); 1 — labai
blogas (biitina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dél papildomy
pastato pazeidimy).

5. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas (sertifikavimas)

Siluminés energijos sanaudos pagal esamg padéti (2010-2012 metai)

3 lentelé
Eilés Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5
Skai¢iuojamosios namo $iluminés energijos
5.1. sgnaudos pagal esamos padéties energinio kWh/m?*metus 305,49
naudingumo sertifikato duomenis, i§ viso
IS jy:
5.1.1. Sildymui kWh/m?*/ metus 259,49
5.1.2. karStam vandeniui ruosti kWh/m*metus 25

5.2. Pagrindinés Silumos nuostoliy priezastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo
sertifikato duomenis: vertinant pastato energetinio naudingumo sertifikavimo rezultatus galima
identifikuoti, kad didZiausi Silumos nuostoliai juos vardinant mazéjimo tvarka susidaro per pastato

sienas,
naudingumo sertifikata.

langus,

ilginius S$ilumos tiltelius ir pastato stogg. Detaliau zr.

pastato energetinio

Nustatyta, kad pastate neuZtikrinama STR 1.12.05:2002 apibrézty pastato privalomyjy reikalavimy
visuma. Konkreciai — netenkinamas energijos taupymo ir $ilumos saugojimo reikalavimas.

6. Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés

Jei projekto techninéje uZduotyje numatytas skirtingy varianty palyginimas, numatomos
priemonés pateikiamos pagal variantus.




4.1 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas I)

Priemont Investicijos
Eil. Nr. 1 n;f)n.es Numatomi priemoniy techniniai-energiniai rodikliai* priemoneés
pavedinmas jgyvendinimui
Fasald 4 el (g Fasady §iltinimas termoizoliacine medZiaga ir tinkavimas
pat ir cokolio) S s 3 : ; e . .
Srri L struktfiriniu tinku. Tinkas papildomai armuojamas iki antro
Siltinimas, jskaitant v & - . . Lo
sty fpelkalis) auksto. Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip
6.1.1 kon lt i 0,20 (W/(m2 -K). Sieny (cokoliy) izoliuojandios savybés Investicijy suma -
SUKCYOS turi atitikti STR 2.05.01:2005 , Pastaty atitvary §iluminé | 76505 Eur
defekty paSalinimg - . 5 )
- : technika®, ugniai atsparumo, gaisrinés saugos, atsparumo
ir nuogrindos ) ? : :
smiigiams, kitus reikalavimus.
sutvarkyma
Stogo danga- §iferis. Stogo elementy atnaujinimas,
Stogo Siltinimas, sutvarkymas, perdangos ap§iltinimas. Lietaus vandens
taip pat ir naujos | nuvedimo nuo stogo sistemos sutvarkymas. Apdailos
dangos ar naujo darbai, susije su priemonés jgyvendinimo baigtiniais
§laitinio stogo darbais. Stogy konstrukcijoms leidZiama naudoti tik
jrengimas (i8skyrus | nustatyta tvarka sertifikuotus bei gaisrinés saugos
6.1.2 patalpy pastogéje reikalavimus atitinkanius statybos produktus. Silumos Investicijy suma -
jrengimg) ir (ar) perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 0,16 (W/(m2 -K). | 33477 Eur
perdangos po Vadovautis STR 2.05.02:2008 ,,Statiniy konstrukcijos.
védinama §laitinio Stogai®, STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Siluminé
stogo pastoge technika®, ,,Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai‘;
Siltinimas ,Gyvenamyjy namy gaisrinés saugos taisyklés®; STR
2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai®, kitais reikalavimais.
Laiptiniy ar kity lauko dury pakeitimas naujomis, su
gilumos izoliacija. Lauko dury $ilumos perdavimo
Laiptiniy ar kity koeficiento U (W/(m2-K)) verté turi biiti ne didesné kaip
lauko dury 1,4. Prieigy prie daugiabu¢io namo jé&jimo dury,
A keitimas, jskaitant | sprendZiamas individualiai, pagal statytojo poreik] ir -
6.1.3 o ; A : 4 5 Investicijy suma -
susijusius apdailos | pageidavima. Vadovautis ,,Gyvenamyjy pastaty gaisrinés 3917 Eur
darbus, jéjimo saugos taisyklés“, STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji °
laipty remontg pastatai®, STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir teritorijos.
reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms*®, kitais teisés
aktais.
Langy $ilumos perdavimo koeficiento U (W/(m2-K)) verté
o P e ; S Le . o .
Buty ir kify patalpy ux} bL_x'q ne dld?sne‘kalp. 1,4. Langy staktos profilio storis
Infipy keitimes | turi biiti ne maZesnis kaip 70 mm.
6.14 masesnio &lumos Vadovautis STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Siluminé Investicijy suma -
ralaidumo laneus technika®, STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai, STR | 38447 Eur
P = 2.05.20:2006 ,,Langai ir iSorinés j&jimo durys®, kitais
teisés aktais.
Patalpy védinimo sistemos sutvarkymas, kanaly iSvalymas,
Veédinimo sistemos | i§vady sutvarkymas. Pagal STR 2.09.02:2005 ,,Sildymas, o
6.1.5 W . S . Investicijy suma -
atstatymas védinimas ir oro kondicionavimas®, STR 2.02.01:2004 p *
gt S . 3206 Eur
,.Gyvenamieji pastatai, kitus teisés aktus.
Kei¢iami §ildymo bei kar$to vandens sistemy vamzdynai.
Stovy apaciose jrengiamas balansavimo mazgas -
automatiniai srauto ribotuvai, vandens i§leidimo bei
rutulinés skeldés. Prie kiekvieno radiatoriaus jrengiamas
gil dymo ir karsto regu.ll'avm]o mazga§ = 1sankstu3)10 nusFatymo te.rmostatlms
: ventilis su galva (ribos 16-28 °C) bei radiatoriaus apvado
vandens sistemy S ; fd . . -
6.1.6 susiaurinimu. Atliekami sistemos balansavimo darbai. Investicijy suma -

pertvarkymas ar
keitimas

Kar$to vandens sistemos stovuose jrengiami termostatiniai
balansiniai ventiliai i§ anksto nustatytos temperatiiros
palaikymui. Vamzdynai neSildomose patalpose
izoliuojami. Pagal STR 2.09.02:2005 ,,Sildymas,
védinimas ir oro kondicionavimas®, kity teisés akty
reikalavimus bei geraja praktika.

47111 Eur




4.2 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas II)

. Investicijos
Ellxl Priemonés pavadinimas Numatomi priemoniy techniniai-energiniai rodikliai* priemon.és. _
: lgyvendinimui
Rasadlo sieny (aip put i Fasadg tﬁil.tini.mas ter.moizoliac.ine mgdiiaga ?r tinkzllv.imas
ackolic) Siltindnas struktfiriniu tll}l.(ll. Tinkas papﬂdomzu armuojamas }kl .
3% : 2 antro auksto. Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis
6.1.1 iskaltanlt §_16m1d ((f:olfoho) kaip 0,20 (W/(m2 -K). Sieny (cokoliy) izoliuojancios Investicijy suma -
;g;‘:l‘l‘;‘n‘goj n‘;:grti‘fl dos | SavYbes turi attikii STR 2.05.01:2005 , Pastaty atitvary | 76505 Eur
styareying Siluminé techmkg , ugniai atsparumo, gaisrinés saugos,
atsparumo smiigiams, kitus reikalavimus.
Stogo danga- §iferis. Stogo elementy atnaujinimas,
sutvarkymas, perdangos ap$iltinimas. Lietaus vandens
Stogo, Midmimas, taip pat nuved.imo nuo stogo sis}emos sutv.ar.kymas‘. Ap@ajlos
it pcos. dempn ar darbaT, susijg su priemones 1gyven.d1Vn.1mo balgtmlz.us.
i Saltinte sneo darbais. Stogy konstx.ukcuoms le_lel'an?a' naudoti tik
ansiEEs: (kg nustatyta tvark‘a. sert1f}}<uotus bei gaisrinés saugos
512 | putalpyy pastapste relkalaylmus at1t1pkancms st-atyb(?s prﬂ)duktus. Silumos Tiresticljy s »
irengima) it (a0) perdavnmg koeficientas ne didesnis ka}p 0,16 (W/(p.12 -K). 33477 Eur
perdangos po védinama VadoYz}utls STR 2.05.02:2008 ,,Statiniy .konstrtl.kcxjo.s.‘
Slattinio stogo pastoge Stoga_x‘ , STR ?.0.5,.01 :2005 ,,Pasta.tq .ett}t\./art} SIIun.une. ‘
Siltinimas technika®, ,,_Galsrmes saugos pagrmdlmzq reikalavimai®;
»Gyvenamyjy namy gaisrinés saugos taisyklés®; STR
2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai®, kitais
reikalavimais.
Laiptiniy ar kity lauko dury pakeitimas naujomis, su
Silumos izoliacija. Lauko dury Silumos perdavimo
LLalipfiniy ac kity lauko koeﬁci.ex.lto U (W/(mZ:K))~ _verté turi. 'b'l?lti ne didesné kaip
dury keitimas, jskaitant 4. Pnflgq prie qal.lglab} 1¢10 Namo [EJImo durq,. ..
6.13 o c’i 0 sprel?dzm'mas md1v1dua1.1a1, pagal statytojo poreikj ir Investiciiu suma -
3 | susijusius apdailos o jy
darbus, j&imo: laipty pageldaw.mq. \./a‘l‘dovautls ,,Gyv.enamujq pastaty gaisrinés 3917 Eur
remmionty saugos .talsykles , STR 2.02.01 .ZQOfl ,.,(.Eyve.narrhl.lejx
pastatai®, STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai ir teritorijos.
reikalavimai Zmoniy su negalia reikméms®, kitais teisés
aktais.
Langy Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m2-K))
By i ity patalp gy vertfé turi'bﬁ_ti. ne didevsné .kaip. 1,4. Langy staktos profilio
TP e storis turi .butl ne mazesnis kaip 70 mm. . o o
6.1.4 Silumos praisidume Vadoyautxs STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary §1lu‘m1né Investicijy suma -
— technika®, STR 2.02.01 :20.0.4 ,.,Gy.vena_mil‘ejx pastatai*, . 38447 Eur
STR 2.05.20:2006 ,,.Langai ir iSorinés jéjimo durys®, kitais
teisés aktais.
Patalpy védinimo sistemos sutvarkymas, kanaly
Védinimo sistemos i8valymas, i§vady sutvarkymas. Pagal STR 2.09.02:2005 g
6.1.5 & Gz 3 . s R Investicijy suma -
atstatymas ,»Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas®, STR 3206 Eur
2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai“, kitus teisés aktus. -
Kei¢iami Sildymo bei karsto vandens sistemy vamzdynai.
Stovy apaciose jrengiamas balansavimo mazgas -
automatiniai srauto ribotuvai, vandens i§leidimo bei
rutulinés skeldés. Prie kiekvieno radiatoriaus jrengiamas
5 reguliavimo mazgas - i§ankstinio nustatymo termostatinis
Sildymo ir karSto vandens | ventilis su galva (ribos 16-28 °C) bei radiatoriaus apvado
6.1.6 | sistemy pertvarkymas ar susiaurinimu. Atliekami sistemos balansavimo darbai. Investicijy suma -
keitimas Karsto vandens sistemos stovuose jrengiami termostatiniai | 47111 Eur
balansiniai ventiliai i§ anksto nustatytos temperatiiros
palaikymui. Vamzdynai nesildomose patalpose
izoliuojami. Pagal STR 2.09.02:2005 , Sildymas,
védinimas ir oro kondicionavimas®, kity teisés akty
reikalavimus bei gerajg praktika.
6.17 Dalikliy sistemos Irengiama individuali §ilumos apskaita butuose. Pagal

irengimas

STR 2.09.02:2005 ,,Sildymas, védinimas ir oro

Investicijy suma -




kondicionavimas®, kity teisés akty reikalavimus bei geraja
praktika.

6854 Eur

Balkony ar lodzijy
istiklinimas, jskaitant
esamos balkony ar lodzijy
6.1.8 | konstrukcijos sustiprinimg
ir (ar) naujos jstiklinimo
konstrukcijos jrengima
pagal vieng projekts

Balkony jstiklinimas, visy apsauginiy aptvary
pakeitimas, balkony aiksteliy sustiprinimas, apdailos
darbai, susij¢ su priemonés jgyvendinimo baigtiniais
darbais. Vadovautis ,,Gyvenamyjy pastaty gaisrinés
saugos taisykleés®, kitais teises aktais.

Investicijy suma -
4764 Eur

6.2 | Kitos priemoneés

* Trumpas priemonés apraSymas, nurodant konstrukciniy sprendimy principus, atitvary Silumos pralaidumo siektinus rodiklius, techninés
jrangos charakteristikas ir pan. Atitvary $ilumos perdavimo kocficiento U (W/(m?K) vertés turi biiti ne didesnés uz nurodytasias statybos techniniame
reglamente STR 2005.01:2005 ,,Pastaty atitvary Siluminé technika®, patvirtintame Lictuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. kovo 18 d.
jsakyl_ml Nr. DI-156 (Zin., 2005, Nr. 100-3733).

7. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio energinio
naudingumo nustatymas

5 lentelé
Kiekis
Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt.
Esa!ng Paketas I Paketas II
padétis
1 2 3 4 5 6
71 Pastgto energinio naudingumo Klasé E C C
klasé
Skai¢iuojamosios namo
7.2. Siluminés energijos sanaudos kWh/m2/metus 259,49 90,2 90,2
patalpy Sildymui
7.2.1 Sieny Siltinimas kWh/m2/metus 71,38
722 Stogo Siltinimas kWh/m2/metus 27,01
7.2.3 Cokolio $iltinimas kWh/m2/metus 3,78
724 Langy keitimas kWh/m2/metus 4,32
7.2.5 Lauko dury keitimas kWh/m2/metus 0
7.2.6 KV sistémos keitimas kWh/m2/metus 3,95
7.2.7 Sildymo sistemos keitimas kWh/m2/metus 29,72
7.2.8 Silumos punkto keitimas kWh/m2/metus 29,13
Skai¢iuojamyjy Siluminés
energijos sgnaudy
sumazéjimas,* palyginti su
7.3 esama padetimi procentais - 65% 65%
(skai¢iuojamosiomis
sagnaudomis iki projekto
jgyvendinimo)
Skaiciuojamyjy §iluminés
energijos sgnaudy sumazéjimas,
74, |DEYEIG Suesama pRdcdi: JVhim2/metus - 169,29 169,29
(skaiCiuojamosiomis
sgnaudomis iki projekto
igyvendinimo)
Skai¢iuojamoji sutaupytos
7.5, Siluminés energijos verté pagal Eur/m2/metus - 13,78 13,78
esamos padéties kaing**
Skai€iuojamoji sutaupytos
Siluminés energijos verté pagal tiikst. 4 T
7.6. b ; i - 21,76 21,76
esamos padéties kaing visam Eur/metus '
namui




I§metamo SESD (CO2 ekv.)

7.7. s Gt
kiekio sumazéjimas

tony/metus - 62,29 62,28

* Siluminés energijos sanaudy sumazéjimas apskaiGiuojamas pagal formule (Se=S,) : Se x 100, kur Se — esamos skaigiuojamosios
Siluminés energijos sanaudos, nurodytos lentelés 7.2 punkto 4 skiltyje, Sp — planuojamos $iluminés energijos sanaudos, nurodytos
lentelés 7.2 punkto 5 skiltyje.

** Energjos verté nustatoma pagal esamos padéties Silumos kaing konkrecioje vietovéje ir Siluminés energijos sanaudy sumaZzéjimo
rodiklj, nurodyta 5 lentelés 7.4 punkto 5 skiltyje ( kWh/m?/metus). Silumos kaina naudojama skai¢iavimuose yra 8,14 ct/kWh.

8. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy kaina

Jei numatytas skirtingy namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy varianty
palyginimas, duomenys pateikiami pagal variantus.

6 lentelé
Preliminari kaina
I paketas II paketas
Eil. Nr. Priemonés pavadinimas FBur/m?2 Eur/m2
i§ viso, (nandinzo] i$ viso, tiikst. ( d'nr:'
tikst. Eur naudingojo Eur naudingojo
ploto) ploto)
1 2 3 4 5 6
8.1 Energijos efektyvuma didinancios
o priemonés:
8.1.1 Védinimo sistemos atstatymas 3,20600 2,03 3,20600 2,03
8.1.2 Dalikliy sistemos jrengimas 0,00000 0,00 6,85400 4,34
Buty ir kity patalpy langy keitimas j
8.1.3 mazesnio §ilumos pralaidumo 38,44700 24,34 38,44700 24,34
langus
Laiptiniy ar kity lauko dury
g.14 |leitimas, iskaitant susijusius 3,91700 2,48 3,91700 2,48
apdailos darbus, jéjimo laipty
remontg
Balkony ar lodzijy jstiklinimas,
jskaitant esamos balkony ar lodZijy
g1y | konsirukofjos sustipritfims ir (ar) 0,00000 0,00 4,76400 3,02
naujos jstiklinimo
konstrukeijos jrengima pagal vieng
projekta
Fasado sieny (taip pat ir cokolio)
Siltinimas, jskaitant sieny
8.1.6 (cokolio) konstrukcijos defekty 76,50500 48,44 76,50500 48,44
paSalinima ir nuogrindos
sutvarkyma
Stogo Siltinimas, taip pat ir
naujos dangos ar naujo $laitinio
g1y | SoEe iengmas (Eskyris patalpy 33,47700 21,20 33,47700 21,20
pastogéje jrengimg) ir (ar)
perdangos po védinama $laitinio
stogo pastoge Siltinimas
g.1g | Sidymoir karsto vandens sistemy 47,11100 2983 | 47,11100 29,83
pertvarkymas ar keitimas
IS viso: | 202,66300 128,32 214,28100 135,68
8.2. Kitos priemoneés:
I§ viso: 0,00000 0,00 0,00000 0,00
Galutiné suma: 202,66300 128,32 214,28100 135,68
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9. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina

Jei numatytas skirtingy namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy varianty
palyginimas, duomenys pateikiami pagal variantus.
7 lentelé
Eil. I§laidy pavadinimas Preliminari kaina, tiikst. | Santykiné kaina, Eur/m?
Nr. Eur
[ paketas Il paketas | I paketas | II paketas
1 2 3 4 5 6
9.1. |Statybos darbai, i§ viso: 202,66300 | 214,28100 128,32 135,68
9.1.1. | 1§ ju: A 5 \ -
statybos darbali, tenkantys energijos efektyvuma 202,630 || 214,28100 128,22 135,68
didinan¢ioms priemonéms
9.2. | Projekto parengimas (jskaitant ekspertize, jei biitina, ir
projekto igyvendinimo prieZilira, kurig vykdo Projekto 10,13315 10,71405 6,42 6,78
vadovas)
9.3. |Statybos techniné priezitira 4,05326 428562 2.57 271
9.4. |Projekto administravimas 6,87943 6,87943 436 4,36
Galutiné suma: | 223,73000 | 236,16000 141,66 149,53

Administravimo i§laidos numatytos 36 ménesiy laikotarpiui.

10. Projekto jgyvendinimo planas

Jei Projektas jgyvendinamas etapais, jgyvendinamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés
grupuojamos pagal etapus.

Pirmas priemoniy 8.1 lentelé

Igyvendinamy namo atnaujinimo ; . .

Eil. Nr. (modernizavimo) priemoniy ir etapy (jei gj:::i piaédzti) ](:r)flli)ati p{?l;?l%a) Pastabos

projektas jgyvendinamas etapais) pavadinimas S TIEEE B

1 2 3 4 5
10.1 | Sieny su cokoliu §iltinimas (tinkas) 2013.10 2016.10
10.2 | Stogo Siltinimas §laitinis perdanga (Siferis) 2013.10 2016.10
10.3 | Lauko dury keitimas 2013.10 2016.10
10.4 | Langy keitimas 2013.10 2016.10
10.5 | Védinimo sistemos atstatymas 2013.10 2016.10
10.6 | Sildymo ir KV sistema 2013.10 2016.10

Antras priemoniy paketas 8.2 lentelé

Igyvendinamy namo atnaujinimo o I ;

Eil. Nr. (modernizavimo) priemoniy ir etapy (jei Earltat! pra‘dzm) ?alt)q_ pat?alga) Pastabos

projektas jgyvendinamas etapais) pavadinimas Tk, TEna A BiRRRE

1 2 3 4 5
10.1 | Sieny su cokoliu §iltinimas (tinkas) 2013.10 2016.10
10.2 | Stogo Siltinimas §laitinis perdanga (Siferis) 2013.10 2016.10
10.3 | Lauko dury keitimas 2013.10 2016.10
10.4 | Langy keitimas 2013.10 2016.10
10.5 | Védinimo sistemos atstatymas 2013.10 2016.10
10.6 | Sildymo ir KV sistema 2013.10 | 2016.10

10

Caf=<



/ ~ l?' ) c‘;/%ég gf(%’&é&k‘ﬂég?&f)&za 4% > f.tc’_a;&e/ ZeR

2016.10
2016.10

10.7 | Dalikliy sistemos jrengimas 2013.10
10.8 | Balkony jstiklinimas 2013.10

11. Projekto finansavimo planas
9 lentele

Planuojamos l1éSos Planuojamos 1éSos

ilrl Lk Saltiniai (I paketas) (II paketas)

Pastabas

procentiné
dalis

procentiné

» suma, tiikst. Eur
dalis

suma, tikst. Eur

Planuojami lésy $altiniai
11.1. projekto jgyvendinimo
laikotarpiu

Buty savininky nuosavos

L 0 0% 0 0%
1éSos

Kreditas (finansuotojo

11.1.1.; ., 202,66416 90,58% 214,28090 90,74%
léSos)*

Kitos (Valstybés paramos
1éSos, kurios skiriamos
projekto parengimo, jo
administravimo ir statybos
techninés priezitiros
i§laidas)

11.1.2. 21,06584 9,42% 21,87910 9,26%

223,73000 100% 236,16000 100 %

I§ jy valstybés parama
11.2. |pagal Valstybés paramos
taisykles**:

Projekto parengimo islaidy

. 10,13315 100% 10,71405 100%
kompensavimas

statybos techninés
11.2.2.|priezitiros i§laidy 4,05326 100% 4,28562 100%
kompensavimas

Projekto administravimo

pe : 6,87943 100% 6,87943 100%
i§laidy kompensavimas

statybos rangos darby
i§laidy, tenkanéiy energinj
11.2.4.|efektyvumg didinanc¢ioms 30,39945 15,00% 32,14215 15,00%
priemonéms,
kompensavimas

15% parama
energija taupanciy
priemoniy
jdiegimui

25% parama
113 Klimato kaitos spec. 50,66575 25.00% 53,57025 25.00% ex?_erguq taupanciy
programos parama priemoniy

jdiegimui

Valstybés parama i§ viso: 102,13104 45,65% 107,59150 45,56%

* Nurodoma planuojama lengvatinio kredito suma.

** T valstybés paramg nejskaitoma parama nepasiturinéioms Seimoms ir vieniems gyvenantiems
asmenims, teikiama pagal Piniginés socialinés paramos nepasiturinfioms Seimoms ir vieniems
gyvenantiems asmenims jstatyma.

11.3. DidZiausia ménesiné jmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo ploto
vienam kvadratiniam metrui pirmam paketui yra 1,49 Eur/m*mén., antram paketui 1,49
Eur/m*mén. (apskai¢iuojama pagal formule, nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009 m.
gruodzio 16 d. nutarimo Nr. 1725 ,Dél Valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti
(modernizuoti) teikimo taisykliy patvirtinimo ir daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo)
projektui jgyvendinti skirto kaupiamojo inaSo ir (ar) kity jmoky didZiausios ménesinés jmokos
nustatymo* (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-65 1) 2.4 punkte).
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11.4. Orientacinis kredito terminas: pirmam paketui — 20 mety, antram paketui — 20 mety. Sis

terminas patikslinamas kreditavimo sutartyje.

11.5. Preliminarus 1é8y paskirstymas daugiabuéio namo buty ir kity patalpy savininkams
(nejskaitant valstybés paramos).

10.1 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas I)

Bufgdr kil Pat.alpq . Investicijy L L
patalpy naudingasis Bendra . Meénesine Meénesine
Eil. Nr. numeris ar kitas plotas ar investicijy . atexpus jmoka, jmoka,
indentifikavimo bendrasis suma, Eur val§tybe: Eur/mén. Eur/m2/meén.
pozymis plotas, m? parama
1 2 3 4 5 6 7

11.5.1 Butas Nr. 1 68,73 9736,57 5291,90 29,35 0,43
11.5.2 Butas Nr. 2 40,70 5765,73 3133,72 17,38 0,43
11.5.3 Butas Nr. 3 52,36 7417,53 4031,48 22,36 0,43
11.54 Butas Nr. 4 69,47 9841,40 5348.,88 29,66 0,43
11.5.5 Butas Nr. 5 41,74 5913,06 3213,79 17,82 0,43
11.5.6 Butas Nr. 6 52,88 7491,19 4071,52 22,58 0,43
11.5.7 Butas Nr. 7 70,14 9936,31 5400,46 29,95 0,43
11.5.8 Butas Nr. 8 42,12 5966,89 3243,05 17,99 0,43
11.59 Butas Nr. 9 53,18 7533,69 4094,62 22,71 0,43
11.5.10 Butas Nr. 10 51,43 7285,78 3959,88 21,96 0,43
11.5.11 Butas Nr. 11 50,52 7156,87 3889,81 21,57 0,43
11.5.12 Butas Nr. 12 53,57 7588,94 4124,65 22,88 0,43
11.5.13 Butas Nr. 13 70,13 9934,90 5399,69 29,95 0,43
11.5.14 Butas Nr. 14 52,81 7481,28 4066,13 22,55 0,43
11.5.15 Butas Nr. 15 52,40 7423,20 4034,56 22,38 0,43
11.5.16 Butas Nr. 16 69,87 9898,07 5379,67 29,84 0,43
11.5.17 Butas Nr. 17 52,79 7478,44 4064,59 22,54 0,43
11.5.18 Butas Nr. 18 52,85 7486,94 4069,21 22.57 0,43
11.5.19 Butas Nr. 19 53,01 7509,61 4081,53 22,64 0,43
11.5.20 Butas Nr. 20 40,60 5751,56 3126,02 17,34 0,43
11.5.21 Butas Nr. 21 68,35 9682,74 5262,64 29,19 0,43
11.5.22 Butas Nr. 22 52,98 7505,36 4079,22 22,62 0,43
11.5.23 Butas Nr. 23 41,52 5881,89 3196,85 17,73 0,43
11.5.24 Butas Nr. 24 69,51 9847,07 5351,96 29,68 0,43
11.5.25 Butas Nr. 25 53,08 7519,53 4086,92 22,67 0,43
11.5.26 Butas Nr. 26 42,01 5951,31 3234,58 17,94 0,43
11.5.27 Butas Nr. 27 68,74 9737,99 5292,67 29,35 0,43

Butas Nr. 28-
11.5.28 Kita(pagalbinio 91,81 13006,17 7068,95 39,20 0,43

tkio)
I§ Viso: 1579,30 223730,00 121598,96
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10.2 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas IT)

e 2 el Pat.alp 4 Investicijy o s s ¥
patalpy naudingasis . Benc.irgv ST, AT Menesme Menesme
Eil. Nr. pumer.is ar k‘itas plotas ar investicijy valétybés m?ok'fl, %moka, '
indentifikavimo bendrasis suma, Eur . Eur/mén. Eur/m2/mén.
pozZymis plotas, m? parama
1 2 3 4 9 6 %
11.5.1 Butas Nr. 1 68,73 10277,51 5595,21 31,03 0,45
11.5.2 Butas Nr. 2 40,70 6086,06 3313,33 18,38 0,45
11.5.3 Butas Nr. 3 52,36 7829,63 4262,55 23,64 0,45
11.5.4 Butas Nr. 4 69,47 10388,17 5655,45 31,36 0,45
11.5.5 Butas Nr. 5 41,74 6241,57 3397,99 18,85 0,45
11.5.6 Butas Nr. 6 52,88 7907,39 4304,88 23,87 0,45
11.5.7 Butas Nr. 7 70,14 10488,36 5709,99 31,67 0,45
11.5.8 Butas Nr. 8 42,12 6298,40 342893 19,02 0,45
11.59 Butas Nr. 9 53,18 7952,25 432931 24,01 0,45
11.5.10 Butas Nr. 10 51,43 7690,56 4186,84 23,22 0,45
11.5.11 Butas Nr. 11 50,52 7554,49 4112,76 22,81 0,45
11:5:12 Butas Nr. 12 53,57 8010,57 4361,06 24,19 0,45
11.5.13 Butas Nr. 13 70,13 10486,86 5709,18 31,66 0,45
11.5.14 Butas Nr. 14 52,81 7896,92 4299,18 23,84 0,45
11.5.15 Butas Nr. 15 52,40 7835,61 4265,81 23,66 0,45
11.5.16 Butas Nr. 16 69,87 10447,98 5688,01 31,55 0,45
11.5:.17 Butas Nr. 17 52,79 7893,93 4297,56 23,83 0,45
11.5.18 Butas Nr. 18 52,85 7902,90 4302,44 23,86 0,45
11.5.19 Butas Nr. 19 53,01 7926,83 4315,47 23,93 0,45
11.5.20 Butas Nr. 20 40,60 6071,10 3305,19 18,33 0,45
11.5.21 Butas Nr. 21 68,35 10220,69 5564,27 30,86 0,45
11.5.22 Butas Nr. 22 52,98 7922,34 4313,02 23,92 0,45
11.5.23 Butas Nr. 23 41,52 6208,68 3380,08 18,75 0,45
11.5.24 Butas Nr. 24 69,51 10394,15 5658,71 31,38 0,45
11.5.25 Butas Nr. 25 53,08 7937,30 4321,17 23,97 0,45
11.5.26 Butas Nr. 26 42,01 6281,95 3419,97 18,97 0,45
11.5.27 Butas Nr. 27 68,74 10279,01 5596,02 31,04 0,45
Butas Nr. 28-
11.5.28 Kita(pagalbinio 91,81 13728,77 7474,12 41,45 0,45
tikio)
I§ Viso: 1579,30 236160,00 128568,50

*Nejskaitant valstybés paramos nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginés
socialinés paramos jstatyma.
Bendra buty ploty suma nesutampa su pastato naudinguoju plotu, remiantis registry centro i§ragais.
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12. Investiciju ekonominio naudingumo jvertinimas
Projekto ekonominis naudingumas jvertinamas vadovaujantis Tvarkos apraSo 25 punktu.

Atsipirkimo laikas pagal bendrajg investicijy
sumg (bendrasis), metai

Atsipirkimo laikas, kuris nustatomas i§ bendryjy
investicijy sumos atémus valstybés parama, metai

I paketas 10,3 5,6
11 paketas 10,9 3,9

Faktinés ir norminés Silumos sgnaudos
Metai 2010 2011 2012 Norminiai
Silumos sgnaudos Sildymui, MWh 256,01 25351 204,57 2623
Dienolaipsniai 3458,2 3577,2 3281,8 3789

Autoriy pastaba: pagal planuojamus realius (ne sertifikato duomenis) sutaupymus projekto
atsipirkimo laikas atitinka 11.4 punkte nurodyta orientacinj kredito terming.

Projekto ekonominis naudingumas remiasi salyga, kad biisto savininkai po atnaujinimo
mokeés ne maziau kaip 10 proc. maziau. Like¢ Silumos sutaupymai bus naudojami investicijy
grazinimui per kredito grgzinimo laikotarpj. Konkretus S$ilumos vartojimo pasidalinimas tarp
Sildymo, investicijy i§mokéjimo ir sutaupymy pateiktas Zemiau esanciuose grafikuose.
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Pastato atnaujinimo priemoniy paketas II
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Silumos vartojimas, kWh/m?
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