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J[VADAS: Daugiabutio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijy plano
(toliau — Investicijy planas) uzsakovas yra Kauno miesto savivaldybés administracija. Investicijy
planas apliekamas pagal 2013.05.16 sutartj ,,Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo)
energinio naudingumo sertifikaty bei investicijy plany parengimo paslauga®, kurios registracijos
numeris Nr. 1.8.2-69/SR-1067.

Rengiamas investicijy planas atitinka savivaldybés bendrajam planui, kuris patvirtintas Kauno
miesto tarybos 2003-05-29 sprendimu Nr. T-242 (kartu su pakeitimais KMST 2004-09-30
sprendimu Nr. T-535, KMST 2006-07-20 sprendimu Nr. T-312, KMST 2010-07-23 sprendimu
Nr.T-462).

Investicijy plano rengimo vadovas Tomas Staskeviius, atestato Nr. 0424, adresas: Lvovo g. 25,
Vilnius, tel. 8 (5) 2722534, el. pastas: tomas.staskevicius@afconsult.com,

rengéjas — Titas Sereika, diplomo Nr. 0024933, adresas: Draugystés g. 19, Kaunas, tel. 8 (37) 207
222, el. pastas: titas.sereika@afconsult.com.

2. Daugiabucio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibiidinimas

2.1. namo konstrukcija (pagal sieny medziagas) Miirinis;

2.2. auksty skaicius: 4;

2.3. statybos metai: 1960;

2.4. namo energinio naudingumo klasé: E, KG-0132-1303, 2013 BirZelio 25 d.;
2.5. uzstatytas plotas (m?): 417,53;

2.6. namui priskirto Zemeés sklypo plotas (m”): nepriskirta ;

3. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentelé
Eilés Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kiekis, Pastabos
vit.
1 2 4 5

3.1.1 buty skaicius vnt. 32 Duomenys i$ VI.,.Registry

B centras®
3.1.2. buty naudingasis plotas m’ 121542 Duor-ne‘l?ys 1§ VI Registry
i centras
313 namo negyvenamosios paskirties patalpy vnt. 0
skaiCius*
namo negyvenamosios paskirties patalpy 2
3.1.4. - . - m 0
bendrasis (naudingasis) plotas
. . 2 Duomenys i§ V] ,,Registry
namo naudingasis plotas (3.1.2+3.1.4) m 1215,42 centras®

fasadini iem] plots (ateluslangq ir kt.

2
321 angy plolg), jskaitant angokrascius m 804,77
322 fasadlplq sieny Silumos perdavimo W/m2K 127
koeficientas
3.2.3. cokolio plotas m’ 166,124

cokolio §ilumos perdavi

1 Stogas:(

stogo dngos plotas

koeficientas

vis |

mo 1,6 _

417,53

stogo §ilumos perdavimo koeficientas




1 [ 2 3 4 5
3411 skalcyus langy. pakeisty ] mazesnio §ilumos it 70
pralaidumo langus
3.4.2. buty ir kity patalpy langy plotas, i$ jy: m 244,51

3491 plota§ langy, pakeisty | maZesnio §ilumos e 175.36
T pralaidumo langus ’

343 skai¢ius buty ir kity patalpy balkony (lodzijy) vnt 24
o dury, i8 jy: )

3431 skaié?us dury, pakeistq j mazesnio Silumos it 20
S pralaidumo duris '

144 plotasfn.m] ir kity patalpy balkony (lodzZijy) m 35,7

dury, i$ ju:
31441 p]otgs dury, pa!(eistq ] maZesnio Silumos m? 29.82
) pralaidumo duris ’
145 skai¢ius bendrojo naudojimo patalpy vat. .

(laiptiniy, risiy ir kt.) langy, i§ jy:

skai€ius langy. pakeisty j mazesnio Silumos
34.5.1. pralaidumo bendrojo naudojimo patalpy vnt. =
(laiptiniy, rasiy ir kt.)

31456 plotas bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy, >
4.6. L o m -
riisiy ir kt.) langy, 18 ju:
plotas langy, pakeisty j maZesnio §ilumos
3.4.6.1. | pralaidumo bendrojo naudojimo patalpy m’ =
(laiptiniy, rusiy ir kt.)
34.7. lauko dury (laiptiniy ir kt.) skaicius vnt. 2
3.4.8. lauko dury (laiptiniy ir kt.) plotas m 4.6
3481 lauko dury, pakeisty j maZesnio silumos m? 46

plotas

pralaidumo (laiptiniy ir kt.)
e T £ g

e

o iave gl

35,1, rlisio prdagos plotas m 263.97

Z
350 riisio perdangos Silumos perdavimo W/in2K 0,71
koeficientas

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabuc¢iame name esancios kitos paskirties (prekybos, paslaugy ir
pan.) patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.

4. Namo konstrukcijy ir inZineriniy sistemy fizinés-techninés biiklés jvertinimas
2 lentelé

sienos Pastato sieny fiziné buklé patenkinama. | Kasmetiné apzitira: 2012-

(fasadinés) Itrikimy neuZfiksuota. VirSutiné sienos | 06-08 Nr. 71 Apziiiros
zona po nesandariai uZskardinimais | vadovai: L. Padriezas, D.
intensyviai veikiama drégmés, | Jankevicius, V.
susidarantys nutekéjimai ardo | Alaburdiené

konstrukcijas. Pastato sieny konstrukcijos
fiziné buklé ir Siluminés varZos lygis
netenkina STR 2.01.01(6):2008 ,,Esminis
statinio reikalavimas. Energijos taupymas
ir S$ilumos i§saugojimas” ir STR
2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary Siluminé
technika* reikalavimy.




pamatai ir

Pastato pamaty ir nuogrindos biklé

Kasmetiné apzitra: 2012-

4.2,
nuogrindos patenkinama. [trikimy nepastebéta, | 06-08 Nr. 71 Apzidiros
apdailinis tinkas vietomis | vadovai: L. Padriezas, D.
aptrupeje. Rekomenduotinas | JAkevicius. V.
] Alaburdiené
nuogrindos  atstatymas. Pastato
sieny biiklé ir Siluminés varzos
lygis netenkina STR
2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio
reikalavimas. Energijos taupymas ir
Silumos iSsaugojimas*“ ir STR
2.05.01:2005 ,,Pastaty  atitvary
Siluminé technika“ reikalavimy.
43 stogas 4 Naujai pakeista danga Kasmetiné apzitra: 2012-
06-08 Nr. 71 Apzitiros
vadovai: L. Padriezas, D.
Jankeviéius. V.
Alaburdiené

4.4, langai ir 3 Langy biiklé patenkinama. Dalis langy yra | Kasmetiné apZitira: 2012-
balkony durys mediniais  rémais, dalis pakeista | | 06-08 Nr. 71 Apziiiros
butuose ir kitose plastikinius.  Siluminés  varos verté | vadovai: L. Padriezas, D.
patalpose netenkina STR 2.01.01(6):2008 _Esminis | Jankevicius. V.

statinio reikalavimas. Energijos taupymas | Alaburdiené
ir Silumos  iSsaugojimas“ ir STR

2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary Siluminé

technika* reikalavimy.

4.5. balkony ar 3 Balkony laikan¢iy konstrukcijy buklé | Kasmetiné apzitira: 2012-
lodZijy patenkinama. Stabilumo problemy néra. | 06-08 Nr. 71 ApZitiros
laikanéiosios Balkony aiksteliy  ploks§tés  vietomis | vadovai: L. Padriezas, D.
konstrukcijos aptrupéje, Jankevicius, V.

Alaburdiené

4.6. riisio perdanga 3 Riisio perdangos biikle patenkinama, | Kasmetiné apzidra: 2012-
nesiltinta. Iskilimy neuzfiksuota. | 06-08 Nr. 71 ApZiiiros
NeSildoma rusj ir gyvenamas patalpas | vadovai: L. Padriezas, D.
skirianti ploksté neatitinka STR | Jankevidius, V.
2.01.01(6):2008 ,,Esminis statinio | Alaburdiené
reikalavimas. Energijos taupymas ir
Silumos i§saugojimas" ir STR
2.05.01:2005 ,Pastaty atitvary Siluminé
technika® reikalavimy.

4.7. langai ir lauko 3 Langy biiklé patenkinama. Dalis langy yra | Kasmetiné apzitira: 2012-

durys laiptinése
ir kitose
bendrojo
naudojimo
patalpose

mediniais rémais, dalis pakeista |
plastikinius. Sandariis. Siluminés varZos
verté netenkina STR 2.01.01(6):2008
LEsminis statinio reikalavimas. Energijos
taupymas ir §ilumos i§saugojimas* ir STR
2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary Siluminé
technika® reikalavimy.

06-08 Nr. 71 ApziGros
vadovai: L. Padriezas, D.
Jankevicius, V.
Alaburdiené




§ildymo 3 ildymo sistemos btiklé patenkinama. | Kasmetiné apZitra: 2012-
inZinerinés Magistraliniai vamzdyny izoliacija | 06-08 Nr. 71 Apzitiros
sistemos susidévéjusi. Yra balansavimo armatiira, | vadovai: L. Padriezas, D.
reguliavimo jrangos néra. Neatitinka STR | Jankeviéius, V.
2.09.02:2005 ir HN 42:2009 reikalavimy, | Alaburdiené
néra galimybés individualiai reguliuoti
$ildyma.

4.9. kar$to vandens 3 Karsto vandens sistemos biikle | Kasmetiné apZiira: 2012-
inZinerinés patenkinama. Magistraliniy vamzdyny | 06-08 Nr. 71 ApZiiiros
sistemos izoliacija patenkinama, armatiira risyje | vadovai: L. Padriezas, D.

sandari. Bitinas magistraliy ridsyje | Jankevigius, V.
izoliacijos keitimas. Neatitinka STR ir HN | Alaburdiené
reikalavimy.

4.10. | vandentiekio 3 Vandentiekio sistemos buiklé patenkinama. | Kasmetiné apZziiira: 2012-
inZinerinés Magistraliniai vamzdyny armatiira | 06-08 Nr. 71 Apzitros
sistemos vietomis nesandari. Sistema susidévéjusi. | vadovai: L. Padriezas, D.

Bitinas atskiry magistraliy elementy/ruozy | Jankeviéius, V.
keitimas. Neatitinka STR ir HN | Alaburdiené
reikalavimy.

4.11. | nuoteky 2 Nuoteky 3alinimo sistemos biiklé bloga. | Kasmetiné apZiara: 2012-
Salinimo Magistraliniai vamzdynai uZake, | 06-08 Nr. 71 ApZitros
u'lzmermes sutrﬁnij e Biitinas magistraliu, vadova.li .L. Padriezas, D.
sistemos _ . . . . JankeviCius, V.

rusyjc demontavimas bei naujos Alaburdiené
jrengimas. Neatitinka STR ir HN
reikalavimy.

4.12. | védinimo 2 Védinimo sistemos biikié bloga. Kai kur | Kasmetiné apZiiira: 2012-
inZinerinés natiiralios oro traukos dél uzsikimSusiy | 06-08 Nr. 71 Apzitiros
sistemos kanaly néra. vadovai: L. Padriezas, D.

Jankevi€ius, V.
Alaburdiené

4.13. | elektros 3 Elektros bendrosios inZinerinés sistemos | Kasmetiné apZiiira: 2012-
bendrosios biiklé patenkinama 06-08 Nr. 71 Apzitros
inZinerinés vadovai: L. Padriezas, D.
sistemos Jankevi€ius, V.

Alaburdiené

4.14. liftai (jei yra) néra -

4.15. kita néra -

* [vertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti); 1 — labai

blogas (butina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dé¢l papildomy
pastato pazeidimy).

5. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas (sertifikavimas)

Siluminés energijos sanaudos pagal esamg padétj (2010-2012 metai)

3 lentele
Eilés Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5
Skai¢iuojamosios namo $iluminés energijos
5.1. sanaudos pagal esamos padéties energinio kWh/m*/metus 326,57
naudingumo sertifikato duomenis, i§ viso
I§ ju:
5.1.1. ildymui kWh/m’/metus 280,57
5.1.2. kar$tam vandeniui ruosti kWh/m*/metus 25




5.2. Pagrindinés §ilumos nuostoliy priezastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo
sertifikato duomenis: vertinant pastato energetinio naudingumo sertifikavimo rezultatus galima
identifikuoti, kad didziausi §ilumos nuostoliai juos vardinant mazéjimo tvarka susidaro per pastato
sienas, langus. ilginius Silumos tiltelius ir pastato stogg. Detaliau zr. pastato energetinio
naudingumo sertitikatg.
Nustatyta, kad pastate neuztikrinama STR 1.12.05:2002 apibrézty pastato privalomyjy reikalavimy
visuma. Konkre¢iai — netenkinamas energijos taupymo ir §ilumos saugojimo reikalavimas.

6. Numatomos igyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés

Jei projekto techninéje uzduotyje numatytas skirtingy varianty palyginimas, numatomos
priemones pateikiamos pagal variantus.

4.1 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas 1)

Ty Tt
. . | Tnvesticijos
0o Priemonés . . L L R | . )
Eil. Nr. . Numatomi priemoniy techniniai-energiniai rodikliai* pricmones
pavadinimas , ' S
| jgyvendinimui
Fasado sieny (taip | e o e .
. ; | Fasady $iltinimas (ermoizoliacine medziaga i tinkavimas
pat ir cokolio) S . . . . o )
e S | strukt@riniu tinku. Tinkas papildomai armuojamas iki antro
siltinimas. jskaitant | o ae . . . . .
sienu (cok(;lio) [ auksto. Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip
6.1.1 Konstrukeiios ; 0,20 (W/(m2 -K). Sieny (cokoliy) izolinojancios savybeés Investicijy suma -
. Jos | turi atitikti STR 2.05.01:2005 ,,Pastaty atitvary $iluminé 179615 Lt
defekty pasalinima - . o i
. : © | technika™. ugniai atsparumo. gaistinés saugos. atsparumo
ir nuogrindos | . : . .
) | smugiams. kitus reikalavimus.
- sutvarkyma , = _ B
| Stogo elementy atnaujinimas. sutvarkymas. ap8iltinimas.
| Lietaus vandens nuvedimo nuo stogo sistemos
sutvarkymas. Apdailos darbai, susij¢ su priemonés
igyvendinimo baigtiniais darbais. Stogy konstrukcijoms
leidziama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotus bei
Stogo Siltinimas, gaisrinés saugos reikalavimus atitinkancius statybos
6.1.2 taip pat ir naujos produktus. Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis Investicijy suma -
dangos jrengimas kaip 0,16 (W/(m2 ‘K). Vadovautis STR 2.05.02:2008 93944 Lt
WStatiniy konstrukeijos. Stogai”, STR 2.05.01:2005
HPastaty atitvary Siluminé technika™. ,,Gaisrinés saugos
pagrindiniai reikalavimai®; ,.Gyvenamyjy namy gaisrines |
saugos taisyklés™; STR 2.02.01:2004 ,Gyvenamieji
pastatai‘, kitais reikalavimais. _ i
Laiptiniy ar kity lauko dury pakeitimas naujomis, su
Silumos izoliacija.Lauko dury silumos perdavimo
Laiptiniy ar kity koeficiento U (W/(m2-K)) verté turi biti ne didesné kaip
lauko dury 1,4. Prieigy prie daugiabucio namo j¢jimo dury.
R keitimas, jskaitant | sprendziamas individualiai, pagal statylojo poreikj ir o
6.1.3 Lo . S . . o Investicijy suma -
susijusius apdailos | pageidavima. Vadovautis ,,Gyvenamyjy pastaty gaisrines
Lo o 4287 Lt
darbus, jejimo saugos taisyklés”, STR 2.02.01:2004 .,Gyvenamieji
laipty remontg pastatai*, STR 2.03.01:2001 , Statiniai it teritorijos.
reikalavimai zmoniy su negalia reikméms*, kitais teisés
| aktais. B ) -
E Langy Silumos perdavimo koeficiento U (W/(m2-K)) verté
£y p
o | turi bud ne didesné kaip 1,4. Langy staktos profilio storis
Bury ir kity patalpy S esne kaip 1, el 31
.. . turi biiti ne mazesnis kaip 70 mm.
langy keitimas i . . . o
6.1.4 Vadovautis STR 2.05.01:2005 | Pastaty atitvary Siluminé Investicijy suma -

mazesnio Silumos
pralaidumo langus

technika™, STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai®. STR
2.05.20:2006 ,,.Langai ir iSorinés jéjimo durys™, kilais
teisés aktais.

140105 Lt




L . !
Veédinimo sistemos

| e . ..
| Patalpy védinimo sistemos sutvarkymas. kanaly i§valymas.

isvady sutvarkymas. Pagal STR 2.09.02:2005 .Sildymas.

6.1.5 e : 5 . . Invesucijy suma -
atstatymas vedinimas ir oro kondicionavimas*. STR 2.02.01:2004 8508 Lt 4
.Gyvenamicji pastatai*. kitus teisés aktus.
Kei¢iami Sildymo bei karsto vandens sistemy vamzdynai.
Stovy apacdiosc jrengiamas balansavimo mazgas -
automatiniai srauto ribotuvai. vandens igleidimo bei |
rutulinés skeldés. Prie kickvieno radiatoriaus jrengiamas
- . i reguliavimo mazgas - isankstinio nustatymo termostatinis
Sildymo ir karsto U drgus oo 1Mo 1
. ventilis su galva (ribos 16-28 °C) bei radiatoriaus apvado
. vandens sistemy L . . . . L
6.1.0 susiaurinimu. Atlickami sistemos balansavimo darbai. Investicijy suma -
: pertvarkymas ar y . . o S - N
Keitimas Karsto vandens sistcmos stovuose jrengiami termostatiniai | 125188 Lt
| ‘ balansiniai ventiliai i$ anksto nustatytos temperatros
! palaikymui. Vamzdynai nesildomose patalposc
izolinojami. Pagal STR 2.09.02:2005 ,.Sildymas.
védinimas ir oro kondicionavimas®, kity teisés akty
| . . . . .
| reikalavimus bei gergja praktikg.
| Silumos punkto Silumos punkto pertvarkymas ar keitimas. Pagal "Silumos
6.1.7 f pertvarkymas ar tiekimo tinkly ir Situmos punkty jrengimo taisykles". Investicijy suma -
'[ keitimas patvirtintas 2005-02-24 tikio ministro jsakymu Nr. 4-80 19408 Lt
4.2 lentelé (pastato atnaujinimo priemoniy paketas II)
[ =
il Investicijos
Nr- Priemonés pavadinimas Numatomi priemoniy lechniniai-cnerginiai rodikliai* priemonés
' 1gyvendinimui
TSoriné védinama termoizoliaciné sistema (IVTS).
. . .| Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis kaip 0,20
Fasado sieny (taip pat ir ,
cokolio) Siltinimas (W/(m2 -K).
S . . IVTS jrengimas bei savybés turi titikti STR 2.01.11:2012 |
iskaitant sieny (cokolio) U T . S -
6.1 | . LSlsorinés védinamos termoizoliacings sistemos®, ugnial Investicijy suma
| konstrukcijos defektu o . >
[ o - atsparumo, gaisrinés saugos, atsparumo smiigiams, kitus - 297094 Lt
[ pasalinima ir nuogrindos . e R . .
| sutvarkvma reikalavimus. Sieny (cokoliy) izoliuojancios savybes turi
yma atitikti STR 2.05.01:2005 ,.Pastaty atitvary Siluminé
technika™, kitus teisés aktus.
Stogo elementy atnaujinimas, sutvarkymas, apSiltinimas.
Lictaus vandens nuvedimo nuo stogo sistcmos
sutvarkymas. Apdailos darbai. susije su priemonés
jgyvendinimo baigtiniais darbais. Stogy konstrukcijoms i
leidziama naudoti tik nuslatyta tvarka serlifikuotus bei |
Stogo siltinimas, taip pal | gaisrinés saugos reikalavimus atitinkancius statybos |
6.2 ir naujos dangos produktus. Silumos perdavimo koeficientas ne didesnis Investicijy suma
jrengimas kaip 0,16 (W/(m2 -K). Vadovautis STR 2.05.02:2008 - 93944 Lt
»Statiniy konstrukcijos. Stogai™, STR 2.05.01:2005
WJPastaty atitvary Siluminé technika®, ,.Gaisrinés saugos
pagrindiniai reikalavimai; ,,Gyvenamyjy namy
gaisrinés saugos taisyklés™; STR 2.02.01:2004
~Gyvenamieji pastatai®, kitais reikalavimais.
Laiptiniy ar kity lauko dury pakeitimas naujomis, su
ilumos izoliacija.Lauko dury $ilumos perdavimo
L . koeficiento U (W/(m2-K)) verté turi biiti ne didesné kaip
Laiptiniy ar kity lauko S . .
. i L 1.4. Prieigy prie daugiabuéio namo j&jimo dury,
dury keitimas, jskailant Lo . . S
A j sprendziamas individualiai, pagal statytojo poreikj ir s
6.3 susijusius apdailos Investicijy suma

darbus, j&jimo laipty
remonty

pageidavima. Vadovautis ,,Gyvenamuyjy pastaty gaisrinés
saugos taisyklés™, STR 2.02.01:2004 ,.Gyvenamieji
pastatai®, STR 2.03.01:2001 ,,Statiniai it teritorijos.
reikalavimai Zmoniy su negalia reikmeéms®, kitais teisés
aktais.

- 4287 Lt




| 6.4

Buty ir kity patalpy langy
keitimas | mazesno

Langy $ilumos perdavimo koeficiento U (W/(m2-K))
verté Luri biiti ne didesne kaip 1.4. Langy staktos profilio
storis turi biti ne mazesnis kaip 70 mm,

. e Vadovautis STR 2.05.01:2005 ,.Pastatu atitvary §ilumine Investicijy suma
Silumos pralaidumo P o .
langus technika™, STR 2.02.01 :20_04 ,..va.\/LTHa-I?].I.CJI pastatai™. - 140105 Lt
= STR 2.05.20:2006 ,.Langai ir i§orings jéjimo durys®, kitais
leisés aktais.
Ventiliaciios ir Patalpu rekuperacinés védinimo sistemos jrengimas.
entiliacijos u S - . o -
rekuperaciios sistemnu K]Ek\.’lel]ﬂll] butui irengiamas individualus rekuperacijos o
6.5 't] Ky J - keiti © | jrenginys, montuojamas j sicng. Pagal STR 2.09.02:2005 | Investicijy suma
ﬁ'ijllziim)smas. cltimas al ,.Sildymas. vedinimas ir Qr(.).kondiciqnuvi'mas“..S.TR - 680064 Lt
T 2.02.01:2004 ,Gyvenamieji pastatai®, kitus teisés aktus. |
Kei¢iami Sildymo bei karsto vandens sisteny vamzdynai.
Stovy apaciose jrengiamas balansavimo mazgas -
automatiniai srauto ribotuvai. vandens isleidimo bei
rutulinés skeldés. Prie kickvieno radiatoriaus jrengiamas
reguliavimo mazgas - isankstinio nustalymo (ermoslatinis
Sildymo ir karsto vandens | ventilis su galva (ribos 16-28 °C) bei radiatoriaus apvado |
6.6 sistemy pertvarkymas ar susiaurininmu. Atliekami sistemos balansavimo darbai. | Investicijy suma
keitimas Kargto vandens sistemos stovuose jrengiami termostatiniai | - 125188 Lt
balansiniai ventiliai 1§ anksto nustatytos temperatiros
palaikymui. Vamzdynai nesildomosc patalpose
izoliuojami. Pagal STR 2.09.02:2005 ,Sildymas.
védinimas ir oro kondicionavimas™. kity teisés akiy
_' reikalavimus bei geraja prakliky. ]
& Silumos punkto pertvarkymas ar keitimas. Pagal “Silumos |
6.7 Silumos punkto . tiekimo tinkly ir $ilumos punkty jrengimo taisykles". Investiciju suma
pertvarkymas ar keitimas o ! ' PUnKiy prenst y sUciU sum
patvirtintas 2005-02-24 dkio ministro jsakymu Nr. 4-80 - 19408 Lt
Irengiama individuali §ilumos apskaila butuose. Pagal
, Dalikliy sistemos STR 2.09.02:2005 ,Sildymas. védinimas ir oro T
6.8 S - R - . . L Investicijy suma
irengimas kondicionavimas®, kity teisés akty reikalavimus bei geraja | 18231 Lt
praktikg. -
Balkony ar lodzijy B
jstiklinimas, jskaitant Balkony jstiklinimas, visy apsauginiy aptvary
esamos balkony ar lodzijy | pakeitimas, balkony aiksteliy sustiprinimas, apdailos
6.9 konstrukcijos sustiprinima | darbai, susij¢ su priemonés jgyvendinimo baigtiniais Investicijy suma
ir (ar) naujos jstiklinimo darbais. Vadovautis ,.Gyvenamyjy pastaty gaisrinés - 67680 Lt
konstrukeijos jrengima saugos taisyklés™, kilais teis¢s aklais.
pagal vieng projektg ]
6.2 Kitos priemonés
Pastato pamaty drenazo sistemos atnaujinimas/jrengimas.
Alnaujinama neveikianti pastalo drenaZo sistemos dalis.
Pamaty drenazo sistemos Pagal STR 2.07.01:2003 ,,Vandentickis ir nuoteky .
6.2.1 L T L LT . Investicijy suma
atnaujinimas/jrengimas Salintuvas. Pastato inzinerines sistemos. Lauko ~7293 Lt
inzineriniai tinklat.*, STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji -
pastatai”, kitus teisés aktus. B
E
| Pastato elektros instaliacijos atnaujinimas/keitimas. Senu
622 Elektros instaliacijos magistraliniy laidy iki elektros skaitliuky keitimas, pastato I S
2.2 nvesticijy suma

atnaujinimas/keitimas

elektros spinty sutvarkymas. Pagal STR 2.02.01:2004
~Gyvenamieji pastatai®, kitus teisés aktus.

- 12154 Lt




Buitiniy nuoteky sistemos

| 6.2.3 o S
keitimas/atnaujinimas

Pastato buitiniy nuoteku sistemos atnaujinimas/keitimas,
Keiciami seni sudévéje pastato buitiniy nuoteky
vamzdynai. Pagal STR 2.07.01:2003 ,,Vandentiekis ir
nuoteky Salintuvas. Pastato inZinerines sistemos. Lauko
inzineriniai tinklai.*. STR 2.02.01:2004 |, Gyvenamieji
pastatai, kitus teisés aktus.

Investiciju suma
-9723 Lt

Salto vandens sistemos
keitimas/atnaujinimas

Pastato Salto vandens tickimo sistemos

atnaujinimas/keitimas. Kei¢iami pastate esantys seni Salto
vandens vamzdynai naujais. Pagal STR 2.07.01:2003

. Vandentiekis ir nuoteky Salintuvas, Pastato inZinerines
sistemos. Lauko inzineriniai tinklai.“, STR 2.02.01:2004

LGyvenamicji pastalai®, kitus Leisés aktus.

Tnvesticijy suma
- 10939 Lt

* Trumpas priemoncs aprasymas. narodant konstrukciniu sprendimy principus. atitvary Silumos. pralaidumo sicktinus rodiklius. technines
jrangos charakieristikas ir pan. Atitvary dilumos perdavimo koeficiento U (Wi(m7K) vertés turi biiti ne didesnés uz nurodylgsias statybos techniniame
reglamente STR 2005.01:2005 |, Pastaty atitvarg siluminé technika™. patvirtintlame Lietuvos Respublikos aplinkos minisiro 2005 m. kovo |8 d.
isakymu Ni. DI-156 (Zin.. 2005. Nr. 100-3733).

7. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavime) priemoniy suminio energinio

naudingumo nustatymas

5 lentele
Kiekis
Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt.
Esama Paketas] | Paketas Il
padétis ) i
1 2 3 4 5 6
71 Pasl'fllo energinio naudingumo Klase E C C
L. klase
Skai¢iuojamosios namo
7.2. Silumines energijos sgnaudos kWh/m2/metus 280,57 107,33 107,33
patalpy Sildymui _ |
7.2.1 Sieny Siltinimas kWh/m2/metus 66,91
722 Stogo Siltinimas kWh/m2/metus 22,53
7.2.3 Cokolio siltinimas kWh/m2/metus 3,16
7.2.4 Langy keitimas B kWh/m2/metus 12
7.2.5 Lauko dury keitimas kWh/m2/metus 0
7.2.6 KV sistémos keitimas ) kWh/m2/metus 3,95
7.2.7 Sildymo sistemos keitimas kWh/m2/metus 32,67
7.2.8 Silumos punkto keitimas kWh/m2/metus 32,02
Skaicinojamuyjy Siluminés
energijos sanaudy
sumazejimas, * palyginti su
7.3. esama padétimi procentais - 62% 62%
(skai¢iuojamosiomis '
sanaudomis iki projekto
igyvendinimo) B
Skaicivojamyjy Siluminés
energijos sgnaudy sumazéjimas,
7.4, palygym st esama Padetnm kWh/m2/metus - 173,24 173,24
(skai¢inojamosiomis
sgnaudomis iki projekto
igyvendinimo)
Skaiéiuojamoji sutaupytos
7.5. Silumines energijos verté pagal Li/m2/metus - 48,70 48,70
esamos padéties kaing**
|
Skaiciuojamoji sutaupytos |
76, | Siumines energljos verte pagal | oy o\ 1 ypiepys - 59,19 59,19 |
esamaos padeéties kaing visam
nantiit




Ismetamo SESD (CO2 ekv) | tony/metus | : } 49,06 ‘ 49,06 ‘
|

|
77 kiekio sumazéjimas

* Silumines energijos sgnaudy sumazéjimas apskaic¢iuvojamas pagal formule (S.=S,) : S. x 100, kur S, — esamos skai¢iuojamosios
Siluminés energijos sanaudos. nurodytos lentelés 7.2 punkto 4 skiltyje. S, — planuojamos Siluminés energijos sanaudos, nurodytos
lentelés 7.2 punkto 5 skiltyje.

** Energijos vert¢ nuslatoma pagal esamos padéties silumos kaing konkregioje vietovéje ir Siluminés energijos sgnaudy sumazéjimo
rodiklj, nurodyta 5 lentelés 7.4 punkto 5 skiltyje ( kWh/m*/metus). Silumos kaina naudojama skai¢iavimuose yra 28,11 ct/kWh,

8. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy kaina
Jei numatytas skirtingy namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy varianty

palyginimas, duomenys pateikiami pagal variantus.
6 lentele

Preliminari kaina

I paketas 1T paketas

Eil. Nr. Priemonés pavadinimas L Lt/m? . _ Lt/m’

1§ viso, L 1§ viso, tikst o
kst Lt (naudingojo Lt (naudingojo
' ploto) ploto)

] 2 3 4 | 5 6
Energijos efektyvumg didinancios
priemoneés: | : '

| &1 Védinimo sistemos atstatymas 851 7.00 | 0,00 | 0.00

; 8.1.2 Daﬁklﬁ; ;stemos jrengimas 0,00 0.00 18,23 IS-.O_O__

i i;]iltl;:](;ss punkto pertvarkymas ar 1941 15,07 19.41 1597

Buty ir kity patalpy langy keitimas |
8.1.4 mazesnio §ilumos pralaidumo ! 140,11
| langus

| Laiptiniy ar kity lauko dury

| keitimas, jskaitant susijusius

| apdailos darbus, jéjimo laipty
| remontg

115,27 140,11 11527

4,29 3,53 4,29 3,53

Balkony ar lodZijy jstiklinimas,

jskaitant esamos balkony ar lodZijy
kon_stru_kc'ljo's sustiprinima iv (ar) 0,00 0,00 67.68 55,68
naujos jstiklinimo | .
konstrukcijos jrengimg pagal vieng |
projekta |

Fasado sieny (taip pat ir cokolio)

Siltinimas, jskaitant sieny

8.1.7 (cokolio) konstrukcijos defekty 0,00 0,00 297,09 244,44
pasalinima ir nuogrindos ‘

sutvarkyma

Fasado sieny (taip pat ir cokolio)

Siltinimas, jskaitant sieny

8.1.8 (cokolio) konstrukcijos defekty 179,62 147,78 0,00 0,00
paSalinima ir nuogrindos : '

sutvarkyma _ |

Stogo sﬂtmlmas., talp pat ir 93.94 77.29 93,94 | 77,29
naujos dangos jrengimas .

Ventiliacijos ir rekuperacijos B
8.1.10 | sistemy pertvarkymas, keitimas ar 0,00 0,00 68,06 56,00
jrengrmas

Z}}_ma Daniiinieng 10
agramy Yengime ir j, . )
YRYtIas spegiag &Yvendin; el

ISfer



| & . " et | I |
g.1.11 | Sildymo irkarsto vandens sistemy | 125.19 103.00 125.19 103,00 |
| puertvarkymus ar keitimas ] _ |
| 15 viso. | 571.06 469.84 | 834.00 | 686.18 !
8.2. Kitos pricmonés: i |
| e === = - i
821 Pama.l.q filena@ sistemos . 0.00 0,00 7.29 6.00 |
| atnaujinimas/jrenginias | - ]
| g2 | Saltovandens sistemos 0,00 0,00 | 10,94 | 9.00
keitimas/atnaujinimas ; : ,
- : . . ——— | .
223 qu%lnlqnuoldﬁg _SIStemos 0,00 0.00 | 9.72 | 8.00
7| keitimas/atnaujinimas 1 | | , |
— . i . :
§24 | Clekiros instaliacijos | 0,00 | 0,00 12,15 | 10,00
amauj11]11_11aikg]_t1mas : | - | [
I8 viso: | 0.00 0,00 40,11 | 33,00
Galutiné suma. [ 571,06 469.84 874,11 719,18

9. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina

Jei numatytas skirtingy namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy varianty
palyginimas, duomenys pateikiami pagal variantus.

- _ - _ 7 lentelé
Eil Isfaidy pavadinimas Preliminari kaina, (ikst. Lt| Santykin¢ kaina, Lt/m’
Nr.

1 paketas 11 paketas | Tpaketas | I paketas
1 2 3 4 5 | s
l 9.1. | Statybos darbai, i viso: 571,06 874,11 469.84 719,18
o1 18 jy: :
3
| statybos darbai, tenkantys energijos efektyvuma 571,06 834,00 469,84 686,18
| didinan¢ioms priemonéms
9.2. : Projekto parengimas (jskaitant ekspertize, jei bitina, ir
projekto jgyvendinimo prieZidirg, kurig vykdo Projekto 28,55 43.71 23.49 35.96
vadovas) L
9.3. |Statybos techniné prieZitira 11,42 17,48 9,40 | 14,38
9.4. | Projekto administravimas 10,21 10,21 8,40 8.40
Galutiné suma: 621,24 945,51 51113 777,92

10. Projekto igyvendinimo planas

Jei Projektas jgyvendinamas etapais, jgyvendinamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoneés
grupuojamos pagal etapus.
Pirmas pricmoniy 8.1 lentelé

endi i |
Eil. Nr. | (.moldge):;1?22(11\';]113;:)14;'?&];?0121%1}? 22;“;;3 '(jc.ai E]?élt);i ,Pl:]aédnisz) | f‘)f:;l:; p] ?]Zilugs) ‘ Pastabos
projektas jgyvendinamas ctapais) pavadinimas |
B 2 [ 3 4 5
] ()._]j_S_ienq su cok(i'u_ §_il:[ir_1_in_1as_('_[in_kas) | 201403 i 224.1 ]
10.2 | Stogo Biltinimas sutapdintas 2014.03 - 201411
10.3 | Lauko dury keitimas _ 2014.03 2014.11 '
10.4 | Langy keitimas 2014.03 2014.11 )
S iend B
sk i _H::,_ FIEImMO Iy fgyvendinime —

wCialines



| 10.5 | Védinimo sistemos atstatymas ‘ 2014.03 2014.11
10.6 | Sildyma ir KV sistema | 201403 2014.11
' 20014.03 2014.11

10.7 | Silumos punkto keitimas

Antras priemoniu paketas 8.2 lentelé

Programy rengimo i i
skyrtaus speciafiste

. S I
| lgyvendinamy namo atnaujinimo o e Darbu pabaie:
| Eil.Nr. (modernizavimo) priemoniu ir etapy (jei Dmbq. p! a.dzm by padaigd Pastabos
R U Sy (metal, menuo) (metai, menuo)
| projektas jgyvendinamas etapais) pavadinimas
] 2 3 4 5
10 ?;:;1522? cokoliu Siltinimas (ventilivojamas 2014.03 2014.11
10. | Stogo Siltinimas sutapdintas 2014.03 2014.11
10. | Lauko dury keitimas 2014.03 20[{.]1_
10.4 | Langy keitimas 2014.03 2014.11
- los | Védinimo sistema - 2014.03 2004.11 B
10.6 | Sildymo ir KV sistema 2014.03 2014.11
10.7 | Silumos punkto keitimas | 2014.03 2014.11
10.8 | Dalikliy sistemos jrengimas 2014.03 2014.11
10.9 | Balkony jstiklinimas 2014.03 2014.11
11. Projekto finansavimo planas
9 lentele
i Planuojanos lésos Planuojamos léSos
= | nle ae B ™ als . 3
N Lésy Saltiniai ([ paketas) — Cpees) —  Pastabas
suma, (akst. Lt procel?tme suma, tukst. Lt ploceﬁtme
dalis B dalis
Planuojami 1€8y Saltiniai
11.1. projekto jgyvendinimo
laikotarpiu o
lEitl(t)Li savininky nuosavos 0 0% 0 0%
1111 | Sredias (finansuotojo 571,056 91.92% 874,113 92.45%
Kitos (Valstybés paramos o
1€Sos, kurios skiriamos
11,12 [Projekio parengimo. jo 50,184 8.08% 71,397 | 7.55%
administravimo ir statybos
techninés priezitiros
islaidas) - | i |
621,240 100% 945.510 100 % ! |
|I§ Jy valstybés parama i |
11.2. |pagal Valstybés paramos | I
_[taisykles**: =
11.2.1, P rojekto parengimo iSlaidy 28,553 100% 43,706 100%
'kompensavimas | B
'statybos techninés
11.2.2.|priezitros ilaidy 11,421 100% 17.482 100%
!kom_pensu\'imas - B
1123 Prejekto administravimo 10210 100% 10,210 100%
li8laidy kompensavimas [ -
statybos rangos darby l 15% parama
g Sl gt g s | s | o e
[ priemonéms, [ Idiegimui
Lina Danianiene = 12

vendy



kompensavimas ‘ '

- i25% parama
113 Klimato kaitos spec 142.765 25.00% 208.500 25.00%, |S"ergiia taupanciy
programos parama priemonny
| | . jdiegimui
Valstybés parama i§ viso: 278,608 | 44.85% 404,997 42.83%

* Nurodoma planuojama lengvatinio kredito suma.

** | valstybés paramag nejskaitoma parama nepasiturinioms Seimoms ir vieniems gyvenantiems
asmenims, teikiama pagal Piniginés socialinés paramos nepasiturinioms Seimoms ir vieniems
gyvenantiems asmenims jstatyma.

11.3. Didziausia ménesiné jmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo ploto
vienam kvadratiniam metrui pirmam paketui yra 5,28 Lt/m*/mén., antram paketui 5,53 Lt/m*/meén.
(apskai¢iuojama pagal formulg, nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009 m. gruodzio 16
d. nutarimo Nr. 1725 ,Dél Valstybés paramos daugiabuc¢iams namams atnaujinti (modernizuoti)
teikimo taisykliy patvirtinimo ir daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui
jgyvendinti skirto kaupiamojo jnaso ir (ar) kity jmoky didziausios ménesinés jmokos nustatymo*
(Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651) 2.4 punkte).

11.4. Orientacinis kredito terminas: pirmam paketui 14 metai(-y), antram paketui 20,0 metai(-y). Sis
terminas patikslinamas kreditavimo sutartyje.

11.5. Preliminarus 1€8y paskirstymas daugiabu¢io namo buty ir kity patalpy savininkams
(nejskaitant valstybés paramos).

Lina Danianiene
Progranmuy rengime iy igyvendinimo ~
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12. Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas
Projekto ekonominis naudingumas jvertinamas vadovaujantis Tvarkos apraso 25 punktu.

Atsipirkimo laikas pagal bendrgjg im_/-eslicijq

sumg (bendrasis). metai

investicijy sumos atémus valstybés paramg. metai
T paketas 9.6 5,8 '
11 paketas _ 14.8 9.1
Faktinés ir norminés $ilumos sgnaudos
| Metai 2010 [ 2011 2012 Norminiai
l[ Silumos sanaudos Sildymui, MWh 199,21 202,66 174,38 211,6
| Dienolaipsniai 3458,2 3577,2 3281,8 3789

Autoriy pastaba: pagal planuojamus realius (ne sertifikato duomenis) sutaupymus projekto
atsipirkimo laikas atitinka 11.4 punkte nurodyta orientacinj kredito terming.

Projekto ekonominis naudingumas remiasi salyga, kad bilsto savininkai po atnaujinimo
mokeés ne maziau kaip 10 proc. maziau. Like Silumos sutaupymai bus naudojami investicijy
grazinimui per kredito graZinimo laikotarpj. Konkretus Silumos vartojimo pasidalinimas tarp
gildymo, investicijy i§mokéjimo ir sutaupymy pateiktas zemiau esanCiuose grafikuose.

Pastato atnaujinimo priemoniy paketas |
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13.

Pastato atnaujinimo priemoniy kiekiai

BarSausko 71

spintose prie buty keitimas, vnt

11 lentelé. Pastato atnaujinimo priemoniy kiekiai
il Priemonés pavadinimas Atnaujinimo darbai bei ju matavimo vienetai Atnaujlr.mgo
nr. darby kiekis
1 Lal.p. m.ug ar kml. lauko dury k.e.l.t 1m as, ¥ska1tant Kei¢iamy lauko dury plotas, m2 4,6
susijusius apdailos darbus, j¢jimo laipty remontg
Balkony ar lodZijy istiklinimas, jskaitant esamos
o |Palkomy ar lodZijy konstrukcijos sustiprinima, ir (ar) Balkony istiklinimo plotas, m2 144
naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengima pagal
vieng projekta
Buty ir kity patalpy langy ar balkono dury keitimas
4 |{ maZesnio §ilumos pralaidumo langus ar balkono |Keifiamy langy kiekis, m2 280,21
duris
Fasado sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, Siltinamy sieny su cokoliu plotas, m2 970,894
4 |iskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty - -
pasalinimg_ir _nuogrindos sutvarkyma. [rengiamos nuogrindos plotas, m2 54,28
5 [Stogo 3iltinimas Siltinamo stogo plotas su nauja danga, m2 417,53
magistrales, m 97
6 Sildymo ir karsto vandens sistemy pertvarkymas ar |stovai, m 4752
keitimas Kei¢iamy Sildymo sistemos vamzdyny kiekis, 5722
m, ’
7 Sildymo ir kar3to vandens sistemy pertvarkymas ar |Sildymo sistemos. Stovy balansavimo mazgy 2
keitimas kiekis, vnt
magistrales, m 77,6
8 Sildymo ir kar3to vandens sistemy pertvarkymas ar [stovai, m 631,8
keitimas Kei¢iamy kar§to vandens sistemos vamzdyny
. 709.4
kiekis, m.
9 Sildymo ir kardto vandens sistemy pertvarkymas ar [Kardto vandens sistemos. Stovy balansavimo 9
keitimas mazgy kiekis, vnt.
10 [Dalikliy sistemos irengimas D;ltllkhq sistemos jrengimas. Dalikliy kiekis, 112
v
magistrales, m 77,6
11 (Salto vandens sistemos keitimas/atnaujinimas stoval, m - 631.8
Esamy $alto vandens sistemos vamzdynuy
L. 709,4
kiekis, m.
magistrales, m 62,08
12 |Buitiniy nuoteky sistemos keitimas/atnaujinimas Stoval, m — - 205,44
Esamy buitiniy nuoteky sistemos vamzdyny
T 567,52
kiekis, m.
Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy L .
13 R« , vit 32
pertvarkymas, keitimas ar jrengimas ekuperaciniy {renginiy irengimas, vn
14|Védinimo sistemos atstatymas Esamy kanaly i§valymo ilgis, m 576
15|Lietaus nuoteky sistemos keitimas/atnaujinimas Sitemos kietimas, m 0
16|Pamaty drenaZo sistemos atnaujinimas/jrengimas  |Sitemos kietimas, m 65
17|Elektros instaliacijos keitimas/atnaujinimas Elektros automatuky esan¢iu butuose ar el. 32

18

Silumos punkto pertvarkymas ar keitimas

Silumos punkto keitimas, vnt

1

Pastaba: Priemoniy apradymas bei ju igyvendinimui reikalingos investicijos pateikti lentelése 4.1 ir 4.,
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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
“SERTIFIKATAS

Nr, KG-0132-1303

Unikalus pastato Nr.. 1996-0006-0014
Pastato adresas: K.Bar&ausko g. 71, Kaunas, Kauno m. sav.
Pastato paskirtis: Kiti gyvenamosios paskirties pastatai (namai)

Pastato naudingasis plotas: 1300,28 m*

Pastaty energinio naudingumo klasifikavimas j klases™ Nustatyta pastato energinio
naudingumo klasé:

* A++ klasé yra laikoma auksgiausia, nurodo energijos beveik
nevartojantj pastatg, G klasé nurodo energi$kai neefektyvy pastata

Skaigiuojamosios suminés energijos sgnaudos vienam

kvadratiniam metrui pastato naudingojo ploto: 326,57 kWh/(m*xmetai)

Pagrindinis pastato $ildymui naudojamas Zilumos Saltinis:  Silumos tinklai, rankinis reguliavimas
Energijos sanaudos pastato Sildymui: 280,57 kWh/(m2xmetai)

Sertifikato i§davimo data: 2013-06-25

Sertifikato galiojimo terminas: 2023-06-25

Sertifikatg J Atestato
isdave ekspertas ST 7 _@( llona Kojeliené Nr.0132

s = > by PR
Foonua BiKra

Kaune missto <avivaldybés

administracijos Ener s -
A skyrisus vedeigs=—r_—="c— i

Algir’%as aitiek

72 A S

Skaitiavimai atlikti pagal STR 2.01.09:2005 reikalavimus. Sertifikaty registras skelbiamas www.spsc.it



Pastato energijos sgnaudy skaiéiavimo rezultatai

Priedas prie sertifikato Nr.KG-0132-1303

Eil. Energijos sgnaudy apibldinimas Skaic¢iuojamosios
Nr. energijos sgnaudos
kvadratiniame metre
pastato naudingojo
ploto per metus, |
kWh/(m2xmetai)
1 |Silumos nuostoliai per pastato sienas 79,99
"2 |Silumos nuostoliai per pastato stogg 27,96
3 |Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su isore 0,00
4 Silumos nuostoliai per pastato perdangas vir§ nesildomy risiy ir pogrindZiu 7,43
[ S Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu: 0,00
5.1 |- per grindis ant grunto 3,72iI
| 5.2 |- per horizontaliai pakra&¢iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
| 5.3 |- per vertikaliai pakras&iuose apSiltintas grindis ant grunto 0,00
5.4 |- per vertikaliai ir horizontaliai pakras€iuose apsiltintas grindis ant grunto 0,00
5.5 |- per Sildomo risio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu 0,00
_6 Silumos nuostoliai per pastato langus 4-:1—5“8
7 |Silumos nuostoliai per pastato iSorines jéjimo duris, nejskaitant nuostoliy del 0,25{
|dury varstymo
| 8 | Silumos nuostoliai per pastato ilginius Siluminius tiltelius 38,40
9 Si_l,g_mos nuostoliai dél iSoriniy jéjimo dury varstymo 0,80
i- 10 Er;ergijos sgnaudos pastato veédinimui 24,04/
i 11 |Silumos nuostoliai del virsnormines idorés oro infiltracijos - 29,411i
' 12 |Silumos pritekejimai j pastata i$ iSorés -26,84|
13 |Vidiniai $ilumos iSsiskyrimai pastate -14,12]:
14 |Elektros energijos suvartojimas pastate 21 ,00!
15 |Energijos sgnaudos kar$tam vandeniui ruosti 25,00.
16 |Energijos sgnaudos pastato Sildymui ) 280,57
17 |Pastato suminés energijos sgnaudos 326,57
! 18 |Silumos pritekéjimai | pastatg (papildoma informacija) - -39,60
Pastaty energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas: s darze

llona Kojeliené, atestato Nr.0132



Priemoniy pastato energiniam naudingumui gerinti jvertinimas

Priedas prie sertifikato Nr.KG-0132-1303

Eil. |Priemonés pavadinimas pastato energiniam naudingumui | Energijos kiekis, | Energijos dalis nuo
Nr. gerinti galimas sutaupyti dabartiniu metu
kvadratiniame metre pastato
pastato naudingojo suvartojamo
ploto per metus, energijos kiekio,
jdiegus priemone, | galima sutaupyti
kWh/(m? metai) jdiegus priemone
1 Pastato sieny apsiltinimas taip, kad visy sieny Silumos 66,91 0,18
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus
2 Pastato stogy apsiltinimas taip, kad visy stogy Silumos 22,53 0,06
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus
3 Pastato perdangy, kurios ribojasi su iSore, apSiltinimas taip, Pastate nera Pastate néra
kad visy perdangy, kurios ribojasi su iSore, Silumos perdavimo
koeficientas atitikty normy reikalavimus
4 Pastato perdangy vir$ nesildomy rdsiy ir pogrindziy 2,07 0,01
apsiltinimas taip, kad visy perdangy virs nesildomy rasiy ir
pogrindziy $ilumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus
5 Pastato grindy ant grunto apsiltinimas taip, kad jy Silumos 1.09 0,00
perdavimo koeficientas atitikty normy reikalavimus
6 Horizontaliai pakragciuose apSiltinty grindy ant grunto Pastate nera Pastate néra
apsiltinimas taip, kad jy ilumos perdavimo koeficientas atitikty
normy reikalavimus
7 Vertikaliai pakradgiuose apsiltinty grindy ant grunto apsiltinimas Pastate nera Pastate néra
taip, kad jy $ilumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus
8 Vertikaliai ir horizontaliai pakrasgiuose ap$iltinty grindy ant Pastate nera Pastate néra
grunto apsiltinimas taip, kad jy Situmos perdavimo koeficientas
atitikty normy reikalavimus
9 Sildomo rusio atitvary, kurios ribojasi su gruntu, apsiltinimas Pastate néra Pastate néra
taip, kad jy silumos perdavimo koeficientas atitikty normy
reikalavimus
10 |Pastato langy keitimas langais, atitinkanciais normy 12,00 0,03
reikalavimus
11 | Pastato ioriniy jejimo dury keitimas durimis, atitinkanciomis 0,00 0,00
normy reikalavimus
12 |Pastato karsto vandens ruosimo sistemos rekonstravimas: 3,85 0.01
karétas vanduo ruogiamas pastato Silumos punkte su
automatiniu reguliavimu arba jrengiama kita tokio pat
efektyvumo kaip $ilumos punkto su automatiniu reguliavimu
sistema
13 |Viso pastato patalpy sildymo reguliavima apimangiy sildymo 32,67 0,09
sistemos reguliavimo jtaisy jrengimas. Termostatiniy Sildymo
prietaisy ventiliy ir patalpy arba iSorés termostato
sumontavimas
14 | Silumos $altinio keitimas: pastato sildymas pajungiamas prie 32,02 0,09
silumos tinkly su automatiniu Silumos Saltinio reguliavimu arba
prie kito analogisko efektyvumo Silumos Saltinio
15 |13 ir 14 eilutéje iSvardyty priemoniy jdiegimas 61,42 0,17

Pastaty energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas:

a4

{lona Kojeliene, atestato Nr.0132




UAB ,,BUSTO VALDA“

GYVENAMOJO NAMO APZIUROS
AKTAS

2012-06-08 Nr.71

KAUNAS
Gyvenamojo namo adresas: K. BarSausko g. Nr. 71
ApZilira: Kasmetiné gyvenamojo namo apziiira.

Apzitros tikslas: Atlikti statinio apZiiry, vadovaujantis STR 1.12.05:2002.

\Eil.|  ApZiaros objektai | Pastebéti defektai, deformacijos, IRekomena’uojami darbai defektams
| Nr. | _ frangos gedimai |pasalinti

1 2 3 L 5

{
= == i — = e o ==

: 1. |Pagrindinés konstrukcijos: |

1.2 iPamata-i, Defektq_;en{l_s_taty;. |Ste?ﬁ-ti tc;ifnes_ne; bﬂil@. )
| |

1.3 | Sienos. Sieny biklé patenkinama. | Atliekant remonto darbus privalu laikytis LR |.
: 5 ‘teisés akty ir normy. Vadovaujantis Kauno |
' 'm. savivaldybés administracijos direktoriaus |
2005 m. kovo 4d. jsakymu Nr. A-788
(aktuali redakcija 2007 m. balandzio 27 d.
|Nr. A-1492), kai atliekami darbai statinio
| 'konstrukcijos dalims suteikiantys nauja
.: I |verte;, tuomet uz atliktus darbus turi bati

|
l apmokama i§ namo bendrasavininky lé3y, _

== ==

1.4 | Perdenginiai. Zymiy defekty nerasta. | Stebeti tolimesng biikle.

| | '

1.5 | Stogas. ' Stogo dangos buklé gera,

' ' (perdengtas 2012m. |STR 2.05.02:2001 »otatiniy |

| | I .I konstrukcijos.Stogai“ (2001 m. sausio 9d. II

| | i |jsakymu Nr. 21) nuostatomis, stogai turi bt

i - i irengti taip, kad pastato vidus ir po i
| | |hidroizoliaciniais sluoksniais esan¢ios stogo |
' ikonsmlkci‘jos biity apsaugotos nuo iSorinic |

lietaus ir sniego poveikio.

1.6 iKitos konstrukcijos Balkony konstrukcijy bukle .. Remontuoti aptrupéjusias laipfq pal_(opas. ]
' i(balkonq bei laiptiniy | patenkinama, J¢jimo j namg laipty | Stebéti langy tolimesng bikle. _|
konstrukcijos, fasady |bﬁklé patenkinama. |

apdailos elementai, IIéjimo j laipting stogeliy biikle ,
| i€jimo j namg laiptai,  patenkinama. i '
' 'stogelis ir durys) !Rﬁsiq ir laiptiniy durys metalines.

Bendrojo naudojimo patalpose |
: langy rémai yra mediniai su _ |
I ! ‘dvigubu stiklinimu, i§dauzyty
. | .I stikly néra.




Eil.|  ApZiaros objektai | Pasteboti defektai, deformacijos, Rekomenduojami darbai defektams |
Nr. . frangos gedimai pasalinti

2. |Bendrojo naudojimo patalpos:

i_2.1 |'.L;1iptinés" . - Laiptiniy siénos tvarkingos,- |. Stebéti tolimesn_f; pa_talpq bﬁkg - . i'
L dazytos. . B !
II 2.2 |Riisiai 'Risio koridoriy grindy, sieny Stebéti tolimesng patalpy biikle. |
' biiklé patenkinama, deformacijy |
nepastebéta. | |

3. |Bendrosios inZinerinés sistemos: |
|

3.1 | Vandentiekio  Vizualiai apZitirejus vamzdyno  Stebéti tolimesng biikle,
| vamzdynai, armatiira. | biiklé patenkinama. !
3.2 | Lietaus nuvedimo 'Vizualiai biikle patenkinama.  Stebeéti tolimesne biikle, atsiradus defektams, II
| sistema. | | Salinti Ioka_laus_ protekio vietoje. |
| 3.3 | Nuotakyno sistema. ‘Del ilgos eksploatacijos trukmés, | Susidévéjusias vamzdyno dalis keisti |
| vamzdynai pazeisti korozijos, |naujomis, stebéti tolimesne bukle.
. ‘uZsinese. |
3.4 | Elektros tinklai, 'Bendrojo naudojimo patalpose | Naujai perkloti atskiras elektros kabeliy |
| | elektros skydiné. elektros kabeliy apsauginis atkarpas, planuoti elektros Irenginiy |
| izoliacinis sluoksnis vietomis |atnaujinima. |

'paZeistas. Elektros skydinés

|
irengimy buklé patenkinama.

3.5 Silumos tiekimo 'Vizualiai apZiarejus vamzdyny | Susidévéjusias vamzdyno dalis keisti
vamzdynai, Silumos  bikle patenkinama. Silumos naujomis, rekomenduoti gyventojams keisti |
punktas. |punkto reguliavimas rankiniu |u2daromqsias Ivadines armatiiras. |

|bﬁdu, karsto vandens dalis
|automatizuota

(apZitEos Vadove o ot
af i

13
direktoriaus'payag uotojas
Donatas Jankevidius

(apZitros vykd%(aiy%ﬁ?nrkeé g0s)

(vardas, pavarde) -

(vardas, pardé)

(apzitiros vykdytojo parei gos)

(vardas, pavard_é)_




